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Введение

Данный том 3.2.1 «Силовое электрооборудование. 1 этап» по объекту: «Продление 
Сормовско-Мещерской линии метрополитена в Нижнем Новгороде от ст. «Московская» до 
ст. «Волга» разработан ОАО «Нижегородметропроект».

Свидетельство о допуске к определенному виду или видам работ, которые оказывают 
влияние на безопасность объектов капитального строительства №0022.06-2009-5257043968- 
П-022 от 29 августа 2013г.

В соответствии с заданием на разработку проектной документации по объекту: 
«Продление Сормовско-Мещерской линии метрополитена в Нижнем Новгороде от ст. 
«Московская» до ст. «Волга» п. 11 проектирование ведется в два этапа.

11. Необходимость выделения 
этапов строительства

1 этап- Продление линии метрополитена от станции 
«Московская» до станции «Стрелка», г. Нижний Новгород
2 этап- Продление линии метрополитена от станции 
«Стрелка» до станции «Волга», г. Нижний Новгород

Изм. 1 -Откорректирован по замечаниям ФА У «Главгосэкспертиза России»

ос

Справка ГИПа о соответствии проектной документации действующим нормативным
документам и исходным данным.

Проект разработан в соответствии с заданием на проектирование, техническими 
регламентами, действующими нормами, правилами и стандартами, в том числе 
требованиями норм промышленной безопасности опасных производственных объектов, 
пожарной безопасности, экологическими и санитарно-гигиеническими нормами, 
действующими на территории Российской Федерации, а также техническими условиями и 
требованиями, выданными органами государственного надзора (контроля) и 
заинтересованными организациями.

При эксплуатации объекта проектной документацией предусмотрены мероприятия, 
обеспечивающие его конструктивную надежность, защиту населения, устойчивую работу в 
чрезвычайных ситуациях, защиту окружающей природной среды согласно требованиям 
Градостроительного Кодекса Российской Федерации.

Главный инженер проекта А.Л.Демьянов
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Силовые установки

Проектируемый участок продления метрополитена включает в себя станцию Стрелка 
и притоннельные сооружения. Питание силового электрооборудования на проектируемом 
участке выполнено от подстанции ст. Стрелка ТПП-30 напряжением 0,4 кВ по системе с 
изолированной нейтралью (IT). Основными потребителями электроэнергии в сетях 0,4 кВ 
являются вентиляционные и водоотливные установки, котлы подогрева ступеней и площадок 
лестничных сходов, воздушно-тепловые завесы, а также механизмы для ремонтных работ и 
др.

Перечень основного силового электрооборудования

Тоннельная вентиляции станций и перегонов.
Котлы обогрева ступеней лестничных сходов станций.
Воздушно-тепловые завесы в вестибюлях станций.
Задвижки тоннельного водопровода.
Водомерные узлы (вводные и обводные задвижки, противопожарные насосы) на 
станциях.
Водоотливные установки в притоннельных сооружениях на перегонах, на станциях 
и в лестничных сходах.
Фекальные установки.
Общеобменная вентиляция станций.
Общеобменная вентиляция ТПП.

10. Электроотопление, водонагреватели.
11. Затворы и вентклапаны.
12. Механизмы для уборочных и ремонтных работ (передвижные).

Расчет электрических сетей и выбор мощности понизительных трансформаторов 
10/0,4 кВ (ТС1, ТС2) на подстанции ТПП-30 выполнен с учетом режимов работы силовых 
установок:

в вентиляторы тоннельной и общеобменной вентиляции работают длительно по 
заданному графику;

в воздушно-тепловые завесы на входах в вестибюли работают длительно по 
заданному графику -  в дневное время, в холодный период;

* водоотливные и фекальные установки включаются периодически, по мере 
заполнения водосборников;

в электроотопление, котлы обогрева ступеней лестничных входов работают 
длительно, в холодный период; 

в кондиционеры работают длительно по заданному графику в летний период;
* уборочные и ремонтные механизмы включаются периодически в основном в ночное 

время.

В части обеспечения наОеэкноспт электроаиМ эюеиия с иловые элеюпрояриелш кки  
от носят ся к следуюпснл! ксниегар'шш но ПУЭ:

а/ } категория — пропш т гю лсарны е насосы, задвиж ка на об"  - ' /  линии водомерного 
у зл ‘1 венпт1Я!!ионные уснит овкн дымсухчкаекня. нодоогплт ные >> l носка, тоннельная 
оенгтншция, }шфнпл, заюооры;

6) HI категория    усип.тот н вент иляции и кондппнонировання. не иогУ>.еъеуелн>1е е
системе нротивобымпоп залцнты. котлы обогрева ануненен лест ничны х сходов, 
электронагревенпелн, электрические вооонагрееснпелю мехалузмы  для. уборочны х и ремонтных 
работ.

Лист
■ Зам. / Рм..; СМВ-3-ТКР-Э0Б1 тч 2Изм. Колуч Лист № док. Подп. Дота
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на со со в , в  а в а р и п и о м  р е э х и м е  - в с е х  н а с о со в . Д л я  о б е с п е ч е н и я  со о т вет ст ви я , н а д е о хн о сп ш  
эле к т р о сн а б о к ен н я . n e p e o v  icam eeop iw  ш к а ф ы  во б о о т л и е и ы х  н а с о с о в  зс.10Л1ты.ваюгпс:я от  
ш к а ф о в  с а и ст е MOV Л В Р .

Э лект роснаб:ж ение x ! e a m iu x  е о о о о т л и в и ы х  у с т а н о в о к  п р е д у с м о т р е н о
н е п о с р е д с т в е н н о  от  П 1 П -3 0  со  и п н п а  -.5 8 0 В  по оО ион п н т а н п и е н  л н н и н . В т о р а я  л и н и я  
пс)д/МЮ‘н.нлпся к  м а гн с н гр а х и  н у т е н с к и х  т ц н к о о . JBhi о б е с п е ч е н и я  оосн ивет ст опя наг)елклн>стн 
элект росн абенлен ия  поресгк кат ееорггн !hklhJhh оо д гн янлнон ы х н а с о с о в  еь т о лн ен ь ! с си с т е м о й  
А В Р .

Э лект р о сн о б :ясен н е  прот гш оноэнххрны х н а с о с о в  п р ео у см о п р }ея о  по  о вум  нязавги:uxibixi 
ли н ял! о т  м а г и с т р а л е й  н у т е н с к н х  .ямщиков. К ам сдая  иитсноирля. л и н и я  пр о н т во п о .ж а р н о н  
у с т а н о б к и  рш .ссчягпана н а  р а б о т у  о д н о го  н а со са . Д л я  о б е с п е ч е н и я  соот .вет сн!вня. н а д е ж н о с я ш  
элект р()снаб .ж сипя  н е р с о й  к а т е го р и и  ш к а ф ы  п р о т и во п о ж м р н ы х  н а с о с о в  за га н п ы ва ю т ся  от  
ю каф ш  с сиот е.м ой .АВР.

Э л е к т р о с н а б ж е н н е  еенфта Рля М Г Н  н а  п 1ш т ф ор.м е преб\> схи)т рено от  нпаД ^а  с 
с и с т е л ю й  А..В.Р, за т т н .т н о го  от. Р П .П -30 с о  грнт а - 3 8 0 В  но  ()вум  иехависим ы -'л п и п и н о щ к и  
лингш м .

Э.‘1.ект росн.а6 :ясет ‘а уст .а н о а о к  1Ш )нне.льной тяснгнилялрт с  даумя, в е 1нтнш.т!.р:}ами 
п р ед у см о н р зеп о  и е н о с р е д с т в е н н о  о т  T I 111-3(1 сл) ирят.а -S S O B  по  д в у м  р а б с н и ш  .чингнш . К а ж д а я  
гнлтаюирчя л и н и я  У Т В  р а ссчш п а н ,а  н а  рабеят у в  п о р м а л ья о .»  р е ж и м е  о д н о го  вен т и ля т о р а , в 
аваухтиюм. р ем си м е  - д в у х  веит гн ш т оров. ф1л я  о б е с п е ч е я у я  с о о т е е т с т в и я  надеж 'н ост н  
э л е к т р о с н а б ж е н и я  п е р в о й  к а т е го р и и  ъикафы. веилт т ят горов н ю н н е л ь н о й  в е н т и л я 1р ш  за п и т а н ы  
о т  ш к а ф о в  в в о а а  Ш .В с с я с т е м о й  А В Р .

Э лект роснабм еет ие о т д е л ь н ы х  п р н т о н н е л ь н ы х  уегнаноехж  в гнзрегоинзых т о н н е ля х  
н р е д у с м а о т р е н о  о т  о б и /и х  м а г и с т р а л ь н ы х  .зинин. Д л я  п р и с о е д и н е н и я  к .м а ги с т р а льн ы м  лгт ням  
пут м енхнот ся т л н е й с к и е  ян р хки  ОТЯ) с а вт о .и а т и ч е о к и м н  вы клю чат е.чях!и  и ги т е а с е л ы ш м и  
разье.х!ахт .

1Ш  яст а и а а ли ва ю п 'м я:
- й к а б е л ь н ы х  коллект ю рах:
- и о д  п лат ф орхнун  ет а н гш и  в в е н т т и щ 1ю н н о -к а б е л ь н о .и  канет е:
- в  п е р е го н н ы х  ^нопяелях:
а) 1' п л а н н р о р л ш  сннан.1.рнр
б) у  с т р е л о ч н ы х  п ер е в о д о в:
(р у  о сиовн ы .х  и т р а н зи т н ы х  .ВОУ:
г) ч е р ез  .100 :я (не бо лее ) хгезяеду в ы ш е у т з а н н ы м и  лзесяш лш .

Р а с с т о я н и е  м еы сд у  конечн ы .хт  П .Я  в  зо н е  т о ко р а зО ела  .магшзтразяуноех л и н и й  xfeM edy 
с о с ед н н х !н  нодст снгциялли прняхипо  не б о л ее  ! 5  :м.

Д л я  пит ания, р е х и п т н ш х  хм ха т п зм о в  м о и р ю е гя н ю  ало 20  к В т  е маша.ншы.х по .м еирнпт х  
У Р 8  нредус.х1оту>ена у с т а н о в к а  я п р т о в  д ля  р е м о н т н ы х  раб о т .

Д л я  n m n a a u fi зле к гп р и ч е с к и х  п р и б о р о в  ехт онления, (я зд о н а гр ееа т елеп . KoiuPtmuonepae  
п р ед ус .м о т р ен ы  с и л о вы е  ылкафо1 ЗН 0/220В .

Все прочие силовые электроприемники обеспечиваются, как правило, питанием по 
одной линии с подключением к магистралям путейских ящиков или, в необходимых случаях, к 
щиту РУ-0,4 кВ подстанции.

Для обогрева ступеней, площадок и пандусов лестничных сходов на станции 
применена система жидкостного обогрева.

Для приема и распределения электроэнергии в силовых распределительных сетях 380В 
принимаются шкафы и щиты, комплектуемые низковольтной аппаратурой, релейной, 
защитной и измерительной аппаратурой для осуществления дистанционного и 
автоматического управления электроприводами механизмов. Шкафы и щиты
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разрабатываются на стадии рабочей документации по индивидуальным схемам с 
изготовлением на электротехнических заводах.

Д ля электрощл^ёмныков СПЗ согласно ГО С Т 3!565-20]2  применяются кс^бели 
лерист ст раияю щ ие горение с низким дылю и, газавыоелеиием лпт а DS["m(A)~FRLS, ВБЕ'нг(А)- 
FRLS. Д ля  пит ающ их и раслределит ельпы х сетей иримеияются следующг^с о а ю ви ы е льлрт  
кабелей BEBm (A)-LS. ВВ; ВВГигС1}~Ь8, BBFuefAj-FRLS, ировоба рст аиовочные КВВВне(А)- 
BS, IJB C m -B S и MB] бл.я цепей управления  -  iwumpojuuibie кабели. K BBBm Pij-BS, КВВВиг{Ал-В8. 
КГБ -BS, K BBBnBm C lpFRBS: RB'BBueFij-FRBS: К В В Г  нг(А)~РВВВ: K CB KF miAhB'RBS;
КВВ FRI.S: SIBFBEXA: SiHF.

Прокладка кабелей на станциях предусматривается по кабельным конструкциям 
открыто на кабельных полках и кабельных лотках, а также в стальных трубах на участках 
подвода к электродвигателям и другим электроприемникам.

Прокладка кабелей в тоннелях предусматривается на рожковых кронштейнах. При 
необходимости предусматривается прокладка по кабельным мостам по своду тоннелей и 
тупиков с жестким креплением кабелей.

Сведения о составе и описание.^} решены.» iso ^/ieKmpociiafp.m'eniiHP 
глектроприём!!икие иротивиполкщтсий 'ипцшгт

«О
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с?

к  э л е к т р о п р и е .и и и т м  п р о !п и во гю ж а р и о й  '-шишты о и и ю с я т с я  п р о т и в о п о ж а р и ы е  
н а с о сы , iiaxoiBiUfuecH в п сш ещ ет ш  в о д о м е р н о го  v iu a  в е с т и б ю л я  M B  ст . С т релка., за д в и ж к а  на  
о бвоО иой  л !и и т  во6о .м ериого  узла, веи т см ст е м ы  иобт ора в о за у х а  m i л е с т /т ч и ы х  к л е т к а х  у  
u ia x m e  л и ф т а  н а  ст. С т релка , в е и т т ш т о р ы  т о и н е л ь н а й  e e n m w m ip m  в п е р е го т а л х  
в е н т к а м с р и х  .ВУ-.р В У -2  и  е е н т к с ш е р е  cu ia m n m , а  т акж 'е ш т е п с е л ь н ы е  р а з ъ е м ы  для  
п о д к лю чен и я , п р и б о р о в  o ce eu fem a . и и н с т р у м е н т о в  п о ,яса р ны х п о О рсад елен ий  о б щ ей  
м о щ н о с т ь ю  3  к В т  н а  ксшсдом. к о н ц е  п л а т ф о р м ы  ст . С т р е л к а  п о  обои.-» 1гртя.,и.

Электроснаблсение всех :кшктр0ггрн(ру никои протиеот.кксарнаи миииты 
предр'с.М(Кпр>еио по / категории tu.i(>ejKHU>cmn о/я отдельных 1икафав. зашатанных но (кп̂ .м 
nwnamuju.x! линиям от щита -ЗНОВ (I и 2 секции) Т.ИВ.1-30.

С и л о вы е  ш к а ф ы  и р о т и 8 0 по .яса р и ы х иасосос, Ш У С 7  и Ш У С 8, заО иняска  н а  о б во д н о й  
HHHtat водсзм ериого  узла , е& и п си с т е м а  т збт ора в о зд у х а  н а  л е а п п н ч и о й  к ле т к е  в в е с н /и б ю л е  M B  
за п и т а н ы  окн н 1к а ф а  Ш А -А В В 2  с  с и с т е м о й  .А В !\ Ш к а ф  U A A -A B B 2 п и т а е т с я  но  дв)зи  
н е за в и с и м ы м  л и н я я  о т  щлшпа -В 8 0 В  ВВШ'-ЗО.

В В гнт сист ем а п о д п о р а  в о зд у х а  в  ш .ахт е л и ф т а  в в е с т и б ю л е  АВ2 н а  ст . С т р е лк а  
зснт т а и а  о т  ш к а ф а  FBIABB! с  с и с т е м о й  .АВР. В1.Ва'к1р LBIA.BB.I а и т а е т с я  но  двух! н е за ви с и м ы м  
зкиням о т  щ и т а  -В 8 б В  ВПВ1-30.

В ен т с и .с т ем а  п о д п о р а  (а и д у х а  н а  л е а и и т н и т  клеигке  fi- BB.!.Bl-3i) н а  ст . С т р е лк а  
'кат.скиалш от  т кеира Ш .АВВ2 с с и с т е л т й  A.BF. Ш к а ф  BU ABP2 п и т а е т с я  кт д ву м  незавт ж иы х!  

л и н я м  скгн ujum .a -3 S 0 B  ВПВВЗО.
В ен т и лян н ур ы  т о н н е ль н о й  ве и н ги ля н и и  в п е р е го н н о й  е е н т к с ш е р е  В У -л и а  П К 1 3 + 9 4 ,6 0 0  

за п и т а к н л  от  ш .каф ов П ИВ! и Ш В 2  с с и с т е м о й  А ВВ. [П каф ы  !.}.И31 и  Ш В 2  зат инат я. по  dcvxt 
и е з а в н с г ш ы м  л и т ш  схт нрит а -3 8 0 В  B llfB A O .

.В ент т иипоры  т о н н е ль н о й  в е н т и л я ц и и  в п е р е го н н о й  в е н т к а м е р е  .ВУ -2 н а  ВВК23 x 0 6 ,6 0 0  
з а т т а н ы  о т  ш к а ф о в  Ш .ВЗ и Ш В 4  с с и с т е м о й  .АВР. .Ш каф ы  Ш .ВЗ и Ш В 4  за п н т а н ы  п о  а вум  
н е за в и с и м ы м  .зиням  (нп u iu n u i ■'■380В ВВШ-30,

В еи т т и и п о р ы  тоине.;1ьиой  всит т нир ,т  в  в е и т к а м е р е  ст аи .иии  за п и и м н ы  от. ш к а ф о в  
Ш .В5и Ш .ВЗ с  сш я н е х ю й  ..4ВВ. Ш каф гя Ш. В 5 v  U JB6 за п и н и т ы  п о  Ouyxi иезависи .яы .м  л и н я и  от  
щ и т а  ■'В80.В Т1Л1-30.

-§ос
<о

Лист



«О

::jCJf*)CQ

Ci

-§оc
«Э

Автоматика и управление силовыми установками

В соответствии с нормами проектирования (СП 32-105-2004 «Метрополитены») для 
сантехнических (электромеханических) устройств предусматриваются, помимо местного 
опробования, различные виды управления:

в дистанционное управление из помещения дежурного по станции (ДПС) или из 
обслуживаемого помещения;

•  телеуправление из диспетчерского пункта ЭМС в Инженерном корпусе;
в автоматическое управление водоотливными и фекальными установками в 

зависимости от уровня в водосборниках и фекальных баках.

Основньш ре,)н:и:ш)м '^преше/тя и контро:1Я для сантехнических 
(электромеханических) устройств является диспетчерское управление диспетчером ЭМС в 
!}и:)!сеиериом корпусе. Режнм управления дежурным но статрли (1ЩС) .является резервным.

Управление электродвигателями силовых установок предусматривается в 
зависимости от их назначения и условий эксплуатации:

•  Водоотливные и фекальные установки - предусматривается местное управление, 
автоматическое управление по уровню в водосборнике с помощью поплавковых 
сигнализаторов уровня, сигнализация аварийного уровня, работы и неисправности 
насосов, контроль залива насосов и наличия давления при работе агрегатов в 
помещении диспетчера станции (ДПС) и в диспетчерском пункте ЭМС в 
Инженерном корпусе. Предусматривается также контроль времени работы 
каждого насоса для определения их моторесурса.

в Вентиляторы тоннельной венттяции - предусматривается опробование по месту, 
дистанционное управление га помещенш ДПС, а также телеуправление из 
диспетчерского пункта ЭМС в Инженерном корпусе, при этом обеспечивается 
автоматическое управление положением исполнительных механизмов шиберных 
аппаратов вентилятора при запуске. Предусматривается защита 
э.чектродвигателя вентилятора от перегрузки и короткого замыканш с 
отстройкой от пускового тока, контроль перегрева подшипников вентилятора, 
контроль времени работы, контроль сопротивления изоляции. Для обеспечения 
запуска вентиляторов В0М-16Р в станционных и перегонных венткамерах 
предусматривается установка комплектных шкафов управления, оснащенных 
преобразователями частоты и контроллерами.

в Общеобменная вентиляция служебных помещений на станции - предусматривается 
опробование по месту, дистанционное управление из помещения ДПС. 
Пре()\;смот.рено автоматическое отюпоченне веиптаяп'нгрпе, при тк'исаре.

•  Тепловые завесы на входах в вестибюли - предусматривается опробование по 
месту, дистанционное управление из помещения ДПС, а также телеуправление из 
диспетчерского пункта ЭМС в Инженерном корпусе. Предусматрепо 
автоматическое отключение еентиляторов при пож:аре.

в Общеобменная вентиляция ТПП - предусматривается опробование по месту, 
дистанционное управление. Предусмотрено авто.маттеское отключение
вен т тшкт гров up и по:жаре.

•  Приточно-вытяжная вентиляция помещений аккумуляторных в ТПП -
предусматривается опробование по месту, дистанционное управление.
Предусмотрена блокировка венттяции с зарядными агрегатами п автоматическое 
отключение eeujuuHSUHopoe щт пожаре.

• Противопожарные насосы - предусматривается опробование по месту,
дистанционное управление из помещения ДПС, телеуправление из диспетчерского
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пункта ЭМС в Инженерном корпусе, запуск от кнопочных постов у  пожарных 
шкафов. Любой ш  двух полсарпых иасосов может переводиться в режим рабочего 
И/1 Ы резервного, в зависимости от поиоги'епия его т  ̂ еля режима 
ynpaajienmi. Преоуслютреио автоматическое вкяючеиие р ' . ' -м насоса при 
иеиспраеиости рабочего. 

в Задвижка на обводной линии водомерного узла - предусматривается открытие 
задвижки автоматически при пуске противопожарных насосов, а также 
опробование по месту, дистанционное управление из помещения ДПС и 
телеуправление из диспетчерского пункта ЭМС в Инженерном корпусе. 

в Задвижки тоннельного водопровода на станции -  предусматривается опробование 
по месту, дистанционное управление из помещения ДПС, телеуправление из 
диспетчерского пункта ЭМС в Инженерном корпусе. 

в Обогрев ступеней лестничных входов на станции - предусматривается опробование 
по месту, дистанционное управление из помещения ДПС, телеуправление из 
диспетчерского пункта ЭМС в Инженерном корпусе.

Для обгиеосолеигнан ссттииятш. сиуясевных помеикиий иа cmaunmi, тепловых зсшес иа 
входах а вестибюли, общеобменной вентиляции ТПП (в ш. ч. приточио-вышонтоп вентитцнп
гюмещеит4. акиумуляториых) в проекте предусмотреио автогитсическое оииаиочеиие 
вептилятс/ров при поггсаре по симииеу от OIJC. Питание со шкафов \травлет.ш веитияяцией ие 
сии.иается. при этом сохраияется электротапаиие цепей защтны от зсшсурс1жчя.ва.1г1ш 
калориферов.

В составе шкафа автоматики и(ротивооо:ж:ариых насосов преОуслютрен 
програлшируелтен контроллер fllJlK) для выполнення всех функции яправлеинл поясарными 
насосаии и задвпясками. R' входам IJ.JJK подключены датчики дасяатя воды. Открыиим 
обводной (пожарной) лаОвияски еьакятяется ПИК авинтатичсски при пуске аож:арных 
luicocoe. IIЛК иодключается к шкафу КАС-ДУ ЭМС. В проекте аредусмотреиы кнопки у  
по.:.)к:апиых шкафов Оля дистаищиопного пуска насосов и открьтпт обаооиой задвигняси. Для 
рессисмлщии управлензня оборудоваиие.м ори погяеаре предуслю1иреиа передача симныов 
тюкарной тревоги от прибсяров ОПС в шкафы КП КАС ДУ ЭМС.

После иоступлеиия дистаиг^иотюй ко.маичРя иа зстуск. ПЛК выполняет запуск 
основного насоса, долее авто.маптческн выполняется открытие обводной (поясар^юй) 
.нювигяскм. Если е процессе работы основного насоса фиксируется его отказ (потеря 
дтвлен'ня), то ПЛК выполняет его (птаючение к автоглаттеский запуск рнсзертного насоса. 
Сигналы, о включении и отюиочении основного п резересного насосов, о нолозыснии заовизнхк 
передаются на АРМ ДС'П и АРМ. диакгтчера ОМС. При сизарийнам отюночении насосов на 
АРМ ДСП. и .АРМ диспетчера Э.МС еяыдается звуковой сигтик

«о

эа
QQ

Для электроприводов насосов и вентиляционных систем в проекте предусмотрено 
применение преобразователей частоты и устройств плавного пуска, что позволяет облегчить 
запуск, оптимизировать режгшы работы, увеличить срок службы оборудования.

Мероприятия по учету расхода тепловой энергии и горячей воды

с§

ос

Для учета потребляемой тепловой энергии и горячей воды на ст. Стрелка в проекте 
предусмотрена установка в тепловых пунктах узлов учёта тепловой энергии, позволяющих 
осуществлять круглосуточно (в том числе в летний период):

в контроль за тепловым режимом систем теплоснабжения и теплопотребления; 
в контроль за рациональным использованием тепловой энергии и теплоносителя; 
в финансовый расчет за потребление тепловой энергии с теплоснабжающей 

организацией.



Состав приборов узла учета

1. Преобразователь электромагнитного расходомера жидкости ЭРСВ-420Л (ППР);
2. Измерительный блок электромагнитного расходомера жидкости ЭРСВ-420Л (ИБ);
3. Тетовычислитель СПТ-961.2;
4. Термопреобразователь сопротивления ВЗЛЕТ ТПС.

В процессе функционирования в составе узла учета тепловычислитель СПТ961.2 
обеспечивает:

в прямые измерения температуры, давления, перепада давления, расхода и объема 
теплоносителя путем преобразования электрических сигналов, поступающих от 
расположенных в трубопроводах датчиков; 

в косвенные измерения (вычисленш) массового расхода, массы теплоносителя и 
тепловой энергии по результатам прямых измерений вышеперечисленных величин.

При использовании в составе узла учета тепловычислитель СПТ961.2 позволяет 
учитывать:

в время работы тепловычислителя;
•  массу транспортируемого теплоносителя по каждому трубопроводу 

нарастающим итогом, а также за каждый час, сутки, месяц;
в массу теплоносителя, израсходованного на горячее водоснабжение ш ина подпитку 

нарастающим итогом, а также за каждый час, сутки, месяц; 
в тепловую энергию, израсходованную в системе теплопотребления нарастающим 

итогом, а также за каждый час, сутки, месяц;
•  среднечасовые и среднесуточные температуру и давление в подающем и обратном 

трубопроводах.

Ведутся часовые, суточные и месячные архивы значений тепловой энергии и массы 
теплоносителя, а также средних значений параметров теплоносителя. Глубина часовых 
архивов - не менее 35 суток, глубина суточных архивов не менее 10 месяцев, глубина месячных 
архивов - не менее 2 лет.

Для автоматической передачи показаний в электромеханическую службу 
метрополитена тепловычислители в тепловых узлах на станции Стрелка будут включены в 
существующую единую систему учета тепловой энергии МП «Нижегородское метро». Для 
этого предусмотрено подключение тепловычислителей к сети передачи данных КАС Д У  при 
помощи интерфейсного преобразователя АСЗ-М-220.

Мероприятия по учету расхода сточных вод

Для учета сточных вод на ст. Стрелка в проекте предусмотрена установка узлов 
учёта сточных вод в водоотливных установках на станции, сходах и перегонах, а также СУ 
станции позволяющих осуществлять круглосуточно (в том числе в летний период): 

в измерение объемного и суммарного объема жидкостей сточных вод; 
в контроль учета в канализационной сети.

Для учета сточных вод применяется расходомер AKPOH-OL
В процессе функционирования расходомер ЛКРОН-01 обеспечивает следующие 

значения измеряемых величин:
•  объем протекающей жидкости (м^);
•  мгновенное значение расхода (м^/ч);
•  скорости потока;

% Лист
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•  общее время учета.

Расходомер обеспечивает обмен данными по интерфейсу RS-485.

Для автоматической передачи показаний в электромеханическую службу 
метрополитена расходомеры на станции Стрелка будут включены в существующую единую 
систему учета МП «Нижегородское метро». Для этого предусмотрено подключение 
расходомеров к сети передачи данных КАС ДУ.

А  в т о .ш ю ш з а и н я  т е п л о в ы х ,  п у н к т о в

Проектам предусматривается оснащение ирибора.ии авпкшатизации тетовых  
пунктоа веентбюаеи M l  и М 2  ст. Стре.чка с нелыо обехтечетш качественного (ко.мфор1ппоео) 
HieiviocH(>6:m:eiiUH riom.pefhinie.'ieii v :жоиа.уаги гн)тре6.'!яемой т ет овой энергии.

Побключепке систе.м отопления в вестибюлях М !  и М/2 ст. Стрелка осун1ествляете.н. 
по зависимой схеме, без теплообменника, с пспользовапие.м н}1ркуля!1ИО!гаых насосов. 
vcmaHoeeiemibix на перемычках межхУу гюдаюиршн и обратными трубопроводами. 
Подключение системы ГВС в вестибюле М 2  ст. Стрелка оспце€твляет.ся по не'}абиси.ио'н 
схеме с теплообментжом, с использоваи'нем риркуля1П.10нных насосов, установленных на 
нидсжтрлн трубопроводе I  'ВС,

.Регу.чпроеанис систем опшплтия. качественное, в зависимости от температуры 
нарулюнаго возоуха, е использованием регулирующих клапанов, установленных на под(но1ц.гсх 
тру6оправ<и)ах отопления. Эз!.ектр(н!ный регулятор температуры. ЕС.'Ь С.'от/оП .СО 
обеспечивает поддержание задати)й темперсипуры н пооаюнр.{х нргебопровобах контеурст 
отопления и ПЗС. К вхоекш регулюнора !юдключены. два датчика темнеретгуры ESMU, 
контролирующие техтературу воды е mpvoca отопления, датчик темперстуры. наружного 
воздуха I6SMT и Оатчнл< те.мпературы воздуха в номегнетт. .Регулятор имеет птристорные 
выходы ОЛЯ управ.чения прпиюдалт регулирующих тшпанов и релейные выходы для управлення 
tpipipKoinuomamun иаеоеами.

Тепловые уз.лы оборудованы. н.оказыа:аюир.ени термометрами и л1сто.метрами для 
контроля темасратуры. н давления <аю .аеспрг».
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7

J. Н ов. 16С 4 СМВ-3-ТКР-Э0Б1 ТЧ 8
Изм. Кол.уч Лист № док. Подп. Дата



ПЕРЕЧЕНЬ НОРМАТИВНОЙ ДОКУМЕНТАЦИИ

№№ Обозначение Наименование

1
Постановление 

Правительства РФ от 16 
феврачя 2008 г. №87

0  составе разделов проектной документации и 
требованиях к их содержанию

2 СПиП 3.05.06-85 Электротехнические устройства.

3 СП 1.13130.2009- 
СП 12.13130.2009

Пожарная безопасность зданий и сооружений

4 СП 120.13330.2012 Метрополитены
5 СП 32-105-2004 Метрополитены
6 ГОСТ 2.701-2008 Схемы. Виды и типы. Обилие требования к выполнению.
7 ПУЭ Правила устройств электроустановок. Издание 7

8
ГОСТ Р 8.596-2002 Государственная система обеспечения единства 

средств измерений. Метрологическое обеспечение 
измерительных систем. Основные положения.

9
ГОСТ 34.601-90 Информационная технология. Комплекс стандартов на 

автоматизированные системы. Автоматизированные 
системы. Стадии создания.

10
Федеральный закон 

Российской Федерации от 
23.11.2009 г. №261-ФЗ

«Об энергосбережении и о повышении энергетической 
эффективности и о внесении изменений в отдельные 
законодательные акты Российской Федерации».

11

ГОСТР 51380-99 «Энергосбережение. Методы подтверждения 
соответствия показателей энергетической 
эффективности энергопотребляющей продукции га 
нормативным значениям».

12 ГОСТР 51387-99 «Энергосбережение. Нормативно-методическое 
обеспечение. Основные положенш».

13 ГОСТР 51749-2001 «Энергопотребляющее оборудование 
общепромышленного применения».
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МПЯ 1c
ВБВнг(АП5-Зх25*

1=25m

ШАВРЗ

МПЯ, 2c BBBh2(A)-LS-3x25"
1=20m

\
^  QS1 

63A

ШАВР4.

HL1

\
* Q52 

63A
ABP

\rK M 1 _  
^  65A

-380B/125A

 ^  \ KM2 
65A

HL2

ПГС25-560У2.5

К* QF2 
32A

BBBh2(A)-LS-3x 10
1=20m

К QF3 
20A

BBBh2(A)-LS-3x25*
1=30m

МПЯ 1c

HU

\

(.

^  QS1 
63А

BBBh2(A)-LS-3x25^
1=25m

а д  / г

\
* QS2 

63A
ABP

-380B/125A

---------------------------------  Л  ̂ KM2 
65A

HL2

Л1

\  Ш

PE

ПГС25-560У15 BBBh2(A)-L5-3x 10
1=20m

Контир заземления
(полоса горячекатаная 4-х25 ГОСТ 103-2006)

\  20 А

BBBh2(A)-LS-3x4.
1=5м

ЯУП

\ * QS1 
Ш

-380В/125А

HL

Руст.= 4-, 5 кВт 
Ррасч.= 11 кВт 
1расч = 2,83А 
1пуск.= 14,1А 
со 50=0,8

zn.

\

к м и \
12А

QF1
10А

Т У

ч
QF2
10А

РЕ

BBBh2(A)-LS-4x2,5
1=30м

К М З ,4 \ 
12А

M B B h2(A)-L5-19x 1,5
1=25м

Ч

К М 5 ,б \ 
12А

QF3
10А

M B B h2(A)-L5-19x 1,5

ХТ1
1=25м

KFBBh2(A)-LS-4x2,5

е ь
ШЗМ22У2,1=5м

ХТ2 4т

, КГВВнг(А)-1$-^х2.5
ШЭМ22У2,1=’5м '

о Г еН а о п

Тип - ЗТ-П-0411В - - - ЗТ-П-0411В - - АИР80А4 АИРС80В4 АИРС80В4

Мощность Рн, кВт - 6,3 - - - 6,3 - - 1,1 1,7 1,7

Напряжение Он, В - -380 ' - - - -380 - - -380 -380 -380

Ток !н, А - 15,1 - - - 15,1 - - 2,83 4,4 4,4

Ток In, А - -  ̂ - - - - - - 14,1 22 22
Наименобание зл 
оборидобания Резерб Перегонный затбор Резерб - Резерб Перегонный затбор Резерб - Вентилятор Гермоклапан Гермоклапан

I
S

о;
§
I
сз

О;
I
§
§

ПГС25-560У2.5

ВдодКВЬод 2) 
ШАВРЗ: 

Руст = 6,3 кВт 
Ррасч.= 6,3 кВт 
1расч.= 15,1 А

ВЬод КВбод 2) 
ШАВР4: 

Руст.= 10,8 кВт 
Ррасч= 1,4 кВт 
1расч.= 14,05 А 
1пуск= 44,33 А 
со5ф=0,8

* - ка5ель учтен Ь СМВ-3- ТКР-ЭСН1

С М В - 3 - Т К Р - Э 0 Б 1

Продление Сормобско -  Мещерской линии метрополитена б 
Нижнем Нобгороде от ст. "Москобская"до ст. "Волга"

Изм. Коп.цч. Лист Чдок Подпись Qamc
Разработал Фирсоб /о /if 1 этап

Перегон ст. Москобская -  ст. Стрелка. 
КМК на ПК07+12,806 и санузел СУ-1 на 

ПК07+28.065

Стадия Лист Листоб
Рцк. гр Вцбноб - П 1.1 2
Гп. спец. Костюничеб щ
Нач отд. Дождеба 4  f f Схема принципиальной 

распределительной сети 
-380В, -220В

ОАО
НижегородметропроектН контр. Костюничеб /а у

ГИП Демьянов
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ТПП-30 ВБВнг(А)Ш5-2(Зх150) 
РУКщит -380B), 1c 1= 1680m

I
s

^4-
Оч
§
i

I

I
s
I

~380B/200A

ВВГнг(А)ШЗ-Зх95 ВВГнг(А)Ш5-Зх95
1=5м

ШВ1на отм. 13.085

200А

ВВГнг(А)Ш5-Зх95
1=6м

QF1
160А К

в в ш и з - з х ^
М 2м

. ПГС25-560У2,5

КГВ5дВнг(А)Ш5-Зх50
1=45м

КГВВнг(А)Ш5-3

К

QF3
16А К QF4 

16А К

КВБВнг(АП5-7х2,5

х50
ШЗМ38У2,1=5м

051
1=40м

QF5
16А

1=5м
ВБВнг(А}Ш5-2(Зх150Г ТПП-30

МбВОм РУ1 (щит-3808), 2с

ШВ2наотм. 13.085

ВВГнг(АН5-Зх4 ВВГнг(АИ$-Зх4-
1=12м

.ВВГнг(АНЗ-Зх2.5
1=6м

1=12м

..Г380В/200А

Ч

ВВГнг(АН5-Зх2,5
1=6м

OF10
16А К

200А

QF9
16А К

КВБВнг(АИ5-19х15

ХТ1
1=230м

КВБВнг(АИ5-19х1,5

2хНРШМ-4х2,5
М 5м

G h

ХТ2
1=200м

КВБВнг(АИ5-19х1,5

КГВВнг(АП5-Ы,5 
ШЭМ22У2,1=5м '

а э Ь

хтз1=230м
KBBBhz(A)-LS-19x15

КГВВнг(АП5-М,5
ШЗМ22У2,1=5м '

ПГеН

хи 1=200м

QF8
16А Ч

. BBFhz(A)-LS-3x4
1=12м

КВБВнг(АиЗ-7х15

KFBBHz(A)-LS-ixl5
ШЭМ22У2,1=5м

а о п

ХТ5

QF6
160А К QF7

БОА

. ВВГнг(А)ШЗ-Зх95
1=6м

111ШУВ
(САУ-В0М16Р-55-ПЧ2) 220ШУЗ

---------------------- о
ШУ-ЗДВ1 2205ШУЗ 112ШУВ 1 

(САУ-В0М16Р-55-ПЧ2)

КГВБ6Внг(А)Ш5-Зх50

КГВВнг(АиЗ-Ы5
ШЭМ22У2, (=5м '

пГеЬ

ХТ6
1=4 5м

2хНРШМ-Ш,5
1=15м

а © п

К Г Ш А Ш $ -3

к

ШЭМ38УЦ=5н

QS2\

В Г эЬ 0 1

Тип 5АМ28058еУЗ ЗТ-В-О Ш В ПК-150-С/АИР56В4 ПК-150-С/АИР56В4 ПК-150-С/АИР56В4. ПК-150-С/АИР56В4 ЗТ-В-О Ш В 5АМ28058еУЗ 1

Мощность Рн, кВт 55 3,4 0,18 0,18 0,18 0,18 3,4 55

Напряжение Uh, В -380 -380 -380 -380 -380 -380 -380 -380

Ток 1н, А 108 7.2 0,9 0,9 0.9 0,9 7.2 108

Ток In, А 162* - - - - - - 162* \

Время пуска, с 15-60^ - - - - - - 15-60^
НаименоЬание эл 
оборидоЬания

Вентилятор тоннельной 
бентиляции В0М16Р Затбор Задбижка на 

бодоотбоде
Задбижка на 
бодоотбоде

Задбижка на 
бодоотбоде

Задбижка на 
бодоотбоде Затбор Вентилятор тоннельной 

бентиляции В0М16Р

Рабочий режим: 
Руст.=59,12 кВт 

Ррасч.=27,5 кВт 
1расч.=52,2А 
1пуск= 172,8 А" 
со 50=0,8

Абарийный режим: 
Руст.= 117,52 кВт

Ррасч.= 99 кВт 
1расч.= 188 А 
1пуск=288А‘ 
со5ф=0,8

- уточняется при наладке 
' - кабель учтен Ь СМВ-3-ТКР-ЭСН1

С М В -3 -Т К Р -Э 0 Б 1

Продление Сормобско -  Мещерской линии метрополитена б 
Нижнем Нобгороде от ст. "Москобская" до ст. "Волга"1 Зам. 16-и

Изм. Коп.цч. Лист N док Подпись Qamc
Разработал Фирсоб 1этап

Перегон ст. Москобская -  ст. Стрелка. 
Венткамера ВУ-1на ПКЯ+94,600

Стадия Лист Листоб
Рук. гр. Бцбноб /ff, it

П 2.1 2
Гл спец. Костюничеб iOi4
Нач отд Дождеба 4/^ Схема принципиальной 

распределительной сети 
-380В, -220В

ОАО
НижегородметропроектН контр Костюничеб

ГИП Лемьяно(^ Ш ж



Тип Ш 80В6УЗ Ш 80В6УЗ Н-Б1-05/АИРС80В4 АИС56А2 Н-А2-04/АИР56В4. ЯРР - - - - ТСЗ-25У2 - ПЭТ-4 - - - - -

Мощность Рн, кВт 1,2 и 1,7 0,09 0,18 20 - - - - 25 - 1 13,7 2,5 - - -

Напряжение Uh, В -380 -380 -380 -380 -380 -380 - - - - -380/-220 - -220 -220 -220 - - -

Ток 1н, А 3,7 3,7 4,^3 0,3 0,63 38 - - - - 37,9/65,6 - 4,54 40 11,4 - - -

Ток In, А 4,8 и, 8 22,15 1,35 3,15 - - - - - - - - - - - - -

НаименоОание эл. 
оборидобания Вентклапан Вентклапан Гермоклапан Вентсистема 

электрощитобой В1
Задбижка на 
бодоотбоде

Ящик для ремонтных 
работ Резерб Резерб Резерб Резерб Трансформатор -

Обогребатель
электрощитобой

Рабочее осбещение 
бенткамеры Розеточная сеть Резерб Резерб Резерб

1
2:
сз

QQ

I

§

I
■§
О
с:

I

* - кабель учтен 6 СМВ-3- ТКР-ЭСН1

Лист
1 Зам. %-% С М В -3 -Т К Р -3 0 Б 1

Изм. Кощ Лист N док Подпись Дате 2.2
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ШПЗ

ТПП-30 BEBh2(A}-LS-3x185* 
РУКщит ~380B),1c МЗООм

ША-АВР5

н и

Блок АВР

QS1 ' 
160А

ВБВнг(АИ£-Зх185'* ТПП-30
1=1300м РУ1 (щит ~380В), 2с

ША-АВР5
ВБВнг(АН5-Зх6

ШП̂

* QS2 
160А

...~380В/160А

II

QF1
100А

ГЕ

HL2

\  16А

РЕ

ВБВнг(АИ5-4х2,5
Ы15м

________ Контцр заземления__________
(полоса горячекатаная 4-х25 ГОСТ 103-2006)

\

Ж

ВБВнг(АНЗ-Зх^
1=5м

TV1
380/220

BBBhz(A)-LS-3x6

QF4-
20А

Ж

^  16А К QF6
16А ^  16А

1=5м

ВБВнг(АН5-Зх2,5
И 5м

(полоса горячекатаная 4x25 ГОСТ 103-2006)

_________ Контцр заземления
(полоса горячекатаная 4-х25 ГОСТ 103-2006)

BBThz(A)-LS-3x2,5 
Ш О м  ’

BBThz(A)-LS-3x2,5 
1=30м

АВ

ПГС25-560У2.5

Контцр заземления
(полоса горячекатаная 4x25 ГОСТ 103-2006)

Тип ГК 202-2/22 ГК 202-2/22 - ШП-ЯУСВЗ - - СШН-2/63-У2 ТСЗ-10У2 _ — _ ГК 202-2/22 - ШП-ЯУСВЗ - - ПЗТ-4 - - -

Мощность Рн, кВт 21,0 21,0 - 0,2 - - 2,2 10 - - - - 21,0 - 0,2 - - 1 1,5 2,5 -

Напряжение Он, В -380 -380 - -220 - - -380 -380/-220 - - - - -380 - -220 - - -220 -220 -220 -

Ток !н, А 34,5 34,5 - 1 - - 3,4 15,2/26,24 _ — _ _ 34,5 - 1 - - 4,54 8,1 11,4 -

Ток in, А
iiJ/7 / ! М о LJ /~1 III 1Л т л

160
1 7— у-л ̂  и /~i 1 1

160 - - - - - - - - 160 - - - - - - - -
П иипеН О О аН ив ЭЛ.
оборцдобания

Насос ВОУ 
погрцжной

Насос buy  
погрцжной - Ящик учета 

сточных бод Резерб Секционные быключатели Разъем для насоса 
"ГНОМ" Я01 Резерб Резерб Резерб Секционные быключатели Насос ВОУ 

погрцжной
- Ящик учета 

сточных бод Резерб - Обогребатель Рабочее
осбещение Розеточная сеть Резерб

Рабочий режим: 
Руст= 75А  кВт 

Ррасч.=52,2 кВт 
1расч.= 99,13А 
1пуск=2Н,1А 
С05ф= 0,8

Абрийный режим: 
Руст.= 75,4 кВт 

Ррасч.= 75,4 кВт 
1расч.= 143,19 А 
1пуск.=248,6 А
С05ф=0,8

-  кабель учтен 6 СМВ-3- ТКР-ЭСН1

Изм. Кол.ич.
Разработал
Рцк. гр.
Г  л спец.
Нач отд.
Н. контр
ГИП

Лист V док
ФирсоЬ
БцбноЬ
Костюничеб
Дождеба
Костюничеб
М е м ь я н о § С ^ ^

Подпись Дата
■и>/у

Ш

С М В -3 -Т К Р -Э 0 Б 1

Продление Сормобско -  Мещерской линии метрополитена б 
Нижнем Нобгороде от ст. "Моекобская" до ст. "Волга"

1 этап
Перегон ст. Москобская -  ст. Стрелка.

воу-1 на пкт бо,боо

Схема принципиальной 
распределительной сети 

-380В, -2208

Стадия

П

Лист

3.1

Листоб

2

ОАО
Нижегородметропроект 

Формат А 4x6
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I

ТПП-30 BBBhz(A)-FRLS-3x120 
РУ1 (щит-380B), 1c 1=770m

ВВГнг(А)ШЗ-Зх95 ВВГнг(А)ШЗ-Зх95

IfN|

o:

I
I
I
I
1=:

...~380B/200A

Ч
QF2 
50A

l=5ti

ШВЗна отм. 4-.600

200A

ВВГнг(А)Ш5-Зх95
1=6м

on
160A

BBrHz(A)-LS-3xi
1=10м

. ПГС25-560У2.5

КГВБдВнг(А)Ш5-Зх50
1=50м

КГВВнг(А)Ш5-3

К

QF^
16А Ч

KBBBh2(A)-LS-7x2,5

х50
ШЗМ38 У2,1=5м

QS1
1=Ш

QF5
16А

1=5м

ШВ4- на отм. 4-. 600

ВВГнг(АИ5-Зх4 ВВГнг(АП5-Зх4
ИОм

.ВВГнг(АН5-Зх2,5
1=6м

1=10м

BBBhz(A)-FRLS-3xW  ТПП-30
1=770м РУКщит ~380В), 2с

...~380В/200А 
1̂ ^ ^ : =

BBrmlA)-LS-3x2.5
1=6м

QF10
16А К QF9

16А

200А

\

КВБВнг(АН5-19х1,5

ХГ1
1=230м

КВБВнг(АИ5-19х15

2xHPtUM-4x2S
М 5м

ХТ2
1=200м

КВВВнг(АП5-т5

КГВВнг(АН5-М.5
ШЭМ22У2,1=5м '

Он Э Ь

хтз
1=230м

КВБВнг(АИ5-19х1,5

КГВВнг(АИ5-М,5
ШЗМ22У2, Ы5м

П Г оЬ

г Ф
хи 1=200м

QF8
16А К QF6 

160А

. BBFHzlAj-LS-Sxi
1=10м

KBBBhz(A)-LS-7x2,5

КГВВнг(АИ5-4х1,5
ШЗМ22У2, Ы5м '

а о п

ХТЗ
1=20м

К QF7
50А

1=6м

121ШУВ
(САУ-В0М16Р-55-ПЧ2) 2207ШУЗ

------------------------------ О
ШУ-ЗДВ2 2208ШУЗ 122ШУВ

(САУ-В0М16Р-55-ПЧ2)

КГВБ5Внг(А)Ш5-Зх50

КГВВнг(АШ-4х15
ШЭМ22У2,1=5м

о Г е Ь

ХТ6
1=50м

2хНРШМ-Ш,5
1=15м

ПГоН

КГВВнг(А)Ш5-3
\

1x50
ШЗМ38У2,1=5м'

052

а э п

Тип 5АМ28058еУЗ ЗТ-В-О Ш В ПК-150-С/АИР56В4 ПК-150-С/АИР56В4 ПК-150-С/АИР56В4 ПК-150-С/АИР56В4- ЗТ-В-О Ш В 5АМ28058еУЗ

Мощность Ри, кВт 55 3,^ 0,18 0,18 0,18 0,18 3,4 55

Напряжение Uh, В -380 -380 -380 -380 -380 -380 -380 -380

Ток 1н, А 108 7,2 0,9 0,9 0,9 0,9 7,2 108

Ток In, А 162* - - - - - - 162*

Время пуска, с 15-60* - - - - - - 15-60"
Наименобание эл. 
оборидобания

Вентилятор тоннельной 
бентиляции В0М16Р Затбор Задбижка на 

бодоотбоде
Задбижка на 
бодоотбоде

Задбижка на 
бодоотбоде

Задбижка на 
бодоотбоде Затбор Вентилятор тоннельной 

бентиляции В0М16Р

. ВВГнг(А)Ш5-Зх95

Рабочий режим: 
Руст.=59,12 кВт 

Ррасч.= 27,5 кВт 
1расч = 52,2А 
1пуск.= 172,8А* 
со5ф=0,8

Абарийный режим: 
Руст.= 117,52 кВт 

Ррасч.= 99 кВт 
1расч.= 188 А 
1пуск.=288А* 
со5ф=0,8

2 S -

' -  уточняется при наладке 
' - кабель учтен б СМВ-3- ТКР-ЗСН1

С М В -3 -Т К Р -Э 0 Б 1

Продление Сормобско -  Мещерской линии метрополитена б 
Нижнем Нобгороде от ст. "Москобская" до ст. "Волга"1 Зам. 16-14 mfA гол,

Изм. Кол.цч. Лист Ч док Подпись Датй
Разработал Фирсоб 40./^ 1 этап

Перегон ст. Москобская - ст. Стрелка. 
Венткамера ВУ-2 и санузел СУ-2 на 

ПК23+06.600

Стадия Лист Листоб
Рук. гр. Бцбноб П 4.1 3
Гп. спец. Костюничеб т ч
Нач. отд. Лождеба Схема принципиальной 

распределительной сети 
-380В, -220В

ОАО
Нижегородметропроект

Н. контр. Костюничеб
ТИП Л ем ьян^
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МПЯ, 1с
ВБВнг(АИЗ-Зх35^ B5Bh2(A)-L5-3x35*

Руст.= 4-2,67 кВт 
Ррасч.=32,07 кВт 
1расч.=60,9А 
1пуск=87,83 А 
с о 50=0,8

Г380В/160А тт т г

МПЯ, 2 с

КМ 1,2\ 
12А

\  10А \

РЕ

КВБВнг(АИ5-19х1,5
1=55м

К М З ,4 \ 
12А

KBBBh2(A)-LS-19x1,5

ХТ1
1=55м

кмз\
12А

QF3 
4А ' Ч

QF4
4А

^  QF6 
\  50 А К

ВВГнг(АП5-М,5

КГВВнг(АН5-4х1,5
ШЭМ22У2,1=10м '

ХТ2
1=15м

КГВВнг(Аи5-Ы5

ПГеЬ
ШЭМ22У2,1=10м '

К М 6 ,7 \ 
12А

KBBBh2(A)-LS-19x15
1=30м

ВБВнг(АН5-4х16

хтз
1=30м

КГВВнг(АиЗ-4х1,5

а о п G h

ШЗН22У2, Ы5м

йГёЬ

QF5
32А К QF7

16А
^  QF8 
^  16А К

т г

QF9
16А

Ж
-220В/125А

znz

ВВГнг(АН5-4х10
1=7м

X  ̂ QF11 
\  63 А

и х

ВВГнг(АИ5-4х25
1=7м

АВ

X  ̂ QF12 
\  10А

К М 8 \  
20А

К QF13
Ш

зт.
ВС

QFK 
\  16А

ВВГнг(АН5-Зх2,5
ЫЮм

К М 9 \  
50А

У

ВВГнг(АИ5-4х10
1=150м

АВ

-т

ВВГнг(АН5-Зх6\
1=80м

^  QF15 
^  16А

.   ̂ QF16 
^  16А

QF17
16А

0

1 
I

!
!

I

IСм

S

Vh
0;
§
I

I
I
I
1=

ПГС25-560У2,5

Тип Ш 80В6УЗ 4АС80В6УЗ АИС56А2 Н-А2-04/АИР56В4 ЯРР - - - - ТСЗ-20У2 - ПЗТ-4 - - - - -

Мощность Ри, кВт 12 12 0,09 0,18 20 - - - - 20 - 1 12,6 \2,5 - - -

Напряжение Uh, В -380 -380 -380 -380 -380 - - - - -380/-220 - -220 -220 г 220 - - -

Ток !н, А 3 J 3,7 0,3 ; 0,63 38 - - - - 30,4/52,5 - 4,54 36,7 111,4 - - -

Ток in, А и ,8 14,8 1,35 3,15 - - - - - - - - - 1 - - -

Наименобание эл. 
оборцдоЬания Вентклапан Вентклапан Вентсистема^ 

злектрощитобой В1
Заббижка на 
бодоотбоде

Ящик для ремонтных 
работ Резерб Резерб Резерб Резерб Трансформатор - Одогребатель

электрощитобой
Рабочее осЬещение 

бенткамеры Розеточная сеть Резерб Резерб Резерб

' - кабель учтен б СМВ-3- ТКР-ЗСН1

Лист
1 Зам. 16-и С М В -3 -Т К Р -Э 0 Б 1

Изм. Колмч. Лист N док Подпись йатс 4.2
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ШП7

...-380В/125А 
Ж  -   U  —

18А
РЕ

ВБВнг(АИЗ-4х4
1=25м

МП Я, 1с- BBBhz(A)-LS-3x16* BBBh8(A)-LS-3x16‘
1=70м 1=70м

МПЯ, 2 с

Руст= 16,6 к  Вт 
Ррасч= 15,61 кВт 
1расч.=29,6А 
1пуск.= 96,9А 
со 50=0,8

* * QS1
100А

QF3
\ 16А \

K M l\ К М 2 \

QF4
6А

9А

. ВБВнг(АиЗ-Ш.5

КГВВнг(АП5-М
Т50х2,1=5м

QS1
1=20м

G b © 1

HL

о -

Ч

QF1
Ш К

\
QF5
16А К QF6

16А

ВБВнг(АН5-М
(=5м

QF2
20А

Ж
-220В/125А

\  32 А

АВ

ВБВнг(АИ5-Ы
Ы5м

и х

^ВС

кмз\
20А

\  10А К

т

ВБВнг(АП5-Зх2,5
1=10м

ВВГнг(АН5-Зх1,5
М50м

АВ

У

BBFh2{A)-L5-3x2,5
1=50м

СА

QF10
16А

ТЕ

К QF11
16А

^  QF12 
^  16А

QF13
16А

IQj

I

I<N

g

Os

сз
е

I

I
S
I

^с:

ПГС25-560У2,5

г в

1
I
CQ

I

■§

О
С:

1

Тип АИР112М4 АИР80А4 - - ТСЗ-10У2 - ПЗТ-4 - - - - -

Мощность Рн, кВт 5,5 1,1 - - 10 - 1 1 2,5 - - -

Напряжение Uh, В -380 -380 - - -380/-220 - -220 -220 -220 - - -

Ток 1н, А 11,3 2,7 - - 15,2/26,24 - 4,54 5,1 11,4 - - -

Ток In, А 79,1 13,5 - - - - - - - - - -

Наименобание эл. 
оборидоЬания Фекальный насос Вентсистема ВЗ Резерб Резерб Трансформатор - Обогребатель Рабочее осбещение Розеточная сеть Резерб Резерб Резерб

' - кабель учтен 6 СМВ-3- ТКР-ЗСН1

С М В -3 -Т К Р -3 0 Б 1

Продление Сормобско -  Мещерской линии метрополитена д 
Нижнем НоЬгороде от ст. "Москобская" до ст. "Волга"

1 этап 
Ст. Стрелка.

Санузел СУ-3 на ПК28+35,600

Схема принципиальной 
распределительной сети 

-380В, -220В

Стадия

П

Лист ЛистоЬ

ОАО
Нижегородметропроект 

Формат А^х4
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ШУПна отм. 1.100, пом. 
помещение 12

-380В/125А
О :

ч

Р£

к м и \
9А

QF2
4А

л с

ПЧ

ВБВнг(АН5-М0 . KBBBhz(A)-LS-19x1,5 , BBBhz(A)-LS-3x10
1=32м

К
комплектно
Т50х2,1=5м

QS1
1=17м

ХТ1

КГВВнг(АиЗ-4х1,5

© 1
ШЗМ22У2, Ы5м '

оГеЬ

ВБВнг(АИ5-Зх6

QF3
16А \

АВ

QF^
4А

TV]

ВВГнг(АН5-Зх15
МОм

QF5
6А

ТПП-30 BBBh2(A)-LS-3x50^ 
РУКщит -380В), 1с

BBBh2(A)-LS-3x50’ ТПП-30
РУКщит -380В), 2с

ША-АВР1 на отм 1.100

ЕЕ

\
Q51 
125А

II

ПГС25-560У2,5

ШУС2 на отм 1100 
помещение 12

-380В/125А

BBBhz(A)-LS-4x2,5
1=32м

Контцр заземления электрощитобой 
(полоса горячекатаная 4x25 ГОСТ 103-2006)

I

I
QCi

\
QS1 
125А \  т

□СЕ

ч

ПГС25-560У2,5

РЕ

км и\
9А

QF2
4А

Т У

ПЧ
и=г

Т У

BBBHiW-LS-ixW , KBBBh iIA)-LS-19x15 , ВВВнгШ-L S -M
Контцр заземления электрощитобой 

(полоса горячекатаная 4x25 ГОСТ 103-2006)
1=35м

К

комплектно
Т50х2,1=5м

QS2
1=20м

Г * ?
ХТ2

, КГВВнг(А)-15-4х1,5

(Sh
ШЭМ22У2, Ы5м '

о Г е Ь

Ч

ВВВнг(А)-13-Зх6

QF4
16А

^ А В

\  4А
Ч

ТУ\

BBFhz(A)-LS-3x15
(=10м

QF6
6А

ПГС25-560У15

Контцр заземления электрощитобой 
(полоса горячекатаная 4x25 ГОСТ 103-2006)

Тип Т 20.1-2/22 ПК-150-С/АИР56В4 - - - ШП-ЯУСВ1 - - СШН-2/63-У2 - - - - - Т 20.1-2/22 ПК-150-С/АИР56В4 - - - ШП-ЯУСВ1 -

Мощность Рн, кВт 18,6 0,18 10,55 5,5 - 0,2 - - 2,2 - - - - - 18,6 0,18 10,3 5:5 - 0,2 -

Напряжение Он, В -380 -380 -380 -380 - -220 - - -380 - - - - - -380 -380 -380 -380 - -220 -

Ток !н, А 30,5 0,9 13,3 8,2 - 1 - - 3,4 - - - - - 30,5 0,9 12,8 8,2 - 1 -

Ток In, А 215 - - - - - - - - - - - - - 215 - - - - - -
Наименобание эл. 
оборцдобания

Насос ВОУ 
погрцжной

Задбижка тоннельн 
бодопробода Затборы. Сход N4 Затборы. Сход ht2 - Ящик учета 

сточных бод Резерб Секционные быключатели Разъем для насоса 
"ГНОМ" Резерб Резерб Резерб Резерб Секционные быключатели Насос ВОУ 

погрцжной
Задбижка тоннельн 

бодопробода Затборы. Сход Nil Затборы. Сход М'2 - Ящик учета 
сточных бод Резерб

Рабочий режим: 
Руст.=56,01 кВт 

Ррасч=37,4 кВт 
1расч= 71,02 А 
1пуск=269,8 А 
с о 50=0,8

Абрийный режим: 
Руст.=56,01 кВт 

Ррасч.=39,6 кВт 
!расч.= 75,2 А 
1пуск=273,2А 
со5ф=0,8

* - кабель учтен б СМВ-3- ТКР-ЗСН1 
** - кабель учтен б СМВ-3- ТКР-Э0Б1С л 10 

- кабель учтен б СМВ-3- ТКР-Э0Б1.Сл 11

1
Изм. \Кол.цч.
Разработал
Рук. гр
Гл. спец.
Нач отд.
Н контр
ГИП

6.6 - 6 .11 16-14
Лист N док
Фирсоб
Бцбноб
КостюничеЬ
Лождеба
КостюничеЬ
Демьян

Подпись
-ЮЛ/
Дата

(9X4

ЮН

2 9

С М В -3 -Т К Р -Э 0 Б 1

Продление Сормобско -  Мещерской линии метрополитена б 
Нижнем Нобгороде от ст. "Москобская" до ст. “Волга"

1 этап
Ст. Стрелка. Вестибюль N"1

Схема принципиальной 
распределительной сети 

-380В, -220В

Стадия

П

Лист

6.1

Листоб

11

ОАО
Нижегородметропроект



ТПП-30 BBBhz(A)-LS-3x 16‘ 
РУ1 (щит ~380В), 1с И15м

ШУСЗ на отм. 1.100
помещение 6

\
* QS1

Ж
-380В/125А

125А HL

Руст.= %, 71 кВт 
Ррасч.= 11,4-8 кВт 
1расч.=21,8А 
1пуск= 79,49 А 
с о 50=0,8

JX

.   ̂ QF1 
\  10А К

И Л

РЕ

ВВГнг(АН5-Зх15
1=15м

ВВГнг(АП5-Зх6
1=50м

ШСАУВ8"

ВВГЗнг{АНЗ-М,5
1=6м

ВВГнг(АП5-М,5
1=53м

QF2
20А ^  16А

ВВГнг(Аи5-Зх2,5

■7<

Мбм

ш с А У п г п у

ВВГЗнг(АИ5-4х2,5
1=6м

1

з т ;

ВВГнг(АИ5-Зх2,5
1=30м

шсАУвгвь*

, ВВГЗнг(Аи5-4х15

ВГеН
МОм

1

QF4.
10А \  10А

ВБВнг(АИ5-4х2,5
(=25м

ШСАУВ7-

К QF6 
10А

ВБВнг(АШ-4х2,5
Ы55м

□ X

ВВВнг(Аи5-Ш
1=72м

QF7
2SA

QF8 
ISA

QF9
16А

^  QF10 
^  16А

У

'=1
о«о0
1 
III
сз

I

I
й
Ь-

•чь
О:

I
I
1
2

I

комплектно

, BBF3h2(A)-L5-M,5
1=8м

1

ВВГнг(АИ5-4х1,5

( S h
Ы50п

Г?Р1

комплектно /
ШЗМ38У2,1=10м 1

о ё Ь G h

Г? Г |

комплектно /
ШЭМ38У2, МОм 1

комплектно

(Sh
ШЭМ38У2,1=10м

WILO-Drain- 
Control 2***

0 1

1
I

QQ

ae
=3

I

ос:

I

"3* — “““ _ — -

Тип Канал-ПКВ-
50-30-4-380-0 А-18/АИР56В4 А 10052 А 80В2 AHP56A4F А-16/АИР56В4 Wilo ЕМи KS 6 DMS Wilo ЕМи KS 6 DMS Wilo DrainLift L2/20 - - -

Мощность Рн, кВт 0,93 0,18 4 2,2 0,12 0,18 Ы 1,1 4,9 - - -

Напряжение Он, В -380 -380 -380 -380 -380 -380 -380 -380 -380 - - -

Ток 1н, А 1,9 0,67 8,7 ^,6 0,47 0,67 1,76 1,76 8,5 - - -

Ток !п, А - 3,35 59,16 25,3 2,38 3,35 - - - - - -

Наименобание эл Вентсистема В8 Г /к  бентсистемы В8 Вентсистема П1/П1р Вентсистема В1/В1р Вентсистема 87 F/к  бентсистемы В 7 Погружной дренажный 
насос

Погружной дренажный 
насос Фекальная устанобка Резерб Резерб Резерб

оборудобания Помещение приема пищи Служебные помещения Санузлы Кабельный коллектор Подбал - - -

ПГС25-560У2.5

ШШШ

-  комплектно с бентиляционным оборудобанием (см. СМВ-3- ТКР-0В1)
- -  кабель учтен б СМВ-3- ТКР-ЭСН1 
' ~ комплектно с фекальной устанобкой Wilo DrainLift L2/20

Лист
С М В -3 -Т К Р -Э 0 Б 1

Изм. Кол.114. Лист Чдок Подпись Натй 6.2



ТПП-30 ВБВнг(АН5-Зх25" 
РУ2 (щит-220В11С 1=115м

ШУС4 на отм. 1.100
помещение 6

\ °

~220В/125А

QS1
125А HL

Руст.= 13,997 кВт 
Ррасч.= 11,19 кВт 
1расч.=34-,54 А 
со 50=0,85

АВ
~п~

ВВГнг(АИ5-Зх2,5
(=25м

j ^ B C

QF2 
10АЧ

У

, ВВГнг(АИ5-Зх2,5
1=18м

комплектно

ZD1

К

ВВГнг(АШ-Ш
МОН

ВВГнг(АН5-М

09125-20 1=20м

QF4
16А

иг

QF5 
\  16А

ВВГнг(АИ5-Ы
D9125-20

ВВГнг(АНЗ-Зх2,5
1=12м

АВ

ВВГнг(АН5-Зх2,5
1=15м

ВС

ВВГнг(АИ5-Зх2,5
1=7м

АВ

ВВГнг(АНЗ-Зх2,5
1=18м

ВС

ВВГнг(АИ5-Зх2,5
1=17м

СА

ВВГнг(АИ5-Зх2,5
1=15м

АВ

1=38м

ВВГнг(АШ-Зх2,5

АВ 

\  32 А

ВБВнг(АН5-Зх6
09125-20 1=15м

1=8м

ВС

ВВГнг(АИ5-Зх2,5
1=9м

СА АВ

ч

т

, ВВГнг(Аи$-Зх2,5
1=20м

\

ВС

QS2

09125-20

ВС

QF7 
16А Ч

ВВГнг(АН5-Зх2,5
1=30м

КГВВнг(АП5-Зх0.75 09125-20
1=3м

BBFhz(A)-LS-3x2,5̂

ш О 1=3м
ВС

шо

СА

QF8
16А К

и х

QF9
16А К QF11

16А

'=3
«о

I3-0

!
1
СЗ

I

I<N
g
К-

-'1-
о:
сз

I
I
S
Ci
§

ПГС25-560У2,5

KFBBhz(A)-LS-3xO,75
1=3м

BBFhz(A)-LS-3x2,5

0
1=3м

С/-
Е Ш О о

Тип PR010R/3 ABSPR0R50V C4F10 C4F10 C4F07 C4F12 C4F12 CiF07 C4F12 C4F07 RXYSQ4P8V1B FXFQ80A VEB Si 2100 FXAQ20PA v\ Si 2100 - - -

Мощность Рн, кВт 1,2 15 Uh0,75=2,75 1,25^125+0,75=3,25 1,25+0,75=2 2,89 0,092 0,018 0,029 0,018 - - -

Напряжение Uh, В ~220 -220 -220 -220 -220 -220 -220 -220 '220 : -220 - - -

Ток 1н, А 5,5 6,8 7,21 8,52 9,84 15,9 0,6 0,1 0,3 0,1 - - -

Ток !п, А - - - - - - - - - - - - -
1

- - - -

НаименоЬание эл. 
оборудобания

Водонагребатель Водонагребатель Обогребатель Обогребатель Обогребатель Обогребатель Обогребатель Обогребатель Обогребатель Обогребатель Наружный блок 
кондиционера

Внутренний блок 
кондиционера Дренажный насос Внутренний д/1ок 

кондиционера Дренажный насос Резерб Резерб Резерб

Санузел (пом. 3) Помещение приема 
пищи (пом. 8)

Злектрощитобая 
(пом. 6)

Щитобая UHL / 
(пом. 7)

Помещение приема 
пищи (пом. 8) ДПС (пом. 9) Дежурный по ДСП 

(пом 10)
Релейная KHL 

(пом. 11)
Злектрощитобая 

(пом. 12) Тоннель ДПС (пом. 9) Дежурный по ДСП (пом. 10) - - -

<о
§
г:

QQ

I

о
С:

I

' - комплектно с бентиляционным оборидоЬанием (см. СМВ-3- ТКР-0В1) 
- кабель учтен 6 СМВ-3- ТКР-ЭСН1 Лист

СМВ-3-ТКР-Э0Б1
Изм. Кол.114. Лист д̂окПодпись йатй 6.3



ТПП-30 BBBh2(A)-LS-3x35' 
РУ1 (щит-3808), 1с 1=120м

помещение 7

QS1 
125А

-380В/125А

HL

Руст.=53,12 кВт 
Ррасч.=39,48 кВт 
1расч.= 14,91 А 
1пуск.=251,31 А 
со5ф=0,8

К

РЕ

ВВГнг(АИ5~Зх6
1=50м

QF1
32А К QF2 

32А

ВВГнг(АИ5-Зх6

ВВГЗнг(АН5-Ы
1=8м

1=25м
ШСАУУГ

\
QF3
4А

ГЕ п т

к т л \
9А

-JT.

КВВГнг(АП5-19х1.5

ВВГЗнг(АиЗ-М
1=1м

1=52м
ШСАУУ2*

К М З ,4 \ 
9А

У

КВВГнг(Аи5-19х15

Г » ?
ХТ1

1=28м

У

ВВГнг(АИ5-Зх10

КГВВнг(АИ5-М,5

© 1

ШЗМ22У2,1=5м

ХТ2
1=45м

КГВВнг(АИ5-4х1,5

ПГеН
ШЗМ22У2,1=5м '

, ВВГЗнг(АШ-4х2,5
1=5м

V QF6 
40А

ШСАУПЗ,ВЗ*
ВВГиг(АиЗ-Зх10

1=5м

BBFhz(A)-LS-4x1,5

а ©
1=8м

, ВВГЗнг(АН5-4х2,5
1=12м

ВВГнг(АИ5-4х1,5

оГеЬ G h
1=6м

, BBF3h2(A)-LS-4x15
1=68м

□ X

■7<
ШСАУП5,В5‘

ВВГнг(А)45-Зх6
1=30м

, BBFh2(A)-LS-3(4x4)

о е Ь G h
1=69м

, BBF3h2(A)-LS-4x1,5
1=66м

Ч
QF8
16А

QF9
16А К QF10

16А

-А
ШСАУ П2,В2"

0 «о
1
S

!
IQj
гп

I

I
S

Vi
es:
§
I

I
1
2

, BBF3hz(A)-LS-4x2,5

6 h
1=8m

1

. BBF3hz(A)-LS-4x2,5
1=10m

0 1

<o

5:a
QQ

C3
e

§

оc:
«0

— — — — — — I — —

Тип А 132М4 А132М4 T3099.0S8-04H/
4АА56В4

! ЗО99.ОЬ8-04М/ 
4АА56В4 А 100S2 Н-Б1-05/АИРС80В4 А 100S2 Н-51-05/АИРС80В4 Канал-ПКИ-

50-30-4-380-0 - Канал-ПКЬ-
50-30-4-380-0 А 10052 А80В4 - - -

Мощность Рн, кВт 11 11 0,18 0,18 4 1,1 4 1.1 0,93 12 0,93 4 - - -

Напряжение Uh, В -380 -380 -380 -380 -380 -380 -380 -380 -380 -380 -380 -380 -380 - - -

Ток !н, А 23 23 0,63 0,63 8,1 4,43 8,1 4,43 1,9 18,23 1,9 8,1 3,62 - - -

Ток In, А 112,5 112,5 3,15 3,15 59,16 22,15 59,16 22,15 - - - 59,16 19,9 - - -

Наименобание эл Теплобая забеса У1 Теплобая забеса У2 Задбижка Задбижка Вентсистема ПЗ Г /к  бентсистемы ПЗ Вентсистема ВЗ Г /к  бентсистемы ВЗ Вентсистема П5 Зл калорифер 
бентсистемы П5 Вентсистема В5 Вентсистема П2 Вентсистема В2 Резерб Резерб Резерб

оборудобания Калориферная 
(пом 30)

Калориферная 
(пом. 41)

Калориферная 
(пом 30)

Калориферная 
(пом 41) Служебные помещения Служебные помещения Служебные помещения Служебные помещения Служебные помещения - - -

ПГС25-560У2,5

' -  комплектно с Ьентиляционным оборудоЬанием (см. СМВ-3- ТКР-0В1) 
' - кабель учтен Ь СМВ-3- ТКР-ЭСН1

Лист
СМВ-З-ТКР-ЭОЫ

6.4Изм Кол.ич. Лист М док Подпись Цате



Ш - 3 0  BBBhz(A)-LS-3x 70’

Тип PR010R/3 PR010R/3 C4F10 C4F12 С Ш 2 C^FIO СШ 2 C4F07 СШО C4F10 C4F12 C4F12 C4F12 C4F10 C4F10 C4F12 C4F10 C4F07 C4F10 C4F12 C4F12 RXS35K2V1B FTXS35K2V1B Si 2100

Мощность Рн, кВт и 1,2 и1,25+125^Ы,5 1,25+0,75=2 UU1,25+1,25+1,25=5,75 1+1+1,25=3,25 1+0,75+1+1,25+1,25=5,25 0,84 0,018

Напряжение Uh, В -220 -220 -220 -220 -220 -220 -220 -220

Ток 1и, А 5Л5 5Л5 13,73 т 17,71 8,52 17,05 4,3

Ток !п, А - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

НаименоЬание эл. 
оборудобания

Водонагребатель Водонагребатель Обогребатель Обогребатель Обогребатель Обогребатель Обогребатель Обогребатель Обогребатель Обогребатель Обогребатель Обогребатель Обогребатель Обогребатель Обогребатель Обогребатель Обогребатель Обогребатель Обогребатель Обогребатель Обогребатель Наружный блок 
кондиционера

Внутренний блок 
кондиционера Дренажный насос

Санузел (пом. 6) Помещение подсчета 
монет (пом. 12) Щитобая СБП (пом. 1) Релейная А ТДТ1, АВ, ВУ (пом. ЛАЦ (пом. 5) Радиоузел 

(пом. 3)
Злектрощитобая 

(пом. 7) Водомерный узел (пом. 31) Релейная АУН 
(пом. 16) Пом. персон, бригады диет, дбиж-я (пом. 18) Персонал околотка 

пути (пом. 4-2)
Помещение дорожного 

мастера (пом. 38)
Участок оде луж. 
ПОНАБ (пом 39)

Участок А ШП 
(пом. 43)

Мастерская А 1 МП 
(пом. 45)

Злектрощитобая 
(пом. 46) Помещение досмотра (пом. 49) Тоннель Касса (пом. 13)

I
a

ШУСбнаотм. LS80
помещение 7

ВС

ВБВнг(А)-15-Зх6
1=25м

СА

QF10 
\  16А

11

У

ВВГнг(АИ5-Зх15
1=25м

\
QS5

D9125-20

К

ВВГнг(АН5-Зх2,5
1=20м

КГВВнг(АП5-ЗхО,75 09125-20

gf- ВВГнг(АИ5-Зх2,5^

ш О 1=3м
'СА

Ш0

1=3м

АВ

QF11
16А

^ВС

.   ̂ QF12 
\  16А

Г

ВВГнг(АН5-Зх15
1=31м

КГВВнг(А)-15-ЗхО, 75 Qg'i25-20
1=3м

ВВГнг(АиЗ-Зх2.5

О ЫЗм
АВ

1П0

СА

^  QF13 
^  32 А

т г

ВБВнг(АН5-Зх6
1=23м

I■—I 
$

КГВВнг(Аи5-ЗхО,75
1=3м

II

АВ

QFU 
\  16А

^ВС

г

, ВВГнг(АИ5-Зх2,5
1=17м

ВВГнг(АиЗ-Зх2,5

0
1=3м

ВС
Ш 0 0

QS6

D9125-20

^  QF15 
\  16А

^СА

BBFhz(A)-LS-3x2,5
1=%м

КГВВнг(АН5-ЗхО,75 09125-20
ЫЗм

С/-
СШ0

ВВГнг(АНЗ-Зх2,5
1=3м

■АВ
1©

ч

BBFh2(A)-LS-3x2.5
1=ЗЗм

КГВВнг(АИ5-ЗхО,75 09125-20
1=3м

ВВГнг(АН5-Зх2.5

0
1=3м

ВС
1 П0

QF16
16А

Л1
^ А В

.   ̂ QF17 
\  25А

BBBhz(A)-LS-3x6
1=27м

KFBBHe(A)-LS-3xO,75
1=3м

м

ВВГнг(Аи5-Зх2,5
!=42м

ВВГнг(АН5-Зх2.5

0
1=3м

С А

10 0

QS7

D9125-20

ВС

QF18
16А Ч

СА

^ QF19 
16А

ВВГнг(АН5-Зх15
1=35м

KFBBhz(A)-LS-3xOJ5 09125-20
1=3м

АВ BBFh2(A)-LS-3x2.5̂

Ш0
1=3м

ВС
Ш0

ч

BBFhz(A)-LS-3x2,5
1=27м

KFBBhz(A)-LS-3xO, 75 09125-20
(=3м

ВВГнг(АН5-Зх2,5

0
1=3м

С/-
Ш 0

АВ

QF20
16А

ZD.
ВС

X̂  QF21 
\  20 А

ВБВнг(АИ5-Зх6
1=23м

KFBBhz(A)-LS-3xO,75
1=3м

К QF23
16А К QF2i 

16А

0
1

t
I
I

IfNl

I-.

О;
§CJ
6
§

I»Ч)

I

ПГС25-560У2,5

Ч

BBFhz(A)-LS-3x2.5

0
[=3м

'АВ
СШ0

QS15

BBBh2(A)-L5-4x2,5 KFBBhz(A)-LS-3xO,75
1=^5м 1=3м

0

/ f c  Р9125-2о/\мВГнг(АН5-Ш ,5
1=3мШ 0 Ш0 0

1

I0Q

I

I
О

Тип RXY5Q4P8V1B FXLQ50PVEB | Si 2100 FXLQ50PVEB Si 2100 FXAQ20P Si 2100 RXYSQ4P8V1B FXL050PVEB Si 2100 FXLQ50PVEB Si 2100 FXAQ20P Si 2100 RXY08P9 FXAQ63PAV1 Si 2100 FXF080A Si 2100 FXAQ50PAV1 Si 2100 RXS42K2V1B FTXS42K2V1B ; Si 2100 - - -

Мощность Рн, кВт 2,89 0,11 0,018 0,11 0,018 0,029 0,018 2,89 0,11 0,018 0,11 0,018 0,029 0,018 5,56 0,06 0,018 0,092 0,018 0,039 0,018 1,31 : 0,018 - - -

Напряжение Пн, В -220 -220 -220 -220 -220 -220 -220 -220 -220 -220 -220 -220 -220 -220 -220 -220 -220 -220 -220 -220 -220 -220 1 - - -

Ток 1н, А 15,9 0,6 0,1 0,6 0,1 0,3 0,1 15,9 0,6 0,1 0,6 0,1 0,3 0,1 8,2 0,6 0,1 0,6 0,1 0,5 0,1 6,6 - - -

Ток In, А - - - - - - - - - - - -
1

- - - - - - - - - - - - - -

Наименобание эл 
оборудобания

Наружный блок 
кондиционера

Внутренний блок i 
кондиционера Дренажный насос Внутренний блок 

кондиционера Дренажный насос Внутренний блок 
кондиционера Дренажный насос Наружный блок 

кондиционера
Внутренний блок 

кондиционера Дренажный насос Внутренний блок 
кондиционера Дренажный насос Внутренний блок 

кондиционера Дренажный насос Наружный блок 
кондиционера

Внутренний блок 
кондиционера Дренажный насос Внутренний блок 

кондиционера Дренажный насос Внутренний блок 
кондиционера Дренажный насос Наружный блок 

кондиционера
Внутренний блок 

кондиционера Дренажный насос Резерб Резерб Резерб

Тоннель. Релейная А ТДП, АБ, ВУ (пом. 4) Щитобая ИБП А ТДП (пом. 71) Тоннель Релейная А ТДП, АБ, ВУ (пом. 4) Щитобая ИБП АТДП (пом 71) Тоннель Кроссобая (пом. 2) Радиоузел (пом. 3) Щитобая СПБ (пом. 1) Тоннель Релейная АУП(Пом. 16) - - -

- ка5ель учтен 6 СМВ-3- ТКР-ЭСН1

33

Лист
СМВ-3-ТКР-30Б1

Изм. Коп.цч. Лист Ч док Подпись Дате 6.5

Формат А 2x3



ШУС7 на отм. ^.580
помещение 7

..Г380В/125А
~ ж  М =

X  ̂ QF1 
\  25А

ПЧ

У

л±:

QF2
4А

к м и \
9А

ВВГнг(А)Ш В-Ы М В Гн г(А )Ш 5 - 19x15
1 = Ш

\ °
QS1

1=4 7м
ХТ1

5ILFLEX SiHF- Ш , о . SILFLEX S iH F -m 5
Т50х2, Ы5м шэмгт, hSft

ПГеЬ

V

TL

QF3
16А К QF4

16А К QF5
16А К

* QS1 
63А

ПГС25-560У2,5

ША-АВР2на отм 4.580
помещение 7

§§

и

...~380В/160А 
Ж

QF1
Ш К QF2

4А

К М 1 2 \  
9А

РЕ

КВВГиг(А)Ш5-19х15
1=45м

ТПП-30 BBBhz(A)-FRLS-3x16* 
РУ1 (щит'380ВЦс 1=130м

ни

К QF3 
16А

, ВВГиг(АИ5-4х2,5
Ы 5 м

ХТ2

Контцр заземления злектрощитоЬой
п л г п  /  хуОС Г П Г Т  '1ПЭ ОПП^ \ U J jn Z Z jZ ,  I DM(полоса горячекатаная 4x25 ГОСТ 103-2006)

оГеЬ

QS1
160А

B5Bhz(A)-FRLS-3x16* ТПП-30
1=130м РУ1 (щит ~380В), 2с

Блок АВР

* Q52 
160А

о-

BBTieW-FUS-M
1=50м

QF4-
Ш

А
ШСАУ ПДЗЛЛУ

Ж

HL2

=Г

ВВГЗнг(А)Ш5-4х2,5 , ВВГнг(А)Ш5-М,5 , ВВГЗнг(А)-13-4х1,5 , ВВГнг(А)-15-2(4х4)
Ы8м 11 1=10м

/
1=9м 1\ 1=8м

а о п

~ г г

.   ̂ QF5 
\  16А

QF6
16А

UL

К QF2
40А

ПГС25-560У15

ШУС8 на отм 4.580 
помещение?

<Л
I

I
0Q

...~380В/125А 
\ Ж  V ■=

\ QS1
63А

РЕ

\
QF1
25А К QF2

4А
QF3 
16А

км и\
9А

ПЧ

Е 1 Г

ВВГнг(АШ15-4х4 M B F hz(A)-FRLS-19x1,5
Контир заземления злектрощитоЬой 

(полоса горячекатаная 4x25 ГОСТ 103-2006)
1=40м

\ “
QS2

1=48м
ХТ2

SILFLEX SiHF-464,0 . SILFLEX SiHF-461,5
Т50х2,1=5м

0 1
ШЭМ22У2, Ы5п

а е Ь

~П~

V QF4
16А

ПГС25-560У2.5

ВЬод 1:
Руст.=37,93 кВт 

Ррасч.= 11,2 кВт 
1расч.=21,3 А 
!пуск.= 146,56 А 
с о 50=0,88

ВЬод 2:
Руст.=37,93 кВт 

Ррасч.= 11,2 кВт 
!расч.=21,3 А 
1пуск.= 146,56 А 
со5ф= 0,88

Контцр заземления злектрощитоЬой 
(полоса горячекатаная 4x25 ГОСТ 103-2006)

Тип 4АМП2М2УЗ ПК-150-С/АИР56В4 - - - - ПК-150-С/АИР56В4 СШН-2/63-У2 A100L2 Н-Б1-05/АИРС80В4 Нанал-ЕС-
60-35-2-380

Канал-ЗКВ-
50-30-12 - - - 4АМ112М2УЗ ПК-150-С/АИР56В4 - - -

Мощность Рн, кВт 7,5 0,18 - - - - 0,18 2,2 5,5 17 0,99 12 - - - 7,5 0,18 - - -

Напряжение Uh, В -380 -380 - - - - -380 -380 -380 -380 -380 -380 - - - -380 -380 - - -

Ток !н, А 14,8 0,9 - - - - 0,9 3,4 11 4,43 19 18,23 - - - 14,8 \ 0,9 - - -

Ток In, А 111 - - - - - - 77 22,15 - - - - - 111 \ - - -

ИаименоЬание эл 
оборидоЬания

ПротиЬопожарныи
насос

ЗадЬижка на ЬЬоде 
ЬодопроЬойа РезерЬ РезерЬ РезерЬ Секционные Ьыключатели ЗадЬижка на обЬодной 

линии Разъем штепсельный Вентсистема ПДЗ Г /к  Ьентсистемы ПДЗ Вентсистема ПД4 Зл калорифер 
Ьентсистемы ПД4 РезерЬ РезерЬ Секционные Ьыключатели

ПротиЬопожарныи
насос

ЗадЬижка на ЬЬоде 
ЬодопроЬода РезерЬ РезерЬ РезерЬ

сзе

I
ос

I
* - кабель учтен Ь СМВ-3- ТКР-ЗСН1 }

I 1 - Зам. 16-14
Изм. Коп.ич. Лист М док Подпись Дата

СМВ-3-ТКР-30Б1
6.6

Лист



ТПП-30 BBBh2(A)-LS-3x 16‘

1
5:
сз

CQ

I
'§
:э

Тип А80А2 АИР63А2 Канал-ПКВ-
50-30-4-380-0

Канал-ПКВ-
50-30-4-380-0 А-18/АИР56В4. В-А2-11/АИМ63А2 В-А2-11/АИМ63А2 - - - ТСЗ-10У2 - AB5PR0R50V ABSPR0R50V RXS20K2V1B FTXS20K2V1B Si 2100 - - -

Мощность Рн, кВт 15 0,37 0,93 0,93 0,18 0,37 0,37 - - - 10 - 1,5 1,5 1,12 0,018 - - -

Напряжение Uh, В -380 -380 -380 -380 -380 -380 -380 - - - -380/-220 - -220 -220 -220 - ; -

Ток !н, А 3,2 0,93 1,9 1,9 0,67 0,56 0,56 - - - 15,2/26,24 - 6,8 6,8 2,8 - - -

Ток In, А 20,8 ^,65 - - 3,35 - - - - - - - - - - - - - - -

Наименобание эл. 
оборудобания

Вентсистема П4- Вентсистема 54 Вентсистема В9 Вентсистема В10 Г /к  бентсистемы В10 Задбижка Задбижка Резерб' Резерб Резерб Трансформатор - Водонагребатель Водонагребатель Наружный блок 
кондиционера

Внутренний блок 
кондиционера Дренажный насос Резерб Резерб Резерб

Помещение приема пищи Теплобой пункт Помещение приема пищи Теплобой пункт - - - Злектрощитобая 
(пом. 20) - Кубобая (пом. 27} помещение приема 

пиши (пом. 26) Тоннель Полиция (пом. 28) - 1 -

с

I
‘ - комплектно с Ьентиляционным одоридобанием (см. СМВ-3- ТКР-0В1) 
" - кабель учтен 6 СМВ-3- ТКР-ЗСН1 1 - Зам. 16-14 40./!/

Изм. Кол.1̂ч. Лист N док Подпись йатс
СМВ-3-ТКР-Э0Б1

Лист 

6.7

Формат А4-Х5



1
s:сэ
OQ

i

ос::

ГРШ-СБ
BBBh2(A)-LS-5x 16 BBBh2(A)-LS-5x 16

1=85m

ШАВР-К1 на отм. 4.580 
помещение 50

\
^  QS1 

Ш

HL1

~380B/~220B. 125A

 ^ ____________ Y
\  50A T r  ^  A

.   ̂ QF1 
\  25A

N

PE

1=85m
ГРЩ-СВ

\
^  052 

Ш
ABP

KM2
50A

\
QF3
16A К 0F2

25A

HL2

Вбод 1:
Pycm.= 17,196 кВт 

Ррасч.= 13,75 кВт 
1расч.=34,8А 
со5ф=0,85

Вбод 2:
Руст.= 17,196 кВт 

Ррасч.= 13,75 кВт 
1расч.=34,8А 
созф=0,85

ВВГнг(АИ5-5х6

КГВВнг(АИЗ-ЗхО,75

(=45h

S1
—̂1

ВВГнг(АИЗ-4х2,5 ^

f

1=3м 1=55м 0Q

09125-20Х \м Гнг(А )-Ъ -М ,5

О ш ©

ВВГнг(Аи5-5х6
1=45м

\
QSU

—J I

Й9QQ

QSUp

м

п п о

ВВГнг(АИ5-4х2,5 КГВВнг(АиЗ-ЗхО,75
1=55м 1=3м

Р9125-2оЛвВГнг(АН^-4х2.5

ШЛО Ш0 1=3м
0

Тип Si 2100 FDQ250B8V3B RZQ250C7Y1B - RZQ250C7Y1B FDQ250B8V3B Si 2100

Мощность Рн, кВт 0,018 8,58 - 8,58 0,018

Напряжение Uh, В -220 -380 - -380 -220

Ток 1н, А 17,4 - 17,4

Ток In, А - - - - - - -

Наименобание зл. 
оборудобания

Дренажный насос Внутренний блок 
кондиционера

Наружный блок 
кондиционера Резерб Наружный блок 

кондиционера
Внутренний блок 

кондиционера Дренажный насос

Серберная (пом. 50) ТПТ1-30. 
Венткамера (пом. 35) - тпп-зд.

Венткамера (пом. 35) Серберная (пом. 50)

36

Лист
1 - Зам. 16-14 io / r СМВ-3-ТКР-Э0Б1

Изм. КОЛ.ЦЧ. Лист NdoK Подпись Дата 6.8



ШБРИ ВВГнг(АН5-4х6 ВВГнг(ли5-^х6
1=42м

ШАВР-К2 на отм. 4.580
помещение 15

ни

-220В/125А

QS1 
\  25А

\  32 А
------------- ^ -------------------Л

тт~
АВ 

\  10А

РЕ
■:=т

1=22м ШБР1-2

\
^  QS2 

25А
АВР

“Г Г

КМ2
32А

-гг

ВС

.   ̂ QF2 
\  10А

ВВВнг(АНЗ-Зх6 
(=30м

ВВВнг(АШ-Зх6
1=30м

КГВВнг(АИ5-ЗхО,75 B5Bh2(A)-LS-4x2.5
1=3м 1=30м 0Q

054

09125-20А ж н г (А Ш -4 х 2 ,5  \

О щ]0 1=3м

-я
<Л

I

Qq

Г

HL2

Вбод 1:
Руст = 2,276 кВт 

Ррасч.= 1,82 кВт 
1расч.= 10А 
со5ф=0,85

Вбод 2:
Руст.= 2,276 кВт 

Ррасч.= 1,82 кВт 
1расч.= 10 А 
со5ф= 0,85

QS^p

АВ
П В О

ВБВнг(АИ5-4х2,5 
1=30м

КГВВнг(АИ5-ЗхО,75

Ж D9125-20/^ВВГ/

1=3м

[Ш0

fHz(A)-LS-M,5

Ш0 1=3м ©

1
X:сзЛ!QQ

ае
'§

ос:

I

Тип Si 2100 FTXS20K2V1B RX520K2V1B - RX520K2V1B FTX520K2V1B Si 2100

Мощность Рн, кВт 0,018 1,12 - 1,12 0,018

Напряжение Ш, В -220 - -220

Ток !н, А 2,8 - 2,8

Ток In, А - - - - - -

Наименобание зл. 
оборудобания

Дренажный насос Внутренний блок 
кондиционера

Наружный блок 
кондиционера Резерб Наружный блок 

кондиционера
Внутренний блок 

кондиционера Дренажный насос

Сербер(пом. 15) Тоннель - Тоннель Сербер (пом. 15)

3?

1 Зам. 16-% ■&>/9 СМВ-3-ТКР-30Б1
Лист

Изм. Копт Лист N док Подпись Пата 6.9



1
IQQ

Ос:

I

Bbod N4 от ШБР1-1, '220B ^ ^ 4

помещение 23

ни

~220В/125А
Л1

X  ̂ QF1 
\  10А

KM 1\ 
12А

РЕ

КГВВнг(АиВ-Зх1,5
1=Um

КМ2\ 
12А

QF2
10А

Г

, КГВВнг(АНВ-Зх1,5 
1=Нм

»

G h

ВВГнг(АИ5-Зх2,5

\ °  QS1 
\  20А

\  25А

\
* QS2 

20А
АВР

 -V---------------Л КМ2
25А

HL2

Вбод I  2 
Руст.= 0,6 кВт 

Ррасч.= 0,6 кВт 
1расч.= 1,96 А 
созф=0,8

\  6А

Электронный регулятор температуры

, КПСВВнг(АН5-1х2х1
1=Нм

ё ь

, КПСВВнг(АиВ-1х2х1
1=13м

а ©

KnCBBHz(A)-LS-1x2x1
1=15м

. КПСВ8КГнг(АиЗ-1х2х1
1=150м

Г

, КПСВВнг(АН5-1х2х1
1=27м

Г Г

\
QF^

Г

* - учтено б СМВ-3- ТКР-0В1

Тип Wilo Stratos Ш 1-16 Wilo Stratos 40/1-16 AMV(E) 15 - - - - -

Мощность Рн, кВт 0,6 0,6 - - - - - -

Напряжение С1н, В -220 -220 24 - - - - -

Ток !н, А 3,2 3,2 - - - - - -

Ток In, А - - - - - - - -

Наименобание эл. 
оборудобания

Циркуляционный
насос

Циркуляционныи
насос

Электроприбод
клапана

Датчик температуры 
теплоносителя

Датчик температуры 
теплоносителя

Датчик температуры 
наружного боздцха

Датчик температуры 
б помещении Розетка

Теплобой пункт (отм. 4.580, пом. 23) Чабильон лестничного 
схода NT2

Пост полиции 
(отм. 4.580. пом. 28) -

Лист
1 - Зам. 16-14 ^OMf СМВ-З-ТКР-ЗОЫ

6.10



39

ВЬод t r i  от ШУС1 -220В
ВВГнг(АП5-Зх1,5 ВВГнг(АН5-Зх1,5

(=10 м
ШП-ЯУСВ1(Электрощито6ая, отм. 1.100, пом. 12}

'220В

РЕ

ЯУСВ1

6А

* 0S1
20А ' АВР

1=10 м
Вбод N-2 от ШУС2, -220В

QS2 
^  20А

КМ1 \: 
25А  V ------ КМ2 

^ 25А

V  QF2 
^  6А

.  B5Bh2(A)-LS-3x 15
1= 15 м

ЯУСВ2

53-1

1
5:
сз
QQ

I

§

Qс:

I

ПП-1.1

5:
II

УИ1.1

к

^ BBBhz(A)-LS-3x 1,5 
1=25м

ЯУСВЗ

БЗ-2

5:
& I

ПП-1.2

УИ1.2

5:

II

УИ2.1

6А

jst:

Ч 6А

B5Bhz(A)-LS-3x 1,5
(=25м

БЗ-3

г:
Й
и I

ПП-1.3

УИ2.2

5:
и

кабели бходят 6 комплект постабки расходомера Акрон -01.

У И3.1 УИ3.2

Наименование
Расходомер 

ультразбцкобой 
с накладными 
излучателями

Расходомер 
ультразбукобой 

с накладными 
излучателями

Расходомер 
ультразбукобой 

с накладными 
излучателями

Резерб

Тип АКРОН-01 АКРОН-01 АКРОН-01

Местоположение Фекальная устаноЬка ВОУ Лист
1 - Зам. 16-и СМВ-3-ТКР-Э0Б1

Изм. Коп.цч. Лист Н док Подпись Цата 6.11



ШУСКнаотм. 1.100 
помещение 5

-380В/125Ап:

пч
Г = Т

т г

V\  1,А

км и\
9А

~гг

к

BBBhz(A)-LS-MO , KBBBhz(A)-LS-19x15 BBBhz(A)-LS-3x6
1=20м

К

комплектно
Т50х2, Ы5м

Q51
1=23м

i f ?
ХТ1

, КГВВнг(АИ5-Ш5

© 1
ШЭМ22У2, (=5м '

а о п

^А В

QF^
4И

ч
TV]

ВВГиг(АН5-Зх1,5
1=10м

QF5
6А

zni

Ч
QF6
16А

Q51
125А

ПГС25-560Ч2.5

\ ^

ША-АВРЗна отм. 1.100 
помещение 5

QQ

..гЗЗОВ/ША 
\ Ж  V =

QF1
100А

РЕ

ТПП-30 ВБВнг(АП5-Зх95‘ 
РУ1 (щит ~380В), 1с 1=250м

НИ

Блок АВР

Q51' 
160А

BBBh2(A)-L5-3x95* ТПП-30
1=250м РУ1 (щит ~380В), 2с

^  QS2 
160А

-о-

и :

ВВВнг(АН5-Ш,5

Контцр заземления злектрощитобой 
(полоса горячекатаная 4-х25Г0СТ 103-2006)

1=18м
BBBhz(A)-LS-3x10

1=5м

TV1
ТСЗ-25У2
ВН-380В

НН~380В/~220В

X  ̂ QFi 
\  16А

BBBhz(A)-LS-5x10

Ж
1=28м

HL2

из:

QF6 
^  16А

X  ̂ QF7 
^  100А

■9------ 1

ПГС25-560У15

ШУС15 на отм 1.100 
помещение 5

I‘-о
:г

IOQ

-380В/125А
п

\
QS1 
125А

РЕ

Ч
QF1 
Ш

DI

ч
QF2
iA

км и\
9А

ПЧ

ВБВнг(АН5-М0 . КВБВнг(АИ5-19х1,5. BBBhz(A)-LS-3x6■ — — - 'J ............... ~ * J ........... .....
Контцр заземления злектрощитобой 

(полоса горячекатаная ^х25 ГОСТ 103-2006)
1=25м

Ч
комплектно
Т50х2,1=5м

QS2
1=17м

ХТ2

, KFBBh2(A)-LS-M,5 
^  ШЭМ22У2,1=5м '

© п ПГеН

QF3 
16А Ч

АВ

0F4-
^А

ТУ

Ч

ВВГнг(А)-15-Зх15
1=10м

QF5
6А

К QF6 
16А

ПГС25-560У2,5

Контцр заземления злектрощитобой 
(полоса горячекатаная ^х25 ГОСТ 103-2006)

Рабочий режим: 
Руст.=56,06 кВт 

Ррасч.= 4-8 кВт 
1расч= 91,16 А 
1пуск.=269,7 А 
со5ф=0,8

Абрийный режим: 
Руст.=56,06 кВт 

Ррасч.=50,2 кВт 
1расч= 95,33 А 
1пуск=277,9 А 
со5ф=0,8

сз

а

о
с :

I

Тип Т 20.1-2/22 ПК-150-С/АИР56В4 - - ШП-ЯУСВ2 - - СШН-2/63-У2 PMS420-C768 - - - - Т 20.1-2/22 ПК-150-С/АИР56В4- - - ШП~ЯУСВ2 -

Мощность Рн, кВт 18,6 0,18 5,5 - 0,2 - - 2,2 10,6 - - - - 18,6 0,18 5,5 - 0,2 -

Напряжение Он, В -380 -380 -380 - -220 - - -380 -380 - - - - -380 -380 -380 - -220 -

Ток 1н, А 30,5 0,9 8,2 - 1 - - з л 18 - - - - 30,5 0,9 8,2 - 1 -

Ток In, А 215 - - - - - - - 22,7 - - - - 215 - - - - -

Наименобание эл. 
оборцдобания

Насос БОУ 
погрцжной

ЗадЬижка тоннельн 
бодопробода Затборы. Сход /\Г4 - Ящик учета 

сточных бод Резерб Секционные быключатели Разъем для насоса 
"ГНОМ" ШУ лифтом Резерб Резерб Резерб Секционные быключатели Насос ВОУ 

погрцжной
Задбижка тоннельн 

бодопробода Затборы. Сход Ni 4 - Ящик учета 
сточных бод Резерб

* - кабель учтен б СМВ-3- ТКР-ЗСН1 
" - кабель учтен б СМВ-3- ТКР-Э0Б1.С л 12

1
Изм. щл.цч.
Разработал
Рцк гр
Гп. спец.
Нач. отд.
Н. контр
ГИП

7.7-7.11 16-%
ЛистЧдок
Фирсоб
Бцбноб
Косшничеб
Дождеба
Косшничеб

Подпись

Л е м ь я и » ( т Ш ^ /9 -

'ЮА‘{
Мата

Ш

10.(4

СМВ-З-ТКР-ЭОЫ
Продление Сормобско -  Мещерской линии метрополитена б 

Нижнем Нобгороде от ст. "Моекобская" до ст. "Волга"

1 этап
Ст. Стрелка. Вестибюль tf2

Схема принципиальной 
распределительной сети 

-380В, -220В

Стадия

П

Лист

7.1

Листоб

11

ОАО
Нижегородметропроект 

__________ Формат А4х6



ТПП-30 ВБВнг(АН5-Зх35^* 
РУ1 (щит'380В), 1с 1=250м

помещение 5

\
QS1 
125А

'380В/125А

HL

Руст = 25,7 кВт 
Ррасч = 20,56 кВт 
1расч.=39,04 А 
1пуск.= 140,9 А
СО5ф =0,в

IX дг IDI 3Z; Ж
-220В/125А

гг^А В 5=.^вс г=̂ СА ^А В -.ВС If .Л А if ^АВ

QF1 QF2 QF3 QF4 QF5 QF6 : QF7 QF7 QF8 QF9 ■ QF10 QF11 QF12 QF13
\ 10А 20А Ч 16А : Л 16А 16А 32А 50А ч 10А 10А ч 16А 16А \ 10А 10А 10А

лд.
^ВС

РЕ

ВВГнг(АИ5-Зх2,5
1=12м

K M l\  
25А

ВБВнг(АИ5-4х4

ВВГЗнг(АИ5-4х2,5
1=11м

1=55м
ШСАУВ1Г К

ВВГнг(АИ5-4х6

КГВВнг(АН5-4х4

© 1
ШЗМ38У2,1=5м

051
1=5м

ВВГнг(АИ$-4х16
1=5м

© 1

, ВВГнг(АП5-Зх15
1=30м

комплектно

. ВВГнг(Аи5-Зх2.5
1=34м

, ВВГнг(АН5-Зх2,5
1=35м

АВ

, ВВГнг(АИ5-Зх2,5
1=36м

ВС

, ВВГнг(АН5-Зх2,5
1=38м

СА

, ВВГнг(АИ5-Зх2,5
1=40м

АВ

У

, ВВГнг(АИ5-Зх2,5
1=45м

ВС

\

, ВВГнг(АиЗ-Зх2,5
1=8м

СА

QF14
10А

Т У

X  ̂ QF15 
\  16А К QF16

16А
.   ̂ QF17 
\  16А

•i)
С)«о
I
ii
I

!&
СЗ

I

I

Ш

•vh
tt:
§a

1tvj
2

о
1=:

ПГС25-560У2,5

АВ ВС

Тип А80В2 АИР13254 - - - ТСЗ-16У2 - PR010R/3 PR030R/3 Ti Tronic 200 V Ti Tronic 200V PR010R/3 PR030R/3 PR030R/3 C4F10 - - -

Мощность Рн, кВт 2,2 7,5 - - - 16 - 1,2 1,5 2,6 2,6 1,2 1,5 1,5 1 - - -

Напряжение Uh, В -380 -380 - - - -380/-220 - -220 -220 -220 -220 -220 -220 -220 -220 - - -

Ток 1н, А 4,6 16 - - - 24,3/42 - 5,5 6 ,8 \ 11,8 11,8 5,5 6,8 6,8 4,54 - - -

Ток In, А 25,3 112 - - - - - - - - - - - - - -

ИаименоЬание эл 
оборудобания

Вентсистема В11 Фекальный насос Резерб Резерб Резерб Трансформатор - ВодонагреЬатель Водонагребатель Водонагребатель Водонагребатель Водонагребатель Водонагребатель Водонагребатель Обогребатель Резерб Резерб Резерб

Служебные помещения Подбал - - -
Злектрощитобая 

(пом. 5) -
Умыбальня женская 

(пом. 9) Кубобая(пом. 12) Водоподогребатель (пом. 13) Санузел женский 
(пом. 15) К.Л.Н.Ж. (пом 16) Умыбальня мужская 

(пом. 18)
Злектрощитобая 

(пом. 5) - - -

1

I
i

I
о
с:

I

' - комплектно с бентиляционным оборудобанием (см. СМВ-3- ТКР-0В1) 
" - кабель учтен б СМВ-3- ТКР-ЭСН1

Лист
СМВ-З-ТКР-ЭОЫ

7.2кша Ш4и\ 'iidiSi ышш ьшж



ТПП-30 ВБВнг(АИЗ-Зх25"’ 
РУ1 (щит ~380В), 2с 1=250м

ШУС17 на отм. 1.100
помещение 5

о

\

~380В/125А

Q51
125А HL

Руст.= 11,5 кВт 
Ррасч.= 9,2 кВт 
lpac4.= 1U7A  
1пуск.= 120,7 А 
со5ф= 0,8

ILE

.   ̂ QF1 
\  16А

РЕ

ВВГнг(А)-1.5-Зх2,5
1=60м

Ч

K M l\  
2SA

QF2
20А К

BBBhz(A)-LS-M

ВВГЗнг(АН5-Ш.5
(=15м

1=18м
ШСАУП7*

0F3
16А К QF4

16А К QF5
16А

КГВВнг(АИ5-4х4

051

'Z3о<о0
1
с:)

I
I
I

I
§
-'J-о;
§
сзе
1
о;
&*4)
2  О
§С=

^  ШЭМ38У2,1=5м '  

0 1

1
I0Q
I

О
с:

<С)

Тип А 10052 АИР13254 - - -

Мощность Рн, кВт 7.5 - - -

Напряжение Uh, В -380 -380 - - -

Ток 1н, А 8,7 16 - - -

Ток !п, А 59,16 112 - - -

Наименобание эл 
оборудобания

Вентсистема П7 Фекальный насос Резерб Резерб Резерб

Служебные помещения Поддал - - -

ПГС25-560У2.5

' -  комплектно с дентиляционным оборидобанием (см. СМВ-3- ТКР-0В1) 
"  -  кабель учтен 6 СМВ-3- ТКР-ЭСН1

Лист
СМВ-3-ТКР~Э0Б1

Изм. Кояцч. Лист N док Подпись Дата 7.3



ТПП-30 ВБВнг(АН5-Зх70^'

1
Iqq

i

§

i
■§c.с

I

Тип — К а н а л -т -
50-30-4-380-0 А 80В2 АИР63В2 А132М4 А132М4. Н-А2-0Ш ИР56В4 В-А2-11/АИМ63А2 В-А2-11/АИМ63А2 В-А2-11/АИМ63А2 В-А2-11/АИМ63А2 - - - ТСЗ-16У2 - PR010R/3 C4F12 RXS35K2V1B FTX535K2V1B Si 2100 RXS20K2V1B FTXS20K2V1B Si 2100 - - -

Мощность Рн, кВт 0,93 2,2 0,55 11 11 0,18 0,37 0,37 0,37 0,37 - - - 16 - 12 1,25 0,84. 0,018 1,12 0,018 - - -

Напряжение Uh, В -380 -380 -380 -380 -380 -380 -380 -380 -380 -380 - - ' -380/-220 - -220 -220 -220 -220 - - -

Ток 1н, А 1,9 1,31 23 23 0,63 0,56 0,56 0,56 0,56 - - - 21^,3/42 - 5,45 5,68 4,3 2,8 - - -

Ток In, А - 29,9 6,55 172,5 172,5 3,15 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Наименобание эл 
оборудобания

Вентсистема В18 Вентсистема
П8/П8Р

Вентсистема
В12/В12Р Теплобая забеса УЗ Теплобая забеса У4 Задбижка Задбижка Задбижка Задбижка Задбижка Резерб Резерб Резерб Трансформатор - Водонагребатель Обогребатель Наружный блок 

кондиционера
Внутренний блок 

кондиционера Дренажный насос Наружный блок 
кондиционера

Внутренний блок 
кондиционера Дренажный насос Резерб Резерб Резерб

Теплобой пункт Служебные помещения Калориферная (пом. 15) Теплобой пункт - - -
Злектрощитобая 

(пом. 11)
Помещение подсчета 

монет (пом: 6)
Злектрощитобая 

(пом. 11) Тоннель Билетная и разменная касса (пом. 8) Тоннель Пост полиции (пом. 12) - - -

* - комплектно с бентиляционным оборидобанием (см. СМВ-3- ТКР-0В1) 
" - кабель учтен б СМВ-3- ТКР-ЭСН1 СМВ-3-ТКР-Э0Б1

Лист

7.4Изм. Кол.цч. Лист Ч док Подпись Цата



ТПП-30 B5Bh2(A)-LS-3x 70* 
РУ2 (щит -220В), 2с 1=280м

помещение ^6

К

Г220В/125А

QS1
125А

\

РЕ

ВВГнг(АП5-Зх2,5
1=50м

АВ

QF1
10А

У

HL

Руст.= 13, и  кВт 
Ррасч.= 10,51 кВт 
!расч = 32,и  А 
С05ф= 0,85

□X

Ч

ВВГнг(АН5-Зх2,5
(=30м

комплектно

ВС

QF2
10А \

ВВГнг(АИ5-Зх2,5
1=53м

АВ ВС

СА

QF3
10А

^ А В

\

ВВГнг(АП5-Зх2,5 
1=4 7м

QF4-
10А К

ВВГнг(АИ5-Зх2,5
1=7м

СА

ВС

QF5
10А \

ВВГнг(АП5-Зх2,5
1=7м

АВ ВС

СА

0F6
10А

У

л±-
АВ 

\  16А

СА

ВБВнг(АИ5-Зх6
1=60м

to

КГВВнг(АИЗ-ЗхО,75 В5Внг(АШ -Ы 5
1=3м 1=26м LQQQ

ч

В5Внг(АН5-Зх6
1=60м

К

О сшО 1=3м

QS11

ВБВнг(АН5-4х2,5 КГВВнг(АИ5-ЗхО,75
1=32м 1=3м

'09125-20ЛвВГнг(А)-15-Ш ,5 09125-20ЛвВГнг{А}-13-4х15

□лО Ш0 1=3м
0

t-ri

:т̂

2§

вс
QF8
10А Ч

СА

QF9 
20А

z y

BBBhz(A)-LS-3x6
1=35м

Ч QS12

B5Bh2(A)-LS-4x2,5 
1=32м

KFBBh2(A)-LS-3xO,75
1=3м

'ВС 09125-20У1вВГнг(АИ5-4х2,5

[Ш 0 □П© 1=3м О

'ЯI

.  - OF10 
^  I6A \

QF11
16А К QF12

16А

QS13

ВБВнг(АИ5-4х2,5 КГВВнг(АИ5-ЗхО,75

'С/
[Ш0

1=38м

09125-20/1вВГнг(А)-СЗ-4х2,5 
1=3м

ЫЗм

□ 0 0

'=)о0
1
0

1
I
IQj

I

I<N
S
К -

О:
§
I

I
I
I

sC:

ПГС25-560У2,5

Тип PR010R/3 PR030R/3 PR030R/3 AB5PR0R50V C4F12 C4F12 Si 2100 FTXS20K2V1B 2MXS40H2V1B FTXS20K2V1B Si 2100 RXS20K2V1B FTXS20K2V1B Si 2100 RXS50K2V1B FTXS50K2V1B Si 2100 - - -

Мощность Рн, кВт и 1,5 1,5 1,5 1,25 1,25 0,018 1,1 0,018 1,12 0,018 1,65 0,018 - ' -

Напряжение Uh, В -220 -220 -220 -220 -220 -220 -220 -220 -220 - - -

Ток 1н, А 5,45 6,8 6,8 6,8 5,68 5,68 4,6 2,8 6,8 - : -

Ток /п, А - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Наименодание зл. 
оборудоЬания

ВодонагреЬатель ВодонагреЬатель ВодонагреЬатель ВодонагреЬатель ОбогреЬатель ОбогреЬатель Дренажный насос Внутренний блок 
кондиционера

Наружный блок 
кондиционера

Внутренний блок 
кондиционера Дренажный насос Наружный блок 

кондиционера
Внутренний блок 

кондиционера Дренажный насос Наружный блок 
кондиционера

Внутренний блок 
кондиционера Дренажный насос РезерЬ РезерЬ РезерЬ

Санузел (пом. 29) КубоЬая (пом. 30) Медпункт (пом. 32) Помещение приема 
пиши (пом. 33)

ЗлектрощитоЬая 
(пом. 45)

КроссоЬая N2 
(пом. 4 7) Помещение медпункта (пом. 32) Тоннель Помещение медпункта (пом. 31) Тоннель Помещение начальника станции (пом. 34) Тоннель КроссоЬая N2 (пом. 4 7) - - -

1
I

0Q

ае

I
С)
С:

I
' - кабепь учтен 6 СМВ-3- ТКР-ЗСН1

Изм. Кол.ич. Лист Ч док Подпись йатй
СМВ-3-ТКР-30Б1

Лист 

7.5

Формат А 4x5



1
5:
сз-П?CQ

I

§

О
С:

I

ТПП-30 ВБВнг(Аи5-Зх25^" 
РУКщип) ~380В),1с 1=280м

ШУС20 на отм. ^.580
помещение 45

\ * QS1 
125А

^.г380В/125А 
Ж ~ -   :

HL

Руст.= 14,49 кВт 
Ррасч.= 9,6 кВт 
1расч.= 18,23 А 
1пуск=81,47 А 
со5ф=0,8

ГЕ XL

К

XL

РЕ

ВВГнг(АНЗ-Зх2,5
1=16м ШСАУВ16'

ВВГнг(АИЗ-3x2,5
1=32м

-7<

Gh

QF2
16А К

JJ.

ВВГнг(Аи5-Зх2,5
1=12м 

ШСАУП9*

QF3
16А К

31

QF4 
16А

Р5:

ШСАУВ13‘
ВВГнг(АН5-Зх2,5

М 4м
-7<

о Г еН G h

V

-А
ШСАУВ15"

ВВГнг(АиЗ-Зх2,5
1=20м

Он 0 f~| G h

QF5
16А К

ШСАУВ14'
ВВГнг(А)-15-Зх2,5

1=25м
-А

O G h 0 1

QF6
16А

и 1,J 1

^ QF7
Ч 16А

QF  ̂
16А : V

QF9
16А

-А
ШСАУВ17-

<С)
I

I

I
I

I
S
I--

О;
§
I

I
I
I

ПГС25-560У2.5

BBF3hz(A)-LS-4x1,5

=Г
/  BBFhz(AJ-LS-4x1,5 , ВВГЭнг(АП5-4х2,5

=Г
, ~ ВВГЗнг(АиЗ-4х2,5

=Г
/  ВВГнг(АИ5-4х1,5 . BBF3hz(A)-LS-4x2,5

=Г
/  BBFh2(A)-LS-4x1,5 , ВВГЗнг(АИ5-4х1,5

"Г*
/  BBFhz(A)-LS-4x1,5 , BBF3hz(A)-LS-4x2,5

= Г

/  ВВГнг(АП5-4х1,5
1=12м 1[ 1=12м 1=12м; 1\ 1=6м 1[ 1=8м 1 МОм 1[ МОм 1=6м 1[ 1=8м 1=12м 1[ 1=25м

0 . © 1 G h а о п
"3* — “Z" — — ~

Тип АИР63А4Р А-18/АИР56В4 A100S2 А ЗОВ2 Н-Б1-05/АИРС80В4 канал-пкв-
60-35-4-380-0 А-18/АИР56В4 AHP63B2F А-17/АИР63А4 Канал-ИКВ-

60-35-4-380-0 А-18/АИР56В4 - - -

Мощность Рн, кВт 0,25 0,18 \ 4 2,2 V 2,5 0,18 0,55 0,25 2,5 0,18 - - -

Напряжение Uh, В -380 -380 -380 -380 -380 -380 -380 -380 -380 -380 -380 - - -

Ток !н, А 0,87 0,67 8,7 4,6 4,43 и 0,67 1,37 0,83 4,1 0,67 -  ■
\ -

Ток !п, А 4,36 3,35 59,16 29,9 22,15 - 3,35 6,87 4,15 - 3,35 -
1

-

Наименобание эл Вентсистема В16 Г /к  бентсистемы В16
\

Вентсистема П9 Вентсистема В13 Г /к  бентсистемы В13 Вентсистема В15 Г /к  бентсистемы В15 Вентсистема В14 Г /к  бентсистемы В14 Вентсистема В17 Г /к  бентсистемы В17 Резерб Резерб Резерб
оборудобания Медпункт ' Медпункт Служебные помещения Сушильная камера Санузлы Помещение приема пищи - - -

* - комплектно с Ьеитиляционным оборидоЬанием (см. СМВ-3- ТКР-0В1) 
" - кабель учтен 6 СМВ-3- ТКР-ЭСН1

Лист
СМВ-3-ТКР-30Б1

Изм. Кош Лист N док Подпись Дате 7.6



ТПП-30 ВБВнг(А)Ш5-Зх25^‘ 
РУ1 (щит-380В1 1с 1=255м

ШАВР1 на отм. 4.580
помещение 11

ВБВнг(А)Ш5-Зх25‘ ’ ТПП-30
1=255м РУ1 (щит ~380В), 2с

\
* QS1 

63А

Ж

ни

-380В/125А

АВР

\LML
^  65А

------------- ^ -------------------Л

QS2
63А

КМ2
65А

HL2

\
QF1
32А

п:

QF2 
^  Ш

QF2
20А

РЕ

а0
1

I
Iси
I

I
Й

VI-
D;
§
сз
6

I
I
I

BBThz(A)-FRLS-3x10 
[=38м ШСАУ ПД1ПД2'

ВВГЗнг(АШ15-4х2,5
1=8м

, ВВГнг(А)ШЗ-М,5 . '  BBF3hz(A)-FRLS-M.5 . ВВГнг(АШ15-3(4х15)
f 1=10м 1=10м 1[ 1=10м

0 1 0 0 1 - 1

1
5:
сз
QQ

сзе

§

I
Qс:

I

Тип - A100L2 Н-Б1-05/АИРС80В4 АИР63А2Р ЕКО-6,75 -

Мощность Рн, кВт - 5,5 1,7 0,37 6,8 -

Напряжение Uh, В - '380 -380 -380 -380 -

Ток 1н, А - 11 4,43 0,92 10,33 -

Ток In, А - 77 22,15 4,64 - -

Наименодание зл. 
оборудобания

Резерб Вентсистема ПД1 Г/к  бентсистемы ПД1 Вентсистема ПД2 Зл. калорифер 
бентсистемы ПД2 Резерб

- Подпор боздуха -

ПРС25-560У2,5

Вбод 1:
Руст.= %,37кВт 

Ррасч.= 10,13 кВт 
1расч.= 19,23 А 
1пуск.= 92,68 А 
со5ф= 0,8

Вбод 2: 
Руст.= и ,37 кВт 

Ррасч.= 10,13 кВт 
1расч= 19,23 А 
1пуск.= 92,68 А 
со 50=0,8

‘ -  комплектно с бентиляционным оборудобанием (раздел СМВ-3- ТКР-0В1) 
" - кабель учтен б СМВ-3- ТКР-ЭСН1

liS

Лист
1 - Зам. 16-14 m w СМВ-3-ТКР-30Б1

Изм. К0/1.ЦЧ. Лист N док Подпись Цата 7.7



1
s:
сз

OQ

i

I

Qс

I

ШБР1И
ВВГнг(АИЗ-4х6 ВВГнг(АИ5-4х6

1=70м

ШАВР-КЗна отм. 4.580
помещение 7

\
* QS1 

25А

ни

-220В/125А

V K M 1 -
^  32 А

К
^АВ

QF1
20А

РЕ

Ы 5м ШБР11-2

\
* QS2 

25А
АВР

~ гг

КМ2
32А

К
^ВС

QF2
20А

HL2

ВЬод 1:
Руст.= 2,656 кВт 

Ррасч.= 2,12 кВт 
1расч.= 11А 
со5ф=0,85

ВЬод 2:
Руст.= 2,656 кВт 

Ррасч.=2,12 кВт 
1расч.= 11А 
со5ф=0,85

ВВВнг(АИ5-Зх6 
1=55м

ВБВнг(АН5-Зх6
1=55м

X
DoКГВВнг(АН5-ЗхО,75 ВБВнг(АИ5-4х2,5 ^

и
\

1=3м 1=55м QQ

09125-20/ЛМГнг(А)-15-4х2,5

О пв(=)
1=3м -

QS8

QQ
Qr\

II

QS8P

АВ
сгоО П В О

вБВнг(АНЗ-4х2,5 КГВВнг(АИ 5-3x0,75
1=55м

/ /-Ч
(=3м

ir 09125-20/1мГнг(АИ5-4х2,5

) 1=3м О

Тип Si 2100 FTX542K2V1B RXS42K2V1B - RXS42K2V1B FTXS42K2V1B Si 2100

Мощность Рн, кВт 0,018 1,31 - 1,31 0,018

Напряжение С1н, В -220 - -220

Ток !н, А 6,6 - 6,6

Ток In, А - - - - - - -

Наименобание эл. 
оборудоЬания

Дренажный насос Внутренний блок 
кондиционера

Наружный блок 
кондиционера Резерб Наружный блок 

кондиционера
Внутренний блок 

кондиционера Дренажный насос

Сербер (пом. 7) Тоннель - Тоннель Сербер (пом. 7)

Лист
1 - Зам. 16-14 /о /9 СМВ-3-ТКР-Э0Б1

Изм. Кол.ич. Лист N док Подпись Дата 7.8



1
S:a
Qq

I

§
■g

оc:

I

ВбодМЧотШБРИ-г -220B

помещение 10

„ -220B/125A
= g

.   ̂ QF1 
\  IDA

K M 1\ 
12A

PE

КГВВнг(АН5-Зх2,5
MOm

K M 2 \  
12A

QF2
10A

I T

\
QF3
10A

^  QF4 
\  10A

T

, КГВВнг(АН5-Зх2,5 
1=10m

6 h

K M S \ 
12A

r

, КГВВнг(А)-Ь5-Зх1,5
ЫОм

к ш \
12A

Т

, КГВВнг(АН5-Зх15 
МОм

е ь

BBFh2(A)-LS-3x2.5

ни

* QS1 
20А

V_KM1_ 
\  25А

1=20м ВЬод hT2 от ШБРИ-2, -220В

\

(
АВР

---------- АТ---------------- Л

Q52
20А

КМ2
25А

HL2

вьод г 2 
Руст.= 1,51 кВт 

Ррасч.= 1,51 кВт 
1расч.= ^,95А 
С05ф=0,8

IX

Электронный регулятор температуры

КПСВВнг(Аи5-1х2х1
МОм

КПСВВнг(АИ5-1х2х1
1=10м

а 0

КПСВВнг(АиЗ-1х2х1
1=11м

а  О

. КПСВВнг(АИ5-1х2х1
МЗм

Г

, КПСВВнг(АИ5-1х2х1
1=15м

Г
- >

. КПСВВКГнг(АН5-1х2х1
1=%0м

Г

, КПСВВнг(АиЗ-1х2х1
1=23м

Г Г

г

Тип Wilo Stratos 50/1-16 WHo 5 fra  to5 50/1-16 Wilo 3 fra tos-Z  
30/1-12

WHO b tra to s - /  
30/1-12 AMV(E) 15 AMV(E)20 - - - - - -

Мощность Рн, кВт 1,2 1,2 0,31 0,31 - - - - i - - - -

Напряжение Uh, В -220 -220 -220 -220 24 24. - - ■' - - - -

Ток 1н, А 5,5 5,5 1,37 1,37 - - - - - - - -

Ток In, А - - - - - - - - 1 - - -

НаименоЬание эл 
оборудоЬания

Циркуляционный
насос

Циркуляционный
насос

Циркуляционныи
насос

Циркуляционный
насос

ЭлектроприЬод
клапана

ЗлектроприШ
клапана

Датчик температуры 
теплоносителя

Датчик температуры 
теплоносителя

Датчик температуры 
теплоносителя

Датчик температуры 
нарижного Ьоздцха

Датчик температуры 
6 помещении Розетка

Теплобой пункт (отм. 4-.580, пом. 10) Пабильон лестничного 
схода Ni4

Пост полиции 
(отм. 4.580, пом. 13) -

“ - учтено 6 СМВ-3-ТКР-0В1 Лист
1 - Зам. 16-14 СМВ-3-ТКР-30Б1

7.9Изм. К ош Лист Чдок Подпись Нато



BbodN4отШБРИ- l  -220B
ВВГнг(АН5-Зх1,5 ВВГнг(АН5-Зх1,5

1=41м
ЯУТПЗ (ТеплоЬой пункт, отм. ^.580, помещение 10)

* QS1
20А АВР

1=16м
Вбод N"2 от ШБР11-2, -220В

QS2 
20А

'220В

КМ1 V  
25А ^  V ' ------------------------------------

□сс

^  4/1

IE in

Ч QR 
4/1 Ч

А1

I

■—I

Э9PQ

1
5:
сз
QQ

1

I
С

I

и
0QPQ

А2

II

Tel

IS
U 2

•S
II

1ЛIV

АЗ

II
<-о

I

Fel

II

«Л
- « о

I

IQq
CJQ

6А

Розетка

РЕ

(I

Fe2

Наименобание
Термопреобразобатель

сопротибления
платинобый

Термопреобразобатель
сопротибления

платинобый

Злекшромагнитный
расходомер
жидкости

Электромагнитный
расходомер
жидкости

Тип ВЗЛЕТ ТПС ВЗЛЕТ ТПС ЭРСВ-ШЛ ЗРСВ-ШЛ

Местоположение Теплобой пункт, отм. 4,580, помещение 10

Лист
1 - Зам. 16-и (В4г/. ю/у СМВ-3-ТКР-30Б1

Изм. Коп.цч. Лист Мдок Подпись Лата 7.10



so

Вбод N-1 от ШУСК, '220В
ВВГнг(Аи5-Зх1,5 ВВГнг(АП5-Зх1,5

(=10 м
ШП-ЯУСВ2 (Электрощитобая, отм. 1.100, пом. 5)

'220В
-7 ^ тг

ч

РЕ

ЯУСВ4-

6А

QS1 
20А

1=10 м
Вбод N‘■2 ош ШУС15, '220В

КМ1 
25А

АВР \

\  ^ --------

0S2
20А

КМ2 
^  25А

~п~

Ч

.  BBBh2(AUS-3x 1,5 
1=30м

ЯУСВ5

БЗ-^

1
г:
сз
QQ

сзе
=3

о
с:

I

ПП-4.1

X:

и !
УИ4.1

6А
V  0F3 
^  6А

ВБВнг(АН5-Зх1,5
1= 15 м

ЯУСВ6

ВЗ-5

5:
Й
II I

пп-и
уии

X.
II I

УИ5.1

BBBh2(A)-L5-3x 15
1=15м

ВЗ-6

г:
II

пп-и
УИ5.2

5:
Й
II I

У И6.1

кабели бходят б комплект постабки расходомера Акрон -01.

5:
II

УИб.2

Наименобание
Расходомер 

ультразбцкобой 
с накладными 
излучателями

Расходомер 
ультразбцкобой 

с накладными 
излучателями

Расходомер 
ультразбикобой 

с накладными 
излучателями

Резерб

Тип АКРОН-01 АКРОН-01 АКРОН-01

Местоположение Фекальная устанобка ВОУ Лист
1 - Зам. 16-и т и- tO./Jf СМВ-3-ТКР-Э0Б1

Изм. Колич. Лист Чдок Подпись Цата 7.11



1
а
CQ

i

о
С:

I

ГПП-30 8Б8нг1АН5-Зх25"
РУКщит-380B), 2c 1=65м

помещение 29

\ ^  QS1 
125А

-380В/125А

HL

Руст = 4-2,6 кВт 
Ррасч.=34,08 кВт 
1расч = 51,77А 
1пуск=87,72А 
с о 50=0, 8

из

Ч

РЕ

ВВГнг(А)-Ь5-Зх25
1=23м

QF1
63А

Ж

ВБВнг(АН5-4х4
1=22м

К QF3
16А К

тг

QF4
16А

~гг

ч
QF5
16А

...~220В/125А 
 - 0 ‘

\  32 А

ВВГнг(АН5-4х6
1=5м

ШСАУП1Г
комплектно

ВВГЗнг(АиЗ-4х2,5
1=8м

ЗВГнг(АиЗ-6(4х2,5)
1=9м

комплектно 
ШЭМ38У2,1=10м '

WILO-Drain-

\  50А

из

ВВГнг(АН5-4х16
1=5м

Control 2 *‘

©П

ч

, ВВГнг(А)-15-Зх2,5
1=16м

АВ

QF8
10А

ВС 

\  16А К

, BBFh2(A)-L5-3x2,5
М 7м

комплектно

У

, ВВГнг(Аи5-Зх2,5
1=17м

АВ

СА

QF10
10А

■щ

X  ̂ QF11 
\  20 А

ВВГнг(АН5-4х4
1=8м

ч QF12
16А К

тг

QF13
16А К OFU

16А

ВВГнг(АН5-4х4

D9125-20

ВВГнг(АН5-Зх2,5
1=9м

ВС

1=10м 09125-20

'=)0 >о1
I
ISJ
сз

I

I
S
к .

ё
'4-
о;
§
I

I
I
S

I

ПГС25-560У2.5

, BBFh2(A)-L5-3x2,5
1=15м

СА

, ВВГнг(АН5-Зх2,5
1=9м

АВ

, ВВГнг(АН5-Зх2,5
1=12м

ВС СА АВ

Тип А80В2 ЕКО-19,5 Wilo DrainLift L2/20 - - - ТСЗ-16У2 - PR010R/3 Г/ Tronic 200V ABSPR0R50V C4F07 C4F07 C4F10 C4F10 - - -

Мощность Рн, кВт 2,2 19,5 4,9 - - - 16 - 12 2,6 1,5 0,75+0,75^U1=3,5 - - -

Напряжение Uh, В -380 -380 -380 - - - -380/-220 - -220 -220 -220 -220 - - -

Ток 1н, А 4,6 29,62 8,5 - - - 24,3/42 - \ 5,5 11,8 6,8 11,1 - - -

Ток !п, А 25,3 - - - - - -
1

- - - - - - - - -

Наименобание эл 
оборудобания

Вентсистема П14 J a  калорифер 
бентсистемы П14 Фекальная устанобка Резерб Резерб Резерб Трансформатор - Водонагребатель Водонагребатель Водонагребатель Обогребатель Обогребатель Обогребатель Обогребатель Резерб Резерб Резерб

Служебные помещения, помещение приема 
пищи, злектрощитобые Подбал - - - Злектрощитобая 

(пом. 29) - Санузел с дишебои 
(пом. 30)

Помещение 
бодоподогреб.(пом. 31)

Помещение приема 
пищи (пом. 33)

Санузел с дишебои 
(пом. 30)

Служебное помещение 
(пом. 32)

Помещение приема 
пищи (пом. 33)

Служебное помещение 
(пом. 34) - - -

S i

' - комплектно с Ьентиляционным оборидоЬанием (см. СМВ-3- ТКР-0В1)
- кабель учтен 6 СМВ-3- ТКР-ЭСН1
- комплектно с фекальной устанодкой Wilo DrainLift L2/20

1
Изм. у(ол.цч
Разработал
Рцк гр
Гп. спец.
Нач. отд.
Н. контр
ГИП

8.5 16-и
Лист V док
Фирсоб
Бцбноб
Костничеб
Лождеба
Костюничеб

Подпись Лата

M l
/л /г
1014

СМВ-3-ТКР-30Б1
Продление Сормобско -  Мещерской линии метрополитена б 

Нижнем Нобгороде от ст. "Москобская" до ст. "Волга"

1 этап 
Ст. Стрелка. ТПП-30

Лемьяно1

Схема принципиальной 
распределительной сети 

-380В, -220В

Стадия

П

Лист

8.1

Листоб

ОАО
Нижегородметропроект



BBBh2(A)-LS-3x 16‘

помещение 46

1=55м
ТПП-30
РУ1 (щит -3803), 1с

\
* QS1 

125А

...~380В/125А

HL

Руст.=36А кВт 
Ррасч = 26,4 кВт 
1расч.= 50,13 А 
1пуск = 227,36 А 
со5ф=0,8

ТУ

.  ̂ QF1 
\  32 А К

РЕ

ВВГнг(АН 5-3x6
1=48м

ВВГнг(АН5-Зх6

ВВГЗнг(АН5-Ш
1=7м

1=30м
ШСАУПЮ^

QF2
32А

~п~

.   ̂ QF3 
\  32 А К

-А
ШСАУВ1Г

ВВГнг(АН5-Зх6
1=32м

, ВВГЗнг(АН 5-4x4
1=9м

, ВВГнг(АП5-4х1,5
1=12м

QF4
16А

QF5
16А К QF6

16А

-А
ШСАУВ2Г

, ВВГЗнг(А)-Ь5-4х4
1=10м

«О
I
8

!
I

I

I

Оч

I
§

I<>0

I

, ВВГнг(Аи5-4х1,5

ПГеН © 1

/=»«
ПГеЬ

1
5:
сз
QQ

i

I

Тип А132М4 А132М4 Н-Б1-05/АИРС80В4 А 132N4 Н-Б1-05/АИРС80В4 - - -

Мощность Рн, кВт 11 11 1.7 11 1,7 - - -

Напряжение Ш, В -380 -380 -380 -380 -380 - - -

Ток 1н, А 23 23 4,43 23 4,43 - - -

Ток In, А 172,5 172,5 22,15 172,5 22,15 - - -

Наименобание эл. 
оборудобания

Вентсистема П10 Вентсистема В19 Г /к  бентсистемы В19 Вентсистема В21 Г /к  бентсистемы В21 Резерб Резерб Резерб

Трансформаторный зал Распределительный зал - - -

' - комплектно с Ьентиляционным оборцдоЬанием (см. СМВ-3~ ТКР-0В1) 
" - кабель учтен 6 СМВ-3- ТКР-ЭСН1

ПГС25-560У2,5

Лист
СМВ-3-ТКР-Э0Б1

Изм. Kon.ij4.Лист N док Подпись Пата 8.2



ТПП-30 BBBhz(A)-LS-3x 16“ 
РУ1 (щит-3808), 2с 1=55м

ШУС12 на отм. ^.580
помещение 46

\
* QS1 

125А

Ж
~380В/125А

HL

Руст = 23,7 кВт 
Ррасч.= 17,6 кВт 
1расч.=33,42А 
1пуск.=200А 
со5ф=0,8

\

~ гг

РЕ

ВВГнг(АН5-Зх6
1 = Ш

QF1
32А \  32 А

ВВГнг(АН5-Зх6

ВВГЭнг(АН 5-4x4
1=7м

1=32м
ШСАУП1Г

^  16А К QF4
16А

ШСАУВ20'

, ВВГЗнг(Аи5-4х4
1=13м

ПГС25-560У2,5

. ВВГнг(АИ5-4х1,5

© 1
М5м

оГёЬ

«О
§
5:
CQ

i

I
Ос:

I

Тип А132М4 А132М4 Н-В1-05/АИРС80В4 - - -

Мощность Рн, кВт 11 11 и - - -

Напряжение Он, В '380 -380 -380 - - -

Ток !н, А 23 23 4,43 - - -

Ток In, А 172,5 172,5 22,15 - - -

Наименобание зл. 
оборудобания

Вентсистема П11 Вентсистема В20 Г /к  бентсистемы В20 Резерб Резерб Резерб

Трансформаторный зал - - -

- комплектно с бентиляционным оборцдобанием (см. СМВ-3-ТКР-0В1) 
' - кабель учтен 6 СМВ-3- ТКР-ЗСН1

53

Лист
СМВ-3-ТКР-Э0Б1

Изм. Копт Лист N док Подпись Дата 8.3



ТПП-30 ВБВнг(АН5-Зх70"*

1
IQQ

I
оc:

I

Тип А132М^ ЕКО-28,8 АИР56В2 А-18/АИР56В4 Канал-ПКВ-......
60-35-4-380-0 А-18/АИР56В4 4ВР80В2У2 ЕКО-8,25 А71В2 В-В1-01/АИМ80А4 А80В2 А-17/АИР63А4 - - - ТСЗ-16У2 - PR010R/3 C4F12 C4F12 C4F07 C4F10 C4F10 C4F10 - - -

Мощность Рн, кВт 11 28,8 0,25 0,18 2Л 0,18 2,2 8,25 V V 2,2 0,25 - - - 16 - 1,2 1,25^25=2,5 0,75+и и  1=3,75 - - -

Напряжение Ш, В -380 -380 -380 -380 -380 -380 -380 -380 -380 -380 -380 -380 - - - -380/-220 - -220 -220 -220 - - -

Ток !н, А 23 43,75 0,7 0,67 4,1 0,67 4,62 12,53 2,5 2,75 4,6 0,83 - - - 24,3/42 - 5,45 9,84 11,28 - - -

1о к 'гп, А 172,5 - 3,5 3,35 - 3,35 29,56 - 13 15,12 25,3 4,15 - - - - - - - - - - - - - - -

Наименобание эл 
оборудобания

Вентсистема П12 Зл. калорифер 
бентсистемы П12 Вентсистема В24 Г /к  бентсистемы В24- Вентсистема В25 Г /к  бентсистемы В25 Вентсистема П13 Зл калорифер 

бентсистемы П13 Вентсистема В22 Г /к  бентсистемы В22 Вентсистема В23 Г /к  бентсистемы В23 Резерб Резерб Резерб Трансформатор - Водонагребатель Обогребатель Обогребатель Обогребатель Обогребатель Обогребатель Обогребатель Резерб Резерб Резерб

Распределительный зал Санузлы Помещение приема пищи Аккумуляторная Служебные помещения, электрощитобые - - - Злектрощитобая 
(пом. 65) - Санузел (пом. 60) Мастерская слесарная ТПП (пом. 56) Пом. опер, персонала 

ТПП (пом 57)
Злектрощитобая 

(пом. 65)
Помещение ремонтного персонала 

ТПП (пом 58) ' ' - - -

' - комплектно с Ьентиляционным оборудоЬанием (см. СМВ-3- ТКР-0В1) 
” - кабель учтен 6 СМВ-3- ТКР-ЭСН1 Лист

8.4
СМВ-З-ТКР-ЭОЫ

Ш Ш  ШйШ Ш Ш \ иШШ41 bbMh





ШУС24.

ТПП-30 BBBh3(A)-FRLS-3x120 
РУКщит -380В), 1с

Ш м г Щ М Ь М Г  ТПП-30
1=П0м РУКщит-380В), 2с

ВВГнг(АП5-Зх16
1=7м

1

I
IS!
сз

I

I

О:
§
I
§

I*SJ
S

I

ВВГнг(АН5-Зх16
1=7м

ШУС24.

131ШУВ
(САУ-В0М16Р-55-ПЧ2)----------------- -------Q 1

2210ШУЗ 2211ШУЗ 132ШУВ
(САУ-В0М16Р-55-ПЧ2)

. ПГС25-560У2,5

КГВВ5Внг(А)Ш5-Зх50
1=^5м

КГВВнг(А)Ш5-3

К

KBBBhz(A)-LS-7x2,5

Ш
ШЭМ38 У2,1=5м'

051
1=90м

KBBBhz(A)-LS-7x2,5

ХТ1
1=90м

КГВБдВнг(А)Ш5-Зх50

2хНРШМ-4х2,5
1=17м

ХТ2
1=4-5м

2хНРШМ-^х2,5
1=17м

а э п

КГВВнг(А)Ш5-Зх50
ШЗМ38 У2,1=5м

052

а э п

-4

Рабочий режим: 
Руст.= 79,78 кВт 

Ррасч.=4-7,5 кВт 
1расч.= 90,2А 
1пуск.=211,53 А* 
со 50=0,8

АЬарийный режим: 
Руст.= 138,18 кВт 

Ррасч.= 99 кВт 
1расч.= 188 А 
1пуск.=326,73 А" 
со5ф=0,8

S6

' -  уточняется при наладке 
" - кабель учтен Ь СМВ-3- ТКР-ЗСН1

1
5:а
CQ

I
=)
§

а

о
С:

I

Тип 5АМ28058еУЗ ЗТ-В-О Ш В ЗТ-В-О Ш В 5АМ28058еУЗ

Мощность Рн, кВт 55 3 ,i 3,4 55

Напряжение Uh, В -380 -380 -380 -380

Ток 1н, А 108 7,2 7,2 108

Ток In, А 162* - - 162"

Время пуска, с 15-60" - - 15-60"
Наименобание эл. 
оборцдобания

Вентилятор тоннельной 
бентиляции В0М16Р Затбор Затбор Вентилятор тоннельной 

бентиляции В0М16Р

1 Зам. К-%

СМВ-З-ТКР-ЗОЫ

Щ Щ ) шиш  ЖВВ У#/Д/ЖЛ WtnSi

Продление СормоЬско -  Мещерской линии метрополитена 6 
Нижнем Нобгороде от ст. "Моекобская" до ст. "Волга"

Разработал
Рцк гр.
Гп. спец.
Нач отд
Н. контр.
ГИП

Фирсоб
Бцбноб
Костюничеб
Дождеба
Костюничеб
MeMbRHoif^t ш .

1 этап
Ст. Стрелка. Венткамера

Схема принципиальной 
распределительной сети 

-380В

Стадия

П

Лист

9.1

Листоб

ОАО
Нижегородметропроект
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IÛ

<\>

it
I

«<N4

Р
©

ч
^  1 -  ч-~-» 1
U i
\

О

IN3

II’«\ »

I
«15̂

‘- n

iЙ:)
tf \ )

II—
Co

I

' - r n

N

ё§СПСо

7Г+V
г-~-
(о1

8
\ Ui

n3
II

■ fv .

I ’f \ l

- c ^Ч

I
.8Ui

p3 

КЗ ^Nj
Ъ. No

g

tv 4*̂ 
N o

-p4 е:з

is

2 5C5

S S
5>
O n

&I<\»

s
II

<>-%■

CH%-

IS I
g

i
PS

I

If\)
<0I

55;

I0\

3 t t t ' g ’
R 2  5 ^II I........... II

„Ci [-Л U j !io Nj 
Q ^ j  ^Uj Qo C i -j^ii. >5 iiJ 

§’ 2 '
"  "I

KoHfmjp заземления злектрощитоЬой 
Ъолоса горячекатаная ^x25 ГОСТ 103-2006)

-Kf



Si

ШУС21

ВБВнг(АИ5-ЗхЮ^ ВЬод 2 
МПЯ 1с1=75м

BBBhz(AUS-3x95' ВЬод 1
ТПП-30, РУКщит -380В1 2с1=50м

помещение ^

HL2

РЕ

\
QF2
16А

\ L M L -
\  18А

АВР

К* ап

 л

-О

16А

КМ1
ISA

ни

..Г380В/200А 
^ Ж = = ^

~\
QS1 
200А HL

V\  10А К

XL

K M l\  
12А

QF^
Ш

з л

\  80А К

иг

QF6
10А К

ГЕ

QF7
63А

.   ̂ QF8 
\  10А

п:

X  ̂ QF9 
\  16А К QF11

16А
X  ̂ 0F12 
\  16А

...-220В/125А
Ж   9........=

X  ̂ QF13 
\  32 А

X  ̂ QF% 
\  50 А

[= Г

Ч
0F15
16А

ТТ

ч
QF16
16А

Т У

JJ1

к
QF18
16А

АВ

X  ̂ QF19 
\  10А

ТЕ Т У

QF20
16А К QF21

16А

о<с>0
1

Iг»1
I
I0|«п

I

IfNl

1-^

ск:
§
сзе

I
I
I

^с:

т

Вбод1 
Рабочий режим: 
Руст.=96,61 кВт 

Ррасч= 77,28 кВт 
1расч.= 14-6,76 А 
1пуск.= Ш ,85А
С05ф=0,8

ВЬод 2 
АЬарийный режим: 

Руст.=2,4 кВт 
Ррасч.=2,4 кВт 
1расч.= 4,7 А

КВВГнг(АиВ-т2,5 ВВГнг(АИ5-Зх10 ВВГнг(АИ5-Зх35
1=12м 1=5м 1=40м

ХТ1

461,5 H07RN-F*
Т25х1,6, МОм

, BBF3hz(A)-LS-M,5

G h
1=18м

ш с А У п г в г ’

ВВГнг(АиЗ-2(Ы)
1=18м

1

, ВВГЗнг(АН5-4х1,5
(=23м

ВВГнг(АИ5-Зх25

© 1
1=10м

ВВГнг(АИ5-Зх2,5
1=6м

ШУ-0С1

ВВГнг(Аи5-Зх25 ВВГнШ5-Зх2,5 BBFhz{A)-LS-4x2.5

. BBF3hz(A)-LS-4x1,5
1=40м

1=7м

ШСАУВ4^

(=25м

ШСАУП2"^^
JL

, ВВГЗнг(АН5-4х1,5
1=30м

ВВГнг(АН5-3(М1

& 1

1=30м
, ВВГЗнг(АиЗ-4х1,5

1=10м

1=20м

ШСАУВЗ*-

ВВГнг(АП5-4х10
1=55м

ВВГнг(АИ5-4х6
1=5м

ВВГнг(Аи5-4х16
1=5м

BBFh2(A)-L5-4x4
1=10м

ВВГнг(АНЗ-Зх2,5

D9125-20 ВВГнг(Аи5-4х4

1=5м

комплектно

ВВГнг(АП5-Зх2,5
1=5м

1=10м

ВВГнг(АН5-Зх2,5

D9125-20 BBFh2(A)-LS-4x4
1=30м

D9125-20

1=8м

АВ

BBFh2(A)-LS-3x2,5
1=8м

ВС

, ВВГнг(АиЗ-Зх2,5
1=10м

СА

, BBFh2(A)-LS-3x2,5
1=8м

АВ

ВВГнг(Аи5-4х4
1=35м

D9125-20 ВВГнг(АН5-Зх15
М5м

, BBFhz(A)-L5-3x2,5
ИОм

АВ

, ВВГнг(АиЗ-Зх2,5
1=8м

ВС

, BBFh2(A)-LS-3x2,5
ИОм

СА

. ВВГнг(АН5-Зх2,5
1=5м

АВ ВС СА

ПГС25-560У2,5

«о
§
S:
QQ

сзе

о
С:

I

Тип KS24 DO Канал-ПКВ-
50-25-4-380-0 Канал-ЭКВ-^50-25-12 Канал-ПКВ-

40-20-4-380-0 Zota «ШХ-ЗО» Канал-ПКВ-
40-20-4-380-0

Канал-ПКВ-
50-25-4-380-0 Канал-ЭКВ-50-25-23 АИР63А2 А02-22-2 ЯР - - ТСЗ-16У2 - ЗВНБ-1,0 ЗВНБ-1,0 ЗВНБ-1,5 ЗВНБ-0,5 ЗВНБ-1,0 ЗВНБ-1,0 ЗВНБ-гО ЗВНБ-1,0 ЗВНБ-1,0 ЗВНБ-1,0 Я У СВ 7 - -

Мощность Рн, кВт 2,4 0,56 12 0,31 30 0,31 0,56 23 0,37 1,1 10 - - 16 - 1 1 1,5 0,5 1 1 1 1 1 1 0,1 - -

Напряжение Он, В -380 -380 -380 -380 -380 -380 -380 -380 -380 -380 -380 - - -380/-220 - -220 -220 -220 -220 -220 - -

Ток 1н, А 4,7 0,95 21 0,51 45,58 0,51 0,95 40,2 0,93 2,5 19 - - 24,3/42 - 7,87 11,8 ) 7,87 7,87 0,5 - -

Ток In, А - - - - - - - - 4,65 - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

НаименоЬание зл 
оборудоЬания

Насос ВОУ Вентсистема П1 ЗлектронагреЬатель 
Ьентсистемы П1 Вентсистема В1 Злектрокотел Вентсистема В4 Вентсистема П2 ЗлектронагреЬатель 

Ьентсистемы П2 Вентсистема ВЗ Переносной насос 
"Гном"

Ящик для ремонтных 
работ РезерЬ РезерЬ Трансформатор - ЗлектроконЬектор ЗлектроконЬектор ЗлектроконЬектор ЗлектроконЬектор ЗлектроконЬектор ЗлектроконЬектор ЗлектроконЬектор ЗлектроконЬектор ЗлектроконЬектор ЗлектроконЬектор Ящик учета 

сточных Ьод РезерЬ РезерЬ

ВОУ(помЗ) Котельная (пом. 15) РезерЬ (пом. 14) РезерЬ (пом. 13) Венткамера (пом. 10) ВОУ (пом. 3) Лестничный спуск 
схода (пом. 1) - - ЗлектрощитоЬая 

(пом. 4) - ВОУ (пом 3) ЗлектрощитоЬая 
(пом. 4) КДВ (пом 5) КладоЬая (пом. 12) РезерЬ (пом. 13) РезерЬ (пом. 14) Котельная (пом. 15) ВОУ (пом 3) - -

' - кабель учтен Ь СМВ-3- ТКР-ЭСН1 
** -  комплектно с насосом

комплектно с Ьентиляционным оборудоЬанием (см. СМВ-3- ТКР-0В2) 
- злектрокотел учтен Ь СМВ-3- ТКР-0В2

1
Изм. у(ол.цч
Разработал
Рцк гр
Гп. спец.
Нач. отд
Н. контр.
ГИП

Зам. 16-14
Лист N док
ФирсоЬ
ВцбноЬ
Костюничеб
ДождеЬа
Костюничеб
Демьяне

Подпись
Шеф'

Дата
■ю./у

lOj'^ 
/е. /у

СМВ-3-ТКР-30Б1
Продление СормоЬско -  Мещерской линии метрополитена Ь 

Нижнем Новгороде от ст. "МоскоЬская" до ст. "Волга"

1 этап
Ст. Стрелка. Вестибюль N4 

Лестничный сход /\Г7
Схема принципиальной 

распределительной сети 
-380В, -220В

Стадия

П

Лист

10.1

ЛистоЬ

ОАО
Нижегородметропроект 

Формат м Т 7
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ШУСГ

.Г380В/125А 
Ж̂ ~  Ц

Рц.= 10,55 кВт 
Pp.= 6,95кВт QF1
Ip-13,3 A \  16A

BBBhz(A)-LS-3x10
I=100m

j5‘N

'Я
<л■—I 

I

i
Qq

ШСАУВ2-

f - y -----------

V4-
Ito

<-o 

X: >Лsa 'î

§Q

2213ШМУ

. ПГС25-560Ч2.5

II

««Л
V4-

I
ш з ь

XT1

%rr^
I

IOQ
QQ

«-П
'5̂1

It  0-,
I

§§

22Ш МУ

'^1

!
a

а э п

ШУС2^

. '380В/125А
t.р 1

V
 ̂ Ру.= 10,3 кВт 
QF1 Рр.= 6,71 кВт 
16А 1р.= 12,8А

BBBhz(A)-LS-3x10
MOOm

I<-o
:t̂

§§ iQq

2212ШМУ

lo

II
S3h

XT2

to
S'

I

IQa

'Я(Sr“o 'i'

qqQQ

2212ЯМУ-УРВ

л̂
:r

IsQq

I
II

а э п

1
IQQ

Тип АИР63В6 з т -в -о ш в З Т -В -О Ш В ЗТ-С-0410В УРВ-2

Мощность Рн, кВт 0,25 2,i 2,^ 3,8 1,7

Напряжение Uh, В -380 -380 -380 -380 -380

Ток 1н, А 0,61 ^.6 ^,6 7,2 3,2

Ток !п, А 2Л5 31,9 31,9 50,5 22,6

Наименобание зл 
оборудобания Вентсистема В2 Затбор Затбор Станционный затбор Устройстбо 

регулирующее бход

Номер чертежа 
электрической 
принципиальной 
схемы

- ЗТ-В-0ШВ/16.00.000ЭЗ ЗТ-С-0410В/ 
16.00.000ЭЗ ГМК-25-П-Э0БЗ

' - учтены 6 CMB-3- ТКР-30Б1.Сл.6
комплектно с бентиляционным о5орудо6анием (см. СМВ-3- ТКР-0В2)

СЗ

§

I
О
с:

«с>

Изм. Кол.ич Лист N док Подпись Натс
С М В-3-ТКР-Э0Б1

Лист 

10.2 

Формат АЗ



so

Вбод N4 от ШУС21 -220В
ВВГнг(АН5-Зх1,5 ВВГнг(АП5-Зх1,5

1=15м
ЯУСВ7(Сход1 отм. 7 Ш 0 , пом. 3)

-220В
Ж

РЕ

QS1 

20А

1=15м
Вбод ff2  от ШБР1-4, -220В

КМ1

QS2 

20А

25А \  —  ~

т г

АВР 

—  V _ _ _ КМ2 
25А

-гг

\ 6А

0
1

I

С )

5:

ЛQQ

ПП-71

S:
II

I
I

УИ7.7

5:

II

Ж 2

V  QF2
6А К QF3

6А

А1 А2
Розетка

кабели бходят б комплект постабки расходомера Акрон -01.

ае
'§=3

I
"S

о
С:

1

Наименобание

Расходомер 
ультразбукобой 

с накладными 
излучателями

Тип АКРОН-01

Местоположение ВОУ

1 - Зам. 16-и m i -
Изм. Колич. Лист N док Подпись Пата

СМВ-3-ТКР-Э0Б1
Лист

10.3



1
сз

0Q

ае
=5

л

С)
С :

Ш УСГ^'

-380В/125А

Ру.= 5,5кВт ^ 
Рр=4,ЗкВт  
!р.= 8,2А \

J 1

QF2 
16А

ХТ1

ШУС2^"**

-380В/125А

V

^ Ру.=5,5кВт 
QF2 Рр.= 4,ЗкВп) 
16А 1р.= 8,2А :

, ВБВнг(АН5-Зх6 -ф
1=100м

ВВГнг(АИ5-Зх2,5

ВВГнг(АиЗ-Зх2.5
1=7м

1=5м
ВВГнг(АиВ-Зх2,5

, ВБВнг(АН5-Зх6
1=100м

хи

1=7м 
ВВГнг(АИ5-Зх2,5

1=5м

2215ШМУ

2хНРШМ-Ш,5
1=20м

2215ЯМУ-УРВ

ВВГнг(Аи5-М,5
Ы22м

Е Ж ] Ш г \

Тип KS24 DO
Канал-ПКВ-

50-25-4-380-0 Канал-ЗКВ-50-25-12 Канал-ПКВ- " ~  
40-20-4-380-0 Zota «ШХ-ЗО» А 02-22-2 ЯР - -  ' ТСЗ-6У2 - звн в -го ЗВНБ-1,5 звнБ-го ЯУСВ8 - ЗТ-С-0410В УРВ-2

Мощность Рн, кВт 2,4 0,56 12 0,31 30 Ы 10 - -  \ 6 - 1 15 1 0,1 - 3,8 1,7

Напряжение С1н, В -380 -380 -380 -380 -380 -380 -380 - -  \ -380/-220 - -220 -220 -220 -220 - -380 -380

Ток 1н, А 4,7 0,95 21 0,51 45,58 2,5 19 - 1 9,11/15,74 - 4,5 6,8 4,5 0,5 - 7,2 3 2

Ток In, А - - - - - - - - -  i - - - - - - - 50,5 22,6

Наименобание эл 
оборудобания

Насос ВОУ Вентсистема ПЗ Злектронагребатель 
бентсистемы ПЗ Вентсистема В5 Электрокотел Переносной насос 

"Гном"
Ящик для ремонтных 

работ Резерб Резерб Трансформатор - Злектроконбектор Злектроконбектор Злектроконбектор Ящик учета 
сточных бод - Станционный затвор Устройство 

регилириющее бход
В0У(пом5) Тамбур (пом. 8) Котельная (пом. 7) ВОУ (пом. 5) Лестничныи спуск 

схода (пом. V - 1 Злектрощитобая 
(пом. 6) - ВОУ (пом 5) Злектрощитобая 

(пом. 6) Котельная (пом. 7) ВОУ (пом 5) - КМК(помЗ) Подземный переход 
(пом. 2}

ВЬод1 
Рабочий режим: 
Руст.= 62,37 кВт 

Ррасч.= 49,89 кВт 
1расч.= 94-, 75 А 
со5ф=0,8

В6од2 
АЬарийный режим: 

Руст.=2,4 кВт 
Ррасч.=2,4 кВт 
1расч.= 4,7 А

6 i

' - кабель учтен б СМВ-3- ТКР-ЭСН1 
*' - комплектно с насосом

- комплектно с бентиляционным оборудобанием (см. СМВ-3- ТКР-0В2) 
- учтены б СМВ-3- ТКР-Э0В1.Сл.6 
‘ - электрокотел учтен б СМВ-3- ТКР-0В2

1
Изм. у<о/1.ич
Разработал
Рцк. гр
Гл. спец.
Нач. отд.
Н контр
ГИП

Зам. 16-14
Лист V док
Фирсоб
Бцбноб
Костюничеб
Дождеба
Костюничеб

Подпись Дата
го/9
u u i
Ю,(ч 
4 /и

СМВ-3-ТКР-Э0Б1
Продление Сормобско -  Мещерской линии метрополитена б 

Нижнем Нобгороде от ст. "Москобская" до ст. "Волга"

1 этап
Ст. Стрелка. Вестибюль tf1. 

Лестничный сход 1^2

Схема принципиальной 
распределительной сети 

~380В, -220В

Стадия

П

Лист

11.1

Листоб

ОАО . 
Нижегородметропроект
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Bbod N-1 от ШУС22, -220B
ВВГнг(АН5-Зх1,5 ВВГнг(АН5-Зх1,5

1=15м
ЯУСВ8 (Сход2, отм. 7164-0, пом. 5)

'220В

РЕ

QS1 
20А

1=15м
ВЬод N'2 от ШБР1-5, -220В

КМ1 
25А

Y  0S2 
^  20А

АВР

\ -----------V --------- \ КМ2

-гг тг

2SA

\

-гг IQZ

6А
V  QF2 
^  6А

I
1
5:
сз
QQ

сз
6
'§

о
С:

«о

ПП-8.1

II

УИ8.1

А1 А2 Розетка
W

X:

II
кабели бходят 6 комплект постабки расходомера Акрон -01.

УИ8.2

Наименобание
Расходомер 

ультразбикобой 
с накладными 
излучателями

Тип АКРОН-01

Местоположение ВОУ

Лист
1 - Зам. 16-и СМВ-3-ТКР-Э0Б1

Изм. Кояцч. Лист N док Подпись йата 11.2



1
si
сз-2?

I

§
■g

dc:

I

ШУС23
помещение 16

BBBh2(A)-LS-3x16\ Bbod2 
МПЯ, 1c1=82m

HL2

\
QF2
32A

ABP

\

V K M 2 _  
\  38 A —  AT Л

QF1
32A

KM1
38A

HU

\
QF3
10A

..Г380В/200А 
  ^

BBBh8(A)-LS-3x120* Bbod 1
1=285m ТПП-30, РУ1 (щит -380B), 2c

\ * 0S1 
200A HL

lo:

т з\
12A

PE

KBBFhz(A)-LS-19x2.5
1=30m

BBFhz(A)-LS-3x6
1=7m

XT1 N

Ш ^ Н Ш Н - Г
T25xt6, 1=10m  '

TV1 
ТСЗ-6У2 

A " )  ВН-380В
HH~380B/~220B

BBFhz(A)-LS-3x10
1=5m

ВВГнг(АИ5-5х6

Gh
1 = Ш

PE

. ВВГЗнг(АН5-Ы5
1=20m

К

BBFHe(A)-LS-3x10
M 5 m

ШСАУП4,В6‘

ВВГнШ5-2(М)
1=20m

, ВВГЭнг(АП5-т5
1=20m

, BBF3h2(A)-LS-M,5

G h
(=10m

QF6
m к

BBFhz{A)-LS-3x25
1=25m

ШСАУ П7,В12^**

ВВГнШ5-2(М)

G h
I=10m

, В В ГЗнг(А Н 5-Ш
1=5m

QF7
10A

§

§

zni

ВВГнг(АН5-Зх35

, BBF3hz(A)-LS-M ,5

G h
1=5m

(=20m

ШСАУВ7**'

QF8
80A

BBrH2(A)-LS-ix2,5
1=35m

BBFhz(A)-LS-3x25

G h
1=10m

ШУ-0С4

К

BBFh2(A)-LS-4x 10
1=45m

QF11
16A

X  ̂ QF12 
\  16A

..Г220В/125А 
Ж  ^

X  ̂ QF13 
\  Ш

BBFh2(A)-LS-4x 10
1=5m

X  ̂ QFK 
\  63 A

n:

, BBFh2(A)-LS-4x25
1=5m

В В Г н г(А И 5 -Ш
1=20m

QF15
16A

X  ̂ QF16 
\  16A

BBFh2 (A )-L S -M

DKC

. BBFh2(A)-LS-3x2,5
1= 12m

комплектно

, BBFh2(A)-LS-3xZ 5
И 2м

, BBFh2(A)-LS-3x2,5
1=8m

AB

l=1lM

BBFh2(A)-L5-3x2,5

X  ̂ QF17 
\  16A

BBFh2(A)-LS-4x4
DKC

1=5m

BC

. BBFh2(A)-LS-3x1 5
1=5m

CA

l=1lM 

BBFh2(A)-L5-3x2,5

К

Т Г

BBFh2(A)-LS-4x4.
DKC MOm

QF18
16A

ITT

X  ̂ QF19 
\  20A

Z T

BBFh2 (A )-LS -M

DKC (=12m

\

BBFh2 (A )-L 5 -M

DKC

1=5m

AB

. BBFh2(A)-LS-3x2,5
1=5m

BC

, BBFh2(A)-L5-3x2,5 . BBFh2(A)-LS-3x2,5
1=5m

CA AB

1=5m

. BBFh2(A)-LS-3x2,5
1=7m

AB BC

, BBFh2(A)-LS-3x2,5
I=16m

1=8m DKC BBFh2(A)-LS-3x1,5
1=15m

. BBrH2(A)-LS-3x2;5
1=9m

CA

, BBFh2(A)-L5-3x2,5
1=5m

AB BC

, BBFh2(A)-LS-3x2,5
1=5m

BC CA

AB

QF20
10A

X̂  QF21 
\  16A

'§
0
1  
i

I
I''IC3
I

I
8
ё

0?

i

I
1
2
I

T

ПГС25-560У2,5

U jy c w ^ "*

...-380В/125Аг—т*--- 7т------ 1

Р у= 5 ,5кВ т  ^  
Рр = 4,ЗкВт х^ 
1р.= 8 ,2А  \

0

: QF1 
16А

XT1

ШУС15»»-

...-380В/125А
^

Ч
 ̂ Ру.=5,5кВт 
QF1 Рр=4,ЗкВт 
16А 1р.=8,2А

. BBBh2(A)-LS-3x6 
1=65m

BBFh2(A)-LS-3x2,5

BBFh2(A)-LS-3x15
1=7m

1=5m 
ВВГн2(АП5-Зх2,5 

 1=7m

BBBh2(A)-LS-3x6
1=65m

XT2

BBFh2(A)-LS-3x2,5
1=5m

2216ШМУ

2хНРШМ-4х15
1=20m

2216ЯМУ-УРВ

BBFh2(A)-LS-4x15
1=22m

a S i o S i

Тип К524 DO Vector ....Канал-1 IKB-
50-25-4-380-0 Канал-ЭКВ-50-25-12 Канал-ПКВ-

40-20-4-380-0
..... Канал-НКВ-

50-25-4-380-0 Канал-ЭКВ-50-25-12 Канал-ПКВ-
40-20-4-380-0 АИР63А2 Zota «ШХ-45» А02-22-2 ЯР - - ТСЗ-20У2 - ЭВНВ-1,5 ЭВНВ-1 ЭВНВ-1 ЭВНБ-1,5 ЭВНБ-1,5 ЭВНВ-1 ЭВНВ-1 ЭВНБ-1,5 ЭВНБ-1,5 ЭВНБ-0,5 ЭВНБ-1 ЭВНБ-1,5 ЭВНБ4 ЭВНБ4 ЯУСВ9 - - ЗТ-С-0410В УРВ-2

Мощность Рн, кВт 2,4 2,2 0,56 12 0,31 0,56 12 0,31 0,37 45 V 10 - - 20 - 1,5^U1=3,5 1,545=3 и  1=2 1,54,5^0,5=3,5 1+1,544=4,5 0,1 - - 3,8 17

Напряжение Uh, В -380 -380 -380 -380 -380 -380 -380 -380 -380 -380 -380 -380 - - -380/-220 - -220 -220 -220 -220 1 -220 -220 - - -380 -380

Ток 1н, А 4,7 5,2 0,95 21 0,51 0,95 21 0,51 0,93 68,37 2,5 19 - - 30,4/52,5 - 9,18 11,8 7,87 9,18 \ 1169 0,5 - - 7,2 3,2

Ток In, А - 16 - - - - - - 4,65 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 50,5 22,6

Наименобание эл. 
оборудоЬания

Насос ВОУ Подъемник для МГН Вентсистема П4 ЗлектронагреЬатель 
бентсистемы П4 Вентсистема В6 Вентсистема П7 Злектрона2реЬатель 

Ьентсистемы П7 Вентсистема В12 Вентсистема В 7 Электрокотел Переносной насос 
"Гном"

Ящик для ремонтных 
работ РезерЬ РезерЬ Трансформатор - Электроконбектор i Электроконбектор Электроконбектор Электроконбектор Электроконбектор Электроконбектор Электроконбектор Электроконбектор Электроконбектор Электроконбектор Электроконбектор Электроконбектор Электроконбектор Электроконбектор Ящик учета 

сточных бод Резерб - Станционный затбор Устройстбо 
ре2цлириющее бход

ВОУ(пом 10) - ЗлектрощитоЬая (пом. 16) Венткамера (пом. 21) Венткамера (пом. 17) Котельная (пом. 5) ВОУ (пом 10) Лестничныи спуск 
схода (пом. V - -

ЗлектрощитоЬая (пом. 
16) - ВОУ (пом 10) Кладобая запасных 

деталей (пом. 12) Электрощитобая трабалатора (пом. 11) Помещение оператора 
трабалатора (пом. 15) Электрощитобая (пом. 16) Кладобая (пом. 23) ' Мастерская (пом. 24) Котельная (пом. 5) ВОУ (пом 10) - КМК (пом 9) Подземный переход 

(пом. 6)

Bbodi 
Рабочий режим: 
Руст.= 110,61кВт 

Ррасч.= 88,4-8 кВт 
1расч.= 168,03 А 
1пуск.= 186,8 А 
с о 50=0,8

ВЬод2 
АЬарийный режим: 

Руст.= 8,4 кВт 
Ррасч.= 8,4 кВт 
1расч.= 15,95 А 
1пуск=20,7 А 
со5ф= 0,8
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' - кабель учтен Ь СМВ-3- ТКР-ЭСН1 
“  -  комплектно с насосом

-  комплектно с Ьентиляционным оборудоЬанием (см. СМВ-3- ТКР-0В2) 
* - учтены Ь СМВ-3- ТКР-Э0В1С л 7 
" - электрокотел учтен Ь СМВ-3- ТКР-0В2

» » »  
» » »

СМВ-3-ТКР-Э0Б1
Продление Сормобско -  Мещерской линии метрополитена б 

Нижнем Ноб2ороде от ст. "Москобская" до ст. "Волга"1 - Зам. 16-14 т / '
Изм. Кол.цч. Лист N док Подпись Цата
Разработал Фирсоб 4а if 1 этап

Ст. Стрема. Вестибюль t f l  . 
Лестничный сход т . Пеш^одныи 

переход со сходами t/4a. 1г4б и ходком

Стадия Лист ЛистоЬ
Рцк. 2Р Бибноб П 12.1 6
Гп. спец. Костюничеб т ч
Нач. отд Дождеба 4 /у Схема принципиальной 

распределительной сети 
-380В, -220В

ОАО
НижегородметропроектН. контр Костюничеб

ГИП йeмьянвf̂ SЛ^,



Вбод N-1 от ШУС23, '220В
ВВГнг(АИ5-Зх1,5 ВВГнг(АиЗ-Зх1,5

(=15м
ЯУСВ9 (Сход^, отм. 71.000, пом. 10)

'220В

РЕ

Y  QS1 
20А

1=15м
Вбод N"2 от ШБР11-4, '220В

КМ1

\
АВР

25А \ -----------V ---------

QS2
20А

у- КМ2 
^  25А

^  QF1
6А

А1

1
S:
сз
QQ

сзе

§

с>
с:

I

ПП-9.1

X.

II I
УИ9.1

S:
Й
II

Ш .2

К 6А

А2

у

QF3
6А

'у

Розетка
W

кабели бходят 6 комплект постабки расходомера Акрон -01.

Наименобание
Расходомер 

ультразбцкобой 
с накладными 
излучателями

Тип АКРОН-01

Местоположение ВОУ

Лист
1 - Зам. 16-14 с т - з - т к р - з о ы

Изм. КОЛ.ЦЧ. Лист N док Подпись Пата 12.2



GS

1
ICli

i

ос

I

ВВВнг(АН5-Зх1Ь* Вбод 2 BBBhz(A)-LS-3x150' Вбод 1

Тип Vector KS24 DO Канал-НКВ-
50-25-4-380-0 Канал-ЭКВ-50-25-12 Канал-ПКВ-

40-20-4-380-0 Zota «ШХ-ЗЗ» А02-22-2 ЯР - ТСЗ-10У2 - ЗВНБ-1,5 ЗВНБ-1,0 ЗВНБ-1,0 ЗВНБ-1,0 ЗВНБ-1,0 ЗВНБ-1,0 ЗВНБ-гО ЗВНБ-1,0 Я У СВ 10 -

Мощность Рн, кВт 2,2 2,4 0,56 12 0,31 33 V 10 - 10 - 1 1 1 1 1 1 1 1 0,1 -

Напряжение Он, В '380 -380 -380 -380 -380 -380 -380 -380 - -380/-220 - -220 -220 -220 -220 -220 -

Ток !н, А 5,2 4.7 0,95 21 0,51 50,2 2.5 19 - 15,2/26,3 - 6,8 9,1 9,1 9,8 0,5 -

Ток !п, А 16 - - - - - - - - - - - \ - - - - - - - -

Наименобание эл 
оборудобания

Подъемник для МГН Насос ВОУ Вентсистема П5 Злектронагребатель 
бентсистемы П5 Вентсистема В9 Злектрокотел Переносной насос 

"Гном"
Ящик для ремонтных 

работ Резерб Резерб Трансформатор - Злектроконбектор Злектроконбектор Злектроконбектор Злектроконбектор Злектроконбектор Злектроконбектор Злектроконбектор Злектроконбектор Ящик учета 
сточных бод Резерб

- ВОУ(пом. 17) Коридор (пом. 16) Котельная (пом. 21) ВОУ (пом 17) Лестничныи спуск 
схода (пом. 12) - Злектрощитобая 

(пом. 18) - ВОУ (пом 17) Злектрощитобая (пом. 18) Помещение одслижибающего персонала 
(пом. 19) Помещение служебное (пом. 20) Котельная (пом. 21) ВОУ (пом 17) -

Вбод! 
Рабочий режим: 
Руст.= 75,37 кВт 

Ррасч.= 60,32 кВт 
1расч.= Ш , 7 А 
С05ф= 0,8

Вбод 2 
Абарийный режим: 

Руст.= 8,4- кВт 
Ррасч.= 8,4- кВт 
!расч= 15,95 А 
1пуск.= 20,7 А
С05ф= 0,8

' - кабель учтен б СМВ-3- ТКР-ЭСН1 
" - комплектно с насосом

комплектно с бентиляционным оборидобанием (см. СМВ-3- ТКР-0В2) 
- злектрокотел учтен б СМВ-3- ТКР-0В2

Лист

12.3
1 - Зам. 16-14 СМВ-3-ТКР-Э0Б1

Изм. Коп.ич. Лист N док Подпись Натй
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Вбод N4 от ШУС25, -220В
ВВГнг(АН5-Зх1,5 ВВГнг(АН5-Зх1,5

1=10 м
ЯУСВЮ (Сход 4-а, отм. 71.000, пом. 17)

-220В

РЕ

QS1
Т 20А АВР

1=10 м
Вбод tT2 от ШБР11-5, -220В

КМ1
25А

Y  0S2 
^  20А

V ---------------V ------------- \  ̂ КМ2

□X

2SA

^  QF1 
\  6А

А1

I
1
IQQ
I

Ос:

I

ПП-10.1

5:
II I

УИ10.1

5:

II

Ш0.2

ПГ

6А
f

А2

Ч 6А

Розетка
W

кабели бходят б комплект постабки расходомера Акрон -01.

Наименобание
Расходомер 

ультразбцкобой 
с накладными 
излучателями

Тип АКРОН-01

Местоположение ВОУ

Лист
1 - Зам. 16-% ^ОМ/ СМВ-3-ТКР-Э0Б1

Изм. Кол.цч. Лист N док Подпись Пата Ш



BBBhz(A)-LS-3x16’ В6од2

c>
§
s:
CQ

i

§

I

BBBhz(A)-LS-3x150* Bbod 1

' - кабепь учтен b СМВ-3- ТКР-ЭСН1 
'* - комплектно с насосом

комплектно с Ьентиляционным оборудоЬанием (см. СМВ-3- ТКР-0В2) 
- электрокотел учтен Ь СМВ-3- ТКР-0В2

Тип ШУ1 ШУ2 Vector - ТСЗ-6У2 KS24 DO Канал-ПКВ-
50-25-4-380-0 Канал-ЭКВ-50-25-12 Канал-ПКВ-

40-20-4-380-0
Канал-ПКВ-

40-20-4-380-0 Zota «ШХ-ЗЗ» А02-22-2 ЯР - - ТСЗ-10У2 - ЗВНВ-1,5 эвнв-го ЭВНБ-1,0 эвнв -го ЭВНБ-1,0 эвнв -го эвнв-го ЯУСВ11 -

Мощность Рн, кВт 0,75 0,75 2,2 - 6 2,4 0,56 12 0,31 0,3 33 V 10 - - 10 - 15 1 1 1 1 1 1 0,1 -

Напряжение Uh, В -220 -220 -380 - -3801 ~380/~220 -380 -380 -380 -380 -380 -380 -380 -380 - - -380/-220 - -220 -220 -220 -220 -220 -

Ток 1н, А 16 16 5,2 - 9,13/9,13 4,7 0,95 21 0,51 0,51 50,2 2,5 19 - - 15,2/26,3 - 6,8 9,1 9,1 9,1 0,5 -

Ток In, А - - 16 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

НаименоЬание эл. 
оборудоЬания

Платформа для МГН Платформа для МГН Подъемник для МГН - Трансформатор Насос ВОУ Вентсистема П6 ЭлектронагреЬатель 
Ьентсистемы П6 Вентсистема В10 Вентсистема В11 Электрокотел Переносной насос 

Гном"
Ящик для ремонтных 

работ РезерЬ РезерЬ Трансформатор - ЭлектроконЬектор ЭлектроконЬектор ЭлектроконЬектор ЭлектроконЬектор ЭлектроконЬектор ЭлектроконЬектор ЭлектроконЬектор 1 Ящик учета 
сточных Ьод РезерЬ

Подземный переход (пом. 11) - - - В0У(пом8) Котельная (пом. 5) ВОУ (пом 8) Лестничныи спуск 
схода (пом. 1) - - ЗлектрощитоЬая 

(пом. 7} - ВОУ (пом 8) ЭлектрощитоЬая (пом. 7) Помещение Ьодомерного узла (пом. 9) Кладобая хр. убор. 
инЬентаря (пом. 6) Котельная (пом. 5) \ ВОУ (пом 8) -

ВЬод1 
Рабочий режим: 
Руст.= 75,67 кВт 

Ррасч = 60,56 кВт 
1расч.= 115,2 А 
со5ф=0,8

ВЬод2 
АЬарийный режим: 

Руст.= 8,4- кВт 
Ррасч = 8,4 кВт 
1расч= 15,95 А 
1пуск.=57А 
со5ф= 0,8

Лист
1 - Зам. 16-14 iO/^i СМВ-3-ТКР-Э0Б1

Изм Коцч. Лист ^  док Подпись йатс 12.5



6S

Вбод N4 от ШУС26, -220В
ВВГнг(АИ5-Зх2,5 ВВГнг(АШ-Зх2,5

1=10 м
ЯУСВ11 (Сход 46, отм. 71.000, пом. 8)

-220В

РЕ

QS1
^  20А АВР

1=65 м
B6odN'2omlUBPII-5, -220В

КМ1

Y  QS2 
^  20А

25А \ -----------V --------- V КМ2 
^  2SA

SA

I
1
I0Q
I

§

I

пп- 1 1 1
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кабели бходят 6 комплект постабки расходомера Акрон -01.

НаименоЬание
Расходомер 

ультразбцкобой 
с накладными 
излучателями

Тип АКРОН-01

Местоположение ВОУ

Лист
1 - Зам. 16-и тр1 СМВ-3-ТКР-Э0Б1

Изм. Колич. Лист N док Подпись Qama 12.6





Шкаф упрабления ШСА У П (ШСАУ У)
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Длины контрольных кабелей KBBrH2(A)-L5, м

Объект Назбание 
ШСА У

Сечение 
5x1,5 мм^

Сечение 
10x1,5 м№

Вестибюль N4
ШСАУУ1 39 70

ШСАУУ2 32 45

Вестибюль If2

ШСАУП7 105 43

ШСАУП9 84 27

ШСАУУЗ 84 33

ШСАУУ4 84 33

ТПП-30
ШСАУП10 49 30

ШСАУП11 49 30
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N PE

0 0 0 0 0 0 0 0

1
Sf<3Л>CQ

i

оc
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Параметры 
и аппаратура

Пожарная
сигнализация

Электроприбод 
приточного клапана

Контакты реле 
перепада даоления 

на фильтре

Термостат 
защиты от 
замерзания 
по Ьоздуху

Термостат 
защиты от 
замерзания 

по боде

Датчик
канальной

температуры
Прибод 

бодяного крана
Прибод 

рециркуляцион
ного насоса

Шкаф силобой

СМВ-3-ТКР-Э0Б1
Продление Сормобско -  Мещерской линии метрополитена б 

Нижнем Нобгороде от ст. "Москобская" до ст. "Волга"
1 Ноб. 16-14 -k z /V

МШшШ KfUMfi fJllfJili н а ш  ЧШ Ш Ш  тти.
Разработал Фирсоб 1 этап 

Ст. Стрелка.

Стадия Лист Листоб
Рук гр Бибноб /г"/*!

П 14
Г /7. спец. Костюничед Ц(Ч
Нач. отд Дождеба k / ‘f Схема биешних подключений 

шкафа приточной 
Ьентиляции с боояным подогреЬом 

ШСАУП(ШСАУУ)

ОАО
Нижегородметропроект

Н. контр. Костюничеб Щ



Шкаф упрабления ШСАУ В,Вр
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Параметры 
и аппаратура

Пожарная
сигнализация

Электроприбод 
бытяжного клапана

Электроприбод 
бытяжного клапана

Электроприбод 
бходного клапана Шкаф упрабления ШСАУ П,Пр Шкаф силобой

Длины контрольных кабелей КВВГhz(A)-LS, m

Объект Назбание
ШСАУ

Сечение 
5x1,5 м№

Сечение 
10x1,5 мм^

Вестибюль N4 ШСАУВЩр 25 16

СМВ-3-ТКР-30Б1
Продление Сормобско -  Мещерской линии метрополитена б 

Нижнем Нобгороде от ст. "Москобская" до ст. "Волга "
1 Ноб. 16-14

^itHM Kw/nui f/iiitii\ 1^РШ WiRjiiJIin ЛтЖ,
Розрадотал Фирсоб 1014 1 этап 

Ст. Стрелка.

Стадия Лист Листоб
Рук гр Бубноб /oJ^ П 15Г/1. спец. Костюничеб Щ с с \ Щ\Ч
Нач. отд. Лождеба Схема бнешних подключений 

шкафа бытяжной бентиляции с 
резербом ШСА У В, Вр

ОАО
Нижегородметропроект

Н. контр Костюничеб
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Шкаф упрабления ШСАУ П,Пр
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LĴ

I
<0

I

I99

i?

C 7 -

!jQ-

<Л
"-J

I

II

z i i .

>-n

'—I 
I

I99

M в PE

zC i.

C Z

S'
I<n

'—I 
I

a
99

^  ^  0

M в PE

Х у -

^ '*

<л—I 
I

II

0  0 ! ?

1 2 3

Z i i .

"CT-

‘-n

I

I

I99

1 2 3

C 7 -

«Л
-~J

I

99

O '

I

1

99i

^-

«Л
--J

I

99

1

1 2 3 51 S3

i: ^ j 5‘ 1

1 2 3 51 53 L N PE L /V PE

i
I

I
I

0  0  0  0  
Шкаф упрабления

ШСАУВ,Вр

0 0 0 0 0 0 0 0

1
г:а
QQ

i

§

a

§

I

Параметры 
и аппаратура

Пожарная
сигнализация

Контакты реле 
перепада даЬления 

на фильтре

Контакты реле 
перепада даЬления 

на фильтре

Термостат защиты 
от замерзания 

по боде

Термостат защиты 
от замерзания 

по боде

Термостат защиты 
от замерзания 

по боздуху

Термостат защиты 
от замерзания 

по боздуху

Датчик
канальной

температуры

Датчик
канальной

температуры
Прибод 

бодяного крана
Прибод 

бодяного крана
Злектроприбод 

приточного клапана
Злектроприбод 

приточного клапана
Прибод 

рециркуляцион
ного насоса

Пр\1бод
рецирк\1Ляцион-

ного'насоса
Шкаф упрабления 

111САУВ,Вр Шкаф силобой

Длины контрольных кабелей КВВГнг(А)-Ь5, м

Объект Назбание
ШСАУ

Сечение 
5x1,5 м№

Сечение 
10x1,5 м№

Вестибюль N"1 шсАУпгтр 49 50

СМВ-3-ТКР-Э0Б1
Продление Сормобско -  Мещерской линии метрополитена б 

Нижнем Нобгороде от ст. "Москобская" до ст. “Волга"
1 Ноб. 16-14 4SJ¥

Изм. 1(ол.уч Лист i^SoK Подпись Qamc
Разработал Фирсоб M /Y 1 этап 

Ст. Стрелка.

Стадия Лист Листоб
Рук гр Бцбноб П 16Гп. спец. Косшюничеб Гиде<^ 1й1ч
Нач отд Дождеба /е,/̂ Схема бнешних подключений 

шкафа приточной бентиляции с 
резербом ШСАУ П,Пр

ОАО
Нижегородметропроект

Н. контр КостюничеЬ ЯиУ^ 'т



Шкаф упраЬления ШСАУ П,ПрЛВр
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1 §<Nj § fNj 1 §

СО

I
I
СЗСХ

■ \:7

I
—J I

SЙ9

■С7

<Л
--JI

IЙ9

ТГ7-

Lr̂
VO

UnI
I

CQ

0 0 0 0 0
■”l Г "

1 2 3 SI S3

jO

I

I

I29

0 0 0 0 0
— I Г '

1 2 3 SI S3
. J  L .

LO

—I I

IS9

0 0 0 0 0

1 2 3 SI S3
- J  L .

r x

I
'—I I

I99

•-П

I
--1I

IЙ9

Lr,
r-->
to
<л
- JI

Й9

Z_X

<л
—J I

a

i i:  ̂ ii  ̂ ; 1 1

■ O "

loT«o

—I I

S9

ТГ7-

I
—I I

IЙ9

i?

J.—i I

IЙ9

^ 0 0

M 8 PE

"C T

■»-.'
1̂
«Л
—I I

a
Й9

^ 0 0

M В PE

C 7 -

I
—I I

IЙ9

0  0  0

1 2 3

z i i .

ТГ7

’t-о

I

I

a
Й9

0 0 0
1 2 3

Z i i

LO
oi.--1I

I29

X T '

I

I

I
I

>-nI
I

I

IЙ9

 ̂ I ^ I 1

1 2 3 St S3

 ̂ I 1 I 1 1 ^1 ^1

1 2 3 SI S3 L N PE L N PE

0 0 0 0 0 0 0 0

Параметры 
и аппаратура

Пожарная
сигнализация

Злектроприбод 
бытяжного клапана

Злектроприбод 
бытяжного клапана

Злектроприбод 
бходного клапана

Контакты реле 
перепада дабления 

на фильтре

Контакты реле 
перепада дабления 

на фильтре

Термостат защиты 
от замерзания 

по боде

Термостат защиты 
от замерзания 

по боде

Термостат защиты 
от замерзания 

по боздуху

Термостат защиты 
от замерзания 

по боздуху

Датчик
канальной

температуры

Датчик
канальной

температуры
Прибод 

бодяного крана
Прибод 

бодяного крана
Злектроприбод 

приточного клапана
Злектроприбод 

приточного клапана
Прибод 

рециркуляцион
ного насоса

Прибод 
рециркуляцион

ного насоса
Шкаф силобой
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Длины контрольных кабелей KBBrH2(A)-LS, м

Объект Назбание
ШСАУ

Сечение 
5x1,5 м№

Сечение 
10x1,5 мм'

Вестибюль N"1 ШСАУП1Л1Р 79 15

СМВ-3-ТКР-30Б1 1
Продление Сормобско -  Мещерской линии метрополитена б 

НижнемНобгороде от ст. "Москобская"до ст. "Волга"1 Ноб. 16-%
Изм. Кол.уч Лист Й^ок. Подпись Пате
Разработал Фирсоб Тэтап 

Ст. Стрелка.

Стадия Лист Листоб
Рук гр Бибноб П 17
Гп. спец. Косшюничеб уШ <0̂2 lB,«f
Нач. отд. Дождеба з у /a/(f Схема бнешних подключений 

шкафа приточно-Ьытяжной 
бентиляции с резербом и бодяным 

подогребом ШСА У П,Пр,В,Вр

ОАО
Нижегородметропроект

Н. контр Косшюничеб WiH
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Шкаф упраблвния ШСА У П,В+ ТЗН
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Длины контрольных кабелей КВВГнг(А)-15, м

Объект На здание 
ШСА У

Сечение 
5x1,5 м№

Сечение 
10x1,5 м№

Вестибюль N"1 ШСАУП5,В5 305 5

ТПП-30 ШСАУП13,В22 105 10

Сход N4 ШСАУП1В1 161 10

Сход №2 ШСАУПЗ,В5 ио 55

Сход №4
ШСАУП4,В6 НО 10

ШСАУП1В12 70 45

Сход N"4-0 ШСАУП5,В9 70 5

С х о д Ш ШСАУП6,В10 80 5
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Параметры
и

аппаратура
Пожарная
сигнали

зация

Злектро- 
прибод 

Ьоздухо- 
за борного 
клапана

Датчик 
защиты 
ТЭНоЬ от 
перег^еба

Датчик 
защиты 
ТЗНоЬ от 
перег^еба

Контакты 
реле 

перепада 
дабления на 

фильтре

Контакты 
реле 

перепада 
дабления на 
приточном

Контакты 
реле 

перепада 
дабления на 
Ьытяжном

Датчик
канальной

температуры
Шкаф силобой

бентиляторе бентиляторе

С М В -3-ТКР -30Б1
Продление Сормобско -  Мещерской линии метрополитена б 

Нижнем Нобгороде от ст. "Москобская" до ст. "Волга"1 Ноб. 16-14 fOJ^
Изм. !(ол.уч /1ист Йдок. Подпись Hama
Разработал Фирсоб /4>/̂ 1 этап 

Ст. Стрелка.

Стадия Лист Листоб
Рук. гр. Бцбноб П 19
Гп. спец. Костничеб (Олн
Нач. отд. Дождеба 4/f' Схема Ьнешних подключений 

шкафа приточно-Ьытяжной 
Ьентиляции с электроподогреЬом 

ШСАУПВ^ТЭН

ОАО
НижегородметропроектН контр. Костюничеб !й(4
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Шкаф упрабления ШСА У П+ ТЭН
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Длины контрольных кабелей KBBrHe(A)-LS, м

Объект НазЬание 
ШСА У

Сечение 
5x1,5 м№

Сечение 
10x1,5м№

ТПП-30
ШСАУП12 49 30

ШСАУПК 63 11

Сход N4 ШСАУП2 210 17
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Электро- Датчик Датчик Датчик Контакты 
реле 

перепада 
дабления на 

фильтре

Контакты
Параметры

и
аппаратура

Пожарная
сигнали

зация

приЬод 
Ьоздухо- 

за борного 
клапана

защиты 
ТЭНоЬ от 
перег^еЬа

защиты 
ТЭНоЬ от 
перег^еЬа

защиты 
ТЭНоЬ от 
перег^еба

реле 
перепада 

дабления на 
приточном 

бентиляторе

Датчик
канальной

температуры
Шкаф си л обой
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C§

ос:
«о

СМВ-3-ТКР-Э0Б1
Продление Сормобско -  Мещерской линии метрополитена б 

Нижнем Нобгороде от ст. "Москобская"до ст. "Волга"
1 Hob. 16-% 0 /9

Изм. Кол.уц Лист Ндок Подпись Qama
Разработал Фирсоб ^D/if 1 этап 

Ст. Стрелка.

Стадия Лист Листоб
Рук гр Бцбноб П 20Гп. спец. КостюничеЬ Щн
Нач. отд Дождеба Схема Ьнешних подключений 

шкафа приточной 
бентиляции с злектроподогребом 

ШСАУП-^ТЭН

ОАО
Нижегородметропроект

Н. контр. КостюничеЬ



Шкаф упраЬления ШСА У ПЛ
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Длины контрольных кабелей КВВГhz(A)-FRLS, м

Объект Назбание 
ШСА У

Сечение 
5x1,5 м№

Сечение 
10x1,5м№

Вестибюль N"1 ШСАУПДЗЛД^ 30 10

Вестибюль №2 ШСАУПД1М2 70 38

ТПП-30 ШСАУПД5М6 105 18
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I
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Параметры
и

аппаратура
Пожарная
сигнали

зация

Электро-
прибод

боздухо-
заборного
клапана

Датчик 
защиты 
ТЗНоб от 
перег^еба

Датчик 
защиты 
ТЗНоб от 
перег^еба

Контакты 
реле 

перепада 
дабления на 

фильтре

Контакты 
реле 

перепада 
дабления на 
приточном

Контакты 
реле 

перепада 
дабления на 
бытяжном

Датчик
канальной

температуры
Шкаф силобой

бентиляторе бентиляторе
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СМВ-3-ТКР-Э0Б1
Продление Сормобско -  Мещерской линии метрополитена б 

Нижнем Нобгороде от ст. "Москобская"до ст. "Волга"

1 этап 
Ст. Стрелка.

Схема бнешних подключений шкафа 
подпорной бентиляции ШСА У Пд

Стадия

П

Лист

21

Листоб

ОАО
Нижегородметропроект 

___________ Формат АЗ



Позиция Наименобание и т ехническая характеристика Тип, марка,
обозна чение докуПента, 
опросного листа

Код оборудо- 
бания, изделия, 
материала

Забод-изготобитель Единица
измерение,

Количестбб' Масса 
единицы, 
кг

Примечание

1 2 3 4 5 6 7 8 9

КМК на ПК07+12.806

1 Электрооборцдобание

1.1 Шкаф ШАВРЗ, ШАВР4 шт. 2

(по заданию НМП)

и Ящик ЯУП шт. 1

(по заданию НМП)

1.3 Шкаф 2 20 2 -ШС, 2203-ШС шт. 2

(по заданию НМП)

/4 Шкаф 2202-ШЧ, 2203-ШЧ шт. 2

(по заданию НМП)

1.5 Шкаф 2202-ШР, 2203-ШР шт. 2

(по заданию НМП)

1.6 Пост упрабления гермоклапаном ПУ7-6/1 ООО "Электро-профи" шт. 2

1.7 Пост упрабления бентсистемой ПУ9-3/1 ООО "Электро-профи" шт. 1
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Позиция Наименобание и технические характеристики
Тип, марка, 

обозначение документа, 
опросного листа

Код оборудобания, 
изделия, 

материала
За бод-изготобитель Единица

измерения
Коли-
честбо

Масса 
единицы, кг Примечание

1 2 3 4 5 6 7 8 9

1.8 Ребун -220В РВП-220В шт. 1

19 Сбетильник с дбумя люминесцентными лампами 36Вт 2208IP6S ARKTIC SMC/PC 236 код 1069000960 шт. 4

1.10 Лампа люминесцентная PHILIPS TL^D S tfn d a rt 36Вт 220В TL'D36W/5i шт. 8

1.11 Розетка штепсельная РШ-12-081225-5^УЗ шт. 2

2. ЭЛЕКТРОМОНТАЖНЫЕ ИЗДЕЛИЯ

2.1 Перемы чка ПГС25-560У2,5 шт. 18

2.2 Профиль монтажный L=2m К106У2 шт. 2

2.3 Профиль монтажный /-образный L=2000mm К239У2 шт. 2

Z4 Металлорукаб РЗ-Ц-Х-Ш-15 км 0,030

Z5 Металлорукаб РЗ-Ц-Х-Ш -25 км 0,200

2.6 Металлорукаб РЗ-АЛ-Х8 км 0,070

2.7 Химический анкер: HVA N10x90 HILTI шт. 2^

(капсула HVU арт.256692, шпилька H A S -E  арт.332220)

2.8 Коробка соединительная КСК-8 шт. 4
2.9 Коробка соединительная КС К -16 шт. 6

2.10 Лоток L=2000mm НЛ20-П1,87УТ2,5 шт. 10

2.11 Комплект ВГ ВЕ22У2 шт. 3

2.12 Коробка У615АУ2 шт. 2

3  ПРОКА Т ЧЕРНЫХ МЕТАЛЛОВ

3.1 Шбеллер N8 Г0СТ82^0-79 км 0,004

Уголок рабнополочный обычной точности прокатки: ГОСТ 8509-79

3.2 50x50x5 км 0,008
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4. КАБЕЛЬНЫЕ ИЗДЕЛИЯ

Кабель силоЬой с медными жилами, с изоляцией из полиЬинилхлоридного ВБВнг(АИ5 ОАО "Иркутсккабель"

пластиката, с защитным шлангом из полибинилхлоридного ТУ 16.К71-090-2002

пластиката пониженной пожарной опасности, брониробанный,

сечением:

4.х2,5ок-1,0 км 0,030

4.2 Зх4ок-1,0 км 0,005

ЗхЮок-1,0 км 0,040

Кабель контрольный с медными жилами, с пластмассобой КВВГнг(АШ ОАО "Кирскабель"

изоляцией, не распростроняющий горение, с низким дымо- и ТУ 16.К71-310-2001

га зобы делением, сечением:

4.4 4x1-го км 0,030

4.5 10x1-1,0 км 0,010

Кабель контрольный с медными жилами, с пластмассобой КВ5Внг(АИ5 ОАО "Иркутсккабель'

изоляцией, брониробанный дбумя стальными лентами. ТУ 16.К71-090-2002

<с>
g
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сз
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не распростроняющий горение, с низким дымо- и газобыделением.

сечением:

4.6 4x15-1,0 км 0,050

4.7 4x2,5-10 км 0,100
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4.8 10x1,5-1,0 км 0,210

4.9 27x1,5-1,0 км 0,050

4.10 19x2,5-1,0 км 0,050

4.11 37x1,5-1,0 км 0,070

Кабель судобои контрольный с медными гибкими жилами сечением: НРШМ ОАО "Злектрокабель"

4.12 7x1,5-0,66 Г0СТ7866.1-76 Коль чугинский за бод" км 0,030

4.13 10x1,5-0,66 км 0,060

4.14 4x2,5-0,66 км 0,150

Кабель с медными гибкими жилами, с изоляцией и оболочкой из КГВВнг(АН5 ОАО НП "Подольск-

полибинилхлоридного пластиката пониженной пожарной опасности, ТУ 16.К13-031-2004 кабель'

сечением:

4.15 10x1-0,66 км 0,010

О
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4.16 3x1,5-0,66 км 0,030

4.17 4x2,5-0,66 км 0,010
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Пробод из медных луженых проболок с изоляцией из ПВХ ГОСТ 17515-72

пластика, сечением: НВ

4.18 1x0,35-500 км 0,230

Пробод медный гибкий, сечением: ТУ 16-705Л66-87

4.19 Ш -6 6 0 МГ км 0,010

4.20 1x6-660 км 0,010

4.21 1x10-660 км 0,010

4.22 1x16-660 км 0,010

Муфта концебая для силобых кабелей, с ПВХ изоляцией. ЗАО "ПЗЭМИ"

на напряжение 1 кВ, сечением: г. Подольск

4.23 3x10 ЗПКВНтпБ-б-10/25 к-т

Муфта концебая для контрольных кабелей, диаметром: ТУ36-2043-82

4.24 10... 14 мм ККТ-1УЗ шт. 2
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4.25 14... 26 мм ККТ-2УЗ шт. 20
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СУ на ПКО7+28.065

I. Силобое электрооборудобание

1 Злектрооборцдобание

1.1 Трансформатор трехфазный, с медными обмотками. ТСЗ-10У2 ООО «Матик-Злектро» шт.

мощностью ЮкВА, напряжение ВН-380В, НН-220В,

схема и группа соединений Д/Ун-11, 6 кожухе, исп. IP4-4-

1.2 Шкаф перегонный ШП1 шт.

(по заданию НМП)

1.3 Пост у продления насосом ПУ5-2/1 ООО "Злектро-профи" шт.

и Пост упрабления бентсистемой ПУ9-3/1 ООО "Злектро-профи' шт.

1.5 Поплабкобыйбыключатель, длина кабеля Юм WA65 Wilo шт. 3

1.6 Термопреобразобатель сопротибления дТС 125-50М.В2.60 ПО "ОВЕН" шт.

ТУ ̂ 211-00^-^6526536-02 г. Москба
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2. Электромонтажные изделия

2.1 Коробка клеммная 09125-20 ООО "Электро-профи' шт. 2

2.2 Выключатель безопасности б состабе: компл

1 Выключатель безопасности б пластикобом боксе. 0ТР25АЗМ 15CA022399R6670 АВВ

Р=15кВт, 1=30А, ~ШВ, 2хМ32+М16, ЭР, исп. IP65 - 1шт

2. Кабельный сальник, метрический, М32 - 2 шт. 00 955 АВВ

3 Гайка для сальника, М32 -  2 шт. 00 965 АВВ

2.3 Коробка клеммная К83-50/205Т2,5/8 ООО 'Электро-профи' шт. 2

2.^ Перемычка ПГС25-560У2,5 шт. 10

2.5 Комплект В Г ВГ22 У2 шт.

ТУ 36-2780-86

2.6 Комплект ВГ В Г38 У2 шт.

ТУ 36-2780-86

2.7 Профиль зетобый К239У2 шт. 10

I
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2.8 Лоток перфориробанный h=50 мм, Ь=200 мм, 1=3000 мм 3526i DKC шт. 15

2.9 Крышка лотка перфориробанного h=15 мм, Ь=200 мм, 1=3000 мм 3552^ DKC шт. 15
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2.10 Перегородка SEP, h=50 мм, 1=3000 мм 36480 DKC шт. 15

2.11 Консоль 6 состабе: компл.

1 Консоль монолитная, ширина лотка 200 мм -  1шт. ML 34103 DKC

2. Стандартный анкер с болтом, М8 - 2 шт. СМ430850 DKC

3 Кабельные изделия

Кабель силобой с медными жилами, с изоляцией из полибинилхлоридного ВБВнг(АНЗ ОАО "Иркутсккабель"

пластикта, с защитным шлангом из полибинилхлоридного ТУ 16.К71-090-2002

пластиката пониженной пожарной опасности, брониробанный.

сечением:

3.1 Зх2,5ок-1,0 км 0,015

3.2 4х2,5ок-1,0 км 0,025

3.3 4х4ок-1,0 км 0,035

3.4 4х6ок-1,0 км 0,005

Кабель с медными гибкими жилами, с изоляцией и оболочкой из КГВВнг(АК5 ОАОНП "Подольск-

1

ICQ

полибинилхлоридного пластиката пониженной пожарной опасности. ТУ 16.К13-031-2004 кабель"

сечением:

3.5 3x0,75-0,66 км 0,010

с>с

36 4x1,5-0,66 км 0,010

3.7 4x4-0,66 км 0,005

Лист
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Кабель контрольный с медными жилами, с пластмассобой КВВГнг(АИ5 ОАО "Кирскабель"

изоляцией, не распространяющий горение, с низким дымо- и ТУ 16.К71-310-2001

газобыделением, сечением:

3.8 10x1,5 км 0,020

Кабель контрольный с медными жилами, с пластмассобой КВБВнг(АН5 О А О "Иркутсккабель "

изоляцией, брониробанный дбумя стальными лентами. ТУ 16.К71-090-2002

не распространяющий горение, с низким дымо- и газобыделением.

сечением:

3.9 10x1,5 км 0,065

Пробод, сечением: МГ

3.10 Ы -О М ТУ 16.К71-117-90 км 0,010

3.11 Муфта концебая для кабелей, сечением: ККТ-1УЗ шт. 20

10... % мм ТУ36-2043-82

3.12 Муфта концебая для кабелей, сечением: ККТ-2УЗ шт. 15

U...26 мм ТУЗб-2043-82
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4. Материалы

и Шбеллер №8 ГОСТ 8240-97 км 0,005

и Полоса горячекатаная, 4x25 мм ГОСТ 103-2006 км 0.045

4.3 Сталь горячекатаная листоЬая, 200x200x5 мм ГОСТ 19903-74* шт.

4.4 Сталь прокатная углобая рабнополочная, 32x32x4 мм ГОСТ 8509-93 км 0,003

Труба стальная электросбарная ГОСТ 10704-91

с полностью сплющенным гратом, диаметром:

4.5 Т50х2 мм км 0,005

4.6 Т25х1,6 мм км 0,005

Гофриробанная труба из нераспространяющего горение полиамида.

с протяжкой, диаметром:

4.7 23 мм РА612329Г0 DKC км 0,040

Держатель с крышкой, диаметром:

1
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4.8 23 мм PASW23N DKC шт. 80
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4.9 Рама для крепления настенного шкафа 6 состабе: компл 3

1. Профиль монтажный МО-21 ОЗм, 1= 1500 мм- 2 шт. 369601 HILTI

2 Профиль монтажныйMQ-21 ОЗм, 1=960мм -  2 шт. 369601 HILTI

3 Профиль монтажныйMQ-21 ОЗм, 1= 1260мм - 2 шт. 369601 HILTI

4. Уголок монтажный MQW-4, 4 отберстия, 9 0 °-8  шт. 369658 H/LTI

5 Гайка монтажная MON - 48 шт. 369623 HILTI

6. Плита опорная MQG-2-M16 -  4 шт. 369682 HILTI

7. Анкерная шпилька HIT-V-5.8, N16x300 -  4 шт. 387066 HILTI

8 Иньециробанныйрастбор HIT-RE 500/330/1 ЕЕ -  1шт. 426676 HILTI

4.10 Муфта б состабе: компл 10

1 Муфта труба-коробка, IP66/IP68, 0 23 мм - 1шт. PAM23M32N DKC

2 Гайка с метрической резьбой, N32x1,5 -  1шт. PAGM32N оке

3. Кольцо уплотнительное, Ф 23 мм -  1шт. PAR23 DKC

5. Система "Стоп-огонь"

5.1 Трубка бандажная СОН 12/3 шт. 40

5.2 Трубка бандажная СОН 19/4 шт. 55

«О

S:сзil>

5.3 Полимерный уплотнитель (герметик огнезащитный) ЭП71 шт. 15
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Позиция Наименобание и технические характеристики
Тип, марка, 

обозначение документа, 
опросного листа

Код оборудобания, 
изделия, 

материала
За бод-изготобитель Единица

измерения
Коли- 

’ честбо
Масса 

единицы, кг
Примечание

1 2 3 4 5 6 7 8 9

II. ЭпектроосЬешение

1 Электрооборудобание

1.1 Выключатель абтоматический 3-х полюсный АП50Б-ЗМТУ2 16x3,5 ОАО "Электроаппарат" шт. 1

380В, 50Гц, 1н=1бА, 1отс=3,51н, исп. IP54 ТУ16-522139-78 г.Курск

1.2 Ящик с понижающим трансформатором 220/12В и ЯТП-0,25 ООО "Электрокомплект" шт. 3

розеткой г.Н.Нобгород

1.3 Сбетильник настенный сбетодиодный, В110, 15001т, Т857, SPORT, Dorado LED WRTHCLIFEE" шт. 8

16Вт, 220В, исп. IP65, с плафоном PC, с защитнойрешоткой г.Н. Нобгород

и Сбетильник пристраибаемый сбетодиодный, В104, 2х25001т, Т857, ВагаtLED 1002925 "NORTHCUFFE" шт. 40

ОР, 51 Вт, 220В, исп IP66, с плафоном PC г.Н. Нобгород

2.Электроцстанобочные изделия.

2.1 Одноклабишный быключатель дбухполюсный ЮЛ, 250В, EFAPEL ООО "ВОЛИAPT" шт. 10

для открытой устанобки, IP65 код, Ш21СВР г. Н. Нобгород

2.2 Переключатель дбухполюсный 16А, 220В, б пластмассобом ШО-55-RK-ROU ЗА0"АПАТ0Р-ЗШТР0" шт. 10

корпусе, исп IP55 г. Москба

2.3 Розетка штепсельная дбцхполюсная с заземляющим контак EFAPEL 48131С ООО "ВОЛМАРТ" шт. 3

том для открытой устанобки 2508, 16А, исп. IP65 г. Н Нобгород
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3 Кабельные изделия

Кабель силобой с медными жилами, с изоляцией и оболочкой из ВВГнг(АИ5 ОАО "Кирскабель'
полибинилхлоридного пластиката пониженной пожарной опасности, ТУ 16.К71-310-2001

сечением:

3.1 Зх1,5ок-1,0 км 0,20

3.2 4х1,5ок-1,0 км 0,03

3.3 5х1,5ок-г0 км 0,10

3.4 Зх2,5ок-1,0 км 0,15

Кабель силобой с медными жилами, с термическим барьером из BBrH2(A)-FRLS ОАО "Кирскабель"

слюдосодержащих лент, с изоляцией и оболочкой из ТУ 16.К71-337-2004

полибинилхлоридного пластиката пониженной пожарной опасности.

сечением:

3.5 Зх1,5ок-г0 км 0,20

3.6 4х1,5ок-1,0 км 0,03

:э
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37 5х1,5ок-1,0 км 0,10
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Труба стальная бодогазопрободная обыкнобенная с полностью

сплющенным гратом, диаметром: ГОСТ 3262-75'

4.1 Т32х3,2мм м/кг 0,0/30,9
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5.3лектромонтажные изделия.

5.1 Коробка отбетбительная для открытой прободки К0Р94-4У1 шт. 100

5.2 Соединительная клемма 3-х прободная WAGO, арт. 222-4-13 шт. 450

5.3 Короб для подбески сбетильникоб, L=2m КЛ-1УЗ шт. 30

5.4 Заглушка КЛ-ЗУЗ шт. 20

5.5 Скоба КЛ-СПУЗ шт. 60

5.6 Перемычка ПГС25-560У2,5 шт. 3

5.7 Латунный разрезной анкер, М10 СМ411034 ЗАО "DKC", г.Москба шт. 60

5.8 Шпилька резьбобая, оцинкобанная, DIN 975/976, МЮхЮОО СМ201001 ЗАО Ш С : г.Москба шт. 60

6 Система "Стоп огонь ‘
ТииТроЭнёрго^ 

г. Москба6.1 Трубка бандажная СОН 12/3 шт. 40

1
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6.2 Трубка бандажная СОН 19/4 шт. 70

6.3 Полимерный уплотнитель (герметик) картридж 12,4
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I. Силобое электрооборудобание

1 Злектрооборцдобание

1.1 Трансформатор трехфазный, с медными обмотками. ТСЗ-25У2 ООО «Матик-Электро» шт.

мощностью 25кВА, напряжение ВН-380В, НН-220В,

схема и группа соединений Д/Ун-11, б кожухе, исп. /Р44

1.2 Шкаф ббода ШВ1 шт.

(по заданию НМП)

1.3 Шкаф ббода ШВ2 шт.

(по заданию НМП)

и Шкаф перегонный ШП2 шт.

(по заданию НМП)

1 Т /

Шка-фсисшмы абтоматического-упрв6ления-ШВЛУ^Д4- -tmr Учтен б
ТМВ-З-ТКР-Ш

Шкаф местного упрабления затбором (2204-ШУЗ, 2205ШУЗ) шт. 2

1.6 (по заданию НМП)

1
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1.7 Система абтоматического упрабления бентипятором метрополитена

В0М16Р с преобразобателем частоты б состабе:

-€ЛУ~вотб~37-т2-

САУ-В0М16-55-ПЧ2

ООО НПП" ТехноСербис" шт. 2

г. Екатеринбург

КП 0553 от 08.11.2013

сзе

v2
I

о
С:

I

- шкаф САУ-В0М16-55-ПЧ2 (111ШУВ, 112ШУВ) ~ W

С М В - 3 -  Т К Р - Э 0 Б 1 . С

Продление Сормобско -  Мещерской линии метрополитена б 
Нижнем Нобгороде от ст. "Москобская" до ст. "Волга"1 3 гВВ.п 16-и Ш р -Л iOJii

Изм. Кояцч ЛистN док Подпись Дате
Разрйбота/1 Фирсоб 1 этап

Перегон ст. Москобская - ст. Стрелка. 
Венткамера ВУ-1 на ПК13+Н,600

Стадия Лист Листоб
Рук. гр. Вубноб

П 2.1 15Гп. спец. Костюничеб т
Нач отд Дождеба Ведомость оборудобания, 

изделий и материалоб
ОАО

Нижегородметропроект
И. контр. Костюничеб Ш ч
ГИП Демьянов!



1.8 Шкаф ШУ-ЗДВ1 шт.

(по заданию НМП)

1.9 Пост упрабления затбором ПУ2-6/1 ООО "Электро-профи" шт.

1.10 Пост упрабления бентклапаном ПУЗ-3/1 ООО "Электро-профи" шт.

1.11 Пост упрабления гермоклапаном /  задбижкой ПУ7-6/1 ООО "Электро-профи" шт.

1.12 Пост упрабления бентсистемой ПУ9-3/1 ООО "Электро-профи" шт.

1.13 Пост упрабления бентсистемой ПУ10-4/1 ООО "Электро-профи" шт.

114 Пост упрабления В ОМ ом ПУ11-9211/1 ООО "Электро-профи' шт. 2

1.15 Сирена сигнальная СС-1 Константинобский шт.

ТУ16-539.Э83-70 забод бысокобольтной

аппаратуры

1.16 Термопреобразобатель сопротибления дТС 125-50М.В2.60 ПО "ОВЕН" шт.

ТУШ-004-46526536-02 г. Москба
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1.17 Ящик для ремонтных работ арт. №5956 ЭЛЕКТРО-ПРОФИ шт.

1.18 Кабельная Ьилка i - x  полюсная на ток 63 А арт № 13106 ЭЛЕКТРО-ПРОФИ шт.

1.19 Выключатель путебой ВПК2122БУ2 Электротехническая шт. 2

ТУ16-526.433-78 компания ООО ПКФ"АИГ

г. Астрахань

2. Электромонтажные изделия

2.1 Выключатель безопасности 6 состабе: компл.

1 Выключатель безопасности б пластикобом боксе. 0T125EFCC3A 1SCA022280R1040 АВВ

Р=55кВт, /=125А, -Ш В , Фланец /I, ЗР, исп IP65 -  1шт.

2 Кабельный сальник, метрический, М4-0 - 2  шт. 00 956 АВВ

3 Кабельный сальник, метрический, М50 - 2 шт. 00 957 АВВ

4. Гайка для сальника, М40 -  2 шт. 00 966 АВВ

5 Гайка для сальника, N50 -  2 шт. 00967 АВВ

2.2 Коробка клеммная К03-01/483Т2,5/14 ООО "Электро-профи" шт.

2.3 Коробка клеммная N/0201/325 Т2,5/11 ООО "Электро-профи' шт. 2

1
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2Л Коробка клеммная K83-50/20ST2,5/8 ООО "Электро-профи' шт. 8

2.5 Перемычка ПГС25-560У2,5 шт. 40

2.6 Комплект В Г ВГ38У2 шт. 2

ТУ 36-2780-86

2.7 Комплект ВГ ВГ22 У2 шт.

ТУ 36-2780-86

2.8 Профиль зетобый К239У2 шт. 10

2.9 Лоток перфориробанный h=50 мм, Ь=200 мм, 1=3000 мм 35264 DKC шт. 60

2.10 Крышка лотка перфориробанного h=15 мм, Ь=200 мм, 1=3000 мм 35524 DKC шт. 60

2.11 Перегородка SEP, h=50 мм, 1=3000 мм 36480 DKC шт. 60

2.12 Консоль б состабе: компл. 180

1 Консоль монолитная, ширина лотка 200 мм -  1шт. ML 34103 DKC

2 Стандартный анкер с болтом, М8 -  2 шт. СМ430850 DKC

1
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Зажимная скоба (скоба BBS), тип 2056F для кабелей диаметром. ОВО Bettermann

2.13 0 22-28 мм Apm.-tr 116928 9 шт. 150
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2.14 0 34-40 мм Apm.-N-1169408 шт. 75

2.15 0 52-58 мм Apm.-N" 1169580 шт. 75
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Позиция Наименование и технические характеристики
Тип, марка, 

обозначение документа, 
опросного листа

Код оборудобания, 
изделия, 

материала
За бод-изготобитель Единица

измерения
Коли-
честбо

Масса 
единицы, кг

Примечание

1 2 3 4 5 6 7 8 9

4. Кабельные изделия

Кабель силоЬой с медными жилами, с изоляцией и оболочкой из ВВГнг(АН5 ОАО "Кирскабель"

полиЬинилхлоридного пластиката пониженной пожарной опасности, ТУ 16.К71-310-2001

сечением:

3.1 Зх2,5ок-Ю км 0,025

3.2 Зх4ок-1,0 км 0,050

. 2 ^ . ... . 1\'7Ппь' 1П .................................... п n't Г П Т 7J.J jx  /иик 1,и - -км— -a;U-fb.

JA А Л  ........................................  .................................................. п п 'in
J .  Y JX уэик 1, и ......км ...

3.5 4-х1,5ок-1,0 км 0,015

36 ix16oK-W км 0,010

3.7 4х35мк-1,0 км 0,010

Кабель силобой с медными жилами, с изоляцией из полибинилхлоридного ВБВнг(АИ5 ОАО "Иркутсккабель"

пластиката, с защитным шлангом из полибинилхлоридного ТУ 16.К71-090-2002

пластиката пониженной пожарной опасности, брониробанный.

сечением:

3.8 Зх1,5ок-1,0 км 0,250

3.9 4х16ок-1,0 км 0,040

I
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Позиция Наименобание и технические характеристики
Тип, марка, 

обозначение документа, 
опросного листа

Код оборудобания, 
изделия, 

материала
Забод-изготобитель Единица

измерения
Коли- 

' честбо
Масса 

единицы, кг Примечание

1 2 3 4 5 6 7 8 9

Кабель силобой с медными жилами, с термическим барьером из BBrHz(A)-FRLS ОАО "Кирскабель"

слюдосодержащих лент, с изоляцией и оболочкой из ТУ 16.К71-337-2004

полибинилхлоридного пластиката пониженной пожарной опасности.

сечением: Щ 7

3.10 [Эх6Ч;в-Зх95мк-1,0 км - в т - 0,025 ]

Кабель с медными гибкими жилами, с изоляцией и оболочкой из КГВБбВнг(АШЬ5 ОАОНП "Подольск-

полибинилхлоридного пластиката пониженной пожарной опасности. ТУ 16.К13-031-2004 к а бель"

с броней из профилиробанной стальной оцинкобанной ленты.

огнестойкий, сечением:

3.11 [3 x 3 5 ^ 6 - 3x50-0,66] / 1 2 / км 0,090

/ Ш
L v ^  /Г/1 П 40П3. i£ .-... км...- % 1/и

Кабель с медными гибкими жилами, с изоляцией и оболочкой из КГВВнг(АШ15 ОАО НП "Подольск-

полибинилхлоридного пластиката пониженной пожарной опасности, ТУ 16.К13-031-2004- кабель"

огнестойкий, сечением:

3.13 [3x35-0,66 3x50-0,66] / и / км 0,010

Кабель с медными гибкими жилами, с изоляцией и оболочкой из КГВВнг(АИ5 ОАО НП "Подольск-

полибинилхлоридного пластиката пониженной пожарной опасности, ТУ 16.К13-031-2004 кабель"

сечением:

з .и 3x0,75-0,66 км 0,020

3.15 3x1,5-0,66 км 0,020

1
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3.17 4x1,5-0,66 км 0,050

3.18 10x1,5-0,66 км 0,050

Кабель контрольный с медными жилами, с пластмассобой КВВГнг(АИ5 ОАО "Кирскабель"

изоляцией, не распростроняющий горение, с низким дымо- и ТУ 16.К71-310-2001

газобыделением, сечением:

3.19 10x1,5 км 0,030

3.20 14x1,5 км 0,050

Кабель контрольный с медными жилами, с пластмассобой КВВГЭнг(АиЗ ОАО "Кирскабель"

изоляцией, не распростроняющий горение, с низким дымо- и ТУ 16.К71-310-2001

3.21

газобы делением, с общим экраном из медной фольги, сечением:

19x1 км 0,070

Кабель контрольный с медными жилами, с пластмассобой КВБВнг(АИЗ ОАО "Иркутсккабель"

изоляцией, брониробанный дбумя стальными лентами. ТУ 16.К71-090-2002

не распростроняющий горение, с низким дымо- и газобы делением,

3.22 5x1,5 км 0,070

I
сз
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3.23 7x1,5 км 0,015

о
с:

3.24 19x1,5 км 1,000

325 27x1,5 км 0,070
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3.26 7x2,5 км 0,100

3.27 19x4 км 0,090

Кабель контрольный с медными жилами, с термическим барьером из КВВГнг(АШЬ5 ОАО "Кирскабвль'

слюдосодержащих лент, с изоляцией и оболочкой из ТУ 16.К71-337-2004

полибинилхлоридного пластиката пониженной пожарной опасности,

сечением:

3.28 5x1,5 км 0,045

3.29 10x1,5 км 0,015

3.30 14x1,5 км 0,010

3.31 19x1,5 км 0,120

Кабель с медными гибкими жилами, с изоляцией из полиэтилена. КУПЗВнг(АИ5 ОАОНП "Подольск-

б общем экране, б оболочке из полибинилхлоридного пластиката. ТУ 16.К13-040-2012 кабель"

не распространящей горение, с низким дымо- и газобыделением.

сечением:

I
5:
сз

3.32 4х2х0,5 км 0,070

3.33 14x2x0,5 км 0,070

С Зе

§

С5
с:

Кабель с медными гибкими жилами, сечением: НРШМ ОАО "Злектрокабель'

3.34 4x1,5-0,66 ГОСТ 7866.1-76 Коль чугинский забод" км 0,020
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Позиция Наименобание и технические характеристики
Тип, марка, 

обозначение документа, 
опросного листа

Код оборудоЬания, 
изделия, 

материала
За Ьод-изготоЬитель Единица

измерения
Коли- 

' честЬо
Масса 

единицы, кг
Примечание

1 2 3 4 5 6 7 8 9

3.35 10x1,5-0,66 км 0,025

3.36 14x1,5-0,66 км 0,015

3.37 4x2,5-0,66 км 0,060

Продод, сечением: МГ

3.38 1x4-0,66 ТУ 16.К71-117-90 ^ км 0,060

3.39 1x10-0,66 км 0,005

3.40 Муфта концеЬая термоусажиЬаемая ЗКВТп-1-(95-150) шт. 8 -Ф-

ТЧ36-2674-84

341 Муфта концеЬая термоусажиЬаемая ЗКВТп-1-70 шт. 8

ТУ36-2674-84

Г ? / Ik 'R  Т п  1 ■in /1 .1 /JA / /тду/гПа 'к^ т В р п О у С а Ж и и и и п и И  "  ...................... j f \ D  п 1  H j j —.шт....- ..... /t/“-
Тт-2674-84

3.43 Муфта концеЬая термоусажиЬаемая 4КВТП-1-35 шт. 8

ТУ36-2674-84

3.44 Муфта концеЬая для кабелей, сечением: ККТ-1УЗ шт. 30

10... 14 мм ТУ36-2043-82

3.45 Муфта концеЬая для кабелей, сечением: ККТ-2УЗ шт. 50

14...26 мм ТУ36-2043-82
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Позиция Наименобание и технические характеристики
Тип, марка, 

обозначение документа, 
опросного листа

Код оборудоЬания, 
изделия, 

материала
За бод-изготобитель Единица

измерения
Коли- 

' честбо
Масса 

единицы, кг Примечание

1 2 3 4 5 6 7 8 9

4. Материалы

4.1 По/юса горячекатаная, 4x25 мм ГОСТ 103-2006 км 0,300

4.2 Шделлер №8 ГОСТ 8240-97 км 0,015

4.3 ЦинкоЬая краска-спрей, объем 4 73мл 37039HDZ DKC шт. 10

5 Система "Стоп-огонь"

5.1 Тру5ка бандажная СОН 12/3 шт. 30

5.2 Трубка бандажная СОН 19/4 шт. 50

5.3 Полимерный уплотнитель (герметик огнезащитный) ЭП71 шт. 40
'
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Пози
ция

Наименование и техническая характеристика Тип, марка, обозначение 
документа, опросного 

листа

Код
оборудования,

изделия,
материала

За Вод- 
изготовитель

Единица
измере

ния

Коли
чество

Масса
единицы

кг

Примечание

1 2 3 4 5 6 7 8 9

II. ЭпектроосЬещение.

1 Электооодоридобание

1.1 Выключатель автоматический 3-х полюсный АП50Б-ЗМТУ2 16x3,5 ОАО "Электроаппарат' шт. 1

380В, 50Гц, 1н= 16А, 1отс=3,51н, исп. Р54 ТУ16-522.139-78 г.Курск
'

1.2 светильник настенный с лампой SON-H Pro 110Вт РБУ02-125-002 3 -д  "СЬетотехника" шт. 30

220В, исп. 1Р5̂ г.ЛихослаВль

1.3 светильник подВесной с лампой SON-H Pro 110Вт РСП05-125-742 0А0"АСТЗ:р.п. Тургеневе, 
Ардатобский р-он. 

Республика Мордобия

шт. 20

220В, исп. 5'3

и светильник пристраиваемый с 2-мя люминесцентными лампами Вага 1236 1001970 "NORTHCUFFE" шт. 20

36Вт, 220В, с ЭПРА, исп !Р66, П7, РС/РС, HF, 1C, Ех, 3UN-2wm г.Н. Новгород

1.5 светильник настенный с энергосберегающей лампой ФППОЗ-20-003 0А0"АСТЗ",р.п. Тургеневе, 
Ардатобский р-он. 

Республика Мордобия

шт. 70

5Р23ВШ, 220В, исп. IP65

1.6 светодиодный прожектор 220В, ЮОВт SKA T-LPH-10078- ООО "А ТОН" шт. 6

W70-220VAC-P65 г. ННоВгород

1.7 Энергосберегающая лампа с цоколем Е27 SP23W ООО "РОСЭЛ", шт. 75

23Вт, 220В, ШОК, А 6023 г. Санкт-Петербург

1.8 Лампа натриевая 110Вт. 220В SON-H Pro-110W шт. 52

1.9 Лампа люминесцентнаяPHLIPS TL-DStandarf Colours, 36Вт, 220В TL-D36W/54 872790081584900 PHILIPS шт. 22

15:
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ция

Наименобание и техническая характеристика Тип, марка, обозначение 
документа, опросного 

листа

Код
одорудобания,

изделия,
материала

Забод-
изготобитель

Единица
измере

ния

Коли-
честбо

Масса
единицы

кг

Примечание

1 2 3 4 5 6 7 8 9

1.10 Ящик с понижающим трансформатором 220/12В и розеткой. ЯТП-0,25 ООО "Электрокомплект" шт. 3

степень защиты IP54- ГОСТ 30030-94- г.Н.Нобгород

1.11 Сбетильник пристраибаемый сбетодиодный, В104-, 2х25001т, Т857, Ваг a t LED 1002925 "NORTHCLIFFE" шт. 70

ОР, 51 Вт, 220В, исп. IP66, с плафоном PC. г.Н Нобгород

1.12 Сбетильник абарийный для подземных сооружений B S -7303-1x9 "Белый с бет" шт. 10-30- .л и

"ФЛАГМАН", класс!, IP65, с коми. люм. лампой 9Вт. г. Москба

Эбакуционные знаки:

1.13 "ВЫХОД" РР-35233.01 шт. 6

1.U "напрабление к  бы ходу" РР-35233.08 шт. 4

 ̂4{Г / и /1 о пи лестнице обецх .......  ................. PP-3523J. 12 шт. ... 20 .

2Электроистанобочные изделия

2.1 Одноклабишный быключатель дбухполюсный 10А, 250В, EFAPEL ООО "ВОЛМАРТ" шт. 10

для открытой устанобки, IP65 код, Ш21СВЙ г. Н. Нобгород

2.2 Переключатель дбухполюсный 16А, 220В, в пластмассобом Ш О-55-RK-ROU ЗАО "АПАТОР-ЗШТРО" шт. 26

корпусе, исп. IP55 г. Москба

2.3 Розетка штепсельная дбцхполюсная с заземляющим контак EFAPEL 48131С ООО "ВОЛМАРТ" шт. 5

том для открытой цстанобки 250В, 16А, исп. 1Р65 г. Н. Нобгород

«о
s5:
QQ

сзе

о
С:

I
Лист

1 2 16-14 СМВ-3-ТКР-30Б1.С 2.12Йзм. кояуч /1ист filok Подпись Лата



Пози
ция

Наименобание и техническая характеристика Тип, марка, обозначение 
документа, опросного 

листа

Код
оборудобания,

изделия,
материала

За бод-  
изготобитель

Единица
измере

ния

Коли-
честбо

Масса
единицы

кг

Примечание

2 3 8

3 Кабельные изделия

Кабель силобой с медными жилами, с изоляцией и оболочкой из ВВГнг(АН5 ОАО "Кирскабель"

полибинилхлоридного пластиката пониженной пожарной опасности, ТУ 16.К71-310-2001

сечением:

3.1 Зх15ок-1,0 км 0,270

3.2 2х2.5ок-1,0 км 0,040

3.3 Зх2.5ок-1,0 км 1,050

3.4 4х2,5ок-Ю км 0,100

3.5 5х2,5ок-1,0 км 0 ,Ш

3.6 ЗхШ -1,0 км 0,500

3.7 5х4ок-1,0 км 0,250

3.8 Зхбок-1,0 км 0,100

1
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С

3.9 4хбок-1,0 км 0,100

3.10 ЗхЮок-1,0 км 0,100

3.11 4х16ок-1,0 км 0,150
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Пози
ция

НаименоЬание и техническая характеристика Тип, марка, обозначение 
документа, опросного 

листа

Код
оборудоЬания,

изделия,
материала

ЗаЬод-
изготобитель

Единица
измере

ния

Коли-
честбо

Масса
единицы

кг

Примечание

2 3 5 8

Кабель силобой с медными жилами, с термическим барьером из ВВГнг(АШ15 ОАО "Кирскабель"

слюдосодержащих лент, с изоляцией и оболочкой из ТУ 16.К71-337-200А

полибинилхлоридного пластиката пониженной пожарной опасности.

сечением:

3.12 3x15-1,0 км 0,170

3.13 3x2,5-10 км 1,000

з.и 5x2,5-1,0 км 0,300

-̂.Материалы

Труба стальная Ьодогазопрободная обыкнобенная с полностью

сплющенным гратом, диаметром: ГОСТ 3262-75*

и Т32х3,2мм м/кг 60,0/185,4

5 Электромонтажные изделия.

5.1 Коробка отбетбительная, IP54 К0С2У2 шт.

5.2 Коробка отбетбительная, IP55 код 54100 ЗАО "ДКС", г. Москба щт. 400

I
IQQ
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ос:

S.3 Сжим отбетбительный У733МУЗ шт. 1200

5.4 Коробка протяжная У994У2 шт. 10

5.5 Стойка К1150цУТ1,5 шт. 70

5.6 Скоба К1157цУТ1,5 шт. 140
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Пози
ция

НаименоЬание и техническая характеристика Тип, марка, обозначение 
документа, опросного 

листа

Код
оборудобания,

изделия,
материала

ЗаЬод-
изготоЬитель

Единица
измере

ния

Коли-
честбо

Масса
единицы

кг

Примечание

1 2 3 4 5 6 7 8 9

5.7 Полка К1161цУТ1,5 шт. 70

5.8 Лоток 50x100 мм, L=3m код 35262 ЗАО "ДКС", г. Москба шт. 30

5.9 Лоток50x200мм, L=3m код 3526^ // шт. 30

5.10 Перегородка SEP, 50 мм, L=3m кодЗ бШ
ft

шт. 60

5.11 Перемычка ПГС25-560У2,5 шт. 10

5.12 Коро5, L=2m КЛ-2УЗ шт. 5

5.13 Заглушка КЛ-ЗУЗ шт. 4

5. и Скоба КЛ-СПУЗ шт. 10

5.15 Соединительная клемма 3-проЬодная WA60, арт 222-413 шт. 600

6. Система "Стоп огонь"

6.1 Трубка бандажная СОН 12/3 ООО "Про Знерго" 
г. Москба шт. Ш

6.2 Трубка бандажная СОН 1Ш // шт. 630

6.3 Полимерный уплотнитель (герметик) // картридж 120
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Позиция Наименобание и технические характеристики
Тип, марка, 

обозна чение документа, 
опросного листа

Код
оборудобания,

изделия,
материала

Забод-изготобитель
Единица

измерени9
Коли-
честбо

Масса 
единицы, кг Примечание

1 2 3 4 5 6 7 8 9

1.7 Сигнализатор уробня ультразбукобой с датчиком контроля уробня УЗС-107-АЛ101-3000-0 ОАО "Теплоприбор" шт. 2

боды АЛ 101 на 1 контролируемый уробень, длиной Зм, с бторичным г. Рязань

преобразобателем ВП-101, изгиб на расстоянии 1,5м от фланца,

1.8 Пост упрабления насосом ПУ5-2/1 ООО "Электро-профи" шт. 3

1.9 Термопреодразобатель сопротибления дТС дТС125-50М.В2.60 ПО "ОВЕН" шт. 1

ТУ 4211-00^-/^6526536-02 г. Москба

2. Электромонтажные изделия

2.1 Коробка клеммная 09125-20 ООО "Электро-профи" шт. 2

2.2 Коробка клеммная К92-55-20/32 ООО "Электро-профи" шт. 3

2.3 Выключатель безопасности б состабе: компл 3

1 Выключатель безопасности б пластикобом боксе. 0ТР63АЗМ 1SCA022613R1200 АВВ

Р=30кВт, 1=63А, ~ШВ, 2хМ32^М1б, ЗР, исп. IP65 -  1шт.

2. Кабельный сальник, метрический, М32 -  2 шт. 00 955 АВВ

3. Гайка для сальника, М32 - 2 шт. 00 965 АВВ
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Позиция Наименобание и технические характеристики
Тип, марка, 

обозиа чение документа, 
опросного листа

Код
оборудобания,

изделия,
материала

Забод-изготобитель Единица
измерение.

Коли-
честбо

Масса 
единицы, кг Примечание

2 3 5 8

2.4 Коробка клеммная K81-00/10ST2,5/10 ООО "Электро-профи' шт. 8

2.5 Перемычка ПГС25-560У2,5 шт. 10

2.6 Комплект ВГ В Г38 У2 шт.

ТУ 36-2780-86

2.7 Комплект В Г ВГ22У2 шт. 2

ТУ 36-2780-86

2.8 Лоток перфориробанный h=50 мм, Ь=200 мм, 1=3000 мм 35264 DKC шт. 10

2.9 Крышка лотка перфорироЬанного h=15 мм, Ь=200 мм, 1=3000 мм 35524 DKC шт. 10

2.10 Перегородка SEP, h=50 мм, 1=3000 мм 36480 DKC шт. 10
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Позиция Наименобание и технические характеристики
Тип, марка, 

обозначение документа, 
опросного листа

Код
оборудобания,

изделия,
материала

Забод-изготобитель Единица
измерения

Коли-
честбо

Масса 
единицы, кг

Примечание

2 3 5 8

2.12 Консоль б с оста б е: компл. 30

1. Консоль монолитная, ширина лотка 200 мм -  1шт. ML 34103 DKC

2 Стандартный анкер с болтом, М8 -  2 шт. СМ Ш 850 DKC

2.13 Подбес б состабе: компл. 2

1. Шпилька резьбобая, оцинкобанная МЮхЮОО, 1=1000 мм -  3 шт. СМ201001 DKC

2. Пластина для подбеса проболочного лотка на шпильке -  6шт. ВРМ2910 DKC

3  Гайка с насечкой, препятстбующая откручибанию, М8 - 6шт. СМШ040 DKC

4. Стальной забибной анкер, М8-3 шт. СМ111000 DKC

214 Лоток проболочный h=30 мм, Ь= 100 мм, 1=3000 мм FC3010 DKC шт.

215 Крышка лотка проболочного h=15 мм, Ь=100 мм, 1=3000 мм 35522 DKC шт.

2.16 Держатель для крышки FC37004 DKC шт. 72

2.17 Консоль б состабе: компл 27

1 Консоль монолитная, ширина лотка 100мм - 1 шт. ML 34101 DKC

2. Стандартный анкер с болтом, М8 -  2 шт. СМ430850 DKC
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Позиция Наименобание и технические характеристики
Тип, марка, 

обозначение документа, 
опросного листа

Код
оборудобания,

изделия,
материала

Забод-изготобитель Единица
измеренш

Коли- 
'■ честбо

Масса 
единицы, кг

Примечание

1 2 3 4 5 6 7 8 9

3. Кабельные изделия

Кабель силоЬой с медными жилами, с изоляцией из полиЬинилхлоридного ВБВнг(АН5 ОАО "Иркутсккабель"

пластиката, с защитным шлангом из полиЬинилхлоридного ТУ 16.К71-090-2002

пластиката пониженной пожарной опасности, бронироЬанный,

сечением:

3.1 Зх2,5ок-1,0 км 0,015

3.2 Зх^ок-1,0 км 0,015

3.3 Зхбок-1,0 км 0,005

3.^ Зх50мк-1,0 км 0,010

3.5 4х2,5ок-г0 км 0,015

3.6 4х16мк-1,0 км 0,030

Кабель силобой с медными жилами, с изоляцией и оболочкой из ВВГнг(АП5 ОАО "Кирскабель"

полибинилхлоридного пластиката пониженной пожарной опасности. ТУ 16.К71-310-2001

сечением:

3.7 2х2,5ок-го км 0,010

Кабель контрольный с медными жилами, с пластмассобой КВБВнг(АИ5 ОАО "Иркутсккабель"

изоляцией, брониробанный двумя стальными лентами. ТУ 16.К71-090-2002

не распространяющий горение, с низким дымо- и газобыделением.

сечением:

3.8 10x1,5 км 0,080
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Позиция НаименоЬание и технические характеристики
Тип, марка, 

обозначение документа, 
опросного листа

Код
о5орудо6ания,

изделия,
материала

Забод-изготобитель Единица
измерения

Коли-
честбо

Масса 
единицы, кг

Примечание

2 3 5 8

Кабель контрольный с медными жилами, с пластмассоЬой КВВГнг(АН5 ОАО "Кирскабель"

изоляцией, не распространяющий горение, с низким дымо- и ТУ 16.К71-310-2001

3.9

газоЬыделением, сечением.

7x1,5 км 0,030

Кабель с медными гибкими жилами, с изоляцией и оболочкой из КГВВнг(АН5 ОАОНП "Подольск-

полиЬинилхлоридного пластиката пониженной пожарной опасности. ТУ 16.K13-03U200i кабель"

3.10 4x1,5-0,66 км 0,150

Пробод, сечением: МГ

3.11 м ТУ 16.К71-117-90 км 0,015

3.13 1x6 км 0,005

314 1x10 км 0,005

3.15 Муфта концеЬая термоусажибаемая ЗКВТп-1-70 шт.

ТУЗб-2674-84

3.16 Муфта концеЬая термоусажибаемая т Т п -1 -3 5 шт.

I
5:сз
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ТУ36-2674-84

317 Муфта концебая для кабелей, сечением: ККТ-2УЗ шт. 30

сзе
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14...26 мм ТУ36-2043-82
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Позиция Наименобание и технические характеристики

2

Тип, марка, 
обозна чение документа, 

опросного листа

3

Код
оборудоЬания,

изделия,
материала

ЗаЬод-изготоЬитель

5

Единица
измерения

Коли-
честбо

Масса 
единицы, кг

8

Примечание

4. Материалы

4./ Полоса горячекатаная, 4-х25 мм ГОСТ 103-2006 км 0,035

и Сталь горячекатаная листобая, 250x250x5 мм ГОСТ 19903-7V шт.

и Труба стальная бесшобная, Т5^х5 мм ГОСТ 19903-7^’ шт. 2

4.4 Рама для крепления настенного шкафа б состабе: компл 2

1. Профиль монтажный МО-210 Зм, 1=1500 мм -  2 шт. 369601 нал

2. Профиль монтажныйMQ-21D Зм, 1=960мм -  2 шт.

3 Профиль монтажный МО-210 3  м, 1=1260 мм -  2 шт.

369601 НИЛ

369601 НИЛ

4. Уголок монтажный M0W-4, 4 отберстия, 90° -  8 шт. 369658 НИЛ

5. Гайка монтажная MON - 48 шт.

6. Плита опорная М06-2-М16 -  4 шт.

7. Анкерная шпилька HIT- V-5.8, М16х300 -  4 шт.

369623 НИЛ

369682 НИЛ

387066 НИЛ

8. Иньециробанныйрастбор HIT-RE 500/330/1 ЕЕ -  1шт. 426676 НИЛ

Труба стальная электросбарная ГОСТ 10704-91

с полностью сплющенным гратом, диаметром:

1
I0Q

4.5

4.6

Т50х2 мм

Т25x1,6 мм

км 0,030

км 0,090

4.7 Муфта трубная МТ38У2,5 шт. 3
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Позиция Наименобание и технические характеристики
Тип, марка, 

обозна чение документа, 
опросного листа

Код
оборудобания,

изделия,
материала

За бод-изготобитель Единица
измеренш

Коли- 
\ честбо

Масса 
единицы, кг Примечание

1 2 3 4 5 6 7 8 9

// Электроосбещение.

t ЗлектрооборудоЬание

1.1 Выключатель абтоматический 3-х полюсный АП50Б-ЗМТ У2 16x3,5 ОАО "Электроаппарат" шт. 1

380В, 50Гц, 1н=16А, !отс=3,5Н исп. IP54 ТУ16-522139-78 г.Курск

1.2 Ящик с понижающим трансформатором 220/12В и ЯТП-0,25 ООО "Электрокомплект" шт. 1

розеткой г.Н.Нобгород

1.3 Сбетильник пристраибаемый с 2-мя люминесцентными лампами Вага 1236 Код 1001970 "NORTHCLIFFE" шт. 16

36Вт, 220В, сЗПРА, исп. Р66,117, РС/РС, HF, 1C, Ех, ЗиМ-2шт г.Н. Нобгород

U Сбетильник настенный с энергосберегающей лампой SP23Bm, ФППОЗ-20-003 0А0"АСТЗ",р.п. Тургенебо, 
Ардатобский р-он. 

Республика Мордобия

шт. 10

220В, исп IP65

15 Лампа люминесцентнаяPHLIPS TL-DStandarf Colours, 36Вт, 220В TL-D36W/54 8727900 8 Ш 9  00 PHILIPS шт. 35

1.6 Энергосберегающая лампа с цоколем Е27 SP23W ООО "РОСЭ/1", шт. 12

23Вт, 220В, ШОК, А6023 г. Санкт-Петербург

2.3лектроцстанобочные изделия

2.1 Переключатель дбухполюсный 16А, 220В, б пластмассобом ШО-55-RK-ROU ЗАО "АПАТ0Р-3/1ЕКТР0" шт. 6

корпусе, исп IP55 г. Москба

2.2 Розетка штепсельная дбухполюсная с заземляющим контак EFAPEL 48131С ООО "ВОЛМАРТ" шт. 3

том для открытой устаноЬки 2508, 16А, исп. IP65 г. Н. Нобгород
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Позиция Наименобание и технические характеристики
Тип, марка, 

обозна чение документа, 
опросного листа

Код
оборудобания,

изделия,
материала

Задод-изготобитель Единица
j3MepeHU}

Коли-
честбо

Масса 
единицы, кг

Примечание

1 2 3 4 5 6 7 8 9

ЗКабельные изделия.

Кабель силоЬой с медными жилами ВВГнг(АН5

3.1 3x1,5-10 ТУ Ш71-310 км 0,050

3.2 4x15-1,0 км 0,050

3.3 5x1,5-10 км 0,060

3.4 3x2,5-10 км 0,140

Кабель силобой с медными жилами ВВГнг(АШЬ5

3.5 3x15-1,0 ГОСТ 15150-69 км 0,070

3.6 5x1,5-10 км 0,060

4.Материалы

Труба стальная бодогазопроЬодная обыкнобенная с полностью

сплющенным гратом, диаметром: ГОСТ 3262-75"

4.1 Т32х3,2мм м/кг 10,0/30,9

5.Электромонтажные изделия.

5.1 Коробка отбетбительная для открытой прободки К0Р94-4У1 шт. 50

5.2 Соединительная клемма 3-х прободная WA60, арт. 222-413 шт. 240

5.3 Короб для подбески сбетильникоб, L =2м КЛ-1УЗ шт. 18

1

1CQ

5.4 Заглушка КЛ-ЗУЗ шт. 6

5.5 Скоба КЛ-СПУЗ шт. 36

5.6 Перемычка ПГС25-560У2,5 шт. 2

а

:d

§

5.7 Латунный разрезной анкер, М10 СМ411034 ЗАО "DKC", г.МоскЬа шт. 40

5.8 Шпилька резьбобая, оцинкобанная, DIN 975/976, МЮхЮОО СМ201001 ЗАО "DKC", г.МоскЬа шт. 40

0 с:
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Позиция Наименобание и технические характеристики
Тип, марка, 

обозна чение документа, 
опросного листа

Код
оборудобания,

изделия,
материала

За бод-изготобитель Единица
jsMepenuf

Коли-
честбо

Масса 
единицы, кг

Примечание

1 2 3 4 5 6 7 8 9

6. Система "Стоп огонь"

6.1 Трубка бандажная СОН 12/3 ООО "Про Энерго" 
г. Москба шт. 40

6.2 Трубка бандажная СОН 19/^ // шт. 70

6.3 Полимерный уплотнитель (герметик) // картридж 12,4
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Позиция НаименоЬание и технические характеристики
Тип,марка,
обозначение документа, 
опросного листа

Код оборудобания, 
изделия,материале  ̂ Забод-изготобитель Единица

измерения
Коли- 

' честбо

Масса
единицы,
кг

Примечание

1 2 3 4 5 6 7 8 9

/// Учет сточных бод

1 Электроо5орудобание

1.1 Шкаф питания ящика учета сточных Ьод (ШП-ЯУСВЗ) шт. 1

(по заданию НМП)

12 Ящик учета сточных Ьод (ЯУСВ9, ЯУСВЮ) шт. 2

(по заданию НМП)

13 Расходомер ультразбукобой с накладными излучателями

АКРОН-01 - RS485- GSM-модем с устанобленными настройками ТУ 4213-011- 18623641-05 шт. 2

(0у<500 мм)

2. Электромонтажные изделия

2.1 Рама для крепления настенного шкафа б состабе: компл. 3

1 Профиль монтажный МО-21 ОЗм, 1=1500 мм- 2 шт. 369601 HILTI

2. Профиль монтажный MQ-21D 3 м, 1=960 мм - 2 шт. 369601 HILTI

3 Профиль монтажныйMQ-21 ОЗм, 1= 1260мм - 2 шт. 369601 HILTI

Уголок монтажный MQW-4, 4 отберстия, 90° -  8 шт. 369658 HILTI

5. Гайка монтажная MQN -  ^8 шт. 369623 H/LTI

6. Плита опорная MQG-2-M16 -  4 шт. 369682 HILTI
:s:
<с>
§
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7. Анкерная шпилька HIT- V-5.8, М16х300 -  4 шт. 387066 HILH

8. Иньециробанныйрастбор HIT-RE 500/330/1 ЕЕ -  1шт. 426676 HILTI
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Позиция Наименобание и технические характеристики
Тип,марка,
обозначение документа, 
опросного листа

Код оборудобания, 
изделия, материалеJ Забод-изготобитель Единица

измерения
Коли- 

' честбо

Масса
единицы,
кг

Примечание

1 2 3 4 5 6 7 8 9

2.2 Проболочный лоток 30x100 мм, 1=3 м FC3010 DKC шт. 7

2.3 Шпилька резьбобая, оцинкобаная, N8x1000 (300 мм на 1м лотка) СМ200801 DKC шт. 7

24 Пластина для подбеса проболочного лотка на шпильке FC37311 DKC шт. 28

Z5 Гайка с насечкой, препятстбующая откручибанию, М8 СМ100800 DKC шт. 28

2.6 Стальной забибной анкер, М8 СМ400830 оке шт. 14

3. Кабельные изделия

Кабель силобой с медными жилами, с изоляцией из полибинилхлоридного ВБВнг(АН5 ОАО "Иркутсккабель"

пластиката, с защитным шлангом из полибинилхлоридного ТУ 16.К71-090-2002

пластиката пониженной пожарной опасности, брониробанный.

сечением:

3.1 Зх1,5ок-1,0 км 0,035

4. Материалы

4.1 Гофриробанная труба из нераспространяющего горение полиамида,

с протяжкой, диаметром:

12 мм PA611216F0 DKC км 0,040

4.2 Держатель с крышкой, диаметром:

12 мм PASW12N DKC шт. 13

I
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Позиция НаименоЬание и технические характеристики
Тип, марка, 

обозначение докумеШа, 
опросного листй

Код оборудобания, 
изделия, 

материала
Забод-изготобитель Единица

измерения
Коли-
честбо

Масса 
единицы, кг Примечание

1 2 3 4 5 6 7 8 9

Венткамера на ПК 23+00.500

1 Силобое электрооборудоЬание

1 ЭлектрооборцдоЬание

1.1 Трансформатор трехфазный, с медными обмотками, ТСЗ-20У2 ООО «Матик-Электро» шт. 1

мощностью 20кВА, напряжение ВН-380В, НН-220В,

схема и группа соединений Д /Ун-11, 6 кожухе, исп. IPU

1.2 Шкаф бЬода ШВЗ шт. 1

(по заданию НМП)

1.3 Шкаф ббода ШВ4- шт. 1

(по заданию НМП)

и Шкаф перегонный ШП5 шт. 1

(по заданию НМП)

/Ш
IHl'H/h-rnrrnGML! п̂гппкт/Т)!luari/nn*п nnnnfii/jGUitn Iflf AU ПП'̂ _ _ . Учтен бf.D iUiflltfrlbl UUiiiUnUiifUncLKUcU yllfJuUncnU/i ШСгтлТгД/Г ....-шт....... 1МВ-3- гкр-ив

1.6 Шкаф местного упрабления затбором (2207ШУЗ, 2208ШУЗ) шт. 7
(по заданию НМП)

1
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Продление Сормобско - Мещерской линии метрополитена 6 
НижнемНобгороде от ст. "Москобская"до ст. "Волга"1 1 Ш - 16-и

Изм. Кол.цч. ЛистЧ док Подпись йатй
Разроботал Фирсоб 1 этап

Перегон ст. Москобская - ш. Стрелка. 
Венткамера ВУ-2 и санузел СУ-2 на 

ПК23+06.600

Стадия Лист Листоб
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П 4.1 24Гп. спец. КостюничеЬ
Нач отд Лождеба k  (t Ведомость оборудобания, 

изделий и материалоб
ОАО

Нижегородметропроект
Н. контр. КостюничеЬ
ТИП йемьяноМс



2 3 5 8

1.7 Система абтоматического упрабления бентилятором метрополитена ОООНПП "ТехноСербис шт. 2

В0М16Р с преобразобателем частоты б состабе: САУ-В0М16~55-ПЧ2 г. Екатеринбург

Ж / КПN" 0553 от 08.11.2013

- шкаф САУ-В0М16-55-ПЧ2 (121ШУВ, 122ШЧВ)\ / Ш

1.8 Шкаф ШУ-ЗДВ2 шт.

(по заданию НМП)

1.9 Пост упрабления затбором ПЧ2-6/1 ООО "Электро-профи' шт. 2

1.10 Пост упрабления бентклапаном ПУЗ-3/1 ООО "Электро-профи" шт.

1.11 Пост упрабления гермоклапаном /  задбижкой ПУ7-6/1 ООО "Электро-профи'' шт.

1.12 Пост упрабления бентсистемой ПУ9-3/1 ООО "Электро-профи'' шт.

1.13 Пост упрабления бентсистемой ПУ10-4/1 ООО "Электро-профи'' шт.

1% Пост упрабления ВОМом ПУ11-9211/1 ООО "Электро-профи" шт. 2

1.15 Сирена сигнальная СС-1 Константинобский шт.

ТУ16-539.383-70 забод бысокобольтной

аппаратуры

116 Термопреобразобатель сопротибления дТС 125-50М.В2.60 ПО "ОВЕН" шт.

I
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ТУ 4211-004-46526536-02 г. Москба
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Позиция НаименоЬание и технические характеристики
Тип, марка, 

обозначение документа, 
опросного листа

Код оборудобания, 
изделия, 

материала
Забод-изготобитель

Единица
измерения

Коли-
честбо

Масса 
единицы, кг Примечание

1 2 3 4 5 6 7 8 9

1.17 Ящик для ремонтных работ арт. №5956 ЗЛЕКТРО-ПРОФИ шт. 1

1.18 Кабельная бита 4-х полюсная на ток 63 А арт. 13106 ЭЛЕКТРО-ПРОФИ шт. 1

1.19 Выключатель путеЬой ВПК 21225 У2 Электротехническая шт. 2

ТУ16-526.433-78 компания ООО ПКФ"АИК"

г. Астрахань

2. Электромонтажные изделия

2.1 Выключатель безопасности б состабе: компл. 2

1 Выключатель безопасности б пластикобом боксе, 0T125EFCC3A 1SCA022280R1040 АВВ

Р=55кВт, /=125А, ~ШВ, Фланец И, ЗР, исп IP65 - 1шт

2. Кабельный сальник, метрический, М4-0 -  2 шт. 00 956 АВВ

3 Кабельный сальник, метрический, М50 -  2 шт. 00 957 АВВ

4. Гайка для сальника, N40 -  2 шт. 00 966 АВВ

5. Гайка для сальника, М50 - 2 шт. 00 967 АВВ

2.2 Коробка клеммная К03-01/483Т2,5/14 ООО "Электро-профи" шт. 2

«о
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Позиция НаименоЬание и технические характеристики
Тип, марка, 

обозначение документа, 
опросного листа

Код оборудобания, 
изделия, 

материала
За бод-изготобитель Единица

измерения
Коли-
честбо

Масса 
единицы, кг

Примечание

1 2 3 4 5 6 7 8 9

2.3 Коробка клеммная Mi0201/32ST2,5/11 ООО "Электро-профи" шт. 2

2Л Коробка клеммная K83-50/20ST2,5/8 ООО "Электро-профи" шт. 7

2.5 Перемычка ПГС25-560У2,5 шт. 40
г

2.6 Комплект ВГ В Г38 У2 шт. 2

ТУ 36-2780-86

2.7 Комплект ВГ ВГ22 У2 шт. 6

ТУ 36-2780-86

2.8 Профиль зетобый К239У2 шт. 10

2.9 Лоток перфориробанный h=50 мм, Ь=200 мм, (=3000 мм 3526i DKC шт. 60

2.10 Крышка лотка перфориробанного h= 15 мм, Ь=200 мм, 1=3000 мм 35524 DKC шт. 60

2.11 Перегородка SEP, h=50 мм, 1=3000 мм 36480 DKC шт. 60

2.12 Консоль б состабе: компл 180

1 Консоль монолитная, ширина лотка 200 мм - 1 шт. ML 34103 DKC

2 Стандартный анкер с болтом, М8- 2 шт. СМ430850 DKC1
Sfсз
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Позиция Наименодание и технические характеристики
Тип, марка, 

обозначение документа, 
опросного листа

Код оборудобания, 
изделия, 

материала
Забод-изготобитель Единица

измерения
Коли-
честбо

Масса 
единицы, кг

Примечание

1 2 3 4 5 6 7 8 9

3 Кабельные изделия

Кабель силоЬой с медными жилами, с изоляцией и оболочкой из ВВГнг(АИЗ ОАО "Кир с ка бель"

полиЬинилхлоридного пластиката пониженной пожарной опасности, ТУ 16.К71-310-2001

сечением:

3.1 Зх2,5ок-1,0 км 0,025

3.2 ЗхШ -1,0 км 0,040

п Л”)Л шJ.J j X y j t i K -  1,и км U ; il jU

3.4 М,5ок-1,0 км 0,015

3.5 4х10ок-1,0 км 0,010

3.6 4х25мк-Ю км 0,010

Кабель силобой с медными жилами, с изоляцией из полиЬинилхлоридного ВБВнг(ли5 ОА0 "Иркутсккабель"

пластиката, с защитным шлангом из полиЬинилхлоридного ТУ 16.К71-090-2002

пластиката пониженной пожарной опасности, брониробанный.

сечением:

3.7 Зх1,5ок-1,0 км 0,240

3.8 4-х16ок-1,0 км 0,030
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Позиция Наименобание и технические характеристики
Тип, марка, 

обозначение документа, 
опросного листа

Код оборудобания, 
изделия, 

материала
Забод-изготобитель Единица

измерения
Коли- 

' честбо
Масса 

единицы, кг Примечание

1 2 3 4 5 6 7 8 9

Кабель силобой с медными жилами, с термическим барьером из BBrHi(A)-FRLS ОАО "Кирскабель"

слюдосодержащих лент, с изоляцией и оболочкой из ТУ 16.К71-337-2004

полиЬинилхлоридного пластиката пониженной пожарной опасности.

сечением: д и

3.9 км п 0,025 )\jXOOK- 1,и jX 7 jn K -  1,и .и;ши

Кабель с медными гибкими жилами, с изоляцией и оболочкой из КГВБбВнг(А)-ГЯЬ5 ОАОНП "Подольск-

полиЬинилхлоридного пластиката пониженной пожарной опасности, ТУ 16.К13-031-2004 ка бель "

с броней из профилиробанной стальной оцинкобанной ленты.

огнестойкий, сечением:

3.10 3x50-0,66 км 0,100

/ и /
? 11 / j<j< пJ. ft ---- км- --- (J-J/U

Кабель с медными гибкими жилами, с изоляцией и оболочкой из КГВВнг(АШ15 ОАО НП "Подольск-

попибинилхлоридного пластиката пониженной пожарной опасности. ТУ 16.К13-031-2004 кабель"

огнестойкий, сечением:

3.12 3x50-0,66 км 0,010

Кабель с медными гибкими жилами, с изоляцией и оболочкой из КГВВнг(АН5 ОАО НП "Подольск-

полибинилхлоридного пластиката пониженной пожарной опасности. ТУ 16.К13-031-2004 ка бель"

сечением:

3.13 3x0,75-0,66 км 0,020

з.и 3x1,5-0,66 км 0,020

«о
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3.15 4x1,5-0,66 км 0,045

3.16 10x1,5-0,66 км 0,045

Кабель контрольный с медными жилами, с пластмассобой КВВГнг(АИ5 ОАО "Кирскабель'

изоляцией, не распространяющий горение, с низким дымо- и ТУ 16.К71-310-2001

газобыделением, сечением:

3.17 10x1,5 км 0,030

3.18 14x1,5 км 0,045

Кабель контрольный с медными жилами, с пластмассобой KBBT3hz(A)-LS ОАО "Кирскабель'

изоляцией, не распространяющий горение, с низким дымо- и ТУ 16.К71-310-2001

газобыделением, с общим экраном из медной фольги, сечением:

3.19 19x1 км 0,070

Кабель контрольный с медными жилами, с пластмассобой КВБВнг(Аиз ОА О "Иркутсккабель"

изоляцией, брониробанный дбумя стальными лентами. ТУ 16.К71-090-2002

не распространяющий горение, с низким дымо- и газобыделением.

сечением:

<5
g
2:Cf

3.20 5x1,5 км 0,070

3.21 7x1,5 км о м
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о
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3.22 19x1,5 км 1000
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3.23 27x1,5 км 0,070

3.2^ 7x2,5 км 0,060

Кабель контрольный с медными жилами, с термическим барьером из КВВГнг(АШ15 ОАО "Кирскабель"

слюдосодержащих лент, с изоляцией и оболочкой из ТУ 16.К71-337-2004

полибинилхлоридного пластиката пониженной пожарной опасности.

сечением:

3.25 5x15 км 0,045

3.26 10x1,5 км 0,015

3.27 %х1,5 км 0,010

3.28 19x1,5 км 0,170

Кабель с медными гибкими жилами, с изоляцией из полиэтилена. КУПЗВнг(А)-15 ОАОНП "Подольск-

6 общем экране, б оболочке из полибинилхлоридного пластиката. ТУ 16.К13-040-2012 кабель'

не распространящей горение, с низким дымо- и газобыделением,

сечением:

3.29 4x2x0,5 км 0,070

3.30 14x2x0,5 км 0,070

I

§
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<о

Кабель с медными гибкими жилами, сечением: НРШМ О А О "Электрокабель"

3.31 4x1,5-0,66 ГОСТ 7866.1-76 Коль чугинский забод" км 0,020

Лист
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3.32 10x15-0,66 км 0,025

3.33 14x1,5-0,66 км 0,015

3.34 4x2,5-0,66 км 0,060

Пробод, сечением: МГ

3.35 1x4-0,66 ТУ 16.К71-117-90 км 0,060

3.36 1x10-0,66 км 0,005

3.37 1x16-0,66 км 0,005

3.38 Муфта концебая термоусажибаемая ЗКВТп-1-(95-150) шт. 8

ТУ36-2674-84

3.39 Муфта концебая термоусажибаемая ЗКВТп-1-70 шт. 10

ТУ36-2674-84

3.40 Муфта концебая термоусажибаемая 4КВТП-1-35 шт. 8

I
5:а
0Q

ТУ36-2674-84

3.41 Муфта концебая для кабелей, сечением: ККТ-1УЗ шт. 30

сзе
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С :
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10... 14 мм ТУ36-2043-82

3.42 Муфта концебая для кабелей, сечением: ККТ-2УЗ шт. 50

14...26 мм ТУ36-2043-82

Лист
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4. Материалы

4.1 Полоса горячекатаная, 4x25 мм ГОСТ 103-2006 км 0,280

4.2 ШЬеллер N"8 ГОСТ 8240-97 км 0,015

4.3 ЦинкоЬая краска-спрей, объем 4 73 мл 37039HDZ DKC шт. 10

5. Система "Стоп-огонь"

5.1 Трубка бандажная СОН 12/3 шт. 30

5.2 Трубка бандажная СОН 19/4 шт. 50

5.3 Полимерный уплотнитель (герметик огнезащитный) ЭП71 шт. 40

«О
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Позиция НаименоЬание и технические характеристики
Тип,марка,
обозначение документа, 
опросного листа

Код оборудобания, 
изделия,материалеJ Забод-изготобитель Единица

измерения
Коли- 

' честбо

Масса
единицы,
кг

Примечание

1 2 3 5 6 7 8 9

11 Электроосвещение.

1 Электоообооидобание

1.1 Выключатель аЬтоматический 3-х полюсный АП50Б-ЗМТУ2 16x3,5 ОАО "Электроаппарат' шт. 1

380В, 50Гц, !н=16А, 1отс=3,51н, исп. IP54- ТЧ16-522.139-78 г.Курск

1.2 Сбетильник настенный с лампой SON-H Pro 110Вт Р5У02-125-002 3 -д  "СЬетотехника " шт. 30

220В, исп. IP54- г.ЛихослаЬль

1.3 Сбетильник подбесной с лампой SON-H Pro 110Вт РСП05-125-742 0А0"АСТЗ:р.п. Тургенебо, 
Ардатобский р-он. 

Республика Мордобия

шт. 20

220В, исп. 5'3

и Сбетильник пристраибаемый с 2-мя люминесцентными лампами Вага 1236 1001970 "NORTHCLIFFE" шт. 30

36Вт, 220В, с ЭПРА, исп. IP66,117, РС/РС, HF, /С, Ех, 3LIN-2ujm г.Н. Нобгород

1.5 Сбетильник настенный с энергосберегающей лампой ФППОЗ-20-003 ОАО "АСТЗ" р.п. Тургенебо, 
Ардатобский р-он, 

Республика Мордобия

шт. 70

SP 23Вт, 220В, исп. IP65

1.6 Сбетодиодный прожектор 220В, ЮОВт SKAT-LPH-10078- ООО "А ТОН" шт. 6

W70-220VAC-P65 г. Н.Нобгород

1.7 Энергосберегающая лампа с цоколем Е27 SP23W ООО "РОСЭЛ", шт. 75

23Вт, 220В, 4200К, А6023 г. Санкт-Петербург

1.8 Лампа натриебая 110Вт. 220В SON-H Pro-110W шт. 52

1.9 Лампа люминесцентная PHLIPS TL-D Sfandart Colours, 36Вт, 220В TL-D36W/54 8727900 815849 00 PHILIPS ■ шт. 22

1
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Позиция НаименоЬание и технические характеристики
Тип,марка,
обозначение документа, 
опросного листа

Код оборудобания, 
изделия,материалсJ Забод-изготобитель Единица

измерение,
Коли- 

' честбо

Масса
единицы,
кг

Примечание

1 2 3 4 5 6 7 8 9

1.10 Ящик с понижающим трансформатором 220/12В и розеткой. ЯТП-0,25 ООО "Электрокомплект" шт. 3

степень защиты IP54 ГОСТ 30030-94 г.Н.Нобгород

1.11 Сбетильник пристраибаемый сбетодиодный, В104, 2х25001т, Т857, ВагаtLED 1002925 "NORTHCUFFE" шт. 30

ОР, 51 Вт, 220В, исп /Р66, с плафоном PC. г.Н. Нобгород

1.12 Сбетильник абарийный для подземных сооружений B S -7303-1x9 "Белый сбет" шт. 10 4 5 -  . /1 .1 /

"ФЛАГМАН", класс 1, !Р65, с коми. люм. лампой 9Вт. г. Москба

Эбакуционные знаки:

1.13 "ВЫХОД" РР-35233.01 шт. 5

114 "напрабление к  бы ходу" РР-35233.08 шт. 5

a tiC / й 71. О ни ЛЁНпнице дберх РР-35233.12 ...НЖ.... ....5.... .

2.Электроцстанобочные изделия.

2.1 Одноклабишный быключатель дбухполюсный 10А, 250В, EFAPEL ООО "ВОЛМАРТ" шт. 14

для открытой устанобки, IP65 код, 48021 СВР г. Н. Нобгород

2.2 Переключатель дбухполюсный 16А, 220В, б пластмассобом 4610-55-RK-R014 ЗАО "АПАТОР-ЗШТРО" шт. 26

корпусе, исп IP55 г. Москба

2.3 Розетка штепсельная дбухполюсная с заземляющим контак EFAPEL 48131С ООО "ВОЛМАРТ" шт. 5

том для открытой устанобки 250В, 16А, исп. IP65 г. Н Нобгород
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Тип, марка,
обозначение документа, 
опросного листа

Масса
единицы,
кг

3. Кабельные изделия

Кабель силобой с медными жилами, с изоляцией и оболочкой из ВВГнг(АНВ ОАО "Кирскабель ‘

полибинилхлоридного пластиката пониженной пожарной опасности. ТУ 16.К71-ЗЮ-2001

сечением:

3.1 Зх1,5ок-1,0 км 0,270

3.2 2х2,5ок-Ю км о МО

33 Зх2,5ок-гО км 1,000

3.4 Ш,5ок-1,0 км 0,100

3.5 5 x 2 ,5 o K -W км 0 ,Ш

3.6 Зх4ок-1,0 км 0,500

3.7 5х4-ок-1,0 км 0,250

3.8 Зхбок-1,0 км 0,100

15:
сз<>)QQ

3.9 4-х6ок-1,0 км 0,100

310 ЗхЮок-1,0 км 0,100

сзе

о
с;

3.11 4х10ок-1,0 км 0,150

Лист
СМВ-3-ТКР-Э0Б1.С изЙзм. кол.уч /}ист Подпись Дата



Тип,марка,
обозначение документа, 
опросного листа

Кабель силобой с медными жилами, с термическим барьером из ВВГнг(АШ15 ОАО "Кирскабель'
слюдосодержащих лент, с изоляцией и оболочкой из ТУ 16.К71-337-2004

полибинилхлоридного пластиката пониженной пожарной опасности,

сечением:

3.12 Зх1,5ок-1,0 км 0,135

3.13 Зх2,5ок-г0 км 0,950

314 5х2,5ок-г0 км 0,300

4. Материалы

Труба стальная бодогазопрободная обыкнобенная с полностью

сплющенным гратом, диаметром: ГОСТ 3262-75'

4.1 Т32х3,2мм м/кг 60,0/185,4

5. Электромонтажные изделия.

5.1 Коробка отбетбительная, IP54 К0С2У2 шт.

5.2 Коробка отбетбительная, IP55 код 54100 ЗАО "ДКС", г. Москба шт. 395

1
X:а
QQ

5.3 Сжим отбетбительный У731МУЗ шт. 1500

i
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5.4 Коробка протяжная У994У2 шт. 10

5.5 Стойка К1150цУТ1,5 шт. 70

Лист
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Позиция НаименоЬание и технические характеристики
Тип,марка,
обозначение документа, 
опросного листа

Код оборудобания, 
изделия, материале ЗаЬод-изготобитель Единица

измерений
Коли- 

' честбо

Масса
единицы,
кг

Примечание

1 2 3 4 5 6 7 8 9

5.6 Скоба К1157цУТ1,5 шт. НО

5.7 Полка К1161цУТ1,5 шт. 70

5.8 Лоток 50х 100мм, L=3 м код 35262 ЗАО "ИКС, г. МоскЬа шт. 30

5.9 Лоток 50x200мм, L=3m код 35264- // шт. 30

5.10 Перегородка SEP, 50 мм, L=3m код 3 6 Ш шт. 60

5.11 Перемычка ПГС25-560У2,5 шт. 10

5.12 Короб, L=2m КЛ-2УЗ шт. 5

5.13 Заглушка КЛ-ЗУЗ шт. 4

5. и Скоба КЛ-СПУЗ шт. 10

5.15 Соединительная клемма 3-проЬодная WAGO, арт 222-413 шт. 485

<С)
§S:сз
«2

6. Система "Стоп огонь"

6.1 Трубка бандажная СОН 12/3 000"Про Знерго" 
г МоскЬа шт. 460

i
:э
§

6.2 Трубка бандажная СОН Ш // шт. 630

6.3 Полимерный уплотнитель (герметик) картридж 120

ос:
<о С М В - 3 - Т К Р - Э 0 Б 1 . С
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СЧ на ПК 23+00.500

I. Силобое злектрооборудобание

1 Злектрооборцдобание

1.1 Трансформатор разделительный трехфазный, с медными обмотками. тез-1042 ООО «Матик-Электро» шт.

мощностью ЮкВА, напряжение ВН-380В, НН-2208,

схема и группа соединений Д/Ун-11, б кожухе, исп IP44-

12 Шкаф перегонный ШПб шт.

(по заданию НМП)

1.3 Пост упрабления насосом ПУ5-2/1 ООО "Электро-профи" шт.

и Пост упрабления бентсистемой ПУ9-3/1 ООО "Электро-профи" шт.

1.5 Поплабкобыйбыключатель, длина кабеля Юм WA65 WHO шт.

1.6 Термопреобразобатель сопротибления дТС 125-50М.В2.60 ПО "ОВЕН'‘ шт.

ТУ 4211-004-46526536-02 г. Москба
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2. Электромонтажные изделия

2.1 Коробка отбетбительная кбадратная, 100x100x50, исп. IP55 53800 DKC шт. 2

2.2 Соединительная розеточная клемма, 3-прободная Серия 773 2 7 3 -Ш WAGO шт. 10

2.3 Выключатель безопасности б состабе: компл.

1 Выключатель безопасности б пластикобом боксе, 0ТР25АЗМ 1SCA022399R6670 АВВ

Р=15кВт, 1=30А, ~ШВ, 2хМ32^М16, ЗР, исп /Р65 -  1шт

2. Кабельный сальник, метрический, М32 -  2 шт. 00 955 АВВ

3. Гайка для сальника, М32 -  2 шт. 00 965 АВВ

Коробка клеммная У6КАУ2 шт. 2

2.5 Перемычка ПГС25-560У2,5 шт. 10

2.6 Комплект ВГ ВГ22 У2 шт.

ТУ 36-2780-86

2.7 Комплект ВГ В Г38 У2 шт.

ТУ 36-2780-86

2.8 Профиль зетобый К239У2 шт. 10

<3

С)
с:

2.9 Лоток перфориробанный h=50 мм, Ь=200мм, [=3000 мм 35261b DKC шт. 15

2.10 Крышка лотка перфориробанного h= 15 мм, Ь=200 мм, 1=3000 мм 3552i DKC шт. 15

Лист
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2.11 Перегородка SEP, h=50 мм, 1=3000 мм 3 6 Ш DKC шт. 15

2.12 Консоль б состабе: компл

1 Консоль монолитная, ширина лотка 200 мм - 1шт. ML ЗШ З DKC

2. Стандартный анкер с болтом, М8 - 2 шт. СМ430850 DKC

Кабель силобой с медными жилами, с изоляцией из полибинилхлоридного ВБВнг(АН5 ОАО "Иркутсккабель"

пластиката, с защитным шлангом из полибинилхлоридного ТУ 16.К71-090-2002

пластиката пониженной пожарной опасности, брониробанный.

сечением:

3.1 Зх2,5ок-г0 км 0,010

3.2 Ш ,5ок-г0 км 0,020

3.3 4х4ок-1,0 км 0,005

34 Ш о к -1,0 км 0,035

Кабель с медными гибкими жилами, с изоляцией и оболочкой из КГВВнг(АИ5 ОАОНП "Подольск-

полибинилхлоридного пластиката пониженной пожарной опасности. ТУ 16.К13-031-2004 кабель'

1
5:аЛ?CQ

сечением:

3.5 3x0,75-0,66 км 0,010

ае

о
с:

«о

3.6 4x1,5-0,66 км 0,010

3.7 М - 0 ,66 км 0,005

Лист
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Кабель контрольный с медными жилами, с пластмассобой КВВГнг(АИ5

изоляцией, не распространяющий горение, с низким дымо- и ТУ 16.К71-310'2001

ОАО "Кире ка бель"

газобыделением, сечением:

3.8 10x1,5 км 0,020

Кабель контрольный с медными жилами, с пластмассобой КВБВнг(АН5 ОАО "Иркутсккабель"

изоляцией, брониробанный дбумя стальными лентами. ТУ 16.К71-090-2002

не распространяющий горение, с низким дымо- и газобы делением,

сечением:

3.9 10x1,5 км 0,065

Про бод, сечением: МГ

3.10 М -0,66 ТУ 16.К71-117-90 км 0,010

3.11 Муфта концебая для кабелей, сечением: ККТ-1УЗ шт. 20

10... и  мм ТУ36-2043-82

3.12 Муфта концебая для кабелей, сечением: ККТ-2УЗ шт. 15

U...26 мм ТУ36-2043-82

1
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4. Материалы

4.1 ШЬеллер №8 ГОСТ 8240-97 км 0,005

4.2 Полоса горячекатаная, 4x25 мм ГОСТ 103-2006 км 0,045

4.3 Сталь горячекатаная листобая, 200x200x5 мм ГОСТ 19903-74' шт.

4.4 Сталь прокатная углобая рабнополочная, 32x32x4 мм ГОСТ 8509-93 км 0,003

Труба стальная электросбарная ГОСТ 10704-91

с полностью сплющенным гратом, диаметром:

4.5 Т50х2 мм км 0,005

4.6 Т25x1,6 мм км 0,005

4.7 Рама для крепления настенного шкафа б состабе: компл.

1 Профиль монтажный MQ-21 ОЗм, 1=1500 мм -  2 шт. 369601 HILTI

2. Профиль монтажный MQ-21D 3 м, 1=960 мм -  2 шт. 369601 HILTt

3 Профиль монтажныйMQ-21 ОЗм, 1= 1260мм - 2 шт. 369601 HILTI

4. Уголок монтажный MQW-4, 4 отберстия, 90° -  8 шт. 369658 HILTI

5 Гайка монтажная MQN - 48 шт. 369623 HILTI

1
сз

6. Плита опорная MQG-2-M16 -  4 шт. 369682 HILTI

7. Анкерная шпилька HIT- V-5.8, М16х300 -  4 шт. 387066 HILTI

8. Иньециробанныйрастбор HIT-RE 500/330/1 ЕЕ -  1шт. 426676 HILTI

I
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Позиция Наименобание и технические характеристики
Тип, марка, 

обозначение документа, 
опросного листа

Код оборудобания, 
изделия, 

материала
За бод-изготобитель Единица

измерения
Коли-
честбо

Масса 
единицы, кг

Примечание

1 2 3 4 5 6 7 8 9

Гофриробанная тру5а из нераспространяющего горение полиамида,

с протяжкой, диаметром:

и 23 мм PA612329F0 DKC км 0,0^0

Держатель с крышкой, диаметром:

^.9 23 мм PASW23N DKC шт. 80

4.Ю Муфта 6 состабе: компл 10

1 Муфта труба-коро5ка, IP66/IP68, Ф 23 мм -  1шт. PAM23M32N DKC

2. Гайка с метрической резьбой, N32x1,5 -  1шт. PA6M32N DKC

3. Кольцо уплотнительное, 0 23 мм -  1 шт. PAR23 DKC

5. Система "Стоп-огонь"

5.1 Трубка бандажная СОН 12/3 шт. 40

5.2 Трубка бандажная СОН 1Ш шт. 55

5.3 Полимерный уплотнитель (герметик огнезащитный) ЭП71 шт. 15
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//. Электроосбещение

1. Электрооборудобание

1.1 Выключатель абтоматический 3-х полюсный АП50Б-ЗМТУ2 16x3,5 ОАО "Электроаппарат шт.

380В, 50Гц, /н=16А, 1отс=3,51н, исп IP54 ТУ16-522.139-78 г.Курск

1.2 Ящик с понижающим трансформатором 220/12В и ЯТП-0,25 ООО "Электрокомплект" шт. 3

розеткой г.Н.Нобгород

13 Сбетильник настенныйсбетодиодный, В110, 15001т, Т857, SPORT, Dorado LED "NORTHCUFFE" шт.

16Вт, 220В, исп. IP65, с плафоном PC, с защитнойрешоткой г.Н. Нобгород

и Сбетильник пристраибаемый сбетодиодный, В104, 2х2500(т, Т857, ВагаtLED 1002925 "NORTHCUFFE'‘ шт. 20

OP, 51 Вт, 220В, исп IP66, с плафоном PC г.Н. Нобгород

2.Электроцстанобочные изделия

2.1 Одноклабишный быключатель дбухполюсный 10А, 250В, EFAPEL ООО "ВОЛМАРГ шт. 10

для открытой устанобки, IP65 код, Ш21СВР г. Н. Нобгород

2.2 Переключатель дбухполюсный 16А, 220В, б пластмассобом ШО-55-RK-ROU ЗАО "АПАТОР-ЭШТРО" шт. 10

1
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корпусе, исп /Р55 г. Москба

2.3 Розетка штепсельная дбцхполюсная с заземляющим контак- EFAPEL 48131С ООО "ВОЛМАРГ' шт.

ае
=3

I
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с:

том для открытой истанобки 250В, 16А, исп. IP65 г. И. Нобгород

Лист
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З.Кабельные изделия

Кабель силобой с медными жилами, с изоляцией и оболочкой из ВВГнг(АН5 ОАО "Кирскабель"

полибинилхлоридного пластиката пониженной пожарной опасности. ТУ 16.К71-ЗЮ-2001

сечением:

3.1 Зх1,5ок-1,0 км 0,200

3.2 4х15ок-Ю км 0,030

3.3 5х1,5ок-1,0 км 0,100

34 Зх2,5ок-Ю км 0.150

Кабель силобой с медными жилами, с термическим барьером из ВВГнг(АШ15 ОАО "Кирскабель"

слюдосодержащих лент, с изоляцией и оболочкой из ТУ 16.К71-337-2004

полибинилхлоридного пластиката пониженной пожарной опасности,

сечением:

3.5 Зх1,5ок-Ю км 0,200

3.6 4х1,5ок-1,0 км 0,030

I
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3.7 5х1,5ок-1,0 км 0,100

-̂.Материалы

сзе
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Труба стальная бодогазопрободная обыкнобенная с полностью

сплющенным гратом, диаметром: ГОСТ 3262-75'

и Т32х3,2мм м/кг 10,0/30,9
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В.Злектромонтажные изделия

5.1 Коробка отбетбительная для открытой прободки К0Р94-^У1 шт. 100

5.2 Соединительная клемма 3-х прободная WAGO, арт 222-^13 шт. 450

5.3 Короб для подбески сбетильникоб, L =2м КЛ-1УЗ шт. 20

5,4 Заглушка КЛ-ЗУЗ шт. 10

5.5 Скоба КЛ-СПУЗ шт. 40

5.6 Перемычка ПГС25-560У2.5 шт. 3

5.7 Латунный разрезной анкер, М10 СМ411034 ЗАО "DKC" г.Москба шт. 40

5.8 Шпилька резьбобая, оцинкобанная, DiN 975/976, МЮхЮОО СМ201001 ЗАО "ОКС: г.Москба шт. 40

6 Система "Стоп огонь'

6.1 Трубка бандажная СОН 12/3 ООСПро Знерго" 
г. Москба шт. 40

«С>
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6.2 Трубка бандажная СОН 19/4 шт. 70

6.3 Полимерный уплотнитель (герметик) картридж 12,4
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2. Электромонтажные изделия

2.1 Коробка клеммная 09125-20 ООО "Электро-профи' шт.

2.2 Выключатель безопасности 6 состабе: компл.

1. Выключатель безопасности б пластикоЬом боксе. 0ТР25АЗМ 1SCA022399R6670 АВВ

Р=15кВт, 1=30А, -Ш В , 2хМ32+М16, ЗР, исп IP65 -  1шт

2. Кабельный сальник, метрический, N32 -  2 шт. 00 955 АВВ

3. Гайка для сальника, М32 -  2 шт. 00 965 АВВ

2.3 Коробка клеммная К81-00/105Т2,5/10 ООО "Электро-профи" шт.

2.^ Перемычка ПГС25-560У2,5 шт. 10

2.5 Комплект ВГ ВГ22 У2 шт.

ТУ 36-2780-86

2.6 Комплект ВГ В Г38 У2 шт.

ТУ 36-2780-86

2.7 Профиль зетобый К239У2 шт. 10

О
S

ЛCQ

2.8 Лоток перфориробанный h=50 мм, Ь=200 мм, 1=3000 мм 3526i оке шт. 15

2.9 Крышка лотка перфориробанного h=15 мм, Ь=200 мм, 1=3000 мм 3552^ DKC шт. 15

I
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2.10 Перегородка SEP, h=50 мм, 1=3000 мм 3 6 Ш DKC шт. 15

2.11 Консоль б состабе: компл. 45
1 Консоль монолитная, ширина лотка 200 мм - 1шт. ML 34103 DKC

2. Стандартный анкер с болтом, М8 - 2 шт. СМ430850 DKC

3 Кабельные изделия

Кабель силобой с медными жилами, с изоляцией из полибинилхлоридного ВБВнг(АН5 ОАО "Иркутсккабель"

пластиката, с защитным шлангом из полибинилхлоридного ТУ 16.К71-090-2002

пластиката пониженной пожарной опасности, брониробанный.

сечением:

3.1 3x25-10 км 0,010

3.2 4x2,5-10 км 0,020

3.3 М -1 ,0 км 0,030

3.4 4x4-10 км 0,005

Кабель с медными гибкими жилами, с изоляцией и оболочкой из КГВВнг(АИ$ ОАО НП "Подольск-

1
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полибинилхлоридного пластиката пониженной пожарной опасности, ТУ 16.К13-031-2004 кабель'

сечением:

3.5 3x0,75-0,66 км 0,010
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3.6 4x1,5-0,66 км 0,010

3.7 4x4-0,66 км 0,005

Лист
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Позиция Наименобание и технические характеристики
Тип, марка, 

обозначение документа, 
опросного листа

Код оборудобания, 
изделия, 

материала
За бод- изготобитель Единица

измерения
Коли- 

' честбо
Масса 

единицы, кг Примечание

1 2 3 4 5 6 7 8 9

Кабель контрольный с медными жилами, с пластмассоЬой КВВГнг(АИ5 ОАО "Кирскабель"

изоляцией, не распространяющий горение, с низким дымо- и ТУ 16.К71-310-2001

газобыделением, сечением.

3.8 10x1,5 км 0,015

Кабель контрольный с медными жилами, с пластмассоЬой КВБВнг(АН5

изоляцией, брониробанный дбумя стальными лентами. ТУ 16.К71-090-2002

не распространяющий горение, с низким дымо- и газобыделением.

сечением:

3.9 10x1,5 км 0,060

Пробод, сечением: МГ

3.10 Ы-0,66 ТУ 16.К71-117-90 км 0,010

3.11 Муфта конце да я для кабелей, сечением: ККТ-1УЗ щт. 20

10... % мм ТУ36-20^3-82

3.12 Муфта концебая для кабелей, сечением: ККТ-2УЗ шт. 15

U...26 мм ТУ36-20^3-82
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Позиция Наименобание и технические характеристики
7ип, марка, 

обозначение документа, 
опросного листа

Код оборудобания, 
изделия, 

материала
За бод-изготобитель Единица

измерения
Коли- 

' честбо
Масса 

единицы, кг Примечание

1 2 3 4 5 6 7 8 9

4. Материалы

4.1 ШЬеллер ff8 Г0С7 8240-97 км 0,005

12 Полоса горячекатаная, 4x25 мм Г0С7 103-2006 км 0,045

4.3 Сталь горячекатаная листобая, 200x200x5 мм Г0С7 19903-74“ шт. 1

4.4 Сталь прокатная углобая рабнополочная, 32x32x4 мм Г0С7 8509-93 км 0,003

Труба стальная электросбарная Г0С7 10704-91

с полностью сплющенным гратом, диаметром:

4.5 750x2 мм км 0,005

4.6 725x1,6 мм км 0,005

4.7 Рама для крепления настенного шкафа б состабе: компл 3

1 Профиль монтажный МО-21 D 3 м, 1=1500 мм - 2 шт. 369601 H/L7I

2. Профиль монтажный MQ-21D Зм, 1=960 мм- 2  шт. 369601 H/L7I

3 Профиль монтажный MQ-210 3 м, 1=1260 мм - 2 шт. 369601 HIL7I

4. Уголок монтажный MQW-4, 4 отберстия, 90° - 8  шт. 369658 HIL7I

5 Гайка монтажная MQN - 48 шт. 369623 HILTI

1
5:а"1QQ

6 Плита опорная MQG-2-M16 -  4 шт. 369682 HIL7I

7. Анкерная шпилька HI7- V-5.8, М16х300 - 4 шт. 387066 HIL7I

8. Инъециробанныйрастбор HI7-RE 500/330/1 ЕЕ -  1шт. 426676 HIL7I

ае
а
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0 с

1 СМВ-3-ТКР-Э0Б1.С
Лист
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Гофриробанная труба из нераспространяющего горение полиамида.

с протяжкой, диаметром:

и 23 мм PA612329F0 DKC км 0.035

Держатель с крышкой, диаметром:

и 23 мм PASW23N DKC шт. 70

4.10 Муфта б состабе: компл 10

1. Муфта труба-коробка, IP66//P68, Ф 23мм -  1шт. PAM23M32N DKC

2 Гайка с метрической резьбой, М32х1,5 -  1шт. PAGM32N DKC

3 Кольцо уплотнительное, 023 мм - 1 шт. PAR23 DKC

5. Система "Стоп-огонь"

5.1 Трубка бандажная СОН 12/3 шт. 40

5.2 Трубка бандажная СОН 19/4 шт. 60

5.3 Полимерный уплотнитель (герметик огнезащитный) ЭП71 шт. 15
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II. ЗлектроосЬещение

1. Электрооборудобание

1.1 Выключатель абтоматический 3-х полюсный АП50Б-ЗМТУ2 16x3,5 ОАО "Электроаппарат шт.

380В, 50Гц, /н=16А, 1отс=3,5/н, исп IP54 ТУ16-522.139-78 г. Курск

1.2 Ящик с понижающим трансформатором 220/12В и ЯТП-0,25 ООО "Электрокомплект шт. 3

розеткой г.ННобгород

13 Сбетильник настенныйсбетодиодный, В110, 15001т, Т857, SPORT, Dorado LED 'WRTHCLIFFE'' шт.

1бВт, 220В, исп. !Р65, с плафоном PC, с защитнойрешоткой г.Н. Нобгород

и Сбетильник пристраибаемый сбетодиодный, В104, 2х25001т, Т857, ВагаtLED 1002925 'WRTHCLIFFE" шт. 20

OP, 51 Вт, 220В, исп. IP66, с плафоном PC г.Н. Нобгород

2.Электроцстанобочные изделия

2.1 Одноклабишный быключатель дбухполюсный 10А, 250В, EFAPEL ООО "ВОЛМАРГ шт. 10

для открытой устанобки, IP65 код. 48021 СВР г. Н. Нобгород

2.2 Переключатель дбухполюсный 16А, 220В, б пластмассобом 4610-55-RK-R014 ЗАО'ШТОР-ЗШТРО" шт. 10

1
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корпусе, исп. IP55 г. Москба

2.3 Розетка штепсельная дбцхполюсная с заземляющим контак- EFAPEL 48131С ООО "ВОЛМАРГ' шт.

сз6
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том для открытой цстаноЬки 250В, 16А, исп. IP65 г. Н. Нобгород

Лист
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Позиция Наименобание и технические характеристики
Тип, марка, 

обозначение документа, 
опросного листа

Код оборудобания, 
изделия, 

материала
Забод-изготобитель Единица

измерения
Коли-
честбо

Масса 
единицы, кг

Примечание

1 2 3 4 5 6 7 8 9

З.Кабельные изделия.

Кабель силоЬой с медными жилами, с изоляцией и оболочкой из ВВГнг(АН5 ОАО "Кирскабель"

полиЬинилхлоридного пластиката пониженной пожарной опасности, ТУ 16.К71-310-2001

сечением:

3.1 Зх1,5ок-1,0 км 0,200

3.2 4х1,5ок-1,0 км 0,030

3.3 5х1,5ок-г0 км 0,100

34 Зх2,5ок-1,0 км 0,150

Кабель силоЬой с медными жилами, с термическим барьером из ВВГнг(АШ15 ОАО "Кирскабель"

слюдосодержащих лент, с изоляцией и оболочкой из ТУ 16.К71-337-2004

полиЬинилхлоридного пластиката пониженной пожарной опасности,

сечением:

3.5 3x1,5-10 км 0,200

3.6 4x1,5-10 км 0,030

3.7 5x1,5-10 км 0,100

4. Материалы

Труба стальная бодогазопроЬодная обыкнобенная с полностью

сплющенным гратом, диаметром: ГОСТ 3262-75*

и Т32х3,2мм м/кг 10,0/30,9

«о
§
5:
сз

03

сз6
3̂

§

Q
с :

I
Лист

СМВ-3-ТКР-Э0Б1.С
Изм. Кош ЛистN док Подпись Дата 5.8



5.Электромонтажные изделия.

5.1 Коробка отбетбительная для открытой прободки К0Р94-4У1 шт. 100

5.2 Соединительная клемма 3-х прободная WAGO, арт. 222-413 шт. 450

5.3 Короб для подбески сбетильникоб, L =2м КЛ-1УЗ шт. 20

5.4 Заглушка КЛ-ЗУЗ шт. 10

5.5 Скоба КЛ-СПУЗ шт. 40

5.6 Перемычка ПГС25-560У2,5 шт. 3

5.7 Латунный разрезной анкер, М10 СМ411034 ЗАО Ш С : г.Москба шт. 40

5.8 Шпилька резьбобая, оцинкобанная, DIN 975/976, МЮхЮОО СМ201001 ЗАО "DKC: г.Москба шт. 40

6. Система "Стоп огонь'
ООО "Про Знерго' 

г. Москба6.1 Трубка бандажная СОН 12/3 шт. 40

«О
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6.2 Трубка бандажная СОН 19/4 шт. 70

6.3 Полимерный уплотнитель (герметик) картридж 12,4
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1.7 Шкаф силобой ШУС6 шт.

(по заданию НМП)

1.8 Шкаф силобой ШУС7 шт.

(по заданию НМП)

1.9 Шкаф силобой ШЧС8 шт.

(по заданию НМП)

1.10 Шкаф силобой ШУС9 шт.

(по заданию НМП)

1.11 ШкафША-АВР1 шт.

(по заданию НМП)

1.12 ШкафША-АВР2 шт.

(по заданию НМП)

1.13 ШкафШАВР-К1 шт.

(по заданию НМП)

1
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1U Шкаф ШАВР-К2 шт.

(по заданию НМП)
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1.15 Шкаф системы абтоматического упрабления ШСАУП1,П1р шт. Учтен б 
СМВ-3-ТКР-0В1

Лист
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Учтен д 
СМВ-3-ТКР-0В11.16 Шкаф системы абтоматического упрабления ШСАУП2,В2 шт.

Учтен б 
СМВ-3-ТКР-0В11.17 Шкаф системы абтоматического упрабления ШСАУПЗ,ВЗ шт.

1.18 Шкаф системы абтоматического упрабления ШСАУП4-,В4 шт. Учтен б 
СМВ-3-ТКР-0В1

119 Шкаф системы абтоматического упрабления ШСАУП5,В5 шт. Учтен б 
СМВ-3-ТКР-0В1

Учтен б 
СМВ-3-ТКР-0В11.20 Шкаф системы абтоматического упрабления ШСАУ В1,В1р шт.

Учтен б 
СМВ-3-ТКР-0В11.21 Шкаф системы абтоматического упрабления ШСАУ В7 шт.

Учтен б 
СМВ-3-ТКР-0В11.22 Шкаф системы абтоматического упрабления ШСАУ В8 шт.

123 Шкаф системы абтоматического упрабления ШСАУ В9 шт. Учтен б 
СМВ-3-ТКР-0В1

т Шкаф системы абтоматического упрабления ШСАУ В10 шт. Учтен б 
СМВ-3-ТКР-0В1

Учтен б 
СМВ-3-ТКР-0В11.25 Шкаф системы абтоматического упрабления ШСАУ ПДЗ,ПД^ шт.

Учтен б 
СМВ-3-ТКР-0В1I
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126 Шкаф системы абтоматического упрабления ШСАУ У1 шт.

Учтен б 
СМВ-3-ТКР-0В1127 Шкаф системы абтоматического упрабления ШСАУ У2 шт.
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1.28 Пост упрабления бентсистемой ПУ1-3/1 ООО "Электро-профи" шт.

1.29 Пост упрабления гермоклапаном /  задбижкой ПУ7-6/1 ООО "Электро-профи" шт. -9- 11 л и

1.30 Пост упрабления насосом ПУ5-2/1 ООО "Электро-профи' шт.

1.31 Пост упрабления бентсистемой ПУ10-4/1 ООО "Электро-профи" шт. 2

1.32 Пост упрабления кнопками протибопожарного шкафа ПУ8-1/1 ООО "Электро-профи" шт. 18

1.33 Выключатель безопасности б состабе: компл 2

1 Выключатель безопасности б пластикобом боксе. ОТРбЗАЗМ 1SCA022613R1200 АВВ

Р=30кВт, 1=63А, ~ШВ, 2хМ32+М16, ЗР, исп !Р65 -  1шт

2. Кабельный сальник, метрический, М32 -  2 шт. 00955 АВВ

3. Гайка для сальника, М32 -  2 шт. 00 965 АВВ

1.34- Выключатель безопасности б состабе: компл 2

1 Выключатель безопасности б пластикобом боксе. 0ТР25АЗМ 1SCA022399R6670 АВВ

Р=15кВт, !=30А, ~ШВ, 2хМ32^М16, ЗР, исп. IP65 -  1шт

2. Кабельный сальник, метрический, М32 - 2 шт. 00 955 АВВ

1
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3. гайка для сальника, М32 -  2 шт. 00 965 АВВ
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Позиция Наименобание и технические характеристики
Тип, марка, 

обозначение документа, 
опросного листа

Код оборудобания, 
изделия, 

материала
Забод-изготобитель Единица

измерения
Коли-
честбо

Насса 
единицы, кг Примечание

1 2 3 4 5 6 7 8 9

1.35 Выключатель безопасности Ь состаЬе: компл. 9

1 Выключатель безопасности 6 пластикобом боксе. 0TP16KA3N251 1SCA022699R4660 АВВ

Р=5,5кВт, 1=23А, -230В, 2хМ25, ЗР, исп /Р65 -  1шт.

2 Кабельный сальник, метрический, N25 - 2 шт. 00 954 АВВ

3 Гайка для сальника, М25 - 2 шт. 00 964 АВВ

136 Выключатель безопасности б состабе- компл. 2

1 Выключатель безопасности б пластикобом боксе. 0TP25A4N 1SCA022401R1220 АВВ

Р=15кВт, !=30А, ~ШВ, 2хМ32^М16, 4Р, исп. IP65 -  1шт

2 Кабельный сальник, метрический, N32 -  2 шт. 00 955 АВВ

3 Гайка для сальника, N32 - 2 шт. 00 965 АВВ

1.37 Сигнализатор уробня ультразбукобой с датчиком контроля уробня УЗС-107-АД101-Ш0-0 ОАО "Теплоприбор" шт. 2

боды АЛ 101 на 1 контролируемый уробень, длиной 4-м, с бторичным г. Рязань

преобразобателем ВП-101, изгиб на расстоянии 1,5м от фланца.

-220В, 50Гц

1.38 Сигнализатор уробня ультразбукобой с датчиком контроля уробня ЧЗС-209-АД201-2000-Н- 160-Н ОАО "Теплоприбор" шт. 2

боды АД201 на 2 контролируемых уробня, длиной 2м, г. Рязань

с расстоянием между номинальными линиями срабатыбания 160мм,

с бторичным преобразобателем ВП-203, ~220В, 50Гц
1
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2. Электроцстанобочные изделия

2.1 Розетка штепсельная дбухполюсная с заземляющим контактом для РШ-Ц-20-1Р43- 01-16/250 шт. 33

открытой устанобки, ~250В, 16А, исп. IP43

22 Розетка СЕЕ б состабе: компл

1 Розетка с блокиробкой и быключателем для наружной устанобки.

mun332MVS6W, ЗР+Е, ~380-415В, 32А, исп. /Р67- 1шт 2CMA167879R1000 АВВ

2. Кабельный сальник, метрический, М32 -  1 шт. 00 955 АВВ

3 Гайка для сальника, N32 -  1шт. 00 965 АВВ

2.3 Розетка СЕЕ б состабе: компл 2

1 Розетка с блокиробкой и быключателем для наружной устанобки.

тип 316MVS6W, ЗР^Е, ~380-415В, 16А, исп. /Р67- 1шт 2СМА167832R1000 АВВ

2. Кабельный сальник, метрический, N25 -  1шт. 00 954 АВВ

3 Гайка для сальника, N25 -  1 шт. 00 964 АВВ

2.4 Разъем штепсельный 3-х полюсный, -380В, 63А, исп. IP54 СШН2/63-У2 Электромеханический шт. 2

ТУ3424-023-00931655-02 забод, г. Стаброполь
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3. Электромонтажные изделия

3.1 Коробка клеммная D9125-20 ООО "Электро-профи" шт. 47

3.2 Коробка клеммная K81-00/10ST2,5/10 ООО "Электро-профи" шт.

3.3 Коробка клеммная K83-50/20STZ5/8 ООО "Электро-профи" шт. 9 л и

3.4 Коробка клеммная K95-00/20ST10/6 ООО "Электро-профи" шт. 2

3.5 Перемычка ПГС25-560У2,5 шт. 170

3.6 Комплект ВГ ВГ22 У2 шт. Ш 7
ТУ 36-2780-86

3.7 Комплект ВГ ВГ38 У2 шт.

ТУ 36-2780-86

3.8 Профиль зетобый К239У2 шт. 10

3.9 Подбес б состабе: компл 195

а
§
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1 Шпилька резьбобая, оцинкобанная МЮхЮОО, 1=1000 мм - 2 шт. СМ201001 DKC

2. Профиль П-образный, 1=1000 мм -  1шт. PSM ВРМ2910 DKC

3. Стальной забибной анкер, N10 -  2 шт. CMW040 DKC

I
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4. Гайка шестигранная, оцинкобанная, DIN 934, М10 -  4 шт. СМ111000 DKC

5 Шайба кузобная, DiN 9021, М10 -  4 шт. СМ121000 DKC

Лист
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3.10 Лоток перфориробанный h=100 мм, Ь = Ш  мм, 1=3000 мм 35345 DKC шт. 65

3.11 Крышка лотка перфориробанного h=15 мм, Ь=400 мм, 1=3000 мм 35526 DKC шт. 65

3.12 Перегородка SEP, h=100 мм, 1=3000 мм 36510 DKC шт. 325

3.13 Лоток перфориробанный h=50 мм, Ь=200 мм, 1=3000 мм 35264 DKC шт. 55

3.14 Крышка лотка перфориробанного h=15 мм, Ь=200 мм, 1=3000 мм 35524 DKC шт. 55

3.15 Лоток перфориробанный h=50 мм, Ь= 150 мм, 1=3000 мм 35263 DKC шт. 105

3.16 Крышка лотка перфориробанного h= 15 мм, Ь= 150 мм, 1=3000 мм 35523 DKC шт. 105

3.17 Перегородка SEP, h=50 мм, 1=3000 мм 36480 DKC шт. 160

3.18 Консоль б состабе: компл 165

1 Консоль монолитная, ширина лотка 200 мм -  1шт. ML 34103 DKC

2. Стандартный анкер с болтом, М8 - 2 шт. СМ430850 DKC

3.19 Консоль б состабе: компл. 315

1 Консоль монолитная, ширина лотка 150 мм - 1шт. ML 34102 DKC

2. Стандартный анкер с болтом, М8 - 2 шт. СМ430850 DKC

«О
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3.20 Под бес б состабе: компл 50

1 Подбес одиночный 41x21,1=2000 мм -  1 шт. LP7020 DKC

2. Стандартный анкер со шпилькой, М10 -  4 шт. СМ441060 DKC
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3.21 Лоток проволочный в составе: компл 50

1. Лоток проволочный h=80 мм, Ь=80мм, 1=3000 мм - 1шт. FC8008 DKC

2. Крышка лотка проволочного h=15 мм, Ь=80 мм, 1=3000 мм -  1шт. 35521 DKC

3 Держатель для крышки -  8 шт. FC37004 DKC

If. Винт со специальной головкой для проволочного лотка. С МО606 и DKC

МбхК -3шт.

5 Гайка с насечкой, препятствующей откручиванию. СМ100600 DKC

DiN 6923, Мб -  3 шт

3.22 Профиль П-о5разный, (=1000 мм PSM ВРМ2910 DKC шт. 50

4. Кабельные изделия

Кабель силовой с медными жилами, с изоляцией и оболочкой из ВВГнг(АН5 ОАО "Кирскабель"

поливинилхлоридного пластиката пониженной пожарной опасности. ТУ 16.К71-310-2001

сечением:

4.1 Зх2,5ок-1,0 км 1,080

4.2 Зхбок-1,0 км 0,155

4.3 ЗхЮок-1,0 км 0,050

I
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4.4 Зх50мк-1,0 км 0,010
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4.5 4х1,5ок-1,0 км 0,125

4.6 4х2,5ок-г0 км 0,185
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Позиция Наименобание и технические характеристики
Тип, марка, 

обозначение документа, 
опросного листа

Код оборудобания, 
изделия, 

материала
Забод-изготобитель Единица

измерения
Коли-
честбо

Масса 
единицы, кг Примечание

1 2 3 4 5 в 7 8 9

и 4-х4ок-1,0 км 0,455

и 4х6ок-1,0 км 0 ,0 7 0 ]/1 1 /

и 5х4ок-1,0 км 0,010

и о 5X бок-1,0 км 0,090

Кабель силоЬой с медными жилами, с изоляцией и оболочкой из ВВГЭнг(АП5 ОАО "Кирскабель"

полибинилхлоридного пластиката пониженной пожарной опасности. ТУ 16.К71-310-2001

с общим медным экраном под оболочкой, сечением:

111 4х1,5ок-1,0 км 0,190

U 2 Ш ,5ок-г0 км 0,080

и з ^хШ -1,0 км 0,015

Кабель силобой с медными жилами, с изоляцией из полибинилхлоридного ВБВнг(АП5 ОАО "Иркутсккабель"

пластиката, с защитным шлангом из полибинилхлоридного ТУ 16.К71-090-2002

пластиката пониженной пожарной опасности, брониробанный.

сечением:

Зх2,5ок-1,0 км 0,030

U 5 ЗхШ -1,0 км 0,005

116 Зхбок-1,0 км 0,245
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4.17 4х2,5ок-Ю км 0,270

U 8 4х4ок-1,0 км 0,075

4.19 4х10ок-1,0 км 0,070

4.20 5х16ок-1,0 км 0.170

Кабель контрольный с медными жилами, с пластмассобой КВВГнг(АН5 ОАО "Кирскабель"

изоляцией, не распространяющий горение, с низким дымо- и ТУ 16.К71-310-2001

га зобы делением, сечением:

4.21 5x1,5 км 0,900

4.22 10x1,5 км 0,610

777
4.23 14x1,5 км -€тв2в- 0,030

4.24 19x1,5 км -0:250- 0,300

I
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Кабель контрольный с медными жилами, с пластмассобой КВБВнг(АИ5 ОАО "Иркутсккабель"

изоляцией, брониробанный дбумя стальными лентами. ТУ 16.К71-090-2002

сзе

й:э

О
с:

не распространяющий горение, с низким дымо- и газобыделением.

сечением:

4.25 10x1,5 км 0,225

Лист
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4.26 19x1,5 км 0,040

Кабель с медными гибкими жилами, с изоляцией и оболочкой из КГВВнг(АН5 ОАОНП "Подольск-

полибинилхлоридного пластиката пониженной пожарной опасности, ТУ 16.К13-031-2004 кабель"

сечением:

4.27 3x0,75-0,66 км 0,060

J T 7

4.28 4x1,5-0,66 км ■ w e - 0,080

4.29 10x1,5-0,66 км -втОЗв- 0,040

Кабель силобой с медными жилами, с термическим барьером из BBFh2(A)-FRLS ОАО "Кирскабель'

слюдосодержащих лент, с изоляцией и оболочкой из ТУ 16.К71-337-2004

полибинилхлоридного пластиката пониженной пожарной опасности.

сечением:

4.30 3x10-1,0 км 0,010

4.31 3x16-1,0 км 0,050

4.32 4x1,5-10 км 0,010
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4.33 4x4-10 км 0,095
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Кабель силобой с медными жилами, с термическим барьером из ВВГЗнг(АШ15 ОАО "Кирскабель"

слюдосодержащих лент, с изоляцией и оболочкой из ТУ 16.К71-337-2004

полибинилхлоридного пластиката пониженной пожарной опасности.

с общим экраном, сечением:

4x1,5-10 км 0,040

4.35 4x2,5-10 км 0,020

Кабель контрольный с медными жилами, с термическим барьером из КВВГнг(АШЬ5 ОАО "Кирскабель"

слюдосодержащих лент, с изоляцией и оболочкой из ТУ 16.К71-337-2004

полибинилхлоридного пластиката пониженной пожарной опасности.

сечением:

4.36 5x1,5 км 0,030

4.37 10x1,5 км 0,010

4.38 14x1,5 км 0,015

4.39 19x1,5 км 0,140

1
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4.40 27x1,5 км 0,010

Кабель симметричный для локальной компьютерной сети (FTP) КВПЗфнг(АН5-5е ООО НПП "Спецкабель ‘

о
с:

категории 5е группобой прокладки с пониженным дымо- ТУ 16.К99-014-2004

и газобыделением, сечением:

4.41 2x2x0,52 км 0,040

Лист
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Кабель симметричный для систем безопасности и абтоматизации KCBKrH2(A)-FRLS ООО НПП "Спецкабель ‘

огнестойкий группобой прокладки с пониженным дымо- ТУ 16.К99-037-2009 км 0,140

и газобыделением брониробанный, сечением:

Ш 1x2x1,13

Кабель симметричный для систем охраны и протибопожарной защиты KnCH2(A)-FRLS ООО НПП "Спецкабель ‘

огнестойкий группобой прокладки с пониженным дымо- ТУ 16.К99-036-2007 км 0,370

и газобыделением, сечением:

Ш 1x2x1

Пробод с медной жилой, сечением: SILFLEX& SiHF

Ш ,5 кат I f  00Ш153 км 0,015

4Л5 кат 1/0046039 км 0,010

Ш 1261,5 кат. t/00460213 км 0,015

Пробод, сечением: МГ

Ш Ы -0,66 ТУ 16.К71-117-90 км 0,150

Ш 1x6-0,66 км 0,020

Ci
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4Л9 Муфта концебая термоусажибаемая ЗКВТп-1-35 шт. 2

ТУ36-2674-84

сзе

%

о
с:

150 Муфта концебая термоусажибаемая ЗКВТп-1-70 шт.

ТУ36-2674-84-

Лист
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Позиция Наименобание и технические характеристики
Тип, марка, 

обозначение документа, 
опросного листа

Код оборудобания, 
изделия, 

материала
Забод-изготобитель

Единица
измерения

Коли-
честбо

Масса 
единицы, кг Примечание

1 2 3 4 5 6 7 8 9

i.51 Муфта концебая для кабелей, сечением: ККТ-1УЗ шт. 265

10... % мм ТУ36-2043-82

LS2 Муфта концебая для кабелей, сечением: ККТ-2УЗ шт. 75

U...26 мм ТУ36-2043-82

5 Материалы

5.1 Шбеллер N“8 ГОСТ 8240-97 км 0,060

5.2 Полоса горячекатаная, 4x25 мм ГОСТ 103-2006 км 1,200

5.3 Сталь горячекатаная листобая, 250x250x5 мм ГОСТ 19903-74^ шт. 2

5.4 Труба стальная бесшобная, Т54х5 мм ГОСТ 8732-78 км 0,005

Труба стальная электросбарная ГОСТ 10704-91

с полностью сплющенным гратом, диаметром:

5.5 Т50х2 мм км 0,020

5.6 Т25x1,6 мм км 0,060

Гофриробанная труба из нераспространяющего горение полиамида.

с протяжкой, диаметром:

5.7 17 мм PA611721F0 DKC км 0,360

5.8 23 мм РА612329Г0 DKC км 0,380
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Держатель с крышкой, диаметром:

5.9 17 мм PASW17N DKC шт. 720

5.10 23 мм PASW23N DKC шт. 760

5.11 Муфта б состабе: компл. 120

1 Муфта тру5а-коро5ка, IP66/IP68, 0 17мм -  1шт. PAM17M25N DKC

2. Гайка с метрической резьбой, М25х1,5 -  1шт. PAGM25N DKC

3. Кольцо уплотнительное, 0 17 мм - 1 шт. PAR17 DKC

5.12 Муфта б состабе: компл. 130

1 Муфта труба-коробка, IP66//P68, 023 мм- 1шт. PAM23M32N DKC

2 Гайка с метрической резьбой, М32х1,5 -  1шт. PA6M32N DKC

3. Кольцо уплотнительное, 0 23 мм -  1 шт. PAR23 DKC

5.13 Цинкобая краска-спрей, объем 4 73мл 37039HDZ DKC шт. 15

5. К Рама для крепления настенного шкафа б состабе: компл 10

1 Профиль монтажный MQ-21D 3 м, 1=1500 мм- 2  шт. 369601 HILTI

2 Профиль монтажный MQ-21D 3 м, 1=960 мм - 2  шт. 369601 HILTI

3 Профиль монтажный MQ-21 ОЗм, 1= 1260 мм -  2 шт. 369601 HILTI

I
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4. Уголок монтажный MQW-4, 4 отберстия, 90°- 8 шт. 369658 HILTI

5 Гайка монтажная MQN -  48 шт. 369623 HILTI

6. Плита опорная М06-2-М16 -  4 шт. 369682 HILTI

сзе
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7, Анкерная шпилька HIT- V-5.8, М16х300 -  4 шт. 387066 HILTI

8. Иньециробанный растбор HIT-RE 500/330/1 ЕЕ -  1шт. 426676 HILTI

Лист
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5.15 Рама для крепления коробок б состабе: компл.

1 Профиль монтажныйMQ-41D-F, 1= 1800мм- 2 шт. З О Ш HILTI

2. Профиль монтажный MQ-21-F, 1=4-800 мм - 1шт. 304098 HILTI

3. Консоль углобая MQW-S/2-F - 4 шт. 304181 НИ Л

4. Шпилька M10-F, /= 120 мм- 8 шт. 304773 HILTI

5. Соединительный элемент для профилей MON-F -  8 шт. 387779 H/LTI

6. Fайка монтажная MQA-M10-F -  1шт. 304139 HILTI

7. Болт M10x25-F -  1 шт. 304788 HILTI

8 Гайка монтажная MQM-M6-F -  15 шт. 304762 HILTI

9. Лекоратибная крышка MQZ-E41- 4 шт. 369685 HILTI

10 Анкер-шпилька HAS-E-F М12-110 -  4 шт. 333148 HiLTi

11 Капсула HVU М12-110 -  4 шт 256693 НИЛ

12. Гайка M10-F -  16 шт. 304765 НИЛ

13 Лекоратибная крышка MQZ-E21 -  8 шт. 370598 НИЛ

14. Шайба MQZ-L11-F -  8 шт. 304197 НИЛ

15 Шайба А 10,5-Е -  1шт. 304770 НИЛ

16 Винт Мб - 15 шт.

17 Шайба гроберная М10 -  1шт.

6 Система "Стоп-огонь"
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6.1 Трубка бандажная СОН 12/3 шт. 900

6.2 Трубка бандажная СОН 19/4 шт. 1100
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6.3 Полимерный уплотнитель (герметик огнезащитный) ЭП71 шт. 400
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II. Теплобойпункт. Абтоматизация

1. Электрооборудобание

1.1 Ящик упрабления теплобым пунктом ЯУТП1 шт.

(по заданию НМП)

2. Кабельные изделия.

Кабель силобой с медными жилами, с изоляцией и оболочкой из ВВГнг(А)-15 ОАО "Кирскабель"

полибинилхлоридного пластиката пониженной пожарной опасности. ТУ 16.К71-310-2001

сечением:

2.1 Зх2,5ок-1,0 км. [-ётот-

Кабель с медными гибкими жилами, с изоляцией и оболочкой из КГВВнг(А)-15 ОАОНП "Подольск-

полибинилхлоридного пластиката пониженной пожарной опасности. ТУ 16.К13-031-2004- кабель"

сечением:

2.2 3x1,5-0,66 км 0,030

Кабель симметричный для систем сигнализации и упрабления КПСВВнг(Аиз ОООНПП Хпецкабель"

группобой прокладки с пониженным дымо- и газобыделением. ТУ 16.К99-002-2003

сечением:

2.3 1x2x1 км 0,070
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Кабель симметричный для систем сигнализации и упрабления КПСВВКГнг(А)-1В ООО НПП Хпецкабель ‘

группобой прокладки с пониженным дымо- и газобы делением. ТУ 16.К99-030-2005
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брониробанный, сечением:

1x2x1 км 0,150
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3 Электромонтажные изделия

3.1 Консоль ML облегченная с оснобанием 100 мм 34105 DKC шт.

3.2 Стандартный анкер с болтом М8 СМШ850 DKC шт. 12

3.3 Лоток перфориробанный 50x100,1=3 м 35262 DKC шт. 3

4. Материалы

и Гильзы термометрические для КТСПР-001-60, L=60mm шт.

и Гофриробанная труба из нераспространяющего горение полиамида.

с протяжкой, диаметром:

12 мм PA611216F0 DKC км 0,030

4.3 Держатель с крышкой, диаметром:

12 мм PASW12N DKC шт. 60

и Муфта 6 состабе: компл. 12

1 Муфта труба-коробка, IP66/IP68, 0 12 мм - 1шт. PAM12M16N DKC

2 Гайка с метрической резьбой, N16x1,5 -  1шт. PAGM16N DKC
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3 Кольцо уплотнительное, 0 12 мм - 1шт. PAR12 DKC
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/// Учет сточных бод

1. Электрооборудобание

1.1 Шкаф питания ящика учета сточных бод (ШП-ЯУСВ1) шт.

(по заданию НМП)

1.2 Ящик учета сточных бод (ЯУСВ1, ЯУСВ2, ЯУСВЗ) шт. 3

(по заданию НМП)

1.3 Расходомер ультразбукобой с накладными излучателями

АКРОН-01 - RS485- 65М-модем с устанобленными настройками ТУ 4213-011- 18623641-05 шт. 3

(0у<500 мм)

2. Электромонтажные изделия

2.1 Рама для крепления настенного шкафа б состабе: компл 3

1 Профиль монтажный MQ-2103м,1= 1500 мм -  2 шт. 369601 HIT!

2. Профиль монтажный MQ-21D 3 м, 1=960 мм - 2 шт. 369601 HILTI

3 Профиль монтажный MQ-2103м,1= 1260 мм -  2 шт. 369601 HILTI

4. Уголок монтажный MQW-4, 4 отберстия, 90° - 8 шт. 369658 HILTI

5 Гайка монтажная NON - 48 шт. 369623 HILTI

6 Плита опорная MQ6-2-M16 - 4 шт. 369682 HILTI
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7 Анкерная шпилька HIT- V-5.8, М16х300 - 4 шт. 387066 HILTI

8 Инъециробанный растбор HIT-RE 500/330/1 ЕЕ -  1шт. 426676 HILTI
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2.2 Проболочный лоток ЗОх 100 мм, 1=3 м FC3010 DKC шт. 3

2.3 Шпилька резьбобая, оцинкобаная, М8х1000 (300 мм на 1м лотка) СМ200801 DKC шт. 3

2.А Пластина для подбеса проболочного лотка на шпильке FC37311 DKC шт. 12

25 Гайка с насечкой, препятстбующая откручибанию, М8 СМ100800 DKC шт. 12

2.6 Стальной забибной анкер, М8 СМШ830 DKC шт.

3 Кабельные изделия

Кабель силобой с медными жилами, с изоляцией и оболочкой из ВВГнг(АН5 ОАО "Кирскабель'

полибинилхлоридного пластиката пониженной пожарной опасности. ТУ 16.К71-310-2001

сечением:

3.1 Зх1,5ок-г0 км. 0,020

Кабель силобой с медными жилами, с изоляцией из полибинилхлоридного ВБВнг(АП5 ОАО "Иркутсккабель"

пластиката, с защитным шлангом из полибинилхлоридного ТУ 16.К71-090-2002

пластиката пониженной пожарной опасности, брониробанный.

сечением:

1X:
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3.2 Зх1,5ок-г0 км. 0,065
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Позиция НаименоЬание и технические характеристики
Тип,марка,
обозначение документа, 
опросного листа

Код оборудобания, 
изделия, материалеJ ЗаЬод-изготобитель Единица

u3MepeHUfi
Коли- 

' честбо

Масса
единицы,
кг

Примечание

1 2 3 4 5 6 7 8 9

4. Материалы

и Гофриробанная тру5а из нераспространяющего горение полиамида.

с протяжкой, диаметром:

12 мм PA611216F0 DKC км 0,060

и Держатель с крышкой, диаметром:

12 мм PASW12N DKC шт. 20

•
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IV.AKH

1. Злектрооборудобание

1.1 Шкаф питания АКП (ШП-АКП1) шт.

(по заданию НМП)

1.2 Пульт сигнализации АКП шт.

1.3

и

Стойка турникета прабая (АКП11, АКП1.9, АКП128) шт.

Стойка турникета лебая (АКП1.8, АКП119, АКП1.20) шт. Учтено б

1.5 Стойка турникета центральная шт. 22 СМВ-2-ПП0

(АКП1.2...АКП17, АКП1.10...АКП1.18, АКП1.21...АКП1.27)

1.6 Абтомат продажи жетоноб (АПЖ11..АПЖ118) шт. 18

2. Кабельные изделия

Кабель силобой с медными жилами, с изоляцией и оболочкой из ВВГнг(АН5 ОАО "Кирскабель"

полибинилхлоридного пластиката пониженной пожарной опасности. ТУ 16.К71-310-2001

сечением:

2.1 Зх1,5ок-1,0 км. 0,525

2.2 Зх2,5ок-1,0 км. 0,225

2.3 ЗхШ -1,0 км. ■дмо- 0,085] / Т и
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Кабель симметричный для локальной компьютерной сети (FTP) КВПЭфнг(АИ5-5е ООО НПП "Спецкабель"

категории 5е группобой прокладки с пониженным дымо- ТУ 16.К99-0К'2004

и газобыделением, сечением:

2.3 1x2x0,52 км 0,110

2Л 2x2x0,52 км 0,120

2.5 4x2x0,52 км 0,560

Кабель симметричный для систем цифробой сбязи, сечением: T0P-5EFTP4PR-6Y-0UT ООО "Небская Кабельная

2.6 4х2х0,5 Компания" км 1,355

3. Электромонтажные изделия

3.1 Коробка клеммная 09125-20 ООО "Электро-профи' шт.

4. Материалы

4.1 Труба ВГП 32x3,2 ГОСТ 3262-75 м 60

4.2 Труба ВГП 42x3,2 ГОСТ 3262-75 м 50

§
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4.3 Труба 40x20x2 ГОСТ 8645-68 м 150

4.4 Миниканал ТМС 22x10,1=2 м код 00317 DKC шт. 10

i

о
С: Лист

СМВ-3-ТКР-Э0Б1.С 6.24Изм. Кол.уч /1ист t̂ ^OK Подпись Дате,





17 Шкаф силоЬой ШУС18 шт.

(по заданию НМП)

18 Шкаф силоЬой ШУС 19 шт.

(по заданию НМП)

1.9 Шкаф силоЬой ШУС20 шт.

(по заданию НМП)

1.10 ШкафША-АВРЗ шт.

(по заданию НМП)

1.11 ШкафШВР1 шт.

(по заданию НМП)

112 ШкафШАВР-КЗ шт.

(по заданию НМП)

1.13 Шкаф системы абтоматического упрабления ШСАУ П7 шт. Учтен 5 
СМВ-3-ТКР-0В1
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1% Шкаф системы абтоматического упрабления ШСАУ П8,П8р,В12,В12р шт. Учтен б 
СМВ-3-ТКР-0В1

1.15 Шкаф системы абтоматического упрабления ШСАУ П9 шт. Учтен б 
СМВ-3-ТКР-0В1
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1.16 Шкаф системы абтоматического упрабления ШСАУ В11 шт. СМВ-3-ТКР-0В1
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1.17 Шкаф системы абтоматического упрабления ШСАУВ13 шт. Учтен б 
СМВ-3-ТКР-0В1

1.18 Шкаф системы абтоматического упрабления ШСАУ ВU шт. yv/7?£>w б 
СМВ-3-ТКР-0В1

1.19 Шкаф системы абтоматического упрабления ШСАУ В15 шт.
у V/7?£>W б 

СМВ-3-ТКР-0В1

1.20 Шкаф системы абтоматического упрабления ШСАУ В16 шт. Учтен б 
СМВ-3-ТКР-0В1

1.21 Шкаф системы абтоматического упрабления ШСАУ В17 шт. Учтен б 
СМВ-3-ТКР-0В1

1.22 Шкаф системы абтоматического упрабления ШСАУВ18 шт. Учтен б 
СМВ-3-ТКР-0В1

1.23 Шкаф системы абтоматического упрабления ШСАУ ПД1,ПД2 шт. Учтен б 
СМВ-3-ТКР-0В1

т Шкаф системы абтоматического упрабления ШСАУ УЗ шт. Учтен б 
СМВ-3-ТКР-0В1

1.25 Шкаф системы абтоматического упрабления ШСАУ У4 шт. СМВ-3-ТКР-0В1

1.26 Пост упрабления насосом ПУ5-2/1 ООО "Злектро-профи" шт.

1
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1.27 Пост упрабления гермоклапаном /  задбижкой ПУ7-6/1 ООО "Злектро-профи" шт. 8
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1.28 Пост упрабления кнопками протибопожарного шкафа ПУ8-1/1 ООО "Электро-профи" шт. 19

1.29 Пост упрабления бентсистемой ПУ10-4/1 ООО "Электро-профи" шт.

1.30 Выключатель безопасности б состабе: компл

1 Выключатель безопасности б пластикобом боксе, 0ТР63АЗМ 1SCA022613R1200 АВВ

Р=30кВт, 1=63А, ~ШВ, 2хМ32^М16, ЗР, исп. IP65- 1шт.

2. Кабельный сальник, метрический, М32 - 2 шт. 00 955 АВВ

3 Гайка для сальника, М32 - 2 шт. 00 965 АВВ

1.31 Выключатель безопасности б состабе: компл 2

t Выключатель безопасности б пластикобом боксе. 0ТР25АЗМ 1SCA022399R6670 АВВ

Р=15кВт, 1=30А, 'Ш В , 2хМ32^М16, ЗР, исп IP65 -  1шт.

2. Кабельный сальник, метрический, М32 -  2 шт. 00 955 АВВ

3 Гайка для сальника, М32 - 2 шт. 00 965 АВВ
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Позиция НаименоЬание и технические характеристики
Тип, марка, 

обозначение документа, 
опросного листа

Код оборудобания, 
изделия, 

материала
За бод-изготобитель Единица

измерения
Коли- 

’ честбо
Масса 

единицы, кг
Примечание

1 2 3 ' 4 5 6 7 8 9

1.32 Выключатель безопасности 6 состабе: компл. 7

1 Выключатель безопасности 6 пластикобом боксе. 0ТР16КАЗМ251 15СА022699РШ0 АВВ

Р=5,5кВт, /=23А, -230В, 2хМ25, ЗР, исп. Р65 -  1шт

2. Кабельный сальник, метрический, М25 - 2 шт. 00 954 АВВ

3 Гайка для сальника, М25 -  2 шт. 00 964 АВВ

1.33 Сигнализатор уробня ультразбукобой с датчиком контроля уробня УЗС-107-АД101-Ш0-О ОАО "Теплоприбор" шт. 2

боды AJ3101 на 1 контролируемый уробень, длиной ^м, с бторичным г. Рязань

преобразобателем ВП-101, изгиб на расстоянии 1,5м от фланца.

-220В, 50Гц

m Сигнализатор уробня ультразбукобой с датчиком контроля уробня УЗС-209-АД201-2000-Н- 160-Н ОАО "Теплоприбор" шт. 2

боды АД201на 2 контролируемых уробня, длиной 2м, г. Рязань

с расстоянием между номинальными линиями срабатыбания 160мм,

с бторичным преобразобателем ВП-203, -220В, 50Гц

1.35 Поплабкобыйбыключатель, длина кабеля Юм WA65 Wilo шт. 3

2. Электроцстанобочные изделия

2.1 Розетка штепсельная дбухполюсная с заземляющим контактом для РШ-Ц-20-1Р43- 01-16/250 шт. 16

открытой устанобки, ~250В, 16А, исп /Р4-3

2.2 Разъем штепсельный 3-х полюсный, ~380В, 63А, исп. IP54- СШН2/63-У2 Электромеханический шт. 1

ТУЗШ-023-00931655-02 за бод, г. Стаброполь
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3. Электромонтажные изделия

3.1 Коробка клеммная D9125-20 ООО "Злектро-профи' шт. 19

3.2 Коробка клеммная K81-00/10ST2,5/10 ООО "Электро-профи" шт. 11

3.3 Коробка клеммная K83-50/20ST2,5/8 ООО “Электро-профи" шт.

34 Коробка клеммная K95-00/20ST10/6 ООО "Электро-профи"' шт. 2

3.5 Перемычка ПГС25-560У2,5 шт. 110

3.6 Комплект ВГ ВГ22 42 шт. 8

ТУ 36-2780-86
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Позиция Наименобание и технические характеристики
Тип, марка, 

обозначение документа, 
опросного листа

Код оборудобания, 
изделия, 

материала
Забод-изготобитель Единица

измерения
Коли- 

’ честбо
Масса 

единицы, кг Примечание

1 2 3 4 5 6 7 8 9

3.7 Комплект ВГ В Г38 42 шт. 2

ТУ 36-2780-86

3.8 Профиль зетоЬый К239У2 шт. 10

3.9 Под be с 6 состабе. компл 135

1. Шпилька резьбобая, оцинкобанная МЮхЮОО, 1=1000 мм - 2  шт. СМ201001 DKC

2. Профиль П-образный, 1=1000 мм -  1шт. PSM ВРМ2910 DKC

3. Стальной забибной анкер, М10 - 2 шт. СМ401040 DKC

4. Гайка шестигранная, оцинкобанная, DIN 934, М10 -  4 шт. СМ111000 DKC

5. Шайба кузобная, DIN 9021, М10 -  4 шт. СМ121000 DKC

3.10 Лоток перфорироЬанный h=100 мм, Ь=400 мм, 1=3000 мм 35345 DKC шт. 45

311 Крышка лотка перфориробанного h=15 мм, Ь=400 мм, 1=3000 мм 35526 DKC шт. 45

3.12 Перегородка SEP, h=100 мм, 1=3000 мм 36510 DKC шт. 225

3.13 Лоток перфориробанный h=50 мм, Ь=200 мм, 1=3000 мм 35264 DKC шт. 35

з.и Крышка лотка перфориробанного h=15 мм, Ь=200 мм, 1=3000 мм 35524 DKC шт. 35

3.15 Лоток перфориробанный h=50 мм, Ь=150 мм, 1=3000 мм 35263 DKC шт. 40

1
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3.16 Крышка лотка перфориробанного h=15 мм, Ь=150 мм, 1=3000 мм 35523 DKC шт. 40

3.17 Перегородка SEP, h=50 мм, (=3000 мм 36480 DKC шт. 75
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Позиция Наименобание и технические характеристики
Тип, марка, 

обозначение документа, 
опросного листа

Код оборудобания, 
изделия, 

материала
За бод-изготобитель Единица

измерения
Коли- 

' честбо
Масса 

единицы, кг Примечание

1 2 3 4 5 6 7 8 9

3.18 Консоль 6 состабе: компл 105

1 Консоль монолитная, ширина лотка 200 мм - 1шт. ML 34103 DKC

2. Стандартный анкер с ботом, М8 -  2 шт. СМ430850 DKC

3.19 Консоль б состабе: компл 120

1 Консоль монолитная, ширина лотка 150 мм -  1шт. ML 34102 DKC

2. Стандартный анкер с болтом, М8 -  2 шт. СМ430850 DKC

3.20 Подбес б состабе: компл 40

1 Подбес одиночный 41x21,1=2000 мм -  1 шт. LP7020 DKC

2. Стандартный анкер со шпилькой, М10 -  4  шт. СМ441060 DKC

3.21 Лоток проболочный б состабе: компл. 40

1 Лоток проболочный h=80 мм. Ь=80 мм. 1=3000 мм -  1шт. FC8008 DKC

2. Крышка лотка проболочного h=15мм, Ь=80мм, 1=3000 мм - 1шт. 35521 DKC

3 Держатель для крышки - 8 шт. FC37004 DKC

4 . Винт со специальной голобкой для проболочного лотка. СМ060614 DKC

МбхН - 3  шт.

5. Гайка с насечкой, препятстбующей откручибанию. СМ100600 оке

DIN 6923, Мб -  3 шт
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3.22 Профиль П-образный, 1=1000 мм PSM ВРМ2910 оке шт. 40
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4, Кабельные изделия

Кабель силобой с медными жилами, с изоляцией и оболочкой из ВВГнг(АН5 ОАО "Кирскабель"

полибинилхлоридного пластиката пониженной пожарной опасности. ТУ 16.К71-310-2001

сечением:

Зх2,5ок-г0 км 0,760

и Зхбок-1,0 км 0,130

и Зх50мк-1,0 км 0,010

М,5ок-1,0 км 0,065

4.5 4х2,5ок-1,0 км 0,030

4.6 4х6ок-1,0 км -ОтЮв- 0,125] ДТ7

4.7 4х Кок-1,0 км 0,010

Кабель силобой с медными жилами, с изоляцией и оболочкой из ВВГЭнг(АИ5 ОАО "Кирскабель"

полибинилхлоридного пластиката пониженной пожарной опасности. ТУ 16.К71-310-2001

I
5:
сз

QQ

С общим медным экраном под оболочкой, сечением:

и 4х1,5ок-1,0 км 0,040

сзе

I
Cl
С:

4.9 4х2,5ок-1,0 км 0,080

4.10 4х4ок-1,0 км 0,025

Лист
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Позиция Наименобание и технические характеристики
Тип, марка, 

обозначение документа, 
опросного листа

Код оборудобания, 
изделия, 

материала
Забод-изготобитель Единица

измерения
Коли-
честбо

Масса 
единицы, кг Примечание

1 2 3 4 5 6 7 8 9

Кабель силобой с медными жилами, с изоляцией из полибинилхлоридного ВБВнг(АН5 ОАО "Иркутсккабель"

пластиката, с защитным шлангом из полибинилхлоридного ТУ 16.К71-090-2002

пластиката пониженной пожарной опасности, брониробанный.

сечением:

11 Зх2,5ок-Ю км 0,060

U 2 Зхбок-1,0 км 0,300

и з ЗхЮок-1,0 км 0,005

4х2,5ок-г0 км 0,325

4.15 4х4ок-1,0 км 0,075

4.16 4х10ок-1,0 км 0,050

4.17 5х10ок-1,0 км 0,030

Кабель силобой с медными жилами, с термическим барьером из ВВГнг(АШ15 ОАО "Кирскабель"

спюдосодержащих лент, с изоляцией и оболочкой из ТУ 16.К71-337-2004

полибинилхлоридного пластиката пониженной пожарной опасности,

сечением:

118 3x10-1,0 км 0,040

4.19 4x1,5-10 км 0,040

I
5:
сз

OQ

C3e
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I
Лист
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Кабель силобой с медными жилами, с термическим барьером из BBr3H2(A)-FRLS ОАО "Кирскабель"

слюдосодержащих лент, с изоляцией и оболочкой из ТУ 16.К71-337-200^

полибинилхлоридного пластиката пониженной пожарной опасности.

с общим экраном, сечением:

4.20 4x15-1,0 км 0,010

4.21 4x2,5-10 км 0,010

Кабель контрольный с медными жилами, с пластмассобой КВВГнг(АИ5 ОАО "Кирскабель ‘

изоляцией, не распространяющий горение, с низким дымо- и ТУ 16.К71-ЗЮ-2001

газобыделением, сечением:

4.22 5x1,5 км 0,730

4.23 10x1,5 км 0,250

4.24 14x1,5 км 0,035

4.25 19x1,5 км 0,210

Кабель контрольный с медными жилами, с пластмассобой KBBBhz(A)-LS О А О "Иркутсккабель"

«О
§
CS

CQ

изоляцией, брониробанный дбумя стальными лентами. ТУ 16.К71-090-2002

не распространяющий горение, с низким дымо- и газобы делением.

сечением:

сзе

-й

ОС
■О

4.26 10x1,5 км 0,250

4.27 19x1,5 км 0,040

Лист
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Кабель с медными гибкими жилами, с изоляцией и оболочкой из КГВВнг(АН5 ОАОНП "Подольск-

полибинилхлоридного пластиката пониженной пожарной опасности, ТУ 16.К13-031-2004 кабель"

сечением:

L28 3x0,75-0,66 км 0,030

U 9 М,5-0,66 км 0,075

4.30 М -0 ,6 6 км 0,010

U 1 10x1,5-0,66 км 0,035

Кабель симметричный для локальной компьютерной сети (FTP) КВПЭфнг(АИ5-5е ООО НПП "Спецкабель'
категории 5е группобой прокладки с пониженным дымо- ТУ 16.К99-014-2004

и газобыделением, сечением:

4.32 2x2x0,52 км 0,020

Кабель симметричный для систем безопасности и абтоматизации КСБКГнг(АШ13 ООО НПП "Спецкабель"

огнестойкий группобой прокладки с пониженным дымо- ТУ 16.К99-037-2009 км 0,140

и газобы делением брониробанный, сечением:

4.33 1x2x1,13

<s
§
5:
ЛQQ

Кабель симметричный для систем охраны и протибопожарной защиты KnCH2(A)-FRLS ООО НПП "Спецкабель"

огнестойкий группобой прокладки с пониженным дымо- ТУ 16.К99-036-2007 км 0,370

I

I
с;

и газобы делением, сечением:

4.34 1x2x1

Лист
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ПроЬод, сечением: МГ

4.35 М -0,66 ТУ 16.К71-117-90 км 0,170

4.36 1x6-0,66 км 0,025

4.37 Муфта концебая термоусажибаемая ЗКВТп-1-70 шт.

ТУ36-2674-84

4.38 Муфта концебая термоусажибаемая 4КВТП-1-35 шт.

ТУ36-2674-84

4.39 Муфта концебая для кабелей, сечением: ККТ-1УЗ шт. 280

10... 14 мм ТУ36-2043-82

4.40 Муфта концебая для кабелей, сечением: ККТ-2УЗ шт. 80

14...26 мм ТУ36-2043-82

Кабель контрольный с медными жилами, с термическим барьером из KBBrH2(A)-FRLS ОАО "Кирскабель"

слюдосодержащих лент, с изоляцией и оболочкой из ТУ 16.К71-337-2004

полиЬинилхлоридного пластиката пониженной пожарной опасности,

*С>
§
5:
ЛCQ

сечением: Ш 7
4.41 5x1,5 км 0,070

I

Ос:

4.42 10x1,5 км 0,040

Лист
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Позиция НаименоЬание и технические характеристики
Тип, марка, 

обозначение документа, 
опросного листа

Код оборудобания, 
изделия, 

материала
За бод-изготобитель Единица

измерения
Коли- 

' честбо
Масса 

единицы, кг Примечание

1 2 3 4 5 6 7 8 9

5. Материалы

5.1 Шбеллер I f8 ГОСТ 8240-97 км 0,040

5.2 Полоса горячекатаная, i-x25 мм ГОСТ 103-2006 км 0,670

5.3 Сталь прокатная углобая раднополочная, 32x32x4- мм ГОСТ 8509-93 км 0,003

54 Труба стальная бесшобная, Т54х5мм ГОСТ 8732-78 км 0,005

5.5 Труба стальная электросбарная с полностью сплющенным гратом ГОСТ 10704-91

Т50х2 мм км 0,010

Т25x1,6 мм км 0,030

5.6 Сталь горячекатаная листобая, 200x200x5 мм ГОСТ 19903-74 • шт. 1

5.7 Сталь горячекатаная листобая, 250x250x5 мм ГОСТ 19903-74- шт. 2

Гофриробанная труба из нераспространяющего горение полиамида.

с протяжкой, диаметром:

5.8 17 мм PA611721F0 DKC км 0,150

5.9 23 мм PA612329F0 DKC км 0,300

Держатель с крышкой, диаметром:

5.10 17 мм PASW17N DKC шт. 300

5.11 23 мм PASW23N DKC шт. 600

I
5:
сз
QQ

C3e

I
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I
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5.12 Муфта б состабе: компл. 50

1. Муфта тру5а-коро5ка, IP66/IP68, Ф 17мм - 1шт. PAM17M25N DKC

2. Гайка с метрической резьбой, М25х1,5 -  1шт. PAGM25N оке

3. Кольцо уплотнительное, Ф 17 мм -  1 шт. PAR17 DKC

5.13 Муфта Ь состабе: компл 100

1 Муфта труба-коробка, IP66/IP68, Ф 23мм -  1шт. PAM23M32N DKC

2. Гайка с метрической резьбой, М32х1,5 -  1шт. PA6M32N DKC

3. Кольцо уплотнительное, 0 23 мм -  1шт. PAR23 DKC

514 Цинкобая краска -спрей, объем 4- 73 мл 37039HDZ DKC шт. 15

515 Рама для крепления настенного шкафа б состабе- компл 10

1 Профиль монтажный MQ-21 ОЗм, 1= 1500 мм -  2 шт. 369601 HILTI

2. Профиль монтажныйMQ-21 ОЗм, 1=960мм -  2 шт. 369601 HILTI

3 Профиль монтажныйMQ-21 ОЗм, 1=1260мм -  2 шт. 369601 HILTI

4. Уголок монтажный MQW-4, 4 отЬерстия, 90° - 8 шт. 369658 HILTI

5 Гайка монтажная MON - 48 шт. 369623 HILTI

6 Плита опорная MQ6-2-M16 -  4 шт. 369682 HILTI

7. Анкерная шпилька HIT- V-5.8, М16х300 -  4 шт. 387066 HILTI

1
S:сз
QQ

8 Иньециробанныйрастбор HIT-RE 500/330/1ЕЕ - 1шт. 426676 HILTI

Cs
с:
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5.16 Рама для крепления коробок б состабе: компл.

1. Профиль монтажный МО-4- 1D-F, 1=1800 мм- 2 шт. 304111 HILTI

2. Профиль монтажный MQ-21-F, 1=4800 мм - 1шт. 304098 H/LTI

3 Консоль у глодая MQW-S/2-F -  4 шт. 304181 HILTI

4. Шпилька M10-F, 1=120 мм - 8  шт. 304773 H/LTI

5. Соединительный элемент для профилей MQN-F -  8 шт. 387779 H/LTI

6. Гайка монтажная МО А -M10-F -  1 шт. 304139 HILTI

7 Болт M10x25-F -  1шт. 304788 HILTI

8. Гайка монтажная M0M-M6-F -  15 шт. 304762 HILTI

9 Декоратибная крышка M0Z-E41- 4 шт. 369685 H/LTI

10 Анкер-шпилька HAS-E-FМ12-110 -  4 шт. 333148 HILTI

11 Капсула HVUM12-110 -  4 шт. 256693 HILTI

12. Гайка M10-F - 16 шт. 304765 H/LTI

13. Декоратибная крышка M0Z-E21 -  8 шт. 370598 HILTI

14. Шайба MQZ-L11-F -  8 шт. 304197 H/LTI

15 Шайба А10,5-Е - 1шт 304 770 HILTI

16. Винт Мб -  15 шт.

17. Шайба гроберная М10 -  1шт.

6 Система "Стоп-огонь'

I
5:
сз
QQ

6.1 Трубка бандажная СОН 12/3 шт. 750

6.2 Трубка бандажная СОН 19/4 шт. 900

сзе

§

ос:
«сз

6.3 Полимерный уплотнитель (герметик огнезащитный) ЭП71 шт. 300

Лист
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II. Теплобой пункт. Абтоматизация

1. Электрооборудобание

1.1 Ящик упрабления теплобым пунктом ЯУТП2. шт.

(по заданию НМП)

2. Кабельные изделия

Кабель силобой с медными жилами, с изоляцией и оболочкой из ВВГнг(А)-13 ОАО "Кирскабель"

полибинилхлоридного пластиката пониженной пожарной опасности. ТУ 16.К71-310-2001

сечением:

2.1 Зх2,5ок-г0 км о Щ л и

Кабель с медными гибкими жилами, с изоляцией и оболочкой из КГВВнг(А)-1В ОАОНП "Подольск-

полибинилхлоридного пластиката пониженной пожарной опасности. ТУ 16.К13-031-2004 кабель"

сечением:

2.2 3x1,5-0,66 км 0,020

2.3 3x2,5-0,66 км 0,020

Кабель симметричный для систем сигнализации и упрабления КПСВВнг(АН5 ООО НПП "Спецкабель"

группобой прокладки с пониженным дымо- и газобыделением. ТУ 16.К99-002-2003

1
5:сз
оа

сечением:

2.4 1x2x1 км 0,085

сз

§

о
С:

Кабель симметричный для систем сигнализации и упрабления КПСВВКГнг(АН5 ООО НПП "Спецкабель"

группобой прокладки с пониженным дымо- и газобы делением. ТУ 16.К99-030-2005

брониробанный, сечением:

2.5 1x2x1 км о, к о

Лист
1 1 - 16-14 fO/if СМВ-3-ТКР-30Б1.С

Изм. Кол.цч. Лист N док Подпись йата 7.17



3. Электромонтажные изделия

3.1 Консоль ML облегченная с оснобанием 100 мм 34105 DKC шт.

3.2 Стандартный анкер с болтом М8 СМ430850 DKC шт. 8

3.3 Лоток перфорироЬанный 50x100,1=3 м 35262 оке шт. 2

4. Материалы

и Гильзы термометрические дляКТСПР-001-60, L=60mm шт. 2

и Гофриробанная труба из нераспространяющего горение полиамида.

с протяжкой, диаметром:

12 мм PA611216F0 DKC км 0,040

17 мм PA611721F0 DKC км 0,010

4.3 Держатель с крышкой, диаметром:

12 мм PASW12N DKC шт. 80

17 мм PASW17N DKC шт. 20

4.4 Муфта б состабе: компл. 16

1 Муфта труба-коробка, IP66/IP68, Ф 12 мм - 1шт. PAM12M16N DKC

1
IQQ

2. Гайка с метрической резьбой, М16х1,5 -  1шт. PAGM16N DKC

3 Кольцо уплотнительное, Ф 12 мм -  1шт. PAR12 DKC

I
'§

I
СЗс:

4.5 Муфта б состабе: компл

1 Муфта труба-коробка, IP66/IP68, Ф 17мм - 1шт. PAM17M25N DKC

2. Гайка с метрической резьбой, М25х1,5 - 1шт. PAGM25N DKC

3. Кольцо уплотнительное, Ф 17 мм -  1шт. PAR17 DKC

Лист
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Позиция НаименоЬание и технические характеристики
Тип,марка,
обозначение документа, 
опросного листа

Код оборудобания, 
изделия, материалеJ Забод-изготобитель Единица

измерения
Коли- 

' честбо

Масса
единицы,
кг

Примечание

1 2 3 4 5 6 7 8 9

/// Теплобой пункт. Учет теплоЬой энергии

1 Злектрооборудобание

1.1 Ящик упраЬления теплобым пунктом ЯУТПЗ. шт. 1

(по заданию НМП)

12 Электромагнитный расходомер жидкости б комплекте ЭРСВ-420/l "Взлет" компл. 2

с блоком ИВП12-24- (устаноблен б ЯУТПЗ) г. С.-Петербург

и комплектом Взлет КПА (0у=25, 0у1/0у2=100)

1.3 Термопребразобатель сопротибления платинобыйL=60mm ВЗЛЕТ ТПС "Взлет" компл 2

PtIOO, класс допуска А, с защитной гильзой и прямым штуцером г. С.-Петербург

2. Кабельные изделия.

Кабель силобой с медными жилами, с изоляцией и оболочкой из ВВГнг(АН5 ОАО "Кирскабель"

полибинилхлоридного пластиката пониженной пожарной опасности. ТУ 16.К71-310-2001

сечением:

2.1 2 x l5 0 K -W км. 0,020

2.2 3 x l5 o K -tO км. [ - т - 0 , 0 6 ^ / 1 ^

Кабель с медными гибкими жилами, с изоляцией и оболочкой из КГВВнг(АИ5 ОАОНП "Подольск-

полибинилхлоридного пластиката пониженной пожарной опасности, ТУ 16.К13-031-2004 кабель"

сечением:

2.3 3x0,75-0,66 км 0,020

2.4 5x0,75-0,66 км 0,015

1
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Позиция Наименобание и технические характеристики
Тип,марка,
обозначение документа, 
опросного листа

Код оборудобания, 
изделия,материалсJ Забод-изготобитель Единица

измерения
Коли- 

' честбо

Масса
единицы,
кг

Примечание

1 2 3 4 5 6 7 8 9

2. Электромонтажные изделия

3.1 Консоль ML облегченная с оснобанием 100 мм 34105 DKC шт. 6

3.2 Стандартный анкер с болтом М8 СМ430850 DKC шт. 12

3.3 Лоток перфориробанный 50x100,1=3 м. 35262 DKC шт. 3

4. Материалы

4 ,/ Гильзы термометрические для КТСПР-001-60, L=60mm шт. 2

и Гофриробанная труба из нераспространяющего горение полиамида,

с протяжкой, диаметром:

12 мм PA611216F0 DKC км 0,030

4.3 Держатель с крышкой, диаметром:

12 мм PASW12N DKC шт. 60

14 Муфта б состабе: компл 6

1. Муфта труба-коробка, IP66//P68, 0  12мм -  1шт. PAM12M16N DKC

2. Гайка с метрической резьбой, М16х1,5 - 1шт. PA6M16N DKC

«о
S
5:сз
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3 Кольцо уплотнительное, 0 12 мм- 1шт. PAR12 DKC
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IV. Учет сточных бод

1. Злектрооборудобание

1.1 Шкаф питания ящика учета сточных бод (ШП-ЯУСВ2) шт.

(по заданию НМП)

1.2 Ящик учета сточных бод (ЯУСВ4, ЯУСВ5, ЯУСВ6) шт. 3

(по заданию НМП)

1.3 Расходомер ультразбукобой с накладными излучателями

АКРОН-01 -  RS485- GSM-модем с устанобленными настройками ТУ 4213-011- 18623641-05 шт. 3

(0у<500 мм)

2.1

2. Электромонтажные изделия

Рама для крепления настенного шкафа б состабе: компл 3

1. Профиль монтажный МО-21 ОЗм, 1=1500 мм- 2  шт. 369601 НИ Л

2. Профиль монтажныйMQ-21 ОЗм, 1=960мм - 2 шт. 369601 HILTI

3 Профиль монтажный МО-21 ОЗм, 1= 1260 мм - 2 шт. 369601 H/LTI

4. Уголок монтажный M0W-4, 4 отЬерстия, 90°- 8 шт. 369658 HILTI

5 Гайка монтажная MON -  48 шт. 369623 H/LTI

6 Плита опорная M0G-2-M16 -  4 шт. 369682 HILTI

15:
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7 Анкерная шпилька HIT- V-5.8, М16х300 -  4 шт. 387066 HILTI

8 Иньециробанныйрастбор HIT-RE 500/330/1 ЕЕ -  1шт. 426676 HILTI
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Позиция НаименоЬание и технические характеристики
Тип, марка,
обозначение документа, 
опросного листа

Код оборудобания, 
изделия,материалс За бод-изготобитель Единица

измерения
Коли- 

' честбо

Масса
единицы,
кг

Примечание

1 2 3 ■: 4 5 6 7 8 9

2.2 ПроЬолочный лоток 30x100 мм, 1=3 м FC3010 DKC шт. 6

2.3 Шпилька резьбоЬая, оцинкобаная, М8х1000 (300 мм на 1м лотка) СМ200801 DKC шт. 6

2.^ Пластина для подбеса проболочного лотка на шпильке FC37311 DKC шт. 24

2.5 Гайка с насечкой, препятстбующая откручибанию, М8 СМ100800 DKC шт. 24

2.6 Стальной забибной анкер, М8 СМШ830 DKC шт. 12

3. Кабельные изделия

Кабель силобой с медными жилами, с изоляцией и оболочкой из ВВГнг(АиЗ ОАО "Кирскабель"

полибинилхлоридного пластиката пониженной пожарной опасности. ТУ 16.К71-310-2001

сечением:

3.1 Зх1,5ок-1,0 км. 0,020

Кабель силобой с медными жилами, с изоляцией из полибинилхлоридного BBBhz(AU S ОАО "Иркутсккабель"

пластиката, с защитным шлангом из полибинилхлоридного ТУ 16.К71-090-2002

пластиката пониженной пожарной опасности, брониробанный.

сечением:

<С)
S
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3.2 Зх1,5ок-1,0 км. 0,060
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4. Материалы

4.1 Гофриробанная труба из нераспространяющего горение полиамида.

с протяжкой, диаметром.

12 мм PA611216F0 DKC км 0,060

и Держатель с крышкой, диаметром:

12 мм PASW12N DKC шт. 20

15:
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Позиция Наименобание и технические характеристики
Тип, марка,
обозначение документа, 
опросного листа

Код оборудобания, 
изделия, материале  ̂ Забод-изготобитель Единица

измерение,
Коли- 

' честбо

Масса
единицы,
кг

Примечание

1 2 3 4 5 6 7 8 9

V.AKR

1 Электрооборудобание

1.1 Шкаф питания АКП (ШП-АКП2) шт. 1

(по заданию НМП)

1.2 Пульт сигнализации АКП шт. 1

1.3 Стойка турникета прабая (АКП21, АКП2. U) шт. 2 L Учтено б
и Стойка турникета лебая ( АКП2.8, АКП2.9) шт. 2 1 СМВ-2-ПП0

1.5 Стойка турникета центральная (АКП2.2...АКП2.7, АКП210...АКП2.13) шт. 10

и Абтомат продажи жетоноб (АПЖ21...АПЖ2.10) шт. 10 J

2. Кабельные изделия

Кабель силобой с медными жилами, с изоляцией и оболочкой из ВВГнг(А)-Ь5 ОАО "Кирскабель"

полибинилхлоридного пластиката пониженной пожарной опасности, ТУ 16.К71-310-2001

сечением:

2.1 Зх1,5ок-гО км. 0,205

2.2 Зх2,5ок-г0 км. 0,220

2.3 Зх4-ок-1,0 км. ( п поп VU,U£tr 0 ,0 4 5 ]/1 1 /

1
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Кабель симметричный для локальной компьютерной сети (FTP) КВПЭфнг(АН5-5е ООО НПП "Спецкабель

категории 5е группобой прокладки с пониженным дымо- ТУ 16.K99-0U-2004

и газобыделением, сечением:

2.3 1x2x0,52 км 0,140

24 2x2x0,52 км 0,055

2.5 4x2x0,52 км 0,120

Кабель симметричный для систем цифробой сбязи, сечением: T0P-5EFTP4PR-6Y-0UT ООО "НеЬская Кабельная

2.6 4х2х0,5 Компания" км 0,380

3. Электромонтажные изделия

3.1 Коробка клеммная 09125-20 ООО "Электро-профи" шт.

4. Материалы

4.1 Труба ВГП 32x3,2 ГОСТ 3262-75 м 40

4.2 Труба ВГП 42x3,2 ГОСТ 3262-75 м 20

«О
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4.3 Труба 40x20x2 ГОСТ 8645-68 м 60

4.4 Миниканал ТМС 22x10,1=2 м код 00317 DKC шт. 10
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Учтен б 
СМВ-3-ТКР-0В11.8 Шкаф системы абтоматического упрабленияШСАУПП шт.

Учтен б 
СМВ-3-ТКР-0В11.9 Шкаф системы абтоматического упрабления ШСАУ П12 шт.

СМВ-3-ТКР-0В11.10 Шкаф системы абтоматического упрабления ШСАУ П13,В22 шт.

W б
СМВ-3-ТКР-0В11.11 Шкаф системы абтоматического упрабления ШСАУ ПК шт.

Учтен б 
СМВ-3-ТКР-0В11.12 Шкаф системы абтоматического упрабления ШСАУ В19 шт.

V̂/7?£>W б
СМВ-3-ТКР-0В11.13 Шкаф системы абтоматического упрабления ШСАУ В20 шт.

Учтен б 
СМВ-3-ТКР-0В11U Шкаф системы абтоматического упрабления ШСАУ В21 шт.

Учтен б 
СМВ-3-ТКР-0В11.15 Шкаф системы абтоматического упрабления ШСАУ В23 шт.

СМВ-3-ТКР-0В11.16 Шкаф системы абтоматического упрабления ШСАУ В24 шт.

ущёнЪ
СМВ-3-ТКР-0В11.17 Шкаф системы абтоматического упрабления ШСАУ В25 шт.

СМВ-3-ТКР-0В1
1
сз
ОС)

1.18 Шкаф системы абтоматического упрабления ШСАУ В26 шт.

Уч/лен £) 
СМВ-3-ТКР-0В11.19 Шкаф системы абтоматического упрабления ШСАУ ПД5,ПДб шт.

сзе
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1.20 Пост упрабления гермоклапаном ПУ7-6/1 ООО "Злектро-профи" шт.

Лист
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1.21 Пост упрабления кнопками протибопожарного шкафа ПУ8-1/1 ООО "Электро-профи' шт.

1.22 Пост упрабления бентсистемой ПУ10-4/1 ООО "Электро-профи" шт.

1.23 Пост упрабления б состабе: шт.

1 Пустой бокс с непрозрачной крышкой 300x600, IP65 Mi 0401 HENSEL шт.

11 Кабельный сальник М32, IP65 АКМ32 HENSEL шт.

12 DIN-рейка

1.3 Клеммы с пружинными зажимами Clipdne ST2,5 3031212 Phoenix Contact шт. 80

и  Торцебая крышка СИрИпе D-ST 2,5 3030417 Phoenix Contact шт.

2 HLR(ND- "Абария "

2.1 Сигнальная лампа со бстроенным сбетодиодом, 1Н0, ~230В, красная CL-523R 1SFA 619 402R5231 АВВ шт. 11

3 SBKN2)- "В/с

3.1 Корпус дбойной кнопки с подсбеткой с бы ступающей нижней MDP15-11R 1SFA 611143R1101 АВВ шт. 11

клабишей "Старт/Стоп", зеленая/красная

3.2 Контактный блок 1Н0 МСВ-ЮВ 1SFA 611610 R2001 АВВ шт. 11

3.3 Контактный блок 1НЗ МСВ-01В 1SFA 611610R2010 АВВ шт. 11

3.4 Лампобый блок со сбетодиодом, ~230В, зеленый MLBL-07BG 1SFA 611621R2072 АВВ шт. 11
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2. Электроцстанобочные изделия

2.1 Розетка штепсельная дбухполюсная с заземляющим контактом для РШ-Ц-20-1Р43- 01-16/250 шт. и

открытой устанобки, -250В, 16А, исп IP43

2.2 Розетка СЕЕ б состабе: компл

1 Розетка с блокиробкой и быключателем для наружной устанобки.

mun332MVS6W, ЗР+Е, ~380-415В, 32А, исп. /Р67 -  1шт 2CMA167879R1000 АВВ

2 Кабельный сальник, метрический, М32- 1шт. 00 955 АВВ

3 Гайка для сальника, N32 -  1 шт. 00 965 АВВ

3 Электромонтажные изделия

3.1 Коробка клеммная D9125-20 ООО "Электро-профи" шт. 10

3.2 Коробка клеммная K81-00/10ST2,5/10 ООО "Электро-профи' шт.

3.3 Перемычка ПГС25-560У2,5 шт. 80

3.4 Комплект ВГ ВГ22 У2 шт.

ТУ 36-2780-86

О
§
5:сз
CQ

3.5 Комплект ВГ В Г38 У2 шт.

ТУ 36-2780-86
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3.6 Профиль зетобый К239У2 шт. 10

3.7 Под бес 6 состабе: компл. 75

1. Шпилька резьбобая, оцинкобанная МЮхЮОО, 1=1000 мм - 2  шт. СМ201001 DKC

2. Профиль П-образный, 1=1000 мм -  1шт. PSM ВРМ2910 DKC

3 Стальной забибной анкер, М10 -  2 шт. СМШ040 DKC

Гайка шестигранная, оцинкобанная, DIN 93 ,̂ М10 -  i  шт. СМ111000 DKC

5. Шайба кузобная, DIN 9021, М10 -  4 шт. СМ121000 DKC

3.8 Лоток перфориробанный h=100 мм, Ь=4-00мм, 1=3000 мм 35345 DKC шт. 25

3.9 Крышка лотка перфориробанного h=15 мм, Ь=400 мм, 1=3000 мм 35526 DKC шт. 25

3.10 Перегородка SEP, h=100 мм, 1=3000 мм 36510 оке шт. 125

3.11 Лоток перфориробанный h=50 мм, Ь=200 мм, 1=3000 мм 35264 DKC шт. 40

3.12 Крышка лотка перфориробанного h=15 мм, Ь=200 мм, 1=3000 мм 35524 DKC шт. 40

3.13 Лоток перфориробанный h=50 мм, Ь= 150 мм, 1=3000 мм 35263 DKC шт. 40

3.14 Крышка лотка перфориробанного h=15 мм, Ь=150 мм, 1=3000 мм 35523 DKC шт. 40

3.15 Перегородка SEP, h=50 мм, 1=3000 мм 36480 DKC шт. 80

1
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Позиция Наименобание и технические характеристики
Тип, марка, 

обозначение документа, 
опросного листа

Код оборудобания, 
изделия, 

материала
Забод-изготобитель Единица

измерения
Коли- 

' честбо
Масса 

единицы, кг
Примечание

1 2 3 4 5 6 7 8 9

3.16 Консоль 6 состабе: компл 120

1. Консоль монолитная, ширина лотка 200 мм -  1шт. ML 34103 DKC

2. Стандартный анкер с болтом, М8- 2 шт. СМ430850 DKC

3.17 Консоль б состабе: компл. 120

1 Консоль монолитная, ширина лотка 150 мм -  1 шт. ML 34102 DKC

2. Стандартный анкер с болтом, М3- 2 шт. СМ430850 DKC

3.18 Подбес б состабе: компл 38

1 Подбес одиночный 1x21,1=2000 мм - / шт. LP7020 DKC

2. Стандартный анкер со шпилькой, М10 -  4- шт. СМ441060 DKC

3.19 Лоток проболочный 6 состабе: компл. 38

1 Лоток проболочный h=80 мм, Ь=80 мм, 1=3000 мм -  1 шт. FC8008 DKC

2 Крышка лотка проболочного h=15 мм, Ь=80 мм, 1=3000 мм -  1шт. 35521 DKC

3 Держатель для крышки -  8 шт. FC37004 оке

4-. Винт со специальной голобкой для проболочного лотка. СМ060614 DKC

МбхК -  3 шт.

5. Гайка с насечкой, препятстбующей откручибанию. СМ100600 DKC

DIN 6923, Мб -  3 шт

3.20 Профиль П-образный, 1=1000 мм PSM ВРМ2910 DKC шт. 381
s:
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Позиция НаименоЬание и технические характеристики
Тип, марка, 

обозначение документа, 
опросного листа

Код оборудобания, 
изделия, 

материала
За бод-изготобитель Единица

измерения
Коли-
честбо

Масса 
единицы, кг

Примечание

1 2 3 4 5 7 8 9

4. Кабельные изделия

Кабель силоЬой с медными жилами, с изоляцией и оболочкой из ВВГнг(АИ5 ОАО "Кирскабель"

полибинилхлоридного пластиката пониженной пожарной опасности, ТУ 16.К71-310-2001

сечением:

4.1 Зх2,5ок-г0 км 0,265

и Зхбок-1,0 км 0,210

4.3 Зх25мк-1,0 км 0,025

4.4 3х35мк-г0 км 0,050

4.5 4х1,5ок-г0 км 0,105

4.6 4х2,5ок-1,0 км 0,180

4.7 4х4ок-1,0 км 0,050

4.8 4х6ок-1,0 км 0,010

4.9 4х16ок-1,0 км 0,010

Кабель силобой с медными жилами, с изоляцией и оболочкой из ВВГЭнг(АП5 ОАО "Кирскабель"

поливинилхлоридного пластиката пониженной пожарной опасности, ТУ 16.К71-310-2001

с общим медным экраном под оболочкой, сечением:

4.10 4х1,5ок-1,0 км 0,015

«о
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4.11 4х2,5ок-1,0 км 0,060

4.12 4х4ок-1,0 км 0,055

Кабель силобой с медными жилами, с изоляцией из полибинилхлоридного ВБВнг(АН5 ОАО "Иркутсккабель"

пластиката, с защитным шлангом из полибинилхлоридного ТУ 16.К71-090-2002

пластиката пониженной пожарной опасности, брониробанный.

сечением:

4.13 4х4ок-10 км 0,025

Кабель с медными гибкими жилами, с изоляцией и оболочкой из КГВВнг(АН5 ОАОНП "Подольск-

полибинилхлоридного пластиката пониженной пожарной опасности. ТУ 16.К13-031-2004 кабель"

сечением:

4.14 5x1,5-0,66 км 0,270

Кабель контрольный с медными жилами, с пластмассобой К В в Ш А Н З ОАО "Кирскабель"

изоляцией, не распространяющий горение, с низким дымо- и ТУ 16.К71-310-2001

газобыделением, сечением:

4.15 5x1,5 км 0,650

О
g
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4.16 10x1,5 км 0,260

4.17 19x1,5 км 0,120
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Кабель силобой с медными жилами, с термическим барьером из ВВГнг(А)Ш В ОАО "Кирека бель'

слюдосодержащих лент, с изоляцией и оболочкой из ТУ 16.К71-337-2004

полибинилхлоридного пластиката пониженной пожарной опасности.

сечением:

4.18 3x10-10 км 0,020

4.19 4x15-10 км 0,010

4.20 4x4-10 км 0,030

Кабель силобой с медными жилами, с термическим барьером из ВВГЭнг(АШ15 ОАО "Кирскабель'

слюдосодержащих лент, с изоляцией и оболочкой из ТУ 16.К71-337-2004

полибинилхлоридного пластиката пониженной пожарной опасности.

с общим экраном, сечением:

4.21 4x1,5-10 км 0,015

4.22 4x2,5-10 км 0,010

Кабель симметричный для систем безопасности и абтоматизации КСВКГнг(АШ15 ООО НПП "Спецкабель ‘

огнестойкий группобой прокладки с пониженным дымо- ТУ 16.К99-037-2009 км 0,090

«О
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и газобыделением брониробанный, сечением:

4.23 1x2x1,13

сзе
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С5с:

Кабель симметричный для систем охраны и протибопожарной защиты KTlCHe(A)-FRLS ООО НПП "Спецкабель"

огнестойкий группобой прокладки с пониженным дымо- ТУ 16.К99-036-2007 км 0,150

и газобы делением, сечением:

4.24 1x2x1

Лист
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Пробод, сечением: МГ

U S Ы -0,66 ТУ 16.К71-117-90 км 0,060

U 6 Муфта концебая термоусажибаемая ЗКВТп-1-35 шт.

ТУ36-2674-84

U 7 Муфта концебая термоусажибаемая Ш Т п-1 -35 шт.

ТУ36-2674-84

4.28 Муфта концебая для кабелей, сечением: ККТ-1УЗ шт. 40

10... 14 мм ТУ36-2043-82

4.29 Муфта концебая для кабелей, сечением: ККТ-2УЗ шт. 50

14...26 мм ТУ36-2043-82

Кабель контрольный с медными жилами, с термическим барьером из KBBrHz(A)-FRLS ОАО "Кирскабель"

слюдосодержащих лент, с изоляцией и оболочкой из ТУ 16.К71-337-2004

полибинилхлоридного пластиката пониженной пожарной опасности.

сечением: л и
4.30 5x1,5 км 0,120

1
сз

4.31 10x1,5 км 0,020
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I
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2 3 8

5. Материалы

5.1 Шбеллер №8 ГОСТ 8240-97 км 0,030

5.2 Полоса горячекатаная, 4x25 мм ГОСТ 103-2006 км 0,450

Гофриробанная труба из нераспространяющего горение полиамида.

с протяжкой, диаметром:

5.3 17 мм PA611721F0 DKC км 0,170

5.4 23 мм PA612329F0 DKC км 0,200

Держатель с крышкой, диаметром:

5.5 17 мм PASW17N DKC шт. 340

5.6 23 мм PASW23N DKC шт. 400

5.7 Муфта б состабе: компл. 34

1 Муфта труба-коробка, IP66/IP68, Ф 17мм -  1шт. PAM17M25N DKC

2. Гайка с метрической резьбой, М25х1,5 -  1шт. PA6M25N DKC

3 Кольцо уплотнительное, 0 17 мм - 1шт. PAR17 DKC

5.8 Муфта б состабе: компл 40

«О
§
сз

CQ

1 Муфта труба-коробка, IP66//P68, Ф 23мм - 1шт. PAM23M32N DKC

2. Гайка с метрической резьбой, М32х1,5 -  1шт. PA6M32N DKC

3 Кольцо уплотнительное, Ф 23 мм -  1 шт. PAR23 DKC

I

§
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5.9 Цинкобая краска-спрей, объем 473мл 37039HDZ DKC шт. 10

Лист
С М В - 3 - Т К Р - 3 0 Б 1 . С

Изм. Кол.ич. Лист докПодписьДата 8.11



5.10 Рама для крепления настенного шкафа б состабе: компл

1. Профиль монтажный МО-21 D3 м, 1= 1500 мм -  2 шт. 369601 HIT!

2. Профиль монтажный MQ-21D 3 м, 1=960 мм - 2 шт. 369601 HILTI

3. Профиль монтажный MQ-21D 3 м, 1= 1260 мм -  2 шт. 369601 HILTI

4. Уголок монтажный MQW-4, 4 отберстия, 90° -  8 шт. 369658 HILTI

5 Гайка монтажная MON - 48 шт. 369623 HILTI

6. Плита опорная MQG-2-M16 -  4- шт. 369682 HILTI

Z Анкерная шпилька HIT- V-58, N16x300 -  4 шт. 387066 HILTI

8 Иньециробанныйрастбор HIT-RE 500/330/1ЕЕ -  1шт. 426676 HILTI

6. Система "Стоп-огонь ‘

6.1 Трубка бандажная СОН 12/3 шт. 50

6.2 Трубка бандажная СОН 19/4 шт. 65

6.3 Полимерный уплотнитель (герметик огнезащитный) ЭП71 шт. 15

1
5:
сзл»0Q

сзе
=3
§

<=>с:

<Ci
Лист

8.12СМВ-3-ТКР~Э0Б1.С
Изм. Кош ЛистN док Подпись Цата





1.6 Пост упрабления задбижкой ПУ7-6/1 ООО "Электро-профи" шт.

1.7 Пост упрабления бентклапаном ПУЗ-3/1 ООО "Электро-профи" шт.

1.8 Пост упрабления затбором ПУ2-6/1 ООО "Электро-профи' шт. 2

1.9 Пост упрабления В ОМ ом ПУ11-9211/1 ООО "Электро-профи" шт. 2

1.10 Сирена сигнальная СС-1 Константинобский шт.

ТУ16-539.383-70 забод бысокобольтной

аппаратуры

1.11 Ящик для ремонтных работ ар т. №5956 ЭЛЕКТРО-ПРОФИ шт.

1.12 Кабельная билка ^ -х  полюсная на ток 63 А арт ЛГ13106 ЭЛЕК ТРО-ПРОФИ шт.

1.13 Выключатель путебой ВПК2122БУ2 Электротехническая шт.

ТУ16-526.433-78 компания ООО ПКФ "АПК"

г. Астрахань

I
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2. Электромонтажные изделия

2.1 Выключатель безопасности б состабе: компл

1. Выключатель безопасности б пластикобом боксе. 0T125EFCC3A 1SCA022280R1040 АВВ

Р=55кВт, И25А, ~ШВ, Фланец /( ЗР, исп IP65 -  1шт.

2. Кабельный сальник, метрический, М4-0 - 2 шт. 00 956 АВВ

3 Кабельный сальник, метрический, М50 -  2 шт. 00 957 АВВ

4. Гайка для сальника, М4-0 - 2 шт. 00 966 АВВ

5. Гайка для сальника, М50 -  2 шт. 00 967 АВВ

2.2 Коробка клеммная К03-01/т Т2,5/и ООО "Электро-профи" шт. 2

2.3 Коробка клеммная Mi0201/32ST2,5/11 ООО "Электро-профи' шт.

2.4 Коробка клеммная К83-50/205Т2,5/8 ООО "Электро-профи'' шт.

2.5 Перемычка ПГС25-560У2,5 шт. 25

1
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2.6 Комплект ВГ В Г38 У2 шт.

ТУ 36-2780-86

2.7 Комплект ВГ ВГ22 У2 шт.

ТУ 36-2780-86

2.8 Профиль зетобый К239У2 шт. 10

2.9 Лоток перфорироЬанный h=50 мм, Ь=200 мм, 1=3000 мм 35264 оке шт. 60

2.10 Крышка лотка перфориробанного h=15 мм, 6=200 мм, 1=3000 мм 35524- DKC шт. 60

2.11 Перегородка SEP, h=50 мм, 1=3000 мм 3 6 Ш DKC шт. 60

2.12 Консоль 6 состаЬе: компл 180

1 Консоль монолитная, ширина лотка 200 мм -  1шт. ML 34103 DKC

2 Стандартный анкер с болтом, М8- 2 шт. СМ430850 DKC

Зажимная скоба (скоба BBS), тип 2056F для кабелей диаметром: ОВО Bettermann

2.13 Ф 22-28 мм Apm.-N-116928 9 шт. 150

1
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2.14 0 34-40 мм Арт.-Ы-1169408 шт. 75

2.15 0 52-58 мм Apm.-ff 1169 580 шт. 75
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Позиция Наименобание и технические характеристики
Тип, марка, 

обозначение документа, 
опросного листа

Код оборудобания, 
изделия, 

материала
Забод-изготобитель Единица

измерения
Коли-
честбо

Масса 
единицы, кг Примечание

1 2 3 4 5 6 7 8 9

3. Кабельные изделия

Кабель силобой с медными жилами, с изоляцией и оболочкой из ВВГнг(АИ5 ОАО "Кирскабель"

полибинилхлоридного пластиката пониженной пожарной опасности, ТУ 16.К71-310-2001

сечением:

3.1 3x4 ок-1,0 км 0,040

3.2 Зх16ок-1,0 км 0,015

D-D.__ /1 7 7J .J jx y jM K -  1,и АЛ/ U ,U / j

Кабель силобой с медными жилами, с изоляцией из полибинилхлоридного ВБВнг(АН5 ОАО "Иркутсккабель"

пластиката, с защитным шлангом из полибинилхлоридного ТУ 16.К71-090-2002

пластиката пониженной пожарной опасности, брониробанный.

сечением:

3.4 Зх1,5ок-1,0 КМ 0,250

3.5 4х16ок-1,0 КМ 0,050

Кабель с медными гибкими жилами, с изоляцией и оболочкой из КГВВнг(АНЗ ОАОНП "Подольск-

полибинилхлоридного пластиката пониженной пожарной опасности. ТУ 16.К13-031-2004 кабель"

сечением:

3.6 3x0,75-0,66 КМ 0 ,0 2 0

3.7 3x1,5-0,66 КМ 0 ,0 2 0

3.8 4x1,5-0,66 км 0 ,0 2 0

1
Si
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3.9 10x1,5-0,66 км 0,020

Кабель с медными гибкими жилами, с изоляцией и оболочкой из КГВБбВнг(АШ15 ОАОНП "Подольск-

полибинилхлоридного пластиката пониженной пожарной опасности. ТУ 16.К13-031-2004- кабель'

с броней из профилиробанной стальной оцинкобанной ленты,

огнестойкий, сечением:

3.10 3x50-0,66 км 0,090

Кабель с медными гибкими жилами, с изоляцией и оболочкой из КГВВнг(АШЬ5 ОАО НП "Подольск-

полибинилхлоридного пластиката пониженной пожарной опасности. ТУ 16.К13-031-2004 кабель "

огнестоикии, сечением:

3.11 3x50-0,66 км 0,010

Кабель контрольный с медными жилами, с пластмассобой КВВГнг(АН5 ОАО "Кирскабель'

изоляцией, не распространяющий горение, с низким дымо- и ТУ 16.К71-310-2001

газобыделением, сечением:

312 10x1,5 км 0,030

3.13 Ux1,5 км 0,020

I
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QQ

Кабель контрольный с медными жилами, с пластмассобой КВВГЭнг(АИ5

изоляцией, не распространяющий горение, с низким дымо- и ТУ 16.К71-310-2001

ОАО "Кирскабель"

газобыделением, с общим экраном из медной фольги, сечением:

СЗе

€

о
с:

3.% 19x1 км 0,070

Лист
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Кабель контрольный с медными жилами, с пластмассобой КВБВнг(АН5 ОАО "Иркутсккабель"

изоляцией, брониробанный дбумя стальными лентами. ТУ 16.К71-090-2002

не распространяющий горение, с низким дымо- и газобыделением,

сечением:

3.15 5x15 км 0,070

3.16 7x1,5 км 0,015

3.17 19x15 км 0,100

3.18 27x1,5 км 0,070

3.19 7x2,5 км 0,200

Кабель с медными гибкими жилами, с изоляцией из полиэтилена, КУПЭВнг(ли5 ОАО МП "Подольск-

б общем экране, б оболочке из полибинилхлоридного пластиката, ТУ 16.К13-040-2012 кабель'

не распространящей горение, с низким дымо- и газобы делением.

сечением:

3.20 4х2х0,5 км 0,070

I
а
QQ

3.21 Ux2x0,5 км 0,070

Кабель силобой с медными жилами, с термическим барьером из ВВГнг(АШ [5 ОАО "Кирскабель"

I
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слюдосодержащих лент, с изоляцией и оболочкой из ТУ 16.К71-337-2004

полибинилхлоридного пластиката пониженной пожарной опасности, л и
сечением:

3.21а Зх95мк-1,0 км 0,025

Лист
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Позиция НаименоЬание и технические характеристики
Тип, марка, 

обозначение документа, 
опросного листа

Код оборудобания, 
изделия, 

материала
За бод-изготобитель Единица

измерения
Коли-
честбо

Масса 
единицы, кг Примечание

1 2 3 4 5 6 7 8 9

Кабель с медными гибкими жилами, сечением: НРШМ ОА 0 "Электрокабель"

3.22 М , 5-0,66 ГОСТ 7866.1-76 Коль чугинский за бод" км 0,020

3.23 10x1,5-0,66 км 0,025

3.2^ 14x1,5-0,66 км 0,015

325 4x2,5-0,66 км 0,060

Пробод, сечением: МГ

3.26 Ы -0,66 ТУ 16.К71-117-90 км 0,050

3.27 1x10-0,66 км 0,005

3.28 1x16-0,66 <4 км 0,005

3.29 Муфта концеЬая термоусажибаемая ЗКВТп-1-(95-150) шт. 8

ТУ36-2674-84

3.30 Муфта концебая термоусажибаемая ЗКВТп-1-70 шт. 8

<с>
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S:

CQ

ТУ36-2674-84

3.31 Муфта концебая термоусажибаемая ЗКВТп-1-35 шт. 4

1
=3

ТУ36-2674-84

3.32 Муфта концебая термоусажибаемая 4КВТП-1-35 шт. 2

ТУ36-2674-84

С5
С:
5̂:

1 СМВ-3-ТКР-Э0Б1С 
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3.33 Муфта концебая для кабелей, сечением: ККТ-1УЗ шт. 30

10... К  мм ТУЗб-2043'82

3.3^ Муфта концебая для кабелей, сечением: ККТ-2УЗ шт. 40

U...26 мм ТУ36-2043-82

4-. Материалы

4.1 Полоса горячекатаная, 4x25 мм ГОСТ 103-2006 км 0,220

4.2 Шбеллер №8 ГОСТ 8240-97 км 0,015

4.3 Цинкобая краска-спрей, объем 473мл 37039HDZ DKC шт. 10

5 Система "Стоп-огонь ‘

5.1 Трубка бандажная СОН 12/3 шт. 30

5.2 Трубка бандажная СОН 19/4 шт. 50

5.3 Полимерный уплотнитель (герметик огнезащитный) ЭП71 шт. 40

1
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1.7 Ящик местного упрабления 2212ЯМУ-УРВ шт.

(по заданию НМП)

1.8 Ящик ЯДВ1 шт.

(по заданию НМП)

1.9 Ящик Я Ш шт.

(по заданию НМП)

1.10 Шкаф упрабления обогреба ступеней ШУ-0С1 шт.

(по заданию НМП)

1.11 Шкаф системы абтоматического упрабленияШСАУП1,В1 шт. Учтен б 
СМВ-3-ТКР-0В2

1.12 Шкаф системы абтоматического упрабления ШСАУ П2 шт. Учтен б 
СМВ-3-ТКР-0В2

1.13 Шкаф системы абтоматического упрабления ШСАУ ВЗ шт. Учтен б 
СМВ-3-ТКР-0В2

т Шкаф системы абтоматического упрабления ШСАУ В^ шт. Учтен б 
СМВ-3-ТКР-0В2

О
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1.15 Пост упрабления бентсистемой ПУ1-3/1 ООО "Электро-профи" шт. 3

1.16 Пост упрабления УРВ ПУЗ-3/1 ООО "Электро-профи" шт.

I

§
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со

1.17 Пост упрабления насосом ПУ4-1/1 ООО "Электро-профи" шт.

1.18 Поплабкобый быключатель, длина кабеля 10 м \/^АЬ5 Шо шт.

Лист
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1.19 Сирена сигнальная СС-1 КонстантиноЬский шт.

ТУ 16-539.383-70 заЬод бысокоЬольтной

аппаратуры

2. Электроцстанобочные изделия

2.1 Розетка штепсельная дбухполюсная с заземляющим контактом для РШ-Ц-20-1Р4.3- 01-16/250 шт. 10

открытой устанобки, -250В, 16А, исп. lP i3

2.2 Разъем штепсельный 3-х полюсный, -380В, 63А, исп. 1Р5̂ СШН2/63-У2 Электромеханический шт.

ТУЗШ -023-00931655-02 забод, г. Стаброполь

2.3 Ящик для ремонтных работ б состабе: компл.

1 Набесной шкаф СЕ со сплошной дберью, Шх300х200 (ВхШхГ)

исп IP66 - 1шт. RAM block R5CE0432 DKC

2 Личинка под ключ типа FIAT -  1 шт. RAM block R5CE226 DKC

3. Ключ типа FIAT - 1 шт. RAM block R5CE237 DKC

4. Настенная розетка с монтажным местом для защитного абтомата

ЗР+Е, ~ШВ, 32А, исп IP67- 1шт 7131 MENNEKES

5. Абтоматический быключатель IC60N, ЗР, ~230В, 50Гц, 1н=40А, тип D Act! 9 A9F75340 Schneider Electric

6. Кабельный сальник, метрический, М32 -  1шт. 00955 АВВ

О
§

CQ

7. Fайка для сальника, М32 - 1шт. 00 965 АВВ

3 Электромонтажные изделия

сзе
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3.1 Коробка клеммная D9125-20 ООО "Электро-профи" шт.

3.2 Коробка клеммная K83-50/15ST10/6 ООО "Электро-профи' шт. 2

Лист
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3.3 Коробка клеммная Mi0201/32ST2.5/11 ООО "Электро-профи' шт.

Коробка клеммная K83-50/20ST2,5/8 ООО "Электро-профи" шт.

3.5 Перемычка ПГС25-560У2,5 шт. 50

3.6 Комплект ВГ ВГ22 42 шт.

ТУ 36-2780-86

3.7 Профиль зетоЬый К239Ч2 шт. 10

3 8 Лоток перфорироЬанный h=50 мм, Ь=200 мм, I=3000 мм 35264 DKC шт. 45

3.9 Крышка лотка перфорироЬанного h=15 мм, Ь=200 мм, 1=3000 мм 35524 DKC шт. 45

3.10 Перегородка SEP, h=50 мм, 1=3000 мм 36480 DKC шт. 45

3.11 Консоль б состабе: компл. 135

1 Консоль монолитная, ширина лотка 200 мм - 1шт. ML 34103 DKC

2 Стандартный анкер с болтом, М8 -  2 шт. СМ430850 DKC

3.12 Подбес б состабе: компл 14

I
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1 Подбес одиночный 41x21,1=2000 мм - 1 шт. LP7020 DKC

2. Стандартный анкер со шпилькой, М10 -  4 шт. СМ441060 DKC
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3.13 Лоток проболочный б состабе: компл. и

1. Лоток проболочный h=80 мм, Ь=80 мм, 1=3000 мм - 1 шт. FC8008 DKC

2. Крышка лотка проболочного h=15мм, Ь=80 мм, 1=3000 мм -  1шт. 35521 DKC

3 Держатель для крышки - 8 шт. FC37004 DKC

4. Винт со специальной голобкой для проболочного лотка, CM0606U DKC

М6х14 -3шт.

5 Гайка с насечкой, препятстбующей откручибанию. СМ100600 оке

DIN 6923, Мб -  3 шт

314 Профиль П-образный, 1=1000 мм PSM ВРМ2910 оке шт. 14

3.15 Трубка электромонтажная ХВТ-5УХЛ2,5 км 0,005

ТУ36-501-80

3.16 Трубка термоусадочная K2-13 KSS км 0,005

1
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4. Кабельные изделия

Кабель силобой с медными жилами, с изоляцией и оболочкой из ВВГнг(АП5 ОАО "Кирскабель"

полибинилхлоридного пластиката пониженной пожарной опасности. ТУ 16.К71-310-2001

сечением:

4.1 Зх1,5ок~1,0 км 0,060

и Зх2,5ок-1,0 км 0,205

4.3 ЗхЮок-1,0 км 0,005

4.4 Зх25мк-г0 км 0,015

4.5 Зх35мк-1,0 км 0,040

4.6 4х1,5ок-Ю км 0,035

4.1 4х2,5ок-г0 км 0,020

4.8 4х4ок-1,0 км 0,215

1
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4.9 4х6ок-1,0 км 0,005

4.10 4х10ок-1,0 км 0,055

о

:э
§

C lс;

4.11 4х16ок-1,0 км 0,005

Лист
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Позиция Наименобание и технические характеристики
Тип, марка, 

обозначение документа, 
опросного листа

Код оборддобания, 
изделия, 

материала
Забод-изготобитель Единица

измерения
Коли-
честбо

Масса 
единицы, кг Примечание

1 2 3 4 5 6 7 8 9

Кабель силоЬой с медными жилами, с изоляцией из полиЬинилхлоридного ВБВнг(А)-15 ОА 0 "Иркутсккабель"

пластиката, с защитным шлангом из полиЬинилхлоридного ТУ 16.К71-090-2002

пластиката пониженной пожарной опасности, бронироЬанный,

сечением:

4.12 ЗхЮок-1,0 км 0,200

Кабель силобой с медными жилами, с изоляцией и оболочкой из ВВГЭнг(АН5 ОАО "Кирскабель"

полибинилхлоридного пластиката пониженной пожарной опасности. ТУ 16.К71-310-2001

с общим медным экраном под оболочкой, сечением:

и з 4х1,5ок-1,0 км 0,085

Кабель с медными гибкими жилами, с изоляцией и оболочкой из КГВВнг(АИ5 ОАОНП "Подольск-

полибинилхлоридного пластиката пониженной пожарной опасности, ТУ 16.К13-031-2004 кабель "

сечением:

4./4 3x1,5-0,66 км 0,050

4.15 5x1,5-0,66 км 0,015

Кабель контрольный с медными жилами, с пластмассобой КВВГнг(АИ5 ОАО "Кирскабель"

изоляцией, не распространяющий горение, с низким дымо- и ТУ 16.К71-310-2001

га зобы делением, сечением:

4.16 5x1,5 км 0,500

4.17 10x1,5 км 0,200

4.18 14x1,5 км 0,025

«о
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4.19 19x1,5 км 0,040

4.20 19x2,5 км 0,015

Кабель контрольный с медными жилами, с пластмассоЬой КВБВнг(АН5 ОАО "Иркутсккабель'

изоляцией, бронироЬанный дбумя стальными лентами. ТУ 16.К71-090-2002

не распространяющий горение, с низким дымо- и газобыделением.

сечением:

4.21 4x1,5 км 0,025

4.22 10x1,5 км 0,030

Кабель с медными гибкими жилами, сечением: НРШМ ОАО "Электрокабель"

4.23 10x1,5-0,66 ГОСТ 7866.1-76 Коль чугинский забод" км 0,045

4.24 14x1,5-0,66 км 0,040

4.25 4x2,5-0,66 км 0,080

1
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Пробод, сечением: МГ

U 6 Ы -0,66 ТУ 16.К71-117-90 км 0,050

4.27 1x6-0,66 км о т

U 8 Муфта концебая термоусажибаемая ЗКВТп-1-35 шт.

ТУ36-2674-84

4.29 Муфта концебая термоусажибаемая т Т п -1 -35 шт. 2

ТУ36-2674-84

4.30 Муфта концебая для кабелей, сечением: ККТ-1УЗ шт. 50

10... 14 мм ТУ36-2043-82

4.31 Муфта концебая для кабелей, сечением: ККТ-2УЗ шт. 30

14...26 мм ТУ36-2043-82

%
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5. Материалы

5.1 Шбеллер №8 ГОСТ 82^0-97 км 0,015

5.2 Полоса горячекатаная, 4x25 мм ГОСТ 103-2006 км 0,220

5.3 Сталь горячекатаная листобая, 200x200x5 мм ГОСТ 19903-74' шт.

5.4 Сталь прокатная углобая рабнополочная, 32x32x4 мм ГОСТ 8509-93 км 0,003

Труба стальная электросбарная ГОСТ 10704-91

с полностью сплющенным гратом, диаметром:

5.5 Т25x1,6 мм км 0,025

Гофриробанная труба из нераспространяющего горение полиамида.

с протяжкой, диаметром:

5.6 17 мм PA611721F0 DKC км 0,050

5.7 23 мм PA612329F0 DKC км 0,200

Держатель с крышкой, диаметром:

5.8 17 мм PASW17N DKC шт. 100

1
5:
ез

QQ

5.9 23 мм PASW23N DKC шт. 400

5.10 Муфта б состабе: компл. 10

сае

§

о
с:

Муфта труба-коробка, IP66//P68, 0 17 мм - 1шт. PAM17M25N DKC

2. Гайка с метрической резьбой, М25х1,5 - 1шт. PAGM25N DKC

3 Кольцо уплотнительное, 0 17 мм -  1 шт. PAR17 DKC

Лист
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5.11 Муфта б состабе: компл.

1 Муфта труба-коробка, IP66/IP68, 023 мм - 1 шт. PAM23M32N DKC

2. Гайка с метрической резьбой, М32х1,5 - 1 шт. PAGM32N DKC

3. Кольцо уплотнительное, Ф 23 мм -  1 шт. PAR23 DKC

5.12 Рама для крепления настенного шкафа б состабе: компл. 2

1 Профиль монтажный МО-21 D 3 м, 1=1500 мм- 2 шт. 369601 HILTI

2. Профиль монтажныйMQ-21 ОЗм, 1=960мм- 2 шт. 369601 HILTI

3 Профиль монтажный MQ-21D 3 м, 1=1260 мм -  2 шт. 369601 HILTI

4, Уголок монтажный MOW-^, ^ отберстия, 90° - 8  шт. 369658 HILTI

5 Гайка монтажная MON - шт. 369623 HILTI

6. Плита опорная MQ6-2-M16 - 4 шт. 369682 М  Т!

7. Анкерная шпилька HIT- У-5.8, М16х300 -  4 шт. 387066 HILTI

8 Иньециробанныйрастбор HIT-RE 500/330/1 ЕЕ -  1шт. 1,26676 HILTI

6 Система "Стоп-огонь'

6.1 Трубка бандажная СОН 12/3 шт. 60

6.2 Трубка бандажная СОН 19/4 шт. 75

I
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6.3 Полимерный уплотнитель (герметик огнезащитный) ЭП71 шт. 20
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II Учет сточных бод

1. Электрооборудобание

1.1 Ящик учета сточных бод (ЯУСВ7) шт.

(по заданию НМП)

1.2 Расходомер ультразбукобой с накладными излучателями ТУ Ш -011- 18623641-05 шт.

АКРОН-01 -  RS485- GSM-модем с устанобленными настройками

Шу<500мм)

2. Электромонтажные изделия

2.1 Проболочный лоток 30x100 мм, 1=3 м FC3010 оке шт.

К314УТ2 
ТУ 36-22-852.2 Стойка шт. 2

2.3 Рама для крепления настенного шкафа б состабе: компл.

1 Профиль монтажный MQ-21 ОЗм, Ы1500 мм -  2 шт. 369601 HILTI

2 Профиль монтажный MQ-21 ОЗм, 1=960 мм- 2 шт. 369601 HILTI

3 Профиль монтажный MQ-21D 3 м, 1= 1260 мм - 2  шт. 369601 HILTI

4. Уголок монтажный MQW-4, 4 отберстия, 9 0 °-8  шт. 369658 HILTI

5 Гайка монтажная MQN - 48 шт. 369623 НИЛ
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6 Плита опорная MQG-2-M16 -  4 шт. 369682 HILTI

7 Анкерная шпилька HIT- V-5.8, N16x300 - 4 шт. 387066 HILTI

Лист
СМВ-3-ТКР-Э0Б1.С

Изм. Коп.цч. ЛистN док Подпись Дата 10.12



3. Кабельные изделия

Кабель силобой с медными жилами, с изоляцией и оболочкой из ВВГнг(АН5 ОАО "Кирскабель"

полибинилхлоридного пластиката пониженной пожарной опасности. ТУ 16.К71-310-2001

сечением:

3.1 Зх1,5ок-1,0 км. 0,030

4. Материалы

и Гофриробанная труба из нераспространяющего горение полиамида.

с протяжкой, диаметром:

12 мм PA611216F0 DKC км 0,020

Держатель с крышкой, диаметром:

12 мм PASW12N оке шт.
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I. Силобое электрооборудобание

1. Злектрооборцдобание

1.1 Трансформатор трехфазный, с медными обмотками. ТСЗ-6У2 ООО «Матик-Электро» шт.

мощностью бкВА, напряжение ВН-380В, НН-220В,

схема и группа соединений Л /У н-11, б кожухе, исп. P U

1.2 Трансформатор трехфазный, с медными обмотками. ТСЗ-1,6У2 ООО «Матик-Электро» шт.

мощностью 1,6кВА, напряжение ВН-380В, НН-380В/220В,

схема и группа соединений й /У н -11, б кожухе, исп. IP4-4

1.3 Шкаф силобой ШУС22 шт.

(по заданию НМП)

и Шкаф местного упрабления затбором 2215ШМУ шт.

(по заданию НМП)

1.5 Ящик местного упрабления 2215ЯМУ-УРВ шт.

(по заданию НМП)

1.6 Шкаф упрабления обогреба ступеней ШУ-0С2 шт.

1
5:а
QQ

сзе

§

§

(по заданию НМП)
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Учтен 6 
СМВ-3-ТКР-0В21.7 Шкаф системы аЬтоматического упрабления ШСАУПЗ,В5 шт.

1.8 Пост упрабления бентсистемой ПУ1-3/1 ООО "Электро-профи' шт. 2

1.9 Пост упрабления УРВ ПУЗ-3/1 ООО "Электро-профи'' шт.

1.10 Пост упрабления насосом ПУ^-1/1 ООО "Электро-профи" шт.

1.11 Поплабкобый быключатель, длина кабеля 10 м WA 65 WHO шт.

1.12 Сирена сигнальная СС-1 Константинобский шт.

ТУ 16-539.383-70 забод бысокобольтной

аппаратуры

2. Электроцстанобочные изделия

2.1 Ящик для ремонтных работ б состабе: компл.

1 Набесной шкаф СЕ со сплошной дберью, 400x300x200 (ВхШхГ)

исп. IP66 -  1шт. РАМ block R5CE0432 DKC

2 Личинка под ключ типа FIAT -  1 шт. РАМ block Р5СЕ226 DKC

3 Ключ типа FIAT -  1 шт. РАМ block Р5СЕ237 DKC

1
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4, Настенная розетка с монтажным местом для защитного абтомата

ЗР^Е, '400В, 32А, исп. IP67 -  1шт 7131 MENNEKES

5. Абтоматический быключатель iC60N, ЗР, ~230В, 50Гц, 1н=40А, тип D Act! 9 A9F75340 Schneider Electric

сз

'g

ос:

6 Кабельный сальник, метрический, М32 -  1шт. 00 955 АВВ

7. Гайка для сальника, М32 - 1 шт. 00 965 АВВ

Лист
СМВ-3-ТКР-30Б1.С
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2.2 Розетка штепсельная дбухполюсная с заземляющим контактом для РШ-ц-20-1Р^З- 01-16/250 шт. 3

открытой устанобки, '250В, 16А, исп. !Р^З

2.3 Разъем штепсельный 3-х полюсный, -380В, 63А, исп. IP54- СШН2/63-У2 Электромеха нический шт.

ТУЗт-023-00931655-02 забод, г. Стаброполь

3 Электромонтажные изделия

3.1 Коробка клеммная Mi0201/32ST2,5/11 ООО "Электро-профи" шт.

3.2 Коробка клеммная K83-50/20ST2,5/8 ООО "Электро-профи" шт.

3.3 Коробка клеммная К81-00/105Т2,5/10 ООО "Электро-профи" шт. 2

3.4 Перемычка ПГС25-560У2,5 шт. 25

3.5 Комплект ВГ ВГ22У2 шт.

ТУ 36-2780-86

3.6 Профиль зетоЬый К239У2 шт. 10

1
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3.7 Лоток перфориробанный h=50 ММ. Ь=200 мм, 1=3000 мм 35264 DKC шт. 25

3.8 Крышка лотка перфориробанного h=15 мм, Ь=200 мм, 1=3000 мм 35524 DKC шт. 25

3.9 Перегородка SEP, h=50 мм, 1=3000 мм 36480 DKC шт. 25
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Позиция Наименобание и технические характеристики
Тип, марка, 

обозначение документа, 
опросного листа

Код оборудобания, 
изделия, 

материала
Забод-изготобитель Единица

измерения
Коли-
честбо

Масса 
единицы, кг Примечание

1 2 3 4 5 6 7 8 9

3.10 Консоль д состабе: компл 75

1 Консоль монолитная, ширина лотка 200 мм -  1шт. ML ЗНОЗ оке
2. Стандартный анкер с болтом, М8- 2 шт. СМШ850 DKC

3.11 Подбес 6 состабе: компл 6

1. Подбес одиночный 41x21,1=2000 мм -  1 шт. LP7020 DKC

2. Стандартный анкер со шпилькой, М10 -  4 шт. CMU1060 DKC

3.12 Лоток проболочный б состабе: компл. 6

1 Лоток проболочный h=80 мм, Ь=80 мм, 1=3000 мм - 1шт. FC8008 DKC

2. Крышка лотка проболочного h=15 мм, Ь=80 мм, 1=3000 мм - 1шт. 35521 DKC

3. Держатель для крышки -  8 шт. FC37004 DKC

4. Винт со специальной голобкой для проболочного лотка. CM0606U DKC

МбхЯ -  3 шт.

5. Гайка с насечкой, препятстбующей откручибанию, СМ100600 DKC

DIN 6923, Мб -  3 шт

3.13 Профиль П-о5разный, 1=1000 мм Р5М ВРМ2910 DKC шт. 6

з.и Трубка электромонтажная ХВТ-5УХЛ2,5 км 0,005

1
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ТУ 36-501-80

3.15 Трубка термоусадочная К2-13 KSS км 0,005
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4. Кабельные изделия

Кабель силобой с медными жилами, с изоляцией и оболочкой из ВВГнг(АНЗ ОАО "Кирскабель'

полибинилхлоридного пластиката пониженной пожарной опасности. ТУ 16.К71-310-2001

сечением:

4.1 3 x t5 o K -tO км 0,025

и Зх2,5ок-1,0 км 0,075

4.3 ЗхЮок-1,0 км 0,005

4.4 Зх25мк-г0 км 0,010

4.5 Зх35мк-1,0 км 0,020

4.6 4х1,5ок-1,0 км 0,035

4.7 4х2,5ок-1,0 км 0,025

4.8 4х4ок-1,0 км 0,045

1
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4.9 4х10ок-1,0 км 0,040

Кабель силобой с медными жилами, с изоляцией из полибинилхлоридного ВБВнг(АИ5 ОАО "Иркутсккабель"

сзе
=3
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пластиката, с защитным шлангом из полибинилхлоридного ТУ 16.К71-090~2002

пластиката пониженной пожарной опасности, брониробанный.

сечением:

4.10 Зхбок-1,0 км 0,200

Лист
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Кабель силоЬой с медными жилами, с изоляцией и оболочкой из ВВГЗнг(АН5 ОАО "Кирскабель ‘

полибинилхлоридного пластиката пониженной пожарной опасности. ТУ 16.К71-310-2001

с общим медным экраном под оболочкой, сечением:

11 4х1,5ок-1,0 км 0,035

Кабель с медными гибкими жилами, с изоляцией и оболочкой из КГВВнг(АНЗ ОАОНП "Подольск-

полибинилхлоридного пластиката пониженной пожарной опасности. ТУ 16.К13-031-2004- кабель'
сечением:

U 2 3x1,5-0,66 . км 0,025

и з 5x1,5-0,66 км 0,015

Кабель контрольный с медными жилами, с пластмассобой КВВГнг(АН5 ОАО "Кирскабель'

изоляцией, не распространяющий горение, с низким дымо- и ТУ 16.К71-310-2001

газобыделением, сечением:

5x1,5 км 0,300

4.15 10x15 км 0,085

U 6 19x1,5 км 0,040

I
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4.17 19x2,5 км 0,015
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Кабель контрольный с медными жилами, с пластмассобой KBBBh2(A)-LS О А О "Иркутсккабель "

изоляцией, брониробанный дбумя стальными лентами. ТУ 16.К71-090-2002

не распростроняющий горение, с низким дымо- и газобыделением.

сечением:

4.18 4x1,5 км 0,025

4.19 10x1,5 км 0,030

Кабель с медными гибкими жилами, сечением: НРШМ ОА О "Электрокабель "

4.20 14x1,5-0,66 ГОСТ 7866.1-76 Коль чугинский забод" км 0,020

4.21 4x2,5-0,66 км 0,040

Пробод, сечением: МГ

4.22 1x4-0,66 ТУ 16.К71-117-90 км 0,050

4.23 1x6-0,66 км 0,005

4.24 Муфта концебая термоусажибаемая ЗКВТп-1-35 шт.

ТУ36-2674-84
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4.25 Муфта концебая для кабелей, сечением: ККТ-1УЗ шт. 50

10... 14 мм ТУ36-2043-82
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с :

4.26 Муфта концебая для кабелей, сечением: ККТ-2УЗ шт. 30

14...26 мм ТУ36-2043-82

Лист
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5. Материалы

5.1 Шбеллер №8 ГОСТ 82^0-97 км 0,015

5.2 Полоса горячекатаная, 4x25 мм ГОСТ 103-2006 км 0,105

5.3 Сталь горячекатаная листобая, 200x200x5 мм ГОСТ 19903-74' шт.

5.4 Сталь прокатная углобая рабнополочная, 32x32x4 мм ГОСТ 8509-93 км 0,003

Труба стальная электросбарная ГОСТ 10704-91

с полностью сплющенным гратом, диаметром:

5.5 Т25x1,6 мм км 0,025

Гофриробанная труба из нераспространяющего горение полиамида.

с протяжкой, диаметром:

5.6 17 мм PA611721F0 DKC км 0,050

5.7 23 мм PA612329F0 DKC км 0,120

Держатель с крышкой, диаметром:

5.8 17 мм PASW17N DKC шт. 100

1
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5.9 23 мм PASW23N DKC шт. 240
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5.10 Муфта б состабе: компл 10

1 Муфта труба-коробка, IP66/IP68, Ф 17мм - 1шт. PAM17M25N DKC

2. Гайка с метрической резьбой, N25x1,5 - 1шт. PA6M25N DKC

3. Кольцо уплотнительное, Ф 17 мм -  1шт. PAR17 DKC

5.11 Муфта б состабе: компл 24

1 Муфта труба-коробка, IP66/IP68, Ф 23мм- 1шт. PAM23M32N DKC

2. Гайка с метрической резьбой, N32x1,5- 1шт. PA6M32N DKC

3 Кольцо уплотнительное, Ф 23 мм - 1 шт. PAR23 DKC

5.12 Рама для крепления настенного шкафа б состабе: компл

1 Профиль монтажный MQ-21D Зм, 1= 1500 мм -  2 шт. 369601 HILTI

2 Профиль монтажныйMQ-21D Зм, 1=960мм - 2 шт. 369601 HILTI

3 Профиль монтажныйNQ-21DЗм, 1=1260мм - 2 шт. 369601 H/LTI

4, Уголок монтажный NQW-4, 4 отберстия, 90° - 8 шт. 369658 HILTI

5 Гайка монтажная NON - 4-8 шт. 369623 HILTI

6 Плита опорная NQ6-2-M16 -  4 шт. 369682 HILTI

7. Анкерная шпилька H/T-V-5.8, N16x300 -  4 шт. 387066 HILTI

8 Иньециробанныйрастбор HIT-RE 500/330/1 ЕЕ -  1шт. 426676 HILTI
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6. Система "Стоп-огонь"

6.1 Трубка бандажная СОН 12/3 шт. 50
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6.2 Трубка бандажная СОН 19/4 шт. 65

6.3 Полимерный уплотнитель (герметик огнезащитный) ЭП71 шт. 15

Лист
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II. Учет сточных бод

1 Электрооборудобание

1.1 Ящик учета сточных бод (ЯУСВ8) шт.

(по заданию НМП)

1.2 Расходомер ультразбукобой с накладными излучателями ТУ 4213-011- 18623641-05 шт.

АКРОН-01 -  RS485- GSM-модем с устанобленными настройками

(0у<500 мм)

2. Электромонтажные изделия

2.1 Проболочный лоток 30x100 мм, 1=3 м FC3010 DKC шт.

К314УТ2 
ТУ 36-22-852.2 Стойка шт. 2

2.3 Рама для крепления настенного шкафа б состабе: компл.

1. Профиль монтажный МО-2103м,1= 1500 мм -  2 шт. 369601 HILH

2 Профиль монтажный MQ-21 ОЗм, 1=960 мм- 2 шт. 369601 HILTI

3 Профиль монтажныйMQ-21D3м, 1=1260мм- 2 шт. 369601 HILTI

4. Уголок монтажный MQW-4, 4 отберстия, 90° - 8  шт. 369658 HILTI

5. Гайка монтажная MQN - 48 шт. 369623 HILTI
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6 Плита опорная MQG-2-M16 - 4 шт. 369682 HILTI

7 Анкерная шпилька ШТ- V-5.8, N16x300 -  4 шт. 387066 HILTI
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3. Кабельные изделия

Кабель силобой с медными жилами, с изоляцией и оболочкой из ВВГнг(АП5 ОАО "Кирскабель"

полибинилхлоридного пластиката пониженной пожарной опасности. ТУ 16.К71-310-2001

сечением:

3.1 Зх1,5ок-10 км. 0,030

Материалы

4.1 Гофриробанная труба из нераспространяющего горение полиамида,

с протяжкой, диаметром:

12 мм PA611216F0 оке км 0,020

4.2 Держатель с крышкой, диаметром:

12 мм PASW12N DKC шт.
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1.6 Ящик местного упрабления 2216ЯМУ-УРВ шт.

(по заданию НМП)

1.7 Шкаф упрабления обогреба ступеней ШУ-0С4 шт.

(по заданию НМП)

1.8 Шкаф системы абтоматического упрабления ШСАУП4-,В6 шт. Учтен б 
СМВ-3-ТКР-0В2

1.9 Шкаф системы абтоматического упрабления ШСАУ П7,В12 шт. СМВ-3-ТКР-0В2

1.10 Шкаф системы абтоматического упрабления ШСАУ В7 шт. Учтен б 
СМВ-3-ТКР-0В2

1.11 Пост упрабления бентсистемой ПУ1-3/1 ООО "Электро-профи" шт. 2

1.12 Пост упрабления УРВ ПУЗ-3/1 ООО "Электро-профи" шт.

1.13 Пост упрабления насосом ПУ^-1/1 ООО "Электро-профи'' шт.

1К Поплабкобый быключатель, длина кабеля 10 м WA65 Wilo шт.

1
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1.15 Сирена сигнальная СС-1 Константинобский шт. 3

ТУ 16-539.383-70 за бод бысокобольтной

аппаратуры
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2. Электроцстанобочные изделия

2.1 Розетка штепсельная дбухполюсная с заземляющим контактом для РШ-Ц-20-1Р43- 01-16/250 шт. %

открытой устанобки, -250В, 16А, исп. IP43

Лист
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2.2 Разъем (птепсельный 3-х полюсный, -380В, 63А, исп. P 5 i СШН2/63-У2 Электромеханический шт.

ТУ3424-023-00931655-02 заЬод, г. Стаброполь

2.3 Ящик для ремонтных работ Ь состабе: компл.

1. Набесной шкаф СЕ со сплошной дберью, 4-00x300x200 (ВхШхГ)

исп IP66 -  1 шт. RAM block R5CE0432 DKC

2. Личинка под ключ типа FIAT -  1 шт. RAM block R5CE226 DKC

3 Ключ типа Ft А Т -  1шт. RAM block R5CE237 DKC

4. Настенная розетка с монтажным местом для защитного абтомата

ЗР^Е, -400В, 32А, исп IP67 -  1шт 7131 MENNEKES

5. Абтоматический быключатель iC60N, ЗР, -2308, 50Гц, 1н=40А, тип D ActiS A9F75340 Schneider Electric

6. Кабельный сальник, метрический, М32 -  1шт. 00 955 АВВ

7. Fайка для сальника, М32 - 1 шт. 00 965 АВВ

3 Электромонтажные изделия

3.1 Коробка клеммная D9125-20 ООО "Электро-профи" шт.

3.2 Коробка клеммная Mi0201/325T2,5/11 ООО "Электро-профи'' шт.

3.3 Коробка клеммная К83-50/205Т2,5/8 ООО "Электро-профи'^ шт.

1
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3.4 Коробка клеммная K81-00/10ST2,5/10 ООО "Электро-профи" шт. 2
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3.5 Перемычка ПГС25-560У2,5 шт. 50

Лист
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3.6 Комплект ВГ ВГ22 У2 шт.

ТУ 36-2780-86

3.7 Профиль зетобый К239У2 шт. 10

3.8 Лоток перфориробанный h=50 мм, Ь=200 мм, 1=3000 мм 35264 DKC шт. 36

3.9 Крышка лотка перфориробанного h=15 мм, Ь=200 мм, 1=3000 мм 35524 DKC шт. 36

3.10 Перегородка SEP, h=50 мм, 1=3000 мм 36480 DKC шт. 36

3.11 Консоль б состабе: компл 108

1 Консоль монолитная, ширина лотка 200 мм - 1шт. ML 34103 DKC

2. Стандартный анкер с болтом, М8 -  2 шт. СМ430850 DKC

3.12 Подбес б состабе: компл. 14

1 Подбес одиночный 41x21,1=2000 мм -  1шт. LP7020 оке

2 Стандартный анкер со шпилькой, М10 -  4 шт. СМ441060 оке

3.13 Лоток проболочный б состабе: компл 14

1 Лоток проболочный h=80 мм, Ь=80 мм, 1=3000 мм -  1шт. FC8008 DKC

2. Крышка лотка проболочного h=15 мм, Ь=80 мм, 1=3000 мм - 1шт. 35521 DKC
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3 Держатель для крышки -  8 шт. FC37004 DKC

4. Винт со специальной голобкой для проболочного лотка. СМ060614 DKC

М6х14 -  3 шт.

сзе
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5. Гайка с насечкой, препятстбующей откручибанию. СМ100600 DKC

DiN 6923, Мб -  3 шт

Лист
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з.и Профиль П-о5разный, 1=1000 мм PSM ВРМ2910 оке шт. и

3.15 Трубка электромонтажная ХВТ-5УХЛ2,5 км 0,005

ТУ 36-501-80

3.16 Трубка термоусадочная К2-13 KSS км 0,005

4. Кабельные изделия

Кабель силобой с медными жилами, с изоляцией и оболочкой из ВВГнг(АНЗ ОАО "Кирскабель"

полибинилхлоридного пластиката пониженной пожарной опасности, ТУ 16.К71-310-2001

сечением:

4.1 Зх1,5ок-1,0 км 0,025

и Зх2,5ок-Ю км 0,160

4.3 Зхбок-1,0 км 0,010

ЗхЮок-1,0 км 0,020

4.5 Зх25мк-1,0 км 0,010
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4.6 Зх35мк-1,0 км 0,020
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4.7 4х1,5ок-1,0 км 0,035

4.8 4х2,5ок-1,0 км 0,035

Лист
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Позиция НаименоЬание и технические характеристики
Тип, марка, 

обозначение документа, 
опросного листа

Код оборудобания, 
изделия, 

материала
За бод-изготобитель Единица

измерения
Коли- 

' честбо
Масса 

единицы, кг Примечание

1 2 3 4 5 6 7 8 9

4.9 4х4ок-1,0 км 0,135

4.Ю 4х10ок-1,0 км 0,050

4.11 4х25ок-Ю км 0,005

4.12 5хбок-1,0 км 0,040

Кабель силобой с медными жилами, с изоляцией из полибинилхлоридного ВБВнг(АН5 ОАО "Иркутсккабель"

пластиката, с защитным шлангом из полибинилхлоридного ТУ 16.К71-090-2002

пластиката пониженной пожарной опасности, брониробанный.

сечением:

4.13 Зхбок-1,0 км 0,130

Кабель силобой с медными жилами, с изоляцией и оболочкой из ВВГЭнг(АП5 ОАО "Кирскабель"

полибинилхлоридного пластиката пониженной пожарной опасности. ТУ 16.К71-310-2001

с общим медным экраном под оболочкой, сечением:

4.14 4х1,5ок-1,0 км 0,060

Кабель с медными гибкими жилами, с изоляцией и оболочкой из КГВВнг(АН5 ОАОНП "Подольск-

полибинилхлоридного пластиката пониженной пожарной опасности. ТУ 16.К13-031-2004 кабель"

сечением:

4.15 3x1,5-0,66 км 0,025

4.16 5x1,5-0,66 км 0,015

«о
s
а
QQ

ае

I

С:

I
Лист

СМВ-3-ТКР-30Б1.С
Изм Кол.т ЛистN док Подпись Цата 12.6



Кабель контрольный с медными жилами, с пластмассобой КВВГнг(АИ5 ОАО "Кирека бель'

изоляцией, не распространяющий горение, с низким дымо- и ТУ 16.К71-310-2001

газобыделением, сечением:

5x1,5 км 0,480

4.18 10x1,5 км 0,155

4.19 19x1,5 км 0,025

4.20 19x2,5 км 0,030

Кабель контрольный с медными жилами, с пластмассобой КВБВнг(АНЗ ОА О "Иркутсккабель "

изоляцией, брониробанный дЬумя стальными лентами. ТУ 16.К71-090-2002

не распространяющий горение, с низким дымо- и газобы делением.

сечением:

4.21 4x1,5 км 0,025

4.22 10x1,5 км 0,030
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Позиция Наименобание и технические характеристики
Тип, марка, 

обозначение документа, 
опросного листа

Код оборудобания, 
изделия, 

материала
Забод-изготобитель Единица

измерения
Коли- 

' честбо
Масса 

единицы, кг Примечание

1 2 3 4 5 6 7 8 9

Кабель с медными гибкими жилами, сечением: НРШМ ОАО "Электрокабель"

из 14x15-0,66 ГОСТ 7866.1-76 Кольчугинский забод" км 0,020

4x2,5-0,66 км 0,040

Пробод, сечением: МГ

U 5 1x4-0,66 ТУ 16.К71-117-90 км 0,050

U 6 1x6-0,66 км 0,005

U 7 Муфта концеЬая термоусажибаемая ЗКВТп-1-35 шт. 4

ТУ36-2674-84

4.28 Муфта концебая термоусажибаемая 4КВТП-1-35 шт. 2

ТУ36-2674-84

4.29 Муфта концебая для кабелей, сечением: ККТ-1УЗ шт. 70

10... 14 мм ТУ36-2043-82

4.30 Муфта концебая для кабелей, сечением: ККТ-2УЗ шт. 50

14...26 мм ТУ36-2043-82
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5. Материалы

5.1 Шбеллер N“8 ГОСТ 8240-97 км 0,015

5.2 Полоса горячекатаная, 4x25 мм ГОСТ 103-2006 км 0180

5.3 Сталь горячекатаная листобая, 200x200x5 мм ГОСТ 19903-74* шт.

5.4 Сталь прокатная углобая рабнополочная, 32x32x4 мм ГОСТ 8509-93 км 0,003

Труба стальная злектросбарная ГОСТ 10704-91

с полностью сплющенным гратом, диаметром:

5.5 Т25x1,6 мм км 0,025

Гофриробанная труба из нераспространяющего горение полиамида.

с протяжкой, диаметром:

5.6 17 мм РА611721Г0 DKC км 0,050

5.7 23 мм PA612329F0 DKC км 0,190

Держатель с крышкой, диаметром:

5.8 17 мм PASW17N DKC шт. 100
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5.9 23 мм PA5W23N DKC шт. 380

5.10 Муфта б состабе: компл 10
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I Муфта труба-коробка, IP66//P68, 0 17мм - 1шт. PAM17M25N DKC

2 Гайка с метрической резьбой, М25х1,5 -  1шт. PAGM25N DKC

3 Кольцо уплотнительное, Ф 17 мм -  1шт. PAR17 DKC

Лист
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5.11 Муфта 6 состабе: компл. 38

1 Муфта труба-коробка, IP66/IP68, 0 23мм- 1шт. PAM23M32N DKC

2. Гайка с метрической резьбой, М32х1,5 -  1 шт. PAGM32N DKC

3. Кольцо уплотнительное, 0 23 мм -  1шт. PAR23 DKC

5.12 Рама для крепления настенного шкафа б состабе: компл

1 Профиль монтажныйMQ-21D3 м, 1=1500мм- 2 шт. 369601 HILTI

2 Профиль монтажный MQ-21D 3 м, 1=960 мм - 2 шт. 369601 HILTI

3 Профиль монтажный MQ-21D 3 м, 1= 1260 мм- 2  шт. 369601 HILTI

4. Уголок монтажный MQW-A, 4 отберстия, 90° -  8 шт. 369658 HILTI

5. Гайка монтажная MQN -  4-8 шт. 369623 HILTI

6. Плита опорная MQG-2-M16 -  i  шт. 369682 HILTI

7. Анкерная шпилька HIT- V-5.8, М16x300 -  ^ шт. 387066 HILTI

8. Иньециробанный растбор HIT-RE 500/330/1 ЕЕ -  1шт. Ш 676 H/LTI

6 Система "Стоп-огонь"

6.1 Трубка бандажная СОН 12/3 шт. 50

6.2 Трубка бандажная СОН 19/^ шт. 65
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6.3 Полимерный уплотнитель (герметик огнезащитный) ЭП71 шт. 15
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II. Учет сточных бод

1. Злектрооборудобание

1.1 Ящик учета сточных бод (ЯУСВ13) шт.

(по заданию НМП)

1.2 Расходомер ультразбукобой с накладными излучателями ТУ 4213-011- 18623641-05 шт.

АКРОН-01 -  RS485- 65М-модем с устанобленными настройками

(0у<500мм)

2. Электромонтажные изделия

2.1 Проболочный лоток 30x100 мм, 1=3 м FC3010 DKC шт.

К314УТ2 
ТУ 36-22-852.2 Стойка шт. 2

2.3 Рама для крепления настенного шкафа б состабе: компл.

1 Профиль монтажный МО-21 D 3 м, 1=1500 мм -  2 шт. 369601 HILTI

2. Профиль монтажный MQ-21 ОЗм, 1=960 мм - 2  шт. 369601 HILTI

3 Профиль монтажный MQ-21D 3 м, 1= 1260 мм -  2 шт. 369601 HILTI

4. Уголок монтажный MQW-4, 4 отберстия, 90° -  8 шт. 369658 HILTI

5 Гайка монтажная MON - 48 шт. 369623 HILTI

I
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6 Плита опорная MQG-2-M16 -  4 шт. 369682 HILTI

1. Анкерная шпилька HIT- V-5.8, М16х300 -  4 шт. 387066 HILTI
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3 Кабельные изделия

Кабель силоЬой с медными жилами, с изоляцией и оболочкой из ВВГнг(АПЗ ОАО "Кирскабель"

полибинилхлоридного пластиката пониженной пожарной опасности, ТУ 16.К71-310-2001

сечением:

3.1 Зх1,5ок-1,0 км. 0,030

4. Материалы

и ГофрироЬанная труба из нераспространяющего горение полиамида,

с протяжкой, диаметром:

12 мм PA611216F0 DKC км 0,020

4.2 Держатель с крышкой, диаметром:

12 мм PASW12N DKC шт.
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Сход 4-а

I. Силобое электрооборудобание

1 Злектрооборцдобание

1.1 Трансформатор трехфазный, с медными обмотками. ТСЗ-6У2 ООО «Матик-Электро» шт.

мощностью бкВА, напряжение ВН-380В, НН-380В/220В,

схема и группа соединений Д/Ун-11, б кожухе, исп. IP4-4-

1.2 Трансформатор трехфазный, с медными обмотками. ТО-10У2 ООО «Матик-Электро» шт.

мощностью ЮкВА, напряжение ВН-380В, НН-220В,

схема и группа соединений Д/Ун-11, б кожухе, исп. 1Р44-

1.3 Трансформатор трехфазный, с медными обмотками. ТСЗ-1,6У2 ООО «Матик-Электро» шт.

мощностью 16кВА, напряжение ВН-380В, НН-380В/220В,

схема и группа соединений Д/Ун-11, б кожухе, исп. IP44

и Шкаф силобой ШУС25 шт.

(по заданию НМП)

1.5 Шкаф упрабления обогреба ступеней ШУ-0С4-а шт.

(по заданию НМП)

«о
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1.6 Шкаф системы абтоматического упрабленияШСАУП5,В9 шт. Учтен б 
СМВ-3-ТКР-0В2

сзе
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17 Пост упрабления бентсистемой ПУ1-3/1 ООО "Электро-профи" шт. 2

1.8 Пост упрабления насосом ПУ4-1/1 ООО "Электро-профи" шт.
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1.9 Поплабкобыйбыключатель, длина кабеля Юм WA 65 Wilo шт. 3

2. Электроцстанобочные изделия

2.1 Розетка штепсельная дбухполюсная с заземляющим контактом для РШ-ц-20-Р^З- 01-16/250 шт. 8

открытой устанобки, -250В, 16А, исп. iPU

2.2 Разъем штепсельный 3-х полюсный, -380В, 63А, исп. IP54- СШН2/63-У2 Электромеханический шт.

ТУ3424-023-00931655-02 забод, г. Стаброполь

2.3 Ящик для ремонтных работ б состабе: компл.

1 Набесной шкаф СЕ со сплошной дберью, 400x300x200 (ВхШхГ)

исп IP66 -  1 шт. RAM block R5CE0432 оке

2. Личинка под ключ типа FIA Т -  1шт. RAM block R5CE226 DKC

3 Ключ типа FIAT -  1 шт. RAM block R5CE237 DKC

4. Настенная розетка с монтажным местом для защитного абтомата

ЗР+Е, -4-008, 32А, исп. IP67 - 1шт. 7131 MENNEKES

5 Абтоматический быключатель iC60N, ЗР, -2308, 50Гц, 1н=40А, тип D Acti9 A9F75340 Schneider Electric

6 Кабельный сальник, метрический, М32- 1шт. 00955 А88

7. Гайка для сальника, М32 -  1 шт. 00 965 А8В
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3. Электромонтажные изделия

3.1 Коробка клеммная 09125-20 ООО "Электро-профи" шт.

3.2 Коробка клеммная Mi0201/32ST2,5/11 ООО "Электро-профи" шт.

3.3 Коробка клеммная К83-50/205Т2,5/8 ООО "Электро-профи" шт.

3.4 Перемычка ПГС25-560У2,5 шт. 30

3.5 Комплект ВГ ВГ22 У2 шт.

ТУ 36-2780-86

3.6 Профиль зетобый К239У2 шт. 10

3.7 Лоток перфориробанный h=50 мм, Ь=200 мм, 1=3000 мм 35264 DKC шт. 24

3.8 Крышка лотка перфориробанного h=15 мм, Ь=200 мм, 1=3000 мм 35524 DKC шт. 24

3.9 Перегородка SEP, h=50 мм, 1=3000 мм 36480 DKC шт. 24

3.10 Консоль б состабе: компл. 70

1 Консоль монолитная, ширина лотка 200 мм -  1шт. ML 34103 DKC

I
Iqq

2. Стандартный анкер с болтом, М8 - 2 шт. СМ430850 DKC

3.11 Подбес б состабе: компл

I
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1 Подбес одиночный 41x21,1=2000 мм - 1 шт. LP7020 оке

2. Стандартный анкер со шпилькой, М10 -  4 шт. СМ441060 оке
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3.12 Лоток проболочный б состабе: компл 8

1. Лоток проболочный h=80 мм, Ь=80 мм, 1=3000 мм - 1 шт. FC8008 DKC

2. Крышка лотка проболочного h= 15 мм, Ь=80 мм, 1=3000 мм - 1 шт. 35521 DKC

3. Держатель для крышки -  8 шт. FC37004 оке

4. Винт со специальной голобкой для проболочного лотка. CM0606U DKC

М6х14 - 3  шт.

5 Гайка с насечкой, препятстбующей откручибанию. СМ100600 DKC

DIN 6923, Мб -  3 шт

3.13 Профиль П-образный, 1=1000 мм PSM ВРМ2910 DKC шт. 8

з.и Трубка электромонтажная ХВТ-5УХЛ2,5 км 0,005

ТУ 36-501-80

3.15 Трубка термоусадочная К2-13 KSS км 0,005

4. Кабельные изделия

Кабель силобой с медными жилами, с изоляцией и оболочкой из ВВГнг(АИ5 ОАО "Кирскабель"

полибинилхлоридного пластиката пониженной пожарной опасности. ТУ 16.К71-310-2001

1
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сечением:

и Зх1,5ок-1,0 км 0,020

i
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о
с:

и Зх2,5ок-1,0 км 0,055

Зхбок-1,0 км 0,015
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Зх25мк-Ю км 0,010

4.5 3х35мк-г0 км 0,015

4х1,5ок-г0 км 0,010

4 . 7 4х2,5ок-г0 км 0,020

и 4х^ок-1,0 км 0,065

4 . 9 4х10ок-1,0 км 0,035

4.10 5х6ок-1,0 км 0,030

Кабель силобой с медными жилами, с изоляцией и оболочкой из ВВГЗнг(АИ5 ОАО "Кирскабель'

полибинилхлоридного пластиката пониженной пожарной опасности. ТУ 16.К71-310-2001

с общим медным экраном под оболочкой, сечением:

U 1 4х1,5ок-1,0 км 0,025

Кабель с медными гибкими жилами, с изоляцией и оболочкой из КГВВнг(АИ5 ОАО МП "Подольск-

I
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полибинилхлоридного пластиката пониженной пожарной опасности. ТУ 16.К13-031-2004- кабель ‘

сечением:

4.12 3x1,5-0,66 км 0,030

С З
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о

4.13 5x1,5-0,66 км 0,025
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Кабель контрольный с медными жилами, с пластмассоЬой КВВГнг(АН5 ОАО "Кирскабель'

изоляцией, не распространяющий горение, с низким дымо- и ТУ 16.К71-310-2001

газоЬыделением, сечением:

4. и 5x1,5 км 0,80

4.15 10x1,5 км 0,040

4.16 19x1,5 км 0,010

4.17 19x2,5 км 0,010

Пробод, сечением: МГ

4.18 1x4-0,66 ТУ 16.К71-117-90 км 0,030

4.19 Муфта концебая термоусажибаемая ЗКВТп-1-35 шт.

ТУ36-2674-84

4.20 Муфта концебая для кабелей, сечением: ККТ-1УЗ шт. 40

10... 14 мм ТУ36-2043-82
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4.21 Муфта концебая для кабелей, сечением: ККТ-2УЗ шт. 10

14...26 мм ТУ36-2043-82
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5. Материалы

5.1 ШЬеллер №8 ГОСТ 8240-97 км 0,005

5.2 Полоса горячекатаная, Ш 5  мм ГОСТ 103-2006 км 0,485

5.3 Сталь горячекатаная листоЬая, 200x200x5 мм ГОСТ 19903-74' шт.

5.4 Сталь прокатная углобая рабнополочная, 32x32x4 мм ГОСТ 8509-93 км 0,003

Труба стальная электросбарная ГОСТ 10704-91

с полностью сплющенным гратом, диаметром:

5.5 Т25x1,6 мм км 0,010

Гофриробанная труба из нераспространяющего горение полиамида.

с протяжкой, диаметром:

5.6 17 мм РА611721Г0 DKC км 0,030

5.7 23 мм PA612329F0 оке км 0,070

Держатель с крышкой, диаметром:

5.8 17 мм PASW17N DKC шт. 60

5.9 23 мм PASW23N оке шт. 140

5.10 Муфта б состабе: компл

сзе
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7. Муфта труба-коробка, IP66/IP68, Ф 17мм -  1шт. PAM17M25N DKC

2. Гайка с метрической резьбой, М25х1,5 -  1шт. PA6M25N DKC

3 Кольцо уплотнительное, 0 17 мм -  1шт. PAR17 оке
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5.11 Муфта б состабе: компл и

1 Муфта труба-коробка, IP66/IP68, Ф 23мм- 1шт. PAM23M32N DKC

2. Гайка с метрической резьбой, М32х1,5 -  1шт. PA6M32N DKC

3. Кольцо уплотнительное, 0 23 мм -  1шт. PAR23 DKC

5.12 Рама для крепления настенного шкафа б состабе: компл

1 Профиль монтажныйMQ-21D3м, 1=1500мм- 2 шт. 369601 HILTI

2 Профиль монтажный MQ-21 ОЗм, (=960 мм- 2 шт. 369601 HILTI

3 Профиль монтажный МО-21 ОЗм, 1= 1260 мм -  2 шт. 369601 HILTI

4. Уголок монтажный MOW-i, 4 отберстия, 90° - 8 шт. 369658 HILTI

5. Гайка монтажная MON -  ^8 шт. 369623 HILTI

6. Плита опорная MQG-2-M16 -  шт. 369682 HILTI

7 Анкерная шпилька HIT- V-5.8, М16х300 -  ^ шт. 387066 HILTI

8. Иньециробанныйрастбор HIT-RE 500/330/1ЕЕ -  1шт. i 26676 HILTI

6. Система "Стоп-огонь'

6.1 Трубка бандажная СОН 12/3 шт. 50

6.2 Трубка бандажная СОН 19/^ шт. 65

1
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6.3 Полимерный уплотнитель (герметик огнезащитный) ЭП71 шт. 15
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II. Учет сточных бод

1. Электрооборудобание

1.1 Ящик учета сточных бод (ЯУСВ10) шт.

(по заданию НМП)

1.2 Расходомер ультразЬукобой с накладными излучателями Т У Ш -011 - 18623641-05 шт.

АКРОН-01 - RS485- GSM-модем с устанобленными настройками

(Dy<500 мм)

2 Электромонтажные изделия

2.1 Проболочный лоток 30x100 мм, 1=3 м FC3010 оке шт.

2.2 Стойка КЗНУТ2 
ТУ 36-22-85 шт. 2

2.3 Рама для крепления настенного шкафа б состабе: компл.

1. Профиль монтажный MQ-21D 3 м, 1=1500 мм - 2 шт. 369601 HILTI

2. Профиль монтажный MQ-21D 3 м, 1=960 мм- 2  шт. 369601 HILTI

3 Профиль монтажный MQ-21D 3 м, 1= 1260 мм- 2  шт. 369601 HILTI

4. Уголок монтажный MQW-4, 4 отберстия, 90° -  8 шт. 369658 HILTI

5 Гайка монтажная MQN -  48 шт. 369623 HILTI

6 Плита опорная MQG-2-M16 -  4 шт. 369682 HILTI

7 Анкерная шпилька HIT- V-5.8, М16х300 - 4 шт. 387066 HILTI
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Позиция Наименобание и технические характеристики
Тип,марка,
обозначение документа, 
опросного листа

Код оборудобания, 
изделия,материалс Забод-изготобитель Единица

измерения
Коли- 

' честбо

Масса
единицы,
кг

Примечание

1 2 3 4 5 6 7 8 9

3 Кабельные изделия

Кабель силобой с медными жилами, с изоляцией и оболочкой из ВВГнг(АН5 ОАО "Кирскабель"

подибинилхпоридного пластиката пониженной пожарной опасности, ТУ 16.К71-310-2001

сечением:

3.1 Зх1,5ок-г0 км. 0,015

4. Материалы

4.1 Гофриробанная труба из нераспространяющего горение полиамида.

с протяжкой, диаметром:

12 мм PA611216F0 DKC км 0,020

4.2 Держатель с крышкой, диаметром:

12 мм PASW12N DKC шт. 6
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Сход 46

/. Силобое электрооборудобание

1. Электрооборцдобание

1.1 Трансформатор трехфазный, с медными обмотками. ТСЗ-6У2 ООО «Матик-Электро» шт.

мощностью бкВА, напряжение ВН-380В, НН-380В/220В,

схема и группа соединений Д/Ун-11, б кожухе, исп. IP4 4

1.2 Трансформатор трехфазный, с медными обмотками, ТСЗ-10У2 ООО «Матик-Электро» шт.

мощностью ЮкВА, напряжение ВН-380В, НН-220В,

схема и группа соединений Д /У н-11, б кожухе, исп. IP44

1.3 Трансформатор трехфазный, с медными обмотками. тез-1,6 У2 ООО «Матик-Электро» шт.

мощностью 1,бкВА, напряжение ВН-380В, НН-380В/220В,

схема и группа соединений Д/Ун-11, б кожухе, исп. IP44

1.4 Шкаф силобой ШУС26 шт.

(по заданию НМП)

1.5 Шкаф упрабления обогреба ступеней ШУ-0С46 шт.

(по заданию НМП)
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1.6 Шкаф системы абтоматического упрабления ШСАУ Пб,В10 шт. уЩрнЪ
СМВ-3-ТКР-0В2

сз
6

а
сЗ

О
с:

1.7 Шкаф системы абтоматического упрабления ШСАУ В11 шт. Учтен б 
СМВ-3-ТКР-0В2

1.8 Пост упрабления бентсистемой ПУ1-3/1 ООО "Электро-профи" шт. 2
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Позиция Наименобание и технические характеристики
Тип, марка, 

обозначение документа, 
опросного листа

Код оборудобания, 
изделия, 

материала
Забод-изготобитель Единица

измерения
Коли-
честбо

Масса 
единицы, кг Примечание

1 2 3 4 5 6 7 8 9

1.9 Пост упраЬления насосом ПУ4-1/1 ООО "Электро-профи" шт. 1

1.10 Пост упраЬления бентсистемой ПУ10-4/1 ООО "Электро-профи" шт. 1

1.11 Поплабкобыйбыключатель, длина кабеля Юм WA65 Wilo шт. 3

2. Электроцстанобочные изделия

2.1 Розетка штепсельная дбухполюсная с заземляющим контактом для РШ-Ц-20-1Р43- 01-16/250 шт. 7

открытой устанобки, -250В, 16А, исп. IP43

2.2 Разьем штепсельный 3-х полюсный, -380В, 63А, исп. IP54- СШН2/63-У2 Электромеханический шт. 1

ТУ3424-023-00931655-02 за бод, г. Стаброполь

2.3 Ящик для ремонтных работ б состабе: компл. 1

1 Набесной шкаф СЕ со сплошной дберью, 400x300x200 (ВхШхГ)

исп IP66 -  1шт. RAM block R5CE0432 DKC

2. Личинка под ключ типа FIAT -  1 шт. RAM block R5CE226 DKC

3. Ключ типа FIAT -  1 шт. RAM block R5CE237 DKC

4. Настенная розетка с монтажным местом для защитного абтомата

ЗР+Е, ~ШВ, 32А, исп IP67- 1шт. 7131 MENNEKES

5. Абтоматический быключатель IC60N, ЗР, '230В, 50Гц, 1н=40А, тип D Act! 9 A9F75340 Schneider Electric

6. Кабельный сальник, метрический, М32 -  1шт. 00 955 ABB

7. Гайка для сальника, М32 -  1 шт. 00 965 ABB

.......................... .............................................................
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3 Электромонтажные изделия

3.1 Коробка клеммная D9125-20 ООО "Электро-профи" шт.

3.2

3.3

Коробка клеммная Mi0201/32ST2,5/11 ООО "Электро-профи" шт.

Коробка клеммная К83-50/205Т2,5/8 ООО "Электро-профи" шт.

34 Перемычка ПГС25-560У2,5 шт. 30

3.5 Комплект ВГ ВГ22 42 шт.

ТУ 36-2780-86

3.6 Профиль зетобый К239У2 шт. 10

3.7 Лоток перфориробанный h=50 мм, Ь=200 мм, 1=3000 мм 35264- DKC шт. 23

3.8 Крышка лотка перфориробанного h=15 мм, Ь=200 мм, 1=3000 мм 35524 DKC шт. 23

3.9

3.10

Перегородка SEP, h=50 мм, 1=3000 мм 36480 DKC шт. 23

Консоль б состабе: компл 69

1 Консоль монолитная, ширина лотка 200 мм - 1шт. ML 34103 DKC

1
S:сз
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2 Стандартный анкер с болтом, М8 - 2 шт. СМ430850 оке

3.11 Подбес б состабе: компл

I
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1 Подбес одиночный 41x21,1=2000 мм -  1шт. LP7020 DKC

2. Стандартный анкер со шпилькой, М10 -  4 шт. СМ441060 DKC
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3.12 Лоток проболочный б состабе: компл.

1. Лоток проболочный h=80 мм, Ь=80 мм, 1=3000 мм - 1шт. FC8008 DKC

2. Крышка лотка проболочного h=15мм, Ь=80 мм, 1=3000 мм - 1 шт. 35521 DKC

3 Держатель для крышки -  8 шт. FC37004 DKC

4. Винт со специальной голобкой для проболочного лотка. CM0606U DKC

МбхК -3шт.

5 Гайка с насечкой, препятстбующей откручибанию. СМ100600 DKC

DiN 6923, Мб -  3 шт.

3.13 Профиль П-образный, 1=1000 мм PSM ВРМ2910 DKC шт.

з и Трубка электромонтажная ХВТ-5УХЛ2,5 км 0,005

ТУ 36-501-80

3.15 Трубка термоусадочная К2-13 KSS км 0,005

4, Кабельные изделия

Кабель силобой с медными жилами, с изоляцией и оболочкой из ВВГнг{АН5 ОАО "Кирскабель"

полибинилхлоридного пластиката пониженной пожарной опасности. ТУ 16.К71-310-2001

сечением:

4.1 Зх1,5ок-1,0 км 0,025

О
§
х:
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4.2 Зх2,5ок-г0 км 0,045

ос

4.3 Зх4ок-1,0 км 0,050

4.4 Зхбок-1,0 км 0,015
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4.5 Зх25мк-г0 км 0,010

4.6 3х35мк-ю км 0,015

4.7 4х1,5ок-1,0 км 0,010

и Ш ,5ок-1,0 км 0,020

4.5 ^х^ок-1,0 км 0,065

и о ^хЮок-1,0 км 0,035

4.11 5х6ок-1,0 км 0,040

Кабель силобой с медными жилами, с изоляцией и оболочкой из ВВГЗнг(А)-15 ОАО "Кирскабель"

полибинилхлоридного пластиката пониженной пожарной опасности. ТУ 16.К71-310-2001

с общим медным экраном под оболочкой, сечением:

U 2 4х1,5ок-1,0 км 0,040

Кабель с медными гибкими жилами, с изоляцией и оболочкой из КГВВнг(ли5 ОАОНП "Подольск-

I
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полибинилхлоридного пластиката пониженной пожарной опасности. ТУ 16.К13-031-2004 кабель'

сечением:

из 3x1,5-0,66 км 0,035

i

§

С)с:

4,74 5x1,5-0,66 км 0,030
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Кабель контрольный с медными жилами, с пластмассобой КВВГнг(АН5 ОАО "Кирскабель"

изоляцией, не распространяющий горение, с низким дымо- и ТУ 16.К71-310-2001

газобыделением, сечением.

5x1,5 км 0,110

4.16 10x1,5 км 0,030

U 7 19x1,5 км 0,010

4.18 19x2,5 км 0,010

Пробод, сечением: МГ

4.19 1x4-0,66 ТУ 16.К71-117-90 км 0,030

4.20 Муфта концебая термоусажибаемая ЗКВТп-1-35 шт. 2

ТУЗб-2674-84

4.21 Муфта концебая для кабелей, сечением: ККТ-1УЗ шт. 40

10.. 14 мм ТУ36-2043-82

<С>
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4.22 Муфта концебая для кабелей, сечением: ККТ-2УЗ шт. 10

14...26 мм ТУ36-2043-82

сзе
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5. Материалы

5.1 Шбеллер N"8 ГОСТ 8240-97 км 0,005

5.2 Полоса горячекатаная, 4x25 мм ГОСТ 103-2006 км 0,165

5.3 Сталь горячекатаная листобая, 200x200x5 мм ГОСТ 19903-74* шт.

5.4 Сталь прокатная углобая рабнополочная, 32x32x4 мм ГОСТ 8509-93 км 0,003

Труба стальная злектросбарная ГОСТ 10704-91

с полностью сплющенным гратом, диаметром:

5.5 Т25x1,6 мм км 0,010

Гофриробанная труба из нераспространяющего горение полиамида.

с протяжкой, диаметром:

5.6 17 мм PA611721F0 DKC км 0,040

5.7 23 мм PA612329F0 DKC км 0,100

Держатель с крышкой, диаметром:

5.8 17 мм PASW17N DKC шт. 80

1
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5.9 23 мм PA5W23N DKC шт. 200

5.10 Муфта б состабе: компл 8

сзе

С§
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с:

<с>

1 Муфта труба-коробка, IP66/IP68, Ф 17мм - 1шт. PAM17M25N DKC

2 Гайка с метрической резьбой, М25х1,5 -  1 шт. PA6M25N DKC

3 Кольцо уплотнительное, 0 17 мм -  1шт. PAR17 DKC
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5.11 Муфта б состабе: компл. 20

1 Муфта труба-коробка, IP66/IP68, 0 23 мм- 1 шт. PAM23M32N DKC

2. Гайка с метрической резьбой, М32х1,5 -  1шт. PA0M32N DKC

3 Кольцо уплотнительное, 0 23 мм - 1шт. PAR23 DKC

5.12 Рама для крепления настенного шкафа б состабе: компл. 2

1 Профиль монтажный MQ-21D 3 м, 1=1500 мм - 2  шт. 369601 H/LTI

2. Профиль монтажный MQ-21D 3 м, 1=960 мм - 2 шт. 369601 HILTI

3. Профиль монтажный MQ-2103м,1= 1260 мм -  2 шт. 369601 HILTI

4. Уголок монтажный MQW-4, 4 отберстия, 90° -  8 шт. 369658 HILTI

5 Гайка монтажная MQN -  4-8 шт. 369623 HILTI

6. Плита опорная MQG-2-M16 -  i  шт. 369682 HILTI

7. Анкерная шпилька HIT- V-5.8, М16х300 -  4 шт. 387066 HILTI

8 Иньециробанный растбор HIT-RE 500/330/1 ЕЕ -  1шт. U6676 HILTI

6 Система "Стоп-огонь "

6.1 Трубка бандажная СОН 12/3 шт. 50

6.2 Трубка бандажная СОН 19/4 шт. 65

I
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6.3 Полимерный уплотнитель (герметик огнезащитный) ЗП71 шт. 15
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II. Учет сточных бод

1. Электрооборудобание

1.1 Ящик учета сточных бод (ЯУСВ11) шт.

(по заданию НМП)

1.2 Расходомер ультразбукобой с накладными излучателями ТУ ^213-011- 186236^1-05 шт.

АКРОН-01 -  RS485- 65М-модем с устанобленными настройками

(0у<500 мм)

2. Электромонтажные изделия

2.1 Проболочный лоток 30x100 мм, 1=3 м FC3010 DKC шт.

2.2 Стойка K3U4T2  
ТУ 36-22-85 шт.

2.3 Рама для крепления настенного шкафа б состабе: компл

1 Профиль монтажный МО-21 ОЗм, 1=1500 мм - 2 шт. 369601 HILTI

2 Профиль монтажный MQ-21D 3 м, 1=960 мм - 2  шт. 369601 HILTI

3 Профиль монтажный MQ-21D 3 м, 1= 1260 мм - 2 шт. 369601 HILTI

4. Уголок монтажный MQW-4, 4 отберстия, 90° -  8 шт. 369658 HILTI

5. Гайка монтажная MQN -  48 шт. 369623 HILTI
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6. Плита опорная MQG-2-M16 -  4 шт. 369682 HILTI

7. Анкерная шпилька HIT- V-5.8, М16х300 -  4 шт. 387066 HILTI
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3. Кабельные изделия

Кабель силобой с медными жилами, с изоляцией и оболочкой из ВВГнг(АН5 ОАО "Кирскабель'

полибинилхлоридного пластиката пониженной пожарной опасности, ТУ 16.К71-310-2001

сечением:

3.1 Зх2,5ок-1,0 км.

0,075

- о т -

л и

4. Материалы

4.1 Гофриробанная труба из нераспространяющего горение полиамида.

с протяжкой, диаметром:

12 мм PA611216F0 DKC км 0,020

и Держатель с крышкой, диаметром:

12 мм PASW12N DKC шт.
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