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Введение
Данный том 3.5.1 по объекту “Продление Сормовско-Мещерской линии метрополитена 

в Нижнем Новгороде от ст. “Московская ”до ст. ’Волга ’’«Система водоснабжения. Наружные 
сети.»разработан ОАО «Нижегородметропроект».

Свидетельство о допуске к определенному виду или видам работ, которые оказывают 
влияние на безопасность объектов капитального строительства №0022.06-2009-5257043968- 
П-022 от 29 августа 2013г.

Технические решения по водоснабжению по сооружениям продления Сормовско- 
Мещерской линии метрополитена в нижнем Новгороде от ст.Московская»до cm Волга.» раз­
работаны на основании технического задания, технических условий, подосновы, выданной 
ОАО”Нижегородстройизыскания”,основных положений на строительное проектирование с 
учетом требований нормативных документов, действующих на территории Российской 
Федерации и г. Нижнего Новгорода.

Проектирование объекта в два этапа.
1этап - Продление линии метрополитена от станции “Московская “до станции 

“Стрелка ”, г. Нижний Новгород.
Из.м.1 - откорректирован по замечаниям ФАУ «Главгосэкспертиза России»

Справка ГИПа о соответствии проектной документации действующим нормативным
документам и исходным данньш.

Проект разработан в соответствии с заданием на проектирование, техническими 
регламентами, действующими нормсши, правилами и стандартами, в том числе 
требованиями норм промышленной безопасности опасных производственных объектов, 
пожарной безопасности, экологическими и санитарно-гигиеническими нормами, 
действующими на территории Российской Федерации, а также техническгши условиями и 
требованиями, выданными органами государственного надзора (контроля) и 
заинтересованными организациями.

При эксплуатации объекта проектной документацией предусмотрены мероприятия, 
обеспечивающие его конструктивную надежность, защиту населения, устойчивую работу в 
чрезвычайных ситуациях, защиту окружающей природной среды согласно требованиям 
Градостроительного Кодекса Российской Федерации.

Главный инженер проекта_ А.Л.Демьянов

Изм. Кол.уч Лист
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Дата

С М В - З - Т К Р - В В  т ч

Норм, кон т. БегцноВа
Нач.отд. Бегунова

ГИП День ян о

Текстовая часть

Стадия Лист

П 1
Листов



о

Холодное водоснабжение

Источником водоснабжения станции «Стрелка», продление Сормовско-Мещерской 
линии метрополитена в г. Н.Новгороде является сеть питьевого городского водопровода. 
Проектом предусмотрена объединенная система хозяйственно-питьевого, 
технологического и противопожарного водопровода.

На станции проектируется кольцевая сеть водопровода с вводом двумя трубами Ф100 
мм в вестибюль Мя1 станции «Стрелка.

Водопроводный ввод оборудуется водомерным узлом с водомером марки ВСХ-32, на 
обводной линии которого предусматривается кран шаровый типа КШТВГЭ(нж) 16-100 Ф100 с 
электроприводом. Проектом предусмотрена повысителъной насосная установка, 
обеспечивающая необходимый напор у  пожарных кранов. Насосная установка оборудуется 
двумя насосами типа К  (1 рабочий, 1 резервный). При недостаточном напоре в сети 
городского водопровода поступает сигнал на электроконтактный манометр и происходит 
включение повысительных насосов. Насосы имеют местное, автоматическое и дистанционное 
управление.

Для улавливания стойких механических примесей перед счетчиком воды 
устанавливается фильтр магнитный марки ФМФ-100.

Сети объединенного хозяйственно-питьевого и противопожарного водопровода 
рассчитаны на пропуск расхода воды на пожаротушение при максимальном расходе ее на 
хозяйственно-питьевые нужды, без учета душевых сеток. Расходы воды на хозяйственно- 
питьевые нужды приняты по максимальной численности эксплуатационного персонала в 
смене. Нормы водопотребления приняты в соответствии со СНиП 2.04.01-85,
СПЗО.13330.2012.

Расчетные расходы воды по станции представлены в таблице 1
Основные показатели по проекту представлены в приложении, таблице 1.
Характеристика оборудования систем водоснабжения представлена в таблице 2.
В вестибюлях станции вода подается к санитарным приборам, поливочным и 

пожарным кранам. Из вестибюля вода поступает на станцию, где соединяется с тоннельным 
водопроводом через шаровые краны с электроприводом. На станцию вода подается к 
пожарным, поливочным кранам и в венткамеры.

Пожарные краны в вестибюлях и служебных помещениях станции располагаются 
через 20 м, на внутреннее пожаротушение принято 2 струи по 2,5 л/с. На платформенной 
части станции пожарные краны располагаются через 30 м, на внутреннее пожаротушение 
принято три струи по 3,3 л/с.

В соответствии с техническими условиями минимальный напор в городской сети 
водопровода составляет 28 м.

Магистральные трубопроводы водоснабжения проектируются из коррозионно-стойкой 
стали по ГОСТ 9940-81*; разводящая сеть - трубы стальные водогазопроводные 
оцинкованные по ГО С Т3262-75*.

Трубопроводы, прокладываемые совместно с трубопроводами горячего водоснабжения, 
и магистральные трубопроводы теплоизолируются.

Горячее водоснабжение.

Горячее водоснабжение вестибюлей и станции проектируется с приготовлением воды в 
тепловых пунктах станций, с принудительной циркуляцией по трубопроводам

Температура горячей воды в местах водоразбора предусматривается 60°С.
На период отключения горячей воды предусмотрена установка накопительных 
электроводонагревателей в медпункте, комнатах приема пищи, кубовых, в мужских и женских
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санузлах, в душевых, в помещениях подсчета монет, помещениях машинистов. Мощность и 
объем водонагревателей представлены в приложении, таблица 2.

Магистральные трубопроводы горячего водоснабжения и разводящая сеть 
проектируются из стальных водогазопроводных оцинкованных труб по ГОСТ 3262-75*.

Теплоизоляция предусматривается для подающих и циркуляционных трубопроводов 
системы горячего водоснабжения.

Расчетные расходы воды на горячее водоснабжение представлены в таблице 1.

Водоснабжение пешеходного перехода.

Водоснабжение пешеходного перехода под Мещерским бульваром от схода №4 ст.
«Стрелка» осуществляется от городской сети водопровода ф500, проходящей по бульвару 

Мещерскому одним вводом фбЗ в помещение водомерного узла схода 46. Водопроводный ввод 
оборудуется водомерным узлом. Вода подается к поливочным кранам сходов 4а и 46 и 

пешеходного тоннеля. Расстояние между поливочными кранами 20 м.

Водоснабжение дополнительных сооружений метрополитена (при использовании 
метрополитена в качестве защитного сооружения).

Водоснабжение сооружений метрополитена обеспечивается от наружной городской 
водопроводной сети.

На период ГО обеспечение укрываемых водой осуществляется от 2-х резервуаров 
питьевой воды V=600 м3 (каждый^

К установке принимается два насоса марки КМ один рабочий, один резервный. Подача 
воды на станции и в тоннели осуществляется через тоннельный водопровод.

Расчет потребности в воде произведен в соответствии с нормами СП 32-106-2004 из 
расчета 25 л в сутки на одного человека. Для питьевых целей и умывания в перегонных 
тоннелях, приспосабливаемых под убежище, на тоннельном водопроводе предусматриваются 
водоразборные краны через 30 м, в санитарных узлах - умывальники, на платформах станций -  
питьевые фонтанчики. На тоннельном водопроводе в местах прохода через упоры защитно­
герметических затворов предусматриваются задвижки с ручным управлением с обеих сторон, 
при пересечении затворов, отделяющих отсеки от внешней среды - с одной стороны, в 
защищенной зоне. Для укрываемых на перегонах запроектированы санузлы с раздельными для 
мужчин и женщин туалетами.

Количество приборов, устанавливаемых в санузлах:
Перегон ст. Московская - ст. Стрелка 
СУ-1 на ПК 07+28,106

СУ-2 на ПК 23+06,600

СУ-3 на ПК 28+35,600

-для женщин -  14 напольных чаш, 8 умывальников
- для мужчин -  6 напольных чаш, 8 умывальников 

2 писсуарных лотка
- для женщин- 14 напольных чаш, 4 умывальника
- для мужчин-6 напольных чаш, 2 умывальника,

2 писсуарных лотка.
- для женщин - 14 напольных чаш, 4 умывальника
- для мужчин -6 напольных чаш, 2 умывальника,

2 писсуарных лотка.
Ст. Стрелка также приспосабливается под убежище с одним туалетом на каждой станции с 
мужским и женским отделениями.
Количество приборов, устанавливаемых в санузлах:
Ст. Стрелка - для женщин-10 напольных чаш,4 умывальника

-для мужчин -5 напольных чаш, 5 умывальников 
1 писсуарный лоток
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Наружные сети.

Прокладка сетей водопровода (подключения к сооружениям) выполняется согласно 
технических условий, выданных ОАО ’’Нижегородский водоканал» см. приложение I

№  3-9070 УАГ от 16 августа 2013года Продление Сормовско-Мещерской линии
метрополитена в Нижнем Новгороде от 
ст. “Московская ” до ст. “ Волга ”

(ст. “Стрелка”).
№  3-9405 УАГ от 08 ноября 2013года Продление Сормовско-Мещерской линии

метрополитена в Нижнем Новгороде от 
ст. “Московская ” до ст. “ Волга ”
(пешеходный переход под Мещерским 
бульваром от схода №4 до ст. “Стрелка”)

Прокладка труб под автодорогами осуществляется закрытым способом (методом 
горизонтального бурения) в футлярах. Футляры выполняются из стальных труб по ГОСТ  
10704-91.

Прокладка труб в стесненных условиях также выполняется закрытым способом. 
Колодцы на сетях водопровода запроектированы: ж/б камеры и круглые из сборных 

железобетонных элементов по т.п. 901-09-11.84.
На сетях водопровода в колодцах устанавливается запорная арматура марки HAWLE.

Энергосберегающие мероприятия.

Для максимальной экономии использования водных ресурсов в проекте 
предусматривается ряд мероприятий:

- применение современной водосберегающей сантехнической 
арматуры;

- использование современного насосного оборудования;
- применение теплоизоляции трубопроводов;
- автоматизация системы водоснабжения.

Основные показатели по проекту

Таблица 1 (начало).

Наименование Ед изм.
Количество

Хаз-питьевые 
нужды

Производств> 
иные нужды

Общее

Ст. Стрелка

Максимальный суточный расход воды: общий мЗ/сут 16,075 20,744 36,819

холодной мЗ/сут 7,802 20,744 28,546

горячей мЗ/сут 8,273 8,273
Максимальный часовой расход воды: общий мЗ/час 5,685 7,25 12,935

холодной мЗ/час 2,81 7,25 10,06

с

Лист
>• СМВ-З-ТКР-ВВ тч /

Изм. Кол.уч Лист № док. Подп. Дата
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я  9

горячей мЗ/час 3,064 - 3,064

Максимальный секундный расход воды: общий л/с 2,649 2,012 4,661

холодной л/с 1,639 2,012 3.651

горячей л/с 1.574 1.574

при пожаре 3 струи по 3,3л/с = 9,9л/с л/с

Расход тепла на горячую воду Гкал/ч
0,202

(вест.№1) 0,202

Потребный напор на вводе:
хоз.-питьевого водопровода

м 9.95
противопожарного водопровода м

52.1

Лист
СМВ-З-ТКР-ВВ тч г

Изм. Ко/1.уч Лист № док. Подп. Дата
ь



Характеристика оборудования систем водоснабжения

Таблица 2 (начало)

№
1Й1

Наименование
обслуживаемого

шмещшия,
местоположе­

ние

Характеристика оборудования
о
е
'ff-к
о

оS
ИсЗV<и
кf t
U

Марка, тип Расход
м̂ /ч

Напф
м

Мопщ.
кВт

Напр.
В

1 2 3 4 5 6 7 8 9
Ст.”Стрелка”

Вестибюль № 1.

1
Помещение
водомерного

узла

Насос центробежный 
консольный типа 
К80-65-160 
с эл.двигателем 
4АМ112М2УЗ; п=2900 об/мин

50 32 7,5 380/
220 2 1раб.,

1рез.

Кран шаровый 
КШТВГЭ(нж) 16-80 
с эл. приводом 
ПК-150С(Ш)-22

- - 0, 09 380 3

Электроконтактный 
манометр 2010Gr - - - 220 2

2
Тоннельный 

водопровод (ур. 
подвала)

Кран шаровой 
КШТВГЭ(нж) 16-80 
с ЭЛ.приводом - - 0,09 2

3 Помещение 
подсчета монет

Накопительный
электроводонагреватель
У=10л

- - 1,2 220 1

4
Санузлы

(ур.кассового
зала.)

Накопительный
электроводонагреватель
У=10л

- - 1,2 220 1

5

Помещение 
приема пищи и 

отдыха 
(ур.кассового 

запа)

Накопительный
электроводонагреватель
У=50л

- - 1,5 220 1

6

Кубовая
(ур.кассового
запа)

Накопительный
электроводонагреватель
У=50л

- - 1,5 220 1

7
Санузлы 

(у. р.платформы
Накопительный
электроводонагреватель
У=10л

- - 1,2 220 1

8

Помещение 
приема пищи и 

отдыха
(у-

р.платформы)

Накопительный
электроводонагреватель
У=50л

- - 1,5 220 1

Лист
г> СМВ-З-ТКР-ВВ тч

$ Изм. Коп.уч Лист № док. Подп. Дата
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№ Наименование 
1Й1 обслуживаемого 

помещения, 
местоположе­

ние

Характеристика оборудования

Марка, тип Расход
м̂ /ч

Напор
м

Мощн.
кВт

Напр.
В

ою
S<иtrяч
о

ок
V<5J
Sл
U

ТПП
Санузел 

(у. р.кассового 
зала)

Накопительный
электроводонагреватель
У=10л

1,2 220

Помещение
водоподогреватея
(ур.платформы)

Накопительный
электроводонагреватель
У=200л

2,6 220

Помещение 
приема пищи 

и отдыха 
(ур.платформы),

Накопительный
электроводонагреватель
У=50л.

1,5 220

Санузел
(ур.платформы)

Накопительный
электроводонагреватель
У=10л

1,2 220

Вестибюль №2

Тоннельный
водопровод
(ур.подвала)

Кран шаровый 
КШТВГЭ(нж) 16-80 
с ЭЛ. приводом 
ПК-150С(Ш)-22

0,09 380

Кубовая
(ур.кассового

зала)

Накопительный
электроводонагреватель
У=30л.

1,5 220

Помещение 
подсчета монет 
(ур.кассового 

 зала)_____

Накопительный
электроводонагреватель
У=10л.

1,2 220

Санузел
(ур.кассового

зала)

Накопительный
электроводонагреватель
У=10л.

1,2 220

Помещение 
приема пищи и 

отдыха 
(ур.кассового 

зала)_____

Накопительный
электроводонагреватель
У=50л.

1,5 220

Помещение 
приема пищи и 

отдыха 
(ур.кассового 

зала)

Накопительный
электроводонагреватель
У=50л.

1,5 220

Кубовая
(ур.платформы)

Накопительный
электроводонагреватель
У=30л.

1,5 220

СМВ-З-ТКР-ВВ тч



//

1 2 3 4 5 6 7 8 9

8
Умывальная

женская
(ур.платформы)

Накопительный
электроводонагреватель
У=10л.

- - 1,2 220 1

9
Санузел
женский

(ур.платформы)

Накопительный
электроводонагреватель
У=10л.

- - 1,2 220 1

10 КЛЖГ
(ур.платформы)

Накопительный
электроводонагреватель
У=30л.

- - 1,5 220 1

11
Умывальная

мужская
(ур.платформы)

Накопительный
электроводонагреватель
У=30л.

- - 1,5 220 1

12
Помещение

водоподогревател
я

(ур.платформы)

Накопительный
электроводонагреватель
У=200л

- - 2,6 220 2

П ЕРЕ ЧЕНЬ НОРМА ТИВНОЙ ДОКУМ ЕН ТАЦ И И

№№ Обозначение Наименование
1 Техническое задание на разработку документации по 

продлению Сормовско-Мещерской линии метрополи­
тена в Нижнем.Новгороде от ст. “Московская”до ст. 
“Волга”.

2 Постановление 
Правительства РФ от 16 

февраля 2008 г. №87

0  составе разделов проектной документации и 
требованиях к их содержанию

3 СП 120.13330.2012 Метрополитены
4 СНиП 32-02-2003 Метрополитены
5 СП 30.13330.2012 Внутренний водопровод и канализация зданий
6 СНиП 2.04.01-85* Внутренний водопровод и канализация зданий
7 СП 31.13330.2012 Водоснабжение.Наружные сети и сооружения.
8 СНиП 2.04.02-84* Канализация. Наружные сети и сооружения.
9 СП 10.13330.2009 Системы противопожарной защиты. Внутренний про­

тивопожарный водопровод. Требования пожарной 
безо­
пасности.

10 СП 8.13330.2009 Источники наружного противопожарного 
водоснабжения.

Лист
СМВ-З-ТКР-ВВ тч 7

Изм. Кол.уч Лист № док. Подп. Дата
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Директор центра проектно- 
те.\пическнх согласований

7  ̂ ... ..... И.В. Клыков

Открытое акционерное общество "Нижегородский водоканал"
603950. г.Н.Новгород ГС П -1152 ул.Керченская, 15 А 

тел. 246-99-67

УСЛОВИЯ ПОДКЛЮ ЧЕШ Ш
№ 3-9070 УАГ от 16 августа 2013 года

Объе!сг Продление Сормовско-Мещерской линии метрополитена в Нижнем 
Новгороде от ст,"Московская"до ст."Вопга" (станция "Стрелка")

Адрес по Мещерскому бульвару
Заказчик Департамент градостроительного развития и архитектуры администрации 

г.Н Новгорода ____________  __________________ _____________
Запрос jYs 4922 от 02 августа 2013 года
Решение
Инвестиционн ого 
Совета

№ от

10.949
10

Разрешаемый отбор объема питьевой воды
Хозяйственно-бытовые нужды  12,9350
Производственные нувды 
Противопожарные нужды: 
внутреннее пожарот>'шение 
наружное пожаротушение 
автоматическое пожаротушение 
Режим водопотребления (отпуска)

Хозяйственно-бытовые нужды 
Производственные нуждь!
Режим сброса

куб.м/час
куб.м/час

л/с
л/с
л/с

Разрешаемый объем сброса сточных вод
постоянный

12,9350 куб.м/час
куб.м/час

постоянный

Для подключения объекта к системе водоснабжения разработать проект:
Прокладки ввода от суы{ествующей водопроводной линии Д= 500 мм
ю Мещерскому бульвару иди II вариант: от водопроводной линии Д=300лш, идущей на гипермаркет 
"Метро Cash Carry” по Мещерскому бульвару, За при условии согпасования точки подключения с 
владельцем

Прокладки водопроводной линии Д= мм

Перекладки (выноса) водопроводной линии Д= мм

Гарантированный напор в месте присоединения составляет 28 м
Геодезическая отметка верха трубы в месте присоединения подлежит \точнению на стадии 
проектирования.
На вводе устанот;мть приборы з-чета воды: 
вех, ВСШ  ВШ , Sensus
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IvillUilBliiailjlOEHjbTX л и н и й  ЬЫШс НОр'ЫДТИйЕЗОЙ nTjC'fiiELi ’Зй/ЗОЖСНКЛ ЯрС-ДуСмОТрСТл }ТСЛЛСНИС Гр^С» 
trepjM ui iOM или пегю полистнролом  И >ста1ЮВ111-в т о р ы х з ^ ’;п л н о ш 1К Щ }ы ш :к и а  (ш лоциах;
-  приьгснсние !шна.ми:-!ши11>нныж к ж к н ы х  игДниий за н о дсш то  иаготхЭЕЯйПИЯ С >'СТ(Х>ЙСТВОУ Ш Л а и н а п !»

пуска млсосов;
" ;‘х;гагсс-ВЕЛ’ шнтрольнюх кй}1али?зцноыных колодцев и ЫЗирудрванис M’s расходом ?pa\t и и чс-цзойствами 
U.IH ur{>opa прос сточных зод;
- :i,nHwffip ко и> п г н  на KHotib !ipoi;.ia.4t.iBae\t5.!x и  |'или) 11е |5е[а1ады иаемы х ЛИШ1ЯХ городсшй 1сагзал«;Е1Г|,ик 
(3:̂  кскиоченм ом  гнугрии.'ЕОСТДОЧНых предприятий) на ыенск Л 1500мм;
- замелу врезных иэлолись иг iiosicc (кслсэоостонныс или пластишвыс) днимсчром не чснсс Д=1500мм;
- в коллекторы ДЕ̂ з№г1етром Д=400мм и еы пе подеслючсыис производить в м сстс с>1шств>то1ш:п> колодца с 
.заменой e i(j к а  n o » y it;
- «гЗг̂ атцльнУЮ V̂TaHORK\ 'iKwncn,ioKH i t:jEt:H fia кы1г;̂ '̂ :ка>!. iVi 1федир|<я и!Й обп̂ стаетЕТГОШ пи'сайия;
- при к а л н ’ ш и  Е ■зда]Еия?: и сс'ору-^сс'ни.ях подаальных. ломеив:мий, чк>1?р>'д»кан«ых о й н и та р н ы м к  
приборам и, борта кото ры х располонссЕ1ы  Еш ж г ур овн я лю ^а ближ айш его см отрового колпдик 
Elpl;.'^>■cм l̂■lpeтt, VC 1-ройс1 ви огаельЕюго ьмлуска^ присоед инение к  с и с т ш с  н а р зж и о й  к ал ш 1и .тц н н  
RhjiiojfHH ]'h иосрсдс 1ВСШ месгнои насосксзй С1алциМ;

-  ПО М Б С р и Ю Н И Ю  СТрО ИТСЛ1С Т ?.а К!нг)ЛИ'.^Щ Ш ОННЫ Х д-етсм к к и т л т п к  с»6с.1е,Ч 1)кан ие к н у ф О Н Н И Х

порерх1]остей уложмЕнж тр^тоороводов >1ста110вж)й тслсвизконноех) контроля с передачей ^тсриалов 
иоилсдиканин ОАО [ижегородский Еояоканал» ьместе с осталшой исполнительной до1с\-ме]гтацт!ей;
- перед гк>дк'-"Н'ченисм напорной каншгизацин кси стем е'^ам и чечни й  канаии.^ацйи fipeuyL-Mi'ipei ь у ч а с т о к  
caitffcc'iiioFO трубопровода с >'отройством колодиа-г8сц-п;ля.
Качесто? протаодсгвеппых сто->иЕьзх в̂ од, сбрлсывяч'мых в городсЕсую кэнялиэаншо, до|"ы j 
i.ooift*i\.-iri.o«.aifi Планидам 1гриема проижодстЕеЕНЕЫх сточтекх вод q городскую татЕалиаашп i 
г'-Н.Н^вгородя, угвсржд<5НКЫ хПпсганиклением П ш к ы  а ‘1мини1;1раиии г .1 l.lioH,3-;ip<i,,ia№ 9 4 ш ' 2й . ' L 92r, 

Д0П0ЛЕ!ИТСЛЫ1ЫС ТСЛ0ЕЕ1Я’
Зик!шчить йоионир на паёнабченае а: егпс.т1'Л1€ бодоошве/миш
При прп£ктщатанпи аё^ек/пи «/̂ £'/̂ _̂ч:vж̂ н̂̂ £̂,■ffIn /шсстояние не мёнее {Юрмшмшшо^о ош мег;> f)» 
C}4J4ecm̂ >Wiiiesv тмм^кт(^р>̂1 Д=2ЖЮчм и<1н а'^щщнитн ет ршмегцт'ие с учет<м1 mpe6(MtaHuv т къ^а  
ОАО ''Нижейорвдскиы аодогсанач" A^2/II’2’I2/-(iJ'’I i i i  от 20.06.261Je. J7ptf об.жште.!}ьтм согчасоваиыа с 
udMUHucmpmpjfu лИ.НомтраШ дейатшй i- сеншш, офорлшиш в усттюблешюм поржУке 
до!^'жгттции, стжт^й со стр(>шп£лы:теам, н шсшуаттшю и ласттттш ихшуиикащий на
кадасттвып учет и о6&тече«ит регистроцт права мунгщютьпон собатенноетн tia стдатые
<нЪ,‘.'ьжы. Ktmmi {шк)'ментаи. тн}тщ^ж{}{^шщых шмшше обьсш т  ы ш г^''сударсшвенну!0 pe^ucBipaiiUkh 
предосг»тыть & ОАО '^Шж .̂тар(>(к'ттщ!дожиит*'
П р и  р1ЭзмешрЕ1ЕН! о&ьсЕсга прсдз'смотрсть соблюдсЕ^ис таш ^тярно-зд ш итаой полосы  сетей, во д осн абж ен и я 
и :iia-iijiv'araunOH«itM iicjiiocbi ce iefi Ечанализацин.
3^̂ f̂ ■i!:ю''гитÊ  договор С ОАО «Т1»ше(Т)ро,цский водспщна-и:'!- на обесиечгяие с т а а ч и  н сред ствам и 

■МС-ТРОЙЩШЕ сохрашюотн ООДБСДОМСТВСНКЫХ рС0урС0<гйабЖ8ЮЩ?Й Ор)ШМ.-*ации к ш м у н и к я ц н и  (С€ХК и 
сооружейиы поцоснайжеиия, гсапалпзации, сил-О0Ыс“ кабелн)» попадаюпдах з грэ.нЕ'311Ы отведенного под 
счройчгд ы -гж } «гмельнои) учас1"ка.

Сл=щ:ст1з>аовдс линии вояопровода и кйнализаднн, попад^1юшяс под 'itxc-ipŵ Kj.-, ni:peic(ia;̂ b!i»4TOTCii 
3ac-ip:Mliniii;'j\t до иачйла строительстЕ^а обьетсга. ИерекпючеЕзне с>тжствзто[щк потрсбигсдсй на 
иер«и1-;'^генные сети к(|д<н:яа1теммя н ьыгаолпяется аасчет средств гастройшнса.
Н з: ПОДКЧЮЧСЯНС К 5СД 0М СТВ0Н М w ?(9 сстяч( И с<1о р \1к е н и я ч и  К1:>ч.1)1;найжений и кана.т:-1цции и (и л и ) их

выкос из зотЕН строителктза noflj-iniTCi нисшсннс^с со гласис вл.адс1ь.цс.в (sKcn^yATMpjwLijpH
Ор1гии:шл(й1с).
П срглож ен.чы е м уни ц н и я-ж ны с я с р у с н ы с  сеги юол,искаГ!-желик и канш-и.йщпи Я1Я1ЯКУ1СЖ CODCiaeiiliOc-ihiO



л  у
муниципального образования г. Нижнего Новгорода.
При проектировании наружных сетей водоснабжения и ванализации предусматривать нх трассы 
преимущественно вне проезжих частей дорог (в газонах). В случае установки колодца в проезжей части 
дороги предусмотре1'ь монтаж плиты дорожной для уютадки под тяжелый смотровой люк (например ГТД
6).
В соответствии с действ}ТО1щ<м законодательством РФ плата за подключение объекта к системам 
водоснабжения и водоотведения вносится на основании заключенного с ОАО«Нижегородский 
водоканал» публичного договора на подключение.
Подютючение пусковых объектов предусмотреть к прокладываемым внутриквартальным сетям 
водопровода и канализации проектируемой застройки согласно проектным нагрузкам на каждый 
пусковой комплекс.
Во избежание затопления подвальных и полуподвальных помещений из сетей водопровода и 
канализации разработать мероприятия по захдате фундаментов (Распоряжение Главы администрации 
города №2418-р от 28.10.94).
В случае, если проектная документация на объект подлежит государственной (негосударственной) 
экспертизе, заказчик обязан до начала строительства безвозмездно передать ОАО «Нижегородский 
водоканал» 1 экземпляр (оригинал) раздела «Проект наружных сетей водоснабжения и канализации» в 
полном объеме, а также 1 экземпляр (оригинал) раздела «Перечень инженерно-технических мероприятий, 
содержание технологических реивний» разработанной и утвержденной в установленном порядке 
проектной документации с копией положительного заключения государственной (негосударственной) 
экспертизы.
По лроеетной документации на объект, не подлежаидей государственной (негосударственной) экспертизе 
заказчик обязан до начала строительства предоставить в ОАО «Нижегородский водоканал» на 
согласование в части соответствия выданным условиям подключения 2 экземпляра (оригинала) раздела 
«Проект наружных сетей водоснабжения и канализации» в полном объеме, а также 1 экземпляр раздела 
«Переч1ень инженерно-технических мероприятий, содержание тежологаческих решений» разработанной 
и утвержденной в установленном порядке проектной документации. Согласование ОАО 
«Нижегородский водоканал» проектной документации действительно в течение 2 лет с момента 
согласования (но не более срока действия условий подключения).
Строительство (перекладку) и монтаж внеплошадочных сетей и ^зла подключения и сооружений 
водоснабжения и канализации объекта производить по утвержденному проекту и под техническим 
кон тролем представителя ОАО «Нижегородский водоканал».
Границы эксплуатационной ответственности по обслуживанию сетей и сооружений водоснабжения и 
канализации формируются после выполнения заказчиком условий подключения и сдачи в ОАО 
«Нижегородский водоканал» исполнительной документации.
По окончании строительства объекта и сетей к нему выполнить исполнительную съемку сетей силам!: 
специализированной организации с нанесением на план города Ml 500 и передать оригинал 
исполнительной съемки ОАО «Нижегородский водоканал» вместе с одним экземпляром исполнительной 
до1дадентации на сети и сооружения водоснабжения и канализации к объекту.

Настоящие условия действительны до 16 августа 2016 года ,  ̂ ,
Начальник отдела подключений  ;_______  /  Г.Н. Краснова /
Исполнитель: ЧубаркинаТА. (подпись) -̂ ФИО

Тел.: 246-99-67 
Получено:
Представитель заказчика . * ____________________ /____________  !_

IS

(подпись) ФИО

20 г, . тел.
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Директор центра проектно- 
техничеашх согласований

М.В. Клыков

Открытое акционерное общество "Нижегородский водоканал"
603950, г.Н.Новгород ГСП-1152 ул.Керченская, 15 А 

тед. 246-99-67

УСЛОВИЯ ПОДКЛЮЧЕНИЯ
л» 3-9405 УАГ от 08 ноября 2013 года

Объект Продление Сормовско-Мещерской линии метрополитена в Нижнем 
Новгороде от ст. "Московская"до ст. "Волга" (пешеходный переход под 
Мещерским бульваром от сходаМ4 ст. "Стрелка")

Адрес под Мещерским бульваром
Заказчик Департамент градостроительного развития и архитектуры администрации 

г.Н.Еовгорода
Запрос Ns 7684 от 31 октября 2013 года
Решение
Инвестиционного
Совета

Ш от

Разрешаемый отбор объема питьевой воды
Хозяйственно-бытовые нужды 
Производственные нужды 
Противопожарные нужды: 
вн>'треннее пожаротушение 
наружное пожаротушение 
автоматическое пожаротушение 
Режим водопотребления (отпуска)

0,2560

постоянный

Хозяйственно-бытовые нужды 
Производственные нужды 
Режим сброса

Разрешаемый объем сброса сточных вод

куб.м/час
куб.м/час

л/с
л/с
л/с

куб.м/час
куб.м/час

Для подключения объекта к системе водоснабжения разработать проект: 
Прокладки ввода от существующей водопроводной линии Д= 500 мм 
по Мещерскому бульвару 
Прокладки водопроводной линии Д= мм

Переютадки (выноса) водопроводной линии Д= мм

Гарантированный напор в месте присоединения составляет 28 м
Геодезическая отметка верха трубы в месте' присоединения подлежит уточнению на стадии 
проекгирования.
На вводе установить приборы учета воды: 
вех, ВСХН, ВМХ, Sensus
Проект узла учета воды согласовать в Управлении по работе с абонентами ОАО «Нижегородский 
водоканал».

1



K p c / ^ / o w e f i ^ u c  Я
ТреГм,тан1-1я по о6ссае:четию «блюденит \с 1обнй 1тожа|зи«й псдалзсшостя:

flfiH разработ1Ж пртлек-га в11еплоибх,чй1чнк1ж сетеЁ водйенаЯжепия и у п а  игщ1сл»чеиия 
прел>'с,чот|Х!ть (,*угя ви\тришюша.цоч иы1Х сстсй. 31ч.гр 1едц1ка -  рекомендуется):
'  г.ркменелие :^а»орно-рет>‘Л)[р;гЖ1.1ШЕ1 арматзрьз i ргниг?» производстна сроком службы »е менее 25 
ле-1, в г.ч. ,|у1я осаж>лодеа:ной устаповшк
- \ч:танов]К}."аЕтоматичес.к11х клапатсо15 ^лллсния ко'5Д>ха импортпош ираи-зводства;
- установгд.-per\ji« iopoE давлезтия и нреда-фапителъных илапанив на « т я х  с давлением свыше  ̂б.иата.;
• пр01£ла,чк>' с-стсй оодо)|рйи.»да на пормаглкной га>6иис заложении, к сд -̂час прок1)адки сетей 
&1)Д1м;набж(;ния Еыше нармад-цвной- гпл-бины -эдложнпя пред^'смогрсгь >та1лснис shaj ipv̂ HOHKWM 
Iюнополистиро:к »м и. >'станов15’ о-юрыхугепяяюших 1фишекни ко-юдодх:
- подключение к водоводам больших диаметров (Д-ВТО-1000мы и более) Tp)6 iMipiiKoдом дишетром пе 
мспееД -ЗЛОмм;
- применение флсоннмх частей из гн>ли:̂ №дена заводского идптжлсння при njKiKLia,4Kir сстсй из
полиэтиленовых ipj6;
» подключение к счтшрстЕукцц^м ccm t с обяг-щч̂ л̂ьной заменой йркжшх! шдодпа па агоиый 
же1е:«к>етонны:й диа:че1р?м ке мспее Д=15Й0мм (при отс^тстапи ч^йхничесшй возмояшосги устдаикки 
бе:та5Щ)дсз11ЫХ задй11жек);
- при проклл^цке остсй из полизтиленоБги!: тр>6 (ГОСТ 1859'9-2Ш1) гфимснсние mjpoK тр5=б, 
рассчнчинны:'{ намакс[ша.чьн1>!: рябочсс давление в(1ды не мснсс IM lla;
- ус111Н!.>в!к>' колодцев (желс;?обстопг1С.тх it л и пластаковык) полнон> сечснич на 5тлах поьоркнв эрассы 
н(|д<к1ровода;
- бетонное осионание под у-зсд безга)лоле:даь1х задвижек;
- систсмы о<5!>р(Г1ноговодоспамжения для пропзводсти.енны« н>вд автомобильных му^к;
- ],т:тли1жк\- nosKapiniTX тидран лов на »аздъцеьых c e i^  водопровода диамеаром не мсисс Д=150.чм;
- 1Г(1дкл>о'ХС1ше ткчиых объектов к наппрныч водопровод£гыы с<ггнч квартала воам̂ гж-но только при 
наличии рас-чеищ подтвсрлгдаюшрп  ̂ иисюшпйся запас ийшностн и nponj'CKHaw uih)uo6hocth лля вновь 
подготочаймого объешпга ('пр4мзводитсл!>пости яихм>сн£.)го обор}доватзтгй н киаргапшлыхВНС и прои;у1Скн(П1 
ст>1:««щости всасывинпцих и папорпых ipv5of)]X'iiomoj3j в случае i 'фидатсльпого pe:t>'.ihia.ia радчста 
гк>д»ючспие во:̂ можн:о после винолнснил за счет средеiк г^ажчшя реюэпструьции Ш С! с заменой 
насоиЕОГО «кхтрудовапия (исгючая систему элерп)1;на15жешш BHCJ и перевдадки трубопроводов ,ф’1и 
^ъеличения их npon^ t̂icHDii сцосг>бности;
- установ1ф' часкт1н;>-рсг>'лир\'емк1 фиводрв на подначивай>n»ix водопровод1п.тх нао;к;ны>̂  стччшшях 
Дополните ihH hi с >4: ловия:
Sammwnh дешвор т  пойкштент к саапеме тнк1ижа§жтт
Л/ш проектировании itffbemia преёуслытреть рассттние не жнее порлштммсшг от жт по 
существующет ктшлизациомтш} кодлттора Д  20(Юмм, до сучщствукщей итктр(т0дт й лингтД- 
SOO.mi wm шйтлпить ра:а<ещепш- с учетом треГггшант письма ОА О "Пижжгерпдский c^oдt)̂ u )̂нa,чЛЪ
2/U-2-J2fW-ilII от 2/}.Ш,2&Зг. ftjm (Иш-штешюм согмсотмии с aduunumipmftteii л1^1Ьн^хгр(нЫ 
^к!йшвт с сетмми, офорлае/ш н }гтш4жттом mimdse (Ъкумттацт: сшмгнтшт стргштепьспшом. 
еводйм ft ж ащ ш гащ ю и тк'твнттй т^щ>Ш1каций на щгдастроаый msm п об^сжченыомр&шст^шщи 
щхлт муяицшшьной аобапве^шости на ашУатте объекты, 1{пяии (iQKyM&mim. мм)тварж{ктщш. 
(шдапш frf/ъектоб и их ,юс}>г)арсттт(ую регыст/щть предостаеить к ОАО ‘ЧЫжагородсшт 
тнЪшнии*'

Для подключсипя обьекта kch cicm l' н{>д<>гг1'К€дения jpaspatoia'i ь лроскг;
Прокладки выитска к канал:н;1аци;тнои линии Д =   мм.

ПроК'ШДКИ КаТ[а.1н:-:а11И 0МНОЙ лкни-и Д  мм



■Шс:ч1|.>.1ЯС1Н МЭ«ж,1?11Л 'J K}inr!‘H0£.BcfC(O <:UOIJ-lL'eUJi'f 1ЙИ.-Ш 
гччхзоинйагздул кй10Ш1£1н и^пкип^нш и вилзжденооЕ'ои и-!дя йиго^ ^ вн ортшитгяипиа^»  ̂ эмн1тю1гз4Ьц

•(ийПе£шге1с1о
1ЭШ(.'я.<(Зи.1,ялг;'цж) Hi?ii4b'j£F0irH aHos.int»,! ооиш т м й ■UMh.imnr ешлчгдхкоЛ-о мное ?и эонпй 
%я (ики) и ии11в£игсша и мшэжукн-гогои «wiBHii3J«,vtIiM>3 и ти19э мгташаклкоюгов и anHoiiOitraii'oii щ  

'га.й1П|'0Сй;3''И:' н.1Л1?за1'з ж KsxsKHifanraG ии>га t /Р1тта и тиж дшюотз шзо  д|'-ганэжси-»11зи 
ИЕ и-31г?̂ 1.и<_йн11ои жяпоьчплпйлл-з TiHHst.imiisefau 'киэ*1̂ 10 т? вгеь^н ож
«л1оген№си:ззсЬц злиг aitnorei'TSOou. "иипвснуйне! я вг^ошЛиЛ^сза ш н и г  зм п с ж ш э ж С э

■Ш1зт< <г11Ш1гзкэк оа1зчьти£)й1й
10U шонкатГэню 1чУгитш1| ч хигоо1?'1'‘внои '(Ангядкй зиао1ги.> ‘(ншвыигане! ’кипг^ждянэс-Ь'уа йитаж«1«га 
к И1эз) ЦйИвхикйтщ иишк-инис1о' ^й1Л1-)сеждир1Ы{яй<1 ■хтшяя1лио1Г?я^а')1т иоиюикййхоз гаишноскок 
HWBtrXiJ)‘‘Sidl3 и  ИН'ШЮ дктаггэиэдуо И1Е WHJWirCid'ojajK.Hf '̂» С) V O  ® сГои 1X1̂ 1? 'ЛНН<М|-Я«1£

■ии |̂т? ;̂итетш rooirtni иошюшшш-Сдцзин: и 
ШНХЭЖдВИСКА'йЯ р азя  lioogou И1)Н11ЙПТЗ:>ЧНС1И1И1П?Э ДИНй1?0Шд0Э 4.IAdX0K3Al'*£tU № J^90 ИИианяийВЙ nd]]

.‘вияоиал ямтяэхишглцоп'
■-«16' [ I '91 ̂  1?6 *W ЕЧ13ц*н-,1 MWTT6djSHHMW№ ИЕгои̂ ] и1айнэ1гзода.1.Я(Зцхмнкд)Л!К(1эЕ1.{ ^trodcaaoi | [f.r 

ciKiifLUL-BUffii oi^s^ifodoj и №оя xi4HhOxo зазднасюРОЕГСиснГп екэис^и т и 'ш ^ ц  тхезояi.^dsk». . 
ctixiitr ‘iHHt!taEH3rEH-m( ш vwwsBgnactJo-s 'troa vtHHi.oio xinHHsaxoifyHKHOdu он.кпдг.и)̂

•шз1иж1-тЛ1т:'а-ко'51 к о н  1.-:>ио(1хзл п iri?oacxJm>!j.<ili о ю и н л ш к ш  
Mfu f̂lEbC^udjwK ’̂Ctadu ии11«£те1епта ишкэхонгз^змлгэиэч ин1|«£нгс1гам noHdoinjH л'линэьшкгм^оп tfadsu - 

1иэи'|т111жСчсЛ/w0iMEfgxwH№i]M |f0H4jfex30 з а та т я 1Л!0я с̂ю!э1.''<>41шэши[[>> 0 V 0 ®■Иlî ''*̂ *зrэĉ C'
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^  А .
При прое>г1ировднии Hapj^cibTx огхсй водоснабжения ti («ана-нг^зцни upciiV’c-матриЕа'тг. их трасс-ы 
пренмуирствсппо вне лросх<ких ’мстей дорсн' (н газонах). В c.ivHac >'стан1Ш1ч-ц 1о>лоди,а в пр«(е:«кой части 
Дйр11|-И ПроД>\':ХИ>трс1Ъ MOtmac iUIHTCT дорожний лдя Ш1а.ЧКИ 1С(1Д хяжслый слютроаой ЛКЖ (например ид  
6̂ ).
в  соогнйштряш с ,.'1̂йств>10Щ1м дашнодатс1БС Iном РФ плата ш  иодклк'иченис обг-скга к cHci-eMast 
Б0Д(№набжсШ'1я 11 нодсотаедвнка впоситсл на ошовании :'ш:даочекиото с 0Л0«! Ь«кй1г>р1>дский 
вйдо1<анада публичного договора на подкшлчение,
ГТодкшочет1е исковых <rfj>̂ !O'0D иредч'^мотреть к ирукладываемым внугрншор гадьным сетям 
Бодопройсъ|д и катга.1И'дацки проекггирусмой зас-тромет corjiactiff проскпшм ншрузк1М на каждый 
п>'ешв1>й ио1-шлекс.
Вй и.юсжаиие .чатошгсння иодвалышк и Г10л>тюдвальных помсшвпий из сстсй кяуюпроаодй и 
н^ндлизацЕш рэзработйгь McponptwmH eid пишите ^^ '̂Н'РмектоЕ {Рас«с>ряж«ине 1'ланы лдшпнгс1ра1{ии 
города >щ24J 8-р от 2S. 10.94),
Б случае, сжта проектная доку з̂ен 1аш я ita обмкт подлежит rQCv,napcTBCEiiofl (не1Ч№>дарстае11ной) 
.^кхисртазе, и ш ч и к  обязан д(т ка’мла строительства безЕозадездно передать ОАО («ttEm'eivjpoiipjaiH 
кодокшал?> 1 экземпляр (1григанал)ра:^,1№«а <«Проект иаружн^ох сстей водиснабжсиияи каналшапиих' ь 
полном ибье.мс, а тйкже I экземпляр Горигапал) pLLvicjia •«Перечень }шжснсрпо-те>£нк«-1с«ю£хмероириягий^ 
С0держдш1С тем1оа1а 1Т1чсс1а1Хре11к:ний?^разраГх11анн<>11 и ртвержденной в >'стан<жлснном пйрядке 
iiptMjiccHofi: докучеитгшии с кип иен положи гсльного заключен и* тосударстиенной (йсгос5','1ирс1 вентой) 
зкспсртиаы.
По проею нсш доьлмен-тиий тсаойьсю-, ис подлеагаигй гостдарственноИ (нсгосудареггаенной) экспергиж 
заказчик- обязан Д1 Hii « а  стрснпсльства предос гакить в ОЛО «11и;кегхфоДский В1)д|)канал>> иа 
согласование в часги д^отве'!ь-1вня выдаппым >х;.тобиш подк.1кисния 2 экземпляра (оригана.1л) ращсла 
«Проект наружных сетей 05ьик;няблсепнм и ratfanjisaiimi» в иолнач объеме, а ьчюкс 1 экземпляр раэлсла 
«Шрсчень инж^нсрпо-технн'jccHTx мерипри.тй, а^черж-яаис тсхполотчссисхретпенин» разра6отип8Н'и 
н ;твержд«?нной В-зл:-™новж1шом порядке проекпний докумс»ггации. Согласование ОАО 
«Нижсгородсютй кодокаиал» iipt̂ cicrEiofl документация дейе1вл чгмьно в течение 2лстсмоменщ 
с4>глаеоБа1гая: (но не более qw>Ka дeйcтfdия условий поди1К)че:нш).
Строитпьс'шо (nepeKjiujiB '̂) и Nn'Hi-аж внсплох1.(а̂ 1я»1«ых сетей и уиа полк1ш)чснш и сооружений 
йодоснибжкния и канализации оотлЕсга проичкодать по >тцерж;|.оннода' презенту и под 1^:хннче^клм 
шн чролсм npe,'i.i; s-аБитсля ОАО «<Нижегоро̂  (,chw й водокапа! l̂ .̂
Границы экч;|и(у-атащ10мн1>н ответ1с-шснн(хта по обслуживянию сетей и сооружений водос1Еабжеяия и 
ка11алн:1аииц формируются после выпош1е13Т{я цашзчшйом гчсланий подключения и сдачи и ОАО 

1ижегородский водоканал»  ̂исиолнительжж документации.
Ш  с>|0Э1гталии 1гзрои1гелъсгва объекта и ссч’сй к нсм^’'выполнить исполнитеэдьнро съемку сетей силам! 
СЕедиал1гжройан!Юй ортнизащга и ншссагаем на план города М1б№ н передать орипг 
HcnoJiHM iievibHoft сьемки ОАО pJ 1ижегородскигй к(1душ»нал!'> вместе с оды1'Ш жтемил-яромисподни ч-ельной 
документации 1ш сети и соор^женш водоснаГгжсния и капалп-аации кобъеету.

Настоящие >'сугов1М дейстннтсльш.т до Ш «алфя 2HI6 тгУа
ТТччалы тк«jvifcia подклн»чений  li .  /  ГЛКраства
И«1юл1штел1.: Aw/jt-rMi МЛ.  (Г.п;.и«̂ г4 ФИО

TB.J.; 246-W-47 
Псшучено:
Пр«Д€таи.н'1Ш1ь заказчика   .■'_____ _____

> (no’iriiti.-b'l ФИО
20 г. гел.
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Приложение 3 

Станция Стрелка. 
Расчет расходов.

I. Исходные данные.
1.)Списочный состав работающих на станции и в СТП- (151+12)=163чел.
2.)Количество работающих в максимальную смену - (83+4)=87чел.
3.)Количество рабочих - (70+3)=73чел.
4.)Количество ИТР - (13+1)=14чел.
5.)Душевые в групповой установке -  8 шт.
6.)Площадь станции и примыкающих перегонов, обслуживающихся 

через один водопроводный ввод -  40664.0 м2.
7.)Время работы поливочных кранов -  4 часа.
8.)Снабжение горячей водой осуществляется от теплового пункта 

вестибюля №2.
Расчет выполнен на основании СНиП 2.04.01-85* и «Пособия по определению 

расчетных расходов воды в системах водоснабжения и канализации зданий и 
микрорайонов» БЗ-98,ОАО «Сантехпроект».

II. Норма расхода воды.

1.)Норма расхода воды на одного рабочего :
25 л/сут., (|и^= Пл/сут., С[и'"= 14 л/сут., 

qhr,u^°^= 9,4л/час., CJhr,û = 4,4 л/час., CJhr,u'"= 5,0 л/час.,

Расход воды прибором
0,14 л/сек., CJo*̂ = 0,1 л/сек., (Jo^= 0,1 л/сек., 

qo,hr 60 л/час., CJo,hr̂ = 40л/час., qo,hr^= 40 л/час.,

2.)Норма расхода воды на одну душ.сетку:
500 л/сут., CJû = 270 л/сут., qu^= 230 л/сут.,

qhr,u^°^= 500л/час., qhr,u^= 270 л/час., qhr,u‘̂ = 230 л/час„

Расход воды прибором

qo^°^= 0,2 л/сек., qo^= 0,14 л/сек., qo^= 0,14 л/сек.,

qo,hr^°^= 500 л/час., qo,hr^= 270л/час., qo,hr^= 230 л/час.,

3.)Норма расхода воды на одного ИТР :
qu^^ =̂ 16 л/сут., qu^= 7 л/сут., qu*'  ̂ 9 л/сут.,
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CJhr,û ^̂ = 4л/час., CJhr,û = 2 л/час., CJhr,û = 2 л/час.,

Расход воды прибором
CJô °̂ = 0,14 л/сек., qo^= 0,1 л/сек., (̂ 0*̂ = 0,1 л/сек.,

(Jo,hr 80 л/час., CJo,hr̂ = бОл/час., CJo,hr̂ = 60 л/час.,

Определение секундных расходов воды.

1.) Рабочий состав:

а) Общий секундный расход холодной воды:
N'* общ = 9,4x73/3600x0,14=1,362 а=1,150 
q раб*°*общ=5х0,14x1,150=0,80 л /се к

б) Секундный расход холодной воды:
N’’ хол = 5x73/3600x0,1=1,014 а=1,041 
q раб*°‘хол=5х0,1х1,041 =0,521 л/сек

в) Секундный расход горячей воды:
N’’ гор = 4,4x73/3600x0,1=0,892 а=0,912 
q раб*°*гор=5х0,1x0,912=0,456 л/сек

2.)Душевые в групповой установке:

а) Общий секундный расход холодной воды: 
По формуле 13 пособия БЗ-98 находим: 
q душ*°*общ=0,2х8=1,60 л/сек

б) Секундный расход холодной воды:
По формуле 13 пособия БЗ-98 находим: 
qдyш*°‘x o я -0 ,12x8=0,96 л/сек

в) Секундный расход горячей воды:
По формуле 13 пособия БЗ-98 находим: 
q душ'°‘гор=0,12x8=0,96 л/сек

3.)ИТР:

а) Общий секундный расход холодной воды:
общ = 4x14/3600x0,14=0,111 а=0,356 

qитp'°^oбщ=5x0,14x0,356=0,249 л /се к

б) Секундный расход холодной воды:
N “ Р^°'х о л  = 2x14/3600x0,1=0,078 а=0,315 
qHxp*°'xon=5xO,1x0,315=0,158 л/сек

в) Секундный расход горячей воды:
Р̂ °̂  гор = 2x14/3600x0,1=0,078 а=0,315 

qHTp‘°Vop=5xO, 1 х0,315=0,158 л/сек



4.)0бщий секундный расход составит:

а) Общий сек)шдный расход холодной воды:
Я*°‘общ=0,80+1,60+0,249=2,649 л/сек

б) Секундный расход холодной воды:
Я*°*хол=0,521 +0,96+0,158=1,639 л/сек

в) Секундный расход горячей воды: 
q*°Vop=0,456+0,96+0,158=1,574 л/сек

5.)Общий секундный расход стоков составит: 
q ® = 2,649 +1,60=4,249 л/сек

Определение максимальных часовых расходов воды.

1.)Рабочий состав:

а) Общий часовой расход холодной воды:
N” общ = 3600x1,362x0,14/60=11,44 а=4,546
q раб*°*общ=0,005x60x4,546=1,364 мЗ/час

б) Часовой расход холодной воды:
N** Р‘°‘ хол = 3600x1,0 14x0,10/40=9,126 а=3,866
q раб*°'хол=0,005x40x3,866=0,773 мЗ/час

в) Часовой расход горячей воды:
гор = 3600x0,892x0,10/40=8,028 а=3,533

q раб‘°*гор=0,005x40x3,533=0,707 мЗ/час

2.)Душевые в групповой установке:

а) Общий часовой расход холодной воды:
По формуле 10 пособия БЗ-98 находим: 
q душ*°‘общ=0,5х8=4,0 мЗ/час

б) Часовой расход холодной воды:
По формуле 10 пособия БЗ-98 находим: 
q душ'°‘хол=0,23x8=1,84 мЗ/час

в) Часовой расход горячей воды:
По формуле 10 пособия БЗ-98 находим: 
qдyш ‘°Vop=0,27x8=2,16 мЗ/час

3.)ИТР:

а) Общий часовой расход холодной воды:
N** Р‘°‘ общ = 3600x0,111x0,14/80=0,699 а=0,802
qитp*°*oбщ=0,005x80x0,802=0,321 мЗ/час
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б) Расход холодной воды:

N** Р‘°*хол = 3600x0,078x0,10/60=0,468 а=0,657 
qHxp*'’‘xofl=0,005x60x0,657=0,197 м 3/час

в) Расход горячей воды:
Р‘°‘ гор = 3600x0,078x0,10/60=0,468 а=0,657 

qHxp'°Vop=0,005x60x0,657=0,197 мЗ/час

4.)Общий часовой расход составит:

а) Общий часовой расход холодной воды: 
q%6i4=1,364+4,0+0,321=5,685 мЗ/час

б) Часовой расход холодной воды: 
я“ ‘хол=0,773+1,84+0,197=2,81 мЗ/час

в) Часовой расход горячей воды: 
q“’Vop=0,707+2,16+0,197=3,064 мЗ/час

5.)Общий часовой расход стоков составит: 
q ® = 5,685 мЗ/час

6.)Определение расхода тепла на горячее водоснабжение: 
Q = 3,064х(65-5)х1000x1,10= 202 224 ккал/час

Определение суточных расходов воды.

1.) Суточный расход общий.

а.)Расход на хозяйственно-нитьевые нужды 
Qcyx=25x 163/1000=4,075 мЗ/сут, 
где: 25-норма расхода воды в сутки,

163-кол-во работающих в сут.

б.)Расход воды на душевые нужды.
Qcy 1-500x8x3/1000-12,0 мЗ/сут, 
где: 500л/час-норма расхода воды на душ. сетку; 

3-время работы душевых сеток в сут.; 
8-кол-во душевых сеток.

2.) Суточный расход холодной воды.

а.)Расход на хозяйственно-питьевые нужды 
Qcyr= 14x163/1000=2,282 мЗ/сут, 
где: 14-норма расхода холодной воды в сутки, 

163-кол-во работающих в сут.

б.)Расход воды на душевые нужды.
Qcyi'-230x8x3/l 000-5,52 мЗ/сут,
где: 230л/час-норма расхода холодной воды на душ. сетку;
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3-время работы душевых сеток в сут.;
8-кол-во душевых сеток.

3.) Суточный расход горячей воды.

а.)Расход на хозяйственно-питьевые нужды 
QcyT=l 1x163/1000=1,793 мЗ/сут,
где: 11-норма расхода горячей воды в сутки,

163-кол-во работаюш;их в сут.

б.)Расход воды на душевые нужды.
Qcyr=270x8x3/1000=6,48 мЗ/сут,
где; 270л/час-норма расхода горячей воды на душ. сетку;

3-время работы душевых сеток в сут.;
8-кол-во душевых сеток.

Определение расхода холодной воды по станции.

1.)Поливка станции и перегонов:
Qcyr=0,5xS/l000=0.5x40664/1000=20,332 мЗ/сут,

где: 0,5 л/м2-норма расхода воды;
S-площадь станции и примыкающих перегонов, 
обслуживающихся через один водопроводный ввод. 

0час=0сут/4=20,332/4=5,083м3/час 
4-время работы поливочных кранов.

QceK= Q4ac х1000/3600=5,083x1000/3600=1,41л/сек.

2.)Уборка поломоечными машинами:
q =0,04 мЗ/сут (по паспорту на одну заправку)
N=2 (количество работающих агрегатов)
N=2 (количество заправок)
QcyT=0,04x2x2=0,16 мЗ/сут 
q4ac=0,16/24=0,007 мЗ/час 
qceK=0,002 л/сек

3.)Промывка станции 1 раз в месяц по 2-м путям 2-мя шлангами:
t=3,5 часа (время промывки)
q =0,3 л/сек (поливочный кран Ф20 мм СП 120 13330.2012 п.5.9.1.5) 
qceK=0,3x2=0,60 л/сек 
q4ac=0,6x3,6=2,16 мЗ/час 
Qcyr=2,16x3,50/30=0,252 мЗ/сут

4.)0бщий расход на технологические нужды составит:
qceK=1,41+0,002+0,60=2,012 л/сек 

q4ac=5,083+0,007+2,16=7,25 мЗ/час 
QcyT=20,332+0,16+0,252=20,744 мЗ/сут

Суммарные расходы воды:



а)Общий суточный расход хол. воды; 
дсутобщ=4,075+12,0+20,744=36,819 мЗ/сут.

б)Суточный расход холодной воды: 
Осутхол=2,282+5,52+20,744=28,546 мЗ/сут.
в)Суточный расход горячей воды: 
Qcyxrop=l,793+6,48=8,273 мЗ/сут.
г)Общий часовой расход холодной воды: 
qxon общ=5,685+7,25=12,935 мЗ/час
д)Часовой расход холодной воды 
qxon=2,81+7,25=10,06 мЗ/час

е)Часовой расход горячей воды 
qrop=3,064 мЗ/час

ж)Часовой расход стоков 
q c T 0 K = 5 ,685+7,25=12,935 мЗ/час

з)Общий секундный расход холодной воды: 
qxoл общ=2,649+2,012=4,661 л/сек
и)Секундный расход холодной воды 
qxon= 1,639+2,0 12=3,651 л/сек 

к)Секундный расход горячей воды 
qrop=l,574 л/сек 

л)Секундный расход стоков 
qcTOK=4,249+2,012=6,261 л/сек

Расход воды на противопожарные нужды 
с учетом хоз-питьевых нужд.

З.Зл/сек- норма расхода воды на внутреннее пожаротушение; 
3- число струй.
Расход воды на пожар-3,3x3=9,9л/сек.
Расход с учетом хоз-пит =9,9+0,80+0,249=10,949 л/сек.

Основные показатели по объекту.

Наименование

системы

Д X
S 1
те ^  о\ д 
шЙС

Расчетный расход У становленная 

мощность 

кВт/час

Примеч.

мЗ/сут мЗ/час л/сек
при

пожаре
л/сек

В1общ. 36,819 12,935 4,661 10,949

В1хол 28,546 10,06 3,651

ТЗ 8,273 3,064 1,574

К1 36,819 12,935 6,261

Составила
ГИП

/ Т. А. Малахова/ 
/А.Л. Демьянов/



Приложение 4

Расчет необходимого напора насосного оборудования при пожаротушении 
от насосной станции вестибюля N1 ст. Стрелка до ст. Московская 

(подключение к существующим сетям).

Расход воды ПРИ пожаре 10,949 л/с (с учетом хоз.-нитьевых нужд).

Отметка оси трубы фбОО в точке врезки в существующую наружную сеть 
водопровода -  74.153. Отметка оси тоннельного водопровода на ПК 07+02,321 
(в месте присоединения к существующим сетям водопровода ст.Московская) -  
63,356.

1. Потери напора от кол.З до наружной грани стены насосной станции 
(пом.31), вестибюль №1 ст.Стрелка. Длина зд1астка L=193,95 м;
ф110x10,0 (ПЭ100 SDR11) По таблицам для гидравлического расчета 
А.Я.Добромыслова при Q= 10,949 л/с определяем V=l,73 м/с; 1000i=
32,7. Потери на данном участке составят h= l,2(193,95 х 32,7)/1000=7,61 
м;

2. Потери напора во всасывающей линии насоса. Длина участка 8 м. 
ф 108x5,0 (сталь). Q== 10,949 л/с. По таблицам Шевелева определяем 
V=l,08 м/с; 10001=21.3. h=l,2(8 х 21.3)/1000=0,20 м;

3. Потери напора от повысительных насосов до перемычки тоннельного 
водопровода на ПК 29+60.00. Длина участка L=63,0 м; ф 108x5,0 (сталь). 
Q=5,47 л/с. По таблицам Шевелева определяем V=0,54 м/с; 10001=5,94. 
Потери на участке h= 1,2(63 х 5,94)/1000=0,45 м;

4. Потери напора от точек подключения к существующему тоннельному 
водопроводу на ПК 07+02,321 (тупики ст.Московская) до перемычки 
тоннельного водопровода на ПК 29+60,00 ст.Стрелка. Длина з^астка 
L=2257,68 м. ф80 Q=5,47 л/с. V=0,78 м/с; 10001=14,78. Потери на участке 
h=l,2(2257,68 х 14,78)/1000=40,04 м;

5. Геометрическая высота подъема равна 63,356 - 74,153= -10,8 м ;

6. Величина суммарных потерь в системе (линейных+местных) составляет: 
7,61+0,2+0,45+40,04=48,3 м;

7. Величина требуемого напора при пожаротушении равна Нхр = Нр + Пев +
Y, h =-10,8+14,6+48,3 =52,1 м, где Нсв=14,6 м -  напор у пожарного крана с 
рукавом длиной 20 м;
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Согласно техническим условиям на подключение к существующим сетям 
ст.Стрелка (выданы ОАО «Нижегородский водоканал» № 3-9070 УАГ от 
16.08.2013 г.), гарантированный напор в месте присоединения к 
существующим сетям составляет 28 м.вод.ст.

С учетом гарантированного напора 28 м.вод.ст., требуемый напор 
насосного оборудования равен Ннас =52,1-28=24,1 м.вод.ст.

Насосная станция оборудована насосами марки К 80-65-160 (1 рабочий, 1 
резервный) с напором 32 м.вод.ст. исходя из оптимального сочетания 
низкой стоимости и обеспечения необходимых расчетных показателей 
напора и расхода при пожаротушении.

Составила /Е.Г.Молькова/

ГИП /А.Л.Демьянов/
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Продление Сормобско -  Мещерской линии 

метрополитена б Нижнем Нобгороде 
от ст. "Москобская"до ст. "Волга"
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П

лист листов

ОАО
"НИЖЕГОРОДМЕТРОПРОЕКТ"
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метрополитена 6 Нижнем Нобгороде 
от ст. "Москобская" до ст. "Волга "

1 этап. Линия метрополитена 
от ПК 07*06.100 до ПК 3U55.500 

Перегон ст.МоскоЬская-ст. Стрелка.

ВУ-1 на ПК 13*94.600 
Планы на отм 65.050, 70.050 
с сетями 81, 82. Разрез М__

СТАДИЯ

П

ЛИСТ /1ИСТ0В

ОАО
"НИЖЕГОРОДМЕТРОПРОЕКТ'-
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Iqq
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План на от м. 1,900

65278

Изм. Кол.уч
Разработап
Рик.гр.

Нач. отд.
Н. контр.
ГИП

Hob.
Лист Ндок.

16-14

Кошелап
Молькоба

Бегиноба
Бегиноба
йемьяноЬ^

Подпись

Г -

m L
Лата

СМ В-3-ТКР-ВК
Продление Сормобско -  Мещерской линии 

метрополитена б Нижнем Нобгороде 
от ст. "Москобская" до ст. "Волга"

1 этап. Линия метрополитена 
от ПК 07-^06.100 до ПК 3U55.500 

Перегон ст.Москобская-ст. Стрелка.

СУ-2 на ПК 23т б00  
План на отм 1.900 с сетями В1.

С ТА Ш

П

ЛИСТ

11

ЛИСТОВ

ОАО
"НИЖЕГОРОДМЕТРОПРОЕКТ"

Формат А3х4-



План на отм. 0,000

1
IQQ

I
=D

I
а

0сг

1

'Ш Ж Ш П П Г .

ч

- К Ю П П Ш Л .

План на отм. 4,600

План на отм. 8,150

J 6 ^

У С Л О В Н Ы Е  О Б О З Н А Ч Е Н И Я .

  ВодопроЬод хоз-питьебой

  Водопробод протибопожарный (сухотруб)

  Кран шаробый без фланцеб

 5< Кран полибочный

-(Х|------  Вентиль

В1

В2

СМ В-3-ТКР-ВК
а Продление Сормобско -  Мещерской линии

1 ш ж ш ш ш ш ш ж метрополитена 6 Нижнем НоЬгороде
Изм. Коп.уч Лист \NdoK. Подпись Наша от ст. "Москобская"до ст. "Волга"

1 * 1 этап. Линия метрополитена СТАДИЯ /1ИСТ ШТОВ
от ПК 07+06.100 до ПК 31*55.500

П 12
Рук. г р. Молькоба Перегон ст.Моско6ская~ст. Стрелка.

Нач. от д. Бегиноба
ж ВУ-2 на ПК 23+06.600 ПАП

Н.конто. Бегиноба €’У/У Планы на отм 0.000, 4,600, 8.150 "НИЖРП
или

ЭРОЛМРТРОПРОРКТ"
ГИП Демьянод { с сетями 81.

1 lrl/l\i-l ( F #1 KJL. 1

Формат А3х5



I

План на отм. +1930

ИЗМ. Колуч
Разработал

Рук.гр.

Нач. отд.
Н. контр.

Hot.
Лист Шок.

16-и

Кошелап
Молькоба

БегцноЬа 
Бегцноба

И
Подпись

а

ЛемьяноЬ

Мта

(? j/y

СМВ-3- ТКР -в к
Продление СормоЬско -  Мещерской линии 

метрополитена б Нижнем Нобгороде 
от ст. "Москобская"до ст. "Волга"

1этап. Линия метрополитена 
от ПК 07+06.100 до ПК 31+55.500 

Перегон ст.Москобская-ст. Стрелка.

СУ-3 на ПК 28+35,600 
План на отм 1.930 с сетями В1.

СТАДИЯ

П

ЛИСТ

13

ОАО
"НИЖЕГОРОММЕТРОПРОЕКТ" 

Формат А4хЗ





Позиция НаименоЬание и техническая характеристика

Тип,
марка, обозначение 

документа, 
опросного листа

Код оборудобания, 
изделия, м ат ериала

Забод-
изготоЬитель

Ед. изм Кол-бо Масса ед. кг Примечание

9. Кран шаробой фланцебый Ф80 Ру=10кгс/см2 11ч937Пф-^

с электроприбодом М=0.09кбт. П К -Ш (ш )-2 2 шт. 8 34,5

10. Датчик температуры TR 50-0 WIKA шт.

и  Фланец соединительный 080 ТУ 2292-001-5650U97-03 000"Метрокампозит " шт. 924 3,71

12 Прокладка %5 ТУ 2292-001-5650U97-03 000"Метрокампозит" шт. Ш

13. Тройник 80x80x80 ТУ 2292-003-5650U97-01 000"Метрокампозит" шт.

%. Тройник 80x80x50 ТУ 2292-003-56504497-01 000"Метрокампозит" шт. 72

15 Тройник 80x80x25 ТУ 2292-003-56504497-01 000"Метрокампозит' шт. 154

16. Компенсатор осебых перемещений 080 ТУ 2292-003-56504497-01 000"Метрокампозит' шт. 10

17. Крепление труб Ф80

17.1 Комфортный хомут MPN-RC3" С HILTIapm 335693 шт. 1848 0,205

17.2 Резьбобой шток АМ16х3000 8.8 оцинк L^120mm HIL Т! а рт. 2008568 шт. 74 0,31

173 Инъекционныйрастбор HIT-HY150 МАХ У=10мл HILTIapm 414449 шт. 37 0,597

18 Окраска труб антикоррозийным лаком ХВ- 784 (за 2раза)

Ф89хЗ,5 ГОСТ 7313-75 м 54,0

19 Теплобая изоляция:

191 Труба А гта flex толщиной 19мм 080 м. 600,0

19.2 КлейArmaflex НТ525 л 8,0

СЗ

сз

§

ос:

I
лист

С М В -3 -  Т К Р - В К С
2Изм. Кол.уч. Лист МДок Подпись Дата



Позиция НаименоЬание и техническая характеристика

Тип,
марка, обозначение 

документа, 
опросного листа

Код оборудобания, 
изделия, мат ериала

За бод-  
изготобитель

Ед. изм Кол-бо Масса ед. кг Примечание

Перегон ст.Москобская-ст.Стрелка.

СУ-1на ПК 07+28.106

Система В1 (бодопродод хозяйстбенно-питьебой).

1 Ба чок смыбной абтоматический. 3 4 3 /7  Л.4 7-54 шт. 6 36.6

2. Кран шаробой Ф50 11Б27п1 шт. 3 2.90

3. Кран полибочный ф20

3.1. Вентиль запорный муфтобый Ру=16 кгс/см2 ф20 15кч18п шт. 6 0.9

3.2. Рукаб 801)- 10-20-33-У  L =20 ф20 ГОСТ 18698-7Г шт. 3 14.2

4. Кран шаробой муфтобый Ру= 10 кгс/см2 ф32 11Б27п1 шт. 1 0.80

5. Кран шаробой муфтобый Ру= 10 кгс/см2 ф20 11Б27П1 шт. 9 0.29

6. Кран шаробой муфтобый Ру=10 кгс/см2 ф15 11Б27П1 шт. 12 0.15

7, Тру5ы стальные бодогазопрободные оцинкобанные фбОхЗ.5 ГОСТ 3262-75^ п. м. 25.0 4.22

8. Трубы стальные бодогазопрободные оцинкобанные ф32 ГОСТ 3262-75^ п. м. 17.0 2.73

9, Трубы стальные бодогазопрободные оцинкобанные ф25 ГОСТ 3262-75^ п. м. 15.0 2.12

10. Трубы стальные бодогазопрободные оцинкобанные ф20 ГОСТ 326 2 -75 ' п. м. 30.0 1.50

Трубы стальные бодогазопрободные оцинкобанные ф15 ГОСТ 3262-75* п. м. 18.0 116

12. Тру5ы стальные бодогазопрободные оцинкобанные ф75.5х4-.0 ГОСТ 3262-75" п. м. 24.12 5.71

13. Масляная краска (окраска труб за 2 раза) ГОСТ 8292-85* м2 54.0

14-. Переход трубы под путями Ф50 343 /6  Л.46 шт. 1 22.40

15. Токоразмыкатель Ф50 Ру 1,6 кгс/см2 343 /6  л. 58, 59 шт 2 24.75

16. Фланец 1-50-16 Ст25 ГОСТ1050- 74 ГОСТ 12820-80* шт 4 2.58

17. Кран бодоразборный Кб 15 ГОСТ 25809-96 шт. 16 0.3

С М В - З - Т К Р - В К .С
ЛИСТ

3Изм. Кол.уч. Лист N Док Подпись Дата

ж
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§
5:сз

СЗ

CD
с5:d
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Позиция Наименодание и техническая характеристика

Тип,
марка, обозначение 

документа, 
опросного листа

Код оборудования, 
изделия, мат ериала

Забод-
изготобитель

Ед. изм Кол-бо Масса ед. кг Примечание

Перегон ст. Москобска я-ст. Стрелка.

ВУ-1на ПК 13+94.600

Система В1 (Ьодопробод хозяйстбенно-питьеЬой).

1. Кран полибочный Ф20 шт. 9

/ /  Вентиль запорный проходной муфтобый Ру= 16кгс/см2 Ф20 15кч18п шт. 9 0.9

1.2 Рукаб резинобый с текстильным каркасом L^20m ГОСТ 18698-79* шт. 9 14.2

Ф20 В-//-1 0 -2 0 -3 3 -У

2. Вентиль запорный фланцебый Ру=16 кгс/см2 ф50 15кч18п шт. 2 5.0

3. Вентиль за порны й проходной муфтобы й Ру= 16кгс/см2 Ф25 15кч18п шт. 1 1.4

4, Кран шаробый проходной муфтобый Ру= 10кгс/см2 Ф20 11ч38п шт. 1 1.06

5. Кран шаробый проходной муфтобый Ру=10кгс/см2 Ф15 11ч38п шт. 1 0.60

6. Кран бодоразборный Кб 15 Г0СТ25809-96 шт. 2 0.3

7, Токоразмыкатель Ф50 343 /6  л 58,л 59 шт. 2 24.75

8. Переход труды под путями Ф50 343 /6  Л.52 шт. 1 31.6

9. Труда Ц-Р-20х2.8стЗсп ГОСТ 380- 71 ГОСТ 3262-75* п. м. 27,0 1.66

10 Труда L I-P -25X 32 стЗсп ГОСТ 380- 71 ГОСТ 3262-75* п. м. 83,5 2.43

11 /Масляная краска (окраска труд за 2 раза) ГОСТ 8292-85* м2 11,04

12. Крепление труд кг 1.12

13 Фланец /-50-16 Ст25ГОСТ1050-74 ГОСТ 12820-80* шт. 4 2.58

§
5:
сзо>

CQ Система В2 (бодопробод протибопожарный).

СЗ
S
сз

CSi)

1 Кран шаробой фланцебый ФвО Ру= 16кгс/см2 11с41п шт. 2 19,0

2. Голобка соединительная муфтобая ГМ-80 ГОСТ 28352-89 шт. 3 0,35

3 Голобка-заглушка напорная ГЗ-80 ГОСТ 28352-89 шт. 3 0,62

"§ос;

=0
ЛИСТ

С М В - З - Т К Р - В К .С
4Изм. Кол.уч. Лист N Док /1одпись Дата



Позиция Наименобание и техническая характеристика

Тип,
марка, обозначение 

документа, 
опросного листа

Код оборудобания, 
изделия, м ат ериала

ЗаЬод-
изготобитель

Ед изм Кол-до Масса ед. кг Примечание

4. Фланец 1-80-16 Ст25ГОСТ1050-7^ ГОСТ 12820-80' шт 4 3,71

5. Труба стальная бодогазопрободная Ф88,5х4- ГОСТ 3262-75^ п. м. 77,5 8,34

6. Масляная краска (окраска труб за 2 раза) ГОСТ 8292-85’ м2 21,7

7. Крепление труб Ф80 кг 0,77

Перегон ст.Москобская -  ст.Стрелка.

В0У-1на ПК 17+60.600

Система В1 (бодопробод хозяйстбенно-питьебой).

1 Кран полибочный Ф20 шт. 1

11 Вентиль запорный муфтобый Ру^16кгс/см2 Ф20 15кч18п шт. 1 0.9

12 Рукаб резинобый с текстильным каркасом L=20m ГОСТ 18698-79* шт. 1 14.2

Ф20 В-11-10-20-33-4

2. Вентиль запорный муфтобый Ру=^16 кг с/см 2 ф20 15кч18п шт. 1 0.9

3. Кран шаробой фланцебый Ф80 Ру 16кгс/см2 11с 67п шт 2 15,70

4. Трубы бесшобные горячедеформиробанные из коррозионностойкой

стали ГОСТ 1050-88 Ф89хЗ,5 ГОСТ 994 0 -8Г п.м 25.0 7,23

5. Труба стальная бодогазопрободная Ф20х2,8 ГОСТ 3262-75'' п. м. 0.50 1,71

6. Токоразмыкатель Ф80 Ру 1,6 кгс/см2 343 /6  л.60,61 шт 2 32,4

§
S:
сзО)CQ

7, Переход трубы Ф80 под путями б тоннеле с круглой обделкой 343 /6  Л.53 шт 2 4 7,10

8. Крепление труб Ф89x3,5 кг 1.20

9. Фланец 1-80-16 Ст25Г0СТ1050-7^ ГОСТ 12820-80* шт 8 3,71

СЗ
S

:э
-Qi-j

С§

10. Масляная краска (окраска труб за 2 раза) ГОСТ 8292-85* м2 1,50

ос
=0 С М В - З - Т К Р - В К .С

лист

5Изм. Кол.уч. Лист N Лок Подпись Лата



Позиция НаименоЬание и техническая характеристика

Тип,
марка, обозначение 

документа, 
опросного листа

Код оборудобания, 
изделия, м ат ериала

Забод-
изготобитель

г  д. изм Кол-бо Масса ед. кг Примечание

Перегон ст.Москобская-ст. Стрелка.

ВУ-2 и СУ-2 на ПК 23+06.600

В У-2

Система В1 (бодопробод хозяйстбенно-питьебой).

t  Кран полибочный Ф20 шт. 6

11 Вентиль запорный проходной муфтобый Ру=16кгс/см2 Ф20 15кч18п шт. 6 0.9

1.2 Рука б резинобый с текстильным каркасом L=20m ГОСТ 18698-7Г шт. 6 П.2

Ф20 В-11-10-20-33-У

2. Вентиль запорный муфтобый Ру=1бкгс/см2 Ф25 15кч18п шт. 1 и

3. Кран шаробый проходной муфтобый Ру= 10кгс/см2 Ф20 11ч38п шт. 1 1.06

4  Кран шаробый проходной муфтобый Ру^ 10кгс/см2 Ф15 11ч38п шт. 1 0.60

5. Кран бодоразборный Кб 15 Г0СТ25809-96 шт. 2 0.3

6. Труба Ц -Р -20х2  ВстЗсп ГОС Т 380- 71 ГОСТ 3262-75* п. м. 50.0 1.66

Z Труба Ц -Р-25Х3.2 стЗсп ГОСТ 380- 71 ГОСТ 3262-75* п. м. 39.0 2.^3

8, Масляная краска (окраска труб за 2 раза) ГОСТ 8292-85" м2 7.665

9. Крепление труб кг V

Система В2 (бодопробод протибопожарный).

<33:3
5;
а

CQ

1 Кран шаробой фланцебый Ф80 Ру=16кгс/см2 11с41п шт. 2 19,0

2. Голобка соединительная муфтобая ГМ-80 ГОСТ 28352-89 шт. 3 0,35

сз
Sсз

сэ
с2

fS

3. Голобка-заглушка напорная ГЗ-80 ГОСТ 28352-89 шт. 3 0,62

4. Фланец 1-80-16 Ст25ГОСТ 1050-7^ ГОСТ 12820-80* шт 4 3,71

5. Труба стальная бодогазопрободная Ф88,5х4 ГОСТ 3262 -75 ’ п. м. 79,5 8,34

6. Масляная краска (окраска труб за 2 раза) ГОСТ 8292-85^ м2 22,25

о
с

«о
ЛИСТ

С М В - З - Т К Р - В К С
0Изм. Кол.уч. Лист НЛок Подпись Лата
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Позиция НаименоЬание и техническая характеристика

Тип,
марка, обозначение 

документа, 
опросного листа

Код оборудоЬания, 
изделия, м ат ериала

Забод-
изготоЬитель

Ед. изм Кол-бо Масса ед кг Примечание

7. Крепление труб Ф80 кг 0,8

СУ-2

Система В1 (бодопробод хозяйстбенно-питьебой).

1 Ба чек смыбной абтоматический. 3 ^ 3 /7  л .^7 -5^ шт. 6 36.6

2. Задбижка параллельная с быдбижным шпинделем ЗОчббр шт. 1 17.3

фланцебая ф50 Ру=10 кгс/см2

3. Кран полибочный ф20

3.1. Вентиль запорный муфтобый Ру=16 кгс/см2 ф20 15кч18п шт. 5 0.9

3  2  Рука б BOD-10-20-33- У L =20 ф20 ГОСТ 18698-7Г шт. 5 14.2

4 , Вентиль запорный муфтобый Ру=16 кгс/см2 ф32 15кч18п шт. 2 2.1

5. Вентиль запорный муфтобый Ру=16 кгс/см2 ф20 15кч18п шт. 5 0.9

6. Вентиль запорный муфтобый Ру=1б кгс/см2 ф15 15кч18п шт. 11 0.75

7. Кран бодоразборный Кб ф15 ГОСТ 25809-96 шт. 6 0.30

8. Трубы стальные бодогазопрободные оцинкобанные фбОхЗ.5 ГОСТ 3262-75^ п. м. 44.0 4.22

9. Трубы стальные бодогазопрободные оцинкобанные ф32 ГОСТ 3262-75* п. м. 17.0 2.73

10. Трубы стальные бодогазопрободные оцинкобанные ф25 ГОСТ 3262-75* п. м. 15.0 2.12

11 Трубы стальные бодогазопрободные оцинкобанные ф20 ГОСТ 3262-75* п. м. 30.0 1.50

«о

CQ

12. Трубы стальные бодогазопрободные оцинкобанные ф15 ГОСТ 3262-75* п. м. 18.0 1.16

13. Трубы стальные бодогазопробод. оцинкобанные ф75.5х4-.0 ГОСТ 3262-75* п. м. 16.0 5.71

и . Масляная краска (окраска труб за 2 раза) ГОСТ 8292-85* м2 59.64

сз

-Q
:г)

15. Фланец 1-50-10 Ст25 Г  ОСТ1050- 74 ГОСТ 12820-80* шт 2 2.06

ос:
ЛИСТ

С М В - З - Т К Р - В К С
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Позиция Наименобание и техническая характеристика

Тип,
марка, обозначение 

документа, 
опросного листа

Код оборддоЬания, 
изделия, мат ериала

Забод-
изготобитель

Ед. изм Кол-бо Масса ед. кг Примечание

Перегон ст.Москобская-ст.Стрелка.

СУ-3 на ПК 28+35.600

Система В1 (ЬодопроЬод хозяйстбенно-питьебой).

7. Ба чок смыбной абтоматический. 3 ^ 3 /7 -4  7-54 шт. 6 36.6

2. Задбижка параллельная с быдбижным шпинделем ЗОчббр шт. 1 17.3

фланцебая ф50 Ру=10 кгс/см2

3. Кран полибочный ф20 шт. 5

3.1. Вентиль запорный муфтобый Ру=16 кгс/см2 ф20 15кч18п шт. 5 0.9

3.2 Рукаб В(11)-10-20-33-У L=20 ф20 ГОСТ 18698-7 Г шт. 5 14.2

4. Вентиль запорный муфтобый Ру=1б кгс/см2 ф50 15кч18п шт. 2 5.0

5. Вентиль запорный муфтобый Ру= 16 кгс/см2 ф32 15кч18п шт. 2 2,10

6. Вентиль запорный муфтобый Ру=16 кгс/см2 ф20 15кч18п шт. 2 0.9

7. Вентиль запорный муфтобый Ру=16 кгс/см2 ф15 15кч18п шт. 10 0.75

8. Кран бодоразборный Кб ф15 Г0СТ25809-96 шт. 6 0.30

9, Труды стальные бодогазопрободные оцинкобанные фбОхЗ.5 ГОСТ 3262-75* п. м. 14.0 4.22

10, Трубы стальные бодогазопрободные оцинкобанные ф32 ГОСТ 3262-75* п. м. 17.0 2.73

и  Трубы стальные бодогазопрободные оцинкобанные ф25 ГОСТ 3262-75" п. м. 15.0 2.12

12. Трубы стальные бодогазопрободные оцинкобанные ф20 ГОСТ 3262-75* п. м. 30.0 1.50

13. Трубы стальные бодогазопрободные оцинкобанные ф15 ГОСТ 3262-75* п. м. 18.0 1.16

74, Трубы стальные бодогазопробод. оцинкобанные ф75.5х4-.0 ГОСТ 3262-75* п. м. 16.0 5.71

15. Масляная краска (окраска труб за 2 раза) ГОСТ 8292-85* м2 54.0

16. Переход трубы под путями Ф50 343 /6  л 4 6 шт. 1 22.40

17. Токоразмыкатель Ф50 Ру 1,6 кгс/см2 343 /6  л. 58, 59 шт 2 24.75

18. Фланец 1-50-16 Ст25ГОСТ1050-7^ ГОСТ 12820-80* шт 4 2.58

19. Фланец 1-50-10 Ст25 Г  ОСТ1050- 74 ГОСТ 12820-80* шт 2 2.06

С М В - З - Т К Р - В К .С
лист

7Изм. Кол.уч. Лист N Док Подпись Дата
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Принципиальная схема ТЗ, T4-

Принципиальная схема ТЗ

ТрубопроЬод горячей боды для горячего водоснабжения -  
подающий д теплобой изоляции.

  ТрубопроЬод горячей боды для горячего бодоснабжения -
циркуляционный б теплобой изоляции.

Кран шаробый без фланцеб 

Обратный клапан

Изм. <ОЛ.у'

Разраб.
Рцк.гр.
Гл. спец.
Нач.отд.
Н. контр.
ГИП

Лист N Док

Малахобй
Молькодф
Лапина
Бегиноба
Бегиноба

Подписьтт

йемьянсё^Ш^ ip//^

Дата

е / . / /

СМВ-3- ТКР-ВК1
Продление Сормобско-Мещерской линии 

метрополитена б Нижнем Нобгороде 
от ст. "Москобская" до ст. "Волга ".

1 этап. Ст. Стрелка. 
Вестибюль N1. ТПП. 

Платформа. Вестибюль N2.

Принципиальные схемы ТЗ, Т4-

Стадия

П

Лист

2
Листоб

ОАО
'Нижегородметропроект"
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ЭКСПЛИКАЦИЯ ПОМЕЩЕНИЙ

N
ПОМ. НАИМЕНОВАНИЕ ПЛОЩАДЬ

М2

КАТ’
ПОМЕ

% я

Вестибюль N1.

1 Щитобая СБП 28.8 В2

2 Кроссобая 511 В2

3 Радиоузел 34.6 В4

4 Релейная А ТЩА5,ВУ 135.0 В2

5 ЛАЦ 31.6 В2

6 СУ. 6.3 Д

7 ЗлектрощитоЬая и щитобая осбещения 316 В4

8 Венткамера 32.9

9 Коридор 82.9 В2

10 Тамбур 13.2 Д

11 Лестничная клетка 13.6 Д

12 Помещ подсчета монет 15.0 В2

13 Касса 22.5 В4

и Гардероб 12.6 В2

15 Сербер 5.2 В2

16 Релейная АЧП 27.7 В2

17 Кассобый зал с тамбурами и лестничным спуском 896.1 В4

18 Помещение персонала бригады 
дистанции дбижения 23.0 В2

19 Коридор 14.2 Д

20 Электрощитобая 15.7 В4

21 Кладобая ремонта и хранения уборочной 
техники 13.0 В2

22 Помещение коммуникационного канала 5.2

23 Теплобой пункт 24.8 Д

2 i Венткамера 34.5

25 Кладобая средстб индибидуальной защиты 
персонала станции 8.3 В2

26 Помещение приема пищи 17.3 В2

27 Кубобая 6.3 В4

28 Пост полиции 10.0 В4

29 Коридор 14.2 В2

30 Калориферная с форкамерой 23.55 В4

31 Водомерный узел 49.3 Д

32 Коридор 7.6 Д

33 Кладобая уборочного материала 
и мешкоб с ТБО 9.8 В2

34 Коридор 69.2 Д

35 Лестничная клетка 15.8 Д

36 Венткамера 20.3

37 Венткамера 16.6

38 Помещение дорожного мастера 9.8 В2

39 Участок обслужибания ПОНАБ 14.8 В2

40 Комната уборщицы 10.3 В2

41 Кладобая уборочного инбентаря 5.7 В2

42 Персонал околотка пути 19.0 В2

43 Участок А ТДП 20.6 В2

44 КладобаяА ТДП 8.0 В2

45 Мастерская А ТДП 10.0 В2

46 Электрощитобая 24.8 В4

47 Калориферная 25.3 В4

48 Форкамера 2.9 В4

49 Помещение досмотра 44.7 В2

50 Серберная 14.2 В2

71 Щитобая ИБП АТДП 21.0 В2

/Окончание/
\ 1 J k

ТПП

51 Венткамера трансформаторного зала ТПП 40.0 В4

52 Венткамера трансформаторного и 
распределительного залоб ТПП 41.8 В4

53 Венткамера распределительного зала ТПП 33.2 В4

54 Коридор 58.8 Д

55 Лестничная клетка 150 Д

56 Мастерская слесарнаяТПП 183 В2

57 Помещение оператибного персонала ТПП 10.5 В2

58 Помещение ремонтного персонала ТПП 15.1 В2

59 Кладобая ТПП 8.0 В2

60 СУ 11.3 Д

61 Венткамера су 9.6 Д

62 Венткамера 16.3

63 Тамбур 2.0 В4

64 Венткамера аккумуляторной 24.6 А

65 Электрощитобая 18.0 В4

66 Венткамера 12.8

67 Лестничная клетка 15.0 Д

Венткамера

68 Вентшахта 14.2 В4

69 Венканал 93.1 В4

70 Венканал 41.0

1.Данный лист см. с листами 1, 2, 4, 5.

СМВ-3-ТКР-ВК1

Продление Сормобско -  Мещерской линии метрополитена 
6 Нижнем Нобгороде от ст. "Москобская" до ст. "Волга "1 Hot. 16-14 jl/амф

Изм. Колуч. Лист НДок Подпись Лат
Разработл Яшноб Ъ т 1 этап.

Ст. "Стрелка ". 
Вестибюль N1 ТПП. Венткамера.

Стадия Лист Листоб
Рук. г р. Молькоба П 3
. . . . 1/
Нач.отд. Бегуноба

План на ошм. 4,580, 4,615,5,065 ОАО "Нижегородметропроект"Н.конто. Бегуноба м
ГИП Двмьяноб С<

Формат А 2x4-



ЭКСПЛИКАЦИЯ ПОМЕЩЕНИЙ
План на от м. 1100, 0.900, -1. 700

1

IQQ

Q
С:

I

N
пом. НАИМЕНОВАНИЕ ПЛОЩАДЬ

М2

КАТ''
ПОМЕ

% я

Вестибюль N1.

1 Лестничная клетка 13.6 д

2 Венткамера ел д

3 СУ. 5Л д

Коридор 82.5 д
5 Венткамера 223

6 ЗлектрощитоЬая 27.9 В4

7 Щитобая СУРСТ 280 В4

8 Помещение приема пищи 10.2 В2

9 ДПС 60.0 В2

10 Дежурный по ДСП 15.0 В2

11 Релейная КПС 39.0 В2

12 ЗлектрощитоЬая 19.5 В4

13 Венткамера 223

и Помещение для размещения 
поломоечных машин, лестниц, бышек 8.7 В2

15 Кладобая службы пути 7.1 В2

16 Гпуз оба я площадка 213 Д

17 Служебный мостик 39.0 Д

18 ВОУ 71.8 Д

19 Служебный мостик 2.6 Д

ТПП

20 Лестничная клетка 15.7

21 Тамбур 2.2 Д

22 Коридор 1.6 Д

23 Трансформаторный зал ТПП 190.8

2^ Распределительный зал ТПП 29U

25 Лестничная клетка 15.0

26 Коридор 513

27 Аккумуляторная 76.2

28 Тамбур аккумуляторной 4.4

29 ЗлектрощитоЬая 27.8

30 Санузел с душебой 7.2

31 Помещение ЬодоподогреЬателя 8.2

32 Дистиляторная 6.2

33 Помещ. приема пищи ТПП 11.5

34- Служебное помещение 11.8

35 Венткамера 12.0

36 Лестничная клетка 15.0

39 Кислотная

Венткамера

37 Венткамера 1223

38 Служебное

1.Данный лист см. с листами 1, 2, 3, 5.

1
Изм. Коя.уч.

Разработп
Рук.гр.
Гл.спец.
Нач. отд.
Н.контр.
ГИП

Hob. 16- и
Лист Нйок

Яшнод
Молькоба

БегиноЬа
Бегцнода

Подпись

ДемьяноЬ

Лата

СЗ./У

СМВ-3-ТКР-ВК1
Продление Сормобско -  Мещерской линии метрополитена 
б Нижнем Нобгороде от ст. "Москобская" до ст. "Волга "

7 этап.
Ст. "Стрелка". 

Вестибюль N1. ТПП. Венткамера.

План на ошм. 1100,0,900, -1,700

Стадия

П

Лист Листоб

ОАО "Нижегородметропроекш"
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План на от м. -1. 700

ЭКСПЛИКАЦИЯ ПОМЕЩЕНИЙ

N
ПОМ. НАИМЕНОВАНИЕ ПЛОЩАДЬ

М2

КАТ*
ПОМЕ

% я

Вестибюль N1.

1 Поддал 410.2 В2

2 Насосная 6.0 В4

3 Кабельный коллектор 60.1 В2

4- ВОУ 71.8 й

5 Помещение коммуникационного канала 26.8 й

ТПП

6 Лестничная клетка 157 й

7 Поддал ТПП 730.0 В2

8 Лестничная клетка 15 й

9 Насосная 6.0 В4

10 Лестничная клетка 150 й

Венткамера

11 Венткамера 136.4- В4

12 Кабельный коллектор 89.0 В2

J 6 €

1. Данный лист см. с листами 1, 2, 3, 4.

/ Ноб.

СМВ-3- ТКР-ВК1

ЁШ W J  м  шт 'лшт шш
Продление Сормобско -  Мещерской линии метрополитена 
6 Нижнем Нобгороде от ст. "Москобская" до ст. "Волга "

Разработал Яшноб
Рук.гр.

Нач.отд. 
Н. контр. 
ГИП

Молькоба

Бегиноба
Бегиноба
ЛемьянобС

W

Тэтап.
Ст. "Стрелка". 

Вестибюль N1. ТПП. Венткамера.

План поддала на отм. - 1,700.

Стадия

П

Лист Листоб

ОАО
"Нижегородметропроект "



ЗлектроОодонагоебатель
К сходу Ne4

План на отм. +4-,58О
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Экспликация помещений

Номер
поме­
щения Наименобание

1 2

Вестибюль N2

1 Лифт

2 Венткамера лифта

3 Помещение коммуникационного канала

и Помещение диспетчера лифта 
и бидионаблюдения

5 Гардеробная

в Помещение подсчета монет

7 Сербер

8 Билетная и разменная касса

9 Венткамера

1 2

10 Теплобой пункт

11 Электрощитобая

12 Ремонт и хранение уборочной техники

13 Пост полиции

и Коридор

15 Кассовый зал с тамбурами и 
лестничным списком

16 Калориферная

17 Тамбур для М.Г.Н.

18 Форкамера

19 Распределительный зал пешеходного 
перехода

20 Помещение хранения и ремонта 
бестибюльных дберей

21 Помещение коммуникационного канала

1 2

22 Помещение старшего кассира

23 Помещение электромеханика 
с ли ж бы злектооснабжения

2 i Помещение мастера службы 
тоннельных соооижении

25 Кладобая участка кабельной сети

26 Кладобая службы тоннельных сооружений

27 Кладобая электромеханической службы

28 Венткамера

29 СУ.

30 Кубоба я

31 Помещение медпункта

32 Помещение медпункта

33 Помещение приема пищи и отдыха

1 2

34. Помещение начальника станции

35 Бригадир службы сбора доходоб

36 Помещение персонала околотка текущего 
содержания тоннельных соооижений

37 Кладобая службы сбора доходоб

38 Лестничная клетка

39 Помещение группы обслужибания 
подстанций

^0 Мастерская службы электроснабжения

4/ Мастерская электромеханической службы

42 Венткамера медпункта

^3 Помещение досмотра

и Венткамера су.

45 Венткамера

1 2

46 Электрощитобая

47 Кроссобая N2

48 Помещение электромеханика 
ичастка сантехники

49 Коридор

3 ^ 2 -

1 Данный лист смотреть собместно с листами X 2, 1, 8.

СМВ-5- ТКР-ВК1

Продление Сормобско - Мещерской линии 
метрополитена 6 Нижнем Нобгороде 
от ст. "Москобская" до ст. "Волга"

1 Hot. м-и
Изм. Колуч. /iucm kSoK Повысь йата
Разработал Малахоба 1 этап. Ст. "Стрелка". 

Вестибюль N2.

Стадия /1ист /lucmob
Рук.гр. Молькоба " П 6т
Нач. отд. Бвгуноба

План на отм. 4,580.
ОАО

"Нижегородметропроект"Н. контр. Бегуноба
ГИП Мемьяноб <(



План на от м. +1,100
Нашем, п т кр т я т  9
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Экспликация помещений

Номер
поме­
щения

Наименобание

1 2

Вестибюль N2

1 Лифт

2 Служебный мостик

3 Служебный мостик

Гоузобая площадка

5 Электрощитобая

6 Венткамера

7 Кладобая бригады пути

8 Гардеробная общая женская

9 Умы бальная женская

1 2

10 Преддушебая женская

11 Душебая женская

12 Кубобая

13 Водоподогребатель

и Поплабкобая камера

15 С. У. женский

16 КЛГ.Ж.

17 СУ мужской

18 Умы бальная мужская

19 Преддушебая мужская

20 Душебая мужская

21 Гардеробная общая мужская

1 2

22 Комната для сушки спецодежды

23 Кладобая бригады контактного рельса

2^ Венткамера

25 Лестничная клетка

26 Коридор

27 Служебный мостик

1. Данный лист смотреть собместно с листами 1, 2, в, 8,9

СМВ-5-ТКР-ВК1

Продление Сормовско - Мещерской линии 
метрополитена 6 Нижнем Нодгороде 
от ст. 'Московская' до ст. "Волга"

1 Hob. 16-и IJaM f.- Н /¥
кшт ш ш  ш ш  Ь Ш Ш

1 этап. Ст. "Стрелка". 
Вестибюль N2.

Стадия Лист Листод
\Рук.гр. Молькода -А А П 7
i
Нач. Стд. Бегунова O f/f'

План на от м. 1,100.
ОАО

"Нижегородмешропровкт"
ж__А

И. контр. Бегиноба
ГИП Шмьянаб







План 6 уроЬне поддала
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СМВ-3- ТКР-ВК1 
лист 5
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Ось 2 пути
Питебой лоток 

I  900x^50(h)

У /////////Ш

ш п

Ось 1 пути ^Питебой лоток 
900x450(h)

^000

104 ООО

э

Продолжение см.

СМВ-3- ТКР-ВК1 
лист 8

1Манный лист см. с листами 1,5,8,9. 
2.Разрез 1-1 см. на листе 9.

1
Изм. Кол.уч

Разработал
Рук. гр.

Нач.отд
Н. контр.
ГИП

Hot. 16- и
Лист N Док

Кошелап
Молькова

Бегуноба
Бегуноба

ись

ДемьяноЬ

Дата

£Ш .
С9 ./^

СМВ-5- ТКР -ВК1

Продление Сармобска - Мещерской линии 
метрополитена В Нижнем Нобгороде 
от ст. "Московская" до ст. "Волга"

^ Т с е .

1 этап.
Ст. "Стрелка". 

Платформенная часть.

План б уробне подбала. Разрез 2-2.

Стадия

П

Лист

10
Листоб

ОАО
"Нижегородметропроект"







Позиция НаименоЬание и техническая характеристика
Тип, марка, обозначение 

документа, опросного листа

Код оборудобания, 
изделия, 

материала
Забод-изготоби- тель Ед изм Кол-бо

Масса ед., 
кг

Примечание

18. ГибкаяподЬодка дляракоЬины 1/2L=500mm шт 4

19. Гибкая подбодка для умывальника 1/2 L=500мм шт 4

20. Гибкая подбодка для унитазоб 1/2 L=500mm шт 4

21 Кран бодоразборный f^20 КВ-20 ГОСТ 25809-96 шт 4 0,30

22. Трубы бесшобные горячедеформиробанные из кор­

розионностойкой стали ГОСТ 1050-88 0108x5 Г0СТ9940-8Г м 230,0

23. То же 089x3.5 ГОСТ9940-8Г м 20,0

2^. Труба Ц-Р-15х2.8 стЗсп ГОСТ 380-71 ГОСТ 3262-75" м 10,0 1,32

25 Труба Ц-Р-20х2.8 стЗсп ГОСТ380-71 ГОСТ 3262-75* м 150,0 1,71

26. Труба Ц-Р-25х3.2 стЗсп ГОСТ 380-71 ГОСТ 3262-75' м 30,0 2,46

27. Труба Ц-Р-32х3.2 стЗсп ГОСТ380-71 ГОСТ 3262-75'' м 30,0 3,18

28 Труба Ц-Р-50х3.5 стЗсп ГОСТ380-71 ГОСТ 3262-75" м 400,0 5,03

29 Труба полипропиленобая PN20 020x2.3 Фирма "Ekoplastik" м /Ш

30 Кран шаробой 015 11Б27п1 шт 19 -W - 0,16

31 Кран шаробой 020 11Б27п1 шт 33 0,23

32. Кран шаробой 025 11Б27п1 шт 2 0,4

33. Кран шаробой фланцебый 080 Ру^ 16 кгс/см^ КШТВГЭ(нж) 16-80 шт 2 29,0

с электроприбодом N=0,09 кВт. ПК-150С(Ш)-22

34. Кран шаробой фланцебый 080 Ру^ Юкгс/см^ 11с67п шт 2 20,0

35 Тоже 050 11с67п шт 13

36 Токоразмыкатель 0100 343/6 л.60-61 шт 2 38,8

37. Токоразмыкатель 080 343/6 л.60-61 шт 4 32,0

38. Переход трубы под путями 080 343/6 л. 4 7 шт 2 33,41

39 Фланец 1-100-16 Ст25 ГОСТ 1050- 74 ГОСТ 12820-80" шт 40 3,96

W. Фланец 1-80-16 Ст25 ГОСТ 1050-74 ГОСТ 12820-80" шт 12 3,71

4 1 Фланец 1-50-16 Ст25 ГОСТ 1050- 74 ГОСТ 12820-80" шт 26 2,06

Лист
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Позиция Наименобание и техническая характеристика
Тип, марка, обозначение 

документа, опросного листа

Код оборудобания, 
изделия, 

материала
Забод-изготоби- тель Гд изм Кол-бо Масса ед. кг Примечание

42, Крепление тру5 с.5.900-7 кг 50,0

43. Масляная краска (окраска труб за 2 раза) ГОСТ 8292-85" м^ 175,0

44. Теплобая изоляция:

44.1. Труба T h erm a flex-F R Z толщиной 13мм йу=100 м 230,0

44.2. Труба Therm aflex-F R Z  т олщ иной 13мм Ду=50 м 400,0

44.3. Труба T herm aflex-F R Z  т олщ иной 13мм Ду=32 м 30,0

4 4 .4 . Труба T herm aflex-F R Z  т олщ иной 13мм Ду=25 м 30,0

44.5. Скотч Thermatape рулон 2 2 ,0

44.6. Клей Thermaflex 474 л 35

45. Кран полибочный 025

451. Вентиль запорный муфтобый Ру== 16кгс/см ̂  025 15кч18п шт 1

45.2. Рукаб резинобый с текстильным каркасом L =20 м. ГОСТ 18698-79* шт 1

Система 73 (тоибопообод горячей боды для горячего бодоснабжения}

1. Кран бодоразборный КВ-20 ГОСТ 25809-96 шт 4 0,30

2  Труба Ц -Р -15x2.8 стЗсп ГОСТ380-71 ГОСТ 3262-75* м 15,0 1,32

3 Труба Ц-Р-20х2.8 стЗсп ГОСТ380-71 ГОСТ 3262-75* м 15,0 1,71

4. Кран шаробой 015 11Б27п1 шт 5 0,16

5. Кран шаробой 020 11Б27п1 шт 5 0,23

6. Гибкаяподбодка дляракобины 1/2 L=500mm шт 4

7. Гибкая подбодка для умыбальника 1/2 L=500mm шт 4

8 Теплобая изоляция:

8.1. Труба Therm aflex-F R Z  толщиной 13мм Ду=15 м 15,0

8.2. Труба Therm aflex-F R Z  толщиной 13мм Ду=20 м 15,0

8.3 Скотч Thermatape рулон 2

8.4. Клей Thermaflex 474 л 2

10. Масляная краска (окраска труб за 2раза) ГОСТ 8292-85* м^ 4,0

С М В - 3 - Т К Р - В К 1 С
Лист
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Позиция Наименодание и техническая характеристика
Тип, марка, обозначение 

документа, опросного листа

Код оборудобания, 
изделия, 

материала
Забод-изготоби- тель Ед. изм Кол-бо

Масса ед., 
кг

Примечание

Платформа.

Система В1 (ЬодопооЬод хозяйстбенно-питьеЬой

и поотиЬопожаоный)

1 Кран пожарный 050 тип / компл. 4

11.Вентиль пожарный с муфтоЬым и цапкодым присое­ 1Б1р шт. 4 2,67

динительными концами, латунный Ру= 10кгс/см^ 050

1.2.Голобка соединительная цапкоЬая ГЦ-50 ГОСТ 53279-2009 шт. 4 0,28

1.3.Голобка соединительная рукабная ГР-50 ГОСТ 53279-2009 шт. 8 0,38

2Литьебой фонтанчик 015 343/7 л.Зб-40 шт. 2 15.6

2.1.Вентиль запорны й проходной муфтобый Ф15 Ру=1бкгс/см^ 15БЗр шт. 2 0,35

2.2.Кран пробно-спускной с прямым спуском сальникоЬы й Ф15 10Б19бк1 шт. 2 0,78

З.Кран полибочный 020 шт. 5

3.1.Кран шаробой 020 Ру= Юкгс/см^ 11Б27П шт. 5 0,29

32Рукаб резинобый с текстильным каркасом L^20m ГОСТ 18698-79* шт. 5 14,2

4, Трубы бесшобные горячедеформиробанные из кор-

розийно-стойкой стали ст20ГОСТ1050- 74 0 108x5 Г0СТ9940-8Г п.м. 252,0

5 Труба Ц-Р-50х3.0 стЗсп ГОСТ380- 71 ГОСТ 3262-75* п. м. 10,0 4,88

6. Труба Ц-Р-20х2.5 стЗсп ГОСТ 380- 71 ГОСТ 3262-75- п.м. 15,0 171

7. Труба Ц-Р- 15x2.8 стЗсп ГОСТ380- 71 ГОСТ 3262-75* п.м. 5,0 1,28

8.Люк чугунный 0400 С.343/7Л.31 шт. 6

9. Фланец 1-50-16 Ст25 ГОСТ 1050- 74 ГОСТ 12820-80" шт. 8 2,58

1J
ЮМасляная краска (окраска труб за 2 раза) ГОСТ 8292-85* м^ 88,85

11 Теплобая изоляция:

111. Труба Then та flex-FRZ толщиной 13мм Ду= 100 п.м. 2 1 0 ,0

1
:=D

i

112. Труба Thermaflex-rPZтолщиной 13мм йу^50 п.м. 10,0

113 Труба Thermaflex-FRZтолщиной 13мм Лу^20 п.м. 4,0

1U. Труба Thermaflex-TRZтолщиной 13мм Ду=15 п.м. 1,5

1
1 Лист

С М В - 3 - Т К Р - В К 1 С  —
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Позиция НаименоЬание и техническая характеристика
Тип, марка, обозначение 

документа, опросного листа

Код оборудобания, 
изделия, 

материала
За бод- изготобитель Ед. изм Кол-бо

Масса ед., 
кг

Примечание

12.Крепление труб с.5.900-7 кг 8,48

13.Кран шаробой фланцебый 050 Ру= 16кгс/с№ 11с 6 7п шт. 9,0

Вестибюль №2.

Система В1 (бодопробод хозяйстбенно-питьебой

и протибопожарный)

1. Кран пожарный 050 тип I

1.1. Вентиль пожарный с муфтобым и цапкобым присое­

динительными концами, латунный Ру^ 16кгс/см ̂  050 1БЗр шт. 17 2,6

1.2. Рукаб пожарный латекстиробанный L =20м ТУ 84-402-28-82 шт. 17 7,4

1.3 Стбол пожарный ручной РС-50-3,6 Ф16мм ГОСТ 9923-80* шт. 17 0,70

1.4. Голобка соединительная цапкобая ГЦ-50 ГОСТ 53279-2009 шт. 17 0,28

1.5. Голобка соединительная рукабная ГР-50 ГОСТ 53279-2009 шт. 34 0,38

и . Шкаф пожарный Ш-ПК-02В (бстроенный) ТМ'Узола" шт. 15

17. Шкаф пожарный Ш-ПК-02Н (набесной) ТМ'Узола" шт. 2

2 Кран пожарный Ф50 тип /I

21 Вентиль пожарный с муфтобым и цапкобым присое­

динительными концами, латунный Ру=16кгс/с№ 050 1БЗр шт. 2 2,6

2.2. Рукаб пожарный латекстиробанный, L=20m ТУ 84-402-28-82 шт.

2.3 Стбол пожарный ручной РС-50-3,6 Ф16мм Г0СТ9923-80* шт. 2 0,70

1
I

2.4. голобка соединительная цапкобая ГЦ-50 ГОСТ 53279-2009 шт. 2 0,28

2.5 Голобка соединительная рукабная ГР-50 ГОСТ 53279-2009 шт. 12 0,38

2.6. Шка ф пожарны й Ш-ПК- ОЗВ (Ьстроенны й) ТМ "Узола ‘ шт.

Ш

I

§

3. Кран полибочный 020

3.1 Вентиль запорный муфтобый Ру=16кгс/с№ 020 15кч18п шт. 23 0,9

3.2. Рукаб резинобый с текстильным каркасом L =20м ГОСТ 18698-79^ шт. 23 14,2

020 В-11-10-2 О-33-У

Лист

С М В - 3 -  Т К Р - В К К /-
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Позиция НаименоЬание и техническая характеристика Тип, марка, обозначение 
документа, опросного листа

Код оборудобания, 
изделия, 

материала
Забод-изготобитель Ед изм Кол-бо

Масса ед., 
кг

Примечание

4. ВодонагреЬатель N^1.2 кВт W ÎOn. Ariston PRO 10Р!з фирма "Ariston" шт. 4

5. ВодонагреЬатель N=1.5 кВт У=30л. Ariston PRO 30Р1з фирма "Ariston" шт. 5

6. ВодонагреЬатель Н=1.5кВт У=50л Ariston ABS PRO R 50V фирма "Ariston" шт. 1

7. Водонагребатель N^2.6 кВт У=200л. Ariston Ti Tronic Industrial 200V фирма "Ariston" шт. 2

8. Смеситель для ракобины СМ-ЧмДУБА шт. 2

9. Смеситель для умыЬальника СМ-УмША шт. 18

10. Смеситель для душа СМ-МшЛРНТр шт. 8

11 Гибкая подЬодка для ракобины 1/2 L=500mm шт. 2

12. Гибкая подбодка для умыбальника 1/2 L=500mm шт. 18

13. Гибкаяподбодка дляунитазоб 1/2 L=500mm шт. 6

14. Кран бодоразборный Ф20 КВ20 ГОСТ 25809-96 шт. 4 0,30

15. Трубы бесшобные горячедеформиробанные из кор­

розионностойкой стали ГОСТ 1050-88 0108x5 ГОСТ9940-8Г п. м. 96,0

16. Тоже 089x3.5 Г0СТ9940-8Г п. м. 47,0

17. Труба Ц-Р-15х2.8 стЗсп ГОСТ380-71 ГОСТ 3262-75* пм. 66,0 1,32

18 Труба Ц-Р~20х2.8 стЗсп ГОСТ380-71 ГОСТ 3262-75* п. м. 152,0 1,71

19 Труба Ц-Р-25х32 стЗсп ГОСТ380-71 ГОСТ 3262-75* п. м. 30,0 2,46

20 Труба Ц-Р-32Х3.2 стЗсп ГОСТ380-71 ГОСТ 3262-75* п. м. 25,0 3,18

21 Труба Ц -Р -Ш 3 .5  стЗсп ГОСТ380-71 ГОСТ 3262-75* п. м. 4,0 3,39

22 Труба Ц-Р-50Х3.5 стЗсп ГОСТ380-71 ГОСТ 3262-75* п. м. 444,0 5,03

23 Труба Ц-Р-65х3.2 стЗсп ГОСТ 380-71 ГОСТ 3262-75* п. м. 120,0 5,88

24. Труба Ц-Р-80Х3.5 стЗспГОСТ380-71 ГОСТ 3262-75* п. м. 115,0 7,49

25. Труба полипропиленобая PN20 020x2.3 Фирма "Ekoplastil<" п. м. 26,0

26. Кран шаробой 015 11Б27п1 шт. 23 0,16

27. Кран шаробой 020 11Б27п1 шт. 25 0,23

28. Кран шаробой 025 11Б27п1 шт. 6 0,4

29. Кран шаробой 032 11Б27п1 шт. 6 0,6

30 Кран шаробой 050 11Б27п1 шт. 3 1,4

1
IСо

j

I
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1
Лист
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Позиция НаименоЬание и техническая характеристика
Тип, марка, обозначение 

документа, опросного листа

Код оборудобания, 
изделия, 

материала
Забод-изготобитель Ед. изм Кол-бо

Масса ед., 
кг

Примечание

31. Кран шаробой фланцедый 080 Ру= 16 кгс/с№ КШТВГЭ(нж) 16-80 шт. 2 29,0

с электроприбодом N=0,09 кВт. ПК-150СШ-22

32. Кран шаробой фланцебый 0100 Ру= 16 кгс/с№ 11с 6 7п шт. 4 25,0

33 То же 080 11с 6 7п шт. 3 20,0

34-. То же 065 11с 67п шт. 4 14,0

35. Тоже 050 11с 67п шт. 16 9,0

36. Токоразмыкатель 050 343/6 л.58-59 шт. 1 17,52

37. Токоразмыкатель 080 343/6 л.60-61 шт. 4 32,0

38. Переход трубы под путями 080 343/6 л. 4 7 шт. 2 33,41

39. Фланец 1-100-10 Ст25 ГОСТ 1050- U ГОСТ 12820-80" шт. 8 3,96

4 0 Фланец 1-80-10 Ст25 Г ОС Т 1050- П ГОСТ 12820-80" шт. 20 3,19

4 1 Фланец 1-80-16 Ст25 ГОСТ 1050- U ГОСТ 12820-80" шт. 6 3,71

1,2 Фланец 1-65-10Ст25ГОСТ 1050-74 ГОСТ 12820-80" шт. 8 2,80

43 Фланец 1-50-10Ст25ГОСТ 1050-74 ГОСТ 12820-80" шт. 32 2,06

44. Крепление труб с.5900-7 кг 48,80

45 Масляная краска (окраска труб за 2 раза) ГОСТ 8292-85- м^ 175,0

46. Теплобая изоляция:

46.1. Труба Therm aflex-F R Z  т олщ иной 13мм Ду=100 п.м. 77,0

46 .2 . Труба T h erm a flex-F R Z толщ иной 13мм Ду=80 п. м. 127,0

46.3. Труба T herm aflex-F R Z  толщ иной 13мм Ду=65 п.м. 100,0

4 6 .4 . Труба T herm aflex-F R Z  т олщ иной 13мм Ду=50 п.м. 253,0

46 .5 . Труба Therm aflex-F R Z  т олщ иной 13мм Ду=20 п.м. 153,0

46.6. Скотч Thermatape рулон 22,0

46.7. Клей Thermaflex 4 74 л 35,4

4 7. Кран бодоразборный настенный тип КрН 015 ГОСТ 25809-96 шт. 2

48. Бак для боды (абтоматический смыбной бачок) с.343/7 л. 48-54 шт. 4 36,6

49. Клапан чугунный обратный подъемный муфтобый

Py=16кгc/cм^ Ф20 16кч11р шт. 4 0,80

С М В - 3 -  Т К Р - В К 1 . С
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Позиция НаименоЬание и техническая характеристика
Тип, марка, обозначение 

документа, опросного листа

Код оборудобания, 
изделия, 

материала
За бод-изготобитель Ед. изм Кол-бо

Масса ед, 
кг

Примечание

50. Сушилка для рук Н Т1200 шт. 6

51. Кран полибочный 025

51.1. Вентиль запорный муфтобый Ру== 16кгс/см ̂  020 15кч18п шт. 1

51.2 Рука6 резиноЬый с текстильным каркасом L ̂ 20м Г0СТ18698-7Г шт. 1

Система ТЗ (тоибопообод горячей боды для горячего бодоснабжения)

1 Кран бодораздорный КВ-20 ГОСТ 25809-96 шт. 4 0,30

2 Труба Ц-Р-15х2.8 стЗсп ГОСТ380-71 ГОСТ 3262-75- п. м. 153,0 1,32

3 Труба Ц-Р-20х2.8 стЗсп ГОСТ380-71 ГОСТ 3262-75* пм. 68,0 1,71

4. Труба Ц-Р-25х32 стЗсп ГОСТ380-71 ГОСТ 3262-75’ п. м. п о 2,46

5 Труба Ц-Р-32х32 стЗсп ГОСТ380-71 ГОСТ 3262-75- п. м. 18,0 3,18

6. Труба Ц -Р -Ш 3 .5  стЗспГОСТ380-71 ГОСТ 3262-75' п. м. 7,0 3,39

7. Труба Ц-Р-50Х3.5 стЗсп ГОСТ380-71 ГОСТ 3262-75- пм. 65,0 5.02

8. Кран шаробой 015 11Б27п1 шт. 31 0,16

9. Кран шаробой 020 11Б27п1 шт. 10 0,23

10 Кран шаробой 025 11Б27п1 шт. 2 0,4

и  Кран шаробой 032 11Б27п1 шт. 1 0,6

12. Кран шаробой 04-0 11Б27П1 шт. 3 0,9

13. Кран шаробой 050 11Б27п1 шт. 7 1,4

%. Гибкаяподбодка дляракобины 1/2L=500mm шт. 2

15 Гибкая подбодка для умыбальника 1/2 L=500mm шт. 18

16. Кран полибочный 020

16.1 Вентиль запорный муфтобый Ру= 16кгс/см^ 020 15кч18п шт. 3 0,9

162. Рука б резинобый с текстильным каркасом L =20м ГОСТ 18698-79- шт. 3 14,2

020 В-И-10-20-33-У

17. Кран бодоразборный 020 КВ-20 ГОСТ 25809-96 шт. 4 0,30

18 Теплобая изоляция:

18.1. Труба T h erm a flex -F R Z толщиной 13мм Ду=15 п. м. 93,0

С М В - 3 -  Т К Р - В К 1 . С
Лист
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Позиция НаименоЬание и техническая характеристика
Тип, марка, обозначение 

документа, опросного листа

Код оборудоЬания, 
изделия, 

материала
Забод-изготодитель Ед изм Кол-бо

Масса ед, 
кг

Примечание

18.2. Тру5а T tierm a flex-F R Z толщиной 13мм Ду=20 п. м. 30,0

18.3. Труба T herm aflex-F R Z  т о щ и н о й  13мм Ду=25 п. м. 11,0

18.^. Труба T herm aflex-F R Z  толщиной 13мм йу= 32 П. м. 18,0

18.5. Труба T herm aflex-F R Z  толщиной 13мм Ду=50 п.м. 40,0

186. Скотч Thermo tape рулон

18 7. Клей Thermaflex 4 74 л. 12.7If

/7 Масляная краска (окраска труб за 2раза) ГОСТ 8292-85' м 27.34

18. Крепление труб с.5.900-7 кг. 12,77

Система Т4- (ииркиляиионный тоибопробод горячего бодоснабжения)

1 Клапан латунный прямоточный обратный Ру= 16кгс/с№ 025 16Б16К шт. 0,23

2. Кран шаробой 040 11Б27п1 шт. 0,9

3  Труба Ц-Р-25х32 стЗспГОСТ380-71 ГОСТ 3262-75" п.м. 7,0 2,46

4. Труба Ц-Р-40х35 стЗсп ГОСТ380-71 ГОСТ 3262-75' п.м. 43,0 3.96

5 Масляная краска (окраска труб за 2раза) ГОСТ 8292-85' м 7.98

6. Теплобая изоляция:

6.1. Труба T herm aflex-F R Z  толщиной 13мм Лу=40 п.м. 43,0

6.2 Скотч Thermo fa ре рулон 2,40

6.3 Клей Thermaflex 4 7 4 л 3,93

7. Крепление труб с.5.900-7 кг. 2,20

I
i

I-г Лист
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План В0 4

для очистки ног

П ринципиальная схема В1.

в бод в 1
\ Ф50

\

г
-*■ X

Для промыбки ямы 
[для очистки ног

4 ------ 5<

\ф^0 \ ф 5 0

УСЛОВНЫЕ ОБОЗНА ЧЕНИЯ.

В1 ВодопроЬод хоз.-питьебой 

Кран шароЬый без фланцеб 

Кран полибочный 

Кран шаробый с фланцами 

Кран трехходобой 

Токоразмыкатель

i
::э

I '

I

Изм. Кол.уч

Разраб.
Рук.гр.
Гл. спец.
На ч отд.
Н. контр.
ГИП

Лист N Док

Кошелап
МолькоЬа
Лапина
Бегуноба
Бегиноба
Демьяна^

Подпись Лата

СМ В-3-ТКР-ВК2

Продление Сармобско-Мещерской линии метрополитена 
б Нижнем Нобгороде от ст. "Москобская" до ст. "Волга".

1 этап. Ст.Стрелка. 
Сходы

Вестибюль N1. План ВОУ схода N1 с 
сетями В1. Принципиальная схема В1.

Стадия

П
Лист

1
Листоб
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'Нижегородметропроект']
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В1

-*■

*

Водопробод хоз-питьебой 

Кран шаробый без фланцеЬ 

Кран шаробый с фланцами

Кран полибочный 

Т о кор а змы ка те ль

С М В - 3 - Т К Р - В К 2
Продление СормоЬско-Мещерской линии метрополитена 6 

Нижнем НоЬгороде от ст. "МоскоЬская" до ст. "Волга"
Изм. Кол.уч. Лист МЛок Подпись Дата

Разработ Яшноб
1 этап. Ст.Стрелка. 

Сходы

Стадия Лист ЛистоЬ
Рук.гр Молькоба П 2Гл.спец. Лапина
Нач. отд. Вегцноба

Вестибюль N1. План ВОУ схода N2 с 
сетями В1. Принципиальная схема В1

ОАО
"Нижегородметропроект"Н. контр. Бегдноба

ГИП ДемьяноЬ
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СЗ

1
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ос:

1

План В04

У С Л О В Н Ы Е  О Б О З Н А Ч Е Н И Я .

В1 Водопробод хоз. -питьебои 

Кран шаробый без фланцеб 

Кран полибочный 

Кран шаробый с фланцами

Токора змы ка тель

Принципиальная схема В1

Вбод В1 
050

Водомерный узел

Водомерный узел

к ВОУ схода 4а 
025

Из м. Кол.уч

Р азработ ал
Рук.гр.
Гл. с п е ц .
Нач. отд.
Н. контр.
ГИП

Лист N Д о к

Колдиноб
Молькоба
Лапина
БегцноЬа
Бегуноба
Лемьяно(

П одпись

Ш
M $ L

Ц ат а

ШЖ

Ш

С М В - 3 - Т К Р - В К 2
П родление Сормодско -  М ещ ерской линии  

мет рополит ена б Нижнем Н овгороде  
от ст. "М осковская" до  ст. "Волга"

1 этап. Ст. Стрелка. 
Сходы

Вестибюль Н2,План ВОУ схода N45 с 
сетями В1. Принципиальная схема В1.

Стадия

П

Лист

5
Л ист об

О АО
"Н и ж е го р о д м е т р о п р о е к т '





Позиция Наименодание и техническая характеристика
Тип, марка, обозначение 

документа, опросного листа

Код
одорудодания,

изделия,
материала

Задод-изготоди-
тель

Ед. изм Кол-до
Масса ед. 

кг

..... -........  ■

Примечание

и.Униберсальная теплоизоляция из Ьспененного

каучука K-FLEXSTразмером 13X25 K-FLEXST п. м. 10,0

Сход N-2.

Система В1 (ЬодопроЬод хозяйстбенно-питьебой

и поотибопожаоный)

1Кран шаробой муфтобый Ф50 Ру= Юкгс/см^ 11Б27п1 шт. 1 2,9

2. Кран полибочный Ф25 компл. 2

2.1Кран ш аробой проходной муфтобый Ф25 Ру= Ю кгс/см ̂ 11ч38п шт. 2 1,48

22.Рукаб резинобый с текстильным каркасом ГОСТ 18698-7Г шт. 2 14,2

L = 20m  В-11-10-20-33-У

З.К ран ш аробой проходной муфтобый 0 2 5  Ру= Ю кгс/см^ 11ч38п шт. 1 1,48

4.Токоразмыкатель 050 343/6 л.58-59 шт. 1 24,75

ЗПереход К - 1-60.3XU-33 7X3.2 ГОСТ 17378-2001 шт. 1 0,42

6. Фланец 1-50-16 Ст25Г0СТ 1050-88* ГОСТ 12820-80* шт. 2 2,58

7. Труда 50X3.5 ГОСТ 3262-75* шт. п о 4,88

8 Труба 25X3.2 ГОСТ 3262-75* шт. 1.5 2,39

1

1CQ

9.Масляная краска (окраска труб за 2 раза) ГОСТ 8292-85* м^ 2.5

ЮУниберсальная теплоизоляция из бспененного

каучука K-FLEXSTразмером 13X25 K-rLEXST п. м. 10,0

1

1

Ciс;

1 С М В - 3 - Т К Р - В К 2 . С
Лист

2Изм. Кол.уч. Лист N Док Подпись Д а т



Позиция Наименодание и техническая характеристика
Тип, марка, обозначение 

документа, опросного листа

Код
одорддодания,

изделия,
материала

ЗаЬод-изготоЬи-
тель

Ед. изм Кол-до
Масса ед. 

кг
Примечание

СходМ"^.

Система В1 (ЬодопооЬод хозяйстбенно-питьеЬой

и поотибопожаоный)

1Кран шароЬой муфтобый Ф50 Ру=̂  10кгс/с№ 11Б27П1 шт. 1 2,9

2.Кран полиЬочный Ф25 компл. 2

2 . 1.Кран шаробой проходной муфтобый Ф25 Ру= Ю кгс/см^ 11ч38п шт. 2 1,48

2.2.РукаЬ резиноЬый с текстильным каркасом ГОСТ 18698-7Г шт. 2 14,2

L ^ 2 0 m  В-И-10-20-33-Ч

З.Кран шаробой проходной муфтобый Ф25 Ру= 10кгс/см^ 11ч38п шт. 1 1,48

4, Токоразмыкатель Ф50 343/6 л.58-59 шт. 1 24,75

З.Переход К - 1-60.3X4.0-33 7X3.2 ГОСТ 17378-2001 шт. 1 0,42

б.Фланец 1-50-16 Ст25ГОСТ 1050-88* ГОСТ 12820-80* шт. 2 2,58

7. Труба 50X3.5 ГОСТ 3262-75’ шт. п о 4,88

8 Труба 25X3.2 Г0СТ3262-75' шт. 1.5 2,39

9.Масляная краска (окраска труб за 2 раза) ГОСТ 8292-85* м^ 2.5

Ю.Униберсальная теплоизоляция из вспененного

каучука K-FLEXSTразмером 13X25 K-FLEXST п. м. 10,0

1
Iоа

с зе

I

с::

Изм. Кол.уч. Лист N Док Подпись Дата
С М В - 3 - Т К Р - В К 2 . С

/lucw

3



Позиция Наименобание и техническая характеристика
Тип, марка, обозначение 

документа, опросного листа

Код
одорддодания,

изделия,
материала

ЗаЬод-изготоЬи-
тель

Ед. изм Кол-до
Масса ед. 

кг
Примечание

Сход №4а.

Система В1 (бодопооЬод хозяйстденно-питьебой

и поотиЬопожаоный)

1.Кран полидочный 025 компл. 2

1.1.Кран шаробой проходной муфтобый Ф25 Ру= 10кгс/см^ 11ч38п шт. 2 U 8

1.2.Рука6 резиноЬый с текстильным каркасом ГОСТ 18698-7Г шт. 2 14,2

L= 20m  В-1И0-20-33-У

2 .Кран шаробой проходной муфтобый 0 2 5  Ру=10кгс/см^ 11ч38п шт. 3 1,48

3. Тру5а 25X3.2 ГОСТ 3262-75' п. м. 45 2,39

^.Масляная краска (окраска тру5за 2 раза) ГОСТ 8292-85’ м^ 10,0

Сход №̂ 5.

Система В1 (додопоодод хозяйстбенно-питьебой

и поотиЬопожаоный)

1Кран шаробой муфтобый 050 Ру^Юкгс/см^ 11Б27п1 шт. 1 2,9

2. Водомерный узел:

2.1 Счетчик для боды вех-15 шт. 1 0,50

2.2 Манометр ДМ 1001-0,бМПа- 1,5ТУ ГОСТ 2405-88 шт. 1

1

1QQ

2.3 Кран трехходобой натяжной муфтобый, с фланцем

для контрольного манометра 015 11Б185К шт. 1 0,27

2.^ Клапан муфтобый 015 15кч18п шт. 1 0,7

СЗ

1

2.5 Кран шаробой проходной муфтобый 0 2 5  Ру= 10кгс/с№ 11ч38п шт. 1 1,48

2.6 Фильтр осадочный муфтобый 015 шт. 1 0,31

2  7 Переход К - 1-33 7X3.2-213X2.8 ГОСТ 17378-2001 шт. 1 0,42

2.8 Труба 015 ГОСТ 3262-75" п. м. 1 1,28

ос:

С М В - 3 -  Т К Р - В К 2 . С /Jucm

4Изм. Кол.уч. Лист N Док Подпись Дата



Позиция НаименоЬание и техническая характеристика
Тип, марка, обозначение 

документа, опросного листа

Код
оборддобания,

изделия,
материала

ЗаЬод-изготоЬи-
тель

Ед. изм Кол-бо
Масса ед 

кг
Примечание

З.Кран полибочный Ф25 компл. 2

3.1.Кран шароЬой проходной мдфтодый Ф25 Ру= 10кгс/см^ 11ч38п шт. 2 148

3.2.РукаЬ резиновый с текстильным каркасом ГОСТ 18698-7Г шт. 2 и ,2

L=20m В-11-10-20-33-У

4 .Кран шаробой проходной муфтоЬый 0 2 5  Ptj= 10кгс/см^ 11ч38п шт. 3 1,48

В.Токоразмыкатель 050 343/6 л.58-59 шт. 24,75

б.Переход К - 1-60.3X4.0-33 7X3.2 ГОСТ 17378-2001 шт. 0,42

7.Фланец 1-50-16 Ст25ГОСТ 1050-88' ГОСТ 12820-80' шт. 2 2,58

8 Труба 50X3.5 ГОСТ 3262-75' п. м. 3,2 4,88

9. Груба 25X3.2 ГОСТ 3262-75' п. м. 10,0 2,39

Ю.Масляная краска (окраска труб за 2 раза) ГОСТ 8292-85' м 3,3

1
с з

CQ

i

I

оС:
/Jucm

5
СМВ-3- ТКР-ВК2.С

Изм. Кол.уч. Лист N Док Подпись Дата
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1

Изм. Колуч
Разраб.
Vfolep

Г л. спец:
Нач. отд.
Н.контр.
ГИП

М т  Ндок.

Ус^обные обозначения

Водопробод х о з я й с т б е н н о -п и т ь е б о а  и

протибопож арнйО

Канализация бы тобая

Канализация б а то б а я  напорная

В о до о тб о д

В о д о о тб о д  напорный

Водопробод х о зя О с тб е н н о -п и т ь е б о й  и 

протибопож арны й 

Канализация бы тобая  

Канализация бы тобая  напорная 

Канализация дождебая

>
Проектируемые

с е т и

Запроектиробаны  
/  б о б ъ е кте  

C M B n m -3 -T K P -H B K

БазоЬая

Лапина
БегуноЬа
Бегуноба
Лемьянод

Подпись „ ,

c z /i

С М В -3 -  ТКР -Н В .

продление Сормобско-Мещерской линии метрополитена 
Ь Нижнем Нобгороде от ст. "Москобская"до ст. "Волга. ‘

1 этап. 
Наружные сети. 

Водопробод.

Услобные обозначения.

Стадия

П

М т

1

/lucmob

ОАО
"Нижегородметропроект"
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Примечание:
1 Данный лист смотреть собместно с листом 1.

S889'

ЯГ‘«9 W ( 
л

or.

ĵ -89' 85-89'

* »•» 
5С-69- * \89-89I< гог I К

i6-S9

СМ В-3-ТКР-НВ

Продление Сормобско-Мещерской линии метрополитена 
б Нижнем Нобгороде от ст." Москобская" до ст. "Волга "

Кол.уч kcm Мдок Подпись Дат
Разраб. Коше лап оШ 1 этап.

Наружные сети. Водопробод

Стадия Лист Листоб
f7fiff(^eix//i S t̂  ZoScr<f о/л П 2
f л.спец. Лапина офС̂
Нач. отд. Бегиноба w ./y

Перегон ст.Москобская -  ст.Стрелка. 
Ст. Стрелка. План с сетями В1.1.

ОАО
“Нижегородметропроект"Н. контр. Бегцноба ж

ГИП ДемьяькгЬ y /Y
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C3c:
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Принципиальная схема В1.1 
Сход4 б.

г г - 7

чуг.500

Принципиальная схема В1.1 
Вестибюль 1. Сход 2

Принципиальная схема В 1.1 
Вестибюль 1 Cxodi

Принципиальная схема В11 
Вестибюль 2. Сход4-

Ф57Х3.5
L - m O

<K7x3.S
L‘ 6,00

__________' ВЕСТИБЮЛЬ?

Примечание:

1. Данный лист смотреть соЬместно с листом 2.

/ Hob. 16- и 05

С М В -3 -ТК Р -Н В

w'jtiim 1ШЩ штш кжш шмшж wfiiiim
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Рдк.гр
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ГИП

Колдиноб
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Бегуноба
Бегцноба
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ZUhL

Продление Сормобско-Мещерской линии метрополитена 
6 Нижнем Нобгороде от ст." М оскобская" до ст. "Волга "

/lucmob
1 этап.

Наружные сети. ВодопроЬод.

Перегон ст.МоскоЬская -  ст.Стрелка. 
Ст.Стрелка. Принципиальные схемы 81.1

Стадия

П

Лист

ОАО
"Нижегородметропроект "



Позиция Наименование и техническая характеристика Тип, марно,
ОБознаиение документа, 
ОПРОСНОГО листа

Код ОБОРЩО-
вания,изде­
лия, материа­
ла

Зав од -из г О тов и те ль Единица
измерения

Колицество Масса
единицы
кг

Примецание

1 этап.

Ст. Стрелка. Вестибюль N1, сход N2.

Система В1.1 (бодопробод хоз-питьебой и протибопожарный).

1. Задбижка клинобая фланцебая Е2 Ф100 Ру=10кгс/см2 Hawle "Себком' шт 2^,5
1.1. Штурбал Ф24-0 Hawle "Себком" шт 0,97

2. Задбижка клинобая фланцебая Е2 Ф600 Ру=10кгс/см2 Hawle "Себком' шт 710,0

2.1 Штурбал Ф800 Hawle "Себком' шт 9,0

5. Оснобание под задбижку ФЮО (Бетон 87.5) 250x150x300(h) м3 0 ,0 i

6. Оснобание под задбижку Ф600 (Бетон В 75) 800x390x300(h) м3 0,09

3. Тройник редукционный бытянутый ПЭЮО SDR11 ФбЗОхИО ТУ 22^ 8-001-81298866-2010 шт 2 58,9

4, Фланец ''System 2000" фиксирующий Ру=1,б мПа ФЮО Hawle hr 0400 шт 8 6,20

5  Фланец "System 2000" фиксирующий Ру=1,6 мПа Ф600 Hawle N-ОШ шт 260,0

6. Фланец 1-600-10 Ст25ГОСТ 1050-74 ГОСТ 12820-80* шт. 2 39,4

7. Отбод ПЭ 60° 0110 (сбарной) ТУ 2248-001-81298866-2010 шт. 2 123

8. Отбод ПЭ 9° ФИО (сбарной) ТУ 2248-001-81298866-2010 шт. 2 1,23

9. Труба ПЭ 100SDRII-IIOxlO.O Тпитьебая (открытый ГОСТ 18599-2001 п.м 387,9 3,20

способ работ Ьзал=2,50м)

10. Колодец сборный ж/бетонный ф1500 т.п.901-09-11.84 ГОСТ 8020-80 шт. 2

11 Колодец прямоугольный 3000x2000 т.п 901-09-11.84 ГОСТ 8020-80 шт

i

I
iсз■ч

I

12.Муфта защитная для тр. ПЭ ФИО ТУ 2248-001-81298866-2010 шт. 10 0,59

/5 /lf6>K А ( A r s ) - R .  / '  е/Р гое/ U/T.

С М В - З - Т К Р - Н В . С

Продление Сормобско-Мещерской линии метрополитена 
б Нижнем Нобгороде от ст. "МоскоЬская" до ст. "Волга"Им Кол.уч. flucm N док. Подпись Мтй

Разработал Кошелап 1этап. 
Наружные сети. 

Бодопробод.

Стадия Лист Листоб
ПроЬерил Базобая ’̂ еЛ сУ П 1 3Н контр Бегцноба т /г (3
Гп. спей. Л апина тМХе̂ е П /З Спецификация оборудобания, 

изделий и материалоЬ.
ОАО

"Нижегородметропроект"Нач. отд. Бегцноба /Л о
ГИТ! Демьяш^.



Позиция Наименование и техн и и еская  х а р а к те р и с ти к а Тип, маРко,
ОБОзнацение документа, 
ОПРОСНОГО листа

Код ОБОР^ДО- 
вания,изде­
лия, материа­
ла

Завод -изготовитель Единица
измерения

Количество Масса
единицы
кг

Примечание

и . Врезка 6 сущ.сеть ФбОО (ст.) мест

15. Бетон В 7.5 (упоры) м3 0,78

16. Гидроизоляция колодца м2 55,26

17. Песчаная подготобка м3 28,%

Ст. Стрелка. Вестибюль №1 Сход №1

Система В 1 1 (бодопробод хоз-питьебой).

1 Задбижка клинобая фланцебая Е2 Ф50 Ру=10кгс/см2 Hawle Х е б ком ' шт по
11 Штурбал Ф160 шт го
2. Фланец "System 2000" фиксирующий Ру=1,6 мПа Ф50 Hawle I f  0^00 шт 2 3,6

3. Труба стальная электросбарная Ф57хЗ,5 ГОСТ 10705-80, ГОСТ1070^-91 п.м 18,60 А.62

(открытый способ работ Ьзал=2,20м)

4. Изоляция труб бесьма усиленная Ф57хЗ,5 м 18,60

5. Колодец сборный ж /бетонный ф1500 т.п.901-09-11.84- ГОСТ 8020-80 шт.

6. Отбод 90°-1 - 60,3x5,6- TS4 ГОСТ 17375-2001 шт. 0,89

7. Гидроизоляция колодца м2 13,55

8. Песчаная подготобка м3 2,78

9 Люк Л(А15)-В.1-60 Г0СТ3634--99 шт 60,00

10. Бетон В 7.5 (упоры) м3 0,05

Ст. Стрелка. Вестибюль №2.

Система В 1 1 (бодопробод хоз-питьебой).

Сходна.

1 Задбижка клинобая фланцебая Е2 Ф50 Ру=10кгс/см2 Hawle "Себком' шт 11,0

11 Штурбал Ф160 шт 1,0
2. Фланец "System 2000" фиксирующий Ру=1,6 мПа Ф50 Hawle № 0 Ш шт 2 3,6

Лист
С М В - З - Т К Р - В В . С 2Изм. Кол.уч. Лист. ^^дo^ Подпись Цата



Позиция Наименование и техн ии еская  х а р а к те р и с ти к а Тип, марка,
ОБОзноцение документа, 
ОПРОСНОГО листа

Код ОБОРЩО- 
вания,изде­
лия, материа­

Завод -изго тови тель Единица
измерения

Количество Масса
единицы
кг

Примецание

3. Труба стальная электросбарная Ф57хЗ,5 ГОСТ 10705-80, ГОСТ10704-91 п.м 17,0 4.62

(открытый способ работ Ьзал=2,20м) ла

4. Изоляция труб бесьма усиленная Ф57хЗ,5 м 17,0

5. Колодец сборный ж/бетонный ф1500 т.п.901-09-11.84 ГОСТ 8020-80 шт. 1

6. Отбод 9 0 °-1 - 60,3x5,6- TS^ ГОСТ 17375-2001 шт. 1 0,89

7. Гидроизоляция колодца м2 13,55

8. Песчаная подготобка м3 2,55

9. Люк Л(А15)-В.1-60 ГОСТ 363 4 -99 шт 1 60,00

10. БетонВ7.5 (упоры) м3 0,05

Сход N ^6

Система В1.1 (бодопробод хоз-питьебой).

1 Задбижка клинобая фланцебая Е2 Ф50 Ру=10кгс/см2 Hawle "Себком" шт 1 по
1.1 Штурбал Ф160 шт 1 1,0

2. Колодец сборный ж/бетонный 01500 т.п. 901-09-1184- ГОСТ 8020-80 шт. 1

3  Люк С(В125)-В.1-60 Г 0С Т 3634 -99 шт. 1

^.Тройникредукционный удлиненный ПЗЮО SDR11 ФПОхбЗ ТУ 2248-001-81298866-2010 шт. 1 1,27

5. Заглушка литая ПЗЮО SDR11 ФИО ТУ 2248-001-81298866-2010 шт. 1 0,385

6. Фланец "System 2000" фиксирующий Ру=1,б мПа Ф50 Hawle № 0400 шт 2 3,6

7. Труба ПЗ 100 SDRII-IIOxlO.O Тпитьебая (открытый ГОСТ 18599-2001 п.м 13,3 3,20

способ работ !1зал=2,20м)

8. Труба ПЗ 100 SDR11-63x5,8 Т питьебая (открытый ГОСТ 18599-2001 п.м 14,0 1,05

способ работ Ьзал=2,20м)

9. Труба стальная электросбарная Ф Ш х4-(гильза) ГОСТ 10704-91 п.м. 0,5 10,85

10.Муфта защитная для тр. ПЗ ФИО ТУ 2248-001-81298866-2010 шт. 3 0,59

11 Гидроизоляция колодцеб м^ 12,13

12. Песчаная подготобка м3 4,095

13. Бетон В7,5 (упоры) м^ 0,51

и.Вскрытие асфальта м2 31,0

С М В -З -Т К Р -В В .С
Лист

3Изм. Кол.уч. Лист. ^̂ дô Подпись Цат


