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Таблица 4. Характеристика отопителъно- 
вентшяционного оборудования.
Таблица 5. Основные показатели.

Перечень нормативной документации.

Приложения

1 .0 А 0  «Тетоэнерго»
ТУ № 064/36461 от 22.10.2013г.
2 . ОАО «Тетоэнерго»
Письмо № 640-18882 от 19.11.2013г.

Графическая часть.

1 этап

СМВ-З-ТКР-ОВ Линия метрополитена.

Л.1 Условные обозначения. Принципиальная схема 
венттяции ВОУ, санузлов В1.

л. 2 Принципиальная схема вентиляции санузлов В2, 
ВЗ.

Л.З
Изм.1 (анул )

Условные обозначения. Принципиальная схема 
систем подпора воздуха ПД1, ПД2.

л. 4 График работы отопительно- вентиляционного 
оборудования при производстве СМР.

л. 5 
Изм. 1 (зам.)

Схема тоннельной вентиляции.

л. 6
Изм. 1 (анул.)

Тоннели закрытого способа работ. Схема 
вентиляции при сооружении тоннелей.

л. 7
Изм. I (анул.)

Схема вентшяции при производстве СМР в 
тоннелях. План. Разрезы.

СМВ-З-ТКР-ОВ. с л. 1 4 1
Изм.1

Линия метрополитена. Спецификация 
оборудования, изделий и материалов.

СМВ-3-ТКР-ТС1 Станция Стрелка. Тепловые сети.

л.1
Изм.1

План тепловой сети. Разрез 1-1.

Л.2 Принципиальная схема тепловой сети от 
вестибюля 2 до вестибюля 1.
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л.З
Изм.1 (нов.)

План тетюбой сети на опш .-1,700. Фрагмент 
плана в уровне татформы вестибю.пя 1,2. 
Фрагмент плана в уровне кассового зсша 
вестибюля 1,2.

CQ СМВ-3-ТКР-ТС1.С л. 1^3 Спецификация оборудования, изделий и
Изм. 1 (зам.) материалов.

ае
■§

СМВ-3-ТКР-ТС1.0ДК.С л.1
Изм.1 (анул.)

Спецификация оборудования, изделий и 
материалов.

-§
СМВ-3-TKP-TCl.BOPl 

л. 1^5
Ведомость объемов.

§ СМВ-3-ТКР-ТС1.ВОРЗ 
л.1 Из.ч.Цнов.)

Ведомость объемов.

ос
Лист

о<оа: 1 16-14 09.14 СМВ-З-ТКР-ОВ с
Изм. К ол .уч Лист № док. Подп. Д а т а 2
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Часть 2

СМВ-3-ТКР-ОВ1 Станция Стрелка. Вестибюль N1, N2, ТПП.

Л.1
Изм.1

Вестибюль N1. Условные обозначения. 
Принципиальная схема воздушно- тепловой 
завесы У1.

л. 2 
Изм.1

Вестибюль N1. Принципиальная схема 
вентшяции служебно- производственных 
помещений П1, П1р, В1, В1р, систем 
кондиционирования К2, КЗ. _

В

л.З
Изм.1

Вестибюль N1. Принципиальная схема 
вентиляции служебно- производственных 
помещений П2, В2, систем кондиционирования 
К4, К4р, К5, Кб, К15.________________________________

л. 4 
Изм.1

Вестибюль N1. Принципиальная схема 
вентиляции служебно- производственных 
помещений ПЗ, ВЗ.____________________________

л.З 
Из.м. 1

Вестибюль N1. Принципиальная схема 
вентиляции служебно- производственных 
помещений П4, В4, теплового пункта В9, 
системы кондиционирования К1.____________

л. 6 
Изм. 1

Вестибюль N1. Принципиальная схема 
вентиляции служебно- производственных 
помещений П5, В5. Принципиальная схема 
воздушно- тепловой завесы У2._______________

Л.7 Вестибюль N1. Принципиальные схемы 
вентиляции помещения приема пищи В10, систем 
кондиционирования К14, К14р.________________________

л.З Вестибюль N1. Принципиальная схема 
вентиляции санузлов В 7. Принципиальная схема 
вентшяции помещения приема пищи В8._________

л. 9 Вестибюль N1. Принципиальная схема подпора в 
лестничную клетку ПДЗ, ПД4. Принципиальная 
схема системы кондиционирования К7.____________

л.Ю Вестибюль N1. Принципиальная схема отопления. / ^ /
л. 11 Вестибюль N1. Принципиальная схема 

теплоснабжения.
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л. 12
Изм.1

ВестибюльН 2. Принципиальная схема воздушно­
тепловых завес УЗ, У4.

л. 13 Вестибюль N2. Принципиальная схема 
вентшяции служебно- производственных 
помещений П7,В11.____________________________

л. 14 
Изм.1

Вестибюль N2. Принципиальная схема 
вентиляции служебно- производственных 
помещений П8,П8р,В12,В12р, систем 
кондиционированияКВ, К 8р,К9,К10.________

ос:

to /
Изм. К о л у ч Лист

i t i l
№ док. Подп.
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л. 15
Изм.1

Вестибюль N2. Принципиальная схема 
вентиляции служебно- производственных 
помещений П9,В 13, систем кондиционирования 
К 12,К 13.

лЛб  
Изм. 1

Вестибюль N2. Принципиальная схема 
вентшяции санузлов В 14.________________

Л.17 Вестибюль N2. Принципиальная схема 
вентиляции комнаты для сушки спецодежды В15. 
Принципиальная схема подпора воздуха в 
лифтовую шахту ПД1, ПД2.__________________________

л. 18 Вестибюль N2. Принципиальная схема 
вентиляции медпункта В16, системы 
кондиционированияК11._________________

л. 19 Вестибюль N2. Принципиальная схема 
вентиляции теплового пункта В18. 
Принципиальная схема вентиляции помещения 
приема пищи и отдыха В 17._______________________

л. 20 ВестибюльК 2. Принципиальная схема отопления. / / /
Л.21 ВестибюльК 2. Принципиальная схема 

теплоснабжения.
л. 2 2 ТПП. Принципиальная схема вентиляции 

трансформаторного залаП10,П11,В19,В20. //J
л. 23

Изм.1
ТПП. Принципиальная схема вентшяции 
распределительного зала П12,В21. т -

Л.24 ТПП. Принципиальная схема вентиляции 
аккумуляторной П13,В22.__________________

л. 2 5
Изм.1

ТПП. Принципиальная схема вентиляции 
служебно- производственных помещений П14, 
В23. Ж

л.26 ТПП. Принципиальная схема вентшяции санузлов 
В24. Принципиальная схема подпора воздуха в 
лестничную клетку ПД5, ПД6.

/ / ^

Л.27
Изм.1

ТПП. Принципиальная схема вентшяции 
помещения приема пищи В25. ■ //f

л. 28 ТПП. Принципиальная схема вентиляции 
венткамеры В26, систем кондиционирования 
К14, К14р.___________________________________________

л. 2  9 Вестибюль N1. Условные обозначения. 
Функциональная схема систем П1, П1р, П2, ПЗ, 
П4.

л.ЗО ВестибюльМ 1. Функциональная схема системы 
ПДЗ. Функциональная схема системы ПД4. 
Функциональная схема системы П5.______________

Л.31 Вестибюль N1. Функциональная схема систем 
У1, У2.

Л.32 Вестибюль N2. Функциональная схема систем 
П7, П8, П8р, П9.____________________________________

л. 33 Вестибюль N2. Функциональная схема системы 
ПД1. Функциональная схема системы ПД2.

л. 34 Вестибюль N2. Функциональная схема систем 
УЗ, У4.

Изм. К о л .у ч
m ff

Лист № док.

2 ^
Подп.

СМВ-З-ТКР-ОВ с



л. 36 ТПП. функциональная схема систем П12,П13, 
П14.

Л . 3 7 ТПП. функциональная схема системы ПД5. 
Функциональная схема системы ПД6._______

л. 38
Изм.1

Вестибюль N1. Условные обозначения. 
Принципиальная схема автоматизированного 
узла управления.___________________ ________________

л. 39 
Изм.1

Вестибюль N2. Принципиальная схема 
автоматизированного узла управления.

.а. 40 
Изм.1 (нов.)

Вестибюль N2. План расстановки оборудования.

л. 41 
Изм.1 (нов.)

Вестибюль N1. План расстановки оборудования.

л. 42 
Из.м.1(нов.)

Принципиальная схема дымоудаления из верхней 
зоны платформенного участка._____________________

л.43 
Изм. 1(нов.)

Принципиальная схема вентиляции 
электрощитовой в режиме удаления газа и дыма 
после тушения пожара. _________________________

СМВ-3-ТКР-0В1. с л. 1^66 
Изм.1

Спецификация оборудования, изделий и 
материалов._________________________________

СМВ-3-ТКР-ОВ2 Станция Стрелка. Сходы N  1,2,4,4а, 46.

Л . 1

Изм.1
Условные обозначения. Принципиальные схемы 
вентиляции ВОУ и электрощитовой П1, В1, 
котельной и помещения кладовой ПЕ-4, ПЕ-5, 
В11.

л. 2 
Изм.1

Принципиальные схемы вентиляции ВОУ, 
электрощитовой, служебных помещений и 
котельной П2, ИЗ, В4, В5, ПЕТ

л.З
Изм.1

Принципиальная схемы вентиляции кладовой 
смазочных и покрасочных материалов с 
разделяющими сетчатыми перегородками ВЗ.

л. 4
Изм.1

Принципиальные схема вентиляции кладовой 
ГС М В 7 и помещения КДВ В2.___________________

л. 5
Изм.1
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ос:

Принципиальные схемы вентшяции служебных 
помещений П4,П5, П6, П7. В6, В9, В10, В12.

л. 6 
Изм.1 (нов.)

Принципиальная схема вентиляции 
электрощитовой в режиме удаления газа и ды.ма 
после тушения пожара._______________________________

СМВ-3-ТКР-ОВ2. С  л. И 13
Изм.1

Спецификация оборудования, изделий и 
материалов._________________________________

Изм. К о /1.уч Лист

16-14
№ док. Подп.

СМВ-З-ТКР-ОВ с
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ЧслоЬные обозначения:
-  секция бентиляторная
-  бентилятор радиальный  
-бентилятор канальны й б

круглом корпусе  
-бентилятор канальны й б 

прямоугольном корпусе
-  фильтр

-  боздухонагребатель бодяной

-  боздухонагребатель электрический

- гермоклапан с электроприбодом

- дроссель-клапан

- клапан  обратный

- клапан  избыточного дабления

Т— г

й

D>

<

- боздушныи кл ап а н  
с электроприбодом

-  гибкая бстабка

-  шумоглушитель

-  фильтр ФМШ

-  гермоклапан
с ручным при бодом

-  решетка приточная

-  решетка бытяжная

-кондиционер: н -наруж ны й  блок 
б -  бнутренний блок

-  хладопробод
-  дренажный трубопробод

-  боздухобод с огнезащитным покрытием

-  перекрытие

-  клапан огнезадержибающий бзрыбозащищенный

-  клапан огнезадержибающий

- бентиль запорный с электроприбодом

-  подающий трубопробод системы отопления 95 °С
-  обратный трубопробод системы отопления 70 °С
-  подающий трубопробод системы теплоснабжения 150°С
-  обратный трубопробод системы теплоснабжения 70°С
-  клапан  запорный
-  клапан  регулирующий
-  кран  для бы пуска боздуха
-  кран  для слиба боды
-  смесительный узел

В2

П2_
Lnp=

яг.
1быт=265

0,000 -  отметка уробня этажа
-  категория помещения

-  радиатор отопительный чугунный

-  конбектор "Униберсал ТБ (ТБ -С )"

-  клапан  балансиробочный абтоматический
-  клапан  балансиробочный ручной
-  кран  боздушный абтоматический
-  уклон системы отопления
-  напрабление дбижения теплоносителя

-  циркуляционный насос

Принципиальная схема 
Ьоздушно-теплоЬой за бесы 41

t>
Калориферная

Lnp=265
Ьбыт=265

PfXXXl
о

Тамбур между дбумя линиями 
дберей бходоб-бы ходоб б 

кассобый зал

Форкамера

Забор боздуха из 
кассобого зала

Данны й лист смотреть собместно с листами 2-28.

С М В -3 -Т К Р -0 В 1

Продление Сормобско-Мещерскои линии метрополитена 
6 Нижнем Нобгороде от ст. "М оскобская" до ст. "Волга "

1 этап.
Ст.Стрелка. Вестибюль N1,N2, ТПП.

Отопление, теплоснабжение, 
Ьентиляиия и кондиииониробание.

Вестибюль N1.
Услобные обозначения. 

Принципиальная схема боздуш но- 
теплобои забесы У1.

Стадия

П

Лист Листоб

ОАО
"Нижегородметропроект' 
___________ Формат АЗ
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BP
L6bim=4-00 \ j

га <]

Венткамера
Lnp=4-00
Lbbim=4-00

П2

Принципиальная схема бентиляции служебно-произЬодстЬенных  
помещений П1 П1р, B t  В1р, систем кондициониродания К2, КЗ

Lnp=400

Помещ подсчета 
монет
Ш Ш  ^

Lnp=270 ^  
L6bim=205

Выброс боздиха д____
тоннель (прабого пути)'

В7
/  L бы т^ 100

К1 1.3

Касса

Е
<]

Коридор 
Ц 100 1

Lnp=405
L6um =270

.Гардероб

■ Венткамера,
Ш

Lnp=100
Lбыm=100

Л
- t

iczn czzs

@ @
-  ^

\

б трап

т г
-/?-

кзл

V Тоннель 
(пербый путь

Венткамера
Ш Ш

Lnp=265
1быт=26‘ -

\ в г  ВЬ

0 1

Ж .
быт =18 5

Д ..

Lnp=330
1быт=330

t>

Коридор

Щитоба9 
СЧРСТ 

Lnp=34-0 Помещ приема 
1бы т =ЗЩ  пищи

ш
Lnp=130 
1быт=185

z T t

ДПС 

^ п р = 1 0 8 0

ныи 
поИСП

Ш
1быт=715 Lnp=270

Ьбыт=175

4 2 ^

< 1

Релейная КПС

Lnp=710 / Л у . 
Ьбыт=4-65

[Т Ш

К 7.1

Тоннель 
(пербый путь)

-R-

К2Л

>

Lnp=230
1быт=230

Помещение для
М полом машин, лест

ШLnp=100 
Ь б ы т = 1 0 0 ^  ■

~^~7Г Wi * *1

<1 д
Lnp=265  
Lбыm=265

Л
Lnp=85
Ьбыт=8.

К лад. с луж. пути

д

V

Данны й лист смотреть собместно с листами 1,3,8.

С М В -3 -Т К Р -0 В 1

Продление Сормобско-Мещерской линии метрополитена 
б Нижнем Нобгороде от ст. "М оскобская" до ст. "Волга "1 3 - 16-14 09.%

Изм. Кол.уч /1ист N док Подпись Дата
РазработаА Богомолода ^ ' f H - m ffy 1 этап.

Ст.Стрелка. Вестибюль N1,N2, ТПП.
Отопление, теплоснабжение, 

бентиляиия и кондиииониообание.

Стадия Лист Лист об
Рцк. гр. Бочкоба П 2Гл. спец. ДергачеЬа
Н. контр. Бегцноба m s . . ш /г Вестибюль N1 Принципиальная схема 

бентиляции служебно-произЬодстденных 
помещении П1, П1р, В1, В1р, систем 

кондиционироЬания К2,КЗ.

ОАО
"Нижегородметропроект"Нач. отд. Бегуноба c m ?

ГИП ДемьяноЬЪ
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Принципиальная схема бентиляции 
служебно-произдодстЬенных помещений П2, В2, 
систем кондиционироЬания К4-р, К5, Кб, К15.

Данный лист смотреть соЬместно с листами 1, 2. К ^ .Ь V /  V кш/ V
К4-.1Р/ Тоннель

(перЬый путь)

С М В -3 -Т К Р -0 В 1

Продление Сормобско-Мещерской линии метрополитена 
б Нижнем Нобгороде от ст. "М оскобская" до ст. "В олга ''1 4 - 1 6 -и от

Изм. Кол.дч Лисп N док. Подпиа Qamc
Разработал Богомолода 1 этап.

Ст.Стрелка. Вестибюль N1,N2, ТПП.
Отопление, теплоснабжение, 

бентиляиия и кондиииониообание.

C m a d u f Лист Листоб
Рук. гр. Бочкоба Ж П 3Гл. спец. Дергачеда
Нач. отд. Бегунода Вестибюль N1. Принципиальная схема 

бентиляции служебно-произЬодстЬенных  
помещений П2, В2 систем 

кондиционироЬания К4-, К4-р, К5, Кб, К 15.

ОАО
"Нижегородметропроект"Н. контр. БегцноЬа a f j f

ГИП ДемьяноЬ ^ о Ш
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Кроссобая

ш
Lnp=H O
L6bim==620

Принципиальная схема дентиляции 
служебно-произЬодстЬенных помещений ПЗ, ВЗ.

Венткамера 
Lnp=250  
Ldbi/71=250

<d и

<1

Ж

#
i f

Венткамера 
трансф.зала 

ТПП
Ш

Lnp=4-80 
L6bim=4-80

<

Л

Радиоузел
ш

Lnp=640  
L6bi 171=4-20

Коридор

По м. перс, 
бригады 
дистан, 

движения

V

ш
Lnp=400  
L бы 771=265

Персон.окол.пути

Ш
Lnp=320  
Lb bi 771=205

Дорожн.мастер

<С ш
L n p = 2 1 0  л  

L6b7771=130 / \

V  ,
У час. о 5с луж. ПОНАЬ

Ш

Комн.удорщ

ш
L n p = 1 9 0  
'.6Ь7 [71=120

Коридор

К1
L Tip=30 о 
Lbbi 771=185

\ >
клад.у5. инЬ.

Lnp=70  
Ldbi 771= 70

ш
Вен771камера 
тпрансф.зала ■ 

ТПП и 
Вен771камера 
ра спред, зала  

ТПП

S X

L Tip=4-95 
Lbbi 771=^95

ГК06ОО

К1
Ш

1Л.

Венткамера

Кладоб.А ТИП
ш

L n p = 1 0 0
Lbb7m =100

Мастерск.А ТИП

l M i 90
L b b im = 1 9 0

DH

Злек771рощитоЬа9>

Д А  
¥

1.1

L7ip=280 
Lbb7 771=280

H t>

И А - 0 1 0 0 9 - 6 0 0 М  
H - B 1 - 0 5 ( N = l  7k B77i)

L Tip= 2 3 0  
L b b /771=230

Участок A ТИП
Ш

L Tip= 3 6 5  
L b b /ТЛ= 2 2 0

zs

Калориферная

L n p = 3 0 0

L6b/T7i=300

И А - 0 1 0 0 9 - 6 0 0 М  
H - B 1 - 0 5 ( N = l  7k B t7i)

b  Ь е н /п к и о с к

Д а н н ы й  л и с 771 смотпретпь соЬмест лно с  лист пами 1.

С М В -3 -Т К Р -0 В 1

Продление СормоЬско-Мещерской линии метрополитена 
6 Нижнем Нобгороде от ст. "М оскобская" до ст. "Волга "1 2 - 1 6 -П г ^ Ъ ^ - от

Изм. Коядч Лисп N док Подпиа йатс
Разрабо/лал Вогомолоба 1 этап.

Ст.Стрелка. Вестибюль N1,N2, ТПП.
Отопление, теплоснабжение, 

бентиляиия и кондиииониообание.

Стадия Лист Листоб
Рук. гр. ВочкоЬа ‘"^ 0 ? П 4
Гл. спец. Дергачеба о т
Нач. отд. Бегцноба 9 j / r Вестибюль N1. 

Принципиальная схема бентиляции 
служебно-произбодстЬенных 

помещений ПЗ, 83.
ОАО

"Нижегородме/пропроект"Н. контр. БегцноЬа €Ц\/Ь
тип Демьяноб ^
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Принципиальная схема дентиляции 
служебно-произЬодстЬенных помещений /74, 

системы кондициониродания К1

<о3;
S:а
со

сз

а

-о
Э

С§

о
С:

L 6 b im = 3 0 5 ^ ^

И
ЭлектрощитоЬая

Клад.рем.и xp.y5.mex.

L6bim=190 
Lap =19 О

L6bim=160
Lnp=160

М

Выброс боздиха 6 тоннель

Пом. ком. 
канала
Lnp=15
L6bim=15

А

И
Теплобой пункт

Lnp=305  
у ,  Ldbim=305

Коридор

Принципиальная схема Ьентиляции 
теплобого пункта В9.

гоузодая 
площадка 1100

<
Служебный 

мостик

К 1Ь

О:

Коридор

б трап

Z
\

~ j < i i

[>
^.580

Пост полиции
Lnp=180
L6bim=120

Ш  [ >

■ЧК1

Теплобой пункт

L=305
L=305

I>

/74
Lnp=305

Кубобая
m

Lnp=115
L6bim=190

<]

V
Помещение приема 

пищи
Ш

Lnp=205  
L быт=310

V

Клад. ср. 
ино.защ. 
перс. ст.

Ш
Lnp=100
L6bim=10C

L6bim=310

О

5.030
Венткамера 
Lnp=^15  
L6bim=415 [U

ш

Данный лист смотреть собместно с листами 1, 7,

Забор боздиха из тоннеля^

С М В -3~ Т К Р ~ 0 В 1

Продление Сормобско-Мещерской линии метрополитена 
б Нижнем Нобгороде от ст. "М оскобская" до ст. "Волга "

1 этап.
Ст.Стрелка. Вестибюль N1,N2, ТПП.

Отопление, теплоснабжение, 
бентиляиия икондиииониообание

Вестибюль N1. Принципиальная схема 
Ьентиляции служебно-произЬодстЬвнных  
помещений П4-, 64, теплобого пункта В9, 

системы кондициониродания К1

Cmaduf

П

Лист

5

Листоб

ОАО
"Нижегородметропроект'
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Принципиальная схема Ьентиляции 
служебно-произЬодстденных помещений П5, В5.

Принципиальная схема 
Ьоздушно-теплоЬоО заЬесы 42.

Зп5пр Ьпядухп
из кассобого зала ПЗ

L n p = 3 0 0 \.

0 1

IK M Z M E K

<]

I>
Калориферная

Д Z U 7

Lnp=300
L6bim=300 ©

Ж

KXW

> Форкамера

Тамбур между дбумя линиями 
дберей бходоЬ-Ьыходоб б 

кассобый зал

[ M J Z W

<

Зпбпр бпздухп из 
кассобого зала

т .
L6bim=300

Данны й лист смотреть собместно с листами 1, 4-.

СМВ 3 ТКР 0В1

Продление Сормобско-Мещерской линии метрополитена 
б Нижнем Нобгороде от ст. "М оскобская" до ст. "Волга "1 2 - 16 -и 09. к

Изм. Кол.уч Лисп N док Подпиа Оатс.
Разработал Богомолода 1 этап.

Ст.Стрелка. Вестибюль N1,N2, ТПП.
Отопление, теплоснабжение, 

бентиляиия и кондиииониообание.

Cmaduf Лист Листоб
Рук. гр. Бочкоба ^ П 6
Гл. спец. ЦергачеЬа"
Нач. отд. Бегцноба Вестибюль N1. Принципиальная схема 

бентиляиии служебно-произЬодстбенных  
помещений П5, В5. Принципиальная схема 
боздушно-теплоЬой заЬесы 42.

ОАО
"Нижегородметропроект"Н. контр. Бегуноба 0 Ь т г

ГИП Демьяноб{ 9 W
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Принципиальные схемы Ьентиляции помещения приема пищи В 10, 
систем кондиционироЬания К14-,ККр.

Коридор
4.580

от /74 
L n p = 2 0 5 \\

t> Помещение приема пищи

Lnp=205
L6bim=310

Данны й лист смотреть соЬместно с листами 1, 5.
С М В ~ 3 - Т К Р - 0 В 1

Продление Сормобско-Мещерской линии метрополитена 
б Нижнем Нобгороде от ст. "М оскобская" до ст. "Волга "

Изм. Кол.уч Лисп N док lodnuc t йатс
°азра5отал Ьогомолода € ^ Л 1 этап.

Ст.Стрелка. Вестибюль N1,N2, ТПП.
Отопление, теплоснабжение, 

бентиляиия икондиииониообание

Стадии Лист Листоб
Рук. гр. Бочкоба П 7
Гл. спец. ДергачеЬа
Нач. отд. БегцноЬа (¥JV Вестибюль N1. 

Принципиальные схемы Ьентиляции 
помещения приема пищи 810, систем 

кондиционироЬания KU, ККр.
ОАО

"Нижегородметропроект"Н. контр. БегцноЬа ' Ш
ГИП Лемьянобй
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Принципиальная схема Ьентиляции санузлоЬ В7. Принципиальная схема Ьентиляции 
помещения приема пищи В8.

b î m L Ju n d u m  
6 Ьенткиоск

Коридор

Д

л л Сан. узел

К Ш
Д

Ш ш = 1 7 5

Л Л

Сан. узел
Д

L6b/m=175

а
Коридор

В 7
Венткамера

пт
Д

Lnp=100
L6bim=100

П1, П1р 
L n p = m

/Т п р

А
Помещение 
приема пищи

В2

Lnp=130
Lbbtm=185

О

Данный лист смотреть соЬместно с листами 1, 2, 3.
Изм. Колуч

Разработал
Рук. гр
Гл. спец.
Нач. отд.
Н. контр.
ГИП

Лист N док
Богомолода
Бочкоба
ДергачеЬа
Бегуноба
Бегцноба
День яN001

ГК02ОО
ИА-0Ю 12-200  
А-18(М=0,18кВт)

ЯыЛ.р.ас.Лаздух.п 
/ \ У ^  6 Ьент киоск

П2
Lnp=400^

V

Н Коридор
Д

Ж .

А
Венткамера

'L6bim=4-00

4,580
В2

Lnp=4-00
L6bim=4-00

В8

Коридор

-.£...1 В1р ..
L6bim^265

д А
Венткамера

В2 1.100

Lnp=265
L6bim=265

n i n i p
Lnp=265

t>

HodnuctQamG

crJV

C M B -3 -T K P -0 B 1

Продление Сормобско-Мещерскои линии метрополитена 
6 Нижнем Нобгороде от ст. "М оскобская" до ст. "Волга "

I этап.
Ст.Стрелка. Вестибюль N1,N2, ТПП.

Отопление, теплоснабжение, 
бентиляиия и кондиииониообание.

Вестибюль N1. 
Принципиальная схема Ьентиляции 
сану злоб В 7. Принципиальная схема 

Ьентиляции помещения приема пищи В8

Стадия

П

Лист Ли сто б

ОАО
"Нижегородметропроект'



П ринц ипиал ьная  схема подпора б о зд ^ха  
Ь лecmнuчн^JЮ кл ет ку  ПйЗ, ПД^.

П ринципиал ьная  схема системы 
кондиционироЬ ания  К 7

из Ьенткиоскс

■=о
а:э
S:
аfn

00

а
<3

-0
эс:
Q

с ;

"Сз
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5 :
<5э:

Венткамера

В2

Л пз
L6=400

-4-.615
1ХЧЧ1

ПЛ1

А
t

83  
Lnp=265

Коридор
Л

+ •'^,615

V
Лестничная клетка

Данны й лист смотреть собместно с листами 1, 4,

Д
+4,615

СМВ 3  ТКР 0В1

Продление Сормодско-Мещерской линии метрополитена 
6 Нижнем НоЬгороде от ст. "М оскобская" до ст. "Волга "

Изм. Колуч Лисп N док lodnuct Qami
Разработал Чистякоба 1 этап.

■ Ст.Стрелка. Вестибюль NIN2, ТПП.
Отопление, теплоснабжение, 

бентиляиия и кондиииониообание.

Cmadu9 Лист Листоб
Рук. гр. БочкоЬа f п 9
Гл. спец. Дергачеда"' 'M h i
Нач. отд. БегцноЬа М . О /Л Вестибюль N1. Принципиальная схема подпора 

Ьоздцха 6 лестничную клетку ПДЗ, П/J i 
Принципиальная схема системы 

кондиционироЬания К 7

ОАО
"Нижегородметропроект"Н. контр. БегцноЬа m l } m /v

ГИП Демьянобй
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Принципиальная схема отопления

1
сз

QQ

сзе
>§

а

с

I

CD
к:!

СМВ-3-ТКР-0В1

Данный лист смотреть собместно с листом 1. Разработал
Рук. гр.
Гп. спец.
Нач. отд.
Н. контр.
ГИП

Бочкоба
Бочкоба
Лергачеба
Бегцноба
Бегцноба
Д ем ьяно1^^^2ку/У

C /JY

Продление Сормобско-Мещерской линии метрополитена 
б Нижнем Нобгороде от ст. "Москобская" до ст. "Волга "

АистоЬ1 этап.
Ст.Стрелка. Вестибюль N1,N2, ТПП.

Отопление, теплоснабжение, 
бентиляиия и кондиииониообание

Вестибюль N1. 
Принципиальная схема отопления

Стадия
П

Лист
10

ОАО
"Нижегородметропроект " 

Формат A4-XJ







•о
s
5:аГоCQ

ае
=3
сЗэ

t§

О
с :

I

Принципиальная схема дентиляции служебно-произЬодстЬенных помещений П7, В 11.

~zz.

rF
ш й _______ ш й - м ш

Э лвкт рощ ит обая  

L n p ^ 2 3 5  
Lb ^ 2 3 5

В е н т а м е р а

В 2

н ю о

L n p = 3 0 0
Lb = 3 00

В 1 1 /

tF -

й

К у б о б а я  
Lnp=110  
L b  =180

Д

ВодоподогреЬат щ

Lnp=110  
Lb =180

m
К а л о р и ф е р н а я  

Lnp=4-65  
Lb  = 4 6 5

^ 4,580

:zy r zzz

rP-

B 2

Г а р д е р о 5 н а я  
о б щ а я  женски 

Lnp=1135  
Lb  =1135

' V

З абор  bo 3 д у х  a  
и з  т оннеля  

(Ьт орой пут ь)

К о р и д о р  й

й В 2

Преддушедай\ Г а р д в р о б н а я  
ж е н с к а я  о б щ а я  ж е н с к а я

L n p = 2 7 0  I L n p = 9 5 5  
L b  = 9 55

Ж

й

Преддушекя
м у ж с к а я
Lnp=180

В 2

К л ад о Ь ы е

Л -  -  м .

- ■  ■ .......................................................................................

В ы брос Ь о зд у ха
Н аим еноЬ ание Lnp Lb

Ь т оннель  
(перЬы й пут ь) К л а д о Ь а я  б ригад ы  пут и 140 140

К л а д о Ь а я  бригад ы  кон т акт но го  
оел ьса

95 95

П 7

В 2

1 Ч ХХ1

В ент кам ера  
L n p = 2 3 0  
Lb  = 2 30

Д а н н ы й  л и с т  см о т р е т ь  с о Ь м е с т н о  с  л и с т о м  1.

С М В - З - Т К Р - 0 В 1

П р о д л е н и е  С о р м о б с к о -М е щ е р с к о й  л и н и и  м е т р о п о л и т е н а  
б Н и ж н е м  Н о б г о р о д е  от  ст. " М о с к о б с к а я "  д о  ст. "В о л г а  "

Изм. Кол.уч /1ист N  док Подпись Дат а
Разработал М ясникоЬа J u 'v 0 ,/t 1 э т а п .

С т .С т релка . В е с т и б ю л ь  N1,N2, ТПП.
О т о п л е н и е , т е п л о с н а б ж е н и е ,  

б е н т и л я ц и я  и  к о н д и и и о н и о о б а н и е .

Ст адия Лист Листоб
Р ук. г р Б о ч ко Ь а  . П 13Гп. спец. Д е р га че Ь а
Нач. отд. Б егцноЬ а Ф / / Г В е ст и б ю л ь  N2. 

П р и н ц и п и а л ь н а я  схем а  Ьент иляции  
слджебно-произдодстденных помещений П 1В П

ОАО
"Н иж егородм ет ропроект  "

Н. контр. Ь егцноЬ а
ГИП Д е м ь я н о ^ . ш



Принципиальная схема дентиляции 
служебно-произЬодстЬенных помещений П8, П8р, В12, В12р, 

систем кондиционироЬания К8, Квр, К9, К10

«о
§
5:
сз
QQ

ае
=3
-Q

'§

с :

I

В ы 5 р ос  б о зд у х а
Ь т оннель  , 

(перЬы й пут ь)
К10.2 К8.2Р К8.2 К 9.2

— —

X > с .

^ 4 ,5 8 0

П8
В12 А  

В12р
П8р

т

—

1ЧЧЧ1ЧХХ1

Lnp=300 
Lb =300 

6 трап

8 2

И и и

L n p = 2 4 0  
Lb  =160

84-

С л и ж е бн о -
п роизоодст Ь енны е

П ом ещ ение
п одсчет а

м онет

V

84
\

[> ш

Ш
<

Пост
п о л и ц и и

Lnp=180

Z j T Z
Cepbep  
L np = 8 0  
L b  = 5 0

V

З аб ор  b 03д у х а
с  плат ф ормы

Билетная и разменная 
касса

L n p = 3 30  
L b  =220

К ор и д ор

й

Злект рощ ит оЬая

Lnp = 2 00
L 6 = 2 0 0

ТеплоЬой
п ун кт

L n p = 3 6 0  
L b  = 3 6 0

Н а и м ен о ба ни е L np L6

Помещ ение диспет чера лифта 
и б идеонаблю дения 170 115

Г а р д е р о б н а я 170 170
Ремонт  и  х р а н е н и е  уб о р о ч н о й  
т ехни ки 2 2 5 155

В ент кам ера  лифта 100 100

Помещ ение к о м м у н и к а ц и о н н о г о  
к а н а л а 2 0 2 0

Л
к  9.1

к  818  
L b  = 3 60

У

Д а н н ы й  лист смотреть соЬмест но с  лист ам и 1, 19.

Изм.
2

Кол.уч
Разработал
Рук. гр.
Гп. спец.
Нач. от д
Н. кон т р
ГИП

Лист
1 6-1 4
1ТШ.

М ясникоЬ а
Б о чко Ь а
Л е р га че Ь а
Б е ги но б а
Б егц н о Ь а .
Д ем ьянов

'Ш Е Е
Подпись

09.14
Д ат а

CMB-3-TKP-0B1
П р о д л е н и е  С о р м о б с к о -М е щ е р с к о й  л и н и и  м е т р о п о л и т е н а  
6  Н и ж н е м  Н о б г о р о д е  от  ст. " М о с к о б с к а я "  д о  ст. "В о л г а  "

1 э т а п .
С т .С т релка . В е ст и б ю л ь  N1,N2, ТПП.

О т о п л е н и е , т е п л о с н а б ж е н и е ,  
б е н т и л я и и я  и  к о н д и и и о н и о о б а н и е
Вестибюль N2. Принципиальная схема 

Ьентиляции служебно-произЬодстЬенных 
помещении П8, П8р, В 12, В12р, систем 
кондиционироЬания К8, К8р, К9, К10

Ст адия

П

Лист

14

ЛистоЬ

ОАО
"Н иж егородм ет ропроект '



1s:arnQa

C3e

I

Qc:
«0

Задор Ьоздцха 
из тоннеля 

(бторой путь)

Наименобание Lnp Lb

Кладобая службы тоннельных 
сооружений 75 75
Кладобая электромеханической 
службы 75 75

Кладобая службы сбора доходоб 105 105

Кладобая участка кабельной сети 75 75

Принципиальная схема Ьентиляции 
служе5но-произЬодстЬенных помещений П9, В 13, 

систем кондициониробания К12, К13

в  17
L6bim=315

П9

1 1 

1

+^,580

В2
Венткамера 

Lnp=200 д  
L6 =200 ^

В2 й 82 В2 В2

Кладобые Кубодая Помещение
конмуникйционного

канала

Помещение 
хранения и ремонта 
Ьестибюльных д6б

Помещение приема 
пищи и отдыха

Помещение
досмотра

' Выдрос боздуха 
б бенткиоск

Наименобание Lnp L6

Помещение группы обслужибания 
подстанции 215 КО

Мастерская службы электроснабжения 230 230
Мастерская электромеханической 

слцжбы 280 280
Помещение электромеханика 315 210
Бригадир службы сбора доходоб 170 110
Помещение персонала околотка текущего 
содержания тоннельных соорцжении 325 215
Помещение мастера службы тоннельных 

соорцжении 150 100
Помещение электромеханника службы 

электроснабжения 185 120

Помещение старшего кассира 185 120

Данный лист смотреть собместно с листами 1, 18, 19.

С М В - 3 - Т К Р - 0 В 1

Продление Сормодско-Мещерской линии метрополитена 
6 Нижнем Нобгороде от ст. "М оскобская" до ст. "Волга "1 1 - 16-Ц 09.%

Изм. Колуч /1ист NdoKl1Подпись Дата
Разработал 5огомолоб1 M l'J < 1 этап.

Ст.Стрелка. Вестибюль N1,N2, ТПП.
Отопление, теплоснабжение, 

бентиляиия и кондиииониообание.

Стадия Лист Листоб
Рук гр Бочкоба ^ П 15Гп. спец. Дергачебс
Нач отд. Бегцноба m / v Вестибюль N2. 

Принципиальная схема бентиляции 
служебно-произбодстбенных помещений 

П9.В13. систем кондиииониообания К12. К13

ОАО
"Нижегородметропроект"И. контр. Бегцноба

ГИП Демьянов



Принципиальная схема Ьентиляции caнlJзлob B U
6 бенткиоск

от П9 
Lnp=UO

15:
сз
оа

СЗе
сз
-о

ос:

«с>

Наименобание L6

Умы бальная му ж  ска я 125

Умыбальная ж енская 100

г '

Наименобание L6

Душебая ж енская 320

Душебая мужская 2 ^0
6 тоннель В и

(пербый путь) О
кВ 13

Венткамера С /У

Lb = К 0 t В2 +^,580

й
Умыбальные

+ 1,100

Д й

Душебые
П оплабкобая

камера
L6 = Ш

Д
С /У  
L6 =125

. ~Ж  §71

А
Ш

1
ш  й / ' » 7

Аклгж ^  д

L6=150 L6=175

L .

С /У  мужской  
L6 =350

1 ........................................................... 1 ........

фекальный
5а к

Данный лист смотреть собместно с листами 1, 15.

СМВ 3 ТКР 0В1
Продление Сормобско-Мещерской линии метрополитена 
б Нижнем Нобгороде от ст. "М оскобская" до ст. "Волга "1 1 - 16-% 09.%

Изм. Кол.уч Лист NdoK Подпись Дата
Разработал МясникоЬа m / f 1 этап.

Ст.Стрелка. Вестибюль N1,N2, ТПП.
Отопление, теплоснабжение, 

бентиляиия и кондиииониообание.

Стадия Лист Листоб
Рук. гр Бочкоба ■ ж /4 п 16
Г/1. спец. Дергачеба 0 j f
Нач. отд. БегуноЬа f f f f r Вестибюль N2. 

Принципиальная схема бентиляции 
санузлоб В и

ОАО
"Нижегородметропроект"Н. контр. Бегцноба т ,/¥

ГИП Демьяноб^. т х



Принципиальная схема Ьентиляции 
комнаты для сушки спецодежды В 15.

Принципиальная схема подпора Ьоздуха  
б лифтоЬую шахту ПД1ПД2.

6 Ьенткиоск

от П9 
Lnp^U O

=0а::э
сз
оа

сз6

-о

ос:

«о

к  в  12. в  12D 
/Lb =100

Венткамера из бенткиоска /
В2

Венткамера 1X4X1

815.
А

Коридор
Д

кВ 1 3
Lnp=100 
Lb =100 Г хта

L 6 = U 0

^т.
^.580

Комната для 
сушки спецодежды

В2

ПП2

от П8, Пвр 
Lnp=100

+ 1,100 т

Данный лист смотреть соЬместно с листами 1, 14-, 15.

CMB-3-TKP-0B1
Продление Сормодско-Мещерской линии метрополитена 
Ь Нижнем Нобгороде от ст. "М оскобская" до ст. "Волга "

J _____

1 эт ап.
Ст.Стрелка. Вест ибюль N1,N2, ТПП.

Отопление, т еплоснабж ение , 
б е нт и л яии я  и ко н д и и и о н и р о б а н и е  

.  ̂ Вестибюль N2.
Принципиальная схема Ьентиляции 
комнаты для сушки спецодежды В 15. 

Принципиальная схема подпора ооздуха  
 б лифтобцш шахтц ПД1ПД2.

Стадия

П

Лист

17

Листоб

ОАО
"Нижегородметропроект'



«с>
§
5:
сз
CQ

сзе

с5Сз
'§

о
С;

Принципиальная схема Ьентиляции медпункта В 16, 
системы кондиционироЬания К11.

в  денткиоск

Данный лист смотреть содместно с листами 1, 15. Изм. Кол.уч
Разработал
Рук. гр.
Гп. спец.
Нач. отд.
Н. контр.
ГИП

Лист N док
Мясникоба
Бочкоба

Двргачеба
Бегуноба
Бегцноба
ДемьяноЬ;

Подпись Датй

O f jy

0 /./У
Ш 1 .

С М В - 3 - Т К Р - 0 В 1

Продление Сормобско-Мещерской линии метрополитена 
б Нижнем Нобгороде от ст. "М оскобская" до ст. "Волга "

1 этап.
Ст.Стрелка. Вестибюль N1,N2, ТПП.

Отопление, т еплоснабж ение , 
б е нт и л яии я  и ко н д и и и о н и р о б а н и е

Вестибюль N2. 
П ринципиальная схема бент иляции  

м едпинкт а  В 16 системы  
к о н а и и и о н и п о б а н и я  К 11.

Стадия

П

Лист

18

Листоб

ОАО
"Нижегородметропроект'



Принципиальная схема Ьентиляции 
теплоЬого пункта В 18

Принципиальная схема Ьентиляции 
помещения приема пищи и отдыха В 17

Выброс боздуха 
Ь тоннель 

(пербыи путь)

от П9
Lnp=215

кВ13

82
Помещение приема пищи 

и отдыха
Lnp=215
L b ^ i 9 5

Lnp=UO

ш
@ r

817

D>l

Венткамера 
Lnp=UO 
Lb %0

+ ,̂580

от П9 
Lnp=140

Выброс боздуха 
б бенткиоск

1s:а
QQ

сз

сЗ

о
С:

«о

Данный лист смотреть собместно с листами I  К , 15.

CMB-3-TKP-0B1
Продление Сормобско-Мещерской линии метрополитена 
б Нижнем Нобгороде от ст. "М оскобская" до ст. "Волга "

Изм. Кол.уч Лист N док Подпись Дата
Разработал Мясникоба i i  / f 1 этап.

Ст. Стрелка. Вестибюль N1,N2, ТПП.
Отопление, т еплоснабж ение , 

б е нт и л яи и я  и ко н д и и и о н и о о б а н и е .

Стадия Лист Листоб
Рук. гр Бочкоба П 19Гп. спец. Дергачебс
Нач. отд. Бегуноба у r / f Вестибюль N2. Приниипиальная схема 

Ьентиляции теплодого пункта В 18. 
Принципиальная схема Ьентиляции 

помещения приема пищи и отдыха 817

ОАО
"Нижегородметропроект "Н контр. Бегцноба

ГИП Демьянобл ?//У







«о
§s:

Принципиальная схема Ьентиляции трансформаторного зала П10, П11 В19, В20

Забор Ьоздуха 
из тоннеля

Забор Ьоздуха  
из тоннеля

к В З
Lb=^80

Венткамера 
трансформаторного 

зала ТПП

к  8 3  
'L 6=^95

от ПЗ 
^ L n p = ^ 9 5

84

8енткамера 
тра неф орма торного 

и распределительного 
залоб ТПП

Выброс Ьоздуха  
6 Ьенткиоск

Выброс боздуха  
б бенткиоск

+5,065 > 1 < ] +5,065

Lnp=35 870 
L6 =^35 870

Тра неф орматорны й 
зал  ТПП

82

^0.900

сзе

сЭ

ос:

Данный лист смотреть собместно с листами X Из м. Коп.уч
Разработал
Рук. гр
Гп. спец.
Нач. отд.
Н. контр

Лист Н док
ЧистякоЬа

Бочкоба
Дергачеба
Бегуноба
Бегуноба

Подпись Дата

Р // 'Г
P /J /
Ж /1

С М В -3 -Т К Р -0 В 1

Продление Сормобско-Мещерскои линии метрополитена 
б Нижнем Нобгороде от ст. "М оскобская" до ст. "В олга"

1 этап.
Ст.Стрелка. Вестибюль N1,N2, ТПП} 

Отопление, теплоснабжение, 
бентиляция и кондиииониробание

ТПП
Принципиальная схема бентиляции 

трансформаторного зала П10, ПИ, В19, В20.

Стадия

П

Лист

22

Листоб

ОАО
"Нижегородметропроект' 

 Формат АЗ



Принципиальная схема дентиляции распределительного зала Ш2, В21

1
I0Q

от ПЗ 
Lnp=4-95

Выброс боздцха  
б бенткиоск

к В З
L6 = i9 5 ^

Забор доздуха  
из кассобого зала

84

Венткамера Венткамера 
ра спределитель но г о 

зала ТПП
В21 ^ трансформаторного 

и распределительного  
за лоб ТПП @MJfJf

+4,615
+5,065

z5 Й7

m 2

от П К  
Lnp=395

к  823  
L 6 = 3 9 5

Lnp= 13850 
L6 =13850

Распределительный 
зал  ТПП

+0,900

СЗе

§

§

I

Данный лист смотреть соЬместно с листом 1, 25.
1 1

Изм. Кол.уч
Разработал
Рук. гр.
Г /7. спец.
Нач. отд.
Н. контр
ГИП

Лист
16-14 
Н док

Чистякоба
Бочкода
ДергйчеЬа
Бегунода
БегцноЬа
Демьяно6(

ПодпЬсь
09.14
Цата
т м

0 > /7
ш Ж

9 / f

С М В -3 -Т К Р -0В 1
Продление Сормобско-Мещерской линии метрополитена 
б Нижнем Нобгороде от ст. "М оскобская" до ст. "Волга "

1 этап.
Ст.Стрелка. Вестибюль N1,N2, ТПП.

Отопление, теплоснабжение, 
бентиляиия и кондиииониообание.

ТПП
Принципиальная схема дентиляции 
распределительного зала П12, 821

Стадия

П

Лист

23

Листоб

ОАО
"Нижегородметропроект' 

Формат АЗ



во
§5:
сз
CQ

СЗе

§

ос:

I

к ш

к ш

Принципиальная схема Ьентиляции aккlJм^ляmopнoй П13, В22

Забор боздуха

к В ? 3 ../ 
L6 =325

Мастерская 
слесарная ТПП

^4,615 В2

Коридор

Д

из кассобого зала

мт Ш А^ 
'L b  =325

-4,615

Выброс боздуха  
б бенткиоск

Lnp=290 
L6 =290 ■ вп

♦ М1 ф :♦ U♦ д 1 УЭ? ;

г т

Л 1

N

В22

Коридор

V Д +0,900

V  Тамбур 
аккумулят орной

у  1+0,900

Венткамера
аккумулят орной

тР Щц—

V
Из ни ж ней

Кислотная 

L6 =270 1+0,900

зоны

ап

тР Щх..

Из н и ж н е й , 
зоны Аб

5 7 7

\ п р = ^  1730

^ 1,002

- Из б ррхнйй  чоны  
^ L 6 = 1 M t  1153

L 6 = 2 m 6  1730 Н/ Аккумулят орная1ULI /

11

Данный лист смотреть соЬместно с листами 1, 25.

СМВ 3 ТКР 0В1
Продление Сормобско-Мещерской линии метрополитена 
б Нижнем Нобгороде от ст. "М оскобская" до ст. "Волга "/ 2 1(>-Ц 09.14

Изм. Кол.уч Лист N док. PoShucb Дата
Разработал Чистякоба m j f 1 этап.

Ст. Стрелка. Вестибюль N1,N2, ТПП.
Отопление, теплоснабжение, 

бентиляиия и кондиииониообание.

Стадия Лист ЛистоЬ
Рук. гр. БочкоЬа , Ж 0 П 24
Гп. спец. ДергачебЬ
Нач. отд. Вегцноба М ТПП

Принципиальная схема бентиляции 
аккумуляторной П13, В22

ОАО
"Нижегородметропроект"Н. контр Бегцноба

ТИП Демьяноб ^t e r ’М Г



1
IQQ
C3e
'§=)
§

oc:

I

НаименоЬание Lnp Lb

Мастерская слесарная ТПП 325 325
Помещение оператиЬного 
персонала ТПП 190 120
Помещение ремонтного 
персонала ТПП 270 170

СерЬерная 255 165

Принципиальная схема дентиляции служебно-произдодстбенных помещений П14-, В23

Спцжебно-
произоодстЬенные

помещения

Коридор \Д_

Электрощитодая

Lnp=215 
Lb =215

Венткамера с.у. 

Lnp=m

й

Дистиляторная 

L6 =100

А L

Венткамера 
распределительного 

зала ТПП
Lnp=395 
Lb =395

КладоЬая
ТПП

Lnp=95 
Lb =95

Венткамера

В2

ЗлектрощитоЬая

Lnp=365 
Lb =365

ж .

Помещение
ЬодоподогреЬателя

Lnp=165 
Lb =270

Lnp=195

В23

1----- Г

Венткамера
В2 Л

Lnp=150 
Lb =150

Н,б15

zl! P z . тР! 5z

Помещение 
приема пищи ТПП

Lnp=155
к  8 25  

Lb =230

В2

Служе5нЬ1е
помещениЩе

Lnp=240 
Lb =155

J___ L

-7̂
пи

Венткамера
В2

Lnp=160 
Lb =160

+0,900

i f S

Д +4,615

I Выброс 
Ьоздуха 

b Ьенткиоск

Забор
Ьоздуха 

из тоннеля 
(перЬого пути)

I I_____

Коридор [Л } +0,900

/ 1 7 /

''^ '~ '''1 ^Ш м вщ Ь а ^ Lnp Lb

Служебное п о м е щ е н и е ^ ^ "-^ ^ 125 80

Служебное помещение 455

Данный лист смотреть соЬместно с листом 1, 26, 27.

СМВ-3-ТКР-0В1
Продление Сормобско-Мещерской линии метрополитена 
б Нижнем Нобгороде от ст. "М оскобская" до ст. "Волга "1 7 - 16-14 09.14

Изм. Кол.уч Лист N док. Подпись Дата
Разработал ЧистякоЬа Л # 1 этап.

' Ст.Стрелка. Вестибюль N1,N2, ТПП.
Отопление, теплоснабжение, 

бентиляиия и кондиииониообание.

Стадия Лист ЛистоЬ
Рук. гр. БочкоЬа П 25Гл. спец. ДергачеЬа m j ' i
Нач. отд БегцноЬа о т ТПП. , Принципиальная схема Ьентиляции 

служебно-произбодстЬенны X 
помещений П14, В23.

ОАО
"Нижегородметропроект"И. контр БегуноЬа ' т

ТИП ДемьяноЬ^ % Ж }М 2 ^



ж .

С)
§
5:сз<>)00

:dо
::d

ос;

С)

П ринц ипиал ьная  схема Ьентиляции са н ^зл о б  В24- П ринципиальная  схема подпора боздуха  
Ь лестничнрю кл ет ку  ПД5, ПД6.

от п и  
Lnp=150

+4,6 f5

от п и  
' Lnp= 115

^4.615
^4.615

В ент кам ера  
санузлоб

Ш

С анузел
\

Lb =175

tS S z-

Выброс Ьоздцха 
Ьенткиоск

 ̂0 .900

Ш
С анузел  

с душ ебой

L6 =250

Данный лист смотреть собместно с листами 1, 25.

СНВ 3  ТКР 0В1

П родление С ор м о бско -М е щ е рско й  л и н ии  мет рополит ена  
6 Н иж нем  Н обгороде  от ст. "М о с к о б с к а я "  до ст. "В о л г а "

Изм. Кол.уч Лист N док Подпись Дата
Разработал Чистя кода 1 эт ап.

Cm Стрелка. Вестибюль N1,N2, ТПП.
Отопление, т еплоснабж ение , 

бе нт и ляии я  и ко н д и и и о н и о о б а н и е .

Стадия Лист Листоб
Рук. гр. Бочкоба П 26С/1. спец. Дергачеба 9 / . /9
Нач. отд. Бегуноба # # ТПП

Принципиальная схема дентиляции 
санузлоЬ B2i. Принципиальная схема подпора 

боздцха 6 лестничнцю клеткц ПД5, ПД6.

ОАО
"Нижегородметропроект"Н. контр. Бегунова

ГИП Д ем ьяной Й/Z f
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Принципиальная схема бентиляции помещения приема пищи В25

от П и

от п и  
L n p ^ m

от п и  
Lnp=155

Помещение
приема
пищи

Lb =230

1
=*-------- Венткамера

V
В2 

Lb =195

+^,615

1

V

Коридор

J I .

Be нт камера  

p i

Зыброс__
'Ьоздуха б 
Ьенткиоск

Н ,б15 Н,615

от п и
+0,900 Lnp=160

. от пи_
см. лист 25

й В2

ж. В23.....
L6bim=150

1.1
Коридор Венткамера

■f0,900 Л В2
+0,900

Данный лист смотреть соЬместно с листами 1, 25.

СМВ 3 ТКР 0В1
Продление Сормобско-Мещерской линии метрополитена 
6 Нижнем Нобгороде от ст. "М оскобская" до ст. "В олга"7 1 - 16-и 09.%

Изм. Кол.уч Лист N док Подпись Цата
Разработал ЧистякоЬа т м 1 этап.

■Ст.Стрелка. Вестибюль N1,N2, ТПП.
Отопление, теплоснабжение, 

бентиляиия и кондиииониообание.

Стадия Лист Листоб
Рук. гр. Вочкода / ^ / 4 П 27
Гл. спец. Дергачеда
Нач. отд. Бегиноба 0 : /Г ТПП.

Принципиальная схема бентиляции 
помещения приема пищи В25.

ОАО
"Нижегородметропроект"Н. контр. Бегунода m w

ГИП Демьяной^ i f / 'f
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Принципиальная схема бентиляции Ьенткамеры В26, 
систем кондициониродания К  /4, К  U p

Выброс боздцха 
д тоннель 

(пербого пути)

/ 7 ^
от П К  

=255
от п и  

Lnp=115

к В 2 3  
Lb =165

от П К  
Lnp=195

к  В24- 
Lb =115

U.580

K 1 U

СерЬернйя

О В2

K U .2 P  

<

^4,615

к В 2 5  
Lb =195

+4,615

хч ч

л

сг

Венткамера с.у.

Д

Венткамера

В2

В26

В2

+0,900

сс
Ь трап

Lnp=4200 
Lb =4200

R
Коридор [2] +4,615

R

-R-
■ R.

Забор Ьоздцха 
из тоннеля 

(перЬого пути)

Венткамера <
К % . 1р

< 1
К14.1

Данны й лист смотреть соЬместно с листом 1, 25, 26, 27.
Изм. Кол.уч
Разработал
Рук. гр.
Гл. спец.
Нач. отд.
Н. контр
ГИП

Лист N док
ЧистякоЬа
БочкоЬа
ДергачеЬа
БегцноЬа
БегуноЬа
Демьяно1

Подпись

21

Дата
о т

СМВ-3-ТКР-0В1
Продление Сормобско-Мещерской линии метрополитена 
б Нижнем Нобгороде от ст. "М оскобская" до ст. "Волга "

I этап.
Ст.Стрелка. Вестибюль N1,N2, ТПП.

Отопление, теплоснабжение, 
бентиляиия и кондиииониообание

ТПП
Принципиальная схема бентиляции

бенткамеры В26, систем 
кондициониробания К 14, К  14р.

Стадия

П

Лист

28

ЛистоЬ

ОАО
"Нижегородметропроект'



функциональная схема систем 
Пг п и  П2^ ПЗ  ̂ /74

I
5:
оа

ЧслоЬные обозначения
PDI -  дат чик-реле перепада дабления 
м -  злектроприбод
TS -  термостат угрозы замерзания калорифера 
ТЕ -  датчик температуры приточного боздуха

л

СМВ-3-ТКР-0В1

Изм. Колм 7!йапN док. Подпись

- щ -

Дата

Продление Сормобско-Мещерскои линии метрополитена 
б Нижнем Нобгороде от ст. "М оскобская" до ст. "Волга"

1 этап.
Ст. Стрелка. Вестибюль М1М2,ТПП 

Отопление, теплоснабжение, 
бентиляиия и кондиииониообание

/lucmodРазработал Чистякоба

§

I

Рук. гр. Бочкоба
Гл. спец. 
Нач. отд. 
Н контр.

Иергачеба
Бегуноба
Бегуноба

9 /J 'f

e /Jy
Вестибюль N1. Услобные обозначения 

Функциональная схема 
систем П1, П1р, П2, ПЗ, П4.

Стадия

П

/1ист

29

ОАО
"Нижегородметропроект'



функциональная схема системы ПДЗ

Функциональная схема системы ПД^

«о
sа
00

Г --------- 1

т
I

функциональная схема системы П5
I— @ — I

I ( §  I f ^ @ - |  ~ d i

Данный лист смотреть собместно с листом 29.
сз

§

CMB-3-TKP-0B1

Изм. Коп.уч /1ист N док Подпись Дата

Продление Сормобско-Мещерской линии метрополитена 
6 Нижнем Нобгороде от ст. "М осковская" до ст. "Волга "

Стадия /)исто6Разработал ЧистякоЬа

О
с :

Рик. гр. Бочкоба
о ш

Г л. cneLi ДергачеЬа
Нач. отд. Бегиноба
Н. контр. Бегиноба

0/./Y

U /iY

Тэтап.
Ст.Стрелка. Вестибюль N1,N2, ТПП.

Отопление, теплое на джение, 
■бентиляиия и кондиииониообание

Вестибюль N1. 
Функциональная схема системы П1 
Функциональная схема системы и ! 
Фцнкциональная схема системыП'.

П

/1ист

30

ОАО
"Нижегородметропроект'
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Функциональная схема системы ПД1

Функциональная схема системы ПД2

г  iPDS]  1

(ё I ё
Г Г

Данный лист смотреть собместно с листом 29.

CJ

t§

СМВ-3-ТКР-0В1

Изм. Кол.уч Тшст N док. Подпись Дат

Продление СормоЬско-Мещерской линии метрополитена 
6 Нижнем НоЬгороде от ст. "М оскобская" до ст. "Волга "

Стадия /1исто6Рашдотал Чистякоба

Ос:

Рик. гр. Б очко 6а
гл. спец. йергачеба
Нач. отд. Бегиноба
Н. контр. Бегиноба
ГИП

т у

1 этап.
Ст.Стрелка. Вестибюль N1,N2, ТПП.

Отопление, теплоснабжение, 
бентиляиия и кондиииониообание.

М -
ЛеньянрОр^ ■ I _

Вестибюль N2. 
Функциональная схема системы ПД1. 
Функциональная схема системы ПД2

П

/1ист

33

ОАО
"Нижегородметропроект'









функциональная схема системы ПД5

Функциональная схема системы ПДб

---------- 1

Данный лист смотреть собместно с листом 29.

СМВ-3-ТКР-0В1
Продление Сормобско-Мещерской линии метрополитена 
б Нижнем Нобгороде от ст. "М оскобская"до  ст. "В олга"

Стадия /lucmodТэт а п.
.Ст.Стрелка. Вестибюль N1,N2, ТПП 

Отопление, теплоснабжение, 
бент иляиияикондиииониообание П

Лисш

37

ТПП.
Функциональная схема системы ПД5. 
Функциональная схема системы ПДб

ОАО
"Нижегородметропроект'
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ЧслоЬные обозначения
-  Пластинчатый теплообменник

-  Насос

-  ЗадЬижка фланцебая с эл.прибодом

-  Электронный регулятор температуры 
с погодной коррекцией

-  Датчик температуры
-  Узел учета теплобой энергии

-  Клапан седельный регулирую щ ий-^-^  
электроприбодом

-  Регулятор температуры, диапазон  
настройки 20-60°С

-  Регулятор перепада даблений у  ^

-  Регулятор дабления "после себя"

-  Гоязебик

-  Фильтр сетчатый фланцебый со 
спускным краном

-  Магнитный преобразобатель боды

Принципиальная схема аЬтоматизироЬанного ^зла упраЬления
Т1 Из теплобого

-  Охладитель проб сетебой боды

-  Водосчетчик

-  Клапан отсечной сальникобый с МИМ 
(мембранным исполнительным механизмом)^

-  Клапан балансиробочный
\Ж\ -  Кран фланцебый с ручкой
М  -  Клапан обратный 

t x ]  -  Кран  -  спускник
t> -  Переход
^  -  Напрабление теплоносителя

-  Манометр, кран трехходобрй, 
отборное устройстбо дабления

У -  Термометр технический, б комплекте 
с опрабой, бобышка под термометр

Т -  Термопреобразобатель, бобышка
Т -  Датчик дабления, кран трехходобрй, 

отборное устройстбо дабления

Т1, Т2 -  подающий и обратный трубопрободы теплобой сети;
Т13, Т23 -  подающий и обратный трубопрободы систем отопления;
Т12, Т22 -  подающий и обратный трубопрободы систем теплоснабжения; 
Т96 -  дренажный трубопробод;
В1 -  трубопробод бодопробода.

Формат АЗ



Принципиальная схема абтоматизироЬанного узла упрабления

Ист.
S t ra to 5 -Z  30 /1 -12

" iC  7m / /  f

1
IOQ

отопления бестидюля N"2 
0=0,312Гкал/ч, 
6=12А 88т /ч, Т =70%
Р=56,5м. 6. ст.

1 Данны й лист смотреть собместно с листом 38
2. Проект узла учета теплобой энергии смотри комплект Э0Б1.

ЛРгр.=1,71м.б.ст. 
ЛРнагр.=0,39м.б.ст.

I Чслобные обозначения  
С -  граница проект иробания узла учета теплобой энергии

С М В -3-ТКР -0В 1
Продление Сормобско-Мещерской линии метрополитена 
б Нижнем Нобгороде от ст. "М оскобская" до ст. "Волга "1 3 - 16-14 ОЫ

Изм. Кол.уч. Лист Подпись
Разработал Богомолоба w W 1 этап.

Ст.Стрелка. Вестибюль N1,N2, ТПП.
Отопление, теплоснабжение, 

бентиляиия и кондиииониообание.

Стадия Лист Листоб
Рик. гр. Бочкоба п 39Гп. спец. йергачеЬа
Н. конт р Бегцноба Вестибюль N2. Принципиальная  

схема абтоматизиробанного  
узла упрабления.

ОАО
НижегородметропроектНач. отд. Бегиноба (Р ? /9

ГИП
Форма т А 2 I
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m

П рин ц ипиал ьн ая  схема dbm oijdaneH un из ЬерхнеО зоны плат ф орменного участ ка

В ы брос н а р ц ж и  через б е н т ки о ск  тип 2  Т о н н е л ь н а я  реш ет ка

■ 7 7 7 : : ^ 7 Т / / Л / / / у / / / / / / / / / / У / У / / / / / / / / / / / V / / / / / ^ . h  / / / / / V / У / / / У / / / / / / / / / ■ ' / / / / / / / / / / у / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / у / У / / / / / / / / / / / 7 7 7 / : У / / У / / 7 у / 7 / У У 7

8 0 0 х Ш
Ось 2  пут и

П о дб а л  
бест. 1 

(б е н т ка н а л )

-1 7 0 0

+ 1,100 800x1600

Ось ст ан ц ии-е  о о

Плат ф орма

Q - -е-

П о дб а л  
бест. 2  

(б е н т ка н а л )

-1 ,5 5 0

Ось 1 пут и

^ . ^ / / , у у / у у у у у 7 у у у т ; 7 у / / , у / / / / / / / / / / у / / / / / / / / / / / у / у / / / : т 7 у 7 7 у у / 7 7 у ; г у у 7 , у 7 7 у у ^ . ^  / у / , у у у / ^ у у у / у у .

у в. Ш. / / Вестибюль 1
в О О х Ш

П лат ф орм енны й у ч а с т о к Вест ибюль 2

=0
3 :

5 :
сз
CQ

сз

5з
сЗ

Q
С :

« а

71 / / /

С т а нц и он н а я  бент кам ера
Разрез 1-1

Т о н не л ь н а я  реш ет ка

§

^ ■ z z

г е р м и к -Д У

О гнезащ ит ное
покры т ие

Плат ф орма  

Л 100

Д а н н ы й  лист смотреть собмест но с  лист ом 1

Z Z 1
\ /

П о дб а л

-1 5 5 0

\ /

С М В - 3 - Т К Р - 0 В 1

Продление СормоЬско-Мещерской линии метрополитена 
Ь Нижнем Нобгороде от ст. "М оскоЬская" до ст. "В о т а "1 - Ноб. 1 6 -и ■̂ Чег̂ еф- 09. %

Изм. Кол.дч Лист N док ПодпЬсь Дата
Разработал Чистякоба 9 S A 1 этап.

Ст.Стрелка. Вестибюль N1,N2, ТПП.
Отопление, т еплоснабж ение , 

б е нт и ляии я  и ко н д и и и о н и о о б а н и е .

Стадия Лист ЛистоЬ
Рук. гр. БочкоЬа П 42
Гл. спец. Лергачеда m ' f
Нач. отд. Бегцноба M i y Принципиальная схема дымоудаления  

из берхней зоны платформенного 
у ч а с т к а .

ОАО
"Нижегородметропроект"

Н. контр. Бегцнода т 0 / ( /
ТИП ЛемьяноЬс
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П ринципиальная схема Ьентиляции  
элЁктрощитоЬой 6 режиме удаление  дыма и газа  

после тушения пожара

К Ш = 1

от оснобнои  
системы  

бент иляции
о т  о с н о б н о й ^  

с и с т е м ы  
б е н т и л я ц и и

из ни ж н еи  зоны

-  п р и н я т  4 --Х  к р а т н ы й  б о з д у х о о б м е н

т - 1(нп)

№ пом. Н аим енобание  пом ещ ений
Кат.
ю м е-
щ е-
ния

Вестибюль№1 от м.+4,500

20Л6,65 Злект рощ ит обая В4

7 Элект рощ ит обая осбещ ения В4

Вестибюль N’t  отм. +1,100

12 Элект рощ ит обая 8 4

2 9 Элект рощ ит обая В4

6 Элект рощ ит обая В4

Вестибюль №2. отм.+ 4 ,500

11 Элект рощ ит обая В4

46 Элект рощ ит обая 8 4

Вестибюль №2. отм. +1,100

5 Элект рощ ит обая 8 4

C M B -3 -TK P -0B 1

1 Наб. 1 6 -и
Изм. Кол.учЛист N док

09.14
ПодписЩ ат с

Продление С орм обско-М ещ ерскои л и н ии  мет рополит ена  
д Н ижнем  Н обгороде от ст. "М о с к о б с к а я " до ст. "В о л г а "

ос:

о

Разработал Богомолода
Рук. гр. Б очкоб а
Гл. спец. Дергачеда

'МЛ/
1 этап.

Ст.Стрелка. Вестибюль N IN 2 , ТПП.
Отопление, т еплоснабж ение, 

бент иляиия и кондиииониробание .
Вестибюль N1. 

Принципиальная схема бентиляции 
электрощитоЬой б режиме удаление 

дыма и газа после тишения пожаоа

C m aduf

П

Лист

43

Листоб

Нач. отд.
Н. контр.

Бегцноба
Б егуноба

ГИП Лемьяноб

ОАО
"Нижегородметропроект'





Ко д  о б о р у д о -  
д а н и я ,и з д е ^  
лия, м а т е р и а^  
ла

единицы
кг

10. К р а н  ш арадой лат унны й Р у  1,6МПа, Ттах=^150°С, М у 15 'V a n fo s s ' шт бо здуш н ик

11 Л у 2 5 шт сп у с к н и к и

12 М у40 шт 8 с п у с кн и ки

13. К р а н  ш аробой стальной ф ланцевы й Р у 1,6МПа, Ттах=200°С, Д у 4 0 "N A V A L шт

и Д у5 0 шт

15 Л у 6 5 шт 2

16 М у80 шт 3 / 1.2 /

17. К л а п а н  обрат ны й п р уж и н н ы й  т арельчат ы й м е ж ф ла н це б ы и тип 802 "D a n fo s s ' шт 2

Р у 1,6 М Па, Т м а х = 2 0 0 Х  Д у 5 0

18. К л а п а н  обрат ны й ла т унн ы й  муф т обы й с м е т а лли че ски м "D a n fo s s '

зат вором  Тмах=110°С, Д у 2 5 шт для  д р е на ж а

19. Д и 4 0 шт

20. Т рубопровод  из ст альны х эл е кт р о сб а р н ы х  прям ош обны х т руб ГОСТ 10704-91

0 1 08 x4 ,0 м 8

0 8 9 x 3 ,5 м 18

0 7 6 x 3 ,5 м 10

21 Трубопровод из стальных бодогазопроводных обыкновенных труб ГОСТ 3 2 6 2 -7 5 *

0 5 0 x 3 ,5 м 16
= 0
3:

5;
а

-о

ос:

= С )

0 4 0 x 3 ,5 м 11

0 3 2 x 3 ,2 м 2

0 2 5 x 3 ,2 м 2

0 2 0 x 2 ,8 м 2

015x2 ,8 м 5

2 2  Отвод 9 0 ° ст. 0 7 6 x3 .5 ГОСТ 17375-2001 шт

Отвод 9 0 ° ст. 0 5 7 x3 .5 шт 11

СМВ-3-ТКР-0В1.С
Лист

1 1 - 16-14 09.14 2И з м . Кол.уч Л и с п N d o K . П о Ъ п . Л а т а



К о д  обо р у д  от­
д а н и я ,и з д е ­
лия, м а т е р и а ­
ла

единицы
кг

0 т 6 о д 9 0 °ст . 0 4 5 x 3 .5 шт

23. П е р е ход  ст. К - 1 - 4 2 А х 2 ,6 -2 1 ,3 x 2 ,0 ГОСТ 1 7 3 7 8 -2 0 0 1 шт 2

24. П е р е ход  ст. К - 2 - 4 5 х 2 ,5 -3 8 x 2 ,0 шт

25. П е р е ход  ст. К - 2 - 5 7 х З ,0 -3 8 x 2 ,0 шт 2

26. П е р е ход  cm  К - 2 - 5 7 х З ,0 - 4 5 х 2 ,5 шт

27. П е р е ход  ст. К - 2 - 7 6 х З ,0 -3 8 x 2 ,0 шт 3

2 8  П е р е ход  cm  К - 2 - 7 6 х З ,0 - 4 5 х 2 ,5 шт 2

29. П е р е ход  ст. К - 2 - 8 9 х З ,5 - 4 5 x 3 ,0 шт

3 0  П е р е ход  ст. К - 2 -8 9 х З ,5 -5 7 х З ,0 шт 2

31 П е р е ход  cm  К - 2 -8 9 х З ,5 -7 6 х З ,0 шт

3 2  П е р е ход  cm  К - 2 -1 0 8 х 4 ,0 -8 9 х З ,5 шт 2

33. Ф ланцы  4 0 -1 ,0 ГОСТ 1282 0 -8 0 шт

Ф ланцы  3 2 -1 ,6 шт

Ф ланцы  4 0 -1 ,6 шт

Ф ланцы  5 0 -1 ,6 шт 8

Ф ланцы  6 5 -1 ,6 шт

Ф ланцы  8 0 -1 ,6 шт 10 л и
Ф ланцы  100-1,6 шт 2

<С)

g

5:
СЗ
гп

03
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=1

О
с

1

Ф ланцы  1 5 -2 ,5 шт 2

34. Ф ланцы  5 0 -1 ,6 ГОСТ 12821-80 шт

35. Болты и г а й к и  N 12x55 ГОСТ 7 7 9 8 - 70, Г 0 С Т 5 9 1 5 -7 0 шт 8

Болты и г а и к и  N 16x60 шт 48

Болты и г а й к и  N 16x70 шт Ш И l J j a J

Болты и г а й к и  N16x120 шт 8

CMB-J-TKP-0B1.C
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П о зи ц и я Н а и м е н о д а н и е  и  т е х н и ч е с к а я  х а р а к т е р и с т и к а Тип, м ар ка ,
одозна  чение документ а,  
о просного  листа

К о д  о б о р у д о -  
дания, и з д е ­
лия, м а т е р и а ­
ла

З аб о д -и зго т о б и т е ль Е д и н и ц а
измерения

Количестбс' Ма аса 
единицы  
кг

/ 3 8
П рим ечание

36. П аронит , т олщ иной 3  мм ГОСТ 4 8 1 -8 0 № 2

37. Б ы ст ро р а зъ е м но е  со е д и не н и е  "А м е р и к а н к а "  Д у 2 5 шт 2
М у4 0 шт 2

38. А н т и ко р р о зи о н н о е  покры т ие: К О -8104 м ^ /c л o й 21

к р а с к а  к р е м н и е б о -о р г а н и ч е с к а я  за  3  слоя м ^ /с л о й 2

К р а с к а  м а с л я н н а я  за  2  р а з а

39. Ц илиндры  т е п л о и зо л я ц и о н н ы е  м и нер а ло б ат ны е  6=30  мм, "R o c k w o o l"
ка ш и р о б а н н ы е  а р м и р о б а н н о й  алю м иниебой  ф ольгой Д у1 5 м 1

Л у 2 0 м 1

Л у 2 5 м 1

Л у 3 2 м 2

М у 4 0 м 11

Л у 5 0 м 16

Л у 6 5 м 10

Л у 8 0 м 18

Л  у  100 м 8

40. Лент а са м о кл е ю щ а яся "Э н е р го ф л е кс " м 2 5 0

<Q
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П о зи ц и я Н а и м е н о б а н и е  и  т е х н и ч е с к а я  х а р а к т е р и с т и к а Тип, м а р ка ,
обозна  чение документ а,  
опро сн о го  листа

К о д  о б о р у д о -  
Ьан и я, и з д е ­
лия, м а т е р и а ­
ла

З аб о д -и зго т о б и т е л ь Е д и н и ц а
измерения

Количестбо Масса
единицы
кг

^ 3 9
П рим ечание

З а кл а д н ы е  дет али  для  и ст а н о б ки  поибоооб КИ П

41. Отборное уст ройст до да Ь л е н и я  прям ое 1 6 -2 0 0 -с т 2 0 -М П шт 2

42. Отборное уст ройст бо д а Ь л е н и я  угл о б о е 1 б -2 0 0 -с т 2 0 -М У шт 6

4-3. Отборное уст ройст бо д а б л е н и я  прям ое 1 6 -7 0 -с т 2 0 -М П шт 1/ « /
44. Отборное уст ройст бо д а б л е н и я  угл о б о е 1 ,6 -7 0 -с т 2 0 -М У шт 11

45. К р а н  т р е ххо до б о й  для  м аном ет ра РуЬбМ П а, Лу15мм M V 2 5  -  015 шт ( J 0 .Н 5

46. Манометр показы  бающий. Верхний предел измерения 10 кгс /см ^ шт 11

47. Манометр показывающ ий Верхний предел измерения 16 кгс /см ^ шт 5

48. Бобы ш ка п о д  т ермометр Б П 1 -М 2 7 х2 -5 5 У Х Л З шт 5

49. Термометр т ехнический . П ределы  изм е ре н и я  от 0  до 100°С шт 4

К ом плект но  с о п р о б о й  П 2 по  ОСТ 25.1281-87.

50. Термометр т ехнический . П ределы  изм е ре н и я  от 0  до 160°С шт 1

К ом плект но  с о п р о б о й  П 2 по  ОСТ 25.1281-87.

51 Д а т ч и к  т ем перат уры  н а р у ж н ы й ESM T "D a n fo s s " шт 1

5 2  Л а т н и к  т емперат уры  т еплоносит еля  п о гр уж н о й E 5M U -100 "D an f055" шт 2

53. З ащ ит ная  ги л ь за  для  д а т чи ка  т емперат уры "D a n fo 5 5 " шт 2

1
s :
C J
r n
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П о зи ц и я Н а и м е н о в а н и е  и  т е х н и ч е с к а я  х а р а к т е р и с т и к а Тип, м а р ка ,
об озн а  чение докум ент а,  
опро сн о го  листа

К о д  обор у  д о -  
Ь а н и я ,и зд е ^  
ли я, м а т е р и а ­
ла

З а д од -и згот о би т ел ь Е д и н и ц а
измерения

Количество Масса
единицы
кг

п р и м е ч а н и е

Опоры п о дби ж ны е

0 П Б 1 -8 9 ГОСТ 14911-82 шт 9

О П Б1-76 шт 14

0 П Б 1 -5 7 шт 10

Э лект роды  3 - ^ 2 ГОСТ 9 4 6 6 -7 5 к г 95

Опоры с ко л ь зя щ а я  п р и б а р н а я  Т С -6 2 3 .0 0 0 -1 3 с .5 .9 0 3 -1 3  бы п .8 -9 5 шт 6

Опоры с к о л ь зя щ а я  п р и б а р н а я  Т С -6 2 3 .0 0 0 -1 5 шт 10

Опоры с ко л ь з я щ а я  п р и б а р н а я  Т С -6 2 3 .0 0 0 -1 6 шт 18

Опора п о д  у з е л  у п р а б л е н и я  по  т ипу 1 4 5 4 5 4 .0 0 0 -0 6 шт 2

с.3 .9 0 3 -1 3

Опора п о д  у з е л  у п р а б л е н и я  по  т ипу А 1 4 5 4 5 4 .0 0 0 -0 4 шт 2

с.3 .9 0 3 -1 3

Опора п о д  у з е л  у п р а б л е н и я  п о  т ипу /4 1 4 5 4 5 6 .0 0 0 -0 4 шт 1

с 3 9 0 3 -1 3

/

54. З а д б и ж ка  к л и н о б а я  ф л а н ц е б а я  0 у 8 0  Рп16, Тм ах=+425°С , с ТУ 3 7 4 1 -0 0 3 -0 0 2 1 8 1 1 6 -9 6 30с941нж 1 шт 2

эл .приб одом  В - А 2 - 11 (N = 0 ,3 7  кВт )

55. С чет чик го р я че й  боды, Ру16, Тмах=150°С, М у 4 0 в е г - 4 0 З А 0 "Т Е П Л 0 В 0 Д 0 М Е Р " ком пл. 1

\ J /  1.6 /

« Q
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5
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П о з и ц и я Н а  и м е н о д а н и е  и  т е х н и ч е с к а я  х а р а к т е р и с т и к а . Тип, марка ,
обозна  чение документ а,  
опросного  листа

К о д  обору  до ~ 
д а н и я ,и з д е ­
лия, м а т е р и а ­
ла

За б о д -и з г о  т обитель Е д и н и ц а
измерения

Количесшбс' Масса  
единицы  
кг

/ 4 ' /
Прим ечание

Т е п л о с н а б ж е н и е . Вестибюль №1

1 З а д б и ж ка  ф л а н ц е б а я  Р уЮ  к г с /с №  Ф50 ЗОчббр шт 1 18,0

ф80 ЗОчббр шт 2 28,0

2. Задбижка фланцебая Р у Ю кгс /с м ^  0100 30ч906бр шт 1 65,0

с эл.прибодом Т3099.058-04М

с ЭЛ. дбигателем 4АА56В4У2 0 ,18кВт.

3  К л а п а н  за п о р н ы й  муф т обы й Р у 1 6 к г с /с №  ^15 15кч18п2 шт 12 0,7

020 15кч18п2 шт 2 0,9

025 15кч18п2 шт 6 1А

050 15кч18п2 шт 2 5,0

К р а н  ш аробы й для  слиба боды

Р = 1 6 к г с /с №  t = 1 5 0 r  015 шт 25

5. К р а н  ш аробы й для  бы п у с к а  б о зд у х а

Р =^16кгс/с№  t=150°C  015 шт 24

6. Клапан ручной балансировочный ф15 MSV~2650 003ZOO21 "Dan to s s " шт 4

7 Кла пан  р у  чной ба л а нсиробо чны й ф20 MSV-2650 003Z0022 "Dan f 0 5 5 " шт 3

S Клапан ручной балансиробочный ф25 MS V -2650 003Z0023 "D a n fo ss" шт 3

9. Регистр из 2 -х  труб стальных электросбарных ТОСТ 10704-91 шт 1

ф 108x4 [ =10,0 м, 1общ=20,0 м

< 0
3 :

s :
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П о зи ц и я Н а и м е н о Ь а н и е  и  т е х н и ч е с к а я  х а р а к т е р и с т и к а Тип, м арка ,
о бозна  чение документ а,  
опросного  листа

К о д  оборудо--  
д а н и я ,и з д е ­
лия, м а т е р и а ­
ла

З аб о д -и зго т о б и т е л ь Е д и н и ц а
измерения

КоличестЬо' Масса  
единицы  
кг

П рим ечание

10. Регистр из 2 - х  труб стальных электросЬарных ГОСТ 10704-91 шт 1

ф108х4 [= 3 ,0 м , 1одщ=6,0м

11 Регистр из 2 - х  тру5 стальных злектросЬарных ГОСТ 10704-91 шт 1

ф 108x4 1 = 4,0 м, 1 общ=8,0 м

12. Бочонки для регистров из труб стальных додо- ГОСТ 3 2 6 2 -7 5 * шт 4

газопрододных ф40 1=170 мм

13. Воздухосборник дертикальный из трубы ГОСТ 10704-91 шт 2 6,5

ста ль ной электросЬарной ф159 Н=280мм

\%. Труба ст альнаябодогазопрододная усиленная ф15хЗ,2 ГОСТ 3 2 6 2 -7 5 * м 170 4,0

ф20хЗ,2 ГОСТ 3 2 6 2 -7 5 * м 56 5,4

ф25х4,0 ГОСТ 3 2 6 2 -7 5 * м 260 7,38

ф 32x4,0 ГОСТ 3 2 6 2 -7 5 * м 45 10,26

ф 40x4,0 ГОСТ 3 2 6 2 -7 5 * м 35 12,72

15. Труба стальная электросдарная ф 76x3,5 ГОСТ 10704-91 м 200

ф57хЗ,5 ГОСТ 10704-91 м 80

16. Теплоизоляция трубопрободод цилиндрами минералобатными "CutwooL" № 120

каширобанные армиробанной алюминиевой фольгой 5=20 мм ТУ 5762-001-89646568-2009

17. Антикоррозионное покрытие: ОС-51-03 120

покрытие органосиликатное б 3  слоя ТУ 8 4 -7 2 5 -8 3

18. Окраска за 2 раза  трубопрободоб ГОСТ 8292-85 № 115 0,5

<Ci
§

s :

C3

Q Q

C3
e
C3

-Q

n sо
С:

<0 СМВ-3-ТКР-0В1С
Лист

8И з м Кол.уч Л и с п N d o K П о д п . Дате



П о зи ц и я Н а и м е н о Ь а н и в  и  т е х н и ч е с к а я  х а р а к т е р и с т и к а Тип, м арка ,
о б о зн а ч е н и е  докум ент а,  
опросного  листа

К о д  о б о р у д о -  
дания,изде^-  
лия, м а т е р и а ­
ла

З аЬ од-изгот обит ел ь Е д и н и ц а
измерения

КоличестЬй' М асса  
единицы  
кг

т
П рим ечание

19. Опора неподЬижная хомцтоЬая для трцбы ТС-659.00.00-04

ф7бхЗ,5 с.5.903-13 шт 8

ф57хЗ,5 шт 2

20. Опора неподЬижная хомутобая для труды ф 15 ТС-659.00.00 шт 6 0,3

по типу С.5.903-13

21 Опора неподЬижная хомутодая для труды ф25 ТС-659.00.00 шт 10 0,3

по типу с.5.903-13
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К о д  о б о р р д о -  
д а н и я ,и з д е ­
лия, м а т е р и а ­
ла

единицы
кг

О т о п л е н и е . Вестибюль №1

1- З а д б и ж ка  ф л а н ц е б а я  Р уЮ  к г с /с № ф50 ЗОчббр шт 2

2. К л а п а н  за п о р н ы й  муф т обы й Р у1 6 кгс /см ^ ф15 15кч18п2 шт 30 0,7

ф20 15кч18п2 шт 12 0,9

ф25 15кч18п2 шт 12 1А

ф32 15кч18п2 шт 2,1

ф^О 15кч18п2 шт 2 3,7

3  Кран шаробой латунный полнопроходной ("ам ери- "D an foss '

ка н ка  ") с ричкой "бабочка ' Ф20 шт ^2

Кран Маебского ф15 шт 42

5. Конбектор отопительный серии "Униберсал'

концебого исполнения (модель средней глубины)

КСК 2 0 -2 ,3 2 8 -К шт/кВт 2/4,656 29,2

КСК 2 0 -2 ,451-К шт/кВт 2/4,902 30,4

КСК 2 0 -2 ,69 6 - К шт/кВт 2/15,342 32,8

■сз
а :
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КСК 2 0 -2 ,819-К шт/кВт 4/11,276 34,0

CMB-J-TKP-0B1C
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К о д  оборудо^- 
Оания,изде--  
лия, м а т е р и а ­
ла

единицы
кг

7. Клапан регдлирущий с преддарительной настройкой RA-N20

Р=10бар М 2 0 Г 020 "Dan f о 5 5 " шт 10

8. Радиаторный терморегулятор RА 2920 020 "D a n fo ss ' шт 10

9. АЬт омат ическийдалансироЬочны йклапанA S V -P V /A S V -M  ф15 0 Ш 0 2 1 /0 0 Ш 91 'V a n fo 5 5 ' шт 2/2

ф20 0 0 Ш 2 2 /0 0 Ш 9 2 "Danfoss'^ шт 1/1

10 Фильтр сетчатый латунный муфтодый с пробкой типа Y222P Ф15 U9B1768 "Dan f 055" шт 2 0,21

ф20 U9B1769 "Danfo55" шт 0,28

12. Воздухосборник Ьертикальный из трубы ГОСТ 10704-91 шт

стальной электросдарной ф 159 Н=280мм

<С)
§
S:агпQQ
сз
6

=1
-оо=1

С§

1
О
С:

13. Злектрообогредательная панель "НОВО" (Норбегия) ООО"Белая ГЬардия'

со Ьстроенным термостатом 220 В/1ф XSC г. Москда

N=0, 7 кВт C4F07 тел 137-52-39 шт 3 4 ,/

N=1,0 кВт C4F10 шт 4,8

N=1,2 кВт C4F12 шт 5 5,7

Лист
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К о д  о бору  дое­
д а н и я ,и з д а ­
ли  я, м а т е р и а ^  
ла

единицы
кг

и . Труба стальная бодогазопрободная ф 15x2,8 ГОСТ 3 2 6 2 -7 5 * м 320

$20x2 ,8 ГОСТ 3 2 6 2 -7 5 ^ м 150

ф 25x2,8 ГОСТ 3 2 6 2 -7 5 * м 40

ф 32x2,8 ГОСТ 3 2 6 2 -7 5 * м 60

ф 4-0x3,0 ГОСТ 3 2 6 2 -7 5 * м 150

'15. Трцба стальная электросбарная Ф57х3,5 ГОСТ 10704-91 м 35

/(5, Теплоизоляция трубопрободоб цилиндрами минералобатными "CutwooL м 45,0

каширобанные армированной алюминиебой фольгой 5 ^2 0  мм ТУ 5762-001-89646568-2009

/7 Окраска за 2 раза  трубопрободоб ГОСТ 8292-85 м 214

18 Опора неподбижная хомутобая для трубы ф40 ТС-659.00.00-02 шт 10 0,4

с.5.903-13
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К о д  о б о р у д о -  
д а н и я ,и з д е ­
лия, м а т е р и а ­
ла

единицы
кг

В ент иляция. Вестибюль №1

П1 1. К о н д и ц и о н е р  ц ент ра льн ы й  к а р к а с н о -п а н е л ь н ы й , ст орона КЦКП-5-П-УЗ ООО'ЪЕЗА ■ ООО "BEЗА'

о б сл уж и д а н и я  cn p a d a JB xH x L ): 1000x800x2960, Ь ко м п ле кт е: гЯНоЬгород,

а )  Вент илят ор, б ы хл о п  по  оси Lb=4-580 м ^ ч а с ;  Р п о л н = 1 4 4 5 П а ; В 0 С К 6 -0 4 0 -0 8 -0 0 Ш -0 2 -0 -П -У З шт U 2 ул. Рождественская, 37,

Э лект родбигат ель: N y= 4 ,0  кВ т ; п = 2 8 5 0  об /м ин . /4 100S2 офис 34-

б) Б л о к : п е р е д н я я  п а не л ь  с кл а п а н о м , н а р у ж н ы й  б л о к ГЕРМИК-П-0625-0875-Н-П-12-00-00-У2 шт 54 тел. (831) 430-46-41

(ВхН=^875хб25); с ги б ко й  б ст а дкой  8 9 5 x6 4 5 м м ; бланк-заказ N13013315

п р иб о д L F 2 3 0 -S

б) Фильт р п а н е л ь н ы й Ф В П -1 -Х Х -4 8 -6 3 /С шт

г) В о зб ухо н а гр е б а т е л ь  ж и дкост н ы й ВНВ2431-073-065-02-4,0-08-2 шт 79

Гбн=+5°С, Гбк=22°С, От=26кВт

д) К а м е р а  пр ом е ж ут о чная , б а зо б о е  L = 4 2 5  мм шт 5 5

е) Ш умоглуш ит ель, 1пласт ин=1000мм шт 70

ж ) Част от ны й преобразобат ель шт

Пг П1р з ) Ш каф  уп р а б л е н и я шт

и) Комплект обЬязки калорифера: УВС 1-1П шт

Узел додосмесительный типа УВС

П1р 2. К о н д и ц и о н е р  ц ент ра льн ы й  к а р к а с н о -п а н е л ь н ы й , ст орона КЦКП-5-П-УЗ ООО'ЪЕЗА ■ ООО'ЪЕЗА"

о б сл уж и б а н и я  cn p ab a ,(B xH xL ): 1000x800x2960, д ком плект е: бланк-заказ N13013325

а ) Вент илят ор, б ы хл о п  по  оси L 6 = 4 5 8 0  n V h o c ;  Р п о л н = 1 4 4 5  П а ; В0С К6-040-08-00400-02-0-П -УЗ шт 142

Э лект родбигат ель: N y= 4 ,0  кВ т ; п = 2 8 5 0  об /м и н . /1 10052

<оа:i)
s:
сзгп03
сз
6

-Q

=1

ос:

б) Б л о к : п е р е д н я я  па не ль  с кл а п а н о м , н а р у ж н ы й  б л о к ГЕРМИК-П-0625-0875-Н-П-12-00-00-У2 шт 54

(В хН = 8 7 5х62 5 ); с ги б ко й  бст адкой  8 9 5 x6 4 5 м м ;

п р иб о д L F 2 3 0 -S

б) Ф ильт р п а н е л ь н ы й Ф В П -1 -Х Х -4 8 -6 3 /С шт

г) В о зд ухо н а гр е в а т е л ь  ж идкост ны и ВНВ2431-073-065-02-4,0-08-2 шт 79

1бн=+5°С, Гбк=22°С, О т ^26кВт

д) К а м е р а  пром еж ут очная , б а зоб о е  L = 4 2 5  мм шт 55

СМВ-3-ТКР-0В1.С
Лист
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е ) Ш умоглуш ит ель, 1пласт ин=1000мм шт 70

ж ) Част от ны й преобразоЬ ат ель шт

з ) Комплект обЬязки калорифера: УВС 1-1П шт

Узел додосмесительный типа У ВС

П2 3. К о н д и ц и о н е р  ц е н т р а л ь н ы й  к а р к а с н о -п а н е л ь н ы й , ст орона КЦ КП-5-П -УЗ ООО'ЪЕЗА ^ ООО "BEЗА"

о д сл уж и б а н и я  cn p a 6 a ,(B xH x L ): 1000x800x3835, б ком плект е: бланк-заказ М1301333г

а )  Вент илят ор, бы х л о п  по  оси L 6 = 6 5 6 0  м ^ /ч а с ;  Рполн=1131 П а; В 0 С К 6 -0 4 0 -0 8 -0 0 Ш -0 2 -0 -П -У З шт 142

З лект родбигат ель: N y ^ 4 ,0  кВ т ; п ^ 2 8 5 0  о б /м и н . А 10052

б) Б л о к  б о зд ухо п р и е м н ы й  (один  го р и зо н т а л ь н ы й  к л а п а н ), ЕЕРМИК-П-0325-0875-Н-П-12-00-00-У2 шт 45

н а р у ж н ы й  б л о к  (В хН ^8 7 5 х3 2 5 ); с ги б ко й  б ст а б ко й  8 9 5 x3 4 5 м м ;

п р иб о д L F 2 3 0 -S

б) Фильт р п а н е л ь н ы й Ф В П - ! - Х Х - 4 8 - в З /С шт

г) В о зд ухо н а гр е б а т е л ь  ж идкост ны й ВНВ2431-073-065-02-4,0-08-2 шт 79

Гбн=+5°С, Гбк=+20°С, 0т =ЗЗкВт

д) К а м е р а  п р ом е ж ут о чн ая , б а зоб о е  L = 4 2 5 мм шт 55

е) Ш умоглуш ит ель, (пластин^Ю ООмм. шт 70
ж ) К а м е р а  пр ом е ж ут о чн ая , поборот  бберх: L^425mm, г и б к а я

бета б ка  б ерхн .3 2 0x8 9 5 , BxHxL = 1000x800x42 5 шт 55

з ) Част от ны й п р еоб разоб ат ель шт

П2,В2 и) Ш каф  уп р а б л е н и я шт
о3:

а
оа
сз
е

й

iос

П2 к) Комплект оббязки калорифера: УВС1-1П шт

Узел бодосмесительный типа УВС

ПЗ 4. К о н д и ц и о н е р  ц ен т ра л ьн ы й  к а р к а с н о -п а н е л ь н ы й , ст орона КЦ КП-5-П -УЗ 000"ВЕЗА ■ ООО "ВЕЗА‘

о б сл уж и б а н и я  cn p a 6 a ,(B xH xL ): 1000x800x3835, б ком плект е: бланк-заказ N1301334a

а ) Вент илят ор, бы х л о п  п о  оси  L 6 = 5 3 6 0  м ^ ч а с ;  Р п о л н ^1 3 3 7  Па, В 0С К6-040-08-00400-02-0-П -УЗ шт 142

З лект родбигат ель: Ny=4-,0 кВ т ; п = 2 8 2 0  об /м и н . Л 100S2

СМВ-3-ТКР-0В1.С
Лист
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5) Б л о к  б о зд ухо п р и е м н ы й  (о ди н  берт и ка льн ы й  к л а п а н ), ГЕРМИК-П-(]625-0875~Н-П-12-00-00-У2 шт 34

н а р у ж н ы й  б л о к  (В хН = 8 7 5 х6 2 5 ); с ги б ко й  б ст а б ко й  8 9 5x6 4 5 м м ;

п р и б о д L F 2 3 0 -S

б) Фильт р п а н е л ь н ы й Ф В П -1 -Х Х -4 8 -6 3 /С шт

г ) В о зд ухо н а гр е б а т е л ь  ж и дкост ны й ВНВ2431-073-065-02-2,0-08-2 /S шт 82

Гбн=-32°С , 1-бк=^20°С, 0т =93кВ т

д) К а м е р а  п р ом е ж ут о чн ая , б а зо б о е  L = 4 2 5 мм шт 55

е) К а м е р а  п р ом е ж ут о чн ая , поборот  бберх: L=425mm, г и б к а я

бета б ка  б ерхн .3 2 0 x 8 9 5 ,B xH xL = 1000x800x425 шт 55

ж ) Ш умоглуш ит ель, 1пластин=1000мм. шт 70

з ) Ч аст от ны й пр ео б р азо ва т е ль шт

ПЗ,ВЗ и) Ш каф  у п р а в л е н и я шт

ПЗ к) Комплект оббязки калорифера: Узел додосмесительный типа УВС УВС1-1П шт

П4 5. К о н д и ц и о н е р  ц ен т ра льн ы й  к а р к а с н о -п а н е л ь н ы й , ст орона КЦ КП -16-П -УЗ О О О 'Ш ЗА ' ООО "ВЕЗА"

о б сл уж и в а н и я  с п р а в а ,(B xH xL): 700x4 5 0 x3 73 5 , б ком плект е: бланк-заказ N1301358

а ) Вент илят ор, в ы хл о п  п о  оси  L6=1685  м ^ ч а с ;  Р п о л н = 8 4 2  П а ; ВО СК9-032-07-00150-02-0-П-УЗ шт 48

Э л ект родвигат ель: Н у =^1,5 кВ т ; п = 2 8 2 0  об /м ин . А 80А 2

б) Б л о к  б о зд ухо п р и е м н ы и  (один  в е рт и ка л ьны й  к л а п а н ), ГЕРМИК-П-0325-0575-Н-П-12-00-00-У2 шт 15

н а р у ж н ы й  б л о к  (В хН = 5 7 5х32 5 ); с ги б ко й  бст аб кой  5 9 5 x3 4 5 м м ;

п р иб о д L F 2 3 0 -S

б) Фильтр п а н е л ь н ы й Ф В П -1 -Х Х -4 8 -6 3 /С шт

5:
сзпп03
а
е

-Q

оc
«ci

г) В о зд ухо н а гр е в а т е л ь  ж и дкост ны й BHB2431-073-065-02-2,0-08-2/S шт 29

Гвн=+5°С, Г в к = 2 2 %  0т =10кВт

д) К а м е р а  п р ом е ж ут о чн ая , б а зо б о е  L = 4 2 5  мм шт 12

е) К а м е р а  п р ом е ж ут о чн ая , поборот  вверх : L=425mm, г и б к а я

бета б ка  б ерхн .32 0x8 9 5 , BxHxL = 7 0 0 x 4 5 0 x 4 2 5 шт 12

ж ) Ш умоглуш ит ель, 1пластин==1000мм шт 45

з ) Ч аст от ны й пр ео б р азо ва т е ль шт

СМВ-3-ТКР-0В1.С
Лист
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П4, В4 и) Ш каф  уп р а б л е н и я шт

П4 к ) Комплект о5Ьязки калорифера:

Узел додосмесительный типа У ВС УВС1~1П шт

П5 6. П р и т о чн а я  уст а н о б ка  (B xH xL): 5 0 0x300x1332 , б ком плект е: ООО'ЪЕЗА ■ ООО "ВЕЗА"

а )  В ент илят ор к а н а л ь н ы й  п р я м о уго л ь н ы й  L 6 = 7 9 5  м У ч а с ; К а н а л  - П К В - 5 0 - 3 0 - 4 - 3 8 0 шт 29 5ланк-заказ N U 14 756-

Р п о л н ^ 3 9 0  П а ; З ле кт р о дб и гат е ль : N y = 0 ,9 3  кВт

5) К л а п а н  ун и ф и ц и р о б а н н ы и  к а н а л ь н ы й  боздуш ны и К а н а л -Р е г у л я р -5 0 -3 0 шт 6,3

П рибод TF230

б) Ф ильт р к а н а л ь н ы й  п р я м о уго л ь н ы й  п а н е л ь н ы й К а н а л -  Ф К П -5 0 -3 0 -Б 4 шт

г) В о зд ухо н а гр е б а т е л ь  к а н а л ь н ы й  эл е кт р и ч е ски й К а н а л -З К В -5 0 -3 0 -1 2 шт 11

Г б н ^ + 5 Х  Гбк^+16°С, 0т =12кВт

д) Г и б ки е  бст абки К а н а л  -П К В -5 0 -3 0 шт 2

е) Ч аст от ны й п реобразобат ель  1,5к  Вт шт
П5,В5 ж ) Ш каф  уп р а б л е н и я шт

У1 7. К о н д и ц и о н е р  ц ен т ра льн ы й  к а р к а с н о -п а н е л ь н ы й , ст орона ООО'ЪЕЗА" ООО "ВЕЗА'

о б с л у ж и б а н и я  cn p a 6 a ,(B xH xL ): 1300x1400x3315, б ком плект е: КЦ КП -12 ,5 -П -УЗ бланк-заказ N1301340

а ) Вент илят ор, бы хл о п  б б ер х  L 6=16000 м У ч а с ;  Р полн=1022П а; В О С К6-071-07-01100-04-0 -П -УЗ шт 337

З лект родб игат ель: Му=11кВт; п = 1 4 4 0о б /м и н . А132М4

б) Б л о к  б о зд ухо п р и е м н ы й  (один  го р и зо н т а л ь н ы й  кл а п а н ). ЕЕРМИК-П-0625- 1135-Н-П-12-00-00-У2 шт 105

н а р у ж н ы й  б л о к  (В хН =1135х625); с ги б ко й  бст абкой

1
5:
а

оа

СЗ
6

-о

О
С:

<С)

1155x645мм; прибод L F 2 3 0 -S

б) Ф ильт р п а н е л ь н ы й 4 х Ф В П -1 -б 6 -4 8 -6 3 /С шт 66

г) В о зд ухо н а гр е б а т е л ь  ж идкост ны й ВНВ2431-103-120-02-2,0-08-2 шт 140

Гбн= 10 X  1-бк=40 °С, Qm= 16 к В т

д) К а м е р а  пр ом е ж ут о чная , б а зо б о е  1300x1400x665 (B xH xL) шт 75

е) Ч аст от ны й п р еобразобат ель шт

У1 ж ) Ш каф  уп р а б л е н и я шт

з) Комплект оббязки калорифера: Узел додосмесительный типа УВС У В С 1 -4 П шт

СМВ-3-ТКР-0В1.С
Лист
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У2 8. К о н д и ц и о н е р  ц ен т ра л ьн ы й  к а р к а с н о -п а н е л ь н ы й , ст орона ООО'ЪЕЗА ООО "ВЕЗА‘
о б сл уж и б а н и я  c n p a d a JB xH x L ): 1300x14-00x3315, б ко м п ле кт е: КЦКП-12,5-Е1~ЧЗ бланк-заказ N1301341

а ) Вент илят ор, Ь ы хлоп Ьдерх L6=16000  м ^ ч а с ;  Р полн=1022П а; В0скб-071-07-0т0-04-0-П-УЗ шт 337

Э лект роддигат ель: Му=11кВт; п = 1 4 4 0 о 6 /м и н . А132М4

б) Б л о к  б о зд ухо п р и е м н ы й  (один  го р и зо н т а л ь н ы й  кл а п а н ). ЕЕРМИК-П-0625- 1135-Н-П- 12-00-00-У2 шт 105

н а р у ж н ы й  б л о к  (В хН =1135х625); с ги б ко и  б ст а б ко й

1155x645мм; п риб од L F 2 3 0 -S

б) Фильт р п а н е л ь н ы й 4 х Ф В П - / - б 6 - 4 8 - 6 3 /С шт 66
г) В о зд ухо н а гр е б а т е л ь  ж и дкост ны й ВНВ2431-103-120-02-2,0-08-2 шт 140

Г б н ^ Ю Х , Гбк=40°С, От=161кВт

д) К а м е р а  п р ом е ж ут о чн ая , б а зо б о е  1300x1400x665  (B xH xL) шт 75

е) Ч аст от ны й п р еоб разоб ат ель шт

У2 ж ) Ш каф  уп р а б л е н и я шт

з) Комплект оббязки калорифера: Узел бодосмесительный типа УВС У В С 1 -4 П шт

81 9. К о н д и ц и о н е р  ц ен т ра льн ы й  к а р к а с н о -п а н е л ь н ы й , ст орона ООО'ЪЕЗА " ООО'ЪЕЗА"

о б сл уж и б а н и я  cn p a 6 a ,(B xH xL ): 7 0 0x800x2780 , б ко м п ле кт е: КЦ КП -3,15-П -УЗ бланк-заказ N1301335a

а ) Вент илят ор, бы хл о п  по  оси  L 6 = 3 4 4 5  м У ч а с ;  Рполн=1019 П а; ВО ЕК6-035-07-00220-02-0-П-УЗ шт 80

Э лект родбигат ель: П у= 2 ,2кВ т ; п = 2 8 2 0  об /м и н . А80В2

б) Б л о к  б о зд ухо п р и е м н ы и  (один  б е р т и ка л ьн ы й  к л а п а н ). ЕЕРМИК-П~0625-0575-Н-П-12-00-00-У2 шт 40

н а р у ж н ы й  б л о к  (В хН = 5 7 5х62 5 ); с ги б ко й  б ст а б ко й  5 9 5 x6 4 5 м м ;
<5а:э
5;аГПоа
сз
е

=)
5

о
С:

п р иб о д L F 2 3 0 -S

б) Ш умоглуш ит ель, 1пласт ин-1000мм. шт 60

г) К а м е р а  пр ом е ж ут о чн ая , б а зоб о е  7 0 0 x 8 0 0 x 4 2 5  (B xH xL) шт 45

д) Ч аст от ны й п реобразобат ель шт

Вг В1р е) Ш каф  у п р а б л е н и я шт

В1р 10. К о н д и ц и о н е р  ц ен т ра льн ы й  к а р к а с н о -п а н е л ь н ы й , ст орона 000"ВЕЗА ООО "ВЕЗА'

о б сл уж и б а н и я  cn p a 6 a ,(B xH xL ): 7 0 0x800x2780 , б ком плект е: КЦ КП -3,15-П -УЗ бланк-заказ N1301335a

СМВ-3-ТКР-0В1.С
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а )  Вент илят ор, бы хл о п  по  оси L 6 = 3 4 4 5  м У ч а с :  Р полн=1019 П а; ВОСК6-035-07-00220-02-0-П -УЗ шт

Э лект родбигат ель: М и=2,2кВт : п = 2 8 2 0  об /м и н . А ЗОВ2

б) Б л о к  б о зд ц хо п р и е м н ы й  (один  б е рт и ка л ьн ы и  кл а п а н ), ГЕРМИК-П-0625-0575-Н-П-12-00-00-У2 шт 40

н а р ц ж н ы й  б л о к  (В хН = 5 7 5х62 5 ); с ги б ко й  бст аб кой  5 9 5 x6 4 5 м м ;

п риб од L F 2 3 0 -S

6) Ш умоглуш ит ель, 1пластин=1000мм. шт 60

г) К а м е р а  п р ом е ж ут о чн ая , б а зо б о е  7 0 0 x 8 0 0 x 4 2 5  (B xH xL) шт 45

д) Част от ны й п р еоб разоб ат ель шт

В2 11. К о н д и ц и о н е р  ц ен т ра льн ы й  к а р к а с н о -п а н е л ь н ы й , ст орона ООО'ЪЕЗА' ООО "ВЕЗА'

о б сл уж и б а н и я  cn p a d a J B x H x L ): 1000x800x2930, б ко м п ле кт е : К Ц К П -5 -П -У З бланк-заказ N13013376

а )  Вент илят ор, бы х л о п  п о  оси  L6=5010  м У ч а с ;  Р пол н= 510  Fla; ВО СК6-050-07-00150-04-0-П-УЗ шт 136

Э лект родбигат ель: Н ц^1,5кВт ; п =1420  об /м ин . А ЗОВ 4

б) Б л о к  б о зд ухо п р и е м н ы и  (один  го р и зо н т а л ь н ы й  к л а п а н ), ЕЕРМИК-П-0325-0875-Н-11-12-00-00-У2 шт 45

н а р у ж н ы й  б л о к  (В хН = 8 7 5х32 5 ); с ги б ко й  бст абкой  8 9 5 x3 4 5 м м ;

п риб од L F 2 3 0 -S

б) Ш умоглуш ит ель, 1пластин=1000мм. шт 70

г ) К а м е р а  п р ом е ж ут о чн ая , б а з о б о е , L=425mm шт 55

д) Част от ны й п р еоб разоб ат ель шт

ВЗ 12. К о н д и ц и о н е р  ц ен т ра льн ы й  к а р к а с н о -п а н е л ь н ы й , ст орона ООО'ЪЕЗА ‘ ООО "BEЗА"

о б сл уж и б а н и я  cn p a 6 a ,(B xH xL ): 1000x800x2830, б ко м п ле кт е: КЦКЕ1-5-П-УЗ бланк-заказ N1301338a
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а ) Вент илят ор, бы хл о п  по  оси  L 6 = 4 2 9 5  м У ч а с ;  Р полн=14 76 П а; В О СК6-040-08-00400-02-0-П -УЗ шт 142

Э лект родбигат ель: М ц=4,0кВ т ; п = 2 8 5 0  об /м ин . 10052

б) Б л о к  б о зд ц хо п р и е м н ы й  (один  го р изо н т а л ьн ы й  к л а п а н ). ЕЕРМИК-П-0325-0875-Н-П-12-00-00-У2 шт 45

н а р уж н ы й  б л о к  (В хН = 8 7 5х32 5 ); с ги б ко и  бст аб кой  8 9 5 x3 4 5 м м ;

п риб од L E 2 3 0 -S

Ш умоглуш ит ель, 1пластин=1000мм. шт 70

г) К а м е р а  п р ом е ж ут о чн ая , б а з о б о е , L=425mm шт 55

д) Част от ны й п р еоб разоб ат ель шт

СМВ-3-ТКР~0В1.С
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В4 13. К о н д и ц и о н е р  ц ен т ра льн ы й  к а р к а с н о -п а н е л ь н ы й , ст орона ООО'ЪЕЗА" ООО "BEЗА'

о б сл уж и б а н и я  cn p a d a J B x H x L ): 7 0 0x4 5 0 x2 73 0 , Ь ко м п ле кт е : КЦКЕ1-1,6-П-УЗ дланк-заказ N1301339a

а ) Вент илят ор, б ы хл о п  по  оси  L6=1190 м У ч а с ;  Р п о л н = 4 6 3  П а ; ВОСК6-025-07-00037-02-0-П -УЗ шт 41

З лект родбигат ель: М и=0,37кВ т ; п = 2 7 3 0  об /м ин . АИР63А2

б) Б л о к  б о зд ухо п р и е м н ы й  (один  го р и зо н т а л ь н ы й  к л а п а н ), ЕЕРМИК-П-0325-0575-Н-П-12-00-00-У2 шт 15

н а р у ж н ы й  б л о к  (В хН = 5 7 5 х3 2 5 ); с ги б ко и  бст абкой  5 9 5 x3 4 5 м м

приб од L F 2 3 0 -S

б) Ш умоглуш ит ель, 1пластин=1000мм. шт 45

г ) К а м е р а  п р ом е ж ут о чн ая , б а з о б о е , L=425mm шт 12

д) Част от ны й пр ео б р азо б а т е ль шт

В5 14. Вент илят ор к а н а л ь н ы й  Ь б = 7 9 5 м У ч а с ; Р п ол н= 3 80 П а ; шт Ком, предл.

N y = 0 ,93кВт ; I= 1 9 A , U=380B Канал-ПКВ-50-30-4-380-0 ООО'ЪЕЗА' шт N41/14U75Acm/13/HH

а )  Част от ны й прео б р азо б а т е ль , 1,5кВт V L L IP 2 0  MICROЕЕ-51 "Dan f 055" шт

б) В ст абка  г и б к а я К а н а л - Е КВ -5 0 -3 0 ООО'ЪЕЗА' шт

В7 15. В ент илят ор р а д и а л ь н ы й  Ь 6 = 4 5 0 м У ч а с ; Р п о л н ^3 5 0 П а ; ВРАН9-2,5-Н-У2- 1П-0,12x1500(1925) 000"ВЕЗА' шт Ком, предл

М и=0.12кВт : п=^1925об/мин.. Ц =380В -2 2 0 /3 8 0 -П 0 -0 N41/141475Acni/13/HH

а ) Част от ны й пр ео б р азо б а т е ль  0 ,37кВт V LT,IP20 MICRO ЕС-51 "D anfo55 ' шт

б) В ст абка  г и б к а я В Е -Н -2 ,5 -Н -У 2 ООО'ЪЕЗА' шт

б) В ст абка  г и б к а я В Е -В -2 ,5 -Н -У 2 000"ВЕ ЗА " шт

г) В иброизолят оры Д038 000"ВЕЗА' шт

§
5:
сз

QQ

сз
6

:э
-о

ос:

■=0

В 7, В 8, 
В9. В 10 д) Ш каф  ц п р а б л е н и я шт

В8 16. Вент илят ор к а н а л ь н ы й  1 б = 1 8 5 м У ч а с ; Р п ол н= 3 80 П а ; Ком предл

N u = 0 ,93кВт ; /=  1,9А , U=380B Канал-ПКВ-50-30-4-380-0 000"ВЕЗА ■ шт N41/141475Acm/13/HH

а ) Част от ны й преоб р азо б а т е ль , 0 ,37кВт VLT,IP20 MICRO ЕС-51 "Dan f 055" шт

б) В ст абка  г и б к а я К а н а л - Е КВ -5 0 -3 0 ООО'ЪЕЗА' шт

В9 17. Вент илят ор к а н а л ь н ы й  L 6 = 3 0 5 M V 4 a c ; Р полн=390П а, Ком, предл

N u = 0 ,93кВт ; 1= 1,9 А ,и = 3 8 0 В Канал-ПКВ-50-30-4-380-0 000"В Е ЗА ' шт mi/141475Acm/13/HH

а ) Част от ны й п р еобразобат ель , 0 ,37кВт V L IIP 2 0  MICRO ЕС-51 "D an f055 ' шт

СМВ-3-ТКР-0В1С
Лист
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К о д  обор у д о ­
да ни я, и з д е ­
лия, м а т е р и а ­
ла

единицы
кг

5) В ст аб ка  г и б к а я К а н а л - Г К В -5 0 -3 0 ООО'ЪЕЗА ■ 2

В 10 18. Вент илят ор к а н а л ь н ы й  Ь б = 3 1 0 м У ч а с ; Р п о л н= 3 9 0 П а ; Ком, предл.

N u = 0 ,93кВ т ; 1= 1,9A ,U =380B Канал-ПКВ-50-30-4-380-0 ООО'ЪЕЗА' шт N41/UU75Acm/13/HH

а ) Ч аст от ны й преобразоЬ ат ель, 0 ,37кВ т VLTJP 20 MICRO FC-51 "D a n fo ss ' шт

б) В ст аб ка  г и б к а я К а н а л - Е КВ -5 0 -3 0 ООО'ЪЕЗА ■ шт

ПЛЗ 19. Вент илят ор осебой  Ь б = 9 0 0 0 м ^ ч а с ; Р п о л н = 9 2 0 П а ; Рдин=150Е!а, ОСА510-5-26-А-Н-У2-4х2805-380-02 000"ВЕЗА " шт 97 Ком, предл.

с  эл .дб ига т ел ем  А 1 0 0L 2 : Ми=4-,0кВт; U=380B, п ^ 2 8 0 5 о б /м и н mi/U8392Acrn/13/HH

20. К л а п а н  б ездуш ны й  ка н а л ь н ы й  с эле кт р о п ри б о до м Регуляр-/]-500-Н- Ш 2 3 0 А  -П-У2 000"ВЕЗА ' шт 17 Ком, предл.

П М 21. Вент илят ор ка н а л ь н ы й  Ь б = 7 8 0 м У ч а с К а н а л -Е С - 6 0 - 3 5 -2 -3 8 0 000"В Е ЗА ‘ шт 29 mi/148392Acm/13/HH

Ми==0,99кВт: 1=1.7А, Ц^ЗвОВ, п = 2 5 8 0  о б /м и н

22. В о зд ц хо н а гр е б а т е л ь  к а н а л ь н ы й  эл е кт р и ч е ски й К а н а л -Э К В -5 0 ~ 3 0 -1 2 000"В Е ЗА ‘ шт 11

с Гбн= -32°С ; Гбк=5°С; 0т ^12кВт , 1=21А

23. Ф ильт р к а н а л ь н ы й  па не льны й , к л а с с  очист ки  G4 К а н а л -Ф К П -5 0 -3 0 -6 4 000"В Е ЗА " шт и

24. К л а п а н  б о здуш н ы й  ка н а л ь н ы й К л а п а н  -Р е г у л я р -5 0 -3 0 000"ВЕЗА " шт 6,6

с прибодом ТЕ230 шт

П й З ,П М 25. Ш каф  уп р а б л е н и я шт

26. К л а п а н  герм ет ический  б е нт и л яц и о н ны и ЗАО"Сарат обскии

0 2 0 0  с эл е кт р о п ри б о до м  А -1 8  N = 0 ,18 кВт ИА 01012-200 армат урны й за в о д '' шт 2 50

0 3 0 0  с эл е кт р о п ри б о до м  А -1 6  N = 0 ,18 кВт ИА 01009-300М шт 100

0 6 0 0  с эл е кт р о п ри б о до м  Н -В 1 -0 5  N=1,7 кВт ИА 01009-600М шт 3 240

27. К л а п а н  п р о т и во п о ж а р н ы й  ун и в е р с а л ь н ы й  с элект роприбодом

<С53:
S;
сз
гпCQ
С5
е

й=1

оС

"BELIM O" B L F 2 3 0 - Т с пределом  огнест ойкост и EI90 КПУ-1Н 0 А 0 "В Е З А

150x100 шт 14

150x150 шт 20

250x150

300x150

шт 14

шт

300x250 шт 2

400x250 шт

СМВ-3-ТКР-0В1.С
Лисп
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о 5 о зн а ч е н и е  документа.,
К о д  о д о р у д о -  
Ь а н и я ,и з д е -  
ли я, м а т е р и а ­
ла

единицы
кг

К л а п а н  п р от и бо п о ж а р ны и  ун и д е р са л ь н ы и  с эл е кт р о п ри б о до м

"BELIM O" B L F 2 3 0 - Т с пределом  огнест ойкост и EI90 КПУ-1Н О А О 'Ш З А -

400x400 шт

500x250 шт

500x400 шт 2

500x500 шт

600x400 шт 3

600x500 шт

800x400
се р ия  А К С -б У -Ь -У  

л .3 -1 3 __________

шт 3

28. С екц ия  к о м п а н о б к и  ф ильт роб и з  1 шт шт

2 8 1  С барной ко л л е кт о р  б о зд у х о б о д  01951=1,1м, из лист. ст. 5=2,0мм ПОСТ1 9 9 0 3 -7 4 ' шт 2 по
28 .2  К о сы н ка  и з  лист обой  ст. 5 = 5 ,Омм ПОСТ1 9 9 0 3 -7 4 ' шт 8 0 ,3 9

2 8 .3  Опорны й ф ланец  Ф4 75 и з  л и  с т. ст. 5=5, Омм, ПОСТ19903- 74 шт 2 6,86

28.4  П рисоединит ельны й ф ланец Е 0 С Т 1 9 90 3 -7 4 - шт 2 1,02

2 8 .5  П р о кл а д ка  и з  ки с л о т о -с т о й ко й р е зи н ы 5 = 3 м м ПОСТ7 3 3 8 -9 0 шт 2

28.6  Болт с г а й к о й  и ш аидой М 8х15 5=3мм. П О С Т 7798 -70*, П 0 С Т 5 6 1 6 -70 ' шт 24 0,02

29. Ш умоглуш ит ель п р ям оуго л ьн ы й RSA 3 0 0 x1 5 0 /1 0 0 0 'А Р К Т И К А " шт 11 7,5

30. Лберь ге р м е т и че ска я  Д с1 ,2 5 х0 ,5 с .5 .9 0 4 -4 шт 5 24

31. Л ю к-б с т а б ка  д л я  б о зд ухо б о д а  0 2 0 0 Л В -2  с.0 7 .9 0 4 -3 шт 2 7,32

0 3 0 0 Л В -3  с. 0 7 .9 0 4 -3 шт 14,1

«о
а:

сзгп
оа

сз
е

5=1

ос:

0 6 0 0 Л В -6  с.0 7 .9 0 4 -3 шт 3 4 7 ,8

32. Сетка п р о б о л о ч н а я  т к а н а я  N20x1,6 ПОСТ 3 8 2 6 -8 2 * м 2 ,4 1,53

33. Д иф ф узоры  ун и б е р са л ь н ы е Л П У-М Ю О "А Р К Т И К А шт 0,2

Д П У -М 1 2 5 шт 8 0 ,2 5

Д П У -М 160 шт 19 0 ,3 5

Д П У -М 2 0 0 шт 4 9 0 ,4 5

Д П У -М 2 5 0 шт 36 0,66

34. П ерет очная  реш ет ка А П 300х150 'А Р К Т И К А ' шт 2

СМВ-3-ТКР-0В1.С
Лист
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К о д  о д о р у д о -  
дания,изде--  
лия, м а т е р и а ­
ла

единицы
кг

35. П ереход  и з  о ц и н к .ст а л и  Ь^О, 7 мм, 1=300 мм 150x100/250x150, 1шгй г 0С Т 1 4 9 18 -8 0 м 0,2 V

150x100 /250x250, 1шт м 0 ,2 3 1 2 7

150x150/250x150, 1шт м 0,21 1,19

150x150/300x150, 2шт м 0 ,2 3 1,27

150x150 /400x250, 1шт м 0 ,2 9 1,61

2 5 0 x1 5 0 /30 0 x1 5 0 , 1шт м 0,3 1,7

2 5 0 x1 5 0 /2 5 0 x2 5 0 , 1шт м 0 ,2 7 1,53

2 5 0 x 2 5 0 /3 0 0 x 2 5 0 , 1шт м 0,32 1,78

2 5 0 x 2 5 0 /5 0 0 x 2 5 0 , 2шт м 0 ,3 8 2,12

3 0 0 x1 5 0 /3 0 0 x2 5 0 , 2шт м 0 ,3 1,7

3 0 0 X 1 5 0 /4 00x250 , 1шт м ‘ 0 ,3 3 1 8 7

ЗООх 150/4  0 0x4  00, 3шт м 0 ,3 8 2,12

3 0 0 x1 5 0 /5 0 0 x2 5 0 , 1шт м 0,36 2 ,04

3 0 0 x 1 5 0 /6 0 0 x 4 0 0 , 1шт м 0 ,4 4 2 ,4 6

3 0 0 x 2 5 0 /4 0 0 x 2 5 0 , 3шт м 0,36 2 ,04

4 0 0 x 2 5 0 /4 0 0 x 4 0 0 , 2шт м 0 ,44 2 ,4 6

4 0 0 x 2 5 0 /5 0 0 x 2 5 0 , 2шт м 0 ,4 2 2 ,3 7

4 0 0 x 4 0 0 /5 0 0 x 4 0 0 , 3шт м 0,51 2 ,8 9

5 0 0 x 4 0 0 /5 0 0 x 2 5 0 , 1шт м 0 ,5 2 ,8 0

5 0 0 x 4 0 0 /6 0 0 x 4 0 0 , 1шт м 0 ,5 7 3 ,2 3

6 0 0 x 4 0 0 /6 0 0 x 5 0 0 , 1шт м 0 ,6 3 3 ,5 7
<С|
а:э
S:аГг)QQ
сз
е

о
с :

С )

36. К о р о б  и з  о ц и н к .ст а л и  б=1мм, 4 5 0 x 4 5 0 (h )x 5 5 0 (l) , 2  шт Г  ОСТ14 918-80^ м 3 ,0 7,85

6 5 0 x 4 5 0 (h )x 4 5 0 (l) , 1шт м 1,55 7,85

7 0 0 x4 5 0 (h )x4 0 0 (l) , 1шт м 1,54 7,85

7 0 0x1 6 0 0 (h )x4 0 0 (l), 1шт м 3 ,0 7.85

700x1600 (h )x700(l), 1шт м 1,55 7.85

9 0 0x1 6 0 0 (h )x9 0 0 (l), 2  шт м 1,6 7,85

9 0 0 x6 0 0 (h )x7 0 0 (l) , 1шт м 3.0 7,85

СМВ-3-ТКР-0В1С
Лист
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К о д  о б о ру  д о -  
да ния, из  до ̂  
лия, м а т е р и а ­
ла

единицы
кг

'/В Ч

К о р о б  и з  о ц и н к .ст а л и  б=1мм, 1000x1600(h)x600(l), 2  шт Г 0 С Т П 9 1 8 -8 0 * м 1,55 7 ,85

1 3 00x500 (h )x600(l), 1шт м 16 7,85

1300x1600(h)x600(l), 2  шт м 3.0 7 ,85

37. В о зд у х о б о д  и з  оцинк. ст али  6 ^ 0 ,5мм фЮО Г 0 С Т П 9 1 8 -8 0 ‘ м 3 0 1,23

ф125 м 2 5 1,54

ф1бО м 5 7 1 М
ф 200 /4 7 2 ,4 6

м
38. В о зд у х о б о д  и з  оцинк. ст али 6 = 0 ,6мм ф 250 г о с т и  9 1 8 -8 0 ‘ м 108 3 ,6 9

39. В о зд у х о б о д  и з  оцинк. ст али 6=0 ,5мм  150x100 Г 0 С Т Н 9 1 8 -8 0 * М - S JL 1 2 £ _
150x150 м 126 2 .3 5

40. В о з д у х о б о д  и з  оцинк. ст али  6 = 0 ,7мм 2 50x150 м 92 3,14

300x150 м 78 4 ,9 5
2 5 0 x2 5 0 м 12 5 ,5

3 0 0 x 2 5 0 м 2 8 6 ,0 5

4 0 0 x 2 5 0 м 11 7,15
5 0 0 x 2 5 0 м 3 8 ,2 5

5 0 0 x 3 0 0 м 3 8,8
4 0 0 x 4 0 0 м 8,8

«о
а:=3
5:сзГГ)

CQ

а
S
сзтэ
3
-0l-Jэ
с
о

с :

пг.
ос

5 0 0 x 4 0 0 м 9,9
6 0 0 x 4 0 0 м 3 3 по
8 0 0 x5 0 0 м 13 14,3

41. В о з д у х о б о д  из оцинк. ст али кл а с с а  "В "  5= 1,0мм Г 0 С Т 1 4 9 1 8 -8 0 ‘

150x100 м 34,0 2,0

150x150 м то 4 ,7

250x150 м 56,0 6,3

300x150 м 72,0 6,3

СМВ-3-ТКР-0В1.С
Лист
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П о зи ц и я Н а и м е н о д а  H u e  и  т е х 1ч и ч Ё ч  к а  я  х а р а к т е р и с т и к а Тип, м арка ,
о б о зн а ч е н и е  докум ент а,  
опросного  листа

К о д  обору д о -  
да ния, и з д е ­
лия, м а т е р и а ­
ла

З абод-изгот одит ел ь Е д и н и ц а
измерения

Количестбс' Масса  
единицы  
кг

YS<S
П рим е чан и е

В о зд ухо Ь о д  и з  оцинк. ст али кл а с с а  " В "  250x250 г о с т и  9 1 8 -8 0 ^ м 50,0 7,85

300x250 м 20,0 8,6

450x250 м 8,0 10,2

500x250 м 50,0 11,7

Ш х Ш м 41,0 12,56

500x400 м 22,0 14,13

600x400 м 14,0 15,7

800x400 м 20,0 18,84

42. Л р о с с е л ь -к л а п а н  150x100 по  т ипу Д КС п с. 1 4 9 4 -3 9 шт 19 0,86

150x150 п о  т ипу Л КС п с. 1 4 9 4 -3 9 шт 2 3 0,86

250x150  по  т ипу Л К С п -0 1  С 1 4 9 4 -3 9 шт 19 1,01

300x150  по  т ипц Л К С п -0 2  с  1 4 9  4 -3 9 шт 14 1,15

2 5 0 x2 5 0 Л К С п -0 4  с 1 4 9 4 -3 9 шт 4 1,16

3 0 0 x2 5 0 Л К С п - 0 5  с  1 4 9 4 -3 9 шт 2 1.33

43. Труба ст ал ьн а я  зл е кт р о с б а р н а я  0219x6 г о с т ю  7 0 4 -9 1 м 5 0 31,52

0 3 2 5 x 8 м 60 4 7 ,2

0 6 3 0 x 9 м 60 137,83

44. П одст аЬка п о д  к о р о б  Ь=100мм по  т ипу Т С -8 5 /5 4 0 т а

h =4 00мм по  т ипу Т С -8 5 /5 4 0 т а шт 7 7,0

4 5  Опора п о д  д о зд ц хо б о д  0250 h =365hM  п о  т и п у Т С -8 5 /5 4 0 т а шт 3 7,0

0315  Ь = 2 8 5 м м  п о  т и п у Т С -8 5 /5 4 0 т а шт 1 7,0

0 4 0 0  Ь = 2 8 5 м м  п о  т и п у ТС -8 5 /5 4  Ота шт 1 7,0

46. Опора п о д  д о зд у х о б о д  3 0 0 x 2 0 0  Ь ^З О О м м  п о  т и п и Т С -8 5 /5 4 0 т а шт 1 7.0

5 0 0 x 2 5 0  Ь = 2 7 5 м м  п о  т и п у Т С -8 5 /5 4 0 т а шт 2 7,0

6 0 0 x3 0 0  h =  1 0 0м м  п о  т и п у Т С -8 5 /5 4 0 т а шт 2 7,0

8 0 0 x 5 0 0  Ь = 1 0 0 м м  п о  т и п у Т С -8 5 /5 4 0 т а шт 1 7,0

1000x300 Ь = 3 5 0 м м  п о  т и п у Т С -8 5 /5 4 0 т а шт 1 7,0

СМВ-3-ТКР-0В1.С
Лист
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П о зи ц и я Н а и м е н о Ь а н и е  и  т е х н и ч е с к а я  х а р а к т е р и с т и к а Тип, м а р ка ,
о б о зн а ч е н и е  докум ент а, 
оп ро сн о го  лист а

К о д  о б о р у д о -  
б а н и я ,и з д е ­
лия, м а т е р и а ­
ла

З аб о д -и зго т о б и т е л ь Е д и н и ц а
измерения

Количестдо М асса
единицы
к г

П р и м е чан и е

4 7. Оклеенная изоляция наруж ны х ЬозддхоЬодоЬ 2  слоями ТУ 5 7 74 -003 -00287852 -99 м ^ 2 3 0

"Техноэласт П~ЭПП 4 ,0 "

48. Окраска за 2 раза  трубопрободод ГОСТ 8292 -85 м ^ 100

49. Листодая сталь для сальника 5^9мм ГОСТ19903-80 м ^ 3 ,6 70,65

50. К р е п л е н и я  д о зд ухо д о д о б с.5 .9 0 4 -1 кг 1406

51. Л ю ч к и  д л я  и з м е р е н и я  д а б л е н и я  и  п р о ч и с т к и  б о з д у х о б о д о б П П -7 /1 6 2 9  та шт 104

52. З б у ко и зо л я ц и я :

Т е п л о и зо л я ц и о нн ы е  и зд е л и я  UR5A

маты т е п л о и зо л яц и о н н ы е  М -2 5 Ф , б=50мм м^ 9 ,5

53. П о ж а р н а я  и з о л я ц и я :

1. А н т и ко р р о зи о н н ы й  грунт  по  м ет аллу: П и р о и зо л -гр у н т

(Мер ж  а бит) ТУ 2313-003-83397992-2007 м ^ 5 5 3

2. К онст рукт иб ны й  о гн еза щ ит н ы й  сост аб "П И Р О И ЗО Л -Б азальт ":

а ) О гн е упо р н а я  м аст ика ТУ 1523-006-90364409-2011 к г 1106

б) Ф о льгироб анны е  б а зал ьт об ы е  маты т олщ иной  б=8мм ТУ 5769 -004-52876233-2009 м ^ 5 5 3

/  п /

54. К л а п а н  дбойного  дейст бия

с эле кт р о п ри б о до м  "BELIM O " B L F 2 3 0 - Т

с п ределом  огнест ойкост и ЕП20 2 00x150 К П У -3 ООО"B E  ЗА " шт 7

J

§
2:агпоа
а
е

сЗ=3

Ос
<сз СМВ-3-ТКР-0В1.С
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П о зи ц и я Н а и м е н о в а н и е  и  т е х н и ч е с к а я  х а р а к т е р и с т и к а Тип, м арка ,
обозна  чение документ а,  
опро сн о го  листа

К о д  обо р у д о -  
д а н и я ,и з д е ­
лия, м а т е р и й -- 
ла

За б о д -изгот овит ель Е д и н и ц а
измерения

Количество’ М асса  
единицы  
кг

' f e o
П р и м е чан и е

К о н д и и и о н и о о б а н и е . Вестибюль №1

К1.1 1. Н а р уж н ы й  б л о к  сплит  системы "D A IK IN " (о х л а ж д е н и е /н а г р е б ) R X S20K2V1B шт 1 34

К1.2 2. В нут ренний  б л о к  сплит  системы на ст е нно го  т ипа FTX S 20K 2V 1B шт 1 8

К 2.1 3. Н а р уж н ы й  б л о к  системы м ини  V R V -S  (о х л а ж д е н и е /н а г р е б ) RXY S Q 4P8V 1B шт 1 120

К 2.2 4. В нут ренний  б л о к  ка ссе т н о го  т ипа с кр у го б ы м  пот оком FXFQ 80A VEB шт 1 24

с пульт ом  у п р а б л е н и я  п рободны м BRC1E52A 7 шт 1

с де ко р а т и б но й  панелью B Y C Q U 0D 7W 1 шт 1 5 ,5

К 2 3 .К 5 Л 5. В н ут р е нн и й  б л о к  на ст е н но го  т ипа FX A Q 2 0P A V 1 шт 3 11

К б  А с пульт ом  у п р а б л е н и я  п рободны м BRC1E52A 7 шт 3

К 3.1 6. Н а р уж н ы й  б л о к  сплит  системы "D A IK IN " (о х л а ж д е н и е /н а г р е б ) R X S 35K2V1B шт 1 34

К 3.2 7. В нут ренний  б л о к  сплит  системы н а ст е н но го  т ипа FTX S 35K 2V 1B шт 1 10

/Г4. /. /Г4,1р 8. Н а р уж н ы й  б л о к  сплит  системы "D A IK IN " (о хл а ж д е н и е ) RXS20K2V1B шт 2 34

K4.Z К4.2Р 9. В нут ренний  б л о к  сплит  системы н а ст е н но го  т ипа FTX S 20K 2V 1B шт 2 8

К 4 , К 4 р 10. С огласобат ель работ ы  ко н д и ц и о н е р о б С Р К -Д М шт 1

К 4 , К 4 р 11. М о д у л ь -а д а п т е р KRP413A1S шт 2

К 5.1 К 6.1 12. Н а р уж н ы й  б л о к  системы м и н и  V R V -S  (о х л а ж д е н и е /н а г р е б ) RXY S Q 4P8V 1B шт 2 120
К  5.2, К  5.3  
К 6.2. К 6.3 13. В нут р е нни й  б л о к  н а п о л ь н о г о  т ипа FX LQ 50PV E B шт 4 3 8

с пульт ом  у п р а б л е н и я  пр об о дны м BRC1E52A 7 шт 2

К7.1 14. Н а р уж н ы й  б л о к  системы VRV.III (о х л а ж д е н и е /н а г р е б ) Р Х У а 8 Т 7 У 1 В шт 1 187

К 7 .2 15. В нут ренний  б л о к  н а ст е н но го  т ипа F X A Q 6 3P A V 1 шт 1 14

с пульт ом  у п р а б л е н и я  п рободны м BRC1D528 шт 1

К 7 .3 16. В нут ренний  б л о к  ка ссе т но го  т ипа с кр уго б ы м  пот оком FXFQ 80A шт 1 24

с пульт ом  у п р а б л е н и я  п рободны м BRC1E52A 7 шт 1

С М В -З-ТКР -О В К
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П о зи ц и я Н а и м е н о в а н и е  и  т е х н и ч е с к а я  х а р а к т е р и с т и к а Тип, м а р ка ,
о б озн а  чение докум ент а, 
опросного  лист а

К о д  о б о р у д о -  
б а н и я ,и з д е ­
лия, м а т е р и а ­
ла

З аб о д -и зго т о б и т е л ь Е д и н и ц а
измерения

Количестдо' М асса  
единиц ы  
кг

'f6'{
П рим ечание

К 7 Л 17. В нут ренний  б л о к  на ст е н но го  типа F X A Q 50P A V 1 шт 1 14

с пульт ом  у п р а б л е н и я  прободны м BRC1E52A 7 шт 1

KU.lK14.1p 18. Н а р уж н ы й  б л о к  сплит  системы "D A IK IN " (о хл а ж д е н и е ) RZQ250C7Y1BB шт 2 184

KU.2, Ки.2р 19. В нут ренний  б л о к  сплит  системы к а н а л ь н о г о  т ипа FD Q 250B 8V 3B 9 шт 2 94

б ы со ко н а п о р н ы й  с пульт ом  у п р а б л е н и я  прободны м BRC1E52A 7 шт 2

ки , КПр 20. С огласобат ель работ ы  ко н д и ц и о н е р о б С Р К -Д М шт 1

К П ,  К14р 21. А да п т е р  инт ерф ейсны й для  п о д кл ю че н и я  б нут ренних K R P 4 A 53 шт 2

б л о ко б  к  согласобат елю  ко н д и ц и о н е р о б  СРК

К15.1 22. Н а р уж н ы й  б л о к  сплит  системы "D A IK IN " (о х л а ж д е н и е /н а г р е б )  R X S 42K2V1B шт 1 3 9

К15.2 23. В нут ренний  б л о к  сплит  системы на ст е н но го  т ипа FTX S 42K 2V 1B шт 1 10

К2,К5,К6,К7 24. Р еф нет -разбет бит ель KHRQ 22M 20T8 шт 6

К 7 25. Р еф нет -разбет бит ель KHRQ 22M 29T9 шт 1

26. Д р е н а ж н ы й  н а со с SI2100 шт 18

27. Труба м е д н а я  0 6 ,4 м 160

0 9 ,5 м 2 0 0

01 2 ,7 м 150

015,9 м 125

0 2 2 ,2 м 60

28. И зо л я ц и я : т ерм оф лекс б=6мм для  т руб  0 6 ,4 м 160

0 9 ,5 м 2 0 0

01 2 ,7 м 150

015,9 м 125

0 2 2 ,2 м 60

29. Ф реон R -41 0 A к г 3 0

30. Д р е н а ж : трубы и з  п о ли п р о п и л е н а  д л я  сист ем м 2 2 0

д о д о сн а б ж е н и я  P N 20 0 2 5 x 4 ,2

31. М еж блочны й  ка б е л ь  В В Г  Н Г-L S  4 x 2 ,5 "К о н к о р д " м 2 5 0

32. Кронш т ейн для н а р у ж н о г о  блока шт 2 2

СМВ-3-ТКР-0В1.С
Лист
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К о д  odopijdo-- 
д а н и я ,и з д е ­
лия, м а т е р и а ­
ла

измерения единицы
кг

{ 6 J .

У зе л  ипраЬления. Вестибюль №2

1 Т еплообм енник Г  ВС 1ст. Расчет №2-2013-19092 Э Т - O U c - 1 6 -2 5 ЗАО  "ЭТРА шт 178

2. Т еплооб м енник Г  ВС Ист. Расчет N"2-2013-19094 J T - O U c -1 6 -3 1 шт 182

3.1 Н а со с  см еш ения дл я  системы от опления. S tra  t05 50/1-16 CAN PN6/10 'Ш О ' шт 2 2 8 ,5 1раб, 1резерЬ.

Р а  бо на я  среда -  бода  Т = 7 0 °  С.

G =9,4 m V h, Н = 1 6м .6 .ст „ М=1,2кВт, U=220B, h 5 ,5 A

3 .2  В неш ний м одуль у п р а д л е н и я  н а со с а м и WILO-IF-Modute S tra fo s  PLR 'Ш О ' шт 2

4 .1 Н а со с  побы сит ельны й для  системы ГВС. S tra fo 5 -Z 30/1-12 6 6  CANPN10 Ш О ' шт 2 6 ,5 1раб, Ipesepb.

Р а бо ча я  среда -  бода Т = 6 5  °С.

6 = 3 ,3 6 7 m V h, Н = 7 ,и  м.б.ст., Н=0,31кВт , U=220B, 1=1,37А

4 .2  В неш ний м одуль у п р а д л е н и я  н а со с а м и WILO-IF-Module S tra fo s  PLR 'W iLO ' шт 2

5. Н а со с  д р е н а ж н ы й  р у ч н о й , Тм ах=  70°С, Р у=0,ЗМ П а Р - 0 8 /3 0 шт 14,0

6. З а д б и ж ка  к л и н о б а я  ф л а н ц е б а я  0 у 8 0  Рп16, Тм ах=+425°С , с ТУ 3 7 4 1 -0 0 3 -0 0 2 1 8 1 1 6 -9 6 30с941нж 1 шт

эл .пр и б о дом  В - А 2 - 11 (N =0 ,37  кВ т )

7. Р егулят ор  п е р е п а д а  да б л е ни й  Л у 4 0 , Р у= 1,6  М П а ,К у5= 2 0 м ^ ч A F P /V F 6 2 "D an f 0 5 5 " шт

пе рем ещ аем а  я  среда  -  бода  п р и  Т т а х= 1 5 0 °С

р е гц ли р ц е м ы и  п е р е п а д  д а б л е н и й  1-6 бар

К л а п а н VFG2 шт

Р егилирцю щ ий б л о к A F P -9 шт

И м п ц л ьсн а я  т рибка A F компл. 2
■Q3:

S:а
ГПQQ
сз
6

=3
-о

:э

о
с;

8. Р егулят о р  д а б л е н и й  "п о сл е  с е б я "М у 4 0 , Ру=16бар, Т м а х= 15 0 ‘ A F D /V F G 2 "D a n fo s s " шт

k v s = 2 0 , 0 m V 4 ,  р е гул и р у е м о е  да б л е ни е  0 ,1 5 -1 ,5  бар

-  к л а п а н  -  р е гулят о р  Д у 4 0 V F62 шт

-  р е гул и рую щ и и  б л о к A F D шт

и м п ул ь с н а я  т рубка A F компл.

СМВ-3-ТКР-0В1.С
Лист
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кг

9. Р егулят о р  д а б л е н и и  "п о сл е  с е б я "М у 2 5, Р у^16б ар , Тмах=150°С A F D /V F G 2 "D a n fo s s " шт

р е г у л и р у е м о е  даЬ ление  1 -6бар

к л а п а н  -  р е гул ят о р  Д у 2 5 VFG2 шт

-  р е гул и р ую щ и й  б л о к A F D шт

и м п у л ь с н а я  т рубка A F ком пл.

9.1 Р е гулят о р  д а б л е н и и  "п о сл е  с е б я "М у 5 0 , Р у=16бар, Тм ах= 150 ‘ A F D /V F G 2 "D a n fo s s ' шт

р е гул и р у е м о е  да б ле н  ие 1 -6  ба р

-  к л а п а н  -  р е гул ят о р  Д у 5 0 VFG2 шт

-  р е гул и рую щ и й  б л о к A F D шт

-  и м п ул ь с н а я  т рубка A F компл.

10. К л а п а н  р е гул и р ую щ и и  се д е л ь ны й  на  ГВС с зл .п р иб о до м VB2 " D a n fo s s ' шт

А М У 2 0 Д у 2 0 ,  Р у 2 ,5 М П а , K v s  = 6 , 3 м '/ ч

11 К л а п а н  р е гул и р ую щ и й  се д е л ь ны й  п р о хо д н о й  на  от опление VB2 " D a n fo s s ' шт

с зл .п р и б о д о м  A M V (E )15  Му 20 , Р у 2 ,5  МПа, K v s  = 6 ,3  m V h

12. К л а п а н  б а л а н си р о б о ч н ы и  р у ч н о й  ф ла нце б ы й  K v s = 3 2 , 3 m V 4 , M S V -F 2 "D a n fo s s '

Р у  1,6МПа, Тма х =  130 %  Му 4 0 шт

13 Му 5 0 шт

'Оа:э
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и .  П реобразобат ель р а с х о д а  зл е кт р о м а гн и т н ы й  М у80 шт 2

с м о нт аж ной  бст абкой, м онт аж ны м  ком плект ом

15. Г о я зе б и к  т еп ло б ы х п ун кт о б Му 100, Р у  1,6МПа се р и я  5 .903 -13 , бы п .5 Т С -5 6 9 .0 0 .0 0 0 -1 2 шт 2

16. Фильтр магнитный фланцебый со спускным краном Ру 1,6 МПа, Ду 25 F V F "D a n fo s s ' шт

17 Му 5 0 шт

18 Му  100 шт 2

СМВ-3-ТКР-0В1.С
Лист
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К о д  о д о р у д о -  
б а н и я ,и з д е ­
лия, м а т е р и а ­
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единицы
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19. К р а н  ш арадой лат унны й Р у  1,6МПа, Ттах=150°С Лу15 "D a n fo s s ' шт 20 Ь о здуш н и к

20 Д у2 5 шт 11 с п у с к н и к и

21 М у40 шт 16 с п у с к н и к и

22. К р а н  ш арадой ст альной ф ланцеды й Р у 1,6МПа, Т т а х^2 0 0 %  Л у25 N A V A L шт

24 Л у5 0 шт

2 5 Л у 6 5 шт

26 Л у8 0 шт

2 7 Л  у  100 шт 3

28. К л а п а н  обрат ны й п р у ж и н н ы й  т ар е льчат ы й  м е ж ф ла н ц е б ы й тип 802 "D a n fo s s ' / 1 8

Р у 1,6 МПа, Тм ах^200°С , Л и  5 0 шт X  2

29 Л у 6 5 шт 2

30 Л у 8 0 шт 2

31. К л а п а н  обрат ны й л а т ун н ы й  муф т оды й с м е т а лли че ски м "D a n fo s s '

зат дором  Тмах=110°С, Л у 2 5 шт 2 6 т. ч. для  дренаж а

32 Л у 4 0 шт д л я  д р е на ж а

33. Магнитный преобразодатель доды, Лу50, Тмах=125% Рмах=11,5бар МВС MWS шт

«оз:

S;а
ГПQQ
сз
S

5

ос

34. Трубопробод и з  ст а л ьн ы х  эл е кт р о сд а р н ы х  прям ош обны х т руб ГОСТ 10704-91

0 1 2 5 x4 ,5 м го
0 1 0 8 x4 ,0 м 2 4 ,0

0 8 9 x 3 ,5 м 5 7 ,0

0 7 6 x 3 ,5 м 20,0

1
СМВ-3-ТКР-0В1С
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35. Трубопробод из стальных бодогазопрододных оВыкнобенных труб Г 0 С Т 3 2 6 2 -7 5 '

0 5 0 x 3 ,5 м 13,0

0 4 0 x 3 ,5 м 22,0 6 т. ч. для  др е на ж а

0 4 0 x 3 ,5 м 2

0 3 2 x 3 ,2 м го
0 2 5 x 3 ,2 м по
0 2 0 x 2 ,8 м 2

01 5x2 ,8 м 3 ,5

36. Трубопробод из стальных бодогазопрободных оцинкобанны х труб Г 0 С Т 3 2 6 2 -7 5 '

Ц  0 6 5 x 4 ,0 м 8,0
Ц 0 5 0 x 3 ,5 м 12,0

Ц  0 4 0 x 3 ,5 м 16,0 б т. ч. д л я  д р е на ж а

Ц 0 3 2 x 3 ,2 м

Ц 0 2 5 x 3 ,2 м 21,0 б т. ч. для  др е на ж а

Ц  0 1 5x2 ,8 м 2

37. Отбод 9 0 ° ст. 0108x4 .0 ГОСТ 1 7 375 -2001 шт 13

Отбод 9 0 °ст. 0 8 9 x 3 .5 шт 10

Отбод 9 0 °  ст. 0 7 6 x 3 .5 шт 5

Отбод 90°ст . 0 5 7 x 3 .5 шт

38. Отбод 9 0 °о ц . 0 7 6 x 3 .5  

Отбод 9 0 °о ц . 0 5 7 x 3 .5

ГОСТ 17375 -2001 шт 11

э:
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шт 13

Отбод 9 0 °о ц . 0 4 5 x 3 .5 шт

Отбод 9 0 °оц. 0 2 5 x 2 ,8 шт 5

3 9  П е р е ход  ст. К -2 -3 8 х 2 ,0 -2 5 х 1 ,6 ГОСТ 1 7 3 7 8 -2 0 0 1 шт

40. П е р е хо д  ст. К - 2 - 3 8 х 2 ,0 -3 2 x 2 ,0 шт 2

СМВ-3-ТКР-0В1.С
Л1ист
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41. П е р е хо д  ст. К - 2 - 5 7 х З ,0 -3 8 x 2 ,0 шт

4Z  П е р е хо д  ст. К - 2 - 5 7 х З ,5 -4 5 x 2 ,5 шт 2

4 3  П е р е хо д  cm  К - 2 - 7 6 х З ,0 -3 8 x 2 ,0 шт 2

44. П е р е хо д  ст. К - 2 - 7 6 х З ,5 -5 7 x 3 ,0 шт

45. П е р е хо д  ст. К - 2 - 8 9 х З ,5 -5 7 x 3 ,0 шт 8

46. П е р е хо д  ст. К - 2 - 8 9 х З ,5 -4 5 x 2 ,5 шт

47. П е р е хо д  cm  К -2 -8 9 х З ,5 -7 6 х З ,0 шт

48. П е р е хо д  ст. К -2 -1 0 8 х 4 ,0 -5 7 x 3 ,5 шт 2

49. П е р е хо д  ст. К -2 -1 0 8 х 4 ,0 -8 9 x 3 ,5 шт п и

50. П е р е хо д  ст. К -2 -1 3 3 х 5 ,0 -1 0 8 х 4 ,0 шт 2

51. П е р е хо д  оц. К - 1 - 3 3 , 7 x2 ,3 -2 1 ,3 x 2 ,0 ГОСТ 1 7 3 7 8 -2 0 0 1 шт 2

52. П е р е хо д  оц. К - 2 -3 8 х 2 ,0 -3 2 х 2 ,0 шт

53. П е р е хо д  оц. К - 2 -7 6 х З ,0 -3 8 х 2 ,0 шт 5

54. П е р е хо д  оц. К - 2 -7 6 х З ,5 -4 5 х 2 ,0 шт

5 5  П е р е хо д  оц. К -2 -7 6 х З ,5 -5 7 х З ,0 шт 10

56. Ф л а н ц ы 5 0 -1 0 ГОСТ 1282 0 -8 0 шт

Ф ланцы  2 5 -1 ,6 шт

Ф ланцы  4 0 -1 ,6 шт

Ф ланцы  5 0 -1 ,6 шт 34

Ф ланцы  6 5 -1 ,6 шт 18
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Ф ланцы  8 0 -1 ,6 шт 12

Ф ланцы  100-1,6 шт 12

Ф ланцы  125-1,6 шт 2

Ф ланцы  2 0 -2 ,5 шт

57. Ф ланцы  8 0 -1 ,6 ГОСТ 12815-80 шт 8

58. Ф ланцы  5 0 -1 ,6 ГОСТ 12821-80 шт / 1 1 0 !

Ф ланцы  6 5 -1 ,6 шт

Лист
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Ф ланцы  8 0 -1 ,6 ГОСТ 12821-80 turn

59. Б ы ст роразъ ем ное  со е ди не н и е  "А м е р и к а н к а "  М у2 5 шт 2

Л у 3 2 шт 2

М у 4 0 шт

60. Болты и г а й к и  N 1 2 x5 5 ГОСТ 7 7 9 8 -7 0 , Г 0 С Т 5 9 1 5 -7 0 шт 4 0

Болт ы и г а й к и  N 16x60 шт 4 0

Болт ы и г а и к и  N 1 6 x7 0 шт 3 6 8

Болты и г а й к и  N16x120 шт !  1 .11 !

61. П аронит , т олщ иной 3  мм ГОСТ 4 8 1 -8 0 м

62. А н т и ко р р о зи о н н о е  покры т ие: К О -8 10 4 м /с л о й 3 7

к р а с к а  к р е м н и е д о -о р г а н и ч е с к а я  за  3  слоя

К р а с к а  м а с л я н н а я  за  2  р а з а м /с л о й

63. Ц илиндры  т е п л о и зо л яц и о н н ы е  м инералоЬ ат ны е 6 = 4 0  мм, "R o c k w o o l"
ка ш и р о д а н н ы е  а р м и р о д а н н о й  алю м иниебой ф ольгой Д у15 м 2

Д у 2 0 м 2

Д у 2 5 м 30

Л у 3 2 м 2
■CD
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Л у 4 0 м 4 0

Л у 5 0 м 2 5

Л у 6 5 м 2 8

Л у 8 0 м 5 7

ЛуЮ О м 24

Л  у  12 5 м

64. Лент а са м о кл е ю щ а яся Э не р го ф л екс м 3 0 0

С М В -З-ТКР -О В К
Лист
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П о зи ц и я Н а и м е н о Ь а н и е  и  т е х н и ч е с к а я  х а р а к т е р и с т и к а Тип, м арка ,
об озн а  ЧЁние документ а,  
о про сн о го  листа

К о д  о б о р у д о -  
6а ни я ,и зде --  
лия, м а т е р и й ^  
ла

З аЬ од-изгот оЬит ель Е д и н и ц а
измерения

Количестбо Масса
единицы
кг

П рим ечание

З а к л а д н ы е  дет али  д л я  и ст а н о д ки  поибоооЬ  КИ П

65. Отборное уст ройст бо д а б л е н и я  прям ое 1 ,6 -2 0 0 -с т 2 0 -М П шт 4

66. Отборное уст ройст бо д а б л е н и я  угл о б о е 1 ,6 -2 0 0 -с т 2 0 -М У шт 10

67. Отборное уст ройст бо д а б л е н и я  прям ое 1 ,6 -7 0 -с т 2 0 -М П шт 2 9

68. Отборное уст ройст бо д а б л е н и я  угл о б о е 1 ,6 -7 0 -с т 2 0 -М У шт 9

69. К р а н  т р е ххо до во й  д л я  м аном ет ра Р у  1,6 МП а, Ду15мм M V 25  -  015 шт 5 2 0,145

70. Манометр показы  бающий. В ерхний предел измерения 2 ,5  к г с /с м ^ шт 13

71. Манометр показы  бающий. Верхний предел измерения 10 к г c /c м ^ шт 21

72. Манометр показы  бающий. В ерхний предел изм ерения 16 к г с /с м ^ шт 7

73. Б обы ш ка п о д  т ерм опреобразобат ель Б П 1 -М 2 0 х1 ,5 -5 5 У Х Л З шт 2

74. Терм опреобразобат ель шт 2 учтены д разделе А ТМ

75. Б обы ш ка п о д  т ермометр Б П 1 -М 2 7 х2 -5 5 У Х Л З шт 16

76. Термометр т ехнический . Пределы  и зм е р е н и я  от 0  до 100°С шт и

Ко м п ле кт но  с о п ра б о й  П 2 по ОСТ 25.1281-87.

77. Термомет р т ехнический . Пределы  и зм е р е н и я  от 0  до 160°С шт 2

Ком плект но  с  о п ра б о й  П 2 по  ОСТ 25.1281-87.

78. Д а т ч и к  т емперат уры  н а р у ж н ы й ESM T "D an  f 0 5 5 " шт 1

79. Д а т ч и к  т емперат уры  т еплоносит еля п о гр уж н о й ESM U-100 "D a n fo s s " шт 3

80. З ащ ит ная  ги л ь за  д л я  д а т чи ка  т емперат уры "D a n fo s s " шт 3

1  т !

81 К л а п а н  от сечной с а л ь н и ко б ы й  с МИМ, НО, Д у 8 0 22 нж 32 п 1 О А О "А р м а г у с " шт 1 6 9 ,0

Р м а х^2 ,5 М П А , Тмах=150°С, с от вет ны ми ф ла н ц а м и

82. К р а н  отбора п р о б  Оп12 E301D В К Т  ВЕЛЕС шт 1 0 ,4 2

83. К р а н  ш аробой D ylO шт 1

84-. К р а н  ш аробой 0 у1 5 шт 2

85. Охладит ель п р о б  сет евой боды Д у7 6 , Рмах=16М П а, С ат зкс В К Т В Е Л Е С шт 1 3 ,3 /4 ,5

Тмах^150°С
)
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К о д  обору  д о -  
Ьания, и з д е ­
лия, мат ер иа-^ 
ла

L с и н и ц а  
измерения единицы

кг

Опоры подЬ иж ны е

ОПБ1-108 ГОСТ 14911-82 шт 8

ОПБ 1 -89 шт 22

ОПБ 1-76 шт 18

ОПБ 1 -5 7 шт 10

Э лект роды  Э  -  4 2 ГОСТ 9 4 6 6 -7 5 кг 120

Опоры с к о л ь зя щ а я  п р и б о р н а я  Т С -6 2 3 .0 0 0 -1 3 с.5 9 0 3 -1 3  Ь ы п .8 -9 5 шт

Опоры с к о л ь з я щ а я  п р и б о р н а я  Т С -6 2 3 .0 0 0 -1 5 шт 10

Опоры с к о л ь з я щ а я  п р и б о р н а я  Т С -6 23 .0 0 0 -16 шт 18

Опоры с к о л ь зя щ а я  п р и б о р н а я  Т С -6 2 3 .0 0 0 -1 8 шт 22

Опоры с к о л ь зя щ а я  п р и б о р н а я  Т С -623 .0 0 0 -2 0 шт 8

Опора под узел  упрабления по типу /1 14Б454.0 0 0-06 шт

с.3.903-13

Опора под узел  упрабления по типу /1 14Б454.000-04 шт

с.3.903-13

Опора под узел  упрабления по типу /1 14Б456.000-04 шт 2

сЗ. 903-13
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К о д  о б о р у д о -  
б а н и я ,и з д е ­
лия, м а т е р и а ­
ла

единицы
кг

Теплоснабж ение . Вестибюль №2

З а д Ь и ж ка  ф л а н ц е б а я  Р уЮ  к г с /с м ^ Ф50 ЗОчбВр шт 18,0

ф80 ЗОчббр шт 2 28,0

2. Задбижка ф т нцеЬая Р уЮ кгс /см 2 0100 З О ч Ш б р шт 65,0

с ЭЛ, прибодом ТЭ099.058-04М

с ЭЛ дбигателем 4АА56В4У2 0,18 кВт

3  К л а п а н  за п о р н ы й  муф т обы й Р у 1 6 к г с /с м ‘ 015 15кч18п2 шт 15 0,7

020 15кч18п2 шт 2 0,9

025 15кч18п2 шт и

050 15кч18п2 шт 2 5,0

4. К р а н  ш аробы и для  слиба боды

Р ^ 1 6 к г с /с №  tH 5 0 ° C 015 шт 31

5  К р а н  ш аробы и  для  бы п у с ка  в о зд у х а ф15 шт 39

Р ^ 1 6 к г с /с м ^  t=150°C 015

6. Воздухосборник бертикальный из трубы ГОСТ 10704-91 шт 2 6,5

стальной электросбарной ф159 Н=280мм

■С)а:

5:
сз

СЗ
6
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ос:

7. Клапан ручной балансиробочный ф15 MSV-2650 003Z0021 "D an f055' шт 3

8  Клапан ручной балансиробочный 020 MS V -2650 003Z0022 "D an f055' шт 2

9. Клапан ручной балансиробочный ф25 MS V -2650 003Z0023 "Dan f 055' шт

Лист
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П о зи ц и я Н а и м е н о в а н и е  и  т е х н и ч е с к а я  х а р а к т е р и с т и к а Тип, м арка ,
об озн а  чение документ а,  
о п ро сн о го  листа

К о д  о й а р д д о -  
д а н и я ,и з д е ­
лия, м а т е р и а ­
ла

За Ьод-изготоЬит 1ель Е д и н и ц а
измерения

Количеетк,' Мааса  
единицы  
кг

/ / /
П рим ечание

10. Регистр из 2 - х  тру5 стальных электросЬарных ГОСТ 10704-91 шт 1

ф 108х^  1 =10,0 м, 1общ -2 0 ,0  м

11 Регистр из 2 - х  труд стальных злектросдарных ГОСТ 10704-91 шт 1

ф 108x4 ( =6,0 м, 1общ= 12,0 м

12. Труба стальная бодогазопрододная усиленная ф15хЗ,2 ГОСТ 3262-75^ м 168 4,0

ф20хЗ,2 ГОСТ 3 2 6 2 -7 5 ” м 42 5,4

ф 25x4,0 ГОСТ 3262 -75* м 245 7,38

ф 32x4,0 ГОСТ 3 2 6 2 -7 5 ' м 30 10,26

ф4 0x4,0 ГОСТ 3 2 62 -75* м 21 12,72

13 Труffa стальная электросдарная ф 76x3,5 ГОСТ 10704-91 м 180

ф57хЗ,5 ГОСТ 10704-91 м 74

14. Теплоизоляция трубопрободод цилиндрами минералобатными "CutwooL " 82,0

каширобанные армиробанной алюминиебой фольгой 5=20 мм ТУ 5762-001-89646568-2009

15. Антикоррозионное покрытие: ОС-51-03 82

покрытие органосиликатное б 3  слоя ТУ 8 4 -7 2 5 -8 3

16. Окраска за 2 раза  трубопрободоб ГОСТ 8292-85 82

17. Опора неподбижная хомутобая для трубы ф 76x3 ТС-659.00.00-04 шт 4 0,5

с.5.903-13

18. Опора неподбижная хомутобая для трубы ф25 ТС-659.00.00 шт 6 0,3

по типу с.5.903-13

СМВ-3-ТКР~0В1.С
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К о д  о д о р у д о -  
д а н и я ,и з д е ­
лия, м а т е р и й '
лп

единицы
кг

19. Опора неподбижная хомутодая для трубы ф15 Т С -6 5 9 М 0 0 шт 2 0,3

по типу С.5.903-13
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Кос] о б ору  до ■- 
д а н и я ,и з д е ­
лия, м а т е р и а ­
ла

единицы
кг

Отопление. Вестибюль №2

1 З а д б и ж ка  ф л а н ц е б а я  Р уЮ  к г с /с № ф50 ЗОчббр шт 2

2. К л а п а н  з а п о р н ы й  муф т обы й Р у 1 6 к г с /с м ' ф15 15кч18п2 шт 28 0,7

ф20 15кч18п2 шт 0,9

ф25 15кч18п2 шт и

ф32 15кч18п2 шт 5 2,1

ф40 15кч18п2 шт 2 3,7

3. Кран шаробой латунный полнопроходной ("а м е р и ка нка ") "Dan f 055"

с ручкой  "бабочка ‘ Ф15 шт 66

4. Кран Маебского ф15 шт 66

5. Конбектор отопительный серии "Униберсал-С '‘

концебого исполнения (модель средней глубины) КСК 2 0 -2 ,5 7 4 -К ОАО"Климатехника" шт/кВт 4/10,296 31,6

КСК 2 0 -2 ,69 6 - К Механический шт/кВт 8/21,568 32,8

КСК 2 0 -2 ,819-К забод N1 шт/кВт 6/16.914 34,0

КСК 2 0 -2 ,9 4 1-К г. Н.Нобгород шт/кВт 15/44,115 35,2

1
2:
сзгпCQ
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е

-О

1ос:

«о

6. Клапан регулирующий с предбарительной настройкой R A -N 2 0

Р=10бар t = 1 2 0 r 020 "Dan f 055" шт 33

7. Радиаторный терморегулятор РА 2920 020 "D an f055" шт 33

8. Абт омат ическийбалансиробочныйклапан A S V -P V /A S V -M  ф15 003L8021/003L8091 "D anfo55 '‘ шт 6/6

ф20 003L8022/003L8092 "D an f055' шт 4 /4

ф25 W 3L8023/003L8093 "D anfo55 ' шт 2 /2

СМВ-3-ТКР-0В1С
Лист
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К о д  o S op ijdo -  
да ни я, и з д е ­
лия, м а т е р и а ­
ла

единицы
кг

9. Фильтр сетчатый латунный муфтодыи с пробкой типа Y222P ф15 149В176 8 "D anfoss'' шт 0,21

ф20 U9B1769 "D an foss ' шт 0,28

ф25 и  981770 "D a n fo ss ' шт 2 0,46

10 Радиатор отопительный чугунный М С -14 О-300 шт/кВт 120/14,4 5 ,7

11 Воздухосборник Ьертикальный из трубы ГОСТ 10704-91 шт

стальной злектросЬарнои ф159 Н=280мм

12 ЭлектрообогреЬательная панель "НОВО" (Нордегия) 000"В елая Гдардия '

со бстроенным термостатом 220 В/1ф N=0,75 кВт C 4F07 XSC г. Москда шт 4.1

N=1,0 кВт C 4 F 10 XSC тел 137-52-39 шт 4,8

N=1,25 кВт C 4 F 12 XSC шт 3 5 ,7

13 Труба стальная бодогазопрободная ф 15x2,8 ГОСТ 3 2 6 2 -7 5 ' м 820

ф 2  Ох 2,8 ГОСТ 3 2 6 2 -7 5 ' м 325

ф 25x2,8 ГОСТ 3 2 6 2 -7 5 ' м 40

ф 32x2,8 ГОСТ 3 2 6 2 -7 5 ' м 65

ф40хЗ,0 ГОСТ 3 2 6 2 -7 5 ' м 210

<С)
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14. Труба стальная электросбарная ф57хЗ,5 ГОСТ 10704 -  91 м 35

15. Теплоизоляция трубопрободоб цилиндрами минералобатными "CutwooL' м ' 40,0

каширобанные армиробанной алюминиебой фольгой 5=20 мм ТУ 5762-001-89646568-2009

16. Окраска за 2 раза  трубопрободоб ГОСТ 8292-85 м ' 190

17. Опора неподбижная хомутобая для трубы ф40 ТС-659.00.00-02 шт 14 0,4

с.5.903-13

СМВ~3-ТКР-0В1С
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К о д  оборрдо-^  
Ьа ния, и з д е ­
лия , м а т е р и а ­
ла

единицы
кг

ш

В ент иляция. Вестибюль №2

П7 1 К о н д и ц и о н е р  ц ен т ра л ьн ы й  к а р к а с н о -п а н е л ь н ы й , ст орона
К Ц К П -5 -П -У З ООО'ЪЕЗА' ООО "ВЕЗА‘

о б сл и ж и д а н и я  cn p a d a .(B xH xL ): 7 0 0x800x3385 . Ь ком плект е: гЯНодгород,

а )  Вент илят ор, бы хл о п  по  оси  L 6 = 4 2 2 5  м З /ч а с : Р полн^1482П а В О С К 6 -0 4 0 -0 8 -0 0 Ш -0 2 -0 -П -У З шт %2 ул.Рождест6енская,37,

Э лект родбигат ель: М и=4,0кВ т ; п = 2 8 5 0  об /м и н . A100S2 офисЗб

б) Б л о к : п е р е д н яя  п а не л ь  с кл а п а н о м , Н а р ц ж н ы й  б л о к  с ги б ко й ГЕРМИК-П-0625-0875-Н-П-12-00-00-У2 шт 54 тел. 430-46-41

бст абкой : 8 9 5x6 4 5 м м ; бланк-заказ N1301344

п р и в о д LE230-S

б) Фильт р п а н е л ь н ы й Ф В П -1 -Х Х -4 8 -6 3 /С шт

г ) В о зд ухо н а гр е б а т е л ь  ж идкост ны й В Н В 2431 -0 7 3 -0 6 5 -0 2 -4 ,0 -0 8 -2 шт 79

Г б н ^ 5 Х  Гбк=23°С, От=26кВт.

д) К а м е р а  пр ом е ж ут о чн ая , б а зоб о е  1 0 00 x8 0 0 x42 5  (B xH xL) шт 55

е) Ш умоглуш ит ель, 1пластин=1000мм. шт 70

ж ) К а м е р а  пр ом е ж ут о чная . Поборот  б б ерх  1 0 00 x800x425  (B xH xL) шт 55

з )  Част от ны й п р еоб разоб ат ель шт

Е17 и) Ш каф  у п р а б л е н и я шт

П7 к ) Комплект оббязки калорифера: Узел йодосмесительный типа УВС УВС-1 шт

П8 1. К о н д и ц и о н е р  ц ен т ра л ьн ы й  к а р к а с н о -п а н е л ь н ы й , ст орона
КЦ КП -3,15-П -УЗ ООО'ЪЕЗА" ООО'ЪЕЗА"

о б сл ц ж и б а н и я  с п р а б а ,(В х Н х р : 700x800x2910, д ком плект е: г.ННобгород,

а ) Вент илят ор, б ы хл о п  по оси L 6 = 2 3 7 5  м З /ч а с ; Рполн=1141Па ВО СК6-035-07-00220-02-0-П-УЗ шт 80 ул.Рождестденская,37,

<3а:=)
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Э лект родбигат ель: М у=2,2кВ т ; п = 2 8 2 0  о б /м ин . А 80В2 ОфисЗб

б) Б л о к : п е р е д н я я  п а не л ь  с кл а п а н о м , Н а р уж н ы й  б л о к  с ги б ко й ЕЕРМИК-П-0625-0575-Н-П~12-00-00-У2 шт 42 тел 430-46-41

бст абкой : 5 9 5 x6 4 5 м м : бланк-заказ N1301345

п р и б о д LE230-S

б) Фильт р п а н е л ь н ы й Ф В П -1 -66 -48 -63 /С шт

г) В о зд ухо н а гр е б а т е л ь  ж идкост ны и ВНВ2431-043-065-02-4,0-12-2 шт 59

Г б н = 5 Х , Гбк=20°С, 0т=12кВт.

СМВ-3-ТКР-0В1С
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К о д  обору  д о -  
б а н и я ,и з д е ­
лия, МО mi ер иа -  
ла

единицы
кг

д) К а м е р а  п о ом еж ит очная . б а зо д о е  7 0 0 x 8 0 0 x 4 2 5  (В х Н х Р шт 45

е) Ш имоглиш ит ель, 1пластин=1000мм.
шт 60

ж Ч а ст от ны й  п реобразобат ель
шт

В 12, В 12р 
П8, П8р з )  Ш каф  уп р а б л е н и я шт

П8, П8р и) Комплект оббязки калорифера: Узел Ьодосмесительный типа УВС УВС-1 шт

П8р(резер6^ 1а. К о н д и ц и о н е р  ц ен т ра льн ы й  к а р к а с н о -п а н е л ь н ы й , ст орона
КЦКП-3,15~П~УЗ ООО'ЪЕЗА' ООО "ВЕЗА'

о б сл ц ж и б а н и я  c n p a b a JB xH x L ): 700x800x2910, б ком плект е: г.Н.НоЬгород,

а ) Вент илят ор, бы хл о п  по  оси L 6 = 2 3 7 5  м З /ч а с ;  Рполн^1141Па В 0 С К 6 -0 3 5 -0 7 -0 0 2 2 0 -0 2 -0 -П -У З шт 80 ул.РождестЬенская,37,

Э лект родбигат ель: М у=2,2кВ т ; п = 2 8 2 0  о б /м и н . А 80В2 офисЗб

б) Б л о к : п е р е д н я я  па не ль  с кл а п а н о м , Н а р уж н ы й  б л о к  с ги б ко и ГЕРМИК-П-0625~0575-Нт-12-00-00-% шт 42 тел. 430-46-41

бета бкой : 5 9 5 x6 4 5 м м ; 65

п р иб о д LF230-S

б) Ф ильт р п а н е л ь н ы й Ф В П -1 -6 6 -4 8 -6 3 /С шт

г) В о зд ухо н а гр е б а т е л ь  ж идкост ны й В Н В 2431 -0 4 3 -0 6 5 -0 2 -4 ,0 -1 2 -2 шт 59

Г 6 н = 5 %  Гбк=20°С, 0т=12кВт.

д) К а м е р а  пром еж ит очная . б а зо б о е  7 0 0 x 8 0 0 x 4 2 5  (В х Н х Р шт 45

е) Ш имоглиш ит ель, 1пластин==1000мм. шт 60

ж Ч а ст от ны й  п реобразобат ель шт

2. К о н д и ц и о н е р  ц ен т ра льн ы й  к а р к а с н о -п а н е л ь н ы й , ст орона
К Ц К П -5 -П -У З ООО'ЪЕЗА ■ ООО'ЪЕЗА'

о б сл и ж и б а н и я  с п р а б а .(В х Н х Р : 1000x800x3385. б ко м п л е кт е : г.Н.Нодгород,
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а ) Вент илят ор, бы хл о п  по  оси L 6 = 5 3 8 0  м З /ч а с :  Р полн=1334П а В О Е К 6 -0 4 0 -0 8 -0 0 4 0 0 -0 2 -0 -П -У З шт 142 ул. Рождестденская,37,

Э лект родбигат ель: М и=4.0кВ т : п = 2 8 5 0  о б /м и н . А 100S2 ОфисЗб

б) Б л о к : п е р е д н я я  п а не л ь  с кл а п а н о м . Н а а и ж н ы и  б л о к  с ги б ко и ГЕРМИК-П-0625-0875-Н-П-12-00-00-У2 шт 54 тел 430-46-41

бст абкой: 8 9 5x645м м : бланк-заказ N130134 7а

п р иб о д LE230-S

Ф ильт р п а н е л ь н ы й Ф В П -1 -Х Х -4 8 -6 3 /С шт

г) В о зд ухо н а гр е б а т е л ь  ж идкост ны й В Н В 2431 -0 7 3 -0 6 5 -0 2 -4 ,0 -0 8 -2 шт 79

Г 6 н = 5 Х , Гбк=22°С, 0т=31кВт.

СМВ-3-ТКР-0В1.С
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I ип, м ар ка ,
об о зн а  чение документ а,  
о п ро сн о го  листа

К о д  о б о р р д о -  
д а н и я ,и з д е ­
лия, м а т е р и а ­
ла

единицы
кг

д) К а м е р а  пром еж ит очная, б а зо б о е  1 0 00 x8 0 0 x42 5  (B xH xL) шт 55

е) Ш имоглиш ит ель, 1пластин=1000мм. шт 70

ж ) К а м е р а  пром еж цт очная, Поборот  б б ер х  1 0 00 x8 0 0 x42 5  (B xH xL) шт 55

з )  Част от ны й преобразобат ель шт

П9 и) Ш каф  ц пр а б л е ни я шт

П9 к ) Комплект обЬязки калорифера: Узел Ьодосмесительный типа У ВС шт

3. К о н д и ц и о н е р  ц ент ральны й  к а р к а с н о -п а н е л ь н ы й , ст орона КЦ КП -12 ,5 -П -УЗ ООО'ЪЕЗА " ООО "ВЕЗА'

о б сл и ж и б а н и я  с п р а б а ,(В х Н х р : 1300x1400x3315, б ком плект е: бланк-заказ N1301352

а )  Вент илят ор, бы хл о п  б б ерх  L6=16000  м З /ч а с : В О С Кб-071-07 -01100-04-0 -П -У З шт 337

Р п ол н^1 0 22 П а ;

З лект родбигат ель: Му=11кВт; п = 1 4 4 0 о б /м и н . /1132М4

б) Б л о к  б о зд ухо п р и е м н ы й  (о ди н  го р и зо н т а л ь н ы й  к л а п а н ) , ГЕРМИК-П-0625- 1135-Н-П- 12-00-00-У2 шт 105

н а р у ж н ы й  б л о к  (ВхН =1135х625); с ги б ко й  б ст абкои ;

п р и б о д LF230-S

б) Ф ильт р п а н е л ь н ы й 4 х Ф В П -Ш -4 8 -В З /С шт 66

г) В о зд ухо н а гр е б а т е л ь  ж и дкост ны й ВНВ2431-103-120-02-2.0-08-2 шт 140

Гбн= 10°С, Г б к = 4 0 X  Qm= 161кВт

д) К а м е р а  пром еж ут очная , б а зо б о е  1300x1400x655  (BxHxLJ шт 75

е) Част от ны й преобразобат ель шт

УЗ, У 4 ж ) Ш каф  уп р а б л е н и я шт

УЗ, У 4 з) Комплект оббязки калорифера: Узел бодосмесительныи т ипа УВС УВС-4 шт 2

1
S:сз

00
сз
6

-о

ос

4. К о н д и ц и о н е р  ц ент ральны й  к а р к а с н о -п а н е л ь н ы й , ст орона КЦ КП -12 ,5 -П -УЗ ООО'ЪЕЗА ■ ООО'ЪЕЗА'

о б сл уж и б а н и я  cn p a 6 a ,(B xH xL ): 1300x1400x3315, б ком плект е: бланк-заказ N1301353

а ) Вент илят ор, бы хл о п  б берх  L6=16000  м З /ч а с ; В О С К6-071-07-01100-04-0-П -УЗ шт 337

Р пол н=  1022Па;

Злект родбигат ель: Му=11кВт; п = 1 4 4 0 о б /м и н . А132М4

б) Б л о к  б о зд ухо п р и е м н ы и  (один  го р и зо н т а л ь н ы й  к л а п а н ) , ГЕРМИК-П-0625- 1135-Н-П- 12-00-00-У2 шт 105

н а р у ж н ы й  б л о к  (ВхН =1135х625); с ги б ко и  бст абкой ;

СМВ-3-ТКР-0В1С
Лист
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К о д  обору  д о -  
дания, и з д е ­
лия, м а т е р и а ­
ла

единицы
кг

п р и д о д LF230-S

б) Фильт р п а не л ь н ы й 4 х Ф В П -Ш -4 8 -6 3 /С шт 66
г ) В о зд ухо н а гр е б а т е л ь  ж и дкост ны и ВНВ243. / - 103-12 0 -0 2 -2 ,0 -0 8 -2 шт 140

Г б н = 1 0 %  Г б к = 4 0 Х  От=161кВт.

д) К а м е р а  пр ом е ж ут о чная , б а заб о е  1300x1400x655  (B xH xL)

е ) Ч аст от ны й преобразобат ель

ПМ1 5. Вент илят ор осебой L 6 = 8 7 0 0  м З /ч а с ; 0[А510-5-26-А-Н-тх2805-380-02 шт 88 Ком, пред л.

Р п о л н ^9 2 0 П а ;Р д и н =  140Па; Н41/141ШАст/13/НН

Му==^4,0кВт; п ^2 8 0 5 о б /м и н .

ПД2 6. К о н д и ц и о н е р  ц ен т ра льн ы й  к а р к а с н о -п а н е л ь н ы й , ст орона К Ц К П -1 6 -П -У З ООО'ЪЕЗА- ООО"ВЕЗА‘

о б сл ц ж и б а н и я  с п р а б а ,(В х Н х р : 7 0 0 x4 5 x2 0 95 , б ком плект е: бланк-заказ N1301444

а )  Вент илят ор, бы хл о п  по  оси  L6=^520 м З /ч а с ;  Р пол н= б 23П а; шт 41

Э лект родбигат ель: М и=0,37кВ т ; п = 2 7 3 0 о б /м и н . АИР63А2Е

Г и б к а я  б ст абка : 2 2 9 x 2 2 9  мм

б) Ф ильт р п а н е л ь н ы й Ф В П -1 -3 6 -4 8 -6 3 /С шт

6) В о зд ухо н а гр е б а т е л ь  эл е кт р и ч е ски и ЕК0-6,75(КЦ КП-1,6) шт 24

Г б н ^ -3 2 Х ;  Гбк=^5°С; О т =6,8кВт ;

г) К а м е р а  п р о м е ж ут о чн а я ,Б а зо б о е ; BxHxL:700x 450x 425mm; шт 12

д) Ч аст от ны й п реобразобат ель шт

Е1й1,Пй2 е ) Ш каф  у п р а б л е н и я шт

В 11 7. К о н д и ц и о н е р  ц ент ра льн ы й  к а р к а с н о -п а н е л ь н ы й , ст орона КЦ КП-3, 15-П-УЗ 000"ВЕЗА ' ООО "ВЕЗА'

1
сзгпCQ

о б сл уж и б а н и я  с п р а б а ,(В х Н х р : 70 0x8 0 0 x2 78 0 , б ком плект е: бланк-заказ N1301348

а ) Вент илят ор, бы хл о п  по оси L6=3915 м З /ч а с ;  Р полн=930П а, ВОСКб-035-07-00220-02-0~П-УЗ шт 80

Э лект родбигат ель: М у=2,2кВ т ; п = 2 8 2 0 о б /м и н . А 80В 2
сз
е
сз

:d
-Q
=1

б) Б л о к  б о зд ухо п р и е м н ы и  (один  б е р т и ка л ьн ы и  кл а п а н ). ЕРМИК-П-0625-0575-Н-П-12-00-00-У2 шт 40

н а р у ж н ы й  б л о к  (ВхН=^575х325); с ги б ко й  б ст абкои ;

п р и б о д LE230-S

б) Ш умоглуш ит ель, 1пластин=1000мм. шт 60

о
с :

СМВ-3-ТКР-0В1С
Лист
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К о д  o S op yd o -  
д а н и я ,и з д е ­
лия, м а т е р и а ­
ла

единицы
кг

г) К а м е р а  пром еж цт очная, б а зо б о е  7 0 0 x 8 0 0 x 4 2 5  (В х Н х Р
шт 45

д) К а м е р а  пром еж цт очная , б а зо д о е  7 0 0 x 8 0 0 x 4 2 5  (B xH xL) шт

В11 е) Ш каф  ц пр а б л е ни я
шт

В 12 8. К о н д и ц и о н е р  ц ент ра льн ы й  к а р к а с н о -п а н е л ь н ы й , ст орона КЦ КП -1 ,б -П -У З О О О 'Ш ЗА ' ООО "ВЕЗА ‘

о б сл уж и б а н и я  с п р а б а ,(В х Н х р : 7 0 0 x4 5 0 x2 2 8 0 , б ком плект е: бланк-заказ N1301349

а )  Вент илят ор, б ы хлоп  по  оси  L6=1615 м З /ч а с ;  Рполн=573Е1а; В0ЕК6-028-07-00055-02-0-П-УЗ шт 41

Э лект родбигат ель: N y^0 ,5 5B m ; п = 2 7 3 0 о б /м и н . АИР63В2

б) Б л о к : п е р е д н яя  па не ль  с кл а п а н о м ,, н а р у ж н ы й  б л о к ЕЕРМИК-П~0325-0575-Н-П-12-[10-00-У2 шт 52

(В хН = 5 7 5 х3 2 5 ); с ги б ко й  бст абкой ;

п р и б о д LF230-S

б) Ш умоглуш ит ель, 1пластин=1000мм. шт

г) К а м е р а  пром еж ут очная , б а зо б о е  7 0 0 x 4 5 0 x 4 2 5  (B xH xL) шт 12

д) Част от ны й преобразобат ель шт

В12р 8. К о н д и ц и о н е р  ц ент ра льн ы й  к а р к а с н о -п а н е л ь н ы й , ст орона КЦ КП-16-Е1-УЗ ООО'ЪЕЗА " ООО "ВЕЗА'

о б сл уж и б а н и я  с п р а б а ,(В х Н х р : 7 0 0 x4 5 0 x2 28 0 , б ко м п л е кт е : бланк-заказ N1301350

а )  Вент илят ор, б ы хл о п  по  оси  16=1615 м 3/ ч а с ;  Рполн=573Е1а; ВОСК6-028-07-00055-02-0-П-УЗ шт 41

Э лект родбигат ель: N y=0,55B m ; п = 2 7 3 0 о б /м и н . АИР63В2

б) Б ло к: п е р е д н я я  панель  с  кл а п а н о м ,, н а р у ж н ы й  б л о к ЕЕРМИК-П-0325-0575-Н-П-12-00-00-У2 шт 52

(В хН = 5 7 5х32 5 ); с ги б ко й  бст абкой ;

п р и б о д LF230-S

6) Ш умоглуш ит ель, 1пластин=1000мм. шт

■CDа::d
S;а

QQ
сз
е

ос

г ) К а м е р а  пром еж ут очная , б а зо б о е  7 0 0 x 4 5 0 x 4 2 5  (B xH xL) шт 12

д) Част от ны й преобразобат ель шт

В 13 9. К о н д и ц и о н е р  ц ент ра льн ы й  к а р к а с н о -п а н е л ь н ы й , ст орона К Ц К П -31 5 -П -У З ООО'ЪЕЗА ■ ООО'ЪЕЗА'

о б сл уж и б а н и я  с п р а б а ,(В х Н х Р : 70 0x8 0 0 x2 78 0 , б ко м плект е: бланк-заказ N1301351

а ) Вент илят ор, бы хло п  по оси L 6 = 3 8 0 5 м З /ч а с ;  Р п ол н= 9 52  Е!а; В О С К 9-03 5 -0 7 -0 0 22 0 -0 2 -0 -П -У З шт

Э лект родбигат ель: М у=2,2кВт ; п=  12820об/мин. А 80В2

б) Б л о к  б о здухо п ри е м н ы й  (один  б е рт и ка л ьн ы й  кл а п а н ). ЕЕРМИК-П-0325-0575-Н-П-12-00-00-У2 шт 40

Лист
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К о д  о б о р у д о -  
д а н и я ,и з д е ­
лия, м а т е р и а ­
ла

Масса
единицы

ш

н а р у ж н ы й  б л о к  (В хН = 5 7 5 х6 2 5 ): с г и б ко й  бст адкои :

приЬ од LF230-S

Ь) Ш умоглуш ит ель, 1пластин=1000мм. шт 60

г) К а м е р а  пр ом е ж ут о чная , б а зо б о е  7 0 0 x 8 0 0 x 4 2 5  (В х Н х Р шт 45

д ) )  Част от ны й п р еоб разоб ат ель шт

В 13 e j Ш каф  у п р а б л е н и я
ВРАН9-2,8-Н-У2-1! 1 -(],Ь 5Ш Ш [2Ш ) 

2 2 0 /3 8 0 -П 0 -0 ________________

шт

814 10. Вент илят ор р а д и а л ь н ы й ООО'ЪЕЗА" шт 28 Ком, предл.

L б= 1985 м 3/ч а с :  Рполн=^600Па; N41/%%89Acm/13/HH

М у=0,55кВ т ; п = 3 0 0 0 о б /м и н .

а ) Ч аст от ны й п р еоб разоб ат ель VLI IP20 MICRO FC-51 0,75кВт "D a n fo ss" шт

б) В cm а б к а  г и б к а я В Г -Н -2 ,8 -Н -У 2 ООО'ЪЕЗА" шт

б) В ст абка  г и б к а я В Е -В -2 ,8 -Н -У 2 ООО'ЪЕЗА' шт

г) В иброизолят оры й 0 3 8 000"ВЕЗА' шт

В 14 д) Шкаф упрабления шт

В 15 11 Вент илят ор к  а на  ль ны и К а н а л -П К В -6 0 -3 5 -4 -3 8 0 -0 000-ВЕЗА- шт 38

Ь б = 2 0 0 м З /ч а с ; Р п ол н= 5 80 П а ;

N y= 2 ,5кВ т ; п== 1300об /м и н .

а ) Част от ны й п реобразобат ель VLI IP20 MICRO ЕС-51 4кВт шт

б) В ст абка  г и б ка я К а н а л -Е К В -6 0 -3 5 шт 2,4

Шкаф упрабления
ВРАН9~2,5-Н-У2-1П-0,25x1500(2293) 
- 220./.Зд0-П 0-й._________________

шт

В 16 12. Вент илят ор р а д и а л ь н ы й 000"ВЕЗА " шт 20 Ком, предл.
оа:=1
5:сзГГ)

CQ

-о

ос:

L 6 = 5 5 0  м 3 /ч а с ;  Р п ол н= 5 00 П а : mi/141489Acm/13/HH

Н у= 0 ,25кВ т ; п=1500об /м ин.

а ) Част от ны й п р еобразобат ель VL Т, 1Р20 MICRO ЕС-51, 0,37кВт "D a n fo ss ' шт

б) В ст абка  г и б ка я В Е -Н -2 ,5 -Н -У 2 000"ВЕЗА • шт

б) В ст абка  г и б к а я В Е -В -2 ,5 -Н -У 2 000"ВЕЗА ‘ шт

г) В иброизолят оры Л038 000"ВЕЗА' шт

В 16 д) Шкаф цпрабления шт

СМВ-3-TKP-O B lC
Лист
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К о д  о б о р р д о -  
д а н и я ,и з д е ­
лия, м а т е р и а ­
ла

единицы
кг

В 17 13. Вент илят ор к а н а л ь н ы й К а н а л -П К В -6 0 -3 5 -4 -3 8 0 -0 ООО'ЪЕЗА ■ шт 38

L 6 = 4 9 5 M 3 /4 a c ; Р п ол н= 6 00 П а ;

М у=2,5кВ т ; п=  1300о5/мин.

а ) Част от ны й преоЗ разоЬ ат ель V LTJP 20 MICROFC-51 4кВт шт

б) В ст абка  г и б к а я К а н а л -Г К В -б О -3 5 шт 2 2Л

В 17 6) Шкаф цпраЬления шт

В 18 13. Вент илят ор к а н а л ь н ы й К а н а л -П К В -5 0 -3 0 ~ 4 -3 8 0 -0 ООО'ЪЕЗА'' шт 29

Ь б = 3 6 0 м 3 /ч а с ; Р п ол н= 3 80 П а ;

N y = 0 ,93кВт ; п=  1380об/мин.

а )  Част от ны й преобразоЬ ат ель V LTJP 20 MICRO FC-51, 1,5кВт шт

б) В ст абка  г и б к а я Канал-Е КВ ~ 50-30 шт 2,2

В 18 Ь) Шкаф цпраЬления шт

пмгпл2 и .  К л а п а н  ге р м ет и чески й  б е нт и ляии о н н ы и  Ф 800 ИА 01009-800М
ЗАО "Саратовский 
арматцрныи задоо ‘ шт 440 г.СщтЛ. 1ш111тоЫная. Ш 5

с эле кт р о п ри б о до м  Н - Б 1 -0 5  N= 1,7 кВт
/пел: (8452J 45-и-ЗЗ  
EMAIL SAZSEMK.ru М Ш Ш 1

В 13 1‘i. К л а п а н  ге о м ет и чегкии  б р нт и ляии о н н ы й  фбОО ИА П1009-600М
ЗАО "Саратовский 
арматцрныи з а о о о ' шт 240 •.Саратб. шШетШя. Ш15

с эле кт р о п ри б о до м  Н -Б 1 -0 5  N=1.7 кВт
шел: (8452) 45-U-33 
Е-МА1:5А/йЕМШтШШ1

В 14 16. К л а п а н  ге р м ет и чески й  б р нт и л яии о н н ы й  d)400 ИА П1ПП9-400М
ЗАО "Саратовский 
арматцрныи завод шт 140 '.Сштб. тШтобишя.

с эле кт р о п ри б о до м  А -1 7  М = 0 ,25 кВ т
тел.: (8452) 45-U-33 
E-MAIL 5А1Ш Ш т Ш Ш 1

В15,В16,В17 17. К л а п а н  ге р м ет и чески й  в е нт и л яц и о н ны й  ф 200 ИА 01012-200
ЗАО "Саратовский 
арматцрный завод ''

шт 3 50 с СартоЗ, ул.ШешоЬитя, ]7/i5 
тел.:(8452)45-44-33 

\Ш :5 А Ш Ш Ш Ш Шс эле кт р о п ри б о до м  А -1 8  N = 0 ,18 кВт

<С)

5 :
сз
Гп

QQ

а
е
а

э

о
с

■С)

В 14 18. Клапан герметический вентиляционный 0400  рцчной ИА 01010-400М шт 150

ПД1 19. Клапан воздцшный цниверсальный Регцляр-/1-500-Н- ПМ 230А -С -У2 шт 17

ПД2 20. Клапан воздцшный канальны й цнифицированный Канал-Региляр 70- 4 0~ TF230 шт 8,9

21. К л а п а н  п р от и во п о ж а р н ы й  ц ни б е рсал ьн ы и

с элект роприб одом  "BELIM O" В Е 2 3 0 - Т

с пределом  огнест ойкост и EI90 сеч 100x150 КВУ-1Н 000"ВЕЗА ■ шт 5

сеч. 100x200 шт 5

с е ч 200x200 шт 5

СМВ-3-ТКР-0В1.С
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П о зи ц и я Н а и м е н о б а н и е  и  т е х н и ч е с к а я  х а р а к т е р и с т и к а Тип, м арка ,
о б о зн а  чение докум ент а,  
о п ро сн о го  листа

К о д  обору д о -  
д а ния, из д е ­
лая, м а т е р и й -- 
ла

За дод  -  изготодитель Е д и н и ц а
измерения

Koj/iU4f3cmtio Масса
единицы
кг

Прим ечание

се 4.200x250 шт 5

сеч.250x250 шт 10

сеч.300x300 шт 5

сеч.400х300 шт 5

сеч.400x600 шт 5

сеч 800x400 шт 10

22  ДЬерь герметическая Дс1,25х0,5 с.5.904-4 шт 3 24

23. Фильтр шихтобый с кассетами Ф К -К ФМШ -К-4 шт 6 62

24. Секция компанодки ФильтооЬ из 1 шт
серия А К С -6 7 -5 -7  
л.3-13 шт 1

24.1 Сдарной коллектор доэдцходод Ф1951= 1.1м. ГОСТ19903-74^ шт 2 21,0

из лист, с т. б  =2.0мм.

24.2 Косынка из листодой ст. 5=5.0мм ГОСТ19903-74^ шт 8 0,39

24.3 Опорный Фланец 0 4 7 5 из лист.ст. 5=5,0мм. Г0СТ19903-74* шт 2 6,86

24.4 Присоединительный фланец ГОСТ19903-74’ шт 4 1,02

24.5 Прокладка из кислото-стойкой резины б^Змм ГОСТ7338-90 шт 4

24.6 Болт с гайкой и шайбой М8х15 б=3мм Г0С Т7798-70* шт 48

25. Секция компанодки фильтрод из 2  ш т цк:
серия А К С -6 7 -5 -7  
л .3 -9

шт 1

25.1 Сдарной коллектор -  доздуходод 03001= 1,95м, ГОСТ 19903-74* шт 2 44,75

F=1.9m2  из лист.ст. 6=3.0мм

25.2 Патрубок из листодой ст. 5=2мм 0150,1=0,Зм, F=0,36m2 ГОСТ 19903-74“ шт 2 2,26

25.3. Косынка из листодой ст. 6=5,0мм ГОСТ 19903-74“ шт 8 0,39

25  4. Опорны й фла нец 0 4 75  из лист. ст. 6=5,0мм ГОСТ 19903-74“ шт 2 6,86

25.5. Присоединитель ны й фла нец ГОСТ 19903-74“ шт 4 1,02

2 5 6  Прокладка из кислот о-стойкой резины 5=3мм ГОСТ 7338-90 шт 4

25.7. Болт с гайкой и шайбой Мвх 15 б=3мм ГОСТ 7 7 98 -7 0 “ шт 48 0 ,02

ГОСТ 5616 -7 0 “

26. Секция компанодки фильтрод из 3  ш т цк:
серия A K L -6 7 -b -7  

л.3-11 шт 1

26.1 Сдарной коллектор  -  доздиходод 03001= 1,95м, ГОСТ 19903-74“ шт 2 44,75

СМВ-3~ТКР-0В1.С
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К о д  обору  д о -  
бания ,изде--  
лия, м а т е р и а ­
ла

единицы
кг

т

1,9м2 из лист, ст. 5=3,0мм

26.2 Патоибок из листодой ст. б=2мм 0150,1=0,Зм, F=0,36m2 ГОСТ 19903-74' шт 2,26

2 6 3  Косынка из листойои ст. 6=5.0мм ГОСТ 19903-7 4 ‘ шт 0,39

26.4 Опорный Фланеи 95 из лист.ст. 6=5.0мм ГОСТ 19903-74' шт 7,54

26.5 Сдаоной отдод 0150 из лист.ст. 6=2.0мм ГОСТ 19903-74' шт 1,23

26.6 Присоединительный фланец ГОСТ 19903-74 ' шт 1,02

26.7 Прокладка изкислот о-ст ойкойрезины  б=3мм ГОСТ 7338-90 шт

26.8 Болт с гайкой и шайбой М8х15 5=3мм ГОСТ 7798-70* шт 72 0,02

ГОСТ 5616-70^

27. Л ю к-Ь ст а Ь ка  Л В -2  для  б о зд ухо д о д а  0 2 0 0 с. О 7 9 0 4 -3 шт 3 7,32

28. Л ю к-Ь ст а Ь ка  Л В -6  для  б о зд ухо д о д а  0 6 0 0 с. О 7 9 0 4 -3 шт 4 7,8

30. Л ю к -б с т а д ка  Л В -4  для  б о зд ухо д о д а  0 4 0 0 с. О 7 .9 0 4 -3 шт 2 2 0 ,5

31. Л ю к -б с т а б ка  Л В -8 -1 0  для  б о зд ухо б о д а  0 8 0 0 с. О 7 9 0 4 -3 шт 226

32. Ш цмоглцш ит ель кр ц гл ы и C S A 1 2 5 /9 0 0 "А Р К Т И К А шт 2 6,0

Ш цмоглиш ит ель кр ц гл ы и C S A 1 6 0 /9 0 0 шт 10 7.7

Ш умоглуш ит ель кр у г л ы й С5  А 2 0 0 /9 0 0 шт 2 9,5

Ш умоглуш ит ель п р я м о уго л ь н ы й RSA 4 0 0 x 2 0 0 /1 0 0 0 "А Р К Т И К А " шт 3 10.0

Ш умоглуш ит ель п р я м о уго л ь н ы й RSA 5 0 0 x 2 5 0 /1 0 0 0 шт 14,5

Ш умоглуш ит ель т рубчат ы й кр у г л ы й Г Т К 1 -2  с .5 9 0 4 -1 7 шт 3 12,9

7Е186.000-01

33. Сетка п р о б о л о ч н а я  т к а н а я  N20x1,6 ГОСТ 3 8 2 6 -8 2 * м 4 ,0 1,53

а:

S;CJгп0Q

-QUj=3

ос;

34. Д иф ф узоры  ун и б е р са л ь н ы е ЛПЧ-М Ю О "А Р К Т И К А ' шт 75 0,2

ДТ1Ч-М125 шт 115 0 ,2 5

Д П У -М 160 шт 60 0 ,3 5

Д П У -М 2 0 0 шт 2 5 0 ,4 5

35. П ерет очная  реш ет ка А П 300х150 "А Р К Т И К А ' шт 2

36. П е р е ход  и з  оцинк. ст али d = 0 ,7 мм 0 2 5 0 /0 4 0 0  1=300 мм, 1шт ГО С Т14918-80* м 0.4 5 ,5

П е р е ход  и з  оцинк. ст али d = 0 ,7 мм 0 3 1 5 /0 2 0 0  1=300 мм, 4шт Г 0 С Т 1 4 9 1 8 -8 0 ' м 1.2 5 ,5

СМВ-3-ТКР-0В1.С
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П о зи ц и я Н а и м е н о Ь а н и е  и  т е х н и ч е с к о ^ я  х а р а к т е р и с т и к а Тип, марка,
об о зн а ч е н и е  документ а,  
опросного  листа

К о д  оборудо--  
Ь а н и я ,и з д е ­
лия, м а т е р и а ­
ла

ЗаЬод^-^изготоЬитель Е д и н и ц а
измерения

КоличестЬо Масса
единицы
кг

т
п р и м е ч а н и е

П е р е хо д  и з  оцинк. ст али d = 0 ,1 мм 0 2 5 0 /2 5 0 x 1 5 0  1=300 мм, 2шт Г0С Т 14918-80^ м ^ 0,6 5 ,5

П е р е хо д  из оцинк. ст али d=0 , 7 мм 1 7 5 x 3 2 5 /0 2 5 0 1 = 3 0 0  мм, 1шт ГО С Т14918-80* № 0,32 5 ,5

П е р е хо д  и з  оцинк. ст али d=1,0 мм 1 7 5 x 3 2 5 /0 4 0 0  1=300 мм, 1шт Г 0 С Т 1 4 9 1 8 -8 0 ' № 0,36 5 ,5

П е р е хо д  из оцинк. ст али d=0 , 7 ммбООх2ОО/04ОО 1=300 мм, 1шт ГОС Т1491 8 -8 0  ’ № 0,52 5 ,5

П е р е хо д  и з  оцинк. ст али  d = 0 ,7мм 5 9 5 x3 4 -5 /3 0 0 x2 0 0 ГО СТ14918-80* № 0 ,5 5 ,5

1=300 мм, 1шт

П е р е хо д  из оцинк. ст али d = 0 ,7мм 5 9 5 x 6 4 0 /5 0 0 x 2 5 0 Г 0 С Т 1 4 9 1 8 -80 * № 0 ,7 5 ,5

1=300 мм, 1шт

П е р е хо д  и з  оцинк. ст али d = 0 ,7мм 5 9 5 x 6 4 0 /5 0 0 x 4 0 0 Г0 С Т 1 4 9 1 8 -80 * м ^ 0 ,8 5 ,5

1=300 мм, 1шт

П е р е хо д  и з  оцинк. ст али d = 0 ,7мм 5 9 5 x 6 6 5 /0 4 0 0 Г0 С Т 1 4 9 1 8 -80 * М^ 0 ,5 5 ,5

1=300 мм, 1шт

П е р е хо д  из оцинк. ст али  d = 0 ,7мм 5 9 5 x 6 9 5 /6 0 0 x 3 0 0 ГО С Т14918-80^ № 1,6 5 ,5

1=300 мм, 2шт

П е р е хо д  из оцинк. ст али d = 0 ,7мм 4 5 3 x 4 5 3 /1 0 0 0 x 4 0 0 Г0С Т 14918-80^ № 0,8 5 ,5

[= 3 0 0  мм, 1шт

П е р е хо д  и з  оцинк. ст али d = 0 ,7мм 8 9 5 x 6 9 5 /1 0 0 0 x 3 0 0 Г0С Т14918~80* № Ы 5 ,5

1=300 мм, 1шт

П е р е хо д  и з  оцинк. ст али d = 0 ,7 мм 1 0 0 0 x3 0 0 /8 0 0 x4 0 0 Г0С Т 14918-80^ м ^ 0 ,9 5 ,5

1=300 мм, 1шт

П е р е хо д  из оцинк. ст али d=1,0 мм 1 1 5 0 x6 9 5 /5 0 0 x4 0 0 Г0 С Т 1 4 9 1 8 -80 * м ^ 0 ,8 7,85
<
«о

S:
сз
гп

03

[= 3 0 0  мм, 1шт

П е р е хо д  и з  оцинк. ст али d=1,0 мм 1195x320 /1000x400 Г0 С Т 1 4 9 1 8 -80 * № 1,0 7,85

[= 3 0 0  мм, 1шт
сз
е
а

п э

-Q1-J

о
С ;

П е р е хо д  и з  оцинк. ст али d=1,0 мм 1 0 00 x8 0 0 /6 0 0 x1 00 0 Г 0 С Т П 9 1 8 -8 0 * м ^ 3 ,0 7,85

[= 7 0 0  мм, 1шт

К о р о б  и з  о ц и н к .ст ал и  б=1мм, 4 5 0 x 4 5 0 (h )x 5 5 0 ( [) , 1шт г о с т и  9 1 8 -8 0 * м ^ 2 ,8 7,85

К о р о б  из оцинк. ст али б=1мм, 6 5 0 x 4 5 0 (h )x 4 5 0 ( [) , 1шт № 1,55 7,85

о
с

<С) СМВ-3-ТКР-0В1.С
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П о зи ц и я Н а  и  м  63 н  о  Ь а  н  и  £i‘ и  т е х н и ч е с к а я  х и р а к г п е р и с г п и к о Тип, м арка ,
о б озн а  чение докум ент а,  
опро сн о го  листа

К о д  обору  до -- 
t jauuH ,и з д е ­
лия, м а т е р и а ­
ла

З а д о д -и з г о 1Т)обитель Е д и н и ц а
измерения

Количество Масса
единицы
КЕ

П р и м е чан и е

К о р о б  и з  о и и н к .ст а л и  б=1мм, 7 0 0 x 4 5 0 (h )x 4 0 0 (l)  ,1шт м ^ 1,54 7.85

К о р о б  и з  о ц и н к .ст ал и  б=1мм, 700х1б00(Ь)х4-00(0.1шт м ^ 4 ,0 7,85

К о р о б  и з  оцинк. ст али б=1мм, 7 0 0 x 1 6 0 0 (h )x 5 0 0 ( l) , 1шт м ^ 4 .5 7,85

К о р о б  из о ц и н к .ст ал и  б=1мм, 7 0 0x1 6 0 0 (h )x7 0 0 (l) ,2шт м ^ 11,6 7 .85

К о р о б  из о ц и н к .ст а л и  б=1мм, 9 0 0 x1 6 0 0 (h )x9 0 0 (l) ,2шт м ^ 13,0 7.85

К о р о б  и з  о ц и н к .ст а л и  б^1мм, 9 0 0 x 6 0 0 (h )x 7 0 0 (l)  . 1шт м ^ 5,4 7.85

К о р о б  и з  о ц и н к .ст а л и  б^1мм, 1 0 0 0 x1 6 0 0 (h )x6 00 (l). 1шт м ^ 5 ,5 7.85

К о р о б  и з  о ц и н к .ст ал и  б^1мм, 1 3 00 x5 0 0 (h )x6 0 0 (l) ,1шт м ^ 7,2 7 .85

К о р о б  и з  о ц и н к .ст а л и  б=1мм, 1300x1600(h)x600((), 1шт м ^ 6 ,7 7 ,85

38. П одст абка  п о д  к о р о б h=  100мм по  типц Т С -8 5 /5 4 0 т а шт 4 8 7,0

П одст абка  п о д  к о р о б  Ь=400м м  по  типц Т С ~ 85 /540т а шт 4 7,0

39. Опора п о д  б о зд и х о б о д  Ф 250 Ь = 3 6 5 м м  п о  т и п ц Т С ~ 85 /540т а шт 1 7,0

Опооа п о д  б о зд и х о б о д  Ф315 Ь = 2 8 5 м м  п о  т и п и Т С ~85 /540т а шт 1 7,0

Опора п о д  б о зд и х о б о д  Ф 400  Ь = 2 8 5 м м  п о  т и п ц Т С ~ 85 /540т а шт 1 7,0

Опооа п о д  б о зд и хо б о д  3 0 0 x 2 0 0  h =  1 0 0 м м  п о  т и п и Т С ~ 85 /540т а шт 1 7.0

Опооа п о д  б о зд и х о б о д  5 0 0 x 2 5 0  h = 2 7 5 м м  п о  т и п ц Т С ~ 85 /540т а шт 2 7,0

Опооа п о д  б о зд и х о б о д  6 0 0 x3 0 0  h =  100м м  п о  т и п ц Т С ~ 85 /540т а шт 2 7,0

Опооа п о д  б о зд и х о б о д  8 0 0 x5 0 0  h =  1 0 0 м м  п о  т и п ц Т С -8 5 /5 4 0 т а шт 1 7,0

Опооа п о д  б о зд и х о б о д  1000x300 Ь = 3 5 0 м м  п о  т и п ц Т С -8 5 /5 4 0 т а шт 1 7.0

40. В о зд у х о б о д  из оцинк. ст али 6=0 ,5мм фЮО ГО С Т14918-80" м 100 1,23

ф125 м 125 1,54
<
<С)
3 :

5:
сз
гп

00

ф160 м 185 1.54

Ф 200 м 130 2 ,4 6

6 = 0 ,6мм ф 250 м 100 3 ,6 9
СЗ
6

=D
-О

с §

ф315 м 15 4 ,6 5

0 4 0 0 ГО С Т14918-80^ м 3 5 5 ,9 2

6 = 0 ,7мм фбЗО м 15 10,89

6=0 ,5 мм 150x100 м 30 1,96

О
с :
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! ип, м арка ,
о б озн а  чение докум ент а,  
оп ро сн о го  листа

К о д  одорудо^-
Ь а н и я ,и з д е ..
лая, м а т о р и а ^  
ла

единицы
кг

150x150 м 75 Z 3 5

150x200 м 100 2 ,7 ^

150x250 м 2 5 3 ,%

2 0 0 x 2 0 0 м 100 1 /4

2 5 0 x 2 0 0 м 70 3 ,5 3

5 = 0 ,7мм 3 0 0 x 2 0 0 м 8 5 3 ,8 5

4 0 0 x 2 0 0 м 60 6,6

6 0 0 x2 0 0 м 5 9 ,3 5

2 5 0 x 2 5 0 м 15 5 ,5

3 0 0 x 2 5 0 м 3 0 6 ,0 5

4 0 0 x 2 5 0 м 75 7,15

5 0 0 x2 5 0 м 110 8 ,2 5

6 0 0 x2 5 0 м 60 9 ,3 5

4 0 0 x 3 0 0 м 15 7,7

5 0 0 x3 0 0 м 3 5 8,8

6 0 0 x3 0 0 м 60 9,9

8 0 0 x3 0 0 м 10 12,1

5 0 0 x 4 0 0 м 4 0 9,9

8 0 0 x 4 0 0 м 3 5 13,2

8 0 0 x5 0 0 м 5 и,з
1000x400 м 3 0 15,4

о3:

сзгп03
сз
6

-Q

ос;

41 В о зд ц хо Ь о д  из оцинк. ст али  5 = 0 ,9мм 1100x500 г о с т и  9 1 8 -8 0 * м 10 2 2 ,6 2

1000x600 м 5 2 2 ,6 2

1000x800 м 5 2 5 ,2 9

4 2 . ВозддхоЬодиз оцинк. стали класс "В " 5=1,0мм 0100 Г0СТ14918-80‘ м 10 2,46

ф125 м 30 3,0

ф160 м 30 3,9

ф200 м 15 4,9

СМВ-3-ТКР-0В1.С
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П о зи ц и я Н а и м е н о Ь а н и е  и  т е х н и ч е с к О - Я  х а р а к т е р и с т и к а Тип, м арка ,
об озн а  чение документ а,  
опросного  листа

К о д  о д о р у д о -  
бания, и з д е ­
лия, м а т е р и а ­
ла

За д о д -  изготобитель Е д и н и ц а
измерения

Количество Масса
единицы
кг

U 7
П рим ечание

150x100 м 10 2,0

150x150 м 15 4,7

200x150 м 5 5 ,5

150x250 м 10 6,3

250x200 м 30 7,0

300x200 м 5 7,85

300x250 м 5 8,6

450x250 м 15 10,2

Ш х 2 0 0 м 10 9,4

400x300 м 30 10,9

500x200 м 10 11,0

500x250 м 20 11,7

500x300 м 15 12,6

600x300 м 5 14,13

500x400 м 15 14,13

1100x500 м 15 23,55

43. Д россель -  к л а п а н  Ф100 п о  т ипи Л К Л  К  с  1 4 9 4 -3 9 шт 26 3 ,6

0125  по  т ипи Л  К Д К  с. 14 9 4 -3 9 шт 3 3 3 ,6

0160 по  т ипи Л К Д К  с  1 .49 4 -3 9 шт 24 3 ,6

0 2 0 0 Д К  с. 1 4 9 4 -3 9 шт 5 3,6

0 2 5 0 Д К -0 2  с  1 4 9 4 -3 9 шт 2 4 ,5

150x150 по  т ипи ДКСп с. г 4 9 4 -3 9 шт 3 0,86

150x100 по типц ДКСп с  1 .49 4 -3 9 шт 6 0,86

150x200 по т ипу ДКСп с  1 4 9 4 -3 9 шт 8 0 ,86

Дроссель -  к л а п а н  250x150 ДКС п с. 1 .49 4 -3 9 шт 2 0,86

2 0 0 x 2 0 0 ДКС п с. 1 4 9 4 -3 9 шт 2 0,86

2 5 0 x 2 0 0 Д К С п -0 1  с .1 4 9 4 -3 9 шт 1 1,01

3 0 0 x 2 0 0 Д К С п -0 2  с  1 4 9 4 -3 9 шт 3  3 1,15

СМВ-3-ТКР-0В1.С
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П о зи ц и я Н а и м е н о в а н и е  и  т е х н и ч е с к а я  х а р а к т е р и с т и к а Тип, м арка ,
о бозна  чение докум ент а,  
о про сн о го  листа

К о д  о б о р у д о -  
б а н и я ,и з д е ­
лия, м а т е р и а ^  
ла

З абод -и зго т о б и т е ль Е д и н и ц а
измерения

КоличЁстдо Масса
единицы
кг

т
П ри м е чаи и е

2 5 0 x 2 5 0 Д К С п -0 4  с .1 .4 9 4 -3 9 шт 1 1,16

4 0 0 x 2 0 0 М КСп-О З с .1 .49 4 -3 9 шт 3 1,44

1100x500 по  т ипу ДКСп с. 1 .49 4 -3 9 шт 2 10,32

44 Труба ст ал ьн а я  э л е кт р о с б а р н а я  ф 219х6 ГОСТ10704 -  91 м 2 0 31,52

ф4 2 6 x 9 м 2 0 92,56

ф 630х9 м 2 0 137,83

ф 820х10 м 2 0 199,80

45. Оклеенная изоляция наруж ны х доздухододоб 2 слоями ТУ 5774-003 -00287852 -99 м ^ 100

"Техноэласт П-ЭПП 4 ,0 "

Окраска за 2 раза  трубопроводоб ГОСТ 8292 -85 м ^ 2 0 0

4 7 Листобая сталь для сальника б=9мм Т0СТ19903-80 м ^ 2 70,65

48. К р е п л е н и я  б о зд ухо б о д о б с.5 .9 0 4 -1 к г 2 0 8 5

4^  Л ю ч к и  д л я  и з м е р е н и я  д а б л е н и я  и  п р о ч и с т к и  б о з д у х о б о д о б П П -7 /1 6 2 9  та щт 110

50. З б у ко и зо л я ц и я :

Т е п л о изо л яц и о нн ы е  и зд е л и я  URSA

мат ы  т е п л о и зо л яц и о н н ы е  М -2 5 Ф , б=50м м м^ 2 0

5 /  П о ж а р н а я  и з о л я ц и я :

1. А н т и ко р р о зи о н н ы й  грунт  по  м ет аллу: П и р о и зо л -гр у н т

(Н ерж абит ) ТУ 2313-003-83397992-2007 м ^ 3 5 0

2. Конст рукт ибны й  о гн еза щ ит н ы й  сост аб "П И Р О И ЗО Л -Базальт ":

а )  О гн е упо р н а я  м аст ика ТУ 1523-006-90364409-2011 к г 700

б) Ф о льгироб анны е  б а зал ьт об ы е  маты т олщ иной б=8мм ТУ 5769-004-52876233-2009 м ^ 3 5 0

/ из!
52. К л а п а н  дбойного  дейст бия

с зл е кт роприбодом  "BELIM O " B L F 2 3 0 - Т

с  п р еде ло м  огнест ойкост и ЕП20 200x150 К П У -3 ООО "BEЗА " шт 3

\ J

1
s:
сз
CQ
C3
6

:э
i- j

Ос
сз
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П озиция Н а и м е н о в а н и е  и  т е х н и ч е с к а я  х а р а к т е р и с т и к а

.............

Тип, марка,
обозна чение документа, 
опросного листа

Код оборудо^  
6ания ,изде^  
лия, м ат е риа ­
ла

Забод-изготобитель Единица
измерения

Количестбо Масса
единицы
кг

/ £ 3
Примечание

К о н ди и ио н и оо Ь а н и е . Вестибюль N"2

Вестибюль N2

К 8 .гК 8 .1 р 1. Н а р уж н ы й  б л о к  ко н д и ц и о н е р а R X S 42K2V1B шт 2 3 9

К8.2, К8.2р 2. В нут ренний  б л о к  ко н д и ц и о н е р а  н а ст е н но го  т ипа FTX S 42K 2V 1B шт 2 10

КЗ, К 8 р 3. С огласобат ель работ ы  ко н д и ц и о н е р о д С Р К -Д М шт 1

4. М о д у л ь -а д а п т е р KRP413A1S шт 2

К  9.1 5. Н а р уж н ы й  б л о к  ко н д и ц и о н е р а RXS35K2V1B шт 1 34

К  9.2 6. В нут ренний  б л о к  ко н д и ц и о н е р а  на ст е нно го  т ипа FTX S 35K2V 1B шт 1 10

К10.1. К12.1 7. Н а р уж н ы й  б л о к  ко н д и ц и о н е р а RXS20K2V1B шт 2 34
К10.2, К112 
К П З . К12.2 ' 8. В нут ренний  б л о к  ко н д и ц и о н е р а  на ст е нно го  т ипа FT X 520K 2V 1B шт 4 8

К11.1 9. Н а р уж н ы й  б л о к  мульт исист емы 2M XS40H 2V1B шт 1 3 8

К13.1 10. Н а р уж н ы й  б л о к  ко н д и ц и о н е р а RXS50K2V1B шт 1 4 8

К 13.2 11 В нут ренний  б л о к  ко н д и ц и о н е р а  на ст е нно го  т ипа FTX S 50K 2V 1B шт 1 10

12. Р еф нет -раздет Ь ит ель KHRQ 22M 20T8 шт 4

13. Д р е н а ж н ы й  н а с о с SI2100 шт 8

14. Труба м е д н а я  0 6 ,4 м 155

0 9 ,5 м 111

012,7 м 44

15. И зо ляц и я :

т ерм оФ лекс б=6мм для  т оиб  ^ 6 ,4 м 155

0 9 ,5 м 111

012,7 м 44

16. Ф реон R--410A к г 12

17. Д р е н а ж : т рубы и з  п о л и п р о п и л е н а  для  сист ем м 110

Ь о до сн а бж е ни я  P N 20 0 2 5 x 4 ,2

18. М еж блочны й ка б е л ь  В В Г  Н Г-L S  4 x 2 ,5 "К о н к о р д " м 146

19. Кронш т ейн д л я  н а р ц ж н о го  б л о ка шт 14
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П о з и ц и я Н а и м е н о в а н и е  и  г п е х ь ^ и ч а с к а я  х а р а к т е р и с т и к а Тип, марка ,
о б о з н а  чение документа,  
оп ро сно го  листа

К о д  обору  д о -  
бания,изде - -  
лия, м а т е р и а ­
ла

З аб о й -и згот ойит ель Е д и н и ц а
измерения

Количеств с' Масса  
единицы  
кг.

П р и м е ч ан и е

Отопление. ТПП

1 Электрообогредательная панель "NOBO" (Норбегия) XSC ООО'Ъелая ГЬардия"

со бстроенным термостатом 220 В/1ф N =0,75 кВт C4F07 г. Москва шт 3 4,1

2. N=1,0 кВт C4F10 шт 7 4,8

3. N=1,25 кВт C4F12 шт 5 5.7

Вентиляция. ТПП

то 1 Кондиционер центральный каркасно-панельны й, сторона КЦКП-16-П-УЗ ООО'ЪЕЗА " ООО'ЪЕЗА"

обслужибания cnpada,(BxHxL): 1600x1400x2115, б комплекте: г.Н.НоЬгород,

а ) Вентилятор, быхлоп бберх L6=17935 м ^/час; Рполн=1153Па; ВОСК9-071-07-01100-04-О-П-УЗ шт 1 447 ул.Рождест6енская,37,

Электродбигатель: Ny=11 кВт; п=144-0 о б/мин. А132М4 офис 34,

б) Блок: шт 1 125 тел. 430-46-41

б. 1) передняя панель с бертикальным клапаном. ТЕРМИК-П- то- %35-Н-П- 12-00-00-У2 бланк-заказ N13014075

наружны й блок (ВхН=%35х1180), с гибкой бстабкой 1435x1180,

прибод S F230A-52

6 2 ) Фильтр панельный Ф В П -1 -Х Х -4 8 -6 3 /С

б) Камера промежуточная, базобое 1600x1400x565 (BxHxL) шт 1 72

г) Частотный преобразобатель шт 1

то, m i д) Шкаф упрабления шт 2

m i 2. Кондиционер центральный каркасно-панельны й, сторона КЦКП-16-П-УЗ ООО'ЪЕЗА " ООО'ЪЕЗА"

обслужибания cnpa6a,(BxHxL): 1600x1400x2115, б комплекте: бланк-заказ N13014085

а) Вентилятор, быхлоп бберх L6=17935м ^/час; Рполн=1153Па; ВОСК9-071-07-01100-04-0-П-УЗ шт 1 447

Электродбигатель: Нц=11 кВт; п=1440 об/мин. А132М4

б) Блок: шт 1 125

б. 1) передняя панель с бертикальным клапаном, ГЕРМИК-П- то- П35-Н-П- 17-00-00-У2

наружны й блок (ВхН=1435х1180), с гибкой бстабкой 1435x1180,

прибод SF230A-S2

6.2) Фильтр панельный Ф В П -/-Х Х -4 8 -6 3 /С
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П о з и ц и я Н а и м е н о Ь а н и е  и  т е х н и ч е с к а я  х а р а к т е р и с т и к а Тип, марка,
об озн а  чение документа,  
опросного  листа

Ко д  одорудо-^ 
Ьания,изде--  
л и я, м Q гп ер иа -  
ла

ЗаЬод-изготоЬи тель Е д и н и ц а
измерения

Кояиче(Я1:[)о Масса
еди ницы
кг

■ 0 /
П р и м е ч ан и е

д) Камера промежуточная, базобое 1600x1400x565 (BxHxL) шт 1 72

г) Частотный преобразоЬатель шт 1

П12 3. Кондиционер центральный каркасно-панельны й, сторона КЦКП-12,5-П-УЗ ООО'ЪЕЗА" ООО'ЪЕЗА"

обслужидания cnpadaJBxHxL): 1300x1400x2765, Ь комплекте: дланк-заказ N13014135

а) Вентилятор, бы хлоп ддерх L 6= 13850 м ^ ч а с ; Рполн=1229Па; ВОСК9-071-07-01100-04-0-П-УЗ шт 1 337

ЭлектродЬигатель: Ny=11 кВт; п=1440 об/мин. А132М4

б) Блок: шт 1 111

б 1) передняя панель с бертикальным клапаном. ГЕРМИК-П- то- 1135-Н-П- 12-00-00-У2

наружный блок (ВхН=1135х1180), с гибкой бстабкой 1155x1200,

прибод SF230A-S2

6.2) Фильтр панельный 4 хФ В П -1 -6 6 -4 8 -6 3 /С

б) Воздухонагребатель электрический ЕКО-28,8 шт 1 109

tbH=10°C, Гбк=16°С, От=27,8кВт (Омах=28,8кВт)

г) Камера промежуточная, базобое L=565mm шт 1 64

д) Частотный преобразоЬатель шт 1

П12 е) Шкаф упрабления шт 1

П13 4. Кондиционер центральный каркасно-панельны й, сторона КЦКП-3,15-П-УЗ-В ООО'ВЕЗА " ООО'ЪЕЗА"

обслужибания cnpa6a,(BxHxL): 700x800x2595, б комплекте: бланк-заказ N13014145

а) Вентилятор, бы хлоп по оси L б =^2300 м ^/час; Рполн=1135Па; ВОСК6-035-07-00220-02-0-ПВ-УЗ шт 1 80

Электродбигатель: Ny=2,2 кВт; п=2810 об/мин. 4ВР80В2У2

б) Блок боздухоприемный (один горизонтальный клапан). ШИК-П-0325-0575-НВ-П-12-00-00-У2 шт 1 40

наружный блок (ВхН=700х800), с гибкой бстабкой 595x345

прибод LF230-S

б) Фильтр панельный Ф В П -1 -6б -48 -63 /С шт 1 27

г) Воздухонагребатель электрический ЕКО-8,25 шт 1 52

t6H=10°C, t6K=20°C, От=7,7кВт (0мах=8,25кВт)

д) Камера промежуточная, базобое L=425mm шт 1 45

е) Частотный преобразобатель шт 1
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П о з и ц и я Н а и м е н о в а н и е  и  т е х н и ч е с к а я  х а р а к т е р и с т и к а Тип, марка,
о б о з н а ч е н и е  документа,  
оп росного  листа

К о д  о борудо^  
д а н и я , и з д е ­
лия, м а т е р и а ­
ла

ЗаЬод-изготоЬи тель Е д и н и ц а  
измерения

Количество, Масса  
еди ницы
К с

0 /
П р и м е ч ан и е

пи 5. Кондиционер центральный каркасно-панельны й, сторона КЦКП-3,15-П-УЗ ООО'ЪЕЗА " ООО'ЪЕЗА"
обслужибания cnpa6a,(BxHxL): 700x800x4125, б комплекте: бланк-заказ N1301415а

а) Вентилятор, бы хлоп по оси L6=3415м^/час; Рполн=1025 Па; ВОСК6-035-07-00220-02-0-П-УЗ шт 1 80

Злектродбигатель: Ny=2,2 кВт; п=2820 об/мии. А 80В2

б) Блок боздухоприемный (один горизонтальный клапан). ТРМИК-П-0325-0575-Н-П-12-00-00-У2 шт 1 40

наружный блок (ВхН=700х800), с гибкой бстабкой 595x345

прибод LF230-S

б) Фильтр панельный Ф В П -1 -6 6 -4 8 -6 3 /С шт 1 27

г) Воздухонагребатель электрический Е КО -19,5 шт 1 52

Гбн=5°С, Гбк=22°С От=19,4кВт (0мах=19,5кВт)

д) Камера промежуточная, базобое L=425mm шт 1 45
е) Шумоглушитель, 1пластин=1000мм шт 1 60

ж) Камера промежуточная, поборот бберх L=425mm шт 1 45
з) Частотный преобразобатель шт 1

пи и) Шкаф управления шт 1

В 19 6. Кондиционер центральный каркасно-панельны й, сторона 000"ВЕЗА" ООО'ЪЕЗА"

обслуживания cnpa6a,(BxHxL): 1600x1400x2040, б комплекте: КЦКП-16-П-УЗ бланк-заказ N1301416а

а) Вентилятор, бы хлоп по оси

L6= 17935 м '/ч а с ; Рполн= 1153 Па; ВОСК9-071-07-01100-04-0-П- УЗ шт 1 447

Электродвигатель: Ну=11кВт; п=1440 об/мин. А132М4

б) Блок воздухоприемный (один горизонтальный клапан). ГЕРМИК-П-0625- 1435-Н-П- 12-00-00-У2 шт 1 115

наружный блок (ВхН=1600х1400), с гибкой вставкой 1435x625,

прибод NF230A-S2

б) Частотный преобразователь шт 1

В 19, В20 г) Шкаф управления шт 2
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П о з и ц и я Н а и м е н о Ь а н и е  и  т е х н и ч е с к а я  х а р а к т е р и с т и к а Тип, марка ,
об озн а  чение документа,  
оп ро с н о г о  листа

К о д  обору д о -  
д а н и я , и з б о ­
ли я, м а т е р и а ­
ла

За б о д -изгот овит ель Е д и н и ц а
изнерения

Количество' Масса  
единицы
КЗ

П р и м е ч а н и е

B20 7. Кондиционер центральный каркасно-панельны й, сторона ООО'ЪЕЗА" ООО "ВЕЗА"

обслужиЬания cnpabaJBxHxL): 1600x1400x2040, бкомплект е: КЦКП-16-П-УЗ бланк-заказ N1301417а

а) Вентилятор, бы хлоп по оси

L д= 17935 м '/ч а  с; Рполн= 1153 Па; ВОСК9-071-07-01100-04-0-П-УЗ шт 1 447

Электродбигатель: Му=11кВт; п=1440 об/мин. Л 132М4

б) Блок боздухоприемный (один горизонтальный клапан). т ИК-П-0625- 1435-Н-П- 12-00-00-У2 шт 1 115

наружны й блок (ВхН=1600х1400), с гибкой бстабкой 1435x625,

прибод N F230A-52

б) Частотный преобразобатель шт 1

B21 8. Кондиционер центральный каркасно-панельны й, сторона ООО'ЪЕЗА " ООО'ЪЕЗА"

обслужибания cnpa6a,(BxHxL): 1300x1400x1990, б комплекте: КЦКП-12,5-П-УЗ бланк-заказ N13014185

а) Вентилятор, бы хлоп бберх

L 6^ 13850 м У ча  с; Рполн= 1229 Па; ВОСК9-071-07-01100-04-0-П-УЗ шт 1 337

Электродбигатель: Му=11кВт; п=1440 об/мин. А132М4

б) Блок боздухоприемный (один бертикальный клапан). ГЕРМИК-П- то- 1135-Н-П- 12-00-00-У2 шт 1 105

наружны й блок (ВхН=1300х1400), с гибкой бстабкой 1155x1200,

прибод 5F230A -S 2

б) Частотный преобразобатель шт 1

B21 г) Шкаф упрабления шт 1

823 9. Кондиционер центральный каркасно-панельны й, сторона ООО'ЪЕЗА" ОООЪЕЗА"

обслужибания cnpa6a,(BxHxL): 700x800x2780, б комплекте: КЦКП-3,15-П-УЗ бланк-заказ N1301419а

а) Вентилятор, бы хлоп бберх

L6=2665M ^4ac; Рполн^1124 Па; ВОСК6-035-07-00220-02-0-П-УЗ шт 1 80

Электродбигатель: Нц=2,2кВт; п=2820 об/мин. А 80В 2

б) Блок боздухоприемный (один горизонтальный клапан). ТРМИК-П-0325-0575-Н-П-12-00-00-У2 шт 1 40

наружны й блок (ВхН=^700х800) с гибкой бстабкой 595x345,

прибод LF230-S

б) Шумоглушитель, 1пластин=1000мм шт 1 60
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К о д  о б о р у д о -  
Ь а н и я , и з д е ­
лия, м а т е р и а ­
ла

еди ницы
кг

г) Камера промежуточная, базобое 700x800x425 (ВхН хР шт 45

д) Частотный преобразобатель шт

В23 е) Шкаф упрабления шт

В22 10. Вентилятор радиальны й бзрыбозащищенный Комм, предл.

L 6=2300 м У ч а с ; Рполн=830Па; ВРАН6-3,15-В-У2-1-1,1x3000- ООО'ВЕЗА" шт 37 N41/141592Acm/13/HH

Nl!= I  кВ т ; п=2800об/мин. -220/380-П 0-0

а) Частотный преобразобатель VLTJP20 MICRO FC-51 15кВт "Danfoss' шт

б) Встабка гибкая ВГ-Н-3,15-Н-У2 ОООЖЗА' шт

б) Встабка гибкая ВГ-В-3,15-Н-У2 ООО'ВЕЗА" шт

г) Виброизоляторы й039 ООО'ЪЕЗА' шт

П13, В22 д) Шкаф упрабления шт

В24 11. Вентилятор радиальны й Комм, предл.

L6=550 м ^ ч а с ; Рполн=670Е!а; ВРАН6-2,5-Н-У2- 1-0,25x2730- ООО'ЪЕЗА" шт 18 N41/%1592Acm/13/HH

Мц=0,25кВт; п=2730об/м ин -220/380-П 0-0

а) Частотный преобразобатель V L IIP 2 0  MICRO ЕС-51, 0,37кВт "Danfoss' шт

б) Встабка гибкая ВЕ-Н-2,5-Н-У2 ООО'ЪЕЗА" шт

б) Встабка гибкая ВЕ-В-2,5-Н-У2 000"ВЕЗА ■ шт

г) Виброизоляторы М038 000"ВЕЗА" шт

В24 д) Шкаф упрабления шт

В25 12. Вентилятор канальны й Комм, предл

L6=-425 м У ча с ; Рполн=590Па; Канал- П КВ-60-35-4-380-0 000"ВЕЗА ' шт 38 N41/141592Acm/13/HH
о3:
5:
сзЛГ1CQ
сзе
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Ос

Мц=2,5кВт; п=1300об/мин.

а) Частотный преобразобатель VL I I P20  MICRO ЕС-51, 4,0кВт "Danfoss' шт

б) Встабка гибкая Канал-ЕКВ-60-35 000"ВЕЗА‘ шт

В25 б) Шкаф упрабления шт

В26 13. Вентилятор канальны й L6=4200 м У ч а с ; Рполн=400Па, Комм, предл

Ny=2, 7 кВт; п^830  об/мин. Канал- ПКВ-80-50-6-380-0 000"ВЕЗА ■ шт 71 N41/160270 ст/13/НН

а) Частотный преобразобатель VLT,IP20 MICRO ЕС- 5 г 3,0кВт "Danfoss' шт от 15.10.2013 г.

Лист
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К о д  обору  до 
да ния ,изде- -  
лия, м а т е р и а ­
ла

еди ницы
кг

5) Встабка гибкая Канал~ГКВ-80-50 ООО'ЪЕЗА ■ шт 2

826 6) Шкаф управления шт

826 и . Клапан бездушный канальны й с прибодом LF230 Канал -Р егуляр 80 -50 ООО'ЪЕЗА' шт 10,2

ПД5 15. Вентилятор осебой Ь6=9000м Учас; Рполн=920Па; Рдин=150Па, 0СА510-5-26-А-Н-У2-4х2805-380-02 ООО'ЪЕЗА' шт 97 Ком, пред л.

с эл.дбигателем А 1 0 0 L 2 Му=^,ОкВт; U=380B, п=2805об/мин mi/U8392Acm/13/HH

16. Клапан  бездушный канальны й с электроприбодом Регуляр-/]-500-Н~ ММ230А -П-У2 000"ВЕЗА- шт 17

ПЛ6 17. Вентилятор ка на льны и L6= 780м У ча  с К а н а л -Е С -б О -3 5 -2 -3 8 0 000"ВЕЗА ■ шт 29 Ком, предл.

Ми=0.99кВт: 1=1 7А. U=380B, п=2580 об/м ин N41/U8392Acm/13/HH

18. Воздухонагребатель канальны й электрическии К а н а л -Э К В -5 0 -3 0 -1 2 000"ВЕЗА ■ шт 11

с Гбн=-32°С; Гбк=5°С; 0т=12кВт, 1=21 А

19. Фильтр канальны й панельный, класс очистки 64 К а н а л -Ф К П -5 0 -3 0 -6 4 000"ВЕЗА" шт 14

20. Клапан боздушный канальны й К анал -Р е г ул я р -5 0 -3 0 000"ВЕЗА ■ шт 6,6

с прибодом ТЕ230 шт

ПЛ5, Е1й6 21. Шкаф упрабления шт

22. Клапан протибопожарныи униберсальный

с электроприбодом "BELIMO" BLE-230(T)

с пределом огнестойкости EI90 150x100 КПУ-1Н ООО "ВЕЗ А ■ шт 2

150x200 шт

200x100 шт !  1.14!

200x200 шт

250x200 шт 2
«С)3:=1
2;
с зtnоэ
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е
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300x200 шт 3

600x400 шт

600x600 шт 3

800x400 шт 2

800x500 шт 3

1000x700 шт

1600x1000 шт

СМ В-3-ТКР-0В1.С
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Позиция Н а и м е н о Ь а н и е  и т е х н и ч е с к а я  х а р а к т е р и с т и к а Тип, марка,
обозна чение документа, 
опросного листа

Код оборудо- 
дания,изде­
лия, материа­
ла

Забод-изготобитель Единица
измерения

КоличестЬо Масса
единицы
кг

Примечание

П13, В22 23. Клапан протиЬопожарный униЬерсальный бзры бо-

защищенный с электроприЬодом "BELIMO" BLF-230(T)

с пределом огнестойкости EI90 600x300 КПУ-1Н ООО'ЪЕЗА" шт 3

24, ДЬерь герметическая утепленная МУс 125x0,5 серия 5 .904-4 шт 3 24

25 Люк-дета дка /1В-2 для доздухобода 0200 серия 07 .904-3 шт 2 7,32

Л В -4  для доздухобода 0400 серия 07 .904-3 шт 3 20,5

Л В -6 -8  для доздуходода 0600 серия 07 .904-3 шт 1 102

ЛВ-10 для доздухобода 01000 серия 07 .904-3 шт 1 120,4

26. Клапан герметический дентиляционный 0200 ИА 01012-200 "Саратодский шт 2 50

с эл.придодом А -18 (N=0,18кВт) арматурный заб од "

27. Клапан герметический дентиляционный 0400 ИА 01009-400М "Саратодский шт 1 140

с эл.придодом А -1 7  (М=0,25кВт) арматурный зад од "

28. Клапан герметический дентиляционный 0400 дзры до- ЕЧРИ 492.465.003 "Саратодский шт 1 240

защищенный с эл.придодом В -Б1-01 (N =11кВт) арматурный зад од "

29. Клапан герметический дентиляционный 0600 ИА 01009-600М "Саратодский шт 1 240

с эл.придодом Н -Б 1-05 (N= 1,7кВт) арматурный заб од "

30. Клапан герметический дентиляционный 01000 И А 01009-100ОМ "Саратодский шт 3 815
с эл.придодом Н -Б  1-05 (N= 1,7к  Вт) арматурный заб од "

30а. Клапан герметический дентиляционный ручной 0400 И А 01010-4 ООН шт 1 150
/ 1 к /  ( 31а. Клапан избыточного дабления КИЛ 200 шт 12

31. Клапан обратный дзрыдозащищенный 300x250 АЗЕ 102.000-02 с 5.904-58 шт 2 6,3

<Qa:
s:
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1 1 - 16-14 09.14 СМВ-3-ТКР-0В1.С 61И з м . Кол.уч Л и с п N doK П о д п . Л ат е



К о д  оборрдо--  
б а н и я , и з д е ­
лия, м а т е р и а ­
ла

еди ницы
кг

32. Шумоглушитель прямоугольный RSA 300x150/1000 "АРКТИКА" шт 2 7,5

33. Шумоглушитель круглы й CSA 160/900 "АРКТИКА ‘ шт 7,7

34-. Сетка продолочная т каная N20x1,6 ГОСТ 3826-82* м 24 1,53

35. Решетка щелебая регулирующ ая Р150 серия 1494-10 шт 26 0,41

36. Диффузоры униберсальные ДПУ-МЮО "АРКТИКА шт 13 0,2

ДПУ-М125 шт 30 0,25

ДПУ-М160 шт 27 0,35

37. Короб из оцинк. стали 5=1,0 мм 1300x600x2300h ГОСТ 14918-80 м 8,5 7,85

1200x800x2200h м 9,5 7,85

38. Переход из оцинк. стали 5 =0,6мм 250x250/0355, 1=300мм ГОСТ 14918-80 м 0,35 4,71

0280/0355 , 1=300мм м 0,33 4,71

39. Переход из оцинк. стали 5=0 ,7мм 199x363/400x300, 1=300мм ГОСТ 14918-80 м 0,4 5,5

199x363/0400, [=300мм м 0,39 5,5

350x250/250x250, 1=300мм(3 шт) м 1,09 5,5

400x250/350x250, 1=300мм м 0,41 5,5
аа:
5:сзгпQQ
сзесз'ta
-о

ос:

895x640h/600x500h, 1=300мм м 0,87 5,5
450x450/1000x350h, 1=500мм м 1,24 5,5
400x400/600x500h, 1=300мм м 0,63 5,5

40. Переход из оцинк. стали 5=0,9мм 895x420/1200x400h, 1=500мм ГОСТ 14918-80 м 1,60 7,07

1195x320/500x700, 1=500мм м 1,49 7,07

1195x640h/700x500h, 1=500мм м 1,67 7,07

СМВ-3-ТКР-0В1.С
Лист
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Код oSopydo- 
дания,изде­
лия, материа­
ла

единицы
кг

У М

41. Переход из оцинк. стали 5=1,0 мм 250x200/150x100, 1=300 мм ГОСТ и 918-80 м 0,21 7,85

300x200/250x200, 1=300 мм м 0,29 7,85

400x250/300x200, 1=300 мм м 0,35 7,85

300x250/400x250, 1=300 мм м 0,36 7,85

300x250/200x100, 1=300 мм м 0,26 7,85

300x300/300x250, 1=300 мм м 0,35 7,85

400x300/300x300, 1=300 мм м 0,39 7,85

4 00x20 0 /2 0 Ох 100, 1=300 мм м 0,24 7,85

400x250/400x200, 1=300 мм м 0,37 7,85

500x250/400x250, 1=300 мм м ‘ 0,42 7,85

600x500/500x250, 1=300 мм м ‘ 0,55 7,85

600x600/600x500, 1=300 мм м 0,69 7,85

42. Подстабка под короб h=120 мм по типу Т С -85 /540т а шт 5,43

Подстабка под короб h=300 мм по типу шт 5,43

Подстабка под б о зд -д  h=280 мм по типу шт 2 5 4 3

43. Подстабка под б о зд -д  0355 h=363 мм по типу ТС -85 /540т а шт 7,0

44. Воздухобод из оцинк. стали 5=0,6 мм 0400 ГОСТ 14918-80 м 5,9

0355 м 2 5,3

0250 м 3 3 ,7

45. Воздухобод из оцинк. стали 5=0,5 мм 0200 ГОСТ 14918-80 м 10 2,5
«СЭ

S:сзгпоэ
сз

-Q

ос

4 6. Воздухобод из оцинк. стали кла с с "В" 5= 1,0мм 150x100 ГОСТ 14918-80 м 16 5,9

200x100 м 10 4 ,7

200x150 м 11 5,5

200x200 м 6,3

250x100 м 2 5,5

250x150 м 6,3

1.16,

СМ В-3-ТКР-0В1.С
Лист
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К о д  обору д о -  
да ни я, и з д е ­
лия, м а т е р и а ­
ла

Масса
единицы

Воздухобод из оцинк. стали класс "В" 5=1,0мм 250x200 ГОСТ U 918-I м 13 7,1

300x200 м 7,9

300x250 м 8,6

300x300 м 2 9А

400x200 м 12 9Л

400x250 м 11 10,2

400x300 м 10 11,0

500x250 м 11,8

600x400 м 15 15,7

600x500 м 14 17,3

600x600 м 5 18,.

800x400 м 18,8

1000x400 м 34 22,0

1200x1000 м 31 34 ,5

4 7. Воздухобод из тонколистобой оцинк. стали 6=0,9мм 1600х 1000 ГОСТ 14918-1 м 38 36,8

48 Воздухобод из тонколистобой оцинк. стали 5=0,7мм 300x200 ГОСТ 14918-80 м 17 5,5

400x200 м 6,6

600x400 м 3 п о

600x600 м 8 13,2

800x400 м 11 13,2

800x500 м 14 14,3
«оэ::э
S:
сз

QQ
сз6

-с

1 ’о
с:

1000x700 м 27 18,7

49. Воздухобод из тонколистобой оцинк. стали 5=0,5мм ЮОх 100 ГОСТ 14918-80 м 2 1,6

150x100 м 20 2,0

200x100 м 27 2,4

200x150 м 2,8

200x200 м 11 3,1

250x100 м 10 2,8

СМВ-3-ТКР-0В1.С
Лист
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П о з и ц и я Н а  и м е н о д а  H U P  и  т е х н и ч е с к а я  х а р а к т е р и с т и к а Тип, марка,
о б о з н а ч е н и е  документа,  
опросн ого  листа.

К о д  обору до 
да н и я , и з д е ­
лия, м а т е р и а ­
ла

Зад од -и зг от о д ит е ль Е д и н и ц а
измерения

Количество, Масса  
единицы  
кг

При м е чан и е

50. Дроссель -  клапан  Ф200 Д К  с.1494 -39 шт 1 3,6

0250 Д К -0 2 шт 2 4,5

51. Дроссель -  клапан  100x100 по типу ДКСп с 14 9 4 -3 9 шт 2 0,86

100x150 по типу ДКСп шт 1 0,86

150x150 по типу ДКСп шт 4 0,86

150x200 по типу ДКСп шт 8 0,86

250x150 по типу ДКСп-01 шт 4 1,01

200x200 ДКСп шт 3 0,86

300x200 ДКСп~02 шт 5 1,15

500x300 Д К С п -10 шт 5 2,3

52. Заслонка РШОхЮООР по типу серия 5 .9 0 4 -4 9 шт 2 35,0

Р1000х700Р по типу шт 2 35,0

53. Труба стальная электросЬарная 0219x6,0 ГОСТ 10704 -  91 м 40 31,5

0426x9 ,0 м 40 92,6

0 6 3 0 x9 ,0 м 20 137,8

01020x10,0 м 60 249,1

54-. Листобая сталь для сальника 5==9 мм ТОСТ 19903-80 м^ 11,0 70,7

55. Крепления ЬоздцхоЬодоЬ с.5.904-1 кг 450

56. Лючки для измерения дабления и прочистки боздихободоб П П -7/1629 та шт 60

57. З букоизоляция :

Теплоизоляционные изделия URSA маты

теплоизоляционные М-25Ф, 5=50 мм м^ 12

СМВ-3-ТКР-0В1.С
Лист
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Позиция Н а и м е н о Ь а н и е  и т е х н и ч е с к а я  х а р а к т е р и с т и к а Тип, марка,
обозиа чение документа, 
опросного листа

Код 0 бору до- 
бания,изде­
лия, материа­
ла

Забод-изготобитель Единица
измерения

Количество Масса
единицы
кг

Примечание

58. Пожарная и зо л я ц и я :

1 Антикоррозионный гринт по мвталлц: Пироизол-грцнт

(Нержабит) ТУ 2313-003-83397992-2007 м^ 170

2. Констрцктидный огнезащитный состад "ПИРОИЗОЛ-Базальгт ".

а) Огнеипорная мастика ТУ 1523-006-90364409-2011 кг 340

5) Фольгиробанные дазальтобые маты толщиной 5=8мм ТУ 5769 -004 -52876233 -2009 м^ 170

59. Покрытие металлических доздухододоб ГОСТ 7313-75 м^ (  ^  ///) / 1 п !

грунтобкой ХС~010, эмалью Х В -7 8 5 з а  2 раза и

кислотоупорным лаком Х В - 784 бнутри и снаружи

60. Оклеенная изоляция наруж ны х боздуховодоб 2 слоями

"Техноэласт  П-ЗПП 4 ,0 " ТУ 5 77 4 -0 0 3 -0 0 28 7 8 5 2 -9 9 м^ 370

61. Окраска за 2 раза трубопрободоб ГОСТ 8292 -85 м^ 19
1 1 1 8 1

Уробень платформы. Л

1. Клапан дымодой стенобой с электромагнитом

с пределом огнестойкости Е90 800x4 00 Герм ик-Д У ООО'ЪЕЗА" шт 2

800x1600 шт 1

2. Воздухобод из оцинк. стали класса "В " 5=1,0мм 800x400 ГОСТ14918-80* м 8 18,9

800x1600 м 4 37 ,7
3. Сетка проболочная т каная N20x1,6 ГОСТ 3 826 -82* м^ 3 1,53

4. Пожарная и зо л яц ия :

1. Антикоррозионный гринт по металлц: Пироизол-грцнт

(Нержабит) ТУ 2313-003-83397992-2007 м^ 42

2. Констрцктибный огнезащитный состаб "ПИРОИЗОЛ-Базальт":

а) Огнеипорная мастика ТУ 1523-006-90364409-2011 кг 84

\ 5) Фольгиробанные базальтобые маты толщиной б=8мм ТУ 5 769 -004 -52876233-2009 м^ 42 /
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Принципиальные схемы Ьентиляции ВОУ и электрощитобой П1 В1 
котельной и помещения кладобой ПЕ-4, ПЕ~5, 811.

ЭлектрощитоЬая

И У

Ч
Ч -

ч /® /Ч Ж > < Т >

V v ВОУ

ж
д

в  подиличный переход^

Ш

X
®

т

Услодные обозначения
-  боздушный клапан с электропридодом

- Ьентилятор осебой

-  бентилятор канальный б кбадратном корпусе

-  дроссель-клапан

-  боздухонагребатель электрический

-  клапан обратный

-  клапан огнвзадержибающий

-  фильтр

|>
W

Ш - категория помещения

П Е -^

Котельная

Из подиличного  
перехода

В подиличный  
переход В 11

Ч

Кладобая хранения  
уборочного инбентаря

Из подиличного 
перехода

В2

-  решетка приточная

-  решетка бытяжная

Данный лист смотреть собместно с листами 2-5 .

СМВ-З-ТКР-0В2
Продление Сормобско-Мещерской линии метрополитена 
б Нижнем Нобгороде от ст. "М оскобская" до ст. В олга "1 1 16-и 09.%

Изм. Ко/1.уч Лист Мдок. Подпись Дате
Разоаботал Мясникоба 0 J 4 1 этап.

Ст.Стрелка. Сходы N1, 2, 4, i^a, 45 
Отопление и бентиляция.

Стадия Лист Листоб
Рук. гр. Бочкоба , П 1
Гл. спец. Дергачеба
Нач. отд. Бегиноба m j y Услобные обозначения. Принципиальные схемы 

Ьентиляции ВОУ и электрощитоЬой П1, В1, 
котельной и помещения кладоЬой ПЕ-4,ПЕ-5,В11

ОАО
"Нижегородметропроект"Н. контр. Бегуноба

ГИП Демьяноб т
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Принципиальные схемы Ьентиляции ВОЧ, злектрощитоЬоО, служебных помещений и котельной П2, ПЗ, В5, ПЕ-1.

ПЕ-1

i ) ^

Из подиличного  
перехода

В подиличный  
переход

К о т е л ь н а я

Из подиличного  
перехода

Э л е к т р о щ и т о Ь а я  / п  /

В4
К л а д о б а я  инерт ны х  
м а т е р и а л о б

Ч -

Ч
Z J Z 7

БОУ

д

в  подиличный
переход

• Ж
ч

Р е з е р б н а я  к о м н а т а  
дл я  дрем енны х б р и га д  

с л у ж б

В2

■ч

-Ч -

Р е з е р б н а я  к о м н а т а  
д л я  б р е м е н н ы х  б р и г а д  
с л у ж б

В2

ч-

сзе

-Q

■о

Данный лист смотреть собместно с листом 1. Изм.
2

Кол.дч
Разработал

Р ук. гр.
Гл. спец.
Нач. отд.
Н. контр.
ГИП

Лисп.
1 6 - и
N  док.

М ясн ико ба
Б о ч ко б а
Д е р га  чеба
Б е гц н о б а
Б е гц н о б а
Д е м ь я н  о

СМВ-3-ТКР-0В2
П родление С орм об ско -М ещ ерской  л и ни и  м ет рополит ена  
б Н иж нем  Н обгороде  от ст. "М о с к о б с к а я " до  ст. "В о л г а "

1 э т а п .
Ст.Стрелка. Сходы N  I  2, 4, 4а , 4 6  

О т о п л е н и е  и  б е н т и л я ц и я .

Принципиальные схемы бентиляции ВОУ, 
электрощитоЬой, служебных помещений 

икотельной П2, ПЗ, В4, В5, ПЕ-1

Ст адия

П

Лист

2

/1истоб
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Принципиальная схема Ьентиляции кладобои смазочных и покрасочных  
материалов с разделяющими сетчатыми перегородками ВЗ

кид Из подуличного перехода

Тамбур

ВЗ

/Л У  V

Тамбур

КИЛ

Тамбцр

т ВЗ 1>1Я1С>

''I

.И̂  Н11ЖНРП
зоны зоны

ВЗ

V  Ъ л У

КладоЬая смазочны х и покрасочных  
материалоб с разделяющими 
сетчатыми перегородками

Л
в  бенткиоск

Венткамера

ВЗ

ВЗ

z u y

Данный лист смотреть собместно с листом 1.

С М В - 3 -  Т К Р - 0 В 2

П родление  С о рм об ско -М ещ ерской  л и н и и  м ет рополит ена  
б Н иж нем  Н обгороде  от ст. "М о с к о б с к а я " до ст. "В о л г а "/ 4 1 6 -П , / й м - 09. %

Изм. Кол.уч Лисп N  док Подпись Д ат а
Разработал М ясникоба 0 Л 1 э т а п .

Ст.Стрелка. Сходы N1, 2, 4, 4-а, 
О т о п л е н и е  и  б е н т и л я ц и я .

Ст адия Лист Листоб
Р ук. гр. Б о ч ко б а  / Ж / V П 3
Гп. спец. Д ер га  чеба т / г
Нач. отд. Б е гц но да т П р и н ц и п и а л ь н а я  схема бент иляции  

кл а д о б о и  с м а зо ч н ы х  и  п о к р а с о ч н ы х  
м ат ериалоб  с р аздел я ю щ им и  

сет чат ы м и п е р е го р о д ка м и  ВЗ

ОАО
"Н иж егородм ет ропроект "

Н  контр. БегцноЬа 0 J 9
ГИТ! Д е м ь я н о ^^
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Принципиальные схемы Ьентиляции кладоЬой ГСМ В7 и помещения КЛВ В2.

в  денткиоск

■ §

>1

Коридор

Д
кид

V V V V
Из подуличного перехода

V V V V 
Тамбур

V

ч

Венткамера ГСМ

КЗ
hppxHPU

зоны

Кладобая ГСМ

В подуличный  
переход

§
5:агпCQ
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Данны й лист смотреть собместно с листом 1

СМВ-3- ТКР-0В2
Продление Сормобско-Мещерской линии метрополитена 
б Нижнем Нобгороде от ст. "М оскобская" до ст. "В олга"

1 этап.
Ст.Стрелка. Сходы N1, 2, 4, 4-а, 45. 

Отопление и бентиляция.
Принципиальные схемы 

бентиляции кладобой ГСМ В 7 
и помещения КДВ В2

Стадия
П

Лист Листоб
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Принципиальная схема Ьентиляции служебных помещений /74, П5, Пб, П7, Вб, В 9, В10, В 12.

Из повиличного  
перехода

П ^.П 5Л 6Л 7,

[ ^ а

Ь повиличный переход

j E ~

ВОУ

Коридор
Д

Электрощитобая

Д

Помещение
обслужибающего
персонала

Помещение
оператора
трабалатора

Помещение
служебное

Котельная Помещение 
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Данный лист смотреть собместно с листом 1

СМВ-3-ТКР-0В2

Продление Сормобско-Мещерской линии метрополитена 
б Нижнем Нобгороде от ст. "М оскобская" до ст. "В олга"

1 1 16-% 09.14
Изм. Кол.уч. Лист NtoK. Подпись Дата
Разоаботал МясникоЬа 1 этап.

- Ст. Стрелка. Сходы N1, 2, 4, 4 а, 46 
Отопление и бентиляция.

Стадия Лист Листоб
Рук. гр. Бочкоба П 5Гл. спец. ДергачеЬ&- P J / }
Нач. отд. Бегиноба 0 J V Принципиальная схема бентиляции 

служебных помещений П4, П5, П6, 
П7, В6, В9, В 10, В 12

ОАО
"Нижегородметропроект"Н. контр. Бегуноба ш

ГИП Демьянов
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Принципиальная схема Ьентиляции 
электрощитоЬой 6 режиме удаление дыма и газа  

после mlJшeнuя пожара

К П Ч -1

от осноЬнои 
системы 

Ьентиляции
от осноЬнои^ 

системы 
Ьентиляции

U3JdU>KUeiL2nUbL

В4

<
из Ьерхней зоны

-  принят 4 - х  кратный Ьоздухообмен

Ш^ЛЫП).

<1

№ пом. НаименоЬаиие помещений
Кат.
поме­
ще­
ния

Вестибюль №1 от м.+4,500 сход №1

6 ЭлектрощитоЬая В4
Вестибюль №1 отм.+4,500 сход №2

4 ЭлектрощитоЬая В4
Вестибюль №2. сход №4 отм. +1,100

11 ЭлектрощитоЬая траЬалатора В4
16 ЭлектрощитоЬая В4

ВестибюльМ'2. отм.+4,500 сход №4А

18 ЭлектрощитоЬая В4
Вестибюль№2. отм.+4,500 сход №4Б

7 Электрощ итоЬая В4

СМВ-3- ТКР-0В2

Изм. Кол.уч
Hob.
Лист

16-К
N ook

от
Подпись и а тс

П родление С орм обско-М ещ ерской  линии  метрополитена  
Ь Нижнем Н оЬгороде от ст. "М о с к о б с к а я " до ст. "В о л г а "

о
С:

=ci

Разработал Богомолода
Рук. гр. Б онкода  ,
Гл. спец. Дергачеда (PJ./V

1 этап.
Ст.Стрелка. Сходы N1, 2, 4, 4-а, 4б. 

Отопление и Ьентиляция.

C m aduf

П

Лист ЛистоЬ

Нач. отд.
Н. контр.

Бегцноба
Бегцноба Ж Принципиальная схема Ьентиляции 

электрощитодой Ь режиме удаление 
дыма и газа после тушения пожара



Код оборудо- 
бания,изде- 
лия, материа­
ла

Масса
единицы

Ст. Стрелка

Сход №1

Отопление

1. Электрокондектор настенный U=220B N=0,5 кВт ЗВНБ-0,5 "Мелсот" г.Миасс шт/кВт 1/0,5 4,0

N=10 кВт эвнв-го Челябинская обл шт/кВт 8/ 8,0 7,0

N=1,5 кВт ЭВНБ-1.5 тел (35135) 7-68-80 шт/кВт 1/1,5 9,0

Вентиляция

П1 1. Вентилятор канальны й прямоугольный Lb=690 м У ч а с ; К а н а л -П К В -5 0 -2 5 -4 -3 8 0 ООО'ШЗА' шт 18 ООО "ВЕЗА ‘

Рполн=232 Па; Злектроддигатель: Ny=0,6 кВт г.ННодгород,

2. Клапан унифицироданный канальны й доздушный. К а н а л -Р е гул я р -5 0 -2 5 шт 5,3 ул.Рождестденская,37,

прибод 230В TF230 офис 34,

3  Фильтр канальны й прямоугольный К а н а л -Ф К П -5 0 -2 5 -6 4 шт 6,2 тел. (831)430-46-41

4. Воздухонагребатель канальны й электрическии К а н а л -Э К В -5 0 -2 5 -1 2 шт 10,6 бланк-заказ N148904-1

Г б н = -3 2 Х  Гбк=5%  0т=12,0кВт

5. Гибкая бстабка К а н а л -Г К В -5 0 -2 5 шт 2
6. Частотный преобразователь VL Т, !Р20, 0,75кВт MICRO FC-51 000"Danfoss" шт
7. Комплект абт омат ики: Канал -С А У -К (Т Р 230 )-Ф -3 (12 )-В (0 ,6 ) шт

П1В1 8. Шкаф упрабления шт

П2 9. Вентилятор канальны й прямоугольный L6= 1010 м /ч а с ; К а н а л -П К В -5 0 -2 5 -4 -3 8 0 ООО'ЪЕЗА" шт 18 ООО "ВЕЗА"

Рполн=264 Па; Злектродбигатель: Нц=0,6 кВт г.Н.НоЬгород,

1
сзл?QQ
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10 Клапан унифициробанныи канальны й боздушный. К а н а л -Р е гул я р -5 0 -2 5 шт 5,3 ул.Рождестденская,37,

прибод 230В TF230 офис 34,

СМВ-3-ТКР-0В2.С
11,13 Продление Сормобско-Мещерской линии метрополитена 

6 Нижнем Новгороде от ст. "М осковская" до ст. "В олга"1 5 ' ,̂6,9, 16-14 09.14
Изм. Кол.уч. /1ист №док. Подпись Дата
Разработал Мясникоба 1 этап.

' Ст.Стрелка. Сходы N1, 2, 4, 4а, 46. 
Отопление и вентиляция.

Стадия Лист Листов
Рцк. гр. Бочкова П 1 13Гл. спец. Перга чебс
Н. контр Бегцноба Спецификация оборудования, 

изделий и материалоб
ОАО

"Нижегородметропроект"Нач. отд. Бегцноба W 4
ЕИП Демьянов



Позиция Н а и м е н о б а н и е  и  т е х н и ч е с к а я  х а р а к т е р и с т и к а Тип, марка,
обозна чение документа, 
опросного листа

Код  оборудо-  
6ания,изде~  
лия, м ат ериа­
ла

ЗаЬод-изготодитель Е диница
измерения

Количество Масса
единицы
кг

Примечание

11. Фильто канальны й поямоигольный К а н а л -Ф К П -5 0 -2 5 -б 4 шт 1 6,2 пел. (831)430-46-41

12. ВоздцхонагреЬатель канальны й элект рический К а н а л -Э К В -5 0 -2 5 -2 3 шт 1 и , 7 Ш нк-заказ N148904-2

Г б н = -3 2 Х  ГЬк=20%  Q m ^23,0кВт

13. Гибкая Ьстабка К а н а л -Г К В -5 0 -2 5 шт 2

14. Частотныйпреобразодатель VLT, IP20, 0,75кВт MICRO FC-51 OOO'Vanfoss" шт 1

15. Комплект абт омат ики: К а нал -С А У -К (Т Г230 )-Ф -Э (12 )-В (0 ,б )

П2 16. Шкаф упрабления шт 1

В1 17. Вентилятор канальны й прямоигольный L6=690 м ^/час: К а н а л -П К В -4 0 -2 0 ~ 4 -3 8 0 -0 ООО'ЪЕЗА" шт 1 12 Коммерческое

Рполн=220 Па: Электродбигатель: Nu^0.31 кВт предложение

18. Гибкая бстабка К а н а л -Г К В -4 0 -2 0 шт 2 N41/148904cm/13/HH

19. Частотный преобразодатель VLTJP20, 0,37кВт MICRO FC-51 OOO'Vanfoss" шт 1

В2 20. Вентилятор осебой L 6= 1200 м ̂ /ча с; Рполн== 110 Па; ОСА 3 0 0 -0 4 0 /А -4 5 -Н - ООО'ЪЕЗА" шт 1 29 Коммерческое

Электродбигатель: Нц^0,25 кВт -0 0 0 1 8 /4 -У 2 -0 1 предложение

21 Монтажная опора М 0П -0С А -040 -С шт 2 N41/140974Acm/13/HH

22. Частотный преобразодатель VLT, IP20, 0,37кВт MICRO FC-51 000"Danfoss" шт 1

23. Шкаф упрабления шт 1

ВЗ 24. Вентилятор бзрыбозащищенный 1б=1320м3/час; ВРАН9-2,5-В-У2- 1-0,37x3000- 000"ВЕЗА" шт 1 Ком. предл.

Рполн=600Па; -220/380-П0-0 N41/148904cm/13/HH

Му=0,37кВт; п=3000об /м ин ,U=380B

а) Частотный преобразодатель 0,37кВт V L IIP 2 0  MICRO FC-51 "Danfoss" шт 1

б) Встабка гибкая ВГ-Н-2,5-Н-У2 000"ВЕЗА" шт 1

д) Встадка гибкая ВГ-В-2,5-Н -У2 000"ВЕЗА" шт 1

г) Виброизоляторы М038 000"ВЕЗА" шт 4

ВЗ 25. Шкаф упрабления шт 1

В4 26. Вентилятор канальны й прямоугольный Ld= 765 м ^/час; К а н а л -П К В -4 0 -2 0 -4 -3 8 0 -0 000"ВЕЗА " шт 1 12 Коммерческое

Р полн^215 Па; Электроддигатель: Ny=0,3 1кВт

27. Гибкая дстадка К а н а л -Г К В -4 0 -2 0 шт 2 N41/148904cm/13/HH

28. Частотный преобразодатель VLT, IP20, 3,0кВт MICRO FC-51 000"Danfoss" шт 1

<ci
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СМВ-3- ТКР-0В2.С 2
И з м . Кол.цч Л и с п N d o K П о д п . М ато



К о д  оборудо-- 
б а ния ,изде ­
лия, м ат ериа­
ла

единицы
кг

В4 29. Шкаф ипраЬления шт

30. Клапан обратный бзрыдозашишенный 250x250 АЗЕ102.000-01 С . 5 . Ш - 5 8 шт 5,6

31 Клапан протидопожарный инидерсальный

с электроприЬодом "BELIMO" BLF230- Т

с пределом огнестойкости EI90 150x100 КПУ-1Н ООО'ЪЕЗА" шт 2

200x250 шт 2

500x250 шт

32. Клапан протидопожарный инидерсальный дзрыЬо-

защищенный с электроприбодом "BELIMO" BLF-230(T)

с пределом огнестойкости EI90 400x250 КПУ-1Н 000"ВЕЗА" шт 3

33. Клапан избыточного дабления К т  150 шт 2 4,71

34. Клапан избыточного дабления КИМ 200 шт 7,1

35. Решетка канальная  нерегулируемая алюминиебая К анал -Р К А  5 0 -2 5 000"ВЕЗА шт 3 19

36. Решетка алюминиебая АМН 200x100 "АРКТИКА- шт 2

37. Сетка проболочная т каная N20x1,6 ПОСТ 3826-82^ м 1.0 1,53

38. Миффузоры униберсальные МПУ-М 160 "АРКТИКА ■ шт 10 0,2

39. Входной коллектор ВКО -О С А-040-С 000"ВЕЗА шт 3,4

40. Сетка защитная СЕВ-ОСА-040-С 000"ВЕЗА шт 0,8

41 Воздух обод из оцинкоб. стали 5^0,5мм 150x100 ГОСТ 14918-80^ м 10 1,96

150x200 м 20 2,74
250x200 м 20 3,53

■С)
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сз

0Q
СЗ6

-о
I-J

о
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6=0 ,7мм 250x500 м 20 8,25

42. Дроссель -  кл апан 0200 Л К с  1494 -39 шт 5 3,6

0250 М - 0 2 с. 1.4 9 4 -3 9 шт 10 4,5

43 Люк ЗМВ 20/47 шт 66,8

44. Устанобка осебого бентилятора б стене Б14М015 ООО серия 14 9 4 -3 0 шт 18,6

45. Переход из оцинкоб. стали 5=0,7мм 1=300мм, 400x200h/150x100(1 шт. ГОСТ 14918-80^ м 0,3 5,5
1=300мм, 4OOx2OOh/016O (1шт.) м 0,3 5,5

Лист

СМВ-3-ТКР~0В2.С 3
И з м . Кол.цч Л и с п NdoK П о д п . Лат е



П озиция Н а и м е н о б а н и е  и  т е х н и ч е с к а я  х а р а к т е р и с т и к а Тип, марка,
обозна чение документа, 
опросного листа

Код  оборудо -  
бания,избег­
ли я, м ат ериа­
ла

ЗаЬоб-изготоЬитель Е диница
измерения

Количестбо Масса
единицы
кг

Примечание

1=300мм, 6OOx35Oh/016O (1шт.) № ОА 5.5

ЫЗООмм, 6OOx35Oh/02OO (1 шт.) № 0,42 5.5
45. Труба стальная элект росбарная Ф325х8 Г0СТ10704 -  91 м 20 62,54
4 7. Оклеенная изоляция наруж ны х боздухободоб 2  слоями ТУ 5 774 -00 3 -0 0 28 7 8 5 2 -9 9 № 24

"Техноэласт П-ЗПП 4 ,0 "
48. Окраска за 2  раза  трубопрободоб ГОСТ 8292-85 № 2,0

49. Лист обая сталь для са л ьн и ка  5=9мм ГО С Т19903-80 № г о 70,7
50. К репления  боздухободоб с.5 .9 0 4 -1 к г 70

51. Лю чки для изм ерения дабл ения  и прочист ки боздухободоб П П -7/1629 та шт 10
/

52. Клапан дбойного дейстдия

с электроприбодом "BEUMO" BLF230- Т

с пределом огнестойкости EI120 200х 150 КПУ-3 ООО'ЪЕЗА" шт 1
\ \

/ i - i 7
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/ / ^64^. t m С М В - 3 - Т К Р - 0 В 2 . С 4
И з м . Кол.цч Л и с п М д о к П о д п . Д ат е



Код оборудо-- 
ба ния ,изд е ­
лия, м ат ериа­
ла

единицы
кг

Сход №2

Отопление

1 Электрокондектор на стенны й U=220B 1. ОкВт ЭВНБ-1,0 "Лелеот" г.Миасс шт/кВт 2 /2J 7,0

N=1,5 кВт ЭВНБ-1,5 Челябинская о5л. шт/кВт 1/15 9.0

тел (35135) 7-68-80

Вентиляция

ПЗ 1. Вентилятор канальны й прямоигольный L6=500 м У ча с ; К а н а л -П К В -5 0 -2 5 -4 -3 8 0 000"ВЕЗА" шт 18 ООО "ВЕЗА"

Рполн=219Па: Электродбигатель: Nu=0,6 кВт г.Н.Нодгород,

2. Клапан  цнифицироЬанный канальны й Ьоздцшный, К а н а л -Р е гул я р -5 0 -2 5 шт 5,3 ул.Рождест6енская,37,

придод 2308 TF230 офис 34,

3. Фильтр канальны й прямоугольный К а н а л -Ф К П -5 0 -2 5 -6 4 шт 6,2 тел.(831)430-46-41

4. Воздухонагребатель канальны й элект рический К а н а л -Э К В -5 0 -2 5 -1 2 шт 10,6 дланк-заказ N148904-3

Г б н = -3 2 Х  Гбк=5%  0т=12,0кВт

5. Гибкая бстабка К а н а л -Е К В -5 0 -2 5 шт 2
6. Частотный преобразобатель VLT, IP20, 0,75кВт MICRO ЕС-51 000"Danfoss" шт
7. Комплект абт омат ики; К анал-С А У -К (Т Е 230)-Ф -Э (12)-В (0 ,6 ) шт

ПЗ,В5 8. Шкаф упрабления шт

В5 9. Вентилятор канальны й прямоугольный L6=570 м У ча с ; К а н а л -П К В -4 0 -2 0 -4 -3 8 0 -0 000"ВЕЗА • шт 12 Коммерческое

Рполн=235 Па; Электродбигатель: Ny=0,31 кВт предложение
10. Еибкая бстабка К а н а л -Е К В -4 0 -2 0 шт 2 N41/148904cm/13/HH
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11. Частотный преобразобатель VLT, IP20, 0,3 7к  Вт MICRO ЕС-51 000"Danfoss' шт

12. Клапан протибопожарный униберсальный

с электроприбодом "BELIMO" BLE230- Т

с пределом огнестойкости EI90 150x100 КПУ-1Н 000"В Е З А ' шт

200x250 шт 2

500x250 шт 2

13. Решетка канальная  нерегулируемая алюминиебая К анал -Р К А  5 0 -2 5 ООО'ЪЕЗА" шт 1,9

Лист

СМВ-3-ТКР-0В2.С ц
И з м . Кол.цч Л и с п М д о к П о д п . Дат е
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Позиция Н а и м е н о в а н и е  и  т е х н и ч е с к а я  х а р а к т е р и с т и к а Тип, марка,
обозна чение документа, 
опросного листа

Код оборудо -  
6ания ,изде^  
лия, м ат ериа­
ла

Забод-изготобитель Единица
измерения

Котчеапбо Масса
единицы
кг

^ /3
Примечание

%. Решетка алюминиедая АМН 200x100 "А Р КТИ КА " шт 2

15. Сетка проболочная т каная N20x1,6 ГОСТ 3 8 26 -82 * м^ 0,15 1,53

16. Воздухобод из оцинкоб. стали 5=0,5мм 0100 ГОСТ 14918-80* м 10 из
0160 м 10 1.96

17. Воздуховод из оцинкоб. стали 6=0 ,7мм 300x200 ГОСТ П 9 1 8 -80 - м 10 3.85

18. Дроссель -  кл ап а н  0160 по типи Д К  с. 1.4 94 -3 9 шт 5 3,6

19. Переход из оцинкоб стали 5=0,7мм 1=300мм,400х200Ь/300х200(2 шт.. ' ГОСТ 14918-80* № 0.6 5,5

l=300MM,500x250h/300x200 (2 шт.)

20. Крепления  боздухободоб с 5  9 0 4 -1 кг 30

21. Лю чки для изм ерения  дабл ен ия  и прочист ки боздухободоб П П -7 /1629т а шт 5

22. Клапан дЬойного дейстбия

с электроприЬодом "BELIM0" BLF230- Т

с пределом огнестойкости EI120 200х 150 Ш - 3 000"ВЕЗА " шт 1

\
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К о д  одорудо^  
Ьания ,изде­
лия, материй  ̂
ла

единицы
кг

Сход ЛГ4

Отопление

1 Электрокондетор настенный U=220B N=0,5 кВт ЭВНБ-0,5 "Д е л со т " г.М иасс шт/кВт 1/0,5 4,0

N=1,0 кВт ЭВНБ-гО Челябинская обл шт/кВт 7/7,0 7.0

N=1,5 кВт ЭВНБ-1,5 тел. (35135) 7-68-80 шт/кВт 6/9,0 9,0

Вентиляция

П4 1 Вентилятор канальны й прямоигольный L6=845 м У ч а с ; К а н а л -П К В -5 0 -2 5 -4 -3 8 0 ООО'ШЗА" шт 18 000"ВЕЗА‘

Рполн=243Па; Злектроддигатель: Ну=0,6 кВт гЯНоЬгород,

2. Клапан униф ицироданный канальны й боздушный. К а н а л -Р е гул я р -5 0 -2 5 шт 5 3 ^л.Рождестденская,37,

прибод 2308 TF230 офис 34,

3. Фильтр канальны й прямоугольный К а н а л -Ф К П -5 0 -2 5 -6 4 шт 6,2 пел. (831 )430 -46 -41

4. Воздухонагребатель канальны й элект рический К а н а л -Э К В -5 0 -2 5 -1 2 шт 10,6 Ы н к - з а к а з  N148904a-4

f6H =-32%  Гбк=5%  Qm=12,0кВт

5. Гибкая бстабка К а н а л -Г К В -5 0 -2 5 шт
6. Частотный преобразобатель VL Т, IP20, 0,75кВт MICRO FC-51 OOO'Vanfoss" шт
7. Комплект абт омат ики: К анал-С А Ч -К (Т Р 230)-Ф -Э (12)-В (0 ,6 )

П4 в. Шкаф упрабления шт

П7 9. Вентилятор канальны й прямоугольный Lб= 750 м У ч а с ; К а н а л -П К В -5 0 -2 5 -4 -3 8 0 ООО'ШЗА" шт 18 ООО "ВЕЗА"

Рполн=200Па; Электродбигатель: Ну=0,6 кВт г.Н.Нобгород,

10. Клапан унифициробанный канальны й боздушный. К а н а л -Р е гул я р -5 0 -2 5 шт 5,3 ул.Рождест6енская,37,

I
сзГПоа
сзе

-оI-J=3

С)с:

прибод 230В TF230 офис 34,

11 Фильтр канальны й прямоигольный К а н а л -Ф К П -5 0 -2 5 -6 4 шт 6,2 ш л. (831 )430 -46 -41

12. Воздухонагребатель канальны й электрический Канал -Э К В -50 -25~ 12 шт 10,6 5 л ан к-зака з N148904-5

Гбн=-32°С, Гбк=5%  От=12,ОкВт

13. Гибкая бстабка К а н а л -Г К В -5 0 -2 5 шт 2
и . Частотный преобразобатель VLT, IP20, 0,75кВт MICRO FC-51 000"Danfoss" шт
15. Комплект абт омат ики: К анал-С А У -К (Т Г 230)-Ф -Э (12 )-В (0 ,6 )

Лист
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Код  оборудо-  
д ани я ,и зд е ­
лия, м ат ериа­
ла

единицы
кг

П4,В12 16. Шкаф упрабления шт

В6 17. Вентилятор канальны й прямоцгольный Ld= 790мУчас; К а н а л -П К В -4 0 -2 0 ~ 4 -3 8 0 -0 ООО'ЪЕЗА" шт 12 Коммерческое

Рполн=220 Па; Электродбигатель: Мц=0,31 кВт предложение

18. Гибкая бстабка К а н о л -Г К В -4 0 -2 0 шт 2 N41/148904Acm/13/HH

19. Частотныйпреобразобатель VLT, IP20, 0,37кВт MICRO FC-51 000"Danfoss" шт от 1 9 12.2013г.
В6 20. Шкаф упрабления шт

В7 21 Вентилятор бзрыбозащищенный L6=650M 3/4ac; ВРАН9-2,5-В-У2- 1-0,37x3000- ООО'ЪЕЗА" шт Ком, предл.

Рполн=700Па; -220/380-П 0-0 N41/148904Acm/13/HH

Ny=0,37кВт; п=3000об/м ин, U=380B от 19.12.2013
а) Частотный преобразобатель 0,37кВт VLTJP20 MICROFC-51 "Danfoss" шт

б) Встабка гибкая ВЕ-Н-2,5-Н-У2 ООО'ЪЕЗА" шт

б) Встабка гибкая ВГ-В-2,5-Н -У2 ООО'ЪЕЗА" шт

г) Виброизоляторы М038 000"ВЕЗА" шт

В7 22. Шкаф упрабления шт

В 12 23. Вентилятор канальны й прямоугольный L6= 750 м У ча с ; К а н а л -П К В -4 0 -2 0 -4 -3 8 0 -0 000"ВЕЗА‘ шт 12 Коммерческое

Рполн=215Па: Электродбигатель: N u=0J1 кВт предложение

24. Еибкая бстабка К а н а л -Е К В -4 0 -2 0 шт 2 N41/148904Acm/13/HH

25. Частотный преобразобатель VLT, IP20, 0,37кВт MICRO ЕС-51 ООО"Danfoss" шт от 19.12.2013

26. Клапан  протибопожарный униберсальный

с электроприбодом "BELIMO" BLE230- Т

с пределом огнестойкости EI90 150x100 КПУ-1Н 000"В Е ЗА ‘ шт

1
сз

-о

ос:

200x250 КПУ-1Н шт 5

500x250 КПУ-1Н 000"ВЕЗА • шт 5

27. Клапан  протибопожарный униберсальный бзрыбо­

защищенный с электроприбодом "BELIMO" BLE-230(T)

с пределом огнестойкости EI90 400x250 КПУ-1Н 000"ВЕЗА " шт 3

28. Клапан обратный бзрыбозащищенный 250x250 АЗЕ102.000-01 с .5 9 0 4 -5 8 шт 5,6

29 Клапан избыточного дабления КИД 150 5

Лист
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Позиция Н а и м е н о б а н и е  и  т е х н и ч е с к а я  х а р а к т е р и с т и к а Тип, марка,
обозна чение документа, 
опросного листа

Код  оборудо -  
дания,изде~- 
ли я, м ат ериа­
ла

Задод-изготобитель Е диница
измерения

........
КоличестЬо Масса

единицы
кг

Примечание

30. Решетка канальная  неоегцлирцемая алюминиебая К анал -Р К А  5 0 -2 5 ООО'ЪЕЗА " шт 4 1,9

31 Сетка проболо чна я  т кана я  N2Ох 1,6 ГОСТ 3 8 2 6 -8 2 " м^ 0,5 153

32. Воздуходод из оцинкоб. стали 5=0,5мм 100x200 ГОСТ 14918-80" м 35 2,35
100x150 м 40 1,96

200x250 ГОСТ 14918-80" м 20 3,53

33. Д р о сс е л ь  -  к л а п а н  1 0 0 x 2 0 0 по типу ДКСп с. 14 94 -3 9 шт 15 3,6

34. Переход из оцинкоб. стали 5=0,7мм 1=300мм, 400х200Ь/200х250(4шт) ГОСТ 14918-80" м^ 2,0 5,5

l= 3 0 0 M M ,5 00 x 25 0 h /2 0 0x 2 50  (4 шт) № 2,5 5,5

35. Триба стальная элект росбарная 0219x6 Г  ОСТ10704-91 м 50 31,5

36. Оклеенная изоляция наруж ны х боздухободоб 2 слоями ТЧ 5 774 -00 3 -0 0 28 7 8 5 2 -9 9 № 35

"Техноэласт  П-ЭПП 4 ,0 "

37. Окраска за 2 раза трубопрободоб Г 0С Т 8 2 92 -8 5 м^ 2,0

38. Л ист обая сталь для са л ьни ка  б=9мм Г  ОСТ19903-80 № 0,5 70.7

39. К реплен ия  боздухободоб с.5 .9 0 4 -1 кг 95

40. Лючки для измерения дабления и прочист ки боздухободоб П П -7/1629 та шт 10

41 Клапан Обойного дейстбия
>

с электроприбодом "BELIMO" BLF230- Т

с пределом огнестойкости EI120 200х 150 КПУ-3 ООО'ЪЕЗА" шт 2
У\

/ W

<С)
§
s:
сз
QQl
сзe
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о
с:
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Лист
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Код оборудо -  
д ани я ,изд е ­
лия, м ат е риа ­
ла

единицы
кг

Сход №4-а

Отопление

1 ЭлешроконЬектор настенный U=220B Н=1,0кВт ЗВНБ-гО "Мелсот" г.Миасс шт/кВж. 7/2.0 7,0

N=1,5 кВт ЭВНБ-1,5 Челябинская обл. шт/кВт 1/1.5 9.0

тел (35135) 7 - 6 8 - 8 0

Вентиляция

П5 1. Вентилятор канальны й прямоугольный L6= 7 0 0  m V h q c ; К а н а л -П К В -5 0 -2 5 -4 -3 8 0 000"ВЕЗА‘ шт 18 ООО "BEЗА"
Рполн=233Па; Злектродбигатель: Ну^0,6  кВт г.Н.НоЬгород,
2. Клапан унифициробанный канальны й боздушный. К а н а л -Р е гц л я р -5 0 -2 5 шт 5 ,3 ил.Рождешденская.З?.

прибод 2308 TF230 офис 34,
3. Фильтр канальны й прямоугольный К а н а л -Ф К П -5 0 -2 5 -Б 4 шт 6,2 тел. (8 31 )430 -46 -41

4. Воздухонагребатель канальны й электрический К а н а л -З К В -5 0 -2 5 -1 2 шт 10,6 бланк-заказ N160481-1
Г б н ^ -3 2 %  t6K=5°C, Qm^ 12,0 кВт

5. Гибкая бстабка К а н а л -Г К В -5 0 -2 5 шт 2
6. Частотный преобразобатель VL Т, IP20, 0,75кВт MICRO ЕС-51 000"Danfoss" шт
7. Комплект абт омат ики: К а на л -С А Ч -Э Н -1 -0 ,6 -3 -1 2 -0 -0

шт
П5,В9 8. Шкаф упрабления шт

В9 9. Вентилятор канальны й прямоугольный L6=600 м У ч а с ; К а н а л -П К В -4 0 -2 0 -4 -3 8 0 -0 ООО'ЪЕЗА ■ шт 12 бланк-заказ N160481-3

Рполн=200Па; Злектродбигатель: Ну=0,ЗкВт

10. Еибкая бстабка К а н а л -Е К В -4 0 -2 0 шт 2

11. Частотный преобразобатель VL Т, /Р20, 0,37кВт MICRO ЕС-51 000"Danfo55" шт

1
5:
сз
CQ

й

г§'ос:

12. Комплект абтоматики: Канал-С А  У -В -1 -0 ,3 -3 -0 -0 шт

13. Клапан протибопожарный униберсальный

с электроприбодом "BELIMO" BLE230- Т

с пределом огнестойкости EI90 1 50 x1 00 КПУ-1Н О 0 0 "BE ЗА ' шт 2

200x250 шт 2

14. Решетка канальная  нерегулируемая алюминиебая К анал -Р К А  4 0 -2 0 ООО'ЪЕЗА- шт 2 1,9

Лист
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Позиция Н а и м Ё Н о Ь о н и е  и  т е х н и ч е с к а я  х а р а к т е р и с т и к а Тип, марка,
оВозна чение документа, 
опросного листа

Код  одорудо-  
дани я ,и зд е ­
лия, м ат ериа­
ла

Зайод-изготоЬитель Е диница
измерения

Количество Масса
единицы
кг

Примечание

15. Сетка проболочная т каная N20x1,6 ГОСТ 3 8 2 6 -8 2 * № 0,15 1,53

16. ВоздцхоЬод из оцинкоб. стали 6=0,5мм 150x100 ГОСТ % 918-80* м 15 1,96

200x100 м 10 2,35

200x200 м 15 3,15

17. Дроссель -  кл апан  100x200 по типу ДКСп шт 10 3,6

18. Переход из оцинкоб. стали 5=0,7мм 1=300mm,400x200Ii/250x150(2 шт./ ГОСТ 14918-80* № 2.0 5.5

1=300мм, 500x250h/200x200 (2 шт.) № 15 5,5

19. К репления  боздухободоб с.5 .9 0 4 -1 к г 26

20. Лю чки для изм ерения дабления и прочист ки боздухободоб П П -7 /1629 та шт 10
/

21 Клапан дбойного дейстдия

с электропридодом "BEUM0" BLF230- Т

с пределом огнестойкости EI120 200х 150 КПУ-3 ООО'ЪЕЗА" шт 1

\
/ и /
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§
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э
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I
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1 Позиция Н а и м е н о Ь а н и е  и  т е х н и ч е с к а я  х а р а к т е р и с т и к а Тип, марка,
обозна чение документа, 
опросного листа

Код  оборудо -  
бамия,изде­
лия, м ат ериа­
ла

ЗаЬод-изготодитель Е диница
измерения

Количество Масса
единицы
кг

7 / ^
Примечание

Сход I f 4-5

Отопление

1. Электрокондектор настенный U=220B Н=1,0кВт ЭВНБ-1,0 "Лелсот" г.Миасс шт/кВт 6/2.0 7.0

N=1,5 кВт ЭВНБ-1,5 Челябинская обл. шт/кВт ;//л 9.0

Вентиляиия

П6 1 Вентилятоо канальны й прямоигольный L6=495 м ^/час: К а н а л -П К В -5 0 -2 5 -4 -3 8 0 ООО'ЪЕЗА" шт 1 18 ООО "ВЕЗА"

Рполн=219 П а: Злрктоодбигатрль: Nu=0.6 кВт г.Н.НоЬгород.

2. Клапан иниФиииробанный канальны й Ьоздишный. К а н а л -Р е гул я р -5 0 -2 5 шт 1 5,3 ул.Рождестденская,37,

прибод 230В TF230 офис 34,

3. Фильтр канальны й прямоугольный К а н а л -Ф К П -5 0 -2 5 -Б 4 шт 1 6,2 тел. (831)430-46-41

4, Воздухонагребатель канальны й электрический К а н а л -Э К В -5 0 -2 5 -1 2 шт 1 10,6 бланк-заказ N160481-2

Г б н= -32%  Г б к = 5 Х  Qm=12,0 кВт

5. Гибкая бстабка К а н а л -Г К В -5 0 -2 5 шт 2
6. Частотный преобразобатель VLT, IP20, 0,75кВт MICRO FC-51 OOO'Vanfoss" шт 1
7. Комплект абт омат ики: К а н а л -С А У -Э Н -1 -0 ,6 -3 -1 2 -0 -0 шт 1

П6,В10 8. Шкаф упрабления шт 1

В 10 9. Вентилятор ка на ль ны й прямоуг о льны й L6=495 м ^/ча  с; К п н а л -П К В -4 П -Р 0 -4 -3 8 0 -0 ООО'ЪСЗА " шт 1 12 бланк-заказ N160481-4

Рполн=200Па; Электродбигатель: Ну=0,ЗкВт

10. Гибкая бстабка К а н а л -Г К В -4 0 -2 0 шт 2

11. Частотный преобразобатель VLT, IP20, 0,37кВт MICRO FC-51 nnn"Dnnfoss" шт 1

12. Комплект абтоматики: К а н а л -С А У -В -1 -0 ,3 -3 -0 -0 шт 1

811 13. Вентилятор канальны й прямоугольный 1б=115м^/час: К а н а л -П К В -4 0 -2 0 -4 -3 8 0 -0 ООО'ЪЕЗА" шт 1 12 5ланк-заказ N160481-5

Рполн=100Па: Электродбигатель: Ни=0.3кВт

и . Гибкая бстабка К а н а л -Г К В -4 0 -2 0 шт 2

15. Частотный преобразобатель VLT, IP20, 0,37кВт MICRO FC-51 OOO'Vanfoss" шт 1

16. Комплект абтоматики: К а н а л -С А У -В -1 -0 ,3 -3 -0 -0 шт 1

1
s:
сзfnCQ
a6

-QCj=3

Ос;

I
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Позиция Н а и м е н о Ь а н и е  и  т е х н и ч е с к а я  х а р а к т е р и с т и к а Тип, марка,
обозна чение документа, 
опросного листа

Код оборудо- 
бания, изде­
лия, мат ериа­
ла

Забод-изготобитель Единица
измерения

КоличвстЬо Масса
единицы
кг

Примечание

17. Клапан  протибопожарный униберсальный

с электроприбодом "BELIMO" BLF230- Т

с пределом огнестойкости EI90 150x100 КПУ-1Н 000-В Е З А " шт 3

200x250 шт 5

18. Решетка канальная  нерегулируемая алюминиебая К анал -Р К А  4 0 -2 0 000"ВЕЗА " шт 5 1,9

19. Сетка проболочная т каная N20x1,6 ГОСТ 3 8 2 6 -8 2 * № 0,2 1,53

20. Воздухобод из оцинкоб. стали 5=0,5мм 150x100 ГОСТ 14918-80* м 10 1.96

200x100 м 10 .......................
200x200 м 10 115 .............

21 Дроссель -  кл апан  100x200 по типи ЛКСп шт 10 3,6

22. Переход из оцинкоб. стали 5=0,7мм (=300мм,400х200Ь/250х150(4 шт., ГОСТ 14918-80’ м^ 2,0 ..5 S ....
l=300MM,500x250h/200x200 (2 шт.) м^ 1,5 5.5

23. Крепления  Ьоздухободоб с.5 .9 0 4 -1 кг 30

24-. Лю чки для изм ерения дабления и прочист ки боздихободоб П П -7 /1629т а шт 10

25 Клапан дбойного дейстдия

с электроприбодом "BELIMO" BLF230- Т

с пределом огнестойкости ЕП20 200x150 КПУ-3 000"ВЕЗА" шт 1

<cS
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