
О Т К РЫ Т О Е  А К Ц И О Н Е Р Н О Е  О БЩ ЕС ТВ О

НИЖЕГОРОДМЕТРОПРОЕКТ

Свидетельство № 0022.06-2009-5257043968-П-022 от 29августа 2013г. 

Заказчик -  МКУ «ГУММиД»

«Продление Сормовско-Мещерской линии метрополитена 
в Нижнем Новгороде от ст. «Московская» до ст. «Волга»

1 этап -  Продление линии метрополитена от станции 
«Московская» до станции «Стрелка», г.Нижний Новгород

Проектная документация

Раздел 5

Книга 4.1

Проект организации работ по сносу 
(демонтажу) линейного объекта

Устройство временных инженерных 
сетей на период строительства линейного 
объекта. Водоснабжение, водоотведение, 
водопонижение, тепловые сети

И з м . №  д о к . П о д  п . Д а т а

/Y / о . / у

СМВ-5-ПОС1-НВК,ВП,ТС

Том 5.4.1

Экз. № Инв. №



О Т К РЫ Т О Е  А К Ц И О Н Е Р Н О Е  О Б Щ Е С Т В О

ШЖЕГОРОДМЕТРОПРОЕКТ

Свидетельство № 0022.06-2009-5257043968-П-022 от 29августа 2013г. 

Заказчик -  МКУ «ГУММиД»

«Продление Сормовско-Мещерской линии метрополитена 
в Нижнем Новгороде от ст. «Московская» до ст. «Волга»

1 этап -  Продление линии метрополитена от станции 
«Московская» до станции «Стрелка», г.Нижний Новгород

Проектная документация

Раздел 5 

Книга 4.1

Изм. № док. Подп. Дата
/

Проект организации строительства

Устройство временных инженерных 
сетей на период строительства линейного 
объекта. Водоснабжение, водоотведение, 
водононижение, тепловые сети

СМВ-5-ПОС1-НВК,ВП,ТС

Том 5.4.1

Главный инженер 

Главный инженер проекта

А.Е.Чванов 

А. Л. Демьянов



Содержание тома

Л

Обозначение Наименование Примечание
(стр)

СМВ-5-ПОС1-НВК, т с.вп с Содержание тома

СМВ-5-П0С1-НВК,ТС,ВП ТЧ Текстовая часть

2

Введение

Водоснабжение

Водоотведение
S

Канализация бытовая

Канализация дождевая (водоотвод)

Водопонижение 7
Тепловые сети.

Перечень нормативной документации 9
Приложения

1. ОАО «Нижегородский водоканал» 
УП№ 3-9114 УАГ от 23 августа 201 Зг 0 i / 3
2. ОАО «Нижегородский водоканал» 
УП № 3-9117 УАГ от 23 августа 201 Зг

•5
О
6

а■а.

<2

to

аеа

t§

3. ОАО «Нижегородский водоканал» 
УП№ 3-9110 УАГ от 23 августа 201 Зг
4. ОАО «Нижегородский водоканал» 
УП № 3-9054 УАГ от 13 августа 201 Зг
10. МКУ «Управление городскими сетями 
наружного освещения и инженерной защиты 
города Нижнего Новгорода»
ТУ№217ту от 27.08.2013 
ТУ№218 ту от 28.08.2013 
ТУ№220 ту от 30.08.2013 
ТУ№328ту от 20.11.2013_________________

Изм. Кол.уч Лист №док. Подп. Дата
С М В -5 -П 0С 1 -Н В К Ж  ТС с

о
с

Н.контр. БегцноВа
Нач. отд. БегцноВа

С одерж ание  т ом а

гип Демьянов

Стадия
П

Лист
1

Листов

О АО
«Н И Ж Е ГО Р О Д М Е Т Р О П Р О Е КТ»



и .  МКУ «Управление городскими сетями 
наружного освещения и инженерной защиты 
города Нижнего Новгорода»
Письмо № 1239/01-12 от 26.09.2013
12.0А0 «Теплоэнерго»
ТУ.№064/36461 от 22.10.2013г.
13. ОАО «Теплоэнерго»
Письмо №640-18882 от 19.11.2013г.
14. МКУ ГУММиДПисьмо №3-1407 от 
01.10.2014 г.
15. Коммерческое предложение НПП «Полихим» 
на очистные сооружения ливневых и дренажных 
вод.

J f f
Графическая часть.

СМВ-6-П0Д1-НВКВП 1 этап. Устройство временных инженерных 
сетей на период строительства линейного 
объекта. Водоснабжение, водоотведение, 
водопонижение.

Л.1 Условные обозначения.

л. 2 изм.Цзам.) Перегон ст. Московская- ст. Стрелка. 
Строительная площадка М1.СУ-1. ВОУ-0. г ?

л.З изм.Цзам.) Перегон ст. Московская- ст. Стрелка. 
Строительная площадка N2. ВУ-1.

л.4 изм.Цзам.) Перегон ст. Московская- ст. Стрелка. 
Строительная площадка N3. ВУ-2. 39

л.5 изм.Цзам.) Ст. Стрелка. Строительная площадка N4.

л. 6  U3M .1 (нов.) Перегон ст. Московская - ст. Стрелка. 
Строительная площадка N1 .СУ-1. ВОУ-0. Схема 
водоснабжения.

4Q q

Л .7  U3M.1 (нов.) Перегон ст. Московская- ст. Стрелка. 
Строительная площадка N2. ВУ-1. Схема 
водоснабжения.

л. 8  U3M.1 (нов.) Ст. Стрелка. Строительная площадка N4. 
Схема водоснабжения.

СО
§
а
0Q

Л .9  U3M.1 (нов.) Перегон ст. Московская- ст. Стрелка. 
Строительная площадка Н1.СУ-1. ВОУ-0. 
Принципиальная схема К1.______________

л. 1 0  U3M.1 (нов.) Перегон ст. Московская- ст. Стрелка. 
Строительная площадка N2. ВУ-1. 
Принципиальная схема К1. ________

сзе
Л .П  U3M.1 (нов.) Ст. Стрелка. Строительная площадка N4. 

Принципиальная схема К1.________ ______ 4/с7^

л . 1 2  U3M.1 (нов.) Перегон ст. Московская- ст. Стрелка. 
Строительная площадка Н1.СУ-1. ВОУ-0. 
Схема водоотвода.

Ос

«о

Л .1 3  U3M.1 (нов.) Перегон ст. Московская- ст. Стрелка. 
Строительная площадка N2. ВУ-1.

Лист

2
16-U 10.14 СМ В-5-П0С1-НВКВП, тс с

Изм. Кол.уч Лист № док. Подп. Дата



л. 14 U3M.1 (нов.) Перегон ст. Московская- ст. Стрелка. 
Строительная площадка N3. ВУ-2. Схема 
водоотвода.

ЧОи
л. 15 U3M.1 (нов.) Ст. Стрелка. Строительная площадка N4. 

Схема водоотвода.
СМВ-6-П0Д1-НВК.ВП. с

л. 1-^7 U3M.1
Спецификация оборудования, изделий и 
материалов.___________________ _

СМВ-6-ПОД1-ВПС л. 1^4 Спецификация оборудования, изделий и 
материалов._______________________

СМВ-6-П0Д1-ТС1 1 этап. Стройплощадка №4.

Л .1 План тепловой сети. Разрез 1-1. S i
л.2 Принципиальная схема временного теплового 

пункта._________________________________
СМВ-6-ПОД1-ТС1. с  л. 1^1 о Спецификация оборудования, изделий и 

материалов. S i
СМВ-6-ПОД1-ТС1.ВОР1 л. 1^2 Ведомость объемов

5:

сзгпCQ

сз

сзт:)

с

'§ос:

«о
Лист

16-и 1 0 .1 4 С М В-5-П0С1-НВК,Ва тс с
Изм. Кол.уч Лист № док. Подп. Дата 3



ае
а

ао.

о
с

«а

ае

Введение

Данный том 5.4.1 «Устройство временных инженерных сетей на период 
строительства линейного объекта. Водопровод, водоотведение, тепловые сети, 
водопонижение» по объекту: «Продление Сормовско-Мещерской линии метрополитене!, в 
Нижнем Новгороде ' от ст. «Московская» до ст. «Волга>У, разработан ОАО 
«Нижегородметропроект».

Свидетельство о допуске к определенному виду или видам работ, которые оказывают 
влияние на безопасность объектов капитального строительства №0022.06-2009-5257043968- 
П-022 от 29августа 2013г.

Изм.1 - откорректирован по заиечаниям ФАУ «Главгосэкспертиза России»

Технические решения подключения сетей водопровода, канализации и тепловых сетей по 
сооружениям продления Сормовско- Мещерской линии метрополитена в Нижнем Новгороде 
от ст. «Московская» до ст. «Волга» разработаны на основании технического задания, 
технических условий, подосновы, выданной ОАО «Нижегородстройизыскания», основных 
положений на строительное проектирование с учетом требований нормативных документов, 
действующих на территории Российской Федерации и г. Нижнего Новгорода.

Справка ГИНа о соответствии проектной документации действующим нормативным
документам и исходным данным.

Проект разработан в соответствии с заданием на проектирование, техническими 
регламентами, действующими нормами, правилами и стандартами, в том числе 
требованиями норм промышленной безопасности опасных производственных объектов, 
пожарной безопасности, экологическими и санитарно-гигиеническими нормами, 
действующими на территории Российской Федерации, а также техническими условиями и 
требованиями, выданными органами государственного надзора (контроля) и 
заинтересованными организациями.

При эксплуатации объекта проектной документацией предусмотрены мероприятия, 
обеспечивающие его конструктивную надежность, защиту населения, устойчивую работу в 
чрезвычайных ситуациях, защиту окружающей природной среды согласно требованиям 
Градостроительного Кодекса Российской Федерации.

Главный инженер проекта А.Л.Демьянов
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1 этап строительства -  Продление линии метрополитена от станции «Московская» до 
станции «Стрелка», г. Нижний Новгород.

Водоснабжение

Подключение водоснабжения к строительным площадкам выполняется согласно 
технических условий, выданных ОАО «Нижегородский водоканал». См приложение 1-4.

№3-9114 УАГ 
от 23августа 2013года 

ОАО «Нижегородский водоканал» 
№ 3-9117 УАГ 

от 23 августа 2013 года 
ОАО «Нижегородский водоканал» 

№ 3-9110УАГ 
от 23 августа 2013 года 

ОАО «Нижегородский водоканал» 
№ 3-9054 УАГ 

от 13 августа 2013года 
ОАО «Нижегородский водоканал»

Продление Сормовско-Мещерской линии метрополитена 
в Нижнем Новгороде от ст. “Московская ”до cm “Волга 
(  строительная площадка №1, СУ-1)
Продление Сормовско-Мещерской линии метрополитена 
в Нижнем Новгороде от ст. “Московская ”до ст. “Волга ” 
( строительная площадка №2,ВУ-1)
Продление Сормовско-Мещерской линии метрополитена 
в Нижнем Новгороде от ст. “Московская ”до cm “Волга ”
( строительная площадка №3,ВУ-2,СУ-2)
Продление Сормовско-Мещерской линии метрополитена 
в Нижнем Новгороде от ст. “Московская ”до ст. “Волга ”, 
строительная площадка№4, (станция “Стрелка”,СУ-3)

Сети водопровода выполнены из полиэтиленовых труб по ГОСТ 18599-2001.
Участки,проходящие под автодорогами ,выполняются закрытым способом методом 

ГНБ (горизонтально-направленного бурения). Рядом со строительными площадками 
предусмотрена установка пожарных гидрантов в колодцах.

Гидранты приняты по ГОСТ8220-85.Колодцы на сетях водопровода запроектированы 
круглыми из сборных железобетонных элементов Ф1500,Ф2000 по т. п.901-09-11.84.

На сетях водопровода устанавливается запорная арматура марки НА WLE.

Водоотведение 

Канализация бытовая

Прокладка сетей бытовой канализации от бытовок строительных площадок 
выполняется согласно технических условий, выданных ОАО «Нижегородский водоканал». См 
приложение 1-4.

№3-9114 УАГ 
от 23августа 2013года 

ОАО «Нижегородский водоканал» 
№2 3-9117 УАГ 

от 23 августа 2013 года 
ОАО «Нижегородский водоканал» 

№3-9110УАГ 
от 23 августа 2013 года 

ОАО «Нижегородский водоканал»

Продление Сормовско-Мещерской линии метрополитена 
в Нижнем Новгороде от ст. “Московская ”до cm “Волга 
( строительная площадка №1, СУ-1)
Продление Сормовско-Мещерской линии метрополитена 
в Нижнем Новгороде от ст. “Московская ”до ст. “Волга ” 
( строительная площадка №2,ВУ-1)
Продление Сормовско-Мещерской линии метрополитена 
в Нижнем Новгороде от ст. “Московская ’’до cm “Волга ” 
( строительная площадка №3,ВУ-2,СУ-2)

Лист
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Жо 3-9054 УАГ Продление Сормовско-Мещерской линии метрополитена
от 13 августа 2013года в Нижнем Новгороде от ст. “Московская ”до ст. “Волга

ОАО «Нижегородский водоканал» строительная площадкаМ4, (станция “Стрелка”,СУ-3)

Сети канализации выполнены из труб: полиэтиленовых по ГОСТ 18599-2001, НПВХпо 
ГОСТ Р51613-2000. ' •

Участки, проходящие под автодорогами, выполняются закрытым способом методом 
ГНБ (горизонтально-направленного бурения).

На сетях канализации в местах изменения трасс, уклонов, диаметров трубопроводов 
устанавливаются круглые колодцы из сборных железо-бетонных элементов по т.п .902-09- 
22.84.

Канализация дождевая (водоотвод)

Прокладка сетей от строительных площадок выполняется согласно технических условий 
выданных МКУ «Управление городскими сетями наружного освещения и инженерной защиты 
города Нижнего Новгорода». См приложение 10 и письма за №1239/01-12 от 26.09.2013(см. 
приложение 11)

Технические условия по 1 этапу. См. приложение 10

ТУ№217ту от 27.08.2013 

ТУ№218 ту от 28.08.2013 

ТУ№220 ту от 30.08.2013

Технические условия №яЗ-1407 
от 01.10.2014 г. МКУГУММиД

Перегон ст. «Московская»-ст. «Стрелка», ВОУ-0.

Перегон ст. «Московская»-ст. «Стрелка», ВОУ-1.

Ст. «Стрелка». Вестибюль 1, сход 1,сход 2; вестибюль 
2, сход 4.

Строительная площадка №2.

Прокладка сетей канализации дождевой (водоотвод) осуществляется из труб 

гофрированных с двухслойной стенкой «ПРАГМА» поТУ2248-001-2008, полиэтиленовых 

( техническая) по ГОСТ18599-2001.

На сетях канализации (водоотвода) в местах изменения трасс, уклонов, диаметров 
трубопроводов устанавливаются круглые колодцы из сборных железобетонных элементов по 
т. п. 902-09-22.84.

Перед сбросом стоков в сеть дождевой канализации предусмотрена установка песколовки 

- грязеотделителя марки ПЛГ5П фирмы “Техносфера ПЛГ” и очистка ливневых и дренажных 

вод на очистных сооружениях НПП «Полихим» (см. Приложение 15).

Лист
т Мг/¥' СМВ-5-П0С1-НВК,ВП,ТС тч

Изм. Кол.дч Лист № док. Подп. Лата 3



Водопонижение

Водопонижение от строительных площадок выполняется согласно технических 
условий выданных МКУ «Управление городскими сетями наружного освещения и инженерной 
защиты города Нижнего Новгорода» (письмо за №1239/01-12 от 26.09.2013), технических 
условий №3-1407 от 01.10.2014 г. МКУ ГУММиД (см. приложения 10,11,14).

Водосбросной коллектор от скважин водопонижения и иглофильтров выполняется из 
стальных труб по ГОСТ 10704-91.

Водосбросной коллектор прокладывается по земле, на бетонных опорах. Участки 
коллектора водопонижения пересекающие дороги запроектированы в земле с глубиной 
заложения от 1 до 2 метров от поверхности земли.

На коллекторе водопонижения устанавливаются стальные ревизии Ф219х5.
Участки трубопровода от скважин водопонижения до коллекторов водопонижения вы

полняются из стальных труб Ф114х4 по ГОСТ 10704-91, которые подключаются с разрывом 
струи к мерным бакам Ф530х8.

Все стальные трубы покрываются антикоррозийной битумно-резиновой изоляцией весь
ма усиленного типа по ГО СТ9.602-89*.

Перед сбросом стоков в сеть дождевой канализации предусмотрена установка

песколовки - грязеотделителя марки ПЛГ5П фирмы “Техносфера ПЛГ” и очистка ливневых и

дренажных вод на очистных сооружениях НПП «Полихим» (см. Приложение 15).

Тепловые сети

Подключение к теплосетям строительных площадок выполняется согласно 
технических условий, выданных ОАО «Теплоэнерго». См приложение 12,13.

ТУ № 064/36461 от 28.10.2013г. На подключение к сетям теплоснабжения.
ОАО «Теплоэнерго».
Письмо №640-18882 от 19.11.2013 О параметрах теплоносителя.
ОАО «Теплоэнерго».

Прокладка теплосетей для подключения строительной площадки N4 
предусматривается: от точки подключения (существующая тепловая камера ТК-216) до 
забора строительной площадки подземная в непроходном канале КЛ60-45, канал продлевается 
на 1 м за забор площадки и заглушается, далее по территории строительной площадки 
наземная на низких отдельно стоящих опорах до теплового узла, расположенного в здании 
административно- бытового корпуса, в районе ворот для въезда на строительную площадку 
теплосеть прокладывается на высоких опорах на высоте 5.5 м.

Участок сети, проложенный в канале, в дальнейшем будет использован для . 
подключения к тепловым сетям ст. Стрелка.

Для трубопроводов, проложенных в каналах, принимаются стальные электросварные 
трубы ф 89x4 по ГОСТ 10705-80, термообработанные, в изоляции из пенополиуретана 
заводского изготовления в полиэтиленовой оболочке.

Для трубопроводов временно действующих тепловых сетей к строительной площадке 
N4 принимаются стальные электросварные трубы ф89х4 по ГОСТ10705-80,
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термообработанные. В качестве тепловой изоляции приняты маты из стеюшнного 
штапельного волокна d=80 мм марки М-35 по ГОСТ 10499-95, антикоррозионное покрытие -  
комплексное полиуретановое покрытие «Вектор», покровный слой -  сталь оцинкованная d=l 
мм по ГОСТ 14918-80*.

Трубопроводы тепловой сети относятся к IV  категории.
Трубопроводы в каналах и трубопроводы временных тепловых сетей прокладываются 

по скользящим опорам.
Тепловые удлинения компенсируются за счет углов поворота и П-образных 

компенсаторов.
Трубопроводы в камерах изолируются матами из стеклянного штапельного волокна 

марки М-35 по ГОСТ 10499-95, покровный слой- стеклопластик рулонный РСТ-430Л, 
антикоррозионное покрытие - комплексное полиуретановое покрытие «Вектор».

При пересечении канала тепловой сети с газопроводом, газопровод заключается в 
стальной футляр по 2 м в обе стороны от канала, по обе стороны от пересечения из каналов 
выводятся контрольные трубки под ковер.

На строительной площадке N4 в здании административно- бытового корпуса в 
специально отведенных местах выполняется индивидуальный тепловой пункт. Схемой 
предусматривается присоединение системы отопления по зависимой схеме, системы ГВС 
через водоподогреватель.

План тепловых сетей приведены на чертежах СМВ-6-П0Д1-ТС1 л.1. Принципиальная 
схема индивидуального теплового пункта приведена на чертеже СМВ-6-ПОД1- ТС1 л.2.

( _ Лист
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ПЕРЕЧЕНЬ НОРМ АТИВНОЙ ДОКУМ ЕНТАЦИИ

№№ Обозначение Наименование
] СП 131.13330.2012 

(СНиП 23-01-99*)
Строительная климатология

2 СП 120.13330.2012 
(СНиП 32-02-2003)

Метрополитены

3 СП 124.13330.2012 
(СНиП 41-02-2003)

Тепловые сети

4 ТСН31-301-96НН Строительная климатология для пунктов 
Нижегородской области.

5 СП 61.13330.2012 
(СНиП 41-03-2003)

Тепловая изоляция оборудования и трубопроводов

7 СП 41-103-2000 Проектирование тепловой изоляции оборудования 
и трубопроводов.

5 СП 42.13330.2012 
(СНиП 2.07.01-89*)

Градостроительство. Планировка и застройка 
городских и сельских поселений.

9 СНиП 2.04.02-84* 
(СП  31.13330.2012)

Водоснабжение. Наружные сети и сооружения.

10 СНиП 2.04.03-85 
(СП 32.13330.2012)

Канализация. Наружные сети и сооружения.
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/  Директор iieHTpa проектио- 
техшшеских согласований

I'LB- Клыков

Открытое акционерное общ ество "Нижегородсжий водокана^т"
603950, г.Н.Новгород ГСП-1152 ул.Керченская, 15 А 

тел. 246-99-67

УСЛОВИЯ ПОДКЛЮ ЧЕНИЯ
К« 3-9114 УАГ от 23 августа 2013 года

Объект Продление Сормовско - Мещерской линии метрополитена в Нижнем 
Новгороде от ст. ".Московская" Оо ст. "Волга" (строите.чьная площадка Л? /, 
СУ-Г)

Адрес по ул. Советская, д. 14
Заказчик Департамент градостроительного развития и архитектуры адмштстрагщи 

г.Н.Новгорода
Запрос М> 4911 от 02 авгх’ста 2013 года
Решение
Инвестиционного
Совета

Н'2 от

Разреш аемый отбор объема питьевой воды
Хозяйственно-бытовые нужды 
Производственные нужды 
Противопожарные нужды: 
внутреннее пожаротушение 
наружное пожаротушение 
автоматическое пожаротушение 
Режим водопотребления (отпуска)

5,2740

1 5

постоянный

Хозяйственно-бытовые нужды 
Производственные нужды 
Режим сброса

Разреш аемый объем сброса сточных вод
0,9540

постоянный

Д ля подклю чения объекта к системе водоснабжения разработать проект: 
Прокладки ввода от существующей водопроводной линии Д= 500 мм 
по ул. Марата

Прокладки водопроводной линии Д= мм

куо.м/час 
к>'б.м/час

л/с
л/с
л/с

куо.м/час
куб.м/час

Перекладки (выноса) водопроводной линии Д= мм

Гарантированный напор в месте присоединения составляет 25 м
Геодезическая отметка верха трубы в месте присоединения подлежит уточнению на стадии
проекги ро в ан ил .
На вводе установить приборы >чета воды:
ВСА: в е х и .  ВИХ. Sem m
Проект узла учета воды согласовать в Управлении но работе с абонентами ОАО



n p L / л  О'н-с е и и е  /  л. 2.
1ижс1ор<!,'1,скяii зо;1,|;юнип:-),

Тргоозалия до обесм 1счскк]о соСътилчсння ус.п-кий псоссзрйоа безсчясности;
C }v{ccm sm ju tm  mi«-ap<(hdt .-" îOpanm !кК 1юиуу!ся на :ш;пш Л~200-,!Л( фу ул. Соое,7и..ч.-)й J
iip ii jjy.ipafHKrKE n'fMjcirra в н е 11ЛГн1МД0 Ч111.и£ cl-jciI «одосп нбж ени я IS УДЛЯ 
ii|ic;iycwfrrpeTi. (для вKj'rpкялоша,ючныхce-iей маегрокииика р-зкимснд^кпся'!;
- itpuMCHcnue aalicipHo-pcrv'.TOpyKHiHiR армаг^ры и м п орп гм * iipijni-iKcacraacD ип^ж.’м с .1)--лгбы ]ie vit>it‘ci25 
яст, Б т.ч. Дли бенколодс'зггс'й vl:
- ус-\ ш1о»к>- зйтоматнчгеских jnjanauon ч-дшюшш вог«улд имиортиого паоинкидствЕ;
- ycTiiHi;iUCT рсгт-отя ix.ip-;fK давлсЕЗВЛ й прсдохрсш и гельных оаийниь па се гях €■ д тг .сп яе :’4  cn-biiit:̂  C.iJfOf.,
- прогсяйдку Ltfrcii водоп|>!Ш4^1н )ха тгорматя&иой глубине чаложспЕИ, и ш!уча!? п|:(окоадки ucriiii 
БОДиспаГгжсния Еысш? Еюрмагпапой и у о и н ы  наложения i фсду'с-мотреть yiciiBCHKC x}?vti с-го-трузионацм  
Е1ен<нл:1. 1иотиролом  1£ ус ган огет  вторы х у т ш л я ю т и х  крьл ш кпа колодцах:
- пошсиочс-нме к кадозолдм бш 1ыии.\ диамезрлк Щ =§РО-] ОООмм и болсс) Тр3г€чмзрс!кс1,1(п< дш м етром  не 
МСПСС Д ' ЗООмм;
" Примененное •:|нсосп1!э1х чается ш  ж чдиэтгпспа :iaBOA?KOJX' H3rcT0BijeHHji при лрокла;1,к!; ш тсн  из 
л I ?. I и;̂ "г и лс1С0ЕЬЗ>: 'гру«;
- ,подю1[очение к сугш стиукжим сетям с обязате-чьисиТ .'ладсной в 1>оз.тюп.) килсдвд гза исиаый 
жсле:юбег1?ннь!й дпше)р>м не жнее Л*1500тз (при г̂су-тс-тзни техтгический вазможпоста уг-гиновш

I к ъчс-̂  н и х  :<адви жек);
- при прокяадкс i;crcH кз исличтил-спс-иый, фуб (ГОСТ ]R599-200i) пргшеиент; шрок труи, 
рас'г'штаттых на мажимальн«1ер|«6оче«дцв!!енисБод1:.т ite mchix; IMlla:
- yctait(.iBK:y иллодиец |'жед1:эд0 сто 1 П1ых или пласчииткых) долхсого сечения на углак пойорога трг?ссы 
и1!Д(Иф<?К«Д5;
- 6езх.уннос о сп о а а н и с  гюд узел Гхгчкидодсзпых :^ц,||Mlжc'K;
- сйс?сгзы а£ч?р|угного водоснабжения для 11р-<1из&одств€]Т!1ых нужл аБтом<>билы1ых «оск; 

устлкжк-у 111.1Ж53рпьтх гидрантов [за кильневыхсетж; н1>д*м1ровода ди ам е 1рс1 м не м ш сс Д=15(3мн:
-  1н>дклюпс[зие (н ж ы х  объсктои к кгшорпы\1 нпд'ЯфсводгЕым и!?1ям ет.арталя б о з м с 1:к н о  ю л 1 .ео  при 
на_1и;’:!ии расче-tiL iHvtTBcpaQanjiisip нмеюпщйсн %чпас м-ошлосж и нр^шусысой сснн-чм^шзсти для ниовь 
Л0 БКЛЮЧйе%и;'Го обгсстз (ир̂ !и;-!г1оаительносз-н нкосиопз оборудовгишя is к»ир|-а-1г:ьнмхВН€ и ирипусшоп 
crsi)i:{i{iH4K.TU вспеы»ак)щи;( и iiaTMipHhix труш/провадьк): в случае <мряцз1хмьдого pejy-.ib'ii-rra pac^jera 
Л1.у1к-|»ю’1схзис ui«\u)5K-H0  после вы1к;),-изссзия' c ie r  с-рсдстй рскязсгрукцин RHC с- mvieiiuil 
HRCOcnoro 1:-иирудо,вап0 Я (нкикшад сисз-ему :>норгоС[1абжении ВНС) п пврек-шдк-и 1тзу6 олров<1д<1к 
увеличения ихпропу^;ккай способности:
-  устан,С1БРг‘ г̂ас и,''1Я1ьрс1л-лнруемых нроводои ид подка’ШЕатощнх ксь’У^прнэводзхихтгасоеньгхстапцнжх. 
Дояошсител ьн htc условия;
Эакчиуч2ш ь  -(ю гощ в /,'а та-')к-гючелм' к  сш:те..т еО(к}£-на/.т'ент.Ври п/мм'кт-и ооы ’.^ /а  к>рег)услю/пр0ть 
/н^сст-^^ не .wuVji'f шрмтнт;ю,.‘г.> иег{} до сте. eodoeoda ,Л JO/'Ым п;ш лзыш^ашть £.'.-х> р ш ’̂ь'&цеаие с 
yvpmaw ОАО "̂Виже:<1>ррдскый оод1шта:г^' М  2/11-2-}2/4f}-U J J от 2и.06.20?3г. при 0&;Ш7тгг,нг1м
Ci/гласшстиы с айи-и гг. fllheci?pO()a ш-йатвЫП f  £етями^(^форл(^я о уст т ик.т рм Ью  дгщ^леятации. 
с«ячаяшт со cmj>-HOhi,modoM в  жсп-ю ц  тсггшионкт! т м.м увит ций  нлг Kgbfsanp.yHi^in и о1ш:г)ечсажл^ 
рг:'истр1.щт( припа щуптцип. ат -т н па шя>аппы? объекты. Konvu tiOftyMeiimnH.nodms^ ДОЭАйа'иг 
oбьe^Ш(m и ггх' t^GTva рач1страцию,пр€'('к:таттъ в ОАО Пы:жж.г(.уроЬсшй т йоканш ''

Для подкдйчсмши <н>т.̂ кта к micri>%<e вод<н>-гне.цс-ния разра;хянгь проект:
Прогаадки кыоусш хсуч^щстнущщсй гш-налитциохспой Jл̂  нl1и Д= Ш Ьтл
науж’д тутлщч-етк-м н ш)))Л1т7Кур Д~Ь1Щ-12йй.м.=^ по y;L Иптер,чацш.>на.чшпй в paiioiie д<ша АЬ 7 по уд. 
('т т и:кон геш I I  иарнапт: к 1-.щ шгжФИО.щ- кан1ьпшщиопно.му !Ф;шхктору Д=1420льм
ш у л . MiXpcLma
[ IpDKJгадки кяиаЛ133аи.>п:1ННОЙ ШШИТ1 л мм

П'-рсклалкп (;чъ:-нг|.;>ч) ьатшгл шщоюсой лиыии Д=
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<Л?г1стыз j’lOTjtOB в Mi;c-ra-M присоедтзпсния подлежат уточнохию- но стади51 просн'гнрс-ваних.
П р н  iMinfRiSiiiTKC п |» е к т а  вн^н.нлиа.чичиы х сетей  подоогвсдеиня и у зл а  п о д к л ю ч е ю ш  п|;*ед>'смотреть
OuiH BHVipm 1 .к т |дл оч л ух  сеч cii -lau ipi.HiiiinKa -  рексвдй! i,iv4rjx:!i):

при устрожггкг жс;лсгдабстс'тшх m ic p  л |и колодцев кред}ч;.м<чipe'iь их выиопнсннс m-j 
суль<].и-||.)и-]ч',1Йюло UCMCXET3 и.чй D6jiMri.iMjifji£b3MH Езззп̂ три плйсткк&выми штсриллями, СТОЙШМП К 
«IU40 во й » к ippciHi-i и ;

прокладРг' ctfitH ьины.ш’й^цни на н-эрмятинной 1'л>т1 ин!; ‘̂ кии.'женин, к илучас- 1зрок1!;ди-и 
aiuanHjauHonuLix линий выше тсорштаасзой npSc-utbi ■заяожсния прсдтемотр'тк. >тспдс1шс труб 
керам.амхш или DKCTp>"]}foni!bî  ̂ iieHoiiDJEHcrwpDJiOM муег‘апсрт.у а-орых^тотлягощгЕХТфЫЗГйГ.: иа кимодцах:
- прымсноние К2яшж.',ац111'>нных ндиосных сганцпй ■̂ a.KivU'.rrtim ir-mjAiHjifem-isi с усф^.пйсгвом ’Хи.яавнол»- 
т\'тса nacoccBL
- )-x;-iuH(iisj4.y когьТ]р>эл[л1тьтх 1:чаг!а:ич:йЦЯОПгшх к-элодоео и оборл-доааяис и х  расходомераш£ н усгр^дасгвами 
; 1«я отбора iipiM) L-j-UNHbss, к-1.'д;
- диаметр >Х1л од |^ к  ИИ RHORb пр^дкладмвеемых Н (иди) гкф-гкзядыкац'мы.х яиннмх is.'pivti^Kui ю^нйлзхмции 
{'За ИСЕСПЗО'£СЗШСМ БК}ТрНПЛ0ШДР'Е31ЫК С'СТСН предприятий) НС мснсс Д=1500мч<;
- хачену (шеаиы'ккодсхдиев та коиые (жел^обегоитгие или пластешвые) дг{амстром ос мепее Д  ]51'К?мч;
-  и коллекторы иищ14гаром Д 4Й0им и кьиек поп,jciмнен ие iipi)vi:iBivt«4b в еуи^жгвуки!^!!) кол«1д,1| а с
зам свой СП? ня ж ж ы й;
- о б я з а т е л ь н о ю  у с т а н о в зч ^ 'ж и р а у я о г .» 1ЕДСЙ н а  в ы п у с к а х .о т  п р е д п р и я т и й  оби^^стЕснгиото пит<знил;

-  п р к  згал^тщзтс в зд а гзн я х  13 соор>ж езтия> : п о л и а д ъ т [1,зх п о м е т г п Е з й , оборудсв асзЕ зЫ х сатгитартЕьз^дй 

приборами, ficip'ia ихп^рых распал<т:ены нижг урь'кня лк!ка Г>лижай11>г№ c\«'jjpoBoni клкн?дпд. 
п р сд у с -.ч о т р с т ь  WT[?OtiCTBO о т д е л ь н о г о  BiJnyCKfl, ПРИС0 СДНН1::НИС к с и с т е м е  нар^'^-н^й  

Б ы п о л зт и т ь  п о ф с д с т о о м  м с с т к о й  зтасосп -зй  стазтцпт{;

- 1к> нанерзпенит 1’фаигс?лы.*гва кана.!|и:-1ам.и1)н н 1>1.ч селей выиолилчь О(’к11!ел,015а1аие uiiyrpejmtfX
ITOECpxiiOeTC'H ул ож ен  4W< 'фу{>1>[,|роводоБ устанОБюЛ. теле Р.м’̂ и о иного кинчрнглн с- передачей \iajepna-iifK  
обследовагЕИя ОЛО водокдгзад:-) вмсстс с осталы^ой исзтолнктсдьЕЮй дою.-мснт;яодсс;й;
- перед in.viHJiHî cH нем иапорний каншп1:1Я11,ии к сииччгие с-амо^ечноГг tcaEia.:f(3:'jaijHT3 преду^смотреть участок 
сз.мотс’шого трубопровода с у^-фойствун колодиа-з'51«ит1;ла,
]СачеетЕо просзаьолствс[313ых сточны х ез-од, сбрасЕдаасмих б зх-родссто  квнадизйцню, до,тагно 
соочнечигвой-игь Правилам upne%ia up(iii;sui>;iL-j'ijeitiibi.*s. сгючлых иод о гс-родсхую М1Еал1Езацпю 
г,Н -Н овгородя, удт,ир-*:денных flocTaHiJHjFCHHeM Глы.кы йдми нисчрации i-J J.1 ltusn>p.vi.a .Y-i 9 4  от  2 6 .1 1 .92r. 
ДОПОДЕЗИТСЛЬЕЗЫС УСЛОВИЯ:
Лакчшчить Оигтюр на поок.чнпенш' кси а п ем е  тудгнут^детт. / ip i  проеят и об-ье^то пребус^^-ть 141C€W- 
е ш' ш'РП’ж Hop.vafK.f)m нет ik) с}-7м.т>/1.1-гш Д-142(Ь<л1 и-т ны/голнитн ет pcii.-neniefiue с йт’ьдл)'
ОАО "Ниж'сгсч'юдскмй ео()окш(ал'' М ’2/11-2-12 / 4 0 - f I  ом  20.06-201 Зл пгт т1я-/-м с adu-v
;-;. И.Н.^Ык(П(шй е  сет лчи, оф0рл 1-я й у ш .  гшряд/-Х' докумс.чтацш, cgmj-i,' со c.r//p-i.'cm, s  -/ксп-t-fo w
??ог№даго#?с(̂ й гсо,к^уя-н на кайастр. учет  и uuei:ni:4.per'ucffTipmjuii njKmaMyHias. си€кгл0-и ,ча созй.1Убъет 1Ы. 
Ko№ttit ёокум,?/ётоб, ,чодтв-е cos/Mmie объектов и ;ix го< -̂'д. р 1<гш:тр(лргк>. п^>е()»-:т.в ОАО 
'Чf7JM'v.-'AtjX)4cKuu m.H)manLL4". А нш ог.у .п .М  3-9}35УЛ1' от lO.Ot).2013г. выдй/Ш по зо т о гу  Де-.г!-г'л ;'ршМ! 
pt7semmiH N арг-р^ы аОм-.у p.fIJfoH.7.opo()a. При щфки-и .к .нал. к-л-шии нк'оО.ч.с/реду'си-ь .vcp-я, 
iiCK-(,‘/pf.m!maki/n.ie i'moKtjtj- из пап. к-лшти в iipocufn. .¥лш{шг.

При ртазеприии объекта предусмотреть соблтодетгиг сазг£ггйрзю-заш1{тио11 по.иосы сстсн н,1,-.щ.̂ [:найжесг[|.ч
и .'j'i-x.iLiyHraiiiii.wн-:>й |ii.ijji.;ici3i ueiisfi нани-т.Ш!i,nn.
ЗаклочитЕ^ договор с O Atl ■’■'Шзжсгородсжй водоьаиазг---:- на об>я:иечгние к средегвам!г5
:^ас-эр(1Й111.1«:н сс'.адагнюстн подесдомствсзгзти.х [К^сурсоспабжазозд'Е] органиадиин коммуникаций (сеш  ез 
сооружений н.йз1Ш]и:к111.ии- силчшзк каП̂ лИг. 110)1а.‘.|Д10ЩПХ D грапЕзиы огвсдснного !1лд
стоодгсльство ’зс .чсльно 11 •> y^3acTh'-j.
Суи[шсто:до[ш'3с Л1ШНП водопроводй м ш йкядэликн . попадйи:'ахис под часфчн-жу. liep5к.llanынДlO.■'C,  ̂
настройII 1лкйЛ1 д.;; иа'Чйлгй строипельстод <у5'ъектй. I[ерезслочегзнс cjn iccT iJ ji-o o in s  зготрсбитслсй на 
пер ел аж енн ы е се г и  К'ИДОСПДбженин и .ча1агк1и:йиша uWti<Ln3.!feiC:H ;ia счетСДСДСТО ЖСрОЙЩЗЕКа,
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Н а  П 0Д1Ш 0Ч с:л5й к y.i:-i,t'''it:wcrtii.'.i4 с ет я м  п с о о р у ж е л й и м м  в о д о с и з с ж с к н я  к  kehhcfh?;iiihm  и i n m j  и х  

ВЫНОС т  Х)ны cnpi;-i-T;-;,riL.i:nri зтчч'ш ть ипсьмвиксю С-СГЛПСПС з.чадсЛ1Л1ен (?ко1::|у:ггн,рутоией

i 1ерсиоженНЫ1,-: МуТГИЛ.И! ia.lb.-lhlt: bspyjcribit; ftiTK ВОЗ.ОСГЗД̂ ЗЖОиШ и каншшчцции ЛСЛРлОг-СМ CuGCTli'SHhC.CTbtO 
мучгщипдльгзого <;1>ряч1:'кания: г. Н в ж и й п л  Нс-вгороиа.
П ри 0 роекг11рохаиз1и ларз’ла[Ы>. L-e-iL'ii Бодосидбжения мг кзидлизшхии пре.|,усм^-|р.ша1 >, м>; трассы 
np-BiiMviissL-i р.снчо г31С прОйШи1\  чястск дсрчи Гк 1ИЧПН.ЧЧ), в  слтадс устапои.кн К0 Л1:.,Ч.ЦМ я ороч'ЗЖСЙ части 
л.^^plJlи lфcдvv^ютDCTL■. М0 Н112Ж ПЛИТЫ дорож ной Д 1 Я n o s  тжсйлыи cMDipriEDJi люк (папpi! 11 ер ЛД
б).
В coo-iHCJxi'iKkn С ,цейс.тЭ}'10Ш,им :екх1Ноаатсяьс-1В1.)м РФ тгатл УЯ поБКточ-йГте (кТнекта к ойстсш м
в(1д<н:нап-А-еиия и водоогледения вносится на |»снг.>»аиня гаключегпюи> с  ОАОйЯижсгородсккЕй
водокаиад» пу5'личзгозгй,ч;м-чн.ора ita подкиоченис.
П одетсчссзие ичскивягх объсктои иредтсмотргсгь к ирикиа,|,ыва£;Уг.[М Е]15'Трикыдрга.1ьным с с г м  
ЕЮДС|Ц.|>;м«(да и кинялизащзи проект прусмой зас |р>йки сиг-лясао просхтсзим ни1р;?:-;ггл',-г ка к^тдый
iiycK>Boii КС.1МПЯСКС-,
Ro кзбс'дсасшс заюи.менин кодвзльиых и полч-тходе.юъных У1-;)-«е11к:ний из сстсй DDД̂ >иp;lвcт.̂ a и 
кпнйлгшиии jiir-ipu(Kri3Tb мсроп{зии1тгя iro захвдте (распортсснкс Г:гаиы адч^иннс-трйщзк
Гс'ролл Л'|1-241 от ,28.10.94).
R сл>'чае. если дросктп-Ч д^жумснтацпя па обьею  1 Г1.уг.лсжзт госуд-арегвеииой (н-ггхкл-дарствсзшой) 
эк1.'1 шртизе. ■sasas'TtfjR обн:!ан /ю  ня'хаяа « р о и  гельства бсзоозмелл.но iit;pe..(ii-i ь ОАО ftBiiJiocropoACRHH 
водоганал» 1 лкимплир (opHra3iaJr)pa:-i,4!:jEM 41роскт пар^жны>. с.етой Е0 ДСм:1 ].аб)КС[ЗИЯ w шналилашл]?) в 
полном 1?Гум:ме, а также 1 этаемилкр (оригипал) ранл.сага '̂ffcpcJC-HL шхжг[зерг]С?-те?:ниче1;ких мсропрпяго^Й. 
сцдсрокднис Txs:^HCinora4CCT®xpssiieHHHX^aapau<riaHH«H н >твсржзсштой и усч ал он .мен ном пор>1Д]?£ 
||р(кгктн1>й доюдасзстацпи с шяеисй положиз-еньнрго ■зшшочсззпч' госул.арсгксннон (на:х>суцарст1!.еинч^й) 
;жсщ срш зи.
П о ороектззсч! ■ао>:̂ -мен-1г1г:|,ии З1 й обьеит, не тю длсхаойй п,5су..|дрствскнон (iLcroc^^apcrijeHHsiHj.-i^h-c-ncpTMie 
зака.гчик 1)Г)н--!лк до нзчалй стр<‘Л1 ге.1ьства прелое гаяить к О АО ''«йсксгородский is(i.i,titcaHajr^>Ha 
ctirH iicoftaK H c ш 'Хйстп со сугл егсгЕ м л  Быдапг1ы?л yc.il гж 1ьта п с д г с ю т е п к -ч  2  эк{!;.чплнрл i^^p5]rniia.iia;ipii;^..ie.iiu 

■хПроскг1шру;Етгыксе]«й кодосш бж епия и гавзлизапии»!! ]н?лк«)Ч1 uiyhi^Mc, а таккс 1 эюемплйрр;-гкрл£ 
■<11еречель икдсенернсьтеашчески:^ мероприятий, Сс1.*1ер:«анис тсш олопзчесгазх р-еайн и hj> рачработаспюй 
и у -г в е р ж д е к н 1?й в >-стасюБде13ио,м п а р .д д к с  пройсгноЛ ,ло,ь-з-'.чслтаяии. Согласи 1ШКIIс ОАО  
«Ниж%:п?родсшй водсихалшзк- ироскгаой докумснт^^дии дсйстии'№льна к чеченца 2 лет с itoNfeina 
CDOTCODaniEW (ill? us lloJidC vpOKl ДеИСч кии ус-ловЕЗЙ П0ДК.1К?ЧСНИЯ).
Строительство (исрскпадру) и чинтаж B3ierfJiOina;i.uHHhix cc ic il н \'эла лолшшзчения и соортай[1ий 
йс1д,чьскг1 5 ж 5 виа п 1гйнали;к1и.ии <>й..скта пр>и:{всутт1 , по утвержденному проекту и под т^хггическиу 
ьг^интролсм 0 р£ясгаии гели 0А<3 «ШП'Ке( городе кий водо 1ганал)>.
ГрахЕипы ..>ы:-илуа!-ацнаняон OTiitriсгкснноотп !Т0  омлужин.^хник^ сетсЁ и сооружений 1м.\носнабжсЕзия ш 
|<аишжчацц|| фор.чирчотся иослс зы полиенин ншдаз'шшм теловтй пол,к.иоченик и сда'пз в ОЛГ) 
{<Нижсп:>родс1а1 й Еодо1\а 11а>.1й кс.пол1 Штел'£=н<?й до1о.'МС31тапии.
11о оюсзчагши Cjp<iwrejir.cTS8 ooiiercra и сстой к псл-г/выполнить нсин^щитсмьную съе.мгсу сетей сшсаш-з 
спец} 1а .1и;1иронанн()й организации q гЗДЕЗСсетгие.м на города. M 1;3W  и лере;|.!ггь оришзгпл
кси4К1нитсяьиой CK-Miai ОАО <с№шсгородский во.иоказ1 а,гз;оЕМССте с  сздии'л ;.<H.ie'i,t3LiHpoM испол1 [И1 е : 1ьной 
дозймснтаипи riacejTi и соор>:«С1Т1-ш иил^зсншжсзнзя и Ш(а.(и:-й.и.ии кобьекп'.

I lacitJMHiHtf у с л о в и я  ДСЙСТЬИ1«.1ЬНЫ д о  2 3  Ш Л -с т а  2 0 f f J г о д а  .

Ha4aj3b«MK4H'i№Jia подклю чений '________У FJf. К рас1т ш  /
>к:т-?линзе-1ь: Г.--/. ■ ртллпис!,) ФИО

Гел.‘ 24Й-99-67 

П «аучен4к

11{Н.МСГаКНТ4!.П-. Т4Ь’?ЛПЕКа    1_
ФИО

2У г. те,ч.
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ТС% ТГИЧ4Ч KHS, <.4>rJTaCi>tHtHJ I ft

. t /  /7 ,/]. jQj,jKf№

i4
/ 7 p i / A o ^ < : e m / e  ^  //. /

V’' Огкры§oe акииоифное оощестно '’Иижегородскийводокансзл''
611,1450,..]].] lujij ирол ГГ’П- ; 152 у1-'<срч -̂нск£.я. 15 А 

га.. 246-9и-й7

УСЛОВИЯ п о д о  ИУЧШШ!
-Л2 i -  911 7 ш  г  23 ащ услш  2Ш З г Ш

Г>1гьек'1' Сл/р.юмека - ^^klцeJ.^cкt.н(Jшmni .чemplX^P?л,ЧШ.•.Ч7 6 Ниж ием  
.Ноа^готсс от он. "Л'19С,'&У.Ская" до Cfn (стр'шпте.-'к-иш рлтпш’ЖаЛ'^2, 
В У - /J

,А.чрсс
Зак;:11'шк. Д1='парта^ынт ^paLU>c^p(mme.ih.4(h'if ра.1:/т.тг1Я и apx^Wl0^mypы Ш>-ги(а(€тр£{{та

г.Н.Йоегсгрч>да'
3aitpi)L’ дъ 4i,42 от  .')2 rw.rv'f'??rjT J fff i ;«н!и
Резпегше
И н№(,;тици1;-нн5нч^
(Jous'ia

Ш от

Разрешае.'иый о тбср  об-ммя п н тм бо н  воды

Хс«яйе1'н,енко-бутО!зЬ1с ТП/Ж1Ы   5 ,2 7 fО_куГ>.%*.’'->мс
Проилврдсгвекные 1зу;кды    _ ________ h-vf?.'л/̂ аас
i Хротанопужнрныс нужды ;
й,ттрс]тсс пожароггшсзшс   л/с
ииружисй пожарст^/шснис  [5________ .i/c
ав-|1>ма-1ич;ееное noJKapDiymertfje  -i.-'c

pci'̂ 'UKrtpcifiiieHHs ('in'-iiycra'i _______ ьгхстая111(ый_  ___
Разрешаемый <)5ьем wvpoca ки)чны,.ч нйа

ХозяйстЕсшЕС-бытоЕыс Kv-;ica».E  0,9540_______ гг^б.м/час
! 1р.;л«(я::',1стветЕпыс Т1}01сды   куб.у.'час
Режим скрпш   ̂ тстпотатй

Для пздк~.чтч11:нн1н кснсдеш» шалоенаПжиинм ра:5раГк'.| 1ач ь просо:
Лрогомяки вводя от €}’щест0ую щ ей  водопровсцуноЛ ,|инии Д  Jflfl мм 
па V-V. Мстуфикуиурной (лыйия т ут т м т )
Прргагнд.кп В1уцн1р|>н15дн1;й _1ияии Д   мм

Пере и. la, \ш  ( н, ы и >.,и:а) iMSAOnpoisoaTSOtl ЛТаТЕЗИ Д =   ММ

1 'аран i tipunaiPibtit :-зй310|:' в мсстс яриождикснля состйзмет 23 ч
Г и 1д&^мч;; .̂кай отастьх) аср>а трЛ'бы а мсст: пргзссйдкнсния шуце-жя! >точнс[згсго im скздия
jipoctrrt-ip-ii кя кия.
На эзодс устяЕЗОВИч'ь ириВоры уч^га н»Ь1,ь1:
В (Ж  £ У /К . MSnol tJSTF.R, Sipmefts. Sensus
ГТргжкг уз. I a у ч е т  ьоди согласокач ь л. Упраолспки по работе с збонг^ншми ОАО ^:31ижегоро.осжй 
водокаяа.1».



/9/:>cAic>^ce/-/’̂ y £  £  /Г. ^

Треоозания по обе-снечгнпю сс10лк),-1ени:* ус. 1:;вуй 1>:ожйрЛс4 ] 1ж-*!писи0 £‘; и ;
ДРкЯ liQpVM'.hiA'.n j (п> н^.щь'Ь'Л ;по]Ж*шы иа ;.ч?,7ЬУЛ’йпгх тнН’приШЮа
dbiv-itmpuM Ht' Mi-Tjce Д= J j O.mm.
П р и  pu^paiJoT K e 1Г|;и:||С'кч-а B ise u jo j i ia .'H i^ H b ix  с с 1 с Г | гилч^игиабимчиш  ш V i i a  is<.5:ucan',i4(jiiHi£ 

«||теду«.':?г1отре1 ь injVA н ну|рипли]1щд|.:1чн ых fx-ТСЙ зас грч:-Й1Ш1га -  pc;K»MCr̂ :j.yt;i-CH':i:
- npiiMcirejinff . f̂JiiopHO-p^QTTHj^yHHipH арматурь! им.иортного пр'оизоо.лсч-к.ч со сра-ю.чч с.-текбк не vichcs 25 
лег, 13 -1 .Ч- '.ij!si схзшлодегйЮи устцдаэыаз:
- ус'1 анчику- а в то м а ти ч еск и .» , к д и п а п о и  уд ,ш гснт1 Б о ш у х ы  им1К)р1 H>:im п р о и з в о д с т ь а :

- у с т а д о ы д .-р е х у л я т ч ф о в  д й в л стгя н  и п р е д й ф а т г и т ш ж н ы х  к-иамянов н а  с ег я А £ ,н а и !.1е н и с м  с » ь .ш с  6 ,()ц т м .;

- ири-клади:)- «"гсй зоди при водя на ircjpMDi'HEHoM гл;-бипе за.1И)жения, я с-лу̂ гас лроы 1ад,к-и с-?хсй 
н15Д1.’с;.н̂ :)Г.1Жсню1 оыпй н;?рмативхюй туоины  :;йложег]гзя угсплсггае труб .^ь'стр\1 []опта’ТМ 
п сн о п о л и сш р о л и м  и устаЕзовьу зи-«,ры?; >ф;;|1ЛЯГ0 щчл крынкк- нй колодиах;
'  riO ,.jjum >4eHne к в о д о в о д а у  Г к и ь ш и х  л и а м ’е г р -ж  (Д-нЗСЮ -KiOOmv; П 6олс;й} |р у )х ;ч 1р о в о д о .У  .дио-ч-г ф оч< н е  

м е н е е  Л  ЗООмм:

- применение taiaciHiHhij; мастсй н:ч исыкзтилсиа 3SLm.vti:Ki?ni ичг-отов,?1СШ1 Я при ири^ 1йД5КС сстсй и.'5 
п о лиэтилегкш ы \  -фуб;
- т>лк;1кгчснис к  о т ш с т у ю lUKLM сетям с скщзатслызой заменой вредного вюлодиа на н|,шмн 
■желй,К|б<-то];ШЫЙ д л а м с 1р ,̂>'л л с мел ее  Д=15ОД>зм (при <,'.1 1 1 'у 1гтгвии тсшплсскоП bo:imv?>khdl;th устйноает 
СК-.?К0Л0ДС-3]ТИК :-ia. i,b и жон’);
- пргз ispcitLiaijK-c; с с гс й  H:'s И11лиэии1С]гоЫч1.5\ ’ip y x i « Г О С '!' 18 5 9 9 -2 0 fi'])  и ри .м енснм с мар<и( jp y i) . 
рае-ичл ганны.:'; j i f i  ж - к и л 1Ш1ьнао рабочее  и^хк.1Енис .воды [зс менее IM rTi-i:
- у^тановз^' келолпе» fжс..1сзооето'нны>с иди пластишюыл) иално.п? ссчспия на углах поворота трассы 
R-адопровода;
- бстонпое иснаканис п од  y;w.i ;>г;чнсо.1ЮДСЗЛЫХ .т^чвижек;
- слстсмы o 6 cipoTt]o.p;i й0 ..1,с1снаСжс1 Ш.я для 1фоичк<>дствсР13Ь1ха1уж.цар.-| £:1м«'к5иль 11ихм оегд
- vL-i-aHi.itiig,- пож артгы .^ ги .м р я н тса  н а  к и ь ц с Е ы х  с с т ж  в о д е н ip w -iv m  ди.1Ш С т р о м  !.те м е н е е  Д  1 5 0 л ш ;

- пощ ш очетгие нойых объ€;1а-он и нflпop^rы^f ио;|д>||р!Ж1 )лным сстжнх гсиар'юиа нш мош го только при 
палячии ран:чет! ,̂ подтверждднмгасмто Ехметоцайся -̂ aiu-sc мощности п пр(мп-[:вдой сл 0 с0 б [|0 стл ,иш вновь 
11С1д,юш.1’1йсмого 015ъек'1 а (!1роузЕ одн 1 -ельнос1 и. насосного о 6 ору,мрвян.ия в шартальпы>: Bf 1C и лропусмю й  
с-пособтгоетй н€на;кжйю.щих ез иаипрны.х Tpj-'Oonpcnsci.-i.siK); R слл-мас с-тркцапелингио результата piscHeia 
под);:тго4 ек ие к̂ :кзм-гж1зс> noujte вьшо.Л1 1СПИЯ счет д-рсдств закагмика реконсгрукншз ВИС с ;-и\4еной  
:iiai:«K:Hi,in,) <)6 арулоБаи1 1и (икдю’-зая систему здрргосхзабжении ВГГС) зх псрсхаалки 'ipj-tlcurpoBoaoB для 
уволичсзЕИя их ггрим>х;кнон способности;
- уетап-ггику чаитстнс-рсгулируемых приводои ка т.'днзз’шваюхогх: ио.ио про полнил насосных с-шнцнн.-»:.
Д1)31 i;uJ и нч-о.тыхыс услог»1 я :
Заключить дОсхтор яа т.нШЮ^^Снги- к сис'шелй’- в/ЖЮС/шбженик

Д ля o^bCKta к системе водмугнсдення раграб&тахъ
Л р о ю га д кц  вы зтуста к  'калшлг-!ал1М1,1н н о й  лтиЕИл Д  250  м.м
шу'щей Offi mo/hvf^hLx пашчьот.т Н1гж"ег0/як}с'к!>й ррлицжм Шх1 П аириант: к cjiijecnieymiieAiy
mmpi/OAi}' !-1ш у Ат ю ш ю дсксш у т.г-штиуруД 142Омм m.> >■'5. Стеи/скай 
Г1р|)л.1д,дкн >э.Еза.иизах1иолн1)Я .чннии Д“  мы

Г1ерси!и;|.Юд (вызюса) >ганалл'-кл,ш01£]Г0 Й jh ih h h  Д мм'

0-1 мез-ки лотков в >1ес1ал приаждзхясзгн'я по.^,1«жат >точгзспсз)с- «а проскгировапгзя.
При ра,чря€м:>Т1че Mj»,R’K-ia кн4‘пл1:«1й.'«/чиы\ естей водоа!«идцнлм и узд;з под&ис^ченнм лрвдус.чотрехь



/У рш от eu i/e  ^  /j.s
(яля ciiiyTwKnj:u!iui;io4 iru;< ĉ г■leц :sc грч>нишвд -

п р и  v c i p i j i k  гве жсла^'.''?<е'| |;н к ы х  гЭ М ф  И-П: i;;:.ki.4UCE' tipcvivi^M'-'i р е  гь их  иы иО Л пениС  ИЗ

супы|ш1)ст15йКОГО цемента яли облидс,'0 .ашс.мм<-1 >инуфп иластпкозими матгрихлыми. сюйкиии х 
(<га30Б0Й>;’ КОррОаИЕ]!

l̂p|.)к.la,1,(̂ y ctrj'cfi .1 к;ч HijpwaTHDriOtf гл]д;инс чяп^жения. н с.тучае  прозаади:
иглналичацигхнных линий вьлш иор»«-3£>ХИВН1,5Й с.чуЬины на-юзксапя п р сдусм тр егь  yieiijicnne jp>« 
['Х’рЯМЗИТОМ ЕЗЛЕ'! О-КСТР'уннОи ЛЫМ псиоиилисгаролом и- В п;рыХ }ТСП.Т!Ш:01ЦИХ крьп.гм_'К- ни к;:-.1Р,;|,'!11,дх;
- ггрименение ошга.и-гзици-авных иасс-сных смштцпй заводсшг-о и:-!г.п-г1)клеиия с устройсг2-о?4 ■•■аглавного'-̂
пусш нйС(1С.1>к:
- ycxaiiCBJQ'ю:'!1трпд1ьных гсштйли:з.цезо1Ш£,[?: :>зэлодн1-‘н. и ■iicuipy-i.iiiiai iHe их расходомсрями и vcTpoiiui-RaHiii

от-бора пг)об сто'зных ko,i,;
- диамсзр кыодцеЕ 3ia вновь проюяя.ываемых и (или) iiepctaasKfHicMWx -ihhiihx гйзгали^адгоз 
(за Hc;nr,nKrjc?HMCV5 кну|рг1площ)до'[-1ых сстсМ пр-^дприл-! ий) н-к неие:е Д=1500т1.;
- замену врезных ко:к'|Д пек ин ионые (железобстолныс hjjj.i п.1ас.ти».:1вье),|.йаметр'0 м ncMCHv%. Л-=1500мч;
- к, к(1. 1. 1гк-н>ры дламстром Д-^Ги^мм и кыик лод!акочстшс а р эи д а о л т ь  в месте L-yii(,st-ris)Tomcro колоявд 
3-а.м«?н»>й СГС.1 на H(fKhifi;
- обязатсльггао тетаноику ж.иpl::)yJl0 ^̂ иreлc•■й itn Eunytricti ;̂ i>r прсдприя-тй оСчхествегзпого пмхзния;
- ири na.!in4'f3H D зд^шинх и с^маруженинх подаалъпых помои^ний. оГй?ру,чойш1з1Ьтх саоктарнымл  
при'!м)ра%1 и, fKipia ш то р а х  рч'юполго+сены ниже уройлл лза1-:й блцжаМтеп-! L'M«ripi?uoiо колодца, 
прсдусмстрють ус|р..:.йс1'ио отдельного выпуска, прнспсдипение тс скстсмс наруж,но11 шны.1и:1ацйн 
выполнить посрсдстьом мес'шой насосмгой станции;
- 1И.1 .ЧЛНерИвЕНЗЮ строитсявдтва каншш iami'OHULTX CCItii выполнить <lfic.li;.'IDBa)IHe Бнутрсдиих 
noBi:;p>cHOL-гей уложснньхх трувдпрокодсш yL-знншзиой телевизионного кончтк.ия с З1ереидчдй ш терналов  
обсасдовсшкя О А О  «11ижегорсдс1а£Ё водоь;йная>^ кмесче i. 1:.1лн.ч'ыгой Hcno^rHTcai^HOH докумен rdiuicfii;
- rtep-e,B яодклюпснием нат>ршн1 шзалиаацЕШ кснстс.мс сач11печн1.1Й каиалкзацЕШ прсдусмотрс^гьутспчк 
сама l■̂ ;чllOlĈтp̂ 'б<>пpi:lБĉ д̂ .̂ с течрмшгксш килолца-таазтежз.
Ка'И’стзо 11по11Л1«:'..'1С31ет1иих сто^зшк пол,: 4;11расыиаемых а городскую киня.1ич;и1ии|. должно 
соотаетсхБовйть ТТракилам иркел<а пр01Ш 0дс-т&снных С1ч*чных иод е городс}у» щну.1н;-1ацик1 
1.11.1 l(жиlp^^дa, утосрз{щснны?с Постам-!>н.1еинем ]'лавы адмипис-траиии г.НЛ кшнзрода 94 ox2{i.l 1,92г, 
Доподн итс’л ьи hic уел |>С1 {зя;

даго-щ’? м̂г п'тк-шчг^ше к аи'теме тдоопштния 
П ри тиЫаичепыы к напарит  шна-паагри-'нной яыниа иеобход>->мо npt'fiyamMijx’mb мерО}1р т т и ц  
1{€!СЛЮЧаь:ш4ш: nmiuduHiiS СШОКт us и ш ю рлш  шна'ш шгишиной Jiioiiw в  ^?роеь7п»руещ'м:> кпнЛч-иг^амшш.'ую 
АШ!ШО

При раш еирзпзн о 6 ъс.ет:а sips,'1 .̂-с' о̂1-р*гь соблю дение саи.нгарнс1-:-!,ч|||>.г1 Н';1к полссы сстсз] во.-|.<1сн^6 ли:еп:-1 н 
и чксцлуатциогатой долс*сы с̂ ме;Й каня.ии:-1ал,ии.
Закгао’ш ть дс>г«к1>р с ОЛО ^сНижсгородск.ий »одокаиа.й> па обсспс’юкне скла^иг и срсдстЕйми 
насч'ройщнсй сохраннгм;ги 11о.и.11едо\<стое|]пых рсслрсоонабжаютсй оргазтшаииЕ] коммун икицмй (eenf и 
cijispv-A-cHUH иодоскабжс-нля, кйящш.1ап,11и, силовые Ейбели). попадав!тих ц Гранины 0Iв:;дL"ннDГ(l под 
CTpoMi'-J3bc-i но :-1см-е.г!ьтгого у’шс-тьа.
Сущгствуюшзс яинми нодопровода и ш ион’шши, штц.^шойвте под зйстрчшку, перекладываются
засф айтином  до начал» -с фои гс.1ьсгна обггта-а. Переключи:и не cyutee гйутс’Шзхх па’фебиче.к-й иа 
переложенное сс ги ио;|.осгза15ження и взка-пг-жции выпа.тяетея за С’зет срсдстк .шС'ройижЕй.
!1а подгсшочспис к йсдомсгкенныч сетям li сооружениями Н1к.мям1абжепия н hjihi-jjihчлмии и (или) и>: 
вынос ил  :й‘)1ты строЕЗтел>^тви получи гь письменное согласие к.|ДселшсЕ (эксплул'! ируиш^йй 
оргаоЕ]заш1и).
Пе;>едожсзтЕзис м>-Тг)миипальн1ис тсар^'яашс ести водданнйженик и ка!гали:сацнн ян,ллкпг-и cuff;.-iaeinEOcriJO 
s.iyHHiiHHij-ihHDivi оораювания г, Пижнеп.:! По (порода.
При проскгиркжалии гзарртоЕЫ.х coxi;ii водиина^п^елик н гйнализв.цик преду-гматриват!- Езх трнссм 
иреимущ;етвсЕ1ЕЗО вне ир:!е-;жи.\ частей дор’.эг (в П535нд;х). В случае усггагЕОвш коло.̂ п̂.а в ijpuc:f;ii.efl части 
.:ionoil1 I (релусмотр'си. ЯОНТЙЖ 11ЛИ-1Ы ЦирОЖЗЕОЙ для уТШД1а-3 ДОД'1'ЯЖе,1ыЯ СЫОТрОЕОЙ .ЯЮК (н lil фИмер ПД

в е-оотЕстствии: с д.ейс!'и}101£&и,.1 загсозюдятсльс!-^.:!^ РФ илш.-! .та пояклюдскми г.пъекп!:! is сиетсма.’..т 
1Иь|.(!снибжс1Н]Л и ро.ккп неден им :!.л1.:ч:ится НЗ ос-новянли чаглЮчегзГЕиГС С А0'':И!1Ж1;| «ро'гикиД 
ВОДОЮ!на.!» ТП,'tinKЧНОГО ..i,on:î ,npH на К1.|,|.ын(!Ч>£ПЕ'С,
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I и>;ь;.1к-|чений иускиакх 00ьек'г::и np-:vi,;vcwiirpCTb л Рр:!К 1И.п.1аБЗ.емыы Бн:у|рг|;-гн,с1рталып..]М cei'JiM 
K i M ' i n i p o R i v w  I I  ■ ^1н а - 1и : 11111и и  п р о с к г н р т е ч о п  3 A u i p o A i s i i  с - о п а с п о  i i j s K f K f r i l - C M  н а г р у з к а м  н а  т ж а ы й  

iryCMClBoH КО.ЧПЛСКС.
В с избсжйггае оатош снкл полашшных п полуподвшшн ыл, м^'^цяисний ш  се гей лочопроггова и  
1̂ .21али:ш.1 АНН ры{рйб0 1 ать мероирияти’л п-;; .йлп.ито фу1 ЕД.ям'-нт!?к (Рзспоржкскпг Г.кя-ь: я,'5?ии1игстрацпи
II :ipi 1. щ Л«241Я -р ,;гг 2 8 . ] I). 94).
В С Л У 'Г ? 11 ; ,  С С - 1 И  п р о с ь г г н а л  Л , 0 Ь Г Ш С Е З Т а Ц К Я  и а  о о ь - с г а -  I I D ! | , . l f ; i U £ T  г о с у л й р с ч  И ^ М Н О Й  ( П С Г О С У Д О Р С : 1 Т 1 С Г ] Г С О Й )

зк п с р т к зс , згж ч я к о б я за н  яо ездчёлй cifK-jHTejifaCTKa 6e-iK;:'«it;:5,i.n>;i lEtfps/i.arh ОЛО йИпжегоро;1СкиГ|
ко..|.>:!канш1;':- ] гмОдг'лнлир (0]ли ниш;) ‘кПро--;̂ ;:? 1£аружнмх ссткИ водоснабжения >1 ь-с1на.1ичаили'^> з
п п п н о м  ■iio-bCMc, я тн ю ке  i г+ьг-к-'ми ляр (о р п т и .з л )  раздела idJcpo 'icH L изта(ет[срг[о-тсх13к’31;к;к-ик м ф о п р и я т а й , 
с о д е р ж а н и е  тсхиологичссккх р с д Е п и й »  р а з р а б о г а и и а й  а  у 1 - щ } ж и е и т > й  и  уигаггоалилзсм п о р я д к е  

iTpoefC'5'и о Й  д о ш и е -п та п и а  с  коггнеРз п о л и ж и  гй-жнн-и:;! -чак/т^чения  п)цу,.1̂1рь;гвйнн(?й (H t^rc^jy ijapci л е н h i.ih ;<
:iKi:.4e;pfj"M4hi.
По npiipKTHoii д|>к;ул1 ен га1|И11 hj t>6icCT, itc поллсжйщгй госгударстгстпюй (нсгссударстБснноп) этсслертезе 
заказчик обязазг до  начала строитсльсггла иреля^'шни гк » O A f) ч,<|]и511:ег.,г.рО!ккий и.олйгазтал^) па 
согласоцдиив и частк са^гьетс! s'-ий ньпя-хнныч условиям подшк)чений 2 эк‘-1емп:шра.(|.1рн.1 ин‘<-л-1а) рл.^де. 1И 
■хТТроек-г каружны хссгей в(ы,;к;-на(>жсник и ,кй]1 ал}хзац1из)> S пслоом  о б ь с ж , а та ш с J, э,1е^‘иплар раздела 
«•dfcpcjcKi. инжснсрно-техни'юскшсмсропрт!ятий, содерж ание 1 «аюлогичссмзхрспюипйз> разрабс^гагпгой 
нЛ'ЛБСржястюй в устаповлспЕЗОМ порезке .iipijeKrrHitH ;и.)куменгдлин. Слп-ласлиапне ОЛО 
c-d 1и ж е 1 С1родсгшй асдо!:сапа.'1>г lapdcJKiHirfi ..|,акумснт:г.|,йи действительно R гемгние 2 iie 'i-с MifMCH га 
сослисованн.н (но не tloiies ирога ;ichctb3jj5 утслоБИЙ подлпючсзпк!),
СтроитеЛ1*ткг.' (пср 1;к1 1 'ндку) н мозхтаж вясллоЕдгдочзтах сетей н узла ползшшчсз1шз н сооруж езкй  
эодосиасжсзхия и танаянзаишз объекта п|х>Р!'!воли1 "ь ini' упвср:нкл1ешк;1чу пр-оегэт и пол lexrm'-acctcuM 
:л0 зттрс1лех-з Предстаз1 зш;ля ОЛО ■;<! 1ижд1г?ро.цским яодокана.1>:1.
Гранины ч ет |.|у ш а 1гиоин1>й in » e |1ггк1:нн(к."п.| ПО обслуживаш зю  сстси и сооружений нодоокабжснзш и 
каналн'зации (|кф-чирук;1тся послс выполнения затшзчяком услоогзй подюгочсзгия к сдачи в ОЛО  
■■<Н1{жггородсЕ31й Б0 докги£а.п-> испояз1 итеяз>иой .ллжучен гин,ии,
5 3 о  о ш н и а з г и и  с т | ю к т е л ь € i и й  ч ' и Т м к п и  и  1; с ? 1 е й  к  h i ^ m v  в ы п о я н н т ь  и € ! н ) л н и  г е л ь я у к : -  и ь е ? л к у  c i r r c i i  с и л а м и  

сш^цпа-инзирокынной H-piHHn;̂ ai?nj:i С иаисссшзсм 1 за плл[з города MIdDO зз передать орипсзЕал 
н ш о я н к т ся ш о й  сл^:ьш1 ОАО <:'Мижсп'рс»дс}гий £H'w,Di^nmj.'; имесче с о д г т м  •̂ гс!̂ е?,<ллярс.м нсползгз-ттелг-гзой 
доь.у^зезгта,ЦИ}Т Еза сстн и соорркеийн luyjiJL-Hati^eHH^ и кннл.1и:-;ап,ии к рб-некп у.

1 Таь-п>ин1,нк ус.к 1кпи,лейсгктельны д о  JJ ш гь'ст а201б'.года  ■ '

11йч11и-1ЬШ1К OiiiCuia 1№ДК;’1М1Ч(̂ ииГ| f'"  J  ■•' Г Л  /
13са10.'!11итель; -^идрееиа Ш .  цюдпись) ФИО

Те.|.: 246-99-67  

Пй.Еучез£й;

ПрЕ;'!1ггави1<Х‘1ь:зика;1Ч11ка  _ [ ______________________ 1_
(гто,лт1№:ь) Ф1Ю

20 г. 1̂11.



/ ? р 1 / у 1 0 Ж е и 1 / е  3  А  {
/

/  Директор центра проектно- 
 ̂ техн11^«скнх соглаеованин

С I с <  I ' -" f  М. В. К л ы к о в

7/
I/ Открытое акционерное общ ество '’Нижегородский водоканш!*

603950, г.Н.Новгород ГСП-1 ] 52 ул.Керченская, 15 А 
тел. 246-99-67

УСЛОВИЯ ПОДКЛЮ ЧЕНИЯ
-Ns 3-9110 УЛГ от 23 августа 2013 года

■YI

Объект Продление Сормовско - Мещерской линии метрополитена в Нижнем 
Новгороде от ст. "Московская" до ст. "Волга” (строительная плоишдка Ns 3, 
ВУ-2, СУ-2)

Адрес по ул. Самаркандская, д. 7
Заказчик Департамент градостроительного развития и архитектуры администрации 

г.Н.Новгорода
Запрос 4914 от 02 авгх’ста 2013 года
Решение
Инвестиционного
Совета

№ от

Разрешаемый отбор объема питьевой воды
Хозяйственно-бытовые нужды 
Производственные нужды 
Противопожарные нужды: 
вн>треннее пожаротушение 
наружное пожаротушение 
авто.матическое пожаротушение 
Режим водопотребления (отпуска)

5,2740

15

постоянный

Хозяйственно-бытовые нужды 
Производственные нужды 
Режим сброса

Разреш аемый объем сброса сточных вод
0,9540

К7 6 , м/час 
куб.м/час

.п/с
л/с
л/с

куо.м/час
куб.м/час

постоянный

Для подклю чения объекта к  системе водоснабжения разработать проект; 
Прокладш ввода от существующей водопроводной линии Д= 600 мм 

-по ул:Керченской
Прокладки водопроводной линии Д= __ мм

Переклад!»! (выноса) водопроводной линии Д= мм

Гарантированный напор в месте присоединения составляет 25 м
Геодезическая отметка вер.ха трубы в месте присоединения подлежит уточнению на стадии 
проектирования.
На вводе установить приборы w era  воды; 
в е х .  В С Х К  В М Х , S e n s u s

Проею' >зла у^ета воды согласовать в Управлении ио работе с абонентами ОАО «Нижегородсиш 
водоканал.».
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Грсооааг!11я по о№:и;'и;:н!|ю собдиййеиия условии ■ к'жаргюй бе.юласносш;
Лпя наружною пк1:»<:аро'туш>:нш yi.mm'.i:n;,umb 'io:}<cGp!o,ie гиаршты .'fiT к{s:̂ 7̂цeviыr 1.'£'эт;-и- видопровспуа 
diiii.He№ip-9-\,' .‘1C Me;tce Д J50.mt
rijwt pajpiiikmic tg|K№K,-ja вневл0ШгМ0ч:н.ых ссгьн р.«.)/|«1снаЛжснт1 н узла под1гл|1Г>чснин 
иреду£:>игг|х:-гь (длн внуурлн.юшазочтгых ucien -тстройлиика рскомселустся):
- прим енение '5апорво-рсгу'ЛИр5ади«йй apMiirvpw импортного ирс)к:й0,дстаа со сроком ся>-т-:;'.ы не мснсс 25

, н г.ч. дла бакояожеэоой y c j a H - i k k ; i ;

- усгановк’;' автомалических гсинаков удалспоя воххухи UMiiiypimvn ир"»и?родства;
- устаЕЮВ'лЛ' jfeiy.iHiopoK ааалсчкя и прсдохраки-гсяьньзх Есоанзнов ira сетж  с лаолецгзем йкыие б.Олтм.:
- ирс1к.!1адку сетей водопровода ла нормативпой гятоппе ги-южсяин, в случае прокдадкн ccTcit 
R ; 11-сн,Г'.жскш вияю liopMijj-HBHiH-i 1"1)+Зикы заложйним иредусчн^трггь угеилсклс трто ■JKĈ i-pyrmosiuuiM 
псиополпстирояом и vciaHOHK}' вторых >тспляИЛИЯХ гфыикк н.г1 ьх'лодцах:
- Л| I jh-iH i4C H iie  ь- к;а<.1ЕСДЯ.м больших „и-шметов i’/I=SOO-1 OOQnm ii Сч>лее) 1р « к и 1р-:ж!:>л,1)м Atf^iMCTpoM lie  
мгнкеД
- применение фассонух ча-спвй л.5 полиэтилена :«iRivi.t^Kiiv н’зготор.лсния ири ороетадие сёпен ил 
полгн:’?илегк’,1 и ы л iруй;
- иа;1.к'лкик‘н и с к С>1ШСТБ}-Т0Щ1(Л1 сетям  с- об:СШ ejUiH';!!! :4амдниГг дре-шова к^лг^дяа на НОВЫЙ 
ж ел езо б ет о н н ы й  5И2ме'!:ро\1 ис м енсс Д = 1 5 и 0 м ч  (при отсугсткии тсхни'ксю .'й в сзч и ж и остп  устазгоыки 
бсзколОДеЗЕТЫХ ;4ал,в и же к);
- При liptifciaj iKe сетей нз полхглиленплых тр\б  {ГО€Ч' 1Н599-2001) прну.енеиис Mai рок ipyiS  ̂
рассчитанных на ш ксдаш ьтю е рабочее давление воды не меясе I МПа-
-  уетаноаё.у гсолодцев ('же.мг;«(бетонных или зигастиковых) пояного ссч сн н я  т  углах п ов ор сл а  трассы 
Бодопрово.дд;
- De ii.'HHiK <1снаканкс под^гкл 6 еГ5Шй(11.ч,елкмх/»д»ШГчСК
- с.ист4:мы оборотного водоепаижения д.гш произаодстиелзшх нужд ав’пмобильных му<;к
- устаноБЕ^-пожарных гн;фантив нй кольцевых сетяч водопровода днз̂ *>;!Стром нсмсиес Д=151}мм;
- подтшочение новых (.ЯЗтг.сктов tc EiaiicpHbixt иодопроводгнлм сетям тшартала йогймижн!.' -ujj'bKi!' при 
ншЕнчии расчета, подтвсржда50н:к1С1 ямсн.иидайсл запас моЩЕисчи и 1фси1ух;к-.н1:1Й сиасобносхи для ehcql 
подкл5о’10смог?> ооъйкэа (ироичкутднтслыюста насчкногп об^рудоранш в квартальныхВНС и np03iycKHo“i 
шособт!0 £гги исасывшсицих U напорных ■£р>'1м-?прс-водоБ); в сл5=чае отрица-гелшйгй результата расчет» 
1тдю (н 1чение р-озмсоюю после выпил нения ш счст среде гн :)ака:1чнк-1 pcк■;^нG■|pyкцни ВНС с за.мспой 
HawcMoro обор>дооа»ия (нюгн^чя» снетсмт.^ энертпснабжсчия ВНС) и псрскмлки трубопровода и д,.1я 
>тзеличетн1Д их мрпо'скнок епос!>бпоеттг.
- ус гш1 окк%’ ‘1я«;тотно-рстз.ч11Ируемых приводов на поллачиьакмилх на,!1строн,од,ных насоснык, отанниж . 
Д оп о днйтслызые услс о им:
З о к Ж 'Ч и т ь  на пст .-^ю чение к  с и с т е м е  к т а с и а б ж 'е н т

nf/b~f:b7fno б ы п о ли п т ь в с м л и т т с т в и и  с' дейсйШующтши н т ш и м и  ( ’П и П  ,v т р е б о е а т ш ш ' 
письме/ О АО  "М1Ш ещ хк)€ ки й ^т Ь т п (Ъ 1 ''’ J^s2/11-2-1 2 /4 в - I I I I  пт 2(J.fj6 20ГЗг.

Д ля яодклнлчсннм К систе.че шунзитве.цсн.ня разраоотап. проект:
П р ж л а д к н  в ы п у с ка  к ^ vмл^lгл^^:oюн/е-г2 к а н д л н я ц п о гз н о й  HTfiuirt Л  ■ч''̂  
по ул. Керчедек'хс! приycMmmj врезка а сущестщ'ят(е.и ко-шдце 
lJp-aT03ii,i;r4H ^ш.н.щ !и.чанионной линии Д =  м м

#

11ере ил а, 1.ки (и ы н»ica) >а на лизандю ri 11 t,i й л к н и м Д= м>!

Отмстгш J;uj-iu:'3 а. м с с п р и с 0 СДШ'СГ}Ия iн>.лjicxruгугочнрнкК 1 на стадии проектироаания.



ол.З
11|1и paijjft'tOCiTtvf iipoeiiTy BsjeiuJimL'oo'SKhis с ? т е й  £»x'i««гву..1Л‘ння я у ы а  1с«дклн1ч ен и «  HfK;,{vf%is:rijicib

RHvipMiiJiuiii%304tiuxсетей ужтрошткя -  рскаменд^-сии-я}: 
apu VC ф-;;-йст1',е кепю '^гойнхах камер 'или ксч.-тдцей предусмотреть их Ei-cno.iuctiKc п? 

сульс|)а1 йсгойш -1 о немея и  и "31 йбшл.ооазк1ыми изиутри плйстилоаымп материалами. стоЯсдамн к
•:м и:-!1 ЗЛО i I в; |рри :-.чни,

п р о к т а л к )- с ес й й  ш х ш п : т п и и  на  u o p ' - n x i ' s i iu l i  r.it>’5 n u e  ja - iu » » H n ^ . п с - |у ч а е  n p o t ia 's r a i  

кап-гга jaifMO]Tiihi\ ныи?^ j[0pM4.’ :n3n;>f- л)П-ины :-1ши.:'женлн nps,i.vL;Mu-ipt:'ь yr;nnci-:nc -ip;-'G
аСр.аМНИ'! I)М И.1И '̂ RXTpV'lSIDHKbl'vf JlCJlOilD.rUt 1 Лр ,|. V .1 4l4 t« ‘Ы-т, -i 11 ip-«\ угетИ-ЧННИПИГ'ч hJlhilXCKra ЙГ'ЛС'ДЦЙХ;
- î pwMCHCHHC i.2 -i?..-:ji:auHna[3t.ix (сасоичьи i. jhimj;: x a j'i .:/o ~ : и:л"товлслия с устройством •.■■лтвпого» 
пуска пасосой;
- у е т ж ж к у  « cw ijK i^ b H b is к а н и л и за ш ю ч ш м х  ш л о д ц е в  и i>5i?pv,>s0aaHMe и х  р а с х ^ д о ^ е р а ^ и  и у с -р п и с т в а м и  
Д.1Я 1лбора плчС v~l"r}^ы'  ̂бо д:

- диа>дстр in  вновь 11р 15кла.;1,ыка.лчмх и (или.) псрсгладисаемых л1П1йй;< городстсоГ' i*uiiia.iii;iaji>n' 
(за нсоточ ели ем  а.чv ip n пjiihi-йдочных сстсй предприятий) не менег Д  1 5W>mm;
- MLiveny »pe;{Hh{\ ki хио.чпсэ м  зювыс (желе.'йГнгчииные или и.1.:11;гикозус) диамсгром не чсксс Д=15(|(1.\{м:
- н. коллскгорь] Д11а.мстрн5м Д= 400нч и ньмие подклю'хснпс про-гззводпть а меспе с:̂ т1юствзт:о£аге (а>.110Х!ца с 
заменой его ста иоаый:
- 0 1 ,1я:<агс.1ьнук1 у-и'гансшг/жироулоБителеЯ На ыыпуснлх гт  ^р'^дприлти!,! обсж стоснноп) питлвкя:
- »ри к а 1 ични в зл-апнях н сооружениях гн}дв;1 льных пом сисиий . оборудоБ:.Ш1 а.£Х сг.п11тарПЕ.шгз 
приборами, борта Koxopbjs расшуи>жс;нк ишкс уровня шока ближайш ею  смотроиоп") колодца. 
JTpe.uvCM{npej-h ус-грг'йсгво отдельного выпуск!, прис1!е,ч>1нение к- систсмс няружнси^ киналк’-ми.ик 
В'пиншнигь iiocptjacTBOM MCCTtJOft пасос!и>й ci андии;
- 311! '5мвфи,книЕ0  егроитсаьства канали.чацнсжиых сстсй выполнить обслсдовапие взп-трсанкх 
поБсрясостсй >'310жет1пик 1-р%Снзир1Ж4>/1,г>|5 устаноЕкой телевпзи&Етою контроля с перелачей ыагериалов 
'О'ОСЛСДОвапия ОАО «Нижетрпдсккй водокдпал» в.мес ге с осг^ньной накмшичельнсш .'юкумен-шцисй;
- иере,.|, mvtKiiKT'icHHCM няяорзхой TiasiajiH:Kiiinii кгсис'|-еме uaMtjic’JHoij клнализащ1м прсдусмртрсть y’jacTOK 
с-дмо-тс'шого грухк>пр-0'вода с >'С1ройстк<;‘л ко.лодда-гаситс.т!?.
Качество про:и;^иг1Д€Гййнных cto'jhijx еод^ сбрасыиаемых и uip<i.i,cK7 Ki каяшеи.чацин;. ,'i,ui.i:«HO 
с<кГ1 Bciwi-встать Лр?1.еиля:М Приема (tpciHHKiviLTBtfKHbix ит4>чны>-; ноя в городс-вую егннйяиучщнк.! 
г .Н ,Н о в г о р о щ . у т в с р ж д е т п ш А  П о и i-ан.-.явлен ием  Г л а в ы  а ш г а ш с т р -а ц и и  г .Н .Н с а г о р о д а №  9 4  о т  2 6 . 1 1 .9 2 г .
ДополтЕнтелыiые vciиiкия:
.kiKLwmimh ,'к>гоб'1>р гй? nodtcw^ei/ue к  смл'/кет-л- aiMUmnumkm’j}!.
I'm A m ifeuue o6be.4tmi т лт ы т ш ь н апипт япствгт с txucm ey^inu .m t пормсши CH'idl и m peoiim inim u' 
пы сш й  Ш О  ‘Ч к 1ж:ит1жнк:кш ! 1-2-12MU-1}} 1 тп 2(106:21)13,i

[[ри ра.«1ел1рнии обкскта предусмотреть соблюдение иаиигарна-.штучной iiĤ .WLw ctficfi i«i..i,t:icita‘5^eTlM 
и. :̂ KL-HJiya-i ацио.нноД ПОЛОСЫ сстеЛ (Cfiiiajiii:iau,nn.
Зз,ко1 0 ’]кт1 . договор с  0 .4 0  «1Тиж!;гс-рн>дскнн водоЕШиал;-' па обсспсчсиис силами и срсдстками
sac'ipofiiiaiKa иодвсД’О- .̂^стйсзгаьтк р«сура)елаб:^>.ак?шсй ор1аии:тции 1а>м:'.гаттсйцт!й {с>ли И
с^нфуженмн р.одоснабжски:!!, ia{ia.4H.mn,iEii, силсткые oi3ej3nJ. iii:'ua,xaH’iiiiHs r (раннды  ori5e,.i,e:iiiiori3 ПОД 
OTJJOilTC.TlCTBO зтасльзюго учас I ка.
Сутжстичаиюе . 1инии в<1да1фоводА м кдпа-лпзаиии, пояадшощие под .тасгройау, псрс^лгащ.лз:-зюгс>ч 
;щ1: 1р;!Йтцком д а  ид'шла строет-елъспга а«-ьекга. Перск;ш->чсние цулрс!вулиних позребитлей па 
ncpc.TCOKCitHbfc ссти оодосиаГгА-йний и канггш’згщяи вхаполпястсл за <?чст срсдств застрэкилска.
На п<|Д»о1н')чение иг всдо.чствсиным сетям и соорум^гпиями волос-на^йсеигм и капа-тзации и (или) нх 
вынос и'з 'jOHtJ строятс.льсгва шмучигь иииьмснное сотасие нла,'1,сльцек f̂ KU’i.iyarMpyiOl^fl 
организации).
Иерс-ложепные ыуннцизищьнис Езарушиас сстг» всшосг],абжет1>1Я и 1-лиа:гн.'‘йцГ;И т^з.тгстс.^гссйствс^гностььл 
%|укинип>1льногс> образрЭЕаоил г. I luauitfiu i кжг'лра.лд.
При прссдсгирсзваним иаружньл5-.. ce;ieri ,!».одо«;-ндйжс.ния п канализа.ции прсдусмс^трпвэть их фасиы 
11р е и % < у ||» с т и « н н 1) в н е  иро(?.'^жих ч а с т е й  д -о р о г  ( а  т й н а х ) .  D с л у ч а й  у ч л а и о а к и  u o jto a u a  о п р о е ш с й  ч а ст и

:|.пр:я'!1 ир->чус-МОтрсть .yOKT5JK ПЛИ'!;..! ..'ii.ipcciCHtni ,,'iJiH укл:-з,.\кк т )д  тиже.1ый с ч 1.):докс1 П лн:<к Гкапримср ]|Д  
б),
li ccc'Tbe'iL'j'Hwi.f L дсГклкук.'ншчм заководатсльстБо.',-; 1̂ Ф плата па п о д м го ч еи и е o&beicra к снстсм ам  
»оц(1сна-5жекия и воД1Нугвсдсппя бпосйтся ira cicn<iK.i:.4HH гши-июченжих) и С)Л(>-:̂ 1 Iwacei\)родский
»плс1Ш!.чшг;;. ||у5я1ишс>го договора ш*. зи.:-,.ч.-л1н1ченне.
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ri.;a.iCiny-!CiitK' iis-cuivuhts объел! о it предусмотреть к i! :«о кг; иды R лсмы м внугрикоар пгаьным ссгйм 
eoajM 1роэсла и каншгякшнг. проекгир^Ч'МОЙ Засгройки иотлзСгЮ- пр;:г’<сгным мшр>ткам П«ч кажлкги:
пуснийпк ,111:е.Ч.С.

>1301 Д1 и :-!!-гп>плса№1 i;i..bin,!-j,ibKUS. и 1изяут10 Шо1 1 Ги-Ч ЛО'леи^нкй Ш естсй а1:>'50И|.ч;к::-д» И 
каналгшияи р>пр5ботать меролриятая т> гчанштс фупад п (.Paciюряженкс i aaiibt администршми 
города Ли241 Й-р С'Т 2КЛ 0.94').
Б  случае, е с т  лраехгнан дп^м сдгация на < >г ..-кт подлежит iпсударствс!Гт>й■ t.Hкиloy.i!,ij.ствсгагойi 
гл'Хтгерrw5c. змш чяк оГшг̂ ан до цачд.1а v jjii «и-^с.^гва ijci-iKixiMciaiio пере.идть ОАО «'НкжоГ'Э̂ .̂ ’.^дснлй 
“ч.щкакал» I .•)ьзе’в 11ичр (о р и п п ш i рачдсял ч Ipi«кг наружЕЗш:с- сГ. кмдоокаожсиия и гшншгнчацнл» s  
п .п л о м  об'ьеме. атякже 1 Д1сл?м1игяр (оригин^.-' раздела -й!Зеречеьь к!1/КСКсрпо-тех1Тйческиs >1сроприяnti1,
ccccp^f. jHud Ti^xHMioniHecKMx pciicEnife’рафясот.1Ппий ii yi непадчпюй a усшн1.)йяеннг1М сорялке 
Прме:-Г1н;1й и-i и.шисй пчхичжитслынягз чяк.1к>м.сння D'tv ирсг-иенни-й (нсгесулар1'1-венн1.>й)
экспертизы.
Hq npc-CKTfioil льжумслтадии насюоскг; пе лп-дясжашгй rocy.-tapi-rRCJtSiofi (згсгосударсч кеннсй) 3rcc!isp-iit-ie 
заказчикоГш:<ан до началас-гртисльсчиа ярсдостаиитн в О А О  ^H}DKen.>pi.vi.i"*aifj водоканал)»га 
счя-лаи<1га«ис в часги сс'стгветстин н.ыд,ннкь2М >с.твивд дошспоч?;ння 2 ;>K-i>:;'vri).i!rps (оригинана) раздела 
«ГТросЕст наружных, сетей водоснашиани и канадиз®щга* и пшним объеме, а также 1 зк«\гп тяр раздела 
Ш срсчель инженсрнс-текничжкихмерслipwirrnft. содержаниетсхиологачесляхрг'шниЦ»ра^рабоi-анной 
и ^тидржденкон в ycxainfK.iiiH.HOM пори;1.ке ггроеК1Ш!й даюгчснтахши. CiH-лакжанис ОЛО 
(41ижв1«родсхий .во;ц>1сднад» проекгн<1й док^тиевтации дрй-ствителша в тсш ннс 2 лет с момента 
сси-ласов-агзтЕйг {hi:i не бo.l^cccfXfKi^дc^i,cтJзкяyl::iltlй^яз подгшочекпя).
Строг-гте.гьсгка (nqjCKJiaiJ,Ky) и мохстал: кксплощ-аочны-ч сстсй я у п а  ич^дюгниченаля и соор^-гний  
водоснабж ения II кгитшзи.'шгшн a6t,eicra npDim o.jui-h на )твср:аще1шому iipoetnrj' н под Te.\i3ii4dcia-i.4 
Кч>итра.мем прсдсгавп rciia ОАО «иижеп-фОДСТШЙ водчкохнаж.
Границы эксодусггац^онной O'!н«ггсгвсшюс1 и Hi) абся>жиааоил1 сетей м сооружений иодосквбжснкя и
Ечтшдлизации i|icipHiipvTOi’iL,4 11«сдс вх-лполненш зага.'!:чик1.)м услоЕНй п£|Д1стк>чсния и сдачгз в ОАО 
■хН1Ше1\)рг1.!!СКИЙ вoдoкaнal!:l^ }J :̂пoлIt И us. жней докз'мемтаикя.
[Id окончании стролт-ельетБа оо'Ь-екш и сетей к- нему выполтгилъ исподоитедх.Х;>то C'bSMxv ccji:iK c^Пй f̂rз 
cneuua.TM3H|V3iiaHHaH opraf3ii:aiinn с imHetzcKHCM ш  план города Ml:5CiO и передать оричинш! 
исподкичельноП сд.с>.Ш1 ОАО «Ннжеп>р|>дс>гий вода канал» в.мссте с олнирл якжмцляром испсикоп ельной 
документа ПКИ на сети к с-одрлжсшзн водоснабжении и (омадизацин кп'кьекчу.

И астояш ке усиОйия дсйств1гге.«ьны до 23 т>устс^ ^^>гг

Т Т ачалм ш к о тд ел а  мгадключеинЕ!  /  Г.П. Щюс.чо&а / __
И иполнш сль: Ч убарш ча T J . июлпгюь) • • ФИО

Те.1.; 246-9.У-67 

IToayicHOi
Т1рс,.1ет5ш1гтель и акач ч и о  __________  __________

(яоаожь) ФИО
20 г. тел.
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/  Д}!ректор iieWTpa проектно- 

те>: и п ч ! 11 с о г л nf-JO в а i i й

- ' . . е . / " '"  И.В. Клыков

\ /  О ткрнтое акционерное общество ’’Нижегородский водоканал"
603950, г.И.Нозгорол ГСП-1 !52 ул,Керченская, 15 А 

‘ тел. 246-99-67

У С Л О В И Я  П О Д К Л Ю Ч Е Н И Я
Жя 3-9054 УАГ от 13 августа 2013 года

Объект Продление Сормовско-Мещерской линии метрополитена в Нижнем 
Новгороде от ст. "Московская" до ст. "Волга”, строительная площадкаNs 4 
(станция "Стрелка”, СУ-3)

.Лдрес по Мещерско.му бульвару
Заказчик Департамент градостроительного развития и архитектуры администращш 

г.Н  Новгорода
Запрос Jsfo 49]6 от 02 августа 2013 года
Решение
Инвестиционного
Совета

от

Хозяйственно-бытовые нужды 
Производственные щ 'вды  
Противопожарные нужды: 
внутреннее пожаро'тутаение 
наружное пожаротушение 
автоматичес кое пожаротушение 
Режим водопотребления (отпуска)

Разрешаемый отбор объема питьевой воды
34,4650

20

постоянный

Хозяйственно-бытовые н>'вды 
Производственные нужды 
Режи.м сброса

Разрешаемый объем сброса сточных вод
3.0010

постоянный

Для подключения объекта к  системе водоснабжения разработать проеет: 
Пр01О!адки ввода от существующей водопроводной линии Д -  500 мм 
по Мещерскому бульвару 
Прокладки водопроводной линии Д =  мм

куб.м/час
к\'’б..м/час

л/с
л/с
л/с

к>'б.м./час
куб..м/час

Перекладки (выноса) водопроводной линии Д= мм

Гарантированный напор в .месте присоединения составляет 28 м
Геодезическая отметка вер.ха трубы в месте присоединения подлежит уточнению на стадии 
проектирования.
На вводе установить приборы ч'чета воды: 
в е х ,  EVZK. Minol, ELSTER, Siemens. Sensus
Проект узла y^iera воды согласовать в Управлении по работе с абонентами ОАО «Нижегородский 
водоканал».
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Требования no обеспечению coблюдeни;^ условий i> - т и ^ ’ безопасности;
Для наружного тж ароптиения установить •.. . торант на кольцевых сетях водопровода
диаметром не менее Д= 150лш.
При разработке проею 'а виеш ш щ адочных сетей водоснабжения и узла подключении 
предусмотреть {для внутриплошадочных сетей застройщнка -  рекомендуется);
- применение запорно-ре1улируюшей арматуры импортного производства со сроком с г \л  бы не менее 25 
лет. в т.ч. для безколодезной установки;
- установку автоматических клапанов удаления воздда импортного ггооизводства:
- установку регуляторов давления и предохранительных клапанов на сетях, с давлением свыше б.Оатм.;
- прокладку сетей водопровода на нормативной гл}бине зможения. в сл\^ше прокладки сетей 
водоснабжения выше нормативной глшины заложения предусмотреть \депление гр>б зкстр\знонным 
пенополистиролом и установку вторых %тепляюш}1Х крьииек на колодцах;
- подключение к водоводам больиих диаметров (Д=800-1000мм и более) тр>юопроводом диамефом не 
.\feHee Д=300мм;
- применение фасонных частей из полиэтилена заводского изготовления при прокладке сетей из 
полиэтиленовых труб:
- подключение к с)ик;ствуюш11М сетям с обязательной заменой врезного колодца на новый 
железобетонный диаметром не менее Д= 1500мм (при отсутствии техзгической возможности установки 
безколодезных задвижек);
- при прокладке сетей из полиэтиленовых тру€ (Т'ОСТ 18599-2001) применение марок трз-б, 
рассчитанных на максимальное рабочее давление воды не менее 1МПа;
- установку колодцев (железобетонных или пластиковых) полного сечения на утлах поворота трассы 
водопровода;
~ бетонное основание под >зел безколодезных задвижек;
- системы оборотного водоснабжения для производственных н>жд автомобильных моек;
- установку пожарных гидрантов на кольцевых сетях водопровода диаметром не менее Д=150мм;
- подключение новых объектов к напорным водопроводным сетям к'вартада возможно только при 
наличии расчета, подтверждаюикго имеющийся запас мощности и пропус1шой способности для вновь 
подключаемого объекта (производительности насосного оборудования в квартальных ВНС и пропускной 
способности всасывающих и напорных трубопроводов); в случае отрицательного результата расчета 
подключение возможно после выполнения за счет средств заказчика реконструкции ВНС с заменой 
насосного оборудования (включая систему энергоснабжения ВНС) и перекладки трубопроводов для 
таеличения их пропускной способности;
- установи  частотно-регулируемых приводов на подкачивающих водопроводных насосных станциях. 
Дополнительные условия:
Закчючгть договор на подключение к системе водоснабжения 
Анапогичныеу.п.№ 3-9070 УАГот 16.08.2013г. выданы по станции "Стрелка"

Д ля подклю чения объекта к  системе водоотведения разработать проект:
Прокладки выпуска к существующей канализационной линии Д= 2000 мм 
по ул.Бетанкура при условии врезки в существующе.м колодце 
Прокладки канал$-1зационной линии Д =  мм

Перекладки (выноса) канализационной линии Д= мм

Отметки лотков в- местах присоединения подлежат уточнению на стадии проектирования.
При разработке ороеьгга внеплощ адочных сетей водоотведения и ух'ча подключения предусмотреть
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для кн> I риггл ■ алло -И! ых сегеЯ jaci |-к.ч1 щм кд рекимглдуется):

и ри  г ' Г - .  *е  л>:«':,1езс-С<Т0!ШЫ;^ lu iM tp И.1И куп од и ск  ире;гусм'< ф с г ь  ил  ii i i i in . iu e iu iC  U3
су-1Ь(|г?Т0СТ|’sK-1 irr.icH га гзлк йбяи1.ин.аннь!М1;-1 .;b j [ vTP’E; п л а с т ю п н ы ч :! м л 'П 'р и сьи 'ля , 1 "ойкл?ли  о; 
*r4x>Di4'-'‘
-  п р . i< - 'j I-;. ЙП к а н а л .» ® !  t in -  i i r v a i  ,;i ’ "i tic  ЗаГГОлССПИЯ. В C."v-’j:iC rrpOKiiUKS-'

канили-.лцч K-r = 1НЯИЙ Екш; •liM-.scnWH .ips'iVCyCqpsIb т'ПЛСПИС Тру5
ксряммгтом Я.ТЯ .?кстр«И’аплЫ”.:! ncJtontciKc гяралп-м w устанозет ?.ropwx yi tumimmmx кры ijjck па !«.1:-лаяоа>-
- npnv-iiiientcc юапагшнацжжны.ч; пасосных с икцн'й •?акол«;»го шго-то»яснля с усгр^н1 с 1кс.ч «оишвно-!! '̂
ттусн  ̂ HLi'Jii-.i/ii;
- усгачняку к5Ж1ролшжщта.1К'зациохшых колодоец п оборудга-ание их pii>-:u)’Si;:'?rjcpa>,{:i и уг-тройстаамй 
для ог5ора проб срзчных аця;
'  диаметр Mojjoune'is на. алоиь ир<>к.-шдыйасммх и (или) псрсклалываемых лш»{ях городской ка ка лизани и 
1:-:а л^ыьлчемисм в н у ф и ii.la 11БЛОЧНЫХ ССТСЙ прсдпрпяптЙ) fie менсс Л. 1500м vs;
- 'имену Bpc'3Kii)\Х0 Л0 Д1ЮВ но новые (желез(>6 е;’Оплые или .ii.ust- i^isop.we) диа',?е1р .1%1 ий .yeiise Д  150{К<м;
-  D JKtXTCKTOpLr ЛИй:М£:ГрОМ Д “4^ЛЫ м И ВЬЛКС ;i;.VlK-|th;i«3q.KJlC ИрОиЗЕО.ДНТЬ I!- МССТС СуП|;с-1 syn-iiljefO гГ0;1С1.11,! 1.а t: 
•щ м д ш |й  eix i на. ь и к ы й ;

- обя’й1тсл»н}.|-' _,1ЛйЧ!.5вху жиро^товетелей на йыиус1шх <п предприятии обнв-ч-твеиного тгитапвй;
- прк 31али ;ня в мах!Ия:<. а coop],женила !М)д.н!-зльных П1>мс1донии, o :̂p>v'HfH,iiiHibix сапл гдришпз 
прпборяшг. бОрга которых рас положены н и ж е  \ро0ВЯ .'БОКД бдКлОг.цажго смоирсжои:- ю?.11>л.ца. 
првдусут-рег-ь ycjpoHCi »t> огдсльеого выт-'см. лрисоедгпгеине к системе пар>жной кйнйвн'йдиии 
кыгкгшкть посрсдстеол{ мсстиой лйсосгюй сманиии;
- п о завсрпюишо строите;!ье'-и.а (•^наинг-ацконных ccrcii выполнить обс.чел.ование miyipejrEHix 
пойе.}Ш 1ас]^;й уложенных фукнзраводон. установкой тслсвижоигю го контро-ИЯ с лсрелдчкй магери^ии^ 
ийс.1ед 1)»акия ОАО «ГТижииродск-ий вод-окакалл> вместе с ост-дльпой ясполиитслшой до^мснхйцией;
- перед подключением напорной каиализации ксис-игме сам<пйч{К1Й капализаиии предусмотреть\честок
сш^отсчЕзого трубопровода с jfipofiL-riHjM к'ол1.'д.на-га1;:итсяй,
]Сач4?1'1’к51 пр*ии,Фво,1,сгйенны >:. с г о ’зн ы х род, сбрасывасмик Е roposcjsj-io кша.1 кз:щи.кл: Д|>.1жн;| 
иоогкстстр.о.вять Правилам приема проазьййственнмх игочиьгх цод в ropoicj^to канялсшшио 
г.Н.Иовго-рола, угверадепных Постановлением r.isaivs админястрацяи г-.Н.Н>ж1х»рияи-VuМ  oi 36.1 ].92г. 
До 11 Одм и'1 ел ьн ы е у l'Jh .i й и я :
.li K-.'.'A:>ujOTjf: до.'л>тр >ш подкчю’̂ тие к гю<кют()е/}е((ий
1]ри щюсктировй1‘,Ч(Ы обье.кти г^хдусмх/т/шт/, раа:пюяь-пе не м еиее нер-шитш/О/^^ &п /ШО до
€mii'Cfm!yHm{e.-:u кана.-п1-и:лцш.1нш.>га каачстпора Д -2000.Ш { и.!?ы ш почит ^ь eг з̂ 1Х13^.ащен1ш с у^<етам 
трегЪвгтхлй ит;ь.№2 О А О  ’'Н ш т гор'ойеаш  ёодоштия"' Л’$2/11-2-12/40-Л 11 m s 20.^7^,J 9 f ,к- r p̂tf 
0бяэа№ель№л^ согш совали и  с ад.мшшстрицит ;-:.11Лт(Щ.>(кк! а*:йсшсши с cemswti. офорлте<шя е 
уст пи01ш ит ш  .турядкс: Накуине.чтации. сня'шпно.й со 4;тршнт;::?>ст<в(ш, нно/кт в JKC'n.vuirmniUl0 tf
п аст ш оикой  ьу>ммлщишщий иа т дасж ровы й  у  чей и ойеспечением р ег1{€тра!рт npasu .иуип^шг.ач.'мвй 
ст ет вет ю ст и  на союо,'ш ые объекты. 1й^/ши /'нтшснтпа. mJcSmuepM-ornru^iLX создание, ооы ’ш о ё  у ит

прейиспткатъ и 0 ,4 0  "Jht ж.'е'лг/л лОсгат! шмткинич'"
.■̂ ш1.-£(шгпмые у..'^.ЛЬЗ-907(} 7/.4Г^?т J6 0-8 2013г. еыдпны  да  сташрл! ’̂ Стречка^'

При размсцкнки fiiii.ciora прсдтсмотрсть соблюдепие саиитартго-защслгой подссы сстой в.\чо1;нш»снм.ч 
и ::;ксп;13 ^тацио5тгюй полч>сы csttrK кянш1и:-!ац:ии.
Заклю чть д<иив<1р с [1АО «ТТиж-еи-^родокий г.одокй,т1,т>;- ня пбсслсченпс силами if ередсгвпмк 
гзстройшига с.!.^хрйнкооп1 ПОДВСДОМСТЕСЕПСЫХ рес\рсос£ 1абл.;атош:й организашш ко-мчуникациП (иечи я 
сооруж ения ос'дос!га5жеиин. на1на.||илаи.ии. сильные irjoL'jin), плиадак^шич is 1 |.Щ1ти[1ы о-гзсдмасош  под
L'lptiH I'L̂ jibCfBO немельи1:-го y4gL4-Hi-i.
(jy.iiKca-pytoiHHi,  ̂ .кодопровода u вн[ал1{зацпн. nonaaaiouiitc под ^к-тройку, ь'ереклачьи^гиж-н
ж г р о 'й 'ш т ш м  д о  ГЕачала apo>nejnx;-i£!.a о и ь е ю ц . 1Тере1и1Ю че л и е  с у 11й':п:1В> ю щ {Х  п о тр е б и те л е й  на 
11сре;1ож«нные сити к»>д|)снабжсния И ккндлл'йшия виподнявтся j?i счет дред1:гк чаи фоиз1(И1>.а.
Ня .подк.ио'5И1кс к ведомств сия и м  естзм  и соорузкепйямя £одоснабжс£Н 1я я канялн?ации и (и.чи) их 
DDinoc и з 30tiw  CTpoHie'ibCjud. I:u.ly^и1 1» !iiii-j>v3eiEiioe c o is m u t  олаведш ев (экс-плулгирухч!(рй

Лt;peл^^жeнн^,lc муннци пальнис П̂ Р'УЖНЫС ССПТ ВОДОСИобжсцк.Ч и .гйлализ^.цни пвлнкггс.я соосч^ен-чг-;.-! ,У0 

-\£>НИ11Г.11.!:Ч.Ч1 .Я0Л:| 0бр:т.-:0,вдих]я Г. Мклагслэ Н0В1г)р0Яа.
11рн п p»>cKTiipoaa)im i айр>жпыхс«тей йолиснаинсепии и 1а,лш!и шиин 1гре..1у-сл<с:1 риоагь их трассы
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npcoM>'[i3:cT05SiiKu КИЙ'гфойнжих частсй лор«г (ь г-и^п-алК В случае устаииики к«'.1?оди:1 в яроен^ас^ sac in  
дор оги  npeXijvMoracrb MijK-m-K- н д л ш  ,;ля .к-з.тки iu> = гя-жглый слМТр-nHoii ЛЮК (НЛ1 ipimcfp ГЩ
й)
В счнш4<?1сгвии с дс1]ст5 уюгш1м зпко[ЕОдатсяк-1 яiSM РФ плата за пО;лс!к:;-4€Пис обгьекга к €ИЕтс«ам 
Bi:pui.'.cHati:*rcKH>i и ВОДООГВСЛСЗИЯ иьосстся Па <:-смч>наии«‘ iluiLiKiHeuiiun) с ОАО«1 Ы жсгоролсюй  
аодоканялч. rr̂ r’S-ltflllcCO ло-оьора на пи<1:аа1.,1нен ис.
Иодгшочишс n>'CKODUX o&ijCKrsiR чредусмотр^сть к прок.чадавд<?иым йнуф » - -птя шным сетл'ы 
DrviL:'ii|Kii5Ciaa и KiiiaJBiianuM проскт]1русмой застройгсн согяас-Его проектным нрг|.’ -bjS'.i н-i-f каж.1ый 
IS уч'щт B o li :-Г1'м 12jeK X .

Во избсж-энко 7.STon,TCiHiit пс'!И1_ь.“ г/ч и лпи уи ’-тяальныч из сстсй в i p  иода п
jiaEia.0M-3aiCHi] разра.:-:’Тг.?ь ме|нм^р1Ы1ит п,* зз1.Ш1С смизмонтпк (Расппрнженис f'.iaiihi а. и  ^-|'рш1.ии 
lopojra .%241 S-P Oi 2Я. 10.94).
В случае, е с л и  пржктнаи .юкумсхЕтацпя ка iKji^Kr иодлежи'! г-осудгйрствсснюй (испзсударствсшгоЯ) 
эксясртида, saiS-S’jH 1 тзан д о  пачшга cipiJn'reiJhCTRa бсзра:<чме:-:дН'а исре.па гь О АО  й1 {нжегоро,£1Ски й 
аояок ахсал х' ] и ю е  и ).’)р и г и н а д :ф а :а с д й  >;dip<44\T iir ip j’/KH bis с с т с и  в с я с к н а б ж е н и я  и гй1нл.1к;<а.ц51и:-> r 

£ii.'.iH«M 1}&ье.ме, а также I ;+кгжн,шляр (оригяпйл) ра.где.1а «1 крсчспь иижснсрдо-тозигюския мероприятия, 
ю лсржание тстскологичссЕйХ pcmatiii й» ргсфЛп-аннсш и угкерж.иет£Нйй о }ттаг1овлешюм порядке
ПрЭ"СКГ'НОЙ ДОГО̂ СЯТГШИП с шииеи 110Л0Жктс,!|ьн1М\ч 'ЗЯ}ИК>'1Снкя ixiijvvtupt: I'BCHHLiii (нси:;€уд̂ £К;'¥'ВеТ£:!10Й) 
:-'<С11сртз1>1,
Пи 3iptHeKi'Hi.iH л.,:.*:)'м,ен1Ы1и 1и на объсет, 1 Е£ подлежал^й теудярсхБСШЮй (Езогосударс.тзскнс'й)?!^^^?!^^!: 
жкаччиь- ooiRSH до начала спгроитеякл'ш пред^кгшви гь к ОАО «<11ижегородс1ШЙ во.иоз<апал» па 
сс'г.пя^^бгзнпс в чпстк с<кз-таетс]'иил кы..'шины\1 ус^ловиялг подк-лк^чения 2 нкиеми^яра (•lipmniia.ia) раздеяо 
«Проект парчоюсых сетей ий доен абжен и ж и каиаяизасши» в полном «.муьеме, а-тк ж е 1 экземпляр piX'!;,i«jia 
«f {еззечепь тсжйнггрш ьтхничсских мероприятий,, содерж ание тсзаюлогечссьих pt:uicHHM>> разработанной  
II у-гнсржленноЯ я установлскном ш рддке 11роек-гя^;й дакумептапии. Согласов0ш 1с  ОЛО 
•;Яшксгоргдс131Й водоганал»проект-;:-й д!)К)-'Л1£нтаияи ;i4.‘wtrBnre>ihHis к чеченце 2 jtej'c '■.■luMsina 
согаасоваЕизл: (тю пе более cpDua л.ейс! вия условий подкпю-чсиня),
С’трои-1ел).л:.-1В1) (лер1;к:.1адку) и монтаж ЕЗЕСплощщочЕзътх сетей и лдла подЕслк-чсния и оосружоним 
р,с.доснап:«-с>1ия и ган?1.1Н'ЗйШ1И объекта П^нжзвонить IICI угкерждекиому ироекп'- и п-пд itratKHCcraiM 
KOiiTpo.i&i прсдстйЕше.ъч: ОЛО •йИижепзрол^ский кодохэнад».
JpaiiKDbi .1КСПЛvaт ц н о н ifi отксгсткснноста по обслташвапизо сстсй и с-шружсний водоснабжении и 
к-анали:-!ал.ии ф>р‘й1ируются поолс ЕыполпеЕися .а.1:Шчйкоы условий П0Д1ШЕ0ЧСШ]Я и сдачи в ОЛО 
с̂ НиЖСГОрОДСШЙ ВОДШаЗХЙЛ?) ИСПОЛЕ]И1елЬШ)Й дик̂ -ЧСИ гацкн.
Ло окозтчазгин строюдльсп!а (.муьенпа и иет-см к нему выполнить ис-полит-1Т1;льнух1 сьем-цу ;̂й'1ч:й синачи 
инепишзилир.шанной ;ipiHHH:<an3iH с- наЕ^сссзшсм 1ЕЯ плахЕ города М1;500 п nq>;:j.aTb оришн;1д 
исполнительной съемки ОАО «Нижегородский аодокана.1» с ояпй-м глае.мггляром ислогагатслшой 
яок^вдетЕтаоии ла сстез и соор>'женнл шунэенайжгни# и кнналичкпин к^кТъекзу.

11шс1оя|цне ус.итии .!зейигвте.1ьны дг> /,3 да-Л-Ч’^ и 2(? i6лзА? ,■ "

Ш чш хьп и к  отдел а лодклш чсний ~ "  FJfi Kiwjcfm m
,HcnOOT!HTSiib: |ПШШЙСЬ) ' ФИО

246-99-67

Т1 ре,- i,L'r а н н I ел  ь  .4-aiea;i nutfc а  /________________  -
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Е. Н . Н о в г о р с и ,  у л . Б о л ы и а н  ! lu scp u B fican , З ^ Л  

{■ел/факс 433-S5-07; i е:к 4 3 3 “'"^'-'"3

На Л2 3-/33''» о I' I ~.{}(< ПН?
HaiiJ ЛЬ 3 / ~ и\у о т  3 ^ v3, 3 3 /3

О бьект: Ilpoosiemic CoUMi^ecKO - Метерскчй .ть'и/ л;г;прппо:ип'!Сг!а в Uujkhcm

Новгороог оп' ст. «МосАОвск^я^^ оо ст. ^чЗолгО'^
Перегон ст. »М осковская>> - ст. ^<Стрс:1ка». ВОУ-ii
Адрес: г. Нижний IJoeccfpoa, hanaeuHCKUii район, рк. Советская

Зшчизпик; МКУ«Главное управление по спюоителаству i; ремонту мггпрополигпегш. 
мост ов и доромсных сетей в г. .Нижнея^ Ноегороае':> (МКУ :<ГУМ М идс)

1'ЕХ НИЧ.ЕСК1 IE  У С Л О В 1̂1 Я 
!И1 проектирование дождевоП каиали^аиии

Т о‘иса подключения к дождевой каиа:(изаоии, прохобяирй по \м. УШоато. noc-ic 
локальных очистных сооруж ений

31,иаметр: 400 мль 
П ролож ить дождевую к аи ал и зац то  силами и с|)сдсч валги застройидик-л 

закрытой сетью.
Д иам етр : опреоелить расчётом.

Д ополнительны е условия:
Пооключение проектируемой септ оожбееой каиализации к сушествук.-щсй 

сосласовать с администрацией Канавипского района.

Сети, попабсиогине 6 зону cmnoiiinexocmeo - псреложтпь.

1Ъжо\ си!‘л:1с0зать с ДГРиЛ aiiMKHMcrpaii;;!! г. Н. Новг.грол;; и МКЗ' '‘Управление rop^JЛCкк^:к 
сс 1Лп;и аар>'Ж1!СГО осзеихеякя и (-кженерной ■цкиноА lepccia 11пжнего ?!овгорода". По око'.чагшн 
стронтельсгва ложлевой кака;1лза]ти  -плиолпигь иелолиитсагьную със->!К> силаМИ ДЗРнА е 
KiLieccHi’e-vt i-га план города М !;500 слачел ')КсГ1луатац]!он1г:л1 службе лсиолмительисл 
Докук'ентаии!;,

I {гсто5Г1.цпе техн и ч ески е  \'слови5! д егктви тел ьн ы  ло 373Ж ,3{И6 года.

[ л а ь и ь л /  и н ж е н е р  / ---------------------------- - „ д И З Д .  С / В .  C r e i i a a n o

H l C U ’ t - ; ! , : -  Т^'л i , n ' i ;C K i ;c  Vc;iObt-K з ы л а к ы  ь к я с а  Т У  е т  20 Л г  .л. : " ' т .
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М КУ  «У правлен ие городскими сетями наружного освещ ения и 
И нж енерной  защ иты  города Н иж него Н овгорода» 

г. Н. Новгород, ул. Большая Покровская, 37А 
тел/ф акс 433-85-07; т.433-77-73

На №  3-2519 от 13.11.2013
На №  3-2566 от 19.11.2013
Наш №  328 ту от 20.11.2013

Объект: П родление Сормовско - Мещерской линии метрополитена в Нижнем
Н овгороде от ст. «Московская» до ст. «Волга».
Пешеходный переход под МещерскилА бульваром от схода N°4 ст. «Стрелка» 
Адрес: г. Ниж ний Новгород, Канавинскийрайон, бул.Мещерскгт

Заказчик; М К У  «Главное управление по строительству и ремонту 
метрополитена, мост ов и дорожных сетей в г. Ниж нем Новгороде»

Т Е Х Н И Ч Е С К И Е  У С Л О В И Я  
на проектирование дождевой канализации

Точки подключения к сети дождевой канализации проходящей по 
бул. М ещерски й.

Диаметр: 1200 мм.
Проложить дождевую канализацию силами и средствами застройщика

закрытой сетью.

Диаметр: определить расчётом.

Дополнительные условия: Обеспечить сохранность и защиту коллектора 
дож девой канализации Д1200мм.
П одключение проектируемой сети дождевой канализации к существующей 
согласовать с администрацией Канавипского района.

Проект согласовать с ДАиГ администрации г. Н. Новгорода и МКУ "Управление городскими 
сетями наружного освещения и инженерной защиты города Нижнего Новгорода". По 
окончании строительства дождевой канализации выполнить исполнительн\то съемку силами 
ДАиГ с  нанесением на план города М 1:500 и сдачей эксплуатационной слу'жбе 
исполнительной документации.

Настоящ ие технические условия действительны до 20.11.2016 года.

Главньп! инженер (   — с. в. Степанов



М у н и ц и п а л ь н о е  к а з е н н о е  у ч р е ж д е н и е

“ У П Р А В Л Е Н И Е  Г О Р О Д С К И М И  С Е Т Я М И  

Н А Р У Ж Н О Г О  О С В Е Щ Е Н И Я  И

И Н Ж Е Н Е Р Н О Й  З А Щ И Т Ы  Г О Р О Д А  Н И Ж Н Е Г О  Н О В Г О Р О Д А ”
603000, г.Н.Новгород, ул. Большая Покровская, 37 А 

тел .(831) 433-85-07. факс (83 1) 434-23-50

Н а №  3-1908 от 04.09,2013

Главному инженеру-заместителю 

генерального директора М КУ «ГУММиД»

С.Е. Горбунову

В ответ на Ваше обращение о выдаче технических условий на проектировани 

водопонижения и водоотвода от строительных нлошадок (временный водоотвод) по объекту 

«Продление Сормово -Мещерской линии метрополитена в Нижнем Новгороде от ст.М осковская 

до ст. «Волга» МКУ "УГСНО и ИЗГНН» сообщает следующее. Ранее были выданы технически' 

условия на проектирование дождевой канализации к вышеуказанному объекту за №217ту, 218ту 

219ту,220ту,221ту (август 2013г.), Точки подключения к сетям дождевой канализации остаютс: 

без изменений. Наименование сооружений:

1.П ерегон ст.М осковская  - ст.С трелка, С трои тельн ая  площ адка № 1, СУ -1.-Подключение 

выполнить в существующую сеть дождевой канал.изации Д400мм., проходящую по ул.М арата 

после локальных очистных сооружений. (Возможно выполнить выпуск в р.Ока, после локальнь» 

очистных сооружений, при условии согласования с Органами охраны окружающей среды).

2, П ерегон  ст.М осковская  - ст.С трелка. С трои тел ьн ая  п л ощ адка  № 2, ВУ-1.-Выполнить 

выпуск в р.Ока, после локальных очистных сооружений, при условии согласования с Органа.мр 

охраны окружающей среды.

Для подключения следующих сооружений (строительные площадки j4 2 3 ,  j4 « 4 , N ° 5 ,  № 6 .  

j4o7,№8,№9) к сетям дождевой канализации необходимо достроить участок главного коллектора 

Д1200мм., 1600мм., проходящего вдоль ул. Бетанкура, согласно проекта «Отведение и очистка 

дождевых вод с территории жилого района «Мещерское озеро» в г.Н.,Новгороде» (шифр 2394: 

0,С2,2-НК), выполненный ОАО «Нижегородский Сантехпроект»,- так как существующие сети 

дождевой канализации не имеют выпуска.

Главный инженер Степанов С.В,

433-77-73
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Т Е Х Н И Ч Е С К И Е  У С Л О В И Я  
П О Д К Л Ю Ч Е Н И Я  К С Е ТЯ М  Т Е П Л О С Н А Б Ж Е Н И Я  

№ 0 6 4 /3 6 4 6 1  2 0 1 3  г.
1. Заявка: Л'» 06-ис -  09-ис от 26.08.2013 г.
2. Заявитель: Департ алсент  градостроительного развит ия  и архит ект уры адм инист рации  

города Нижнего Новгорода
2.1. Адрес Заявителя: 603082, г. Н.Новгород, Крелыь, Д ом  Советов тел. 439-02-46
3. Заказчик; М К У  «Главное управление по ст роит ельст ву и рем онт у м ет рополит ена, мост ов и 

дорож ных сет ей в городе Ниж нем Новгороде»
ЗЛ, Адрес Заказчика; 603006, г. Н.Новгород, ул. Варварская, 32 тел. 275-89-89, 275-89-83
4. O 6oeicr:
4 .L .Адрес объекта; г. Н.Новгород, Канавииский район, бульвар М ещ ерский  -  ст анция иСтрелкаи 

(включая ст роит ельную  ш ющ адку Лй 4), ул. Карла М аркса -  ст анция «Волга» (включая 
ст роит ельную  (шощадку jYq 8)

4.2. Назначение объекта: «Продление Сормовско-М ещерской л и н и и  м ет рополит ена в Ниж нем  
Новгороде о т  ст. «Московская» до ст. «Волга». С т анция «Стрелка» (ст роительная  
площ адка Jfs 4), ст анция «Волга» (ст роительная площ адка М> 8)

4 3 . Характеристика объеета; новое строите.'1ьство
5. Источник теплоснабжения: Сормовская ТЭЦ, (Ниж егородский ф илиал ОАО «ТГК-6», 

ул. А лексеевская, 10/16, тел. 220-06-38), ТК-216 -  ст анция «Стрелка» (включая ст роит ельную  
площ адку Мв 4), ТК-208-2к] -2-] -  ст анция «Волга» (включая ст роит ельную  ш ю щ адку М  су 
(РТС «Сормовский», ОАО «Теплоэнерго», тел. 274-28-49, 274-24-99)

6 . Возможная точка подключения; на сущ ест вую щ их т епловы х сетях. С т анция «Стре.пка» 
(вклю чал ст роит ельную  площ адку ЛЬ 4) -  существующая т епловая камера ТК-216; Ст анция 
«Волга» (вклю чая строит ельную площ адку М  8) -  сущ ествующ ая т епловая кеш ер а 
ТК-208-2к1-2-1. Конкрет ное мест о врезки определить в РТС  «Сормовский» (тел. 274-28-49)

Вновь присоединяемая: отопление ! вентиляция { гвс I ОБЩАЛ 1
1 В ременное т еплоснабж ение (на период ст роит ельст ва) \

j Строительная площадка № 4 : 0,52 1 0.48 ) 0.4 ! \
Строительная площадка № 8 0.51 ! 0,48 >\ ! 0.2} 1 - iу. i
И ТО ГО  на Bpe.^teHHoe 
теплоснабж ение !

1,03 ! 0,96 1
! 1

0,61
1

2 ,6  1
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\ Пост оянное т енлоснадж вние :
i Станция «Стрелка» 1.0 \ 1 /  ̂ ;

' Станция «Волга» 0, S 0.4 ! ! :

; И ТО ГО  на постоянное 
 ̂ теплоснабж ение

i I О\  ̂f<> O J
i i

2,6 \

8 . C’poK подключения объектов: с т 1)оит е:< ьная площ адка Л'Ь 4 ~ 2014 г.; ст роит ельная п .ч о ш а д к а  
М  S -  2016; ст анция «Стрелка» - 2 0 1 7  г.; ст анция «Волга» -- 2019 г.

9. Срок действия технических услоз1!Й: до О!.! 1.2016.

Директор по инвестициям 
и развитию теплоснабжения

1̂ 1ачальни1с ЦРТУиСП

С. Л.Озеро 6

Д М . Серов

Заместитель начальника ЦРТУиСП:__________  Л.Г. Усова
Исполнитель: А.В^ Андрианов
Технические условия получены, мною прочитаны, нх требования понятны:

Молжписть 
Доверс’инисть М>_ СЛ) !

Ф.И.О.
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$03086, город Нижний Новгород бульвар Мира, 14 
Телефон (831)299-93-40, Факс (83!) 296-55-49 

e-maii: ofRce@tepioenergona.ra 
ИНН 5257087027. КПП 525350001

,^3-2446 08.11.2013

О параметрах теплоносителя

Л р ш  о ж е и и е / 3

' Заместителю генералъаого 
директора МКУ "Главное 
управление по строительству и 
ремонту метрополитена, мостов и 
дорожных сетей в городе Н ижнем 
Новгороде”

С.Е.Горбунову

Уважаемый Сергей Евгеньевич!

В ответ на Ваше обращение №  3-2446 от 08.11.2013 направляю Вам 
информацию о параметрах теплоносителя в системе теплоснабжения в 
отнош ении подключаемого к сетям теплоснабжения об'ьекта: «Продление 
Сормовско-М ещерской линии метрополитена в г. Нижнем Новгороде от 
ст. «М осковская» до ст. «Волга»:

Назначение системы Тепосшаишь
Давление 

в трубопроводе, м в.ст.

Температура 
теплоносителя 

в трубопроводе, °С
подающий обратный подающий обратный

Ст анция «Стрелка» (вклю чая ст роит ельную  площ адку М  4)
отопит.-вентиляшонная вода 82,0 43,0 150 70

Геодезическая отметка местности -  76 м

Ст анция «Волга» (8ключая ст роит ельную  площ адку Же 8)
отопит.-вентидягтионная вода 83,0 44,0 150 70

Геодезическая отметка местности -  75 м

Заместитель директора по инвестжщ1ям  
и развитию  теплоснабжения А.Г.Ястребов

Герасимова
277-91-68

mailto:ofRce@tepioenergona.ra
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А Д М И Н И С ТРА Ц И Я  ГО РО ДА  Н И Ж Н Е Г О  Н О ВГО РО ДА

М униципальное казеш ю е учреждение 
«Главное управление по строительству и ремонту метрополитена, мостов и дорожных сетей

в городе Нижнем Новгороде»
ул. Варварская, 32, г. Н.Новгород, 603006, ОГРН 1035204998454, тел./факс: (831) 275-89-89, e-mail: gummid@mail.ru

№ 3- ОТ 01.10 2014г. Главному инженеру
ОАО «Нижегородметропроект»

А.Е. Чванову

Уважаемый Андрей Евгеньевич!

В ответ на Ваш запрос от 30.09.2014г. №30166-12/385 от 30.09.2014г. 
сообщаем, что подключение водоотводящей системы от строительной площадки № 2 

по объекту: «Продление Сормовско-Мещерской линии хметрополитена в Нижнем 
Новгороде от ст. «Московская» до ст. «Волга» 1 этап -  Продление линии 
метрополитена от станции «Московская» до станции «Стрелка», г. Нижний 
Новгород» выполнить в сеть ливневой канализации, проходящей по ул. Марата с 
последующим отводом сточных вод на малые очистные сооружения на левом берегу 
р. Оки. Очистные сооружения находятся в рабочем состоянии. В настоящее время 
идет процедура передачи их в муниципальную собственность.

Главный инженер -  заместитель
/

генерального директора ‘v _ _ — - С.Е. Горбунов

С.В. Юшенко 

275-89-89

mailto:gummid@mail.ru
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«полихим»

a

ОАО 
«Нижегородметпроект»

©
188540, г. Сосновый Бор Лен. обл., а/я 321/5 
г. Санкт Петербург (812) 320-18-50,323-81-21 

E-mail: office@polihim.info, http://www.polihim .info 
р/с 4 0702810365000000169  в ф-ле Лен. областном 

ОАО «Банк ВТБ Северо-Запад» г. Тосно 
к/с 30101810400000000703 

БИК 044106703, ИНН 4714002716 
Коды: ОКОНХ 95120, ОКНО 23363751
07.10.2014 № К-650/СП6

н а № от

Технико-коммерческое предложение № 650

Исходные данные:

Техническое задание на подбор очистных сооружений дренажных и поверхностных 
сточных вод по объекту: «Продление Сормовско-Мещерской линии метрополитена в 
Нижнем Новгороде от ст. «Московская» до ст. «Стрелка».

В соответствии с результатами инженерно-экологических изысканий по объекту, в 
пробах подземной воды отмечено превышение содержания некоторых загрязняющих 
компонентов. В связи с этим необходимо предусмотреть очистку водоотлива из 
котлованов и шахтных вод, а также очистку поверхностного стока.

Просим Вас дать предложение по очистным сооружениям поверхностных и 
дренажных сточных вод на расход 6 мЗ/ч.

Сточные воды, поступающие на очистные сооружения, имеют следующие 
показатели загрязняющих веществ:

- взвешенные вещества -  2000 мг/л;
- нефтепродукты -  18 мг/л;
- превышение по железу (Fe) -  29,6 ПДК;
- превышение по марганцу (Мп) -  2,5 ПДК.
Степень очистки сточных вод -  до показателей сброса в водоем 

рыбохозяйственного назначения.

Принципиальная технологическая схема очистки сточных вод производительностью 
6 м^/час, сброс в реку. Очистка производится до норм природоохранной организации. 
Представлена на рис. 1.

http://www.polihim.info


Рисунок 1.

Приемная
буферная
емкость

V  ^
3

АДТ

Дренаж

Емкость чистой 
9  воды -о-

На промы вку

1 -  Приемная буферная емкость
2 -  Флотационная установка 
4а - механический фильтр,
46 - сорбционный фильтр с углем МАУ, 
9 - емкость чистой воды,

3 - буферная емкость,
10 -  Нутч - фильтр
6,7,8-система растворения воздуха ADT 
5, 4 - насосы,
12 -  Блок Анодного Окисления

Из приемной буферной емкости очищаемая вода насосом по соединительному 
трубопроводу, подается в Блок Анодного окисления (БАО).

Очищаемая вода насосом подается в нижнюю часть Блока Анодного Окисления на 
комплект нерастворимых электродов. На электроды подается рабочее напряжение от 
выпрямителя, в результате чего происходит электролиз воды. При этом на катоде 
вьщеляется водород, на аноде -  атомарный кислород. За счет атомарного кислорода 
происходит частичное окисление плохо коагулируемых органических веществ. Кроме 
этого, производится разрушение растворенных комплексов тяжелых металлов с 
окислением комплексона. Аноды в БАО выполнены в виде углеграфитовых пластин, 
катоды -  пластины из нержавеющей стали. Из БАО сток самотеком поступает в напорный 
флотатор. В нижние части камер напорного флотатора по распределительным 
трубопроводам подается водо-воздушная смесь из системы рециркуляции, включающей 
систему АДТ и насос.

Установка напорной флотации состоит из:
- радиального флотатора с вращающейся рамой, на которой смонтирован 

спиральный сборник флотогилама и механизм вращения рамы. Скорость вращения рамы 
и спирального сборника, регулируются с пульта управления, в зависимости от 
производительности установки и количества загрязнений, удаляемых в виде 
флотогилама;

- камеры насыщения циркулирующей воды сжатым воздухом с приборами и 
средствами управления и контроля процесса растворения воздуха в воде;

- рециркуляционного насоса, для подачи циркулирующей воды в камеру насыщения 
воды сжатым воздухом;

- системы создания водовоздушной смеси и компрессора сжатого воздуха.



Образующиеся в напорном флотаторе мелкодисперсные пузырьки воздуха 
флотируют загрязнения в виде пены на поверхность обрабатываемой жидкости.

Образующаяся в процессе работы напорного флотатора пена, содержащая 
удаляемые загрязнения и взвеси, из пеноприемного желоба самотеком поступает в 
емкость осадка.

Для интенсификации процесса осаждения и хлопьеобразования в поток 
очищаемой воды на входе во флотатор дозируется раствор коагулянта, и для увеличения 
флоккул раствор флокулянта. Растворы коагулянта и флокулянта приготавливаются в 
отдельном блоке реагентной коагуляции и флокуляции. Подача раствора осуществляется 
дозирующими насосами, которые поставляются в комплекте с реагентной емкостью.

После напорного флотатора очищаемая вода самотеком собирается в буферной 
емкости.

Из буферной емкости вода насосом подается на систему глубокой очистки воды, 
состоящей из последовательно соединенных фильтров -  двух механических и двух 
сорбционных. Вода из емкости насосом подается в верхнюю часть механического 
фильтра, заполненного цеолитом ТУ 2163-002-12763074-97. В механическом фильтре 
происходит очистка водного потока от механических взвесей и примесей, а также 
частично от органических загрязнений за счет эффекта коалесценции. Кроме того, цеолит 
обладает адгезионными, сорбционными и ионообменными свойствами.

Далее поток, прошедший предварительную очистку на механических фильтрах по 
соединительному трубопроводу поступает в верхнюю часть сорбционного фильтра, 
заполненного активированным углем марки МАУ-200 (Модифицированный 
Азотсодержащий уголь). В сорбционном фильтре происходит основная очистка воды от 
органических веществ и комплексов тяжелых металлов.

Механические и сорбционные фильтры снабжены распределительными и 
дренажными устройствами из нержавеющей стали, позволяющими проводить промывку 
фильтрующей загрузки без разборки оборудования.

Вода собирается в емкость чистой воды, из которой через переливной патрубок 
сбрасывается в горколлектор. Также очищенную воду можно использовать для промывки 
обратным током механического и сорбционного фильтров, или на другие 
технологические нужды.

Предлагаемая схема позволяет производить сервисное обслуживание, без 
остановки основного процесса водоочистки.

Эффективность очистки:

Наименование показателей
Характеристика очищенной 

воды
Концентрации, мг/л

СПАВ 0,3
Масла и др. нефтепродукты 0,05
Взвешенные вещества 10
ХПК 25
Фенолы 0,1
Железо 0,1
Цинк, медь, никель, свинец, хром и др. 
тяжелые металлы 0,1



Перечень оборудования и ориентировочная стоимость:

№ Наименование Кол-во

Стоимость
эхо К-6 ,
тыс.руб., с 

учетом 
НДС

1 Флотационная установка с АДТ 1 2 700
2 Блок БАО с выпрямительный агрегатом 1 2 250
3 Буферная емкость 1 80
4 Приемная буферная емкость 1 280
5 Фильтр сорбционный 2 1 200
6 Фильтр механический 2 1 ООО
7 Емкость очищенных стоков 1 100
8 Система обезвоживания осадка 1 300

9 Реагентное хозяйство с системой pH 
коррекции 1 350

12 ИТОГО но оборудованию: 8 260
13 Насосное оборудование (комнл) 1 350
14 Средства автоматизации, компл 1 350
15 Итого по оборудованию Л ОС: 8 960
16 Монтажные работы (20%) 1 792
17 Пуско-наладочные работы (10%) 896
18 ИТОГО 11648

Сроки поставки и гарантии поставщика:

Сроки изготовления оборудования 60 рабочий дней
Срок гарантии на поставляемое оборудование 12 месяцев.

Главный инженер Сергеев В.В.

Исполнитель Бояков М аксим 
Тел. +7 (911) 797 41 78
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^окоиия 1.0^

t ■ ■ ■ ■<■
акация 1 0  (■

~ F = - r

ЖБ 1000

V ' -  -.ё- W  ’- Р  <-

о ««о •

■|( - - -

I ...'>

парная

76.78* 76.  ̂>

/  75.88 76.07

2 Ж

чуг.250
'5 .64

| .нео. J р е т ( ^рбис<А6Г ( ^ 5 0 y U ^ ^ _____  ̂ нед. ^ ^  ^ ^

5-75.54 ’* it  758 / >5.9) об'-75.79 * 7 5 : ^
\ - 7 Ш  I ^ 2 5 0  75.68 75.78 jr-72.20 75.80

' гд).8 -2 .2

< )

у г , =  З Ч О ' Э Ш "

f ^ i a P ^ O O  Ч1/е.150 нед.

К ~ 7 б . 9 9 б  чуг.150 нед.

Т - 3 8 . 5 1 1

L - Ш О О

S
чуг.150 нед. ^  

чуг.150 нед. ^

0 6 -7 5 .9 8  
^ б .т р -7 3 .8 3  ^  225  нед.

~ 7 б Ж
75.87

76 .23 1̂  76.28

^  1̂  « _ с А .
<— —» ' <■ ■/"— >   < >

~75Ж Ш~
76 .02 0 6 -7 5 .9 9

  < >   ^ 4 ^  —   < > -Ц g^^ < »  -'  '" Ч ------->   <------- > — » - т —  j r ^  -------- ‘У = я щ  _

S s  s  is i s  I t
П р е д п о л а г а е 1̂ й  у ч а с т о к  т рассы  д л я  р а з м е щ е н и я  j

ст .225 нед. б .т р -7 4 .0 4 ^   ̂  ̂ ст .225 нед. в.тр 7 3 8 0 ^  ^

{ т .

74.22 А

W 20Q

~o S = l

ПВХ 225 06-74.25 Q

0 6 -7 5 .8 2  
б .т р -73 .7 6  ^  22 5  нед.

чуе.150 нед. чуг.150 tfeg.
ст .225 нед. б .т р -7 4 .0 4 ^  ^

п е р с п е к т Ь б н о й  с т .Я р м а р ка

>6 У г -1 . j b s a -

' x z :

л 1

•<&
П е с  к  о  ю д к --ie I Ĵe/iunk'/ih
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Данный лист смотреть собместно с листом 1.

СМ В-6-П0Д1-НВК,ВП
продление Сормобско -  Мещерской линии метрополитена 

б Нижнем Нобгороде от ст. "Москобская" до ст. "Волга"

1 этап. Устройстбо бременныхинженерных сети на \С т ади я\ Лист \Лист о6  
период апроительстЬа линешого объект.

Водоснабжение, бодоотбедение, бодопонижение П

_  л э .,г -



Формат А2





Д а н н ы й  лист смотреть собмест но с листом 2.

СМВ-6-ПОЦШКВП

1 Hob. 16-и
Изм. Колуч /lucu! NdoK. Подпись Д ат

Продление Сормобско -  Мещерской линии 
метрополитена д Нижнем Нодгороде 
от ст. "Москодская" до ст. “Волга"

Разраб. Яшнод
Рцк. гр. Моль кода

1 этап. Устройстдо бременныхинженерных сетей на 
период строительстЬа линейного объекта. 

Водоснабжение, бодоотдедение, додопонижение

Стадия

П

Лист

6

Листоб

Нач. отд. Бегуноба
Н. контр.
гип

Бегуноба 
й емьяноб1

Перегон cm, Москодская -ст. Стрелка. 
Строительная площадка N1. СУ-1. ВОУ-0. 

Схема Ьодоснабжения

ОАО
"Нижегородметропроект'













L=9A5

Д а н н ы й  лист смотреть соЬместно с лист ом 2.

СМВ-6-П011ШК,ВП

1 Hob. 16- и
Изм. Кол.уч /1ист Ндок. Пф ись Дата

Продление Сормобско -  Мещерской линии 
метрополитена д Нижнем Новгороде 
от ст. “Московская" до ст. "Волга"

Разраб. Яшноб
Рцк. гр. МолькоЬа

/^ ///
Ф,/9'

1зтп. Устройство бременныхинженерных сетей на 
период строительстба линейного объекта. 

Водоснабжение, ЬодоотЬедение, додопонижение.

Стадия

П

Лист

12

Листоб

Нач. отд. Бегуноба
Н. контр. Бегуноба
ГИП Демьяноб

Перегон ст. Моек обская -ст. Стрелка. 
Строительная площадка N1 СУ-1 ВОУ-0. 

Схема додоотбода.

ОАО
"Нижегородметропроект'



Песколобка-грязеотделитель

Строительная площадка N2

очистные сооружения 
сточных бод 

(дренажных и либнебых)

/п̂ мкатяизации 
ФШ

<С)

5:
сзГГ)
0Q

е

§

о
с:

I

Д анны й лист смотреть содместно с листом 3.

Изм. Кол.уч
Разраб.
Рик. гр.

Нач. отд.
Н. контр. 
ГИП

Hot.
/1ист

Яшноб

16-К  
N d o K

Молькоба

Бегуноба
Бегуноба
Демьяноб

Ж
ш м

"Шт

Го/У

[МВ-6-П0111-НВК,ВП
Продление Сормобско - Мещерской линии 

метрополитена в Нижнем Нобгороде 
от ст. “Моекобская" до ст. "Волга"

1 этап. Устройсшбо бременныхинженерных сетей на 
период строительстЬа линейного объекта. 

Водоснабжение, бодоотбедение, бодопонижение

Перегон ст.Носкобская -ст. Стрелка. 
Строительная площадка N2. ВЧ-1. 

Схема бодоотбода.

Стадия

П

Лист

13

Листоб

ОАО
"Нижегородметропроект '  

Формат А4-ХЗ







Позиция Наименобание и техническая характеристика
Тип, марка, 

обозна чение документа, 
опросного листа

Код оборудоЬания, 
изделия, 

материала
Забод-изготобитель Ед.

изм. К ол-бо
Масса

ед,
кг

Ж
Примечание

г 3 5 7 9

Перегон сш.поскоиския-сш.сшрелкй. СУ-1 Стройплощадки /V7

Система В1 (додопродод хоз-питебой и протиЬопожарный).

1 ЗадЬижкаклиноЬаяHAWLEА фланцебая

Ру=10кгс/см2, ФЮО Н А Ш шт 15.00

2. Штурбал N 7800 Н А Ш шт 2.20

]  Тройник прямой 508x11.0-1%,3x8.8 Изготобить по мести шт 88.8

4. Отбод стальной 40° ФШх8.0 Изготобить по мести шт 3.33

5 Фланец 1-100-10Ст25ГОСТ 1050-74 ГОСТ 12820-80’ шт 214

6. Втулка под фланец литая удлиненная ПЗЮО ФИО ТУ2248-001-81298866-2010 ЗАО "Полимерпром" шт 0.69

7. Колодец сборный ж/5етонный ф 1500 т.п.901-09-1184 ГОСТ 8020-80 шт

8 Гидрант 2000 ГОСТ 8220-85 шт 135.00

9 Подстабка под пожарный гидрант ПЗЮО ФИО ТУ2248-001-81298866-2010 ЗАО "Полимерпром" шт 10.20

10 Заглушка литая удлиненная ПЗЮО ФИО ТУ2248-001-81298866-2010 ЗАО "Полимерпром" шт 0.385

11 Люк Т(С250)-В1-60 ГОСТ 3634-99 шт 120.00

12 Бетон В7.5 (упоры) м3 0.15

13 Труба ПЗЮО SDR 11- 110x6.3 "питьебая" (открытый способ работ Ьзал=2.20м) ГОСТ 18599-2001 пм 25.50 3.14

14. Гидроизоляция колодцеб м2 40.00

15 Песчаная подготобка м3 2.68

16 Врезка б сущ.сеть Ф500 мест

17 Разборка и босстанобление асфальта м2 7.98

I

I
сэ
оч

-о0
S
1

§с

I

18 Разборка и босстанобление бордюрного камня пм 2.0

Изм. Коч.уч.
Разраб
Рук гр
Г л.спец.
Нач.отд.
Н. контр
ГИП

Лист Ндок.
Малахоба
Молькоба
Лапина
Бегуноба
Бегцноба

Подпись Дата

С2//4'
9/г/у

& / . / 9

СМВ-б-П0Д1-НВК̂ ВП.С
Продление Сормобско -  Мещерской линии 

метрополитена б Нижнем Нобгороде 
от ст. "Москобская” до ст. "Волга"

1  этап .. ыстроистЬо брвменныхинженерных 
сетей на период строительства линейного 

объекта.
Водоснабжение, ЬодоотЬедение, 

 _____________
Спецификация оборудобания, 

изделий и материалоб

Стадия /1ист

1

ЛистоЬ

ОАО
"НИЖЕГОРОДМЕТРОПРОЕКТ"



Позиция

................................................ ..............

Наименобание и техническая характеристика
Тип, марка, 

обозна чение документа, 
опросного листа

Код оборудобания, 
изделия, 

материала
Забод-изготобитель Ед.

изм. Кол-бо
Масса

ед,
кг

Примечание

1 2 3 4 5 в 7 8 9
Система К 1 (канализация фекальная).

1. Труба НПВХ100 SDR26-225х8б(техническая L =6,Ом)

(открытый способ работ Ьзал=3.0м) ГОСТ Р 51613-2000 пм 44.70 8.70

2. Труба НПВХ 100SDR26-225х8.6(техническаяL=6,0m )

(закрытый способ работ Ьзал^З.Ом) ГОСТ Р 51613-2000 п.м 44.20 8.70

3. Трубы стальные злектросбарные Ф4-26х7,0 ГОСТ 10704-91 п.м 44.20 72.33

-футляр (закрытый способ работ Ьзал.=3.0м)

4. Колодец сборный ж/б Ф1500 т.п 902-09-22М ГОСТ 8020-80 шт 4

5. Врезка 6 сущ. сеть ФЗОО мест 1

6. /1юк Т(С250Ш1-60 Г0СТ3634-99 шт 4 120.00

1 Гидроизоляция колодцеЬ м2 80.00

8. Песчаная подготоЬка м3 10.67

9. Разборка и босстанодление асфальта м2 71.14

10 Разборка и босстанодление бордюрного камня пм 1.0

и  Демонтаж сущ. трубопроЬода ФЗОО чу г. Ьзал=4.6 м пм 44.69

12 Демонтаж сущ. колодцеб Ьзал=4.6 м шт. 3

13 Изоляция труб бесьма усиленная Ф42бхб.О м 44,20

%. Опорные кольца с опорами скольжения ПМТД-225х426 Тип 1 ТУ 1469-001-53597015-01 шт 22
Система КЗ (бодоотбод).

1 Труба DN/iD 300 SN8 РР-В(Прагма) (открытый способ работ Ьзал=2.152м) ТУ 2248-001-96467180-2008 п.м 169.65 4.70

2 Врезка б сущ.коллектор Ф Ш мест 1

3 Песчаная подготоЬка м3 20.35

4. Песок для засыпки труб м3 81.41

5. Колодец сборный ж/б ф 1500 т.п 902-09-22.84 ГОСТ 8020-80 шт 5

6. Колодец сборный ж/бетонный ф1500 т.п.901-09-11.84 ГОСТ 8020-80 шт 1

7. Люк Д(А15)-КЗ-60 Г0СТ3634-99 шт 2 60.00

8 Люк С(В125)-КЗ-60 Г0СТ3634-99 шт 3 95.00

9 Разборка и босстанодление асфальта м2 109.65 -

10 Разборка и досстанодление бордюрного камня пм 10

11Гидроизоляция колодцед м2 120.00

Лист
СМВ-6~П0Д1-НВК,ВП.С 2

Изм. Кол. уч. Лист. №док Подпись Дата



Позиция Наименобание и т ехническая характеристика
Тип, марка, 

обозна чение документа, 
опросного листа

Код оборудобания, 
изделия, 

материала
Забод-изготобитель Ед.

изм. К ол -бо
Масса

ед,
кг

Примечание

1 г 3 4 5 S 7 8 9

12. Разбоока и досстаноблвние бетонного забооа м3 140

13. ПесколоЬка-грязеотделитель П/1Г5П "Техносфера П/1Г" шт. 1

%. М  Т(С250)-К.1-б0 T0CT36U-99 шт 1 120.00

15. Очистные сооружения сточных дод произдодительностью 6 мЗ/час Технико-коммерческое 
предложение N650 НПП "ПОШИМ" комплект 1 \ / » /

16. Насос дренажный ГНОМ 10-Юй шт. 1 16,0
Перегон ст.Москоккая -ст.Стрелка ВУ-1 Стройплощадка N2 
гчгтрмп Р1 (ЬодоппоЬод хоз-пишьеЬой и поотиЬопожаоный^

1 ЗадЬижка клинодая HAWLE А фланцедая Ру= 10 кгс/см2, Ф100 HAWLE шт 1 15.00

2 Штурдал N 7800 HAWLE шт 1 2.20

3 Тройник прямой 508x11.0-1%,3x8.8 Изготобить по месту шт 1 88.8

4. Фланец 1-100-10 Ст25 ГОСТ 1050-74 ГОСТ 12820-80' шт 2 2.14

5 Втулка под фланец литая удлиненная ПЗЮО ФИО ТУ 2248-001-81298866-20Ю ЗАО "Полимерпром" шт 1 0.69

6. Колодец сборный ж/бетонный ф1500 т.п.901-09-11.84 ГОСТ 8020-80 шт 3

7. Колодец сборный ж/бетонный ф2000 т.п 901-09-1184- ГОСТ 8020-80 шт 1

8 Гидрант 2000 ГОСТ 8220-85 шт 1 135.00

9 Подстабка под пожарный гидрант ПЗЮО ФИО ТУ2248-001-81298866-20Ю ЗАО "Полимерпром" шт 1 10.20

10 Заглушка литая удлиненная ПЗЮО ФИО ТУ2248-001-81298866-20Ю ЗАО "Полимерпром" шт 1 0.385

11 Отбод ПЗЮО 90с6арной ТУ2248-001-81298866-20Ю ЗАО "Полимерпром" шт 1 2.03

12 Отбод ПЗЮО 24"сборной ТУ2248-001-81298866-2010 ЗАО "Полимерпром" шт 1 1.23

13 Люк Т(С250)-В1-60 ГОСТ 3634-99 шт 4 120.00

14. Бетон В7.5 (упоры) м3 0.30

15 Труба ПЗЮО SDR11- 110x6.3 "питьебая'Ьткрытый способ работ Ь-2.20м} ГОСТ 18599-2001 пм 17.70 3.14

16 Труба ПЗЮО SDR 11-110х6.3"питьеЬая"(закрытый способработ-ГНБ Ь^2.20м) ГОСТ 18599-2001 пм 48.Ю 3.14

17 Гидроизоляция колодцеб м2 80.00

18 Песчаная подготовка м3 4.95

19 Врезка б сущ.сеть Ф500 мест 1

20 Разборка и босстанобление асфальта м2 82.16

21 Разборка и босстанобление бордюрного камня пм 2500

22 Оснобание колодца: 221 Бетон В15 м3 1.69 '

22.2 Арматура Ф12А500С ГОСТ Р52544-2006 МП 62.50 ' 55.0

Лист
1 1 Изм. 16-П СМВ-6-П0Д1-НВК,ВП.С 3Изм. Кол.уч. Лист. Подпись Дата



Позиция Наименобание и т ехническая характеристика
Тип, марка, 

обозна чение документа, 
опросного листа

Код оборудоЬания, 
изделия, 

материала
ЗаЬод-изготобитель Ед.

изм. Кол-Ьо
Масса

ед,
кг

Примечание

1 2 3 4 5 6 7 8 9
Система ККканализация фекальная).

1. Тру5а НПВХ100 SDR 26- 160хб.2(техническая L =6, Ом) ГОСТ Р 51613-2000 п.м 180.60 4.49

(открытый способ работ Ьзал=2.0м)

2 Три5аНПВХ 100SDR26-1б0х6.2(техническаяL=6,0m ) ГОСТ Р 51613-2000 п.м 38.20 4.49

(закрытый способработ-ГНБ Ьзал=2.0м)

3. Колодец сборный ж/б Ф1500 т.п. 902-09-22.84 ГОСТ 8020-80 шт

4. Колодец сборный ж/бетонный ф2000 т.п 901-09-1184 rOCf 8020-80 шт 1

5. Врезка б сущ. сеть Ф250 мест 1

6. /!юк Т(С250)-К1.1-60 Г0СТ3634-99 шт 7 120.00

7. Гидроизоляция колодцед м2 160.00

8 Песчаная подготоЬка м3 26.27

9 Разборка и досстаиодление асфальта м2 175.10

10 Разборка и досстаноЬление бордюрного камня пм 2.0

11. Демонтаж сущ. трубопробода Ф150 чу г. Ьзал=3.64 м пм 14.14

12 Демонтаж сущ. колодцеб Ьзал=3.64 м шт. 1

13 Оснобание колодца: 131Бетон В15 м3 1.69

13.2.Арматура Ф12А500С ГОСТ Р52544-2006 МП 62.50 55.0
Система КЗн (бодоотбод).

1. Труба ПЗЮОЗОР 11-110x6.3 "техническая" ГОСТ 18599-2001 м 624,60 3.14

2 Песчаная подготобка м3 2.39

3 Колодец сборный ж/бетонный ф 1500 т.п 901-09-11.84 ГОСТ 8020-80 шт 1

4. Дюк Т(С250)-КЗ-60 Г0СТ3634-99 шт 1 120.00

5. Разборка и босстанобление асфальта м2 5.22

6 Гидроизоляция колодцеб м2 20.00 \ j t i /

1. Песколобка-грязеотделитель ПДГ5П "Техносфера ПДГ" шт. 1

8. Насос дренажный ГНОМ 10-10Д шт. 1 16,0

9 Очистные сооружения сточных бод произбодительностью 6 мЗ/час Технико-коммерческое 
предложение Н 650 НПП "ПОДИХИМ" комплект 1

Лист
1 1 Изм. 16-14 СМВ-б-П0Д1-НВК,ВП.С 4Изм. Кол.уч. Лист. Мдок Подпись Дата



Позиция Наименобание и т ехническая характеристика
Тип, марка, 

обозна чение документа, 
опросного листа

Код оборудобания, 
изделия, 

материала
ЗаЬод-изготоЬитель Ед.

изм. Кол-бо
Масса

вд,
кг

Примечание

1 г 3 4 5 6 7 8 9
Стройплощадка №3.

Система КЗ (ЬодоотШ).

1. ПесколоЬка-грязеотделитель П/1Г5П "Техносфера П/1Т" шт. 1

2. Очистные сооружения сточных Ьод произдодительностью 6 мЗ/час Технико-коммерческое 
предложение N 650 НПП "ПОЛИХИМ" комплект 1 \ / п /

3 Насос дренажный ГНОМ 10-ЮЛ шт. 1 16,0
Ст.Стрелка. Стройплощадка №4.

Система В1 (додопробод хоз-питьедой и противопожарный)

1. Задбижка клинобая НАШЕ А фланцебая Ру= 10 кгс/см2, Ф100 HAWLE шт 1 15.00

2. Штурбал N 7800 НАШЕ шт 1 2.20

3 Тройник прямой 508x110-1%,3x8.8 Изготобить по месту шт 1 88.8

4. Отбод стальной 80° ФШх8.0 Изготобить по месту шт 1 3.33

5. Заглушка литая удлиненная ПЗЮО ФИО ТУ2248-001-81298866-20Ю ЗАО "Полимерпром" шт 1 0.385

6. Фланец 1-100-10 Ст25 ГОСТ 1050- U ГОСТ 12820-80' шт 2 2.14

7 Втулка под фланец литая удлиненная ПЗЮО ФИО ТУ2248-001-81298866-20Ю ЗАО "Полимерпром" шт 1 0.69

8 Колодец сборный ж/бетонный ф1500 т.п.901-09-11Ж ГОСТ 8020-80 шт 2

9 Гидрант 2000 ГОСТ 8220-85 шт 1 135.00

10 Подстабка под пожарный гидрант ПЗЮО ФИО ТУ 2248-001-81298866-20Ю ЗАО "Полимерпром" шт 1 10.20

ПЛюк/1(А15)-В1-60 Г0СТ3634-99 шт 1 60.00

12 Люк Т(С250)-В1-60 Г0СТ3634-99 шт 1 120.00

13 Бетон В7.5 (упоры) м3 0.15

%. Труба ПЗЮО SDR11- 110x6.3 "питьебая" ГОСТ 18599-2001 пм 41,90 3.14

15 Гидроизоляция колодцеб м2 40.00

16. Песчаная подготобка м3 11.20

17. Врезка б сущ.сеть Ф500 мест 1

18 Разборка и босстанобление асфальта м2 74.55

19 Разборка и босстанобление бордюрного камня пм 2.0 *

20. Труба стальная электросбарная ф325х6,0-футляр ГОСТ 10704-91 п.м 41,90 47.20

21 Изоляция труб бесьма усиленная ф325х6,0 м 41,90

Лист
1 1 Изм. 16-14 СМВ-6-П0Л1-НВК,ВП.С Г

Изм. Кол.уч Лист. Подпись Цата Э



Позиция НаименоЬание и т ехническая характеристика
Тип, марка, 

обозна чение документа, 
опросного листа

Код оборудоЬания, 
изделия, 

материала
Забод-изготобитель Ед

изм. Кол-бо
Масса

ед,
кг

Примечание

г 3 5 7 8

Система К1 (канализация фекальная).

1. Труба НПВХ100SDR26-160хб.2(техническаяL=6,0m )

(открытый способ работ Ьзал=2.0м) ГОСТ Р 51613-2000 п.м 59.30

2 Колодец сборный ж/б Ф1500 т.п. 902-09-22.84 ГОСТ 8020-80 шт 2

3 Врезка 6 сущ. сеть Ф2000 мест

4. Люк Л(А15)-В1-60 Г0СТ3634-99 шт 60.00

5 Гидроизоляция колодцеЬ м2 40.00

6 Песчаная подготовка м3 6.76

1. Разборка и досстанобление асфальта м2 45.10

8 Разборка и босстанобление бордюрного камня пм 2.0

9. Труба П 3100 SDR17-160x9,5техническая ГОСТ 18599-2001 пм 9,00 i5 1

10 Тройник ПЗЮО SDR17 90 D 160 сегментныйраднопроходной Полимерпром шт 3,81

11 Отдод ПЗЮО SDR17 900160 сбарной ддухсекционный Полимерпром шт 5,15

12 Заглушка литая ПЗЮО SDR17 0 160 Полимерпром шт ОМ

13 Крепление труб шт 2

131 Уголок 80x80 L =2.50 м ГОСТ 8509-93 ит 2 14.35

13.2 Полоса шт

13.3 Хомут стальной Ду=343мм ГОСТ 24137-80 шт 2

13.4. Гайка М24 ГОСТ 5915-70 шт

13.5 Шайба А.24 ГОСТ 6958-78 шт

Лист
СМВ-6-П0Л1-НВК,ВПС С

Изм. Кол.уч. Лист уодо^ Подпись Цата 0



Позиция Наименобание и т ехническая характеристика
Тип, марка, 

обозна чение т кумента, 
опросного листа

Код оборудобания, 
изделия, 

материала
Забод-изготобитель Ед.

изм. Кол-бо
Масса

ед,
кг

Примечание

1 г к 4 5 6 7 8 9
)/

Система КЗ (додоотдод).

1 Труба DN/ID 300 SN8 РР-В(Прагма)

(открытый способ работ Ьзал=2.0м) ТЧ 2248 -0 01 -9 64 6  7180-2008 п.м 69,85 4.70

2. Песчаная подготоЬка м3 8,42

3 Песок для засыпки труб м3 33,70

4. Колодец сборный ж/бетонный ф1500тл901-09-11М ГОСТ 8020-80 шт 1

5. Колодец сборный ж/б Ф1500 т.п. 902-09-22.84- ГОСТ 8020-80 шт 2

6. м  m i5 )-B i-6 o Г0СТ3634-99 шт 3 60.00

7 Гидроизоляция колодцед м2 60.00

8. Песколодка-грязеотделитель П/1Г20П "Техносфера П/1Г" шт. 1

9. Врезка 6 сцщ. коллектор ФЮОО мест. 1

10 Очистные сооружения сточных бод произбодительностью 6 мЗ/час Технико-коммерческое 
предложение N 650 НПП "ПОШИМ" комплект 1 \ / _ п /

11. Насос дренажный ГНОМ 10-ЮН шт. 1 16,0

Лист
1 1 Изм. 16-14 СМВ-6-П0Д1-НВК,ВП.С 7Изм. Кол.уч. Лист. ^ядон Подпись Цата
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Позиция НаименоЬание и техническая характеристика
Тип,

марка, одозначение 
документа, 

опросного листа

Код оборудоЬания, 
изделия, материала

Забод-
изготобитель Ед. изм Кол-бо Масса ед., 

кг Примечание

1зтап.

Строительная площадка N1.

1 Трубы стальные электросЬарные Шх4- ГОСТ 10704-91 пм 12.0 10.85

2 Труды стальные злектросбарные 219x5 ГОСТ 10704-91 п.м 2.0 26.39
3 Труды стальные злектросбарные 325x6 ГОСТ 10704-91 п.м 59.0 47.20
4 Изоляция труд усиленная Ф Жх4- м 12.0

5 Изоляция труд усиленная Ф219х5 м 1.0

6 Изоляция труд усиленная Ф325х6 м 59.0

1 Отбод 90° ФШ.ЗхЗ.б ГОСТ 17375-2001 шт 4 2.40

8 Отбод 90° Ф323.9х7.1 ГОСТ 17375-2001 шт 1 40.00

9 Отбод 123° Ф323.9х7.1 сбарить по месту шт 2 40.00

'IQ Мерный дак (труда Ф530х8 L=1.0m) ГОСТ 10704-91 шт 2 102.99
/ /  Сталь листобая ф500 д-4-мм (дно дака) ГОСТ 19903-74’ шт 2 4.62

12 Изоляция мерного дака (Ф530х8) м 2
13 Сталь листобая фЗОО д=4мм (заглушка) ГОСТ 19903-74’ шт 1 2.22

и  Фланец 1-300-25 ст25 ГОСТ 12820-80 шт 1 9.33
/5 Сталь листобая ф500 д=4-мм ГОСТ 19903-7^’ шт 1 4.62

16 Фланец 1-200-2.5 ст25 ГОСТ 12820-80 шт 2 4.73

17 Сталь листобая ф200 д^4-мм (заглушка) ГОСТ 19903-74’ шт 2 2.22

18 Металлические стержни Ф20 Г0СТ5781-82’ п.м 1.0 2.47
19 Бетон В15(опоры) м3 0.30«о

§
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СМВ-6-П0Д1-ВП.С
Продление Сормобско -  Мещерской линии метрополитена б 

Нижнем Нобгороде от ст. "Москобская"до ст. "Волга"Изм. Кол.уч. Лист N док. Подпись Дата
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Позиция НаименоЬание и техническая характеристика
Тип,

марка, обозначение 
документа, 

опросного листа

Код оборудоЬания, 
изделия, материала

ЗаЬод-
изготоЬитель Ед изм Кол-Ьо Масса ед., 

кг Примечание

Строительная площадка N2.

1 Трубы стальные злектросЬарные 114x4 ГОСТ 10704-91 п.м 36.0 10.85

2 Трубы стальные злектросЬарные 219x5 ГОСТ 10704-91 п.м 6.0 26.39
3 Изоляция труб усиленная Ф 114x4 м 36.0

^ Изоляция труб усиленная Ф219х5 м 6.0
5  Мерный бак (труба Ф530х8 L=Wm) ГОСТ 10704-91 шт 2 102.99
6 Сталь листодая ф500 б=4мм (дно бака) ГОСТ 19903-74^ шт 2 4.62
^ Изоляция мерного бака (Ф530х8) м 2
8 Сталь листодая ф200 б=4мм (заглушка) ГОСТ 19903-74' шт 1 2.22

9 Фланец 1-200-2.5 ст25 ГОСТ 12820-80 шт 1 4.73

10 ОтЬод 90° ФШ.ЗхЗ.б ГОСТ 17375-2001 шт 4 2.40

/ /  ОтЬод 90° Ф219.1х6.3 ГОСТ 17375-2001 шт 1 16.0

12 Колодец сборный ж /б  ф1500 Ь=2.0м т.п. 902-09-22.84 ГОСТ 8020-80 шт 1

13 Каменная наброска м3 10

14 Сталь листобая ф500 б=4мм ГОСТ 19903-74* шт 1 4.62

15 Металлические стержни Ф20 Г0СТ5781-82* п.м 1.0 2.47

Строительная площадка N3.

Ьчередь строительстЬа

1 Трубы стальные злектросЬарные 114x4 ГОСТ 10704-91 п.м 25.0 10.85
2 Трубы стальные злектросЬарные 219x5 ГОСТ 10704-91 п.м 46.0 26.39
3 Изоляция труб усиленная Ф 114x4 м 25.0

4 Изоляция труб усиленная Ф219х5 м 46.0

5 ОтЬод 90° ФШ.ЗхЗ.б ГОСТ 17375-2001 шт 2 2.40
6 ОтЬод90° Ф219.Ы.З ГОСТ 17375-2001 шт 1 16.00

7 Мерный бак (труба Ф530х8 L=1.0m) ГОСТ 10704-91 шт 1 102.99

8 Сталь листоЬая ф500 б=4мм (дно бака) ГОСТ 19903-74' шт 1 4.62

«о
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Позиция НаименоЬание и техническая характеристика
Тип,

марка, обозначение 
документа, 

опросного листа

Код оборддоЬания, 
изделия, материала

За бод-  
изготобитель Ед. изм Кол-бо Масса ед, 

кг Примечание

9 Изоляция мерного 5ака (Ф530х8) м 1

10 Сталь листобая ф200 5=^мм (заглушка) ГОСТ 19903-7V шт 1 2.22

11 Фланец 1-200-2.5 ст25 ГОСТ 12820-80 шт 1 4.73
12 Сталь листобая ф500 5=4-мм ГОСТ 19903-74“ шт 1 4.62
13 Металлические стержни Ф20 Г0СТ5781-82^ п.м 1.0 2.47

1̂  Бетон В15(опоры) м3 0.50

2очередь строительстба

1 Трубы стальные электросбарные Шх4 ГОСТ 10704-91 п.м 25.0 10.85

2 Трубы стальные электросбарные 219x5 ГОСТ 10704-91 п.м 65.0 26.39

3 Изоляция труб усиленная ФЖх4- м 25.0

4 Изоляция труб усиленная Ф2 19x5 м ......б5:о......

5 Отбод 90” ФШ.ЗхЗб ГОСТ 17375-2001 шт 2 2.40

б Отбод 90° Ф219.1Х6.3 ГОСТ 17375-2001 шт 1 16.00

7 Отбод 165° Ф219.Ы.З ГОСТ 17375-2001 шт 1 32.00

8 Мерный бак (труба Ф530х8 L=1.0m) ГОСТ 10704-91 шт 1 102.99

9 Сталь листобая ф500 б=4-мм (дно бака) ГОСТ 19903-74'

10 Изоляция мерного бака (Ф530х8) м 1 4.62

11 Сталь листобая ф200 б=4мм (заглушка) ГОСТ 19903-74' шт 2 2.22

11 Фланец 1-200-2.5 ст25 ГОСТ 12820-80 шт 2 4.73
12 Сталь листобая ф500 б=4-мм ГОСТ 19903-74' шт 1 4.62
13 Металлические стержни Ф20 Г0СТ5781-82' п.м 1.0 2.47

и  Бетон В15(опоры) м3 0.50
1
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Позиция НаименоЬание и техническая характеристика

Тип,
марка, обозначение 

документа, 
опросного листа

Код одорудобания, 
изделия, материала

Забод-
изготобитель Ед изм Кол-бо Масса ед., 

кг Примечание

Строительные площадки

1 Тру5ы стальные электросбарные Ш х ^ ГОСТ 10704-91 п.м 140.0 10.85

2 Трубы стальные электросбарные 219x5 ГОСТ 10704-91 п.м 254.0 26.39
3 Трубы стальные электросбарные 325x6 ГОСТ 10704-91 п.м 379.0 47.20

4 Трубы стальные электросбарные 4-26x6 ГОСТ 10704-91 п.м 169.0 62.15

5 Трубы стальные электросбарные 426x6 Ь=̂ 1.0м ГОСТ 10704-91 п.м 16.0 62.15

6 Изоляция труб усиленная ФШ х4 м 140.0

7 Изоляция труб усиленная Ф219х5 м 254.0

8 Изоляция труб усиленная Ф325x6 м 379.0
9 Изоляция труб усиленная Ф426х6 м 182.0

10 Отбод 90° ФШ.ЗхЗ.6 ГОСТ 17375-2001 шт 16 2.40

11 Отбод 90° Ф323.9х71 ГОСТ 17375-2001 шт 5 40.00

12 Отбод 90° Ф Ш Л х8 .8 ГОСТ 17375-2001 шт 2 82.0

13 Отбод 135° Ф Ш Л х8 .8 сбарить по месту шт 2 82.0

14 Тройник 4064x8.8 ГОСТ 17376-2001 шт 2 88.0

15 Мерный бак (труба Ф530х8 L=10m) ГОСТ 10704-91 шт 8 102.99

16 Сталь листобая ф500 б^4мм (дно бака) ГОСТ 19903-74’’ шт 8 4.62

/7 Изоляция мерного бака (Ф530х8 L^IOm) м 8
■JQ Сталь листобая ф200 б=4мм (заглушка) ГОСТ 19903-74' шт 15 0.98

19 Фланец 1-200-2.5 ст25 ГОСТ 12820-80 шт 15 4.73

20 Сталь листобая ф400 б=4мм (заглушка) Г0СТ19903-74* шт 1 3.93

21 Фланец 1-400-25 ст25 ГОСТ 12820-80 шт 1 11.64

22 Сталь листобая ф500 б=4мм ГОСТ 19903-74' шт 1 4.62
23 Металлические стержни Ф20 Г0СТ5781-82" п.м 1.0 2.47

24 Переход 323 9X7.1-2191x6.3 ГОСТ 17378-2001 шт 2.0 11.00

25 Переход 406 4x88-323 9х 11 ГОСТ 17378-2001 шт 2 31.00
26 Бетон В 15 (опоры) м3 1.0

27 Металл(опоры) кг 3436.0

Лисп.
СМВ-6-П0Д1-ВП.С 4



План теплобой сети

1

0

1
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Iс:
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Разрез 1-1
лг

. 280 тмл

ТрпппЬпя ияпляция 
(J=80mm

ур. земли

С М В - 6 - П 0 Л 1 - Т С 1

Продление Сормобско-Мещерской линии метрополитена 
б Нижнем Нобгороде от ст. "Москобская"до ст. "Волга"

Разработал Бочкоба 1шп Стадия Лист Листоб
Рук. гр. Бочкоба на першд ащ хлш ш Ш  шейного объект. 

Теплобыесет
П 1

Гп. спец. Дергачеба о / Л
Нач. отд. Бегтба о^.Л Стройплощадка ЛГ4.

План теплобой сети. Разрез 1-1.
ОАО

"Нижегородметропроект"Н контр. Бегцноба
ГИП Демьянобг^ I f f

Фотоп\ А!



Принципиальная схема Ьременного теплоЬого пункта

aanz 65Z.I2 Ист.
S t r a to s -Z  5 0 /1 -9

"WILO"
^ G=6,667m /4, В сиштц-СйС.

1
IQQ

I

QС:

М 5 У -Г 2 Д у 8 0  
число оборотод 4 

АР=3,2м.6.ст. 
6 = 2 0 ,8 м '/ч  

56,5м. 6. с т.

'Э  системы отопления 
0 = 0 ,5 2 Г ка л /ч , 6 = 2 0 ,8т /ч, 
Т = 7 0 %
Р =56,5м. Ь.ст.

Данный лист смотреть собместно с листом 1

В1 из ЬодопроЬодс
ЛРгр.=1,39м.б.ст.

ЛРнагр.=0,Збм.б.ст. У с лобные обозначения

Т1, Т2 -  подающий и обратный трубопрободы теплобой сети;
Т13, Т23 -  подающий и обратный трубопрободы систем отопления;
Т12, Т22 -  подающий и обратный трубопрободы систем теплоснабжения; 
Т96 -  дренажный трубопробод;
В 1 -  бодопрободны й трубопробод

С  M B  6  П 0Д 1 т а

Продление Сормобско-Мещерской линии метрополитена 
б Нижнем Нобгороде от ст. "Москобская" до ст. "Волга"

Изм. Ыич. Лист ffdoK. Подпись йата
Разработал Богомолоба тзтап

1 А  А  А  А IKIJ t шл л л» ЛЛЛЛЛЛ й» й кЛ |~ п т  П 1 J
Стадия Лист Листоб

Рик. гр. Бочкоба хпроиспюо оремешз/х инжен^ых c&mj 
на пер1юдс/про1шлы:/п6а т ш о го  объекта. 

Теплобыесета П 2Г  л. спец. ДергачеЬа
Н. контр. Бегиноба Стройплощадка ЛГ4. 

Принципиальная схема бременного 
теплобого пункта

ОАО
"Нижегородметропроект"Нач. отд. Бегиноба р / л

ГИП Демьянов



Код оборудо- 
Ьания,изде
лия, материа
ла

Ж

Строительная площадка №4

1. Кран стальной шаробой фланцебый Рд16, Тмах200°, Dn80 285 511 NAVAL шт 2 1Z5

2. Кран стальной шаробой сдарной с ручкой Ру40, Тмах200°, Он 15 I f 28^ 403 NAVAL шт 2 0,5 боздуш иик

3 Кран стальной шаробой сдарной с ручкой Ру40, Тмах200°, Dn40 N’284 408 NAVAL шт 1,8 спускник

Опора неподбижная Ст.89-295-1 ППУ-ПЗ ГОСТ 30732-2006 LOGS TOR шт 2

5. Опора неподбижна я хомутоба я ТС-6  70.00.00-06 с.5.903-13, 6 .7 -95 шт 4,8

6. Опора скользящ ая ТС-623.00.00-06 с.5.903-13, 6 .8 -95 шт 66 1,46

2

7. Концебой элемент трудопробода с кабелем бы бода Ст89- 1-Ш1У-ПЗ ГОСТ 30732-2006 LOGS TOR шт

8. Труба стальная элект росбарная ф89х4,0 ГОСТ 10705-80 м. п. 315 8,38

из ст. 20, г р. в, термообработанная

9 Труба стальная бодогазопрободная ф15х2,8 ГОСТ 3 2 6 2 -7 5 м. п. 128

/д Изоляция трубопрободоб :
о
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Антикоррозионное покрытие:

Комплексное полиуретанобое покрытие "Вектор' м 166

СМВ-6-П0Д1-ТС1.С
Продление Сормобско-Мещерской линии метрополитена б Нижнем 

НоЬгороде от ст. "Москобская"до ст. "Волга"
Изм. Колуч Лист N"doK. Подпись Qama
Разработал Бочкоба , 1зтап

Чстройстбо Ьременных инженерных сетей 
на период строительстба линеиного объекта. 

Теплобыесети

Стадия Лист Листоб
Рук гр. Бочкоба

П 1 10Гл. спец. Иергачеда ш .. 7Y./Y
Н. контр. Бегцноба м . ¥ . / у Спецификация оборудобания, 

изделий и материапоб.
ОАО

НижегородметропроектНач. отд. Бегцноба 0 . /¥
ГИП MeMbffu&\



Код оборудо- 
Ьания,изде
лия, материа
ла

11. Теплоизоляционный слои:

маты из стеклянного штапельного Ьолокна d=80 мм марки М-35 м ' 20,3

12. Покробный слой:

сталь оцинкобанная б=1мм ГОСТ и 918-80* м 270
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Код оборидо-  
дани я ,изд е 
лия, м ат ериа
ла

Ж

Временный теплоЬой пункт строительной площадки №4-

1. Теппоооменник ГВС кт. Расчет ^5-2013-20085 Э Т-О Кс-16-51 ЗАО "ЭТРА шт

2 Теплообменник ГВС Ист. Расчет №5-2013-20084 ЭТ-ООдс-16-83 шт

3 Насос смешения для системы отопления. S trat05 50/1-9 'WHO' шт 2 1раб., 1резер6.
Рабочая среда - дода Т =70°С.

6=15,7м'/ч, Н=10м.Ь.ст., Н=1,2кВт, U=220B, !=5,5А

4. Насос подыситвльный для системы ГВС. 5 tra tos-Z  50/1-9 'WILO' шт 2 1раб., 1резерЬ.

Рабочая среда -  М а  Т=65 X.

6=6,6б7м'/ч, Н=8,19м.Ь.ст., Н=0,31кВт, U=220B, И ,37А

5 Насос дренажный ручной ,Тмах=70% Ру=0,ЗМПа Р-08/30 шт %,0

6. Регулятор перепада дадлений Ду50, Ру=1,б МПа,К¥5=32м'/ч перемещаемая AFP/VF62 "Danf055' шт

среда -  дода при Ттах=150°С

регцлирцемый перепад дадлений 1-6 5ар

Клапан VF62 шт

Регцлирцющий блок AFP-9 шт

Импильсная трибка AF компл. 2

7. Регулятор дадлений "после себя"йи50,Ру=16бар, Тмах=150% AFD/VF62 "D anfoss ' шт

ку5=32,0мУ ч, регулируемое дадление 0,15-1,5 бар
■о
§
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-  клапан - регулятор Ну50 VFG2 шт

- регулирующий блок AFD шт

-  импульсная трубка AF компл.

8 Регулятор дадлений "после себя"Ду50, Ру=16бар, Тмах=150°С, AFD/VFG2 «Danfo55>. шт

регулируемое дадление 1-6бар
- клапан - регулятор Му50 VFG2 шт

Лист
С М В -6 -П 0 Д 1 -Т С 1 .С \ 3Изм Koл.ŷ 'Лисп Мдок Подп. Лата



К о д  о б о р у д о -  
б а н и я ,и з д е 
лия, м а т е р и а 
ла

- регулирующий 5лок А С П/~м и шт
- импульсная трубка AF компл.

9. Клапан регулирующий седельный на ГВС с эл.придодом AMV2 О йд 25, VB2 «Danfoss» шт

Ру2,5МПа, Kv5= Юм'/ч

10. Клапан регулирующий седельный проходной на отопление с зл.прибодом VB2 «Danfoss» шт

AMV(E)20 Ду32, Ру2,5МПа, Ку$=16,0мУч

11. Клапан балансироЬочныйручнойфланцебый K v s = 3 2 ,3 m V 4 , Ру1,6МПа,Тмах=1. Ю% MSV-F2 «Danfoss>.

й у 6 5 шт

12 й у 8 0 шт
13 Преобразобатель расхода электромагнитный /}у80, с монтажной ВЗЛЕТ ЭРСВ 420Ф шт
ЬстаЬкой, монтажным комплектом

и. Грязебик теплодых пунктод ДуЮО, Ру 1,6МПа серия 5.903-13, бы п.5 ТС-569.00.000-12 шт

15 Фильтр магнитный фланцебый со спускным краном Ру 1,6 МПа,Ду 32 FVF «Danfoss» шт

16 Ду65 шт

17 ДуЮО шт

18 Ду125 шт

19. Кран шаробой латунный Ру 1,6МПа, Ттах=150% Ду15 SEAGULL шт 20 боздушник
«О
§
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20. йу25 шт 11 спускники
21 Ду^О шт 16 спускники

22. Кран шаробой стальной фланцебый Ру 1,6МПа, Ттах=200°С, Ду32 NAVAL шт

23 Ду65 шт 12

2^ ДувО шт

25 ДуЮО шт

26 Ду125 шт

Лист
с м в - 6 - п о т - т с к /

Изм. Кол.У' ■Лисп NdoK . Подп. Дате



Код ооорудо -  
ба ния ,изд е 
лия, м ат ериа
ла

М .

27. Клапан обратный пружинный трет чатый межфланцвбый тип 802 ■<Danfo55»

Ру 1,6 МПа, Тмах=200Х Ду65 шт

28. ДдЮО шт

29. Клапан обратный латунный муфтодый с металлическим затдором Тмах= 110' «Danfoss»

йу25 шт для дренажа

30 Му 32 шт
31 т о шт для дренажа

32. Магнитный прео5разоЬатель Ьоды, Лу65, Тмах=125°С, Рмах=11,55ар МВС MWS шт

33. ТрубопроЬод из стальных электросЬарных прямошодных труб ГОСТ 10704-91

0125x4,5 м W

0108x4,0 м 24,0

089x3,5 м 57,0

076x3,5 м 20,0

34. Трубопробод из стальных бодогазопроЬодных обыкнобенных труб ГОСТ3262-75'

050x3,5 м 13,0

040x3,5 м 22,0 Ь т.ч. для дренажа

040x3,5 м 2
032x3,2 м 1,0

<о
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025x3,2 м 11,0 6 т. ч. для дренажа

020x2,8 м 2

015x2,8 м 3,5

35. Тоибопробод из стальных бодогазопоободных оиинкоданных тоиб ГОСТ 3262-75'

Ц 065x4,0 м 8,0
Ц 050x3,5 м 12,0

Ц 040x3,5 м 16.0 6 т.ч. для дренажа

Лист
С М В -6 -П 0 Д 1 -Т С 1 .С С

Изм Кол.У' 'Лист NdoK . Подп. Дата J



К о д  оборудо-^  
бания, и з д е 
лия, м а т е р и а 
ла

Ц 032x3,2 п

Ц 025x3,2 м 210 6 т.ч. для дренажа

и  015x2,8 м 2

36. Отбод 90°ст. 0133x4.5

0тдод90°ст. 0108x4.0 ГОСТ 17375-2001 шт 13

ОтЬод90°ст. 089x3.5 шт 10

Отбод 90°ст. 076x35 шт 5

Отбод 90°ст. 057x3.5 шт

38 Отбод 90 °оц. 076x3.5 ГОСТ 17375-2001 шт 11
Отбод 90 °оц. 057x3.5 шт 13

Отбод 90 °оц. 045x3.5 шт

Отбод 90 °оц. 025x2,8 шт 5

Отбод 90 °ст. 038x3.2

39 Tlepexodcm К-2-57хЗ ,0-32x2,0 ГОСТ 17378-2001 шт

40 Переход ст. К-2-76хЗ,0-38х2,0 шт

41 Переход cm К -2-89x3,5-57x3,0 шт

42 Переход cm К-2-89хЗ,5-76x3,0 шт

43 Переход ст. К-2-108х4,0-57x3,5 шт 10

44. Переход ст. К-2-108х4,0-76хЗ,5 шт

45 Переход cm К-2-108х4,0-89x3,5 шт

§
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46 Переход cm К - 2 - 133x5,0-76x3,5 шт

47. Переход cm К-2-133х5,0-89хЗ,5 шт

48 Переход cm К-2-133х5,0-108х4,0 шт

49. Переходоц. К-2-76хЗ ,0-38x2,0 ГОСТ 17378-2001 шт

50 Переход оц. К - 2 - 76x3,5-57x3,0 шт

Лист
СМВ-6-П0Д1- тсгс^ С

Изм. Кол.у'- •Лисл NdoK Подп. Дата 0



Код оборудо- 
бания, изде
лия, материа
ла

51. Фланцы 32-1,6 ГОСГШО-S шт
Фланцы 50-1,6 шт Ж .
Фланцы 65-1,6 шт Ж .
Фланцы 80-1,6 шт

Фланцы 100-1,6 шт 20

Фланцы 125-1,6 шт

Фланцы 32-2,5 шт

Фланцы 25-2,5 шт

52 Фланцы 65-1,6 ГОСТ 12821-80 шт

Фланцы 100-1,6 шт

53. Быстроразъемное соединение "Американка" 11у25 шт 2
Ду32 шт

т о шт

56 Болты и гайки М12х55 ГОСТ 7798-70, Г0СТ5915-70 шт
Болты и гайки М16х60 шт 2L
Болты и гайки М16х65 шт 22L
Болты и гайки М16х70 шт Ш
Болты и гайки М16х120 шт 20

<о
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57. Паронит, толщиной 3 мм ГОСТШ-80 м

58 Антикоррозионное покрытие: КО-8104

краска кремниеЬо-органическая за 3 слоя м^/слой 37

краска маслянная за 2 раза №/слой

Лист
смв^б-пош-тас 7

Из м. Кол.У' 'Лисп NdoK. Подп. Дата
/



Код оборидо- 
бания,изде
лия, материй  ̂
ла

Ж

Цилиндры теплоизоляционные минерплодатные 6=40 мм, кашироданныв "Rockwool''
армиробанной алюминиеЬой фольгой м 2

Иу20 м 2

Ду25 м 30

Ду32 м 2

т о м

Иу50 м 25

йу65 м 28

Иу80 м 57

йуЮО м 24

m s м

Лент самоклеющаяся Знергофлвкс м 300

«о
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смв-б~аод1-тс1.с 8Изм Кол.У' •Лисп NdoK Подп. Дата



Позиция Наименобанив и техническая характеристика Тип, марка,
обозначение документа, 
опросного листа

Код оборудо- 
дания, изде
лия, материа
ла

Забод-изготабитель Единица
измерения

Ко/1ичесшоо Масса
единицы

Примечание

Закладные детали для истанобки поидооод КИП

Отоорнов устройстЬо даЬления прямое 16-200-ст20-МП шт 4

Отборное устройстЬо дабления у  г лоб о в 1,6-200-ст20-МУ шт 10

Отборное устройстЬо дабления прямое 16-70-ст20-МП шт 29

Отборное устройстЬо дабления углоЬое 16-70-cm 2 0-МУ шт 9

Кран трехходоЬой для манометра Ру1,6МПа, Ду15мм MV25-015 шт 52 0,145

Манометр показы бающий. Верхний предел измерения 2,5 кгс /с№ шт 13

Манометр показы бающий. Верхний предел измерения W кгс/см ^ шт 21

Манометр показыЬающий. Верхний предел измерения 16 кгс /с№ шт 7

Бобышка под термопреобразоЬатель БП1-М20х1,5-55УХЛЗ шт 2

ТермопреобразоЬатель шт 2 учтены б разделе А ТМ

Бобышка под термометр БП1-М27х2-55УХЛЗ шт 16
Термометр технический. Пределы измерения от 0 до 100°С шт и

Комплектно с опраЬой П2 по ОСТ 25.1281-87.
Термометр технический. Пределы измерения от 0 до 160°С шт 2

Комплектно с опрабой П2 по ОСТ 25.1281-87.
Датчик температуры наружный Е5МТ "Danf055" шт 1
Датчик температуры теплоносителя погружной ESMU-100 "Danfo55" шт 3

Защитная гильза для датчика температуры "Dan fOSS" шт 3

Опоры поддижные
ОПБ1-108 ГОСТ 14911-82 шт 8
0П51-89 шт 22

ОПБ 1-76 шт 18
ОПБ 1-57 шт 10

Злектроды 3 -4 2 ГОСТ 9466-75 кг 120
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Код оборудо- 
бания, изде
лия, материа
ла

Опоры скользящая придарная ТС-623М0-13 с.5.903-13 бып.8-95 шт

Опоры скользящая придарная ТС-623000-15 шт 10

Опоры скользящая придарная ТС-623000-16 шт 18

Опоры скользящая придарная ТС-623 000-18 шт 22

Опоры скользящая придарная ТС-623 000-20 шт

Опора под узел у продления по типу А М 4 5 Ш 0 -0 6 шт

C.3.903-13

Опора под узел упрадления по типу АиВ ^5Ш 0-04 шт

с. 3.903-13

Опора под узел упрадления по типу А КБ456.000-04 шт 2

с.3.903-13

1
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о
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№
пп

_______I этап._______
Стройплощадка N4.

Ед.
изм.

1. Основная обделка
Устройство промежуточных опор:
1)устройство фундаментов Фм-1 600x600 
х1300 (бетон В15)_____________________
2)устройство металжЕгческой трубы 0 1 59x6,6 
ГОСТ 10704-91
3)устройство фундаментов Фм-2 900x900 
Х1700 (бетон В15)_____________________

пгг/мЗ

п.м./т

шт/мЗ

29/12,7

43,5/0,98

5/4,7

4)устройство металлической трубы 0273x6,0 
ГОСТ 10704-91

п.м./т 35,0/1,38

5)-10x300x300 ГОСТ 19903-74=* 0,42
6)Швеллер 10 ГОСТ8240-97 из стали 245 пм/т
7)-10х600х600 ГОСТ 19903-74^
8)-8х150x250 ГОСТ 103-76*

68,0/0,6
0,282

0,05
Устройство неподвижных опор:
1)устройство фундаментов Фм-1 600x600 
х1300 (бетон В15)_____________________

шт/мЗ 4,0/1,75

2)устройство металлической трубы0 1 59x6,0 
ГОСТ 10704-91

п.м./т 6,0/0,14

5)-10х300х300 ГОСТ 19903-74* 0,072
6)Швеллер 10 ГОСТ8240-97 из стали 245 пм/т 8,0/0,069
Устройство узла выхода труб из канала на 
поверхность:__________________________
1)Фартук t=3,0 мм Г0СТ19903-74°* м2/кг 0,055/1,29
2)Изделие закладное М7-1 с.3.400.2-14.93 в.1 шт/кг 4,0/3,03
3)ГайкаМ14 ГОСТ5915-70 шт.
4)Болт М14х45 ГОСТ 7798-70 шт.

сз5
1оа

<2

5)Уголок 10x125x1350 ГОСТ 8509-93 пгг/кг 2,0/26,0
6)Уголок 10x80x1300 ГОСТ 8509-93 шт/кг 1,0/15,4
7)Полоса 10x850x1190 ГОСТ 19903-74* шт/кг 1,0/80,0
8)ГайкаМ18 ГОСТ 5915-70 шт.

оС
9)Болт Ml 8x45 ГОСТ 7798-70 шт. 4
10)Хомут стяжной -4x42 ГОСТ 103-76* пм/кг 0,82/1,11
11)Козырек t=0,8 мм ГОСТ 14918-80 м2/кг 0,35/2,22

сзе

Изм. Кол.уч Лист №док. Подп. Д ата

СМВ-6-П0Д1-ТС1.В0Р1
Продление Сормовско-Мещерской линии метрополитена 

в Нижнем Новгороде от ст.«Московская» до ст. «Волга»

Разраб Ющенко

о
с:

«о

Рук.гр. Смирнова
Гл.спец. Кучин

I этап. Устройство временны х инженерных 
сет ей на пери од  ст роит ельст ва лин ей ного  

объект а. Тепловые сети.

Стадия

П

Лист Листов

Н.коитр. Ющенко
Нач. отд. Прокопцова Ведомость объемов

ОАО
НИЖЕГОРОДМЕТРОПРОЕКТ



13)штукатурка цем.- песч. раствором M l 00 м3 0,2
Окраска металлических конструкций эмалью 
ПФ-115 по огрунтовке ГФ-021 ГОСТ 25129- 
82
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№
пп Наименование Ед.

изм. Кол. Примечание

1 2 3 4 5

I этап.
Стройплощадка N4.

1. Основная обделка
1 Устройство промежуточных опор:

1)устройство фунд,аментов Фм-1 600x600 
х1300 (бетон В15)

шт/мЗ 29/12,7

2)устройство металлической трубы 0159x6,0 
ГОСТ 10704-91

п.м./т 43,5/0,98

3)устройство фундаментов Фм-2 900x900 
х1700 (бетон В 15)

шт/мЗ 5/4,7

4)устройство металлической трубы 0273x6,0 
ГОСТ 10704-91

п.м./т 35,0/1,38

5)-10х300х300 ГОСТ 19903-74* т 0,42
6)1Пвеллер 10 ГОСТ8240-97 из стали 245 пм/т 68,0/0,6
7)-10х600х600 ГОСТ 19903-74* т 0,282
8)-8х150х250 ГОСТ 103-76* т 0,05

2 Устройство неподвижньк опор:
1)устройство фундаментов Фм-1 600x600 
Х1300 (бетон В15)

шт/мЗ 4,0/1,75

2)устройство металлической трубы 0159x6,0 
ГОСТ 10704-91

п.м./т 6,0/0,14

5)-10хЗООхЗОО ГОСТ 19903-74* т 0,072
6)Швеллер 10 ГОСТ8240-97 из стали 245 пм/т 8,0/0,069

3 Устройство узла выхода труб из канала на 
поверхность:
1)Фартук1=3,0мм ГОСТ19903-74* м2/кг 0,055/1,29
2)Изделие закладное М7-1 с.3.400.2-14.93 в.1 шт/кг 4,0/3,03
3)ГайкаМ14 ГОСТ 5915-70 шт. 2
4)Болт М14х45 ГОСТ 7798-70 шт. 2

с6
tcсс:п-
а

5)Уголок 10x125x1350 ГОСТ 8509-93 шт/кг 2,0/26,0
6)Уголок 10x80x1300 ГОСТ 8509-93 шт/кг 1,0/15,4
7)Полоса 10x850x1190 ГОСТ 19903-74* шт/кг 1,0/80,0
8)ГайкаМ18 ГОСТ 5915-70 шт. 4

-§
ос:

to

9)Болт Ml 8x45 ГОСТ 7798-70 шт. 4
10)Хомут стяжной-4x42 ГОСТ 103-76* пм/кг 0,82/1,11
11)Козырек t=0,8 мм ГОСТ 14918-80 м2/кг 0,35/2,22

сзе смв 6 П0Д1 т аворг
Продление Сормовско-Мещерской линии метрополитена 

В Нижнем Новгороде от ст.«Московская» до ст.«Волга»
Изм. Кол.уч Лист №док. Подп. Дата

!■̂азра5 Ющенко Ж ь / ' ' m ./Y 1 этап. Устройство Временных инженерных 
сетей на период строительства линейного  

объект а. Тепловые сети.

Стадия Лист Л ист ов

о
с:

j
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П 2
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t{.контр. Ющенко

Ведомость объемов
ОАО
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13)пггукатурка цем.- песч. раствором Ml 00 м3 0,2
Окраска металлических конструищй эмалью 
ПФ-115 по огрунтовке ГФ-021 ГОСТ 25129- 
82
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в Нижнем Новгороде от ст. «Московская» до ст. «Волга»

1 этап -  Продление линии метрополитена от станции 
«Московская» до станции «Стрелка», г.Нижний Новгород

Раздел 5 

Книга 2.1
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Содержание тома

Обозначение Наименование Примечание

СМВ-5-ПОС2 С 
Изм. 1 (зам.) Содержание тома 2
СМВ - СП Состав проектной документации 8

СМВ-5-ПОС2 ТЧ
Изм. 1 (зам.) Текстовая часть ■'/I

1. Введение '/2 .

2. Общие сведения /5
3. Инженерно-геологические условия 
строительства.
4. Перечень опасных производственных 
объектов, располагающихся вдоль трассы 
или в зоне строительства подземного 
объекта.
5. Перечень зданий, сооружений и 
инженерных коммуникаций по 1 этапу, 
попадающих в зону возможных деформаций.

/в

6. Анализ влияния технологии проходки 
тоннелей метрополитена с использованием 
тоннелепроходческого комплекса «ЬОУАТ».

2 3

а6
а

5

'§О
с:

со

7. Заключение о степени воздействия 
основных технологических процессов 
(шум, вибрация, выбросы вредных веществ, 
понижение уровня грунтовых вод, 
загрязнение грунтовых вод, карстовые и 
оползневые явления) в период строительства 
опасного производственного объекта на 
экологию района, сохранность 
существующих зданий, сооружений, 
коммуникаций.____________________________
8. Расчеты на прочность и устойчивость 
временных ограждающих несущих 
конструкций.__________________ _____
9. Проектные решения, связанные с 
разбивкой на этапы.______________

2 ?

Изм. Кол.уч Лист №док. Под п. Дата

СМВ-5-П0С2 С

ГИ П Д ем ьянов

Нач. от д. Прокопцова

Нконтр. Ильин

Содержание тома

Стадия Лист

П 1

Листов

ОАО

Нижегородметропроект



10. Оценка применяемых технологических 
процессов при строительстве подземных 
сооружений.____________________________
11. Мероприятия по обеспечению 

безопасных условий труда_______

11.1. Подготовка строительства 29

11.2. Организация строительной площадки
'•2 П

3

11.3. Земляные работы

11.3.1 Строительство подземных 
сооружений открытым способом

3 0

11.3.2 Строительство подземных 
сооружений закрытым способом
11.4 Буровые работы 3 3

11.5 Бетонные работы 34
11.6 Монтажные работы
11.7. Обеспечение пожарной безопасности в 
процессе производства строительно- 
монтажных работ_______________________
11.8 Основные положения по 
энергобезопасности._________

Ж
11.9 Схемы и режимы проветривания 
горных выработок.__________________
11.10 Меры по предупреждению и 
локализации воздействия буровзрывных 
работ на существующие сооружения и 
коммуникации._______________________
11.11 Меры борьбы с пылью, газами, 
внезапными выбросами пород, вывалами, 
прорывами вод и плывунов и при 
возникновении чрезвычайных ситуаций.
11.12 Обеспечение безопасного производства 
работ на объектах действующего 
метрополитена._______________  ____
12. Мероприятия по предотвращению в ходе 
строительства опасных инженерно- 
геологических процессов___________________
13. Мониторинг влияния выполняемых работ 
на расположенные в зоне возможных 
деформаций здания и сооружения.__________
14. Укрепление грунтов по трассе перегонных 
тоннелей от ст. Московская до ст. Стрелка 
метрополитена г. Нижнего Новгорода._____

% Лист

2
■о СМВ-5-П0С2 С

Изм. Кол.уч Лист №  док. Подп. Дата



16. Мероприятия по обеспечению 
промышленной безопасности в части 
подъемного оборудования и инженерных 
систем

16.1 Траволатор

16.2 Платформы подъемные для инвалидов с 
вертикальным перемещением ^ 8 5

16.3 Платформы подъемные для инвалидов с 
наклонным перемещением

4 6  е

16.4 Пассажирский лифт для МГН 4 6 1

Перечень нормативной документации 4 6 а

Приложения

Приложение 1. ^ 9

Рис.П 1.1. Строительство котлована для 
сооружения приемной камеры, КМК, ВС и 
СУ-1 (строительная площадка №1). Изополя 
вертикальных деформаций грунтового 
массива. ПКОУ.Скв.тсз 1.

4 0

Рис.П 1.2. Строительство котлована для 
сооружения приемной камеры, КМК, ВС и 
СУ-1 (строительная площадка №1). 
Изолинии вертикальных деформаций 
грунтового массива. ПК 07.Скв.тсз 1.

S o

Рис.П 1.3.Щитовая проходка тоннелей. 
Изополя вертикальных деформаций 
грунтового массива. ПК 07+43.ООО.Скв.тсз 1

S i

P uc.n i.4.Щитовая проходка тоннелей. 
Изолинии вертикальных деформаций 
грунтового массива. ПК 07+43.ООО.Скв.тсз 1

s z

P uc.n i.5.Щитовая проходка тоннелей. 
Изополя вертикальных деформаций 
грунтового массива. ПК 09. Скв.тсз 4.
P u c .n i.6.Щитовая проходка тоннелей. 
Изолинии вертикальных деформаций 
грунтового массива. ПК 09.Скв.тсз 4.

«о

Рис.П 1.7.Щитовая проходка тоннелей. 
Изополя вертикальных деформаций 
грунтового массива. ПК 13.Скв.тсз 9.

сз
QD

P uc.n i.8.Щитовая проходка тоннелей. 
Изолинии вертикальных деформаций

6  В

грунтового массива. ПК 13.Скв.тсз 9.
сз
5
сз

Рис.П 1.9.Строительство котлована для
•тз

t§
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Изм. Кол.уч Лист №  док. Подп. Дата 3



сооружения ВУ-1 (строительная площадка 
№2). Изополя вертикальных деформаций 
грунтового массива. ПК 13.Скв.тсз 9.
Puc. n i .10. Строительство котлована для 
сооружения ВУ-1 (строительная площадка 
№2). Изолинии вертикальных деформащш 
грунтового массива. ПК 13.Скв.тсз 9.______
Рис.П 1.11.Щитовая проходка тоннелей. 
Изополя вертикальных деформаций 
грунтового массива. ПК 15.Скв.тсз 12.
Рис.П 1.12.Щитовая проходка тоннелей. 
Изолинии вертикальных деформаций 
грунтового массива. ПК 15.Скв.тсз 12.
Рис.П 1.13.Щитовая проходка тоннелей. 
Изополя вертикальных деформаций 
грунтового массива.ПК20.Скв.тсз 19.

/ /

Рис.П 1.14.Щитовая проходка тоннелей. 
Изолинии вертикальных деформаций 
грунтового массива.ПК 20.Скв.тсз 19.
Рис.П 1.15.Строительство котлована для 
сооружения ВУ-2 (строительная площадка 
М3). Изополя вертикальных деформаций 
грунтового массива. ПК 23.___________
Рис.П 1.16. Строительство котлована для 
сооружения ВУ-2 (строительная площадка 
№3). Изолинии вертикальных деформаций 
грунтового массива. ПК 23._________
Рис.П 1.17. Строительство котлована для 
станции ’’Стрелка” (строительная 
площадка №4). Изополя вертикальных 
деформаций грунтового массива. ПК 29.
Рис.П 1.18. Строительство котлована для 
станции ’’Стрелка” (строительная 
площадка №4). Изолинии вертикальных 
деформаций грунтового массива. ПК 29.

Приложение 2.
Строительное задание на установку 
травалатора______________________
Приложение 3.

Коммерческое предложение на поставку 
вертикальной платформы
Технические характеристики вертикальной 
платформы Vector завода изготовителя

Коммерческое предложение на поставку



наклонных платформ

Технические характеристики наклонного 
подъемника RPSP 1 (10 ступеней) завода 
изготовителя
Технические характеристики наклонного 
подъемника RPSP 1 (12 ступеней) завода 
изготовителя
Разрешение Федеральной службы по 
экологическому, технологическому и 
атомному надзору №  РРС 00-29385 от 
02.06.2008 г
Приложение 4.

Коммерческое предложение на поставку 
лифта_______________________________
Технические характеристики завода 
изготовителя
Сертификат соответствия 
№С-ОЕ.МБ06.В.00130, ТР 0613141 / /
Приложение к сертификату соответствия 
№С-ВЕ.МБ06.В.00130, ТР 0144771

/ л
Приложение к сертификату соответствия 
№ C-DE.ME06.B.00130. ТР 0144772 J ‘3
Приложение к сертификату соответствия 
№ C-DE.ME06.B.00130, ТР 0144773
Приложение к сертификату соответствия 
№ C-DE.ME06.B.00130, ТР 0144774
Приложение к сертификату соответствия 

№ C-DE.ME06.B.00130. ТР 0144775
Приложение 5. Инструкция о порядке 
производства работ посторонними 
организациями
в эксплуатируемых сооружениях 
М П «Нижегородское метро»________
Приложение 6.

СМВ-5-ПР1 Л.1 Общая организация строительства Ж
Приложение 7.

7.1 Расчет локомотивной откатки
7.2 Расчет крепи при проходке ВОУ горным 
способо.и

Приложение 8.
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Расчет по деформациям канализационной
сети на перегоне ст. Московская..
ст. Стрелка линии .метрополитена в 
г. Нижнем Новгороде от влияния проходки 
ТНК "LOVAT’-

Приложение 9.

Расчет стены из бурокасательных свай для 
здания по ул. Советская д.З.

Прилож:ение 10.

Разрешение №>РРС 00-2.1983 i p

Писг^мо N913-02-04/931 от 10.12.2004

Письмо Ш)4-35/181 от 07.03.2001

СМСпт-НВК, л. 2

Вынос сетей из зоны строите.чъства. 
Водопровод. Канализагтя.
План с сетями BI, KI в районе ул. Бетанкура 
за торговым центром «Метро»____________

СМСпт-НВК л. 5

Вынос сетей из зоны строительства. 
Водопровод. Канализация.
Водопровод. Профили BI от кол. 1 (сущ) до 
кол. 4, от кол. 4 до Мк-1, от кол. 2/Уг-1 до 
МК-2

СМСпт-НВК. .1.9

Вынос сетей из зоны строительства. 
Водопровод. Канализация.
Канализа^щя бытовая. Профи.пь К1 от кол. 6 
до кол. 11

СМСпт-ИВК ,ч.И)
Вынос сетей из зоны строгипельства. 
Водопровод. Канализация.
Схема систе.мы В1 от кол.1 (сущ) до кол. 4

СМСпт-НК л.З

Вынос сетей из зоны строительства. Сети 
водоотведения.
Дождевая канапизация. Профгют К2 от кол. 1 
до кол. 10, от кол. 5 до кол. 10. от кол. 7 до 
кол. 9, отДК-1 до кол.11

З ^ г .
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Сертификат соответствия РОСС 
RUX:ni5.H00681

Графическая часть

СМВ-5-ПОС2 Л.1
План выработок с нанесением 
противопожарных устройств



отПК07-ПК11

СМВ-5-ПОС2 Ji.2
План выработок с нанесением 
противопожарных устройств 
от ПК 12-ПК 16

СМВ-5-ПОС2 л.З
План выработок с нанесением 
противопожарных устройств 
от ПК 17-ПК 23

т

СМВ-5-ПОС2 Л.4
План выработок с нанесением 
противопожарных устройств 
от П К24-П К27

■ ш

СМВ-5-ПОС2 Л.5
План выработок с нанесением 
противопожарных устройств 
от П К28-П КЗЗит 111\.
1 этап. Ст. Стрелка. Диспетчеризация 
подъемных устройств. Схема локальнойСМВ-5-ПОС2 Л.9
сети.

СМВ-5-ПОС2 Л.7  
(изм. 1 нов.)

А4еропрыятия по предотвращению 
деформаций здания по ул. Советская, д.З.
Мероприятия по предотврагцению 
деформаций здания по ул. Советская, д. 2а.

СМВ-5-ПОС2 л. 8 
(изм.! нов.)

СМВ-5-ПР-0ВЛ.1
(шм. / за.м. )

I этап. Ллишя метрополитена. Тоннели 
закрытого способа работ. Схема 
вентиляции при сооружении тоннелей.

■/Pf

СМВ-5-ПР.0В Л.2
(изм. 1 зам.)

1 этап. Линия метропо.ттена. Схема 
вентиляции при производстве СМР в 
тоннелях. План. Разрезы.____________

СМВ^5^ПР.ОВ.1.3
(изм. 1 нов.)

1 этап. Линия .метрополитена. 
Принципиальная схема вентиляции 
кот.чована на ПК23+06.600 . 
Принципиальная схема вентиляции 
котлована на ПК]3+94.600 .

/ / / 5

СМВ-5Л1Р.ОВ.Са1-3 
(из.м. / нов.)

I этап. Линия метрополитена. 
Спецификация обрудования, изделий и 
материалов.________________________

/ / /

Сертификат соответствия 
№ С-Ки.МП02.В.000б2. ТР0594164
Приложение к сертификату соответствия 
№ С-Ки.МП02.В.00062, ТР0200772
Разрешение М9РРС 00-40654



l.BeedeHue
Данный том №  5.2 «Промышленная безопасность» по объекту: «Продление Сормовско- 

Мещерской линии метрополитена в Пижнем Новгороде от ст. «Московская» до ст. «Волга».
1 этап -  Продление линии метрополитена от станции «Московская» до станции «Стрелка», г. 
Нижний Новгород разработан ОАО Нижегородметропроект. Свидетельство о допуске к 
определенному виду или видам работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов 
капитального строительства №0022.06-2009-5257043968-П-022 от 29августа 2013г.

Строительство 1 этапа ведется с учетом введения в эксплуатацию и может 
эксплуатироваться автономно до введения в эксплуатацию 2 этапа.

Проектирование объекта ведется в два этапа:
1 этап -  Продление линии метрополитена от станции «Московская» до станции «Стрелка», 
г.Нижний Новгород
2 этап - Продление линии метрополитена от станции «Стрелка» до станции «Волга», 
г. Нижний Новгород

Справка ГИПа о соответствии проектной документации действующим нормативным
документам и исходным данным.

Проект разработан в соответствии с заданием на проектирование, техническими 
регламентами, действующими нормами, правилами и стандартами, в том числе 
требованиями норм промышленной безопасности опасных производственных объектов, 
пожарной безопасности, экологическими и санитарно-гигиеническими нормами, 
действующими на территории Российской Федерации, а также техническими условиями и 
требованиями, выданными органами государственного надзора (контроля) и 
заинтересованными организациями.

4
ос:
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При эксплуатации объекта проектной документацией предусмотрены мероприятия, 
обеспечивающие его конструктивную надежность, защиту населения, устойчивую работу в 
чрезвычайных ситуациях, защиту окружающей природной среды согласно требованиям 
Градостроительного Кодекса Российской Федерации.

а
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а Главный инженер проекта А.Л.Демьянов
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2. Общие сведения.

Проектируемый участок Сормовско-Мещерской линии от станции «Московская» до 
ст. «Стрелка» является продлением действующей линии №2 (Сормовско-Мещерской).

Он включает в себя 1 перегон, 1 станцию («Стрелка») и предназначен для освоения 
очередного участка перспективной застройки в заречной части города и для увеличения числа 
перевозимых пассажиров.

Исходный пункт 1 этапа строительства: камера металлоконструкций (КМК) и 
монтажная камера щитового комтекса за оборотными тупиками за станцией «Московская» 
на пересечении ул. Марата и ул. Советская.

Конечный пункт 1 этапа - торцевая стена в конце временных тупиков станции 
«Стрелка».

От тупиков за станцией «Московская» трасса поворачивает влево и вдоль ул. 
Советская с площадью Ленина проходит по берегу Гребневского канала р. Оки к 
транспортной развязке в районе съезда с Канавинского моста.

Перед Канавинским мостом трасса поворачивает влево на ул. Самаркандская, вдоль 
которой тоннели пройдут закрытым способом, пересекут ул. Бетанкура и выйдут к началу 
котлована ст. «Стрелка».

На проектируемом участке Сормовско-Мещерской линии на перегоне от ст. 
«Московская» до ст. «Стрелка» предусмотрена возможность строительства в условиях 
действующего метрополитена еще одной промежуточной станции — «Ярмарка».

Основные показатели трассы 1 этапа строительства:
- Строительная длина -2 ,4 5  км
- Эксплуатационная длина -  3,03 км
- Максимальный уклон -  0,040
- Минимальный радиус -  300 м
- Новых станций -  1

1-й этап завершается временно конечной станцией «Стрелка», основным назначением 
которой является обеспечение пассажирского сообщения городских территорий со 
стадионом, строительство которого должно быть закончено к чемпионату мира по футболу 
2018 года. Для оборота поездов перед станцией вписан одиночный съезд из двух стрелочных 
переводов типа Р50 марки 1/9.

Конец строительства 1-го этапа: ПК31 +55.500 торцевая стена в конце временных 
тупиков станции «Стрелка».

Сведения о сооружениях, проектируемых в составе линейного объекта 1 этапа 
строительства, обеспечивающих его функциональность.

ос



Сооружение
подземное

Сооружение
наземное Пикетаж

Способ 
производ

ства работ

Пло
щадь

строит
пло

щадки
(м )̂

Общ
пло
щадь
заст
ройки

В т.н.
пло
щадь

назем
ных

сооруж

В т.ч. 
тощ. 
подзе 
мных 
соору 

ж.
(м)

кмк
Вентиляционная 

сбойка №1
Санузел СУ-1

ПК 07+06,100 Открытый
ПК07+16,140

(ось) Открытый 5710 592,8 592,8

ПК07+28,10б Открытый

Перегон ст. 
Московская- 
ст. Стрелка

ПК 07+06,100 
(начало) 

ПК 07+37,100 
(конец)

Открытый 23342 23342

ПК 07+37,100 
(начало) 

ПК 28+11.100 
(конец)

Закрытый 23342 23342

Венткамера
ВУ-1 Венткиоск ПК 13+94.600

Вентшяционная 
сбойка №2 ПК 13+94.600

Открытый

Открытый
3120 357,7

22,4
335,3

ВОУ-1 ПК 17+60.600 Закрытый 58 58
Эвакуационная 

сбойка №1 ПК 18+49.100 Закрытый 38,1 38,1

Венткамера
ВУ-2 Венткиоск ПК 23+06.600 Открытый 25,9

Санузел СУ-2 ПК 23+06.600
Эвакуационная 

сбойка №2

Открытый

ПК 23+09.350 Открытый 7120 604,0 578,1

Вентшяционная 
сбойка №3 ПК 23+05.100 Открытый

Станция
Стрелка

Лестничн.
сходы

Венткиоск

ПК 28+11.100 
(начало) 

ПК 31+55.500 
(конец)

Открытый 67300 8889 361 8528
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Для организации строительства по 1 этапу предусматриваются четыре участковых 
строительных тощадки:

Строительная площадка №1 -  демонтажная камера для приема двух
тоннелепроходческих комплексов из тоннелей в котлован при их проходке от ст. Стрелка до 
ст. Московская и располагается на перегоне ст. Московская - ст. Стрелка в районе 
пересечения улиц Советская и Марата. После завершения проходки двух тоннелей перегона 
ст. Московская -  ст. Стрелка и двукратного демонтажа проходческого комплекса в 
котловане сооружаются КМК и СУ-1.

Строите.чъная площадка № 2 -  вентузел ВУ-1 на ПК 13+94,600 расположена на 
перегоне ст. Московская -  ст. Стрелка на ул. Советской у  откоса берега реки Оки.

Строительная площадка № 3 -  вентузел ВУ-2 и санузел СУ-2 на ПК 23+06,600, 
располагается на перегоне ст. Московская - ст. Стрелка на улице Самаркандская. Объект 
сооружается в две очереди сустройство.м объездной дороги.

Лист
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Строительная тощадка № 4 -  ст. Стрелка (от ПК 28+11,100 до ПК 31+55,500) 
расположена между Мещерским озером и торговым центром «МЕТРО». Часть котлована 
станции от ПК 28+11,100 до ПК 28+ 78,050 используется как монтажная камера, где 
монтируются тоннелепроходческие комплексы и ведутся работы по обслуживанию 
проходки перегонных тоннелей ст. Московская — ст. Стрелка.

3. Инженерно-геологические условия строительства.

Согласно инженерно-геологическому отчёту, территория строительства 
геоморфологически представляет собой пойму реки Оки и реки Волги. Рельеф местности 
плоский, поверхность поймы скрыта толщей насыпных разнородных грунтов и намывных 
песков в связи с подъёмом территории.

В геологическом строении территория проектируемой трассы метрополитена 
представлена:

- техногенными отложениями (tQJV);
- верхнечетвертичными аллювиальными отложениями (aQlII);
- пермскими отложениями татарского яруса (P2t).
Техногенные отложения представлены насыпными и намывными грунтами. Насыпные 

грунты с поверхности распространены преимущественно от ст. Московская до ст. Стрелка, 
далее по трассе насыпной грунт вскрывается под нсшывным грунтом. Насыпной грунт 
представлен асфальтом, щебнем, кирпичом, песком различной крупности с включением 
строительного мусора, щебня, обломков кирпича, бытового мусора, древесины. Намывной 
грунт представлен преимущественно песками средней крупности.

Верхнечетвертичные аллювиальные отложения расположены повсеместно. 
Аллювиальные отложения запегают под насыпным грунтом и представлены разнозернистыми 
песками от пылеватого до гравелистого, суглинками и глинами, так же встречены глинистые 
грунты с содержанием органических веществ.

Отложения татарского яруса верхней перми на рассматриваемом участке 
распространены повсеместно, залегая на глубине от 0,4 м до 29,6 м, и представлены глинами 
ачевритистыми, мергелистыми с включением мергеля глинистого доломитового, доломита 
глинистого, гипса, с прослойками алеврита и алевролита, песка полимиктового.

Гидрологические условия участка строительства метрополитена до глубины 30+50 м 
характеризуются наличием трёх водоносных горизонтов:

-техногенный водоносный горизонт (tQlV);
- водоносный верхнечетвертичный аплювиальный горизонт (aQlII);
- татарский водоносный горизонт (Pit).
Техногенный водоносный горизонт (tQlV) встречен на участке трассы от скв. 24 до 

конца трассы (ст. Стрелка). На этом участке техногенный водоносный горизонт вскрыт на 
глубине 1,7 + 7,5 м, что соответствует отм. 72,6 + 66,4 Б.С. и является безнапорным. 
Водовмещающими грунтами являются насыпные и намывные пески различной крупности, 
относительным водоупором прослои линзы глинистых грунтов.

Водоносный верхнечетвертичный аллювиальный горизонт (aQlIl) вскрыт всеми 
скважинами на протяжении всей проектируемой трассы метрополитена. Уровень грунтовых 
вод зафиксирован на глубинах 4,3 + 12,5 м, что соответствует отм. 69,7 + 63,2 Б. С. 
Водоносный горизонт безнапорный, водовмещающими грунтами являются пески различной 
крупности от пылеватых до гравелистых, чаще мелких и средней крупности с прослоями и 
линзами глинистых грунтов. Нижним относительным водоупором служат глинисто
мергелистые отложения татарского яруса верхней перми (Pit). Верхнечетвертичный 
аллювиачьный горизонт имеет гидравлическую связь с р. Ока и р. Волга. По результатам 
лабораторных исследований грунтовые воды обладают слабоагрессивными свойствами к 
бетону W4 по показателю НСОЗ.

Татарский водоносный горизонт (Pit) в пределах трасы имеет не повсеместное 
распространение и вскрыт в местах глубокого заложения на перегоне ст. Московская -  ст.

% /luctTi
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Стрелка и непосредственно на ст. Стрелка. Водоносный горизонт напорный, высота напора 
изменяется в пределах от 16,9 до 23,8 л!..
Геолого-лнтологическое строение участка 1 этапа строительства представлено в табл.1.

Таблица 1
№

слоя Возраст, генезис, описание грунтов, площадное распространение Мощность, м

Современные техногенные отложения (tQiv)
tQiv -  насыпной грунт: асфальт, щебень, кирпич, суглинок темно- 
коричневый, коричневый, до черного, опесчаненный с прослойками песка 
серовато-коричневого, глины, с включением строите.пьного мусора, 
щебня, стекла, обломков кирпича, бытового мусора, древесины, с 
остатками растительности.
Вскрыт практически всеми скважинами в верхней части разреза._______

0.2-12.5

tQiv -  намывной грунт: песок пылеватый, желтовато-коричневый, 
кварцевый, с прос.чойками супеси.
Вскрыт скважиной № 79 в верхней части разреза.____________________

1.5

tQiv -  намывной грунт: песок .мелкий, желтовато-коричневый, 
желтый, кварцевый, с прослойками суглинка.
Вскрыт скважиной № 79 в верхней части разреза.

0.8

tQiv — намывной грунт: песок средней крупности же.птовато- 
коричневый, желтый, коричневый, кварцевый, с прослойками песка 
пылеватого, .мелкого, крупного, супеси, суглинка, глины.
Вскрыт практически всеми скважинами №№ 28-30, 32-36, 76-81 в 
верхней части разреза._____________________________________________

1.0-73

Верхнечетвертичные аллювиальные отложения (aQni)
5 ^Qiii -  суглинок серовато-коричневый, серый, коричневый, темно- 

коричневый, коричневато-серый, зеленовато-серый, ожелезненный, 
слюдистый, опесчаненный, с примесью марганца, с прослойками песка, 
супеси, глины, с включением обломков глины.
Вскрыт скважинами №№ 2-4, 6-14, 17, 18, 20, 25, 26, 28-30, 33, 76-78, 
80, 81 в средней и нижней частях разреза.___________________________

0.3-7.2

^Qin -  суглинок с примесью органических веществ темно- 
коричневый, серовато-коричневый, темно-серый, ожелезненный, 
слюдистый, с примесью .марганца, с примесью органических веществ, с 
прослойками песка, супеси, глины.
Вскрыт всеми скважинами №№ 8, 14, 21-23, 28-36, 76, 77, 81 в средней 
и нижней частях разреза.__________________________________________

0.3-8.2
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aQiii -  глина коричневая, серовато-коричневая, серая, красновато- 
коричневая, коричневато-оранжевая, желтовато-коричневая, 
опесчаненная, ожелезненная, с включение.м марганца, слюдистая, с 
прослоями супеси, суглинка, песка.
Вскрыт скважинами № 19, 23, 26-28, 32, 34-36, 77-82 в средней и 
нижней частях разреза.____________________________________________

0.8-4.5

8 aQui -  глина с примесью органических веществ коричневая, серовато- 
коричневая, серая, те.мно-серая, с примесью .марганца, слюдистая, 
ожелезненная, с примесью органических веществ, с прослойками песка, 
суглинка.
Вскрыт скважинами № 1, 13, 28 в средней и нижней частях разреза.

0.4-4.8

aQiii -  песок пылеватый желтый, светло-желтый, же.чтовато-серый, 
серый, коричневый, свет.чо-серый, серовато-коричневый, кварцевый, 
глинистый, ожелезненный, с прослойками суг.пинка, супеси, песка

0.4-6.8



мелкого, средней крупности.
Вскрыт скважинами №№ 1, 2, 5, 7-9, 12, 13, 18-20, 25, 36, 78-80 в 
средней части разреза.____________________________________________

10 ^Qni — песок мелкий желтый, светло-желтый, желтовато-серый, 
серый, коричневый, светло-серый, серовато-коричневый, кварцевый, 
глинистый, ожелезненный, с прослойками суглинка, супеси, песка 
пылеватого, средней крупности, крупного.
Вскрыт всеми скважинами в средней части разреза, кроме скважин 
№№ 31, 33, 35, 78, 81.

0.6-12.9

11 (tQui -  песок средней крупности желтый, светло-желтый, 
желтовато-серый, серый, коричневый, светло-серый, серовато- 
коричневый, кварцевый, ожелезненный, с прослойками суглинка, супеси, 
песка пылеватого, мелкого, крупного, гравелистого. Вскрыт всеми 
скважинами по разрезу.____________________________________________

Вскрытая
4.9-16.6

12 oQni -  песок крупный желтый, светло-желтый, желтовато-серый, 
серый, коричневый, светло-серый, серовато-коричневый, кварцевый, 
ожелезненный, с прослойками суглинка, песка мелкого, средней 
крупности, гравелистый.
Вскрыт всеми скважинами №№3, 4, 6-10, 13, 15-17, 19-21, 25-27, 29, 31, 
33, 35, 77, 78, 80, 81, в средней части разреза._________________________

0.4-8.5

13 ^Qni -  песок гравелистый светло-серый, кварцевый, с вкпючением песка 
крупного, суглинка.
Вскрыт скважиной № 32 в средней и нижней частях разреза.___________

0.6-3.9

Верхнепермские отложения татарского яруса (РгО
14 P2t -  глина коричневая, красновато-коричневая, коричневато-красная, 

доломитовая, опесчаненная, слюдистая, с прослойками песка 
пылеватого. Вскрыта скважинами в нижней части разреза._________

Вскрытая
0.4-28.3
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4. Перечень опасных производственных объектов, располагающихся вдоль трассы

В зоне проектируемого продления Сормовско -  Мещерской линии метрополитена от ст. 
Московская до ст. Стрелка опасных производственных объектов нет.

5. Перечень зданий, сооружений и инженерных коммуникаций по 1 этапу 
строительства, попадающих в зону возможных деформаций

Согласно СП 22.13330 на вновь возводимые и реконструируемые сооружения с 
подземной частью, устраиваемую открытым и полузакрытым способом в котловане, 
выполняется геотехнический прогноз влияния нового строительства на окружающий 
грунтовый массив. В результате работ, выполненных ЗАО«Триада-Холдинг», были определены 
здания, попадающие в зону влияния строительства метрополитена. Перечень зданий, 
откорректированный с учетом сносимых зданий и сооружений, представлен в таблице 2.

Таблица 2 -  Здания и сооружения, попадающие в зону влияния строительства 1 этапа_____

№
п/п

Наименование 
объекта (улица, 

№  дома)

Тип
здания

Год
постройки Назначение Зона влияния 

строительства

Мероприятия 
по снижению 

влияния от 
строительства

Советская,3 /  
ул.Марата, 1 зкж до 1917 г. Жилое

Марата,2 К Н Летнее кафе

Стройплощадка
Mol

Требуются

Не требуются
Советская,2А ЗКЖ до 1917 г. Жшюе Перегон Требуются



Совнаркомовская, 1 2КН до 1917 г. Банк ст. Московская - 
ст.Стрелка

Керченская,! 5А К Н 1981.
Тамбур- вход 

администрати 
вного здания

Керченская,26 6К Ж 1996 г. Жилое

Стройплощадка
№ 3 Не требуются

Керченская, 26,к. 1 Н 2004 г. Магазин
Мещерский 
бульвар, ЗА Н 2005 г. Торговый

центр
Стройплощадка

№ 4 Не требуются
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в  соответствии с пособием к МГСН 2.07-01 «Обследование и мониторинг при 
строительстве и реконструкции зданий и подземных сооружений» здания, расположены в 
границах мульды прогнозируемых осадок зе.ыной поверхности по трассе проходки ТПК LOVAT 
в г.Нижний Новгород от станции «Московская» до станции «Стрелка». В пределах этой зоны 
ЗАО «Триада-Холдинг» выполнено детальное инструментальное обследование строительных 
конструкций зданий, строений и сооружений, проводится геотехнический мониторинг.

В разделе 10.3 «Результаты геотехнического расчета по линии метрополитена» книга 
1 указано местонахождение зданий с прилегающими улицами, расположенных в границах 
возможных осадок земной поверхности на территории над трассой перегонных тоннелей, 
станций и притоннельных сооружений. Здания по своему назначению являются гражданскими 
(жилые и общественные).

/Knjhie ч<)а!тя: yi.(A>fu'ni(:K,j:i,3/\4.\faf)(trnu,L y i A ’oeemcKdJi а t).J. vji Ксрчепския 0.26.
2!и<)гие .m'tijbic uAfviom амляиыс в ai)t;-ii(}y u it i  выкуш енные iiOMctfieniui iK iitHn iic fiipam iU iiiv-
ды тоаого и с гяите т-я (пюр<-оеые, коммупш ьяые, .lii'diiutJiiCfQie к iU.n. учрелсаения). 
р 1}СИ(Х!ож:снные на i -о'м эпникх: :/1̂ ая/гй, (){у(цс стае иные юанг./яе ееитее кафе т> ул. 'Xhipuma, 
о(гнк SUJ ) ‘е. CiH<HtipKti:'eo(,cKan o.i. nbntPyp-exoi) /; иомшгтст/шппеенее :;P,iHiu: rliLHceenpoocKoeo

d.26j-e I.P^eiijepcKiifi oieihaiip <).j A.
tiii оа-юааи/т fven^tenifhix ooceet'ioaimvu ociNJihixу(епа!пн;еено:

« 6 ooc'aetoeiniiihsx '{данхх mfxoPxxuxi x риб{>тАСП(НХ)6н т 1 с о а п х я т х х II xaxHx'Oiiiix):
* 2 nncxexoxaxuhtx хкш хя  xaxoPxxicx a muipiiimfxu (хпехххх!ихР\2хх1!хее)рих1.

2(}cxifx-f XX ):x.. Coxexxx-xjx 2.2.2. « C.xxxxpxaixxxcxexf, o .i  xitxoxxxxixi t, emie ххишпхё nfimxixoif 
fipxxoifxu. Pi'jtiifne /?<? V/. (.'x(xx>i.xx.f Ui.ixcxiix, O J гхиехт сптепух x{em)pixixcxti luxxioxx
xfx.xX}p>xf>Mxppxxftexx обт.скхт ix..lP !2хетихов.'ххте ! Ipnximxxixxxci! ox .x taxu  xm  Г2J2422()i}9 22.:
2.2/ xpx'ixxx'xxiix 2  cxxpfxtxixix uxxxxxxxinpueixx {)0 xuxx '\хичхых 2jHirx2}xx x xei шхе>и'ххххихе}
xpxfx'peixxi xamimcxHiXoxo ])e.x!xxixa и [чххнхххрехиии).

Н хачехпке :ххрохрх.ягтх2 ix) xxn.xei.xxfx) xeuixnxx xxp}immx.xbxxifx! х/х/пгнгхо.хегпеха ха  
[xhixix; xif XX. х^ххнархх.1мхе>ех(х!. 2...I в ifcxxx exixenxxexxx xpx.\xxiu. xx ixox nx'xxxjcxxxxrx  
pexa.uexipxixi^x выхохнихи? xxexxx.xeiiex раххт ы  no x'xxexext.xi> (Ьызическхх cxo2.xmx xpexxxix xo 
ixptx.'ee xx)Hxxxch Kxnxipxx.kxxxexx(> x exxx xpoxorpex. У'хрх’гххенхх xpvxrrxeuxxo xfuxxxtei 
рнехх.хенхххтхя. xxintxxmieib x xi'inxxsjxxaxxexi ixxxxo.'x/xtxt xxpHXiX(}ii p(xx.'xexixjiiu xirxxnx>xx2x. 
(.x'xutmx).

a  i.ti'ixxxixx itcp{/x/)txxxxx iX; cxu-Hcxxixo x.iXMiniH cixp(xexx.:.x,ixx.ua мехрх.}хххх‘х1хг>а xa. 
'x)(xtxe fix pe. ( 2ххепнх-хх1 0.2A x xpxexine xpx0vx.xcxnpuxixnnx.:x xixf>x}p)xxjxxx xo y x ’xpexixmxv 
xex'xxxii exxexki ге: eipxtxpxxaxixexjxixexix Pixx.xxxx.xix 600.x.x xa  xxyoxxy 22x1xi.

22(xxxe no vx. (xxx.xxcxi.xi.22xx.2fapix'xaj xavodtxm.xi x loxe хххяхня xaxi:if>e(.xxi 
Cixpxxxfx.shxtxi iixoxpxixx ..2e i .. I I  xe.xee (x2xxH.xxxxtH xpxx!etx.ixx.xxx xeeexxxxx.'xxs'u xpx 
xpoxeexxcenxx p(x2xx XpXiXX XiXXpiaeX xxxx)ex{xnxax PXrX.X'XXXXX.XXX.X! xxxpiih.x.l exhxxx XJ 
(x}.xxpxf,xx!xux xipsxxx'tjm xxhxxix xxaii ххх.\хххрам 22х.х:ч ха хчуххх^^ IO.xr i.xx ххх(р:>хххх>хи ex.ixix. 
Ixxexa:x)xx:xexx xxxxxe ) ’̂x inxxx(x xi Ox exx.icxxe pxxcxiaxxxx xi.> [xxxaxLevxieXixxvkxiexe xx.xxx'.txx x 
i;x.x.im (xi:x.xx2 xpx гр:х.х.ехк}2е<>хх. rx.x2xx.
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Пикеты Вид
коммуникации

Отметка
верха

тоннеля

Отметка
низа

коммуник
ации

Отметка
земли

Вертикал.
смещение

грунтового
массива

Необходимые
мероприятия

3 4 5
I Этап (правый путь)

Канализация дождевая

ПК10+64.00 Кл.ст. ф1200 66.17 Не
действ.

ПК 14+27. II Кл. ЖБ 01500 62.36 Не
действ. 76.89 50-70 мм

ПК14+27.99 Кч. ЖБ 0500 62.32 Не
действ. 76.89

ПК14+73.61 Кл.кер. 0200 60.50 76.50 77.55 50-70 мм Предусмотр
.мероприятия

r iK 2 5 + 5 !J 9
Кл.тм. ii560 

(Угол псрссеч. с 
пилтелсм 7Н")

72JH
fihllfoc 0S2O

ПК26+52.75
rOi.jic.o. о.!600 

{22(1'! rtapcct'4. с 
nnj!rne:ieM 72'2

69229
ПС /К22> о2,);пт

Канализация бытовая

ПК16+11.00 К ст. 
0142Онапорн. 55.00 75.48 81.21 50-70 мм Не

требуются

ПК17+84.90 Ккер. 0200 53.34 71.40 74.63 50-70 мм Предусмотр
.мероприятия

ПК18+12.00 К ст. 01420 
напорн. 53.48 69.58 74.22 20-50 мм Не

требуются

ПК18+17.50 К ст. 01420 
напорн. 53.51 70.23 73.79 20-50 мм Не

требуются

ПК18+21.40 К ст. 01420 
напорн. 53.52 70.59 73.70 20-50 М .М

Не
требуются

ПК18+59.34 Ккер. 0200 53.72 71.76 73.22 50-70 ММ Предусмотр
мероприятия

ПК19+97.83 К2тр.ПВХ  
0219 напорн. 54.41 70.50 72.50 50-70 мм Не

требуются

ПК21+02.11 Ккер. 0200 54.93 71.83 74.83 50-70 мм Предусмотр
мероприятия

%
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ПК21+14.00 К ЖБ 02000 54.99 68.98 75.21 50-70 мм Предусмотр
мероприятия

ПК24+19.40 КПВХ. 0110 
напорн. 58.38 72.40 73.60 50-70 мм Не

требуются

Теплотрасса

ПК18+29.30 Т2тр. 0200 53.57 70.91 73.66 20-50 мм Не
требуются

ПК18+29.47 Т2тр. 0108 53.69 70.91 73.39 50-70 .мм Не
требуются

ПК19+72.00 Т2тр. 0100 54.28 72.07 72.01 50-70.мм Не



ПК21 Т2тр. 0100 54.91 72.66 74.3 50-70 М.М

требуются

We '

требуются

ПК21+50.90 Т2тр. 0100 55.17 73.59 76.5 90-120 мм Не
требуются

Водопровод

НК16+32.79 Вчуг. 0200 54.13 79.40 81.80 50-70 мм Не
требуются

ПК17+56.51 Вчуг. 0200 53.20 70.67 72.87 20-50 мм Не
требуются

ПК18+06.50 Вчуг. 0100 53.45 71.14 74.05 20-50 мм Не
требуются

ПК18+44.94 Вст. 0200 53.64 70.83 73.20 20-50 мм Не
требуются

НК19+93.00 Вст. 0200 54.38 69.60 72.69 50-70 мм Не
требуются

74.00
вынос

‘fii’iiccip 0!'i2O

I Этап (левый путь)
Канализация дождевая

ПК14+28.60 Кч. ЖБ 0500 62.30 Не
действ. 77.03 Не

требуются

ПК14+73.00 Кп.кер. 0200 60.53 77.12 20-50 мм Не
требуются

ПК17+16.80 Кч. ЖБ 0400 53.18 73.18 20-50 мм Не
требуются

!1К25^ 6002)
КЛС'СП'К сОбО 

! Усос ccjjccici. с 
ск/сссссм 77''}

........
0>стля/} Ф820

Кл.-ис.о. 01600 
ОУсгс! пас/ссс. с 
шоссе.!см 7 4 '7

6 9̂ >19 
снисс

Канализация бытовая

ПК15+42.00 К  ст. 
0142Онапорн. 57.76 71.89 78.36 50-70 мм Не

требуются

ПК18+24.20 Ккер. 0200 53.55 71.35 72.83 20-50 мм Предусмотр
мероприятия

«О
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ПК18+60.00 К ст. 01420 
напорн. 53.77 69.85 73.40 20-50 мм Не

требуются

ПК18+66.50 К ст. 01420 
напорн. 53.80 70.57 73.44 20-50 мм Не

требуются

ПК18+71.0 К ст. 01420 
напорн. 53.82 70.89 73.30 20-50 мм Не

требуются

ПК19+98.00 К2тр.ПВХ  
0219 напорн. 54.42 70.50 77.98 50-70 мм Не

требуются

ПК21+02.00 Ккер. 0200 54.93 71.82 75.10 50-70 мм Предусмотр
мероприятия

ПК21+16.00 К ЖБ 02000 55.04 69.10 75.42 70-90 M.M Предусмотр
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а  /.)t:n.H>inaiHc pijcu.'tna ni’ ‘к‘ф1.>/пи.Г(Г;.:м:>! т я  к а т а н  ^Liiniii /и! ! i K 2 ! ~i-'l ■{.{H.Hinviitb} и i 'u K
2/-rI6ijI гпнчь], /)исыет;и^п: :я!а'п:и!1н

}!o;:a:;urni'Jt:iL Л(г;;'д (ckv; ifjpiijinfiii; :i(JKih'и ichhc /Ш'ШЛЯ <v глхи/сании
Kiiiiu ftrsijiriiDiiHOn Ci'irm пй jt'f-’f/c.xiiiru’/uN. Hii >̂'’iaaniojx venvif, /<}c
ш/д/дуюшся меры ().!.'! Т'пмшхи от по^рини-тхл. коми ;i:hC .'лерннг^тлпгт! ilox.)>•'<:!■! (ххиочнтн 
Np'>e(HH/ii!)UH tnex!nJ4(X::KoinpMryjciJienin\: ifti n/io.xooKi' J'lIK •>.

б.Анализ влияния технологии проходки тоннелей метрополитена с использованием 
тоннелепроходческого комплекса «LOVAT».
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сз

П р и  ст р о и т е л ь с т ве  п е р е го н н ы х  т он н ел ей  м е т р о п о л и т е н а  в о зн и к а ю т  негат и вн ы е  
ф а к т о р ы ,  о т р и ц а т ел ь н о  влияю щ ие н а  с о х р а н н о с т ь  р а с п о л о ж е н н ы х  вбли зи  зд а н и й :  изменение  
н а п р я ж е н н о -д е ф о р м и р о в а н н о г о  с о с т о я н и я  г р у н т о в о г о  м а с с и в а  и ги д р о ге о л о ги ч е с к и х  условий,  
т е хн ол оги ч еск и х  усл ови й ,  т ехн ологи чески е  возд ей ст ви я .

П о д р о б н ы й  ан ал и з  ст ат и ч ески х  и ги д р о д и н а м и ч е с к и х  ф а к т о р о в ,  к ак  п рави ло  п р о во д и т ся  
н а  с т а д и и  п роект и рован и я .  О д н а к о  т ех н о л о ги ч ес к и м  в о зд е й с т в и я м  у д е л я е т с я  г о р а з д о  м е н ь ш е  
вни м ан ия  по причи не н е со в е р ш е н с т в а  с у щ е с т в у ю щ и х  р а с ч е т н ы х  м е т о д и к .

Т ехн ологическ ие во зд ей ст ви я  п р о х о д к и  м о г у т  в ы зв а т ь  п о вр е ж д е н и я  р а с п о л о ж е н н ы х  
вбли зи  здани й . Э т и  п оследст ви я  м о г у т  б ы т ь  в е с ь м а  зн ачит ельны м и, если  ст р о и т е л ь ст во  
т он неля  о с у щ е с т в л я е т с я  в с т р у к т у р н о -н е у с т о й ч и в ы х  гр у н т а х  в  н е п о с р е д с т в е н н о й  бли зост и  к 
с у щ е с т в у ю щ и м  с т р о и т е л ь н ы м  конст рукци ям .

П р и м е н е н и е  м е х а н и зи р о в а н н о го  щ и т а  с  н е п р е р ы в н о й  р а з р а б о т к о й  и у д а л е н и е м  г р у н т а  из 
з а б о я  т р е б у е т  сп ец и альн ы х  ср е д с т в ,  к о т о р ы е  д о л ж н ы  у д е р ж и в а т ь  в  у с т о й ч и в о м  сост оя н и и  
забой ,  к р о в л ю  и гр у н т о в ы й  м а с с и в  в целом.

,/,£>£ сох'хниття хст опчихохо со с т о я н и я  яшоя, яри  сна вся}}(я1яия и.(яя)хооияятр(яа 1нгяхя!н1ь 
с()яияа‘011р{е  С1яя,н шяя1и.канхирин в xiniiJHoeoxt хяйяя.1нн >ян яност (яяя 1<яя> (яяя! xpiymna н <яп 
хиярост я/янчяняяяо яяняяяня- 'Ьио джяниехя'яця!^ (H.yukiJ!iitx\f в я а я с я о н  то'ях- хаяня. 
яроптводинжнпж со  сниян}>{ы нятя! (гр у я т я н ы м  прях/п^эяи). /я яя я н т рн я  ясяовнсл! при  
pxaxif'iotliHJ яряхоОяи с грсят ят риярузят  яяз я ярунт я ия  я ы т я о о го  яаяряхясн!я)-  
дх ф я р я я р {и я .я я 10ха сосяю яи нн  cmcoiifx/ я ясяст яя  сяххихсяяшшяяпя: я сняхрояносни- яр(.яяя:ся 
lt(jJi)(i6innxH :яря 1я  fhOixpHcy j  'llMh' с >я'!МЯ.'ЯЯяяая ояярац ий  я о  ирнхяаихяяяяя) яртях П(к) р с и я я е я  
uium(Hthix дяя1я1'>я111яи. (яяяаря  хрунто(Я)Я М(яяях ufHexofxuAi яя)ияслорян рх)м  в ир<яя<»я!0я 
ciyhcxie  ?£ Hef!>.HpJhuxH)fs яжнхчяя /н ия исяра  я я 1‘.д1я 1ш }яяр 0 (яя1яя xpixHUil я гряяняятяяи- яалгсря с 
я 1)яяе[кя(яяьгсм '\'яяяян)(хя:ян(1,х} ■ЯЯ1Ч1ЯЯ4Я oofHuxsuH. хррохю яряхряя?. П ряяяяяпяхяк: яряхяяпят е  
HftiriHJ с хряятж ыл! яряя‘1) р я я !  о сяж яякхясраняял xpt'OHiax оягяяяяят о тяс. я}}яхр)я 
(я>}яяяяхмсяяо ()сняп>(рят !U't хр\хяпяя!,я 1 ск е я с я 1 я >ui с р гя т я я у ю  яяяу. ('oxxtJCHo Пятяяях я я я т р  
сяияянярт у “1 /poeiHmpH/Giffiuc и сяяязяяюяьспяя) яояхехяяяя яям.тятж пяя/ янянхтяж
с я я с о я я  я ( п р я я з х я а п / е  .■!) я р и \ 1с;1сняя я я я я я  я xppHHXJtfiHicpn-ifiji яхя яряи яя кя  т яянсяхя  о 
ЯССОЯ /Wf'ix Я>’Я1НЯ!а-Яр(ЯИЯЯХ хряяняях (}(ЯГ) ЯЯЯ(>ЯЯЯ1.

в  я я я я я я я х з / р и !  я 1< я { я с х я и р я х < х ) ч с с я я х ( )  я о . я я я я к с н  l i M t  2 4 2  SI2  ; х я я ь  я р я я з я я й ж я !  Hi mc /Hf .  

НОр{П(ИЯЯЯ1Ян CfHii^ihHOf! я е р ( : х я р я ( р я > й  я  /)Я>/<Я'‘ЯЯ1ЯНЯ11Я Hi( л ж я ж я и я я х р ю  п р о с я н и г у н )  яе/Я:ЯЯ1Ир 

а ж я н я я н х о  я р н х 1Я''Я! xiux.w.  с  L 5  я р я я / я ы х /  я х я а с ( ] я ,  •\ fniooh! яя . я .нхя 1 ь x p i U x x j c f X H  я р н х р х з  п о  о х с я  

х а т р я О и  'Uiihox. я . я с ю х я я я х я )  я р и  р1я ' р я ( ( я я и я с  ' я хб о я  я с № > я ь \ я ях ' яи ъ  р а я я х я 11 я р с я н .  

ЯГМЯХНЯЯЯХХКЯЯЯЯ ЯЯЯ<'}врССЯЯЯЯ}С Я1ЯЯ:ХЯЯЯ.Я;кЯЯн: XpiXiXiiJ if П/т'ЯЯ')ЯИ/>Я!1 ЖХЯРре  2)ЯН И!ЯЯкХЖЖ е я п '  

1ж я ' я ( я я т я  я  я я я с я п . я я я х я я я .  В  и е я я х  с н я я я ч ж и я  с я я р ж я я / я я я ж я .  я с / я ж я ж я ж я я я я я н  т я я , я и с и я . я  

я я р я и я я я н с я я !  я р я я п ’я я я я  я я ж я я  а  о я я я х р я я я я и о  с я я я ь ж и т я !  г>я2я я ж ( я ж я 1я о  я ж : ж р як - а яя я  в  жя< 

я я д ж  Я{Я1 -Я;Я1ЯЯПЯЯ1 'Я~х.яжи111х я ж р я я . я я я с ’’ x j ) p x f } i o x  (ХХЯЯсЯЯЯ.и !:}я{яяжя.  а  ЯЯЧЖЯЯЯх ЯЧЯ1ЯЯ1Ж.аЯЖ/Ч!  

ЖЯН) ЯсЯ (ЯЖ.Я ЯЯЯ(Я>ж'; р с х я с ж я  ( 2 L B i  "2/ l[ / ( x X X x i f l  ЯЯЯЖГЯ((С1. пужяяяяясяяжс яжжн.‘.жя (ЯрЯЖЖЯ !Ж 

2 ' 1 1 М К  с  я р \  я я я я я у ’Ж я р я х ( я ж о ж  яя2н)Я. !яряж<:‘я я я 1 я; г; жхЯс п ж ’ях, (2я22<ж2ГМ t x c x h a x x n x p x H !  /.■.:/ 

я р р я я '  р я  я ж я я с ж я ;  сжяя)2яхж,  я  ж"‘С с я я н я я я я ж  с ж а х я я я я я я с  . с - х с п я с  я/жяз.  /.ж Я'ЖЯ1!ЯЯ( гг.;

; я с ж з  я / ж ж ;

ЯЯЯ1ССЯ1 fxxOHXiHHbCH c:ixm-xx ж я ж я я я ж ж я  Hxi f  Як X ? я я ж ж я я я я }  ж ж ж я  я х я я н к я ,  яяя' )  ж 'яя я ' ’я ; я я 1 

Я Я Ж Я П '  siOpfxHc я о  ЖЯ(^Я.'Я я  1}Я1;0(Я<СНЖЯХ я ря яя ' хя х .
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Осадки е период проходки тоннелей с использованием современных ТПК с пригрузом 
возможны даже при строгом соблюдении технологии и правил производства строительных 
работ.

Для контроля за процессом изменения НДС грунтового массива в процессе 
строительства и предотвращения возможных негативных ситуаций необходимо 
использовать систему геотехнического мониторинга.

7. Заключение о степени воздействия основных технологических процессов ( шум, 
вибрация, выбросы вредных веществ, понижение уровня грунтовых вод, загрязнение 
грунтовых вод, карстовые и оползневые явления ) в период строительства опасного 

производственного объекта на экологию района, сохранность существующих зданий,
сооружений, коммуникаций.

При разработке проекта продления Сормовско - Мещерской линии метрополитена в 
Нижнем Новгороде от ст. Московская до ст. Стрелка предусмотрены меропрштия по охране 
окружающей среды, включая охрану водоемов, воздушного бассейна, подземных вод, зеленых 
насаждений, по снижению шума и вибрации от движения поездов, от работы постоянных 
устройств метрополитена и строительных механизмов.

Для снижения шумовых воздействий на жилую застройку в период строительства 
предусматриваются следующие мероприятия: облицовка внутренних поверхностей стен 
зданий и помещений для размещения компрессорного и вентиляционного оборудования 
шумопоглощающими материалами; установка компрессоров и вентиляторов на 
виброизолирующих фундаментах; пргшенение для ограждения строительных площадок 
звукоизолирующих сэндвич-панелей.

Снижение уровня шума и вибрации, возникающих от движения поездов метрополитена 
на протяжении всей длины линии, обеспечивается применением усовершенствованной 
конструкции верхнего строения пути, включая тяжелые рельсы Р-50 и кпееболтовые стыки. 
На участках линии, где здания расположены на расстоянии ближе 40 метров от обделки 
тоннелей и станций, предусматривается укладка защитного слоя бетона.

Анализ результатов проведенных расчетов по прогнозированию уровней ожидаемых 
вибраций от движения поездов без учета мероприятий по виброзащите на проектируемом 
участке строительства линии метрополитена "ст. Московская — ст. Стрелка" в г. Нижний 
Новгород показал на отдельных участках необходимость применения защитных мероприятий 
по снижению уровня вибрационного воздействия на существующие здания городской 
застройки.

Для снижения уровней вибраций в источнике возникновения рекомендуется применить 
виброгасящие рельсовые скрепления типа ВСГ5-50 на композиционных полушпалках, с 
эффективностью снижения вибраций в полосе частот 31,5 Гц — 8-12 дБ; в полосе частот 63 
Гц — 12-16 дБ.

Там, где применение виброгасящих рельсовых скреплений невозможно, или их 
эффективности недостаточно, снижение интенсивности вибрационного воздействия 
осуществлено на пути распространения вибраций -  в виде тит жесткости в основании 
тоннельной обделки.

Общая протяженность расчетной длины путей, где требуется npuMetieuue 
виброгасящей конструкции рельсовых скреплений ВГС5-50, составляет около 758,88 + 928,36=
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=1687,24 погонных метров в однопутном исчислении, куда входят главные пути перегонных 
тоннелей и станций в интервтах от от ПК14+75 до ПК19+55; ПК27+80 до ПК35+55;

Для участков ПК07+06,10 -  ПК14+75,00; ПК19+55,00 -  ПК27+80,00 мероприятия по 
виброзащите не требуются по причине отсутствия здесь городской застройки.

Для снижения шума и вибрации на поверхности от основной тоннельной вентшяции в 
камерах с напорной и всасывающих сторон вентиляторов устанавливаются 
шумопоглощающие перегородки из акустических пористых бетонных блоков, что 
обеспечивает снижение уровня звукового давления до нормативных величин. В системах 
местной вентиляции вентиляционные агрегаты устанавливаются на виброизолирующих 
фундаментах и соединение вентиляторов с воздуховодами осуществляются при помощи 
мягких вставок из прорезиненной ткани. С напорной и всасывающей сторон вентиляторов 
устанавливаются специальные шумопоглощающие воздуховоды с наполнителем из 
ультрасупертонкого волокна, обернутые несгораемой стеклотканью.

Основное горнопроходческое оборудование, применяемое для строительства тоннелей, 
оснащено электродвигателями, что обеспечивает отсутствие вредных воздействий на 
окружающую среду. Доставка и хранения цемента на строительных площадках 
осуществляется в закрытых емкостях.

В период эксплуатации воздух, удаляемый из тоннелей, станций и отдельных служебных 
помегцений метрополитена, не содержит вредных примесей в концентрациях, превышающих 
предельно-допустимые нормы по СанПиН и поэтому не требуют дополнительной очистки.

Зеленые насаждения при выборе строительных площадок и подъездных путей к ним 
максимально сохраняются. Там, где это невозможно, предусмотрена их пересадка или 
вырубка. По окончании строительства зеленые насаждения восстанавливаются в 
соответствии с проектом благоустройства.

Территория строительной площадки спланирована с уклоном от бровки котлована к 
проездам. Грунтовые воды от установок водоотлива из сооружений мелкого заложения при 
производстве работ сбрасываются в ливневую канализацию с предварительной очисткой в 
колодцах отстойниках.

Предусмотренные проектом мероприятия по защите зданий и сооружений от влияния 
строительства метрополитена могут быть подразде.пены на:

- планировочные;
- горнотехнические;
- строительно-конструктивные;
- профилактические.
Планировочными мероприятиями обеспечивается наиболее благоприятное 

расположение объектов метрополитена в условиях плотной застройки города. Проектом 
предусматривается расположение станционных комплексов на территориях, свободных от 
застройки ши освобождаемых в процессе инженерной подготовки территории. Величины 
возможных осадок грунтового массива определены в разделе 10.3 «Результаты 
геотехнического расчета по линии метрополитена. Оценка влияния строительства линии 
метрополитена на здания городской застройки » книга 1.

Горнотехнические мероприятия обеспечивают снижение вероятности деформаций 
массива и, как следствие, поверхности в процессе ведения горнопроходческих работ. Проектом 
предусматривается:

- обеспечение своевременного заполнения пустот за обделкой путем выполнения 
первичного нагнетания за каждое установленное кольцо тюбинговой обделки в соответствии 
с в е н  132-92;

- обратная засыпка котлованов осугцествляется песком с послойным уплотнением, в 
соответствии с СП 32-105-2004.

Перечисленные мероприятия предусматриваются организацией работ по сооружению 
объектов.

Строительно-конструктивные мероприятия направлены на обеспечение целостности 
конструкций зданий, сооружений, коммуникаций, эксплуатационных свойств в условиях



повышенных нагрузок от деформаций. Разработка мероприятий включает в себя ряд этапов, 
которые выполняются в период инженерной подготовки строительства:

определение эксплуатационно-технического состояния зданий, сооружений, 
конструктивных особенностей в момент начала строительства метрополитена, путем 
изучения проектной и эксплуатационной документации, натурными обследованиячи с 
выявлением фактического состояния конструкций и материалов. Обследование зданий, 
строений и сооружений, попадающих в зону влияния строительства метрополитена, 
выполнено ЗАО «Триада-Холдинг» и отражено по каждому объекту в разделе 10.2 
«Обследование зданий» книга 1.

- определение по расчетной мульде осадок положения здания, сооружения, величины и 
направления возможных деформаций и возникающих при этом дополнительных нагрузок в 
несущих конструкциях здания, сооружения. Выбор и назначения мер по усилению конструкций 
зданий и коммуникаций, обеспечивающих их сохранность.

Профилактические мероприятия предусматривается выполнять в период развития 
деформаций в зданиях и сооружениях в случаях их проявлений при горнопроходческих работах. 
Огш включают в себя инструментальный контроль за развитием деформаций поверхности, 
зданий, сооружений, наблюдение за состоянием зданий, сооружений и принятие 
дополнительных мер по сохранению зданий при необходимости.

8. Расчеты на прочность и устойчивость временных ограждающих несущих конструкций.

Станции и притоннельные сооружения проектируемой линии метрополитена от 
ст. Московская до ст. Стрелка -  мелкого заложения, с обделкой из монолитного 
железобетона, сооружаются открытым способом в котлованах с креплением буровыми 
несущими ж/б сваями и ненесущгши сваями, выполненными по Jet-технологии, которые 
выполняют роль затяжки. Несущие буровые сваи раскрепляются продольными поясами и 
расстрелами, а также грунтовыми анкерами. Сваи выполняются соответствующей длины с 
заглубление.м в коренные глины, являющиеся водоупором, поэтому стены крепления котлованов 
выполняют ещё роль противофильтрационных завес от поступления грунтовых вод при 
ведении строительных работ в котловане.
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9. Проектные решения, связанные с разбивкой на этапы.
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Продолжительность строительства 1 этапа продления линии метрополитена от ст. 
Московская до ст. Стрелка составляет 3 года 5 месяцев.

Первый этап строительства продления Сормовско-Мещерской линии метрополитена от 
станции «Московская» завершается временно конечной станцией «Стрелка».

Для пуска в эксплуатацию первого этапа строительства:
-От ПК28-^48,100 -ПК29+07,400 ст. «Стрелка» предусмотрен одиночный съезд.
-На ПК 31 +55,50 предусмотрена торцевая стена;
-На ПК  57+50,50 предусмотрен упор.
-Учтенаразбивка на этапы при проектировании всех инженерных систем.

10. Оценка применяемых технологических процессов 
при строительстве подземных сооружений.

При строительстве метрополитена применяются открытый и закрытый способы 
работ.
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Открытый способ работ применяется на строительстве станции, а также 
пристанционных и притоннельных сооружений.

При открытом способе работ опасными факторалш являются:
- разрушение крепи в результате разрушения стыков и продо.чьных поясов, выполненных с 

нарушением проекта;
- разрушение (или чрезмерные дефор.иации) крепи в результате установки расстрелов, 

ослаб.ченных прорезанием монтажных отверстий и.чи с меньшим сечением в сравнении с 
проектным;

- прорывы воды в кот.чован от городских коммуникаг{ий при их авариях, как через стенки 
крепи, так и с поверхности в результате некачественной обваловки котлована и ее 
отсутствия;

-прорывы воды в котлован из старых недействующих коммуникаций, торцы которых не 
затампонированы;

-деформация или разрушение свайной крепи в результате несвоевременной установки 
соответствующих ярусов крепления котлована, как при сооружении котлована, так и в 
процессе монтажа конструкций;

- защита и сохранность подвешенных через котлованы коммуникаций (высоковольтные 
кабели, водопроводы, каначизации, газопроводы);

При закрытом способе работ безопасность технологических процессов определяется 
следующими факторами:

- соблюдение технологических процессов при проходке как щитовой, так и бесщитовой, 
обращая особое внимание на крепление лба забоя и кровли;

- своевременный водоотлив из забоя;
- закрепление смонтированных элементов постоянной обделки при монтаже;
- вентиляция горных выработок и предотвращение загазованности (применение 

электровозов и т.п.);
- недопущение ведения проходки тоннелей без устройства защитных конструкций на 

пересекаемых водонесущих и газонесущих коммуникациях;
- недопущение остановки щитов на длительный срок во избежание их «засыпания» в 

глинистых грунтах.
Перегонные тоннели между станциями сооружаются закрытым способом 

тоннелепроходческим комплексом ТПК «LOVAT».
Ioi!!if:.ienpf}Xi}()4CLhUft R M t  242 НЕ гркр'чы cLOVA'!'» прс(4ипп<рн:н /).т

awpvJk'i;mn> m ’pckoiintdx тоииелек мепи^оп/ччипнни} в xfniryiiitchniurtnihix смжнах/ичх ncc’Uixo- 
xjiiiHiiXHxix гр 'ххпхх и хоэвхджшя хо!)отх1р<.нш>{(!сли)1! (юоехкн u j с2>орпых хкгхезхбхтххигь/х 
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Конструктивно ТПК состоит из:
а) механизированного щита с роторным рабочим органом, вооруженным резцовым 

породоразрушающим инструментом, шнековым конвейером и устройствами грунтопригруза, 
включая шлюзовую камеру;

б) защитного комплекса оборудования, включающего кольцевой блокоукладчик, 
вспомогательные тележки с тоннельным конвейером, растворонагнетательный узел, 
электро- и гидравлическое оборудование;

в) систе.му управления, контроля и регистрации параметров проходческого комплекса и 
технологического процесса.

ТПК представляет собой полностью замкнутую герметическую конструкцию в виде 
стакана, направленного основанием в забой, что полностью исключает прорыв грунта и воды 
из забоя и боков гцита. Режущий орган щита универсачен, и позволяет работать с любым 
типом грунта (от плывунов до скальных грунтов). Задняя часть юбки «надета» на трубу и 
имеет два типа уплотнения, исключающих прорыв воды через стык.



ос

Потенциально опасным элементом является узел герметизации зазора между трубами 
дополнительной домкратной станции, однако они имеют узел аварийной герметизации, что 
позволяет ликвидировать возможные протечки в самые короткие сроки.

Другим потенциально опасным узло.м являются инженерные коммуникации, однако все 
они снабжены задвижками с сервоприводами, и при нештатном падении давления будут 
немедленно автоматически перекрыты. Коммуникации жизненно важного для безопасной 
работы ТПК сжатого воздуха имеют двойное резервирование.

Протечки через стыки обделки исключены, т.к. с момента .монтажа обеспечена ее 
расчетная прочность и герметичность.

Тем не менее, учитывая, что работы по проходки тоннеля ведутся под густонаселенной 
частью города и для обеспечения необходилюй безопасности работающего персонала 
применены следующие дополнительные мероприятия:

ТПК снабжен насосами аварийного водоотлива, как с электрическим, так и с дизельным 
двигателем, что обеспечивает удаление воды из забоя даже при отключении электроэнергии. 
Насосы подключены к обратному водоводу, однако в аварийной ситуации могут быть 
переключены на трубы, по которым циркулирует бентонитовый раствор.

В процессе разработки рабочей документации и выполнения строительных работ, когда 
ведется уточнение инженерно-геологических условий, окончательно принимаются решения по 
конструкциям и методам производства работ, соответственно уточняются и 
детализируются прогнозы возможных аварийных ситуаций. Одновременно ведутся контроль 
и инструментальные наблюдения за деформациями, оценивается точность проектных 
прогнозов.

11. Мероприятия по обеспечению безопасных условий труда
11.1 Подготовка строительства

До начала строительства должны быть выполнены мероприятия и работы по 
подготовке строительного производства в объеме, обеспечивающе.м осуществление 
строительства запроектированными темпами, в том числе проведение общей 
организационно-технической подготовки.

Организация, осуществляющая строите.пьство, должна иметь: соответствующие 
лицензии, необходимую комплектную проектно-техническую документацию, в том числе ПОС, 
ППР, утвержденные в установленном порядке; технологические карты, а также письменное 
разрешение на производство работ администрации населенного пункта т и территории, 
уведомления владельцев коммуникаций и сооружений, находящихся в зоне строительства.

Не допускается отступлений от проектно-технической документации без 
предварите.чъного письменного сог.пасования с организациями, ее разработавшими.

До начала строительства генподрядная организация должна выпо.тить 
подготовите.чьные работы по организации стройплощадки, необходимые для обеспечения 
безопасности строительства, включая:

-вынос в натуру площадки для строительства и создание геодезической разбивочной
1  основы;
а -устройство ограждения территории стройплощадки;

-освобождение строительной площадки для строите.пьства объекта (расчистка 
территории, снос строений, планировка территории, водоотвод и перекладка инженерных 
коммуникаций;

I  -устройство временных авто.мобильных дорог, прокладка сетей вре.менного
электроснабжения, освещения, водопровода;

-завоз и размещение на территории стройплощадки или за ее пределами инвентарных 
санитарно-бытовых, производственных и административных зданий и сооружений;

-устройство крановых путей, .мест для сюгадирования материачов и конструкций. 
Окончание подготовительных работ должно быть принято по акту о выполнении 

^  мероприятий по безопасности труда, офор.мленно.му сог.часно СНиП 12-03-2001.



При совместной деятельности на строительной площадке нескольких подрядных 
организаций, генеральный подрядчик осуьцествляет контроль за состоянием условий труда на 
строительной площадке.

11.2 Организация строительной площадки

Строительная площадка ограждается забором высотой не менее 2м. Ограждения, 
примыкающие к местам массового прохода людей, оборудуются сплошным защитным 
козырьком. Ширина прохода должна быть не менее 2м. Со стороны примыкания пешеходного 
прохода к проезжей части дороги выполняется сплошное ограждение дороги высотой не 
менее 1,1.ы.

На ограждении строите.пьной площадки, на видном месте, должен быть установлен 
информационный щит с указание.м наименования объекта, генподрядчика, заказчика, фамилий 
ответственных производителей работ, номеров телефонов, сроков начала и окончания работ.

Проходы и проезды на территории стройплощадки должны содержаться в чистоте и 
порядке, очищаться от мусора и снега, не загромождаться складируемыми материалами и 
конструкциями.

Территория строительной площадки, проезды и проходы в темное время суток должны 
быть освещены в соответствии с требованиями государственных стандартов.

11.3 Земляные работы
11.3.1 Строительство подземных сооружений открытым способом
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Основные положенш по безопасности работ:
До начала работ лица технического надзора должны быть ознакомлены с 

расположением существующих подземных сооружений и коммуникаций.
В зоне действующих подземных ко.ммуникаций на расстоянии ближе 2м по горизонтали 

или 1м по вертикали от них запрещается применять землеройную технику. Разработка 
грунта в таких условиях разрешается только ручным инструментом.

При выполнении работ в котлованах с креплением стен должна соблюдаться 
следующая периодичность осмотра состояния крепления:

-один раз в .месяц - главным инженером;
-один раз в неделю -  начапьником участка;
-ежесменно, перед началом работ -  .мастером.

Все съезды и рабочие площадки должны быть оборудованы предохранительными 
валами или отбойными брусами, исключающими падение автотранспорта.

Спуск и подъем людей в кот.чован осуществляется по лестницам, имеющим тощадки 
не реже чем через 4.м, расстояние между ними не должно превышать 40м.

При разработке котлована запрещается:
- выемка грунта с подкопо.м борта котлована;
- одновременное выполнение на одно.м участке котлована других работ в пределах зоны, 

определяемой ППР, но не ближе 5.м от движущихся частей землеройных механизмов;
- испо.чьзование бульдозеров на уклонах с углом более 30 градусов и выдвижение ножа 

бульдозера за бровку откоса выемки.
В случае обнаружения деформа1{ии наземных, подземных сооружений и ком.муникаций 

работы должны быть немедленно прекращены, люди выведены из опасной зоны, срочно 
предупреждена организация, в ведении которой находится деформируе.иое сооружение, и 
выставлены предупредительные сигналы.

Запрещается складирование материалов и оборудования на съездах и спусках в 
кот.пованы, на поясах, расстрелах крепи.

11.3.2 Строительство подземных сооружений закрытым способом.
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До начала работ по проходке подзе.мных выработок все лица технического надзора и 
бригадиры проходческих бригад должны быть ознакомлены под роспись в журнале 
инструктажа с геологическими, гидрогеологическими, экологическими условиями участка, с 
радиационной обстановкой и требованиями радиационной безопасности, а так же с 
расположением действующих и ликвидированных подземных сооружений и коммуникаций, 
находящихся в зоне работ.

Разработка породы при проходке выработок должна должна производиться во всех 
случаях, начиная с верхней части забоя.

Свободный проход для людей на всем протяжении выработки должен устраиваться с 
одной и той же стороны и иметь высоту не менее 1,8м и ширгтой не менее 0,7.м.

Расстояние откатки загруженных вагонеток в призабойной зоне с помощью 
погрузочных .машин не должно превышать 25м и ограничивается пределами технологического 
комплекса укпадчика или щита.



к  управлению механизмами допускаются лица, имеющие соответствующую 
квалификацию.

Все работы по монтажу сборной обделки должны производиться под защитой 
выдвижного козырька укладчика. При передвижении щита нахождение в призабойной зоне 
лиц, не связанных с этой работой, запрещается.

Рабочее место машиниста щита должно быть связано световой и звуковой 
сигначизацией со всеми механизмами технологического комплекса.

Работы впереди рабочего органа щита (ликвидация вывалов грунта и др.) до.пжны 
производиться под руководством лица технического надзора. При выполнении этих работ 
приводы вращения и подачи рабочего органа должны быть обесточены, а на пу.пьте 
управления должен быть вывешен плакат «Не включать - работают люди!».

Эксплуатация комбайна разрешается только с включенной системой пылеудачения, 
орошения и вентиляции. Длина находящейся за комбайном незакрепленной части кабеля не 
должна превышать 30м. Запрещается нахождение людей в зоне работы исполнительного 
органа, под работающим конвейером, а так же вблизи комбайна во время его маневров.

Подвижной состав, рельсовый путь, путевые устройства, контактная сеть, 
устройства сигначизации, а также свободные проходы и зазоры должны не реже одного раза 
в месяц проверяться лицом технического надзора с записью в книге. Места производства 
работ на пути до.чжны ограждаться сигнальными знаками, устанавливаемыми на расстоянии 
не менее 80м от производства работ.
Запрещается эксплуатация рельсового пути при:

- расширении пути более 4мм и сужении более 2мм против нормачьно установленной 
ширины рельсовой колеи;

- износе головки рельса по вертикали более 12мм для Р-24 и более 16мм для Р-33.
Машины с двигателями внутреннего сгорания (ДВС) на дизельном топливе должны

передвигаться по выработкам со скоростью, обеспечивающей безопасность людей и 
оборудования, но не более 20 км/ч. Скорость движения на участках, где проводятся какие-либо 
работы, не должна превышать 5км/ч. Движение задним ходом разрешается на расстояние не 
более 200м. Подача задним ходом в зоне, где выполняются какие-либо работы, должна 
производиться только по команде лиц, выполняющих эти работы. Свободный проход для 
людей и проезжая часть в откаточных выработках должны быть разграничены указателями.

11.4 Буровые работы
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Места зачожения скважин, расположение оборудования и коммуникаций на местности 
должны определяться проектом. При этом расстояние по горизонтапи от буровой установки 
до жилых зданий, охранных зон линий электропередачи, газопроводов, шоссейных дорог 
должно быть не менее высоты вышки плюс 10м.

Допускается работа буровых установок в непосредственной близости от здания при 
условии соблюдения мероприятий, обеспечивающих безопасность работ и сохранность зданий 
и сооружений:

- применение защитных экранов, располагаемых вдоль фасада здания и на высоту не 
менее чем высота вышки плюс Зм;

- оборудование буровой установки ограничителем высоты подъема бурового 
инструмента и звуковой сигнализацией.

Пробуренные скважины должны перекрываться или ограждаться.
Работы по проходке скважин должны выполняться в соответствии с разрешением с 

разрешением администрации населенного пункта и ycлoвuЯJMU владельцев коммуникаций и 
сооружений.

При выполнении буровых работ в охранной зоне объектов (кабели, газопроводы и т. п. ) 
работающим должен быть выдан наряд-допуск, определяющий безопасные условия их 
производства.



11,5 Бетонные работы
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При приготовлении, подаче, укладке и уходе за бетоном, заготовке и установке 
арматуры, а так же установке и разборке опалубки необходимо предусматривать 
мероприятия по предупреждению воздействия на работников опасных и вредных 
производственных факторов.

Размещение на опалубке оборудования и материалов, не предусмотренных ППР, а так 
же нахождение людей, непосредственно не участвующих в производстве работ на 
установленных конструкциях опалубки, не допускается.

Опалубка перекрытий должна быть ограждена по всему периметру. После отсечения 
части скользящей опалубки и подвесных лесов торцевые стороны должны быть ограждены. 
При установке опалубки в несколько ярусов каждый последующий ярус следует 
устанавливать после закрепления нижнего яруса. Разборка опалубки должна производиться 
после достижения бетоном заданной прочности.

Ходить по уложенной арматуре допускается только по специальньш настилам 
шириной не менее 0,6м, уложенным на арматурный каркас.

Заготовка и укрупнительная сборка арматуры должна выполняться в специально 
предназначенных для этого местах. При выполнении работ по заготовке арматуры 
необходимо:

устанавливать защитные ограждения рабочих мест, предназначенных для 
разматывания бухт и выправления арматуры;

- при резке станками стержней арматуры на отрезки длиной менее 0,3м применять 
приспособления, предупреждающие их разлет.

При укладке бетона из бункера расстояние между нижней кромкой бункера и ранее 
уложенным бетоном ши поверхностью, на которую укладывается бетон, должно быть не 
более I.M.

При подаче бетона с помощью бетононасоса необходимо:
-удалять всех работающих от бетоновода на время продувки на расстояние не менее 10м;
- укладывать бетоноводы на прокладки для снижения воздействия динамической нагрузки на 

арматуру и опалубку при подаче бетона.
При уплотнении бетонной смеси электровибраторами перемещать вибратор за 

токоведущие кабели не допускается, а при перерывах в работе и при переходе с одного места 
на другое электровибраторы необходимо выключать.

Зона электропрогрева бетона должна иметь защитное ограждение, 
удовлетворяющее требованиям государственной стандартизации, световую сигнализацию и 
знаки безопасности. При электропрогреве бетона монтаж и присоединение
э.иектрооборудования к питающей сети должны выполнять только электромонтеры, 
имеющие квалификационную группу по электробезопасности не ниже III. В зоне 
электропрогрева необходшю применять изолированные гибкие кабели или провода в защитном 
шланге. Пребывание работников и выполнение работ на этих участках не допускается, за 
исключением работ, выпо.пняемых по наряду-допуску.
Открытая (незабетонированная) арматура железобетонных конструкций, связанная с 
участком, находящимся под электропрогревом, подлежит заземлению (занулению).
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11.6 Монтажные работы
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На участке, где ведутся монтажные работы, не допускается выполнение других работ 
и нахождение посторонних лиц.

В прогрессе монтажа монтажники должны находиться на ранее установленных и 
надежно закрепленных конструкциях или средствах подмащивания. Запрещается пребывание
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людей на монтируемых конструкциях во время их подъема и перемещения. Для перехода 
монтажников с одной конструкции на другую следует применять лестницы, переходные 
мостики и трапы, имеющие ограждения.

До начача выполнения монтажных работ необходимо установить порядок обмена 
сигналами между лицом, руководящим монтажом, и машинистом. Все сигналы подаются 
только одним лицом, кро.ме сигнала «Стоп», который может быть подан любым работником, 
заметившим явную опасность.

Монтируемые элементы следует поднимать плавно, без рывков, раскачивания и 
вращения. При перемещении конструкций или оборудования расстояние между ними и 
выступающгши частями смонтированного оборудования ши других конструкций должно 
быть по горизонтапи не менее 1м, по вертикали- не менее 0,5м.

Во время перерывов в работе не допускается оставлять поднятые элементы 
конструкций и оборудования на весу.

Запрещается выполнять монтажные работы на высоте в открытых местах при 
скорости ветра 15м/с и более, при гололеде, грозе или тумане, исключающих видимость в 
пределах фронта работ.

При работе крана в стесненных условиях (например, около жилых домов) следует 
применять средства для искусственного ограничения зоны работы крана:
- устанавливать ограничитель высоты подъема и поворота крюка;
- применение защитных экранов, располагаемых вдоль фасада здания и на высоту не менее 
чем высота подъема стрелы крана плюс Зм.

11.7 Обеспечение пожарной безопасности в процессе 
производства строительно-монтажных работ.

В соответствии с требованиями нормативных документов, в составе ПОС 
разработаны основные мероприятия по противопожарной защите объектов:

-правильный выбор расстояний между объектами на площадке;
-установка необходимого противопожарного инвентаря в соответствии с 

требованиями норм;
-прокладка от источников водоснабжения к горным выработкам пожарно

технологических водопроводов;
-создание противопожарных запасов воды;
-создание склада противопожарного оборудования и материалов на строительных 

площадках;
-создание аварийного запаса материалов, инструмента, инвентаря, противопожарных 

и других средств защиты в подземных выработках.
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(,(H)oiipui<ii!)a схепшь т а и  22 ли
Таким {i6pajf)M 22 -  tin^wp, ■ 21:а/х = 2J2929  ■= 622J29 м.
,Цля (>2ег}к:У(‘!тя ifi/K’ovxAnhXi tumipiii а салип'! vPa/ivrntoii гт^чхе moifnejfi (2J = 652/29 м) 

■кн:(р/ху xain.MtiiiHii в ofixui'ineatXiifXM /ххмекр'ихи! \xxiia>ioxnmh дна писиси (адии рабочий и а2 ш1 
pixicpexhta] марка к М  !u2i-65-25022'-5. Q = /0 0  xfpaea <70-24()j, Ц-мП <H7-72i м, N=22,5 хат. 
iX=:. 29(И) о(Р\!чах

Пожаротушение тоннеля предусматривается от пожарных кранов 050мм, 
установленных с интервалом 200м. На конце трубопровода с отставанием от забоя не более 
30м устанавливают пожарный кран и ящик с пожарным стволом и пожарным рукавом 
L - 2 0 m , которые по мере продвижения забоя переносятся. Соединительные головки на 
пожарном рукаве и пожарном кране должны быть одинакового типоразмера.

Пожарно-технологический водопровод должен оборудоваться пожарными кранами с 
однотипными соединительными пожарными головками. Пожарные краны должны быть 
установлены в тоннелях на расстоянии 10 м от сопряжений с вертикальными выработками, а 
потом через каждые 200 м и не далее 30 м от проходческого комплекса или забоя.

Для отключения отдельных участков пожарно-технологического водопровода должны 
устанавливаться задвижки:

на всех ответвлениях водопроводных линий, имеющих не менее трех пожарных кранов; 
на водопроводных линиях, не имеющих ответвлений - через каждые 400 м.

Первичные средства пожаротушения (огнетушители, песок) должны размещаться:
- в горизонтальных выработках с огнестойкой обделкой через 300м;
- в забоях -  не далее 30м от груди забоя или проходческого комплекса.
По каждому месту первичные средства пожаротушения должны быть 

укомплектованы не менее чем двумя огнетушителями и ящико.т с песком вместимостью 0,2 
м3. В забое ящики с песком должны комплектоваться совковой лопатой.

Схема противопожарной защиты приведена на чертеже СМВ-5-ПОС2 листы 1-5.

11.8 Основные положения по энергобезопасности.

Электрические установки на поверхности и под землей выполнены в соответствии с 
требованиями действующих «Правил устройства электроустановок», «Правил технической 
эксплуатации электроустановок потребителей», «Правт техники безопасности при 
эксплуатации электроустановок потребителей», «Правил безопасности при строительстве 
метрополитенов и подземных сооружений».

Для электроснабжения строительства применяются подстанции наружной и 
внутренней установки.

По степени надежности электроснабжения электроприемники строящегося 
метрополитена относятся в основном к 1 и 11 категориям согласно ПУЭ, при этом, 
электроснабжение наиболее ответственных электроприемников (шахтного подъема, 
водоотлива, главной вентустановки, освещения выработок и компрессорных установок) 
предусматривается от двух независимых источников питания.

Изм. Кол.уч Лист № док. Подп. Дата
СМВ-5-П0С2 ТЧ

Лист
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В подземных выработках применяются сети с изолированной нейтралью.
Токоведущие части распредустройств, щитов, сборок, доступные для 

неэлектротехнического персонала, должны быть защищены сплошными ограждениями.
Для защиты людей от поражения электрическим токо.и применяется защитное 

заземление и непрерывный автоматический контроль изоляции сетей с действием на 
отключение. Общее время отключения поврежденного участка сети не превышает 0,2 сек. 
Сопротив.чение сети заземления не должно превышать 2 Ома. Для передачи и распределения 
электроэнергии в подземных выработках предусматриваются кабели с оболочками, 
защитными покровами, не распространяющими горение.

Сети рабочего и аварийного освещения должны быть раздельными. Светшьники 
аварийного и эвакуационного освещения могут иметь единую сеть и должны быть 
присоединены к отдельному независимому источнику питания или автоматически 
переключаться на него в аварийном режиме, при этом должны быть обеспечены условия, 
исключающие их одновременный выход из строя при возникновении пожара.

В осветительных сетях разрешается применение напряжения не выше 220 В. Для 
освещения выработок с повышенной влажностью, а также на проходческих машинах и 
механизмах (щитах, укладчиках тоннельной обделки, передвижных металлических подмостях, 
бурильных установках и агрегатах) напряжение должно быть не выше 42 В. Для ручных 
переносных светильников допускается напряжение не выше 12 В.

В сооружаемых выработках с незачеканенной обделкой для питания ручных 
электрических машин и инструмента должно применяться напряжение (линейное) не выше 
42В.

В подземных выработках применяется электрооборудование в пылевлагозащищенном 
исполнении, трансформаторы -  в сухом исполнении.

На строительной площадке и в подземных выработках следует устраивать общую 
сеть заземления, к которой необходимо присоединить все подлежащие заземлению 
электроустановки и местные заземлители.

Общая сеть заземления должна иметь непрерывную электрическую связь.
Заземлению подлежат металлические части электрических устройств, нормально не 

находящиеся под напряжением, но которые могут оказаться под напряжением в случае 
повреждения изоляции, а также метачлические трубопроводы, сигнальные тросы и др., 
расположенные в выработках, в которых имеются электрические установки и проводка. Эти 
требования не распространяются на металлическую крепь, нетоковедуище рельсы, а также 
подвески труб, кабелей. Заземление электроустановок выполняется с помощью заземлителей и 
заземляющих проводников. Металлические оболочки кабелей также подлежат заземлению. 
Сети заземления производственных помещений, установок на поверхности присоединяются к 
заземляющему контуру подстанций.
Все подземные выработки оборудуются телефонной связью. Линии связи выполняются 
двухпроводными на рабочее напряжение не более 10В. Телефонные аппараты 
устанавливаются в основных пунктах откатки и транспортировки грузов, в камерах главных 
водоотливных установок, в медпункте, на всех строительных площадках на поверхности, а 
также в местах, предусмотренных планом ликвидации аварий. Для обеспечения 
строительства сжатым воздухом используется компрессоры 6ВКМ-25/8. Трубопроводы 
сжатого воздуха монтируются, открыто вдоль стен на специальных кронштейнах, 
соединения труб ~ быстроразъемные, фланцевые.

о
6

'§
11.9 Схемы и режимы проветривания горных выработок

Для создания требуемых санитарных условий воздушной среды при строительстве 
метрополитена проектом предусматривается постоянно действуюгцая механическая 
приточная вентиляция.

ос
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, leepuifii.fxa isefiiiiixmmup (реверснвмыО) ВМЭ-6 l,=4,S4 .w0c=.l7420 х/2ч, Ni.x.=2S кВт, 

2'ссма провсхр>хч(птя ч'хрхч.>5. иыраОхстх.! ХУ'ХхсОспа ха ..'хнхсе ( /51 //M 0]l'. i) /i  х. 5
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11.10 Меры по предупреждению и локализации воздействия буровзрывных работ на 
существующие сооружения и коммуникации.

Буровзрывных работ при строительстве лгтии метрополитена не предусматривается. 
Разработку грунта в тоннелях осуществляет ТПК «LOVAT». В котлованах станций 
разработка производится механизированным способом с помощью специачьной техники.
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11.11 Меры борьбы с пылью, газами, внезапными выбросами пород, вывалами, прорывами 
вод и плывунов и при возникновении чрезвычайных ситуаций.

При проходке перегонных тоннелей ТПК «LOVAT» отсутствует возможность 
пылеобразования и газопроявления. Комплекс и устанавливаемые трубы герметичны, что 
делает практически невозможным внезапные выбросы, вывалы грунтов, прорывы вод и 
плывунов. На случай возникновения гипотетической возможности таких явлений, проектом 
предусмотрена установка водоотливного насоса большой производительности, 
обеспечивающего водоотлив при поступлениях воды. Дальнейшая проходка, в этом случае, 
осуществляется после полной оценки сложившейся ситуации и по специальному плану 
мероприятий, разработанному для чрезвычайной ситуации. При coopi’wcinni .'Орныи
arrxrooa.v ВОУ-! не/ П К  ]7+6(1(}(Ю к  Mi^x^fJao^UHCCKoi! сипйка ЛЫ на П К  1Нч 19. ИМ) персТ
(Лг.ллиптлсем иИ^клгки т рл’лопиых лкителлй про 1гл<(н)инк:я ■к4лг)лпл(:}1ые лк/сст^л лрпчинл но Jei- 
uiexiffj К/ЛИЛ., что млплчп!'лл7р(л11 п(ч:ппчл1[:}/л.л лрлчлла/лл! (ч'1,.Лп при 1Члл1.ллнла»‘'е г)в()ллкл 
лл 1.кл'0ип!лл люитлюй.

1Рнлтлшлшл!( в тчмлоличгл tnonnc4fi{ оооаулслллчпся в ллснпрю воооотчшлрчо глпичлоллу, 
рнчспилочлчлпаун} л лллллаллчю!! л;ч.лер)е па  f/w .t 'вух';'/*?, грт пплн>1пи лалоллч1х лаиалоллк  
пролл'оклчтллюлл лллотил'ллл !ч; лмкостл!;. раливлоллллт^чл л к/лчпчклл /полис'>е //?/ f / n I 6 ± 5 0  л 
ПК 23чК0Л(ч:ле (шлочтллия емжллп!! иа П К  /6 + 5 0  л(нЬ:л трллллчилалтся по inppoonpOHtnh^ п 
емкчцч}л> ла П К  2л-^П0,я з<л}глл1 л гляклу-о лодчя)пл1Явл\чп yaiunii4(nv ла  аи. Стрлллч^ л Ртлч л 
лчр(л}лклл) (>о.лгясл\ч() о(тсЛич:ллрчлч !> л/толплчг уллшт ллхлх промчэнуппмлоло лооооллпич! 
Рл !лылно лччлип ле л к н ел  олчх иало(Я1п КлпПчМП КЛ 0Н.7лКрчлллЧ'ий п рл\лчр(лячи, а лжллшя 
ло(кЯ1т лллл(1Я ллшалллк-! Лояляля (лчть ()(я)р)уЯллял(ч трлячя ляллляяи :  рсл'члчлм. рлчлрн<л!чм л а 
рл.лял/гм м я р лл  \¥ИяПП'!П КЛ (K..73W. 17К{лла лллх Л1ЛЛНЛ1Л1Х "члплтжл/л (}лчн{лхя1л'!>лчл1:л л 
1ия1Л)ллчпял!еллох> рллнч1мл.

При лл'рлялллльлтлл олрщлл'1){ляиял1 лллят рлллля  л ял 1.лялля!)л чяхячст ллллял (Яярлкллч. 
П лбольлят л7ллл)лличлял,л' ожрлллля чя/лтл) тяяячУячрччмтл ирл ж/млир/ пльлллил  
(л^чхлпр/ллллрл/люп^ях лолпт&ов 1лнчая)лл грч\}лллу,н( а лпллл/пплочляих с.иол.

В  л л } ' х а е  о г л 1а р у , ! н я л л я  л ш т ч ч  о л ч К ч я г к л }  к о к  я т к л 0 4 1 л л л ( л  л л л р я р ( х  лл^пч п л  л л х о л л л  ipn^  

ЛрОЛЧЛООЯЛ!ЛЛ f/Clfh/Xi Л ЛМКХОЯЛЧЮЛО 1ХМЯ:г1ЛЧЛЛЛ.Я л я я л ж я т я л л  ЯЛр 1 Л!кЯЛЛилУЧЛЛ К<ЧЛЯЛрЧК!рт 

л о ч п л л т а л я  клл< n p o n - r M x x i n i n x f p x o p n o H m K i  л ч л л л ч ! ,  л р \ 4 1 л л л 1 ч ч л я л л 1 л > я :  л а я л  л и ' т / л ^ н  л л я  и ч т г ’лчч 

7 5 0  м л .  л м л л л л н л я ь и . '  я л  .Jxl  ИЛЯИЯЛОЧ.ЛЛ л  л я у с я л п я  2 0  М (ЛЧГЛХП!ЯЛ>1ПчЯ я ы я л л ч г н р л л  .П.ЮО .4l\i.

..ЯЛЛЛЛ()(!рЛЯ Кр)уЯЛЛ1Х РС(КЯЯ!ЛЛ: ЛЧРЧ.1.ЯЛ7НЯ1ЛЛ !р.Л}ЛЛХ1Л}Л!Л. ЯЯЛЯЯ.Л:Л ЛрЛ(ЛП.О ■ с я.я.\л>пячл> 

л(п.лл()ч7лп>р)ов,  р а п р л м я л ч х .  л  п я п л л с  л я п я р п ' ч т ч т ж л л )  олРл . хял я . .

11.12 Обеспечение безопасного производства работ на объектах действующего
метрополитена.

Для координации деятельности строительно-монтажной и эксплуатационной 
организаций в период работы в режиме действующего метрополитена должен быть издан 
совместный приказ, регламентирующий порядок производства работ, мероприятия по 
технике безопасности, ликвидацию аварий и спасение людей. Инструкция о порядке 
производства работ посторонними организациями в экспчуатируемых сооружениях МП 
«Нижегородское метро» приведена в Приложении 5.

!2 П 1лрлярият ий  по прл(кнпвр<шрчт.{т в м(Я>л лтр{>нтеяллпми лпсммым 
яячн 'лплрял-ясляюм/челллх ярляелллл

К (Mi t4Mi i лм  7> ал я я  (Я ft пя
i 7.'ЛЛ х л к я л л м :  ЛПЧЧЧ?ЧоЧ Л:.ЛХо> Л.iJ ЛЯЛЛЛЛЧГОЛОЛ л л о л л я ' л , ; .  ЛЧ)'ЛЧМЧ (Ч) Л.ЛЧЛ.ЛиЧ 5<f ЛЛ!Л.рЛу. 

П<.> ptM4 <ммчл }( м;  л ч 1л 0 1 а р я  ч я : Л я ч м ч х  1) я л я л 1 л 0 л л ! я л л л л  л<яч ) яч л л  . ' ло  л ь ' о  ■ ЧМЯ.ХЧЧЛ\Л!Ч1КЧЯ,Л

мпяич< лч< 4i  <;/; ЛЛЛ1М }Ч)ЛкЛЯЛ.ЛПЛЯЧ.<ЛЧЯЛ;МЧЛХ.М(Я.Ч1ЧЛЛП!.г (ОЧ>ЧМЧ 5 о л  /„ Л1Ч.ЧЛЧ/, рях. Л)
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горизонта (с учетом 
дождевых стоков) - (работа 
насоса 240 дней)

Строительная площадка Ms2
2 Венткамера ПК13+95 Водопонижение иглофильтрами ЛИУ-6Б -  2 установки 

Насос №2 (Пквт)
грунтовые воды первого 
водоносного горизонта 
(с учетом дождевых стоков) 
- (работа насоса 90 дней)

504 3067 34 1.42 0.39

Строительная площадка Ж«3
3 Венткамера ПК23+05 Водопонижение иглофильтрами ЛИУ-6Б -  2 установки 

Насос №2 (11 кет)
грунтовые воды второго 
водоносного горизонта 
(с учетом дождевых стоков) 
- (работа насоса 270 дней)

805 14847 55 2.3 0.6

Строительная площадка №4 Станция Стрелка

4 Монтажная камера поверхностный водоотлив -  СМ80-50-2006 (Пкв)

грунтовые воды первого 
водоносного горизонта 
(с учетом дождевых стоков) 
- (работа насоса 30 дней)

1450 2744 91.5 3.8 1.06

5 Монтажная камера Водопоннжение иглофильтрами ЛИУ-6Б -  2 установки
Насос №2 (Пквт)

грунтовые воды второго 
водоносного горизонта 
(работа установки 60 дней)

1450 580 9.7 0.5 0.11

6 Станция Стрелка поверхностный водоотлив -  Ĉ Ш-50-2006 (Пквт)

грунтовые воды первого 
водоносного горизонта 
(с учетом дождевых стоков) 
работа насоса 30 дней

6556 13872.4 462.4 19.3 5,35

Станция Стрелка Водопонижение иглофильтрами Лх 
Насос №2 (Пквт)

ИУ-бВ - 6 установок

грунтовые воды второго 
водоносного горизонта 
(работа установки 90 дней)

6556 17046 189.4 7.9 2.2
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• выявление величины и направления деформационных процессов в зданиях, грунтовом 
массиве, подземных коммуникациях, ограждающих конструкциях котлована и готовых 
тоннельных конструкциях;

• определение участков, подверженных деформациям, для возможного оперативного 
устранения деформационных процессов с целью обеспечения безопасности 
эксплуатации ограждающих конструкций котлована, зданий, сооружений и 
коммуникаций, находящихся в зоне влияния строительства;

• выявление закономерностей, позволяющих прогнозировать деформационных процесс;
• уточнение несущей способности принятого проектного решения крепления котлована. 

Наб.чюдения за высотными и плановыми перемещениями, предполагается производить
раздельно.

С учетом имеющейся исходной проектной и изыскательской документации, а также 
выполненного ЗАО «Триада-Холдинг» инженерно- технического отчета планируется 
выполнение комплекса мероприятий по мониторингу объектов в разделе 10.4 «Проект 
мониторинга» книга 1. Для этого предлагается организовать наб.чюдения за планово
высотными смещениями деформационных реперов по трем основным характерным 
нanpaвлeнuяJм:

— здания и сооружения, существующие городские коммуникации, попадающие в 
зону возможного влияния строящегося объекта;

— грунтовый массив вдоль ограждающих конструкций котлована (трассы ведения 
горнопроходческих работ) с учетом прогноза величины мульды оседания;

— ограждающие конструкции котлована;
— готовые конструкции строящихся тоннелей.

Для наблюдений за планово-высотными смещениями деформационных знаков на
объекте строительства создается дополнительное геодезическое планово-высотное 
обоснование, для чего организуется комплекс геодезическо-маркшейдерских работ, технология 
выполнения которых регламентируется нормативными и методическими документами.

Сети плановой основы создаются методом полигонометрии (основной и подходной), 
высотная сеть создается методом геометрического нивелирования (II ючасса).

В качестве исходной основы на поверхности для производства работ по определению 
смещения деформационных реперов в плане служат пункты городской (тоннельной) 
триангуляции и определяемые от них пункты основной полигонометрии (1:35000) строящегося 
объекта или пункты сети GPS-измерений взамен нее; по высоте -  репера 1 и 11 классов 
нивелирной городской сети.

От пунктов этих сетей создается дополнительное геодезическое обоснование на 
поверхности для деформационного мониторинга строящегося объекта, вкчючающее, 
соответственно, сети основной полигонометрии (1:35000) и сети сгущения (подходной 
полигонометрии 1:20000) и нивелирования 11-го класса. Эти сети служат для координатно
высотного обеспечения деформационного .мониторинга объекта.

Для производства геодезических наблюдений за деформациями на объекте 
<о строите.чъства и окружающих зданиях, сооружениях и грунтовом массиве закпадываются
=■ деформационные репера. Как правило, эти репера являются планово-высотными. В качестве
а деформационных реперов используются зачоженные непосредственно в цоколе зданий, над
® коммуникациями и по профильным линиям в прилегаюгцем грунтовом массиве арматурные

стержни, на конце которых имеется полусферическая головка для установки рейки и 
а просверленное углубление для установки отражателя.
а Каждый очередной цикч наблюдений за смещениями дефор.мационных знаков включает:

- контроль исходной геодезической основы;
- измерение в сети дополнительного геодезического обоснования объекта с целью 

с  определения текущего положения пунктов дополнительного планово-высотного обоснования;
- непосредственное наблюдение за планово-высотным положением деформационных 

реперов от заново опреде.пенных пунктов дополнительного планово-высотного обоснования.
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Степень деформации определяется величиной и скоростью, т.е. изменением процесса 
за выбранный интервал времени. Методики наблюдений, основанные на получении 
вероятнейшего значенш измеряемых величин, позволяют применять статические методы 
обработки результатов измерений. Значение координат дефорлшционных точек определяется 
как среднее арифметическое из ряда выпо.чненных по циклу на дату измерений.

Все геодезические работы производятся парком высокоточных геодезических 
приборов. Все приборы проходят обязательную периодическую Государственную 
метрологическую аттестацию.

Измерения высотного положения марок выполняются высокоточными цифровыми 
нивелирами SOKKIA SDL 1-Х, Leica DNA03 или ил{ равноточными с использованием инварных 
штрих-кодовых реек.

Измерения тонового положения контролируемых марок выполняется с 
использованием лазерных тахеометров SOKKIA FX-101, Leica TS06 plus KlOO и др.

Результаты измерений обрабатываются программным обеспечением Credo DAT 3.0 и 
RGSv4.03.

Кроме геодезического мониторинга на объекте выполняются наблюдения за 
деформациями конструкций путем измерения ширины раскрытия трещин. Наблюдения 
преимущественно производятся за изменением ширины раскрытия деформационных швов, а 
также трещин, образование которых вызвано неравномерными осадками фундаментов 
зданий.

Измерения производятся с помощью ручных цифровых деформометров (Controls).
Также на объекте строительства проводятся периодические георадиолокационные 

исследования грунтового массива.
Целью исследований грунтовой толщи над трассой строящихся тоннелей и вокруг 

контролируемых зданий является: выявление строения грунтовой толщи на глубину 
исследований; выявление участков повышенного увлажнения, зон неоднородностей, просадок; 
выявление наличия в исследуемой среде технических коммуникаций (электрокабели, 
канализационные трубы и др.);

Георадиолокационные исследования производятся георадаром «ОКО-2» с 
использованием антенных блоков АБ-150, АБ-250, АБ-400, АБ-1700.

Измерения выполняются по системе профилей, которая выбирается непосредственно 
на месте производства работ. Если доступ к конструкции не ограничен, грунтовый массив 
исследуется по всему периметру здания в двух взаимно противоположных направлениях. 
Обследование перекрытий (стен) зданий необходимо производить в каждом помещении, 
перемещая георадар по полу (стенам) в двух взаимно перпендикулярных направлениях.

С целью подавления помех, обусловленных воздушными отражениями от предметов и 
конструктивных элементов, находящихся в помещениях, наблюдения производятся с 
многократным повтором.

Обработка георадиолокационных данных заключается в выделении полезного сигнала на 
фоне помех, обусловленных отражениями от находящихся в помещении предметов и 
элементов конструкций. С помощью разнообразных приемов преобразования сигналов помехи и 
шумы по возможности ослабляются или удаляются с записи, а полезные волны 
подчеркиваются.

Результато.м георадиолокационной съемки яв.чяются временные разрезы, записанные 
методом переменной плотности, на которых по горизонтали указано расстояние в метрах, а 
по вертикали - время прихода отраженных во.чн в наносекундах. Обработка данных 
георадиолокации осуществляется при помощи программ “GeoScan-32” и RadExPro-3.6+.

Цикличность проводимых исследований зависит от этапов производства работ.
Результаты инструментачыюго мониторинга в таблично.м и графическо.т виде 

отражаются в ежемесячных отчетах.
1. Здания и сооружения, существующие городские ком.муникации, попадающие в зону 
возможного влияния строящегося объекта;
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2. Грунтовый массив вдоль ограждающих конструкций котлована (трассы ведения 
горнопроходческих работ) с учетом прогноза величины мульды оседания;

3. Ограждающие конструкции котлована;
4. Готовые конструкции строящихся тоннелей.
Для производства геодезических наблюдений за деформациями на объекте 

строительства и окружающих зданиях, сооружениях и грунтовом массиве закпадываются 
деформационные репера.
Как правило, эти репера являются планово-высотными. В качестве деформационных реперов 
используются заложенные непосредственно в цоколе зданий, над коммуникациями и по 
профильным линиям в прилегающем грунтовом массиве арматурные стержни, на конце 
которых имеется полусферическая головка для установки рейки и просверленное углубление 
для установки отражателя.

Каждый очередной цикл наблюдений за смещениями деформационных знаков включает:
- контроль исходной геодезической основы;
- измерение в сети дополнительного геодезического обоснования объекта с целью 

определения текущего положения пунктов дополнительного планово-высотного обоснования;
- непосредственное наблюдение за планово-высотным положением деформационных 

реперов от заново определенных пунктов дополнительного планово-высотного обоснования.
Степень деформации определяется величиной и скоростью, т.е. изменением процесса за 

выбранный интервал времени. Методики наблюдений, основанные на получении вероятнейшего 
значения измеряемых величин, позволяют применять статические методы обработки 
результатов измерений. Значение координат деформационных точек определяется как 
среднее арифметическое из ряда выполненных по циклу на дату измерений.

Схемы расположения пунктов наблюдательной станции для мониторинга зданий, 
попадающих в зону возможных деформаций приведены в разделе 10.4 «Проект мониторинга» 
книга 1.

14. Укрепление грунтов по трассе перегонных тоннелей от ст. Московская до ст. Стрелка.
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Закрепчение грунтов на 1 этапе строительства выполняется на ПК18+49.100 при 
сооружении технологической сбойки, на ПК 17-^60.600 при сооружении ВОУ а также 
закрепление массива грунта производится на .монтажных и приемных камерах. З о к х и г ш е м и е  
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Контроль работ по струйной цементации грунтов должен осуществляться в виде следующих 
этапов:

- входного контроля поступающих материалов (цемент, добавки, бетон и т.п.), 
заключающегося в проверке соответствия их стандартам, техническим условиям, 
паспортам и другим документам, подтверждающим качество материачов, в проверке 
соблюдения требований их разгрузки и хранения;
- оперативного контроля за процессом производства работ, состоящего в проверке 
соответствия их проекту и в корректировке технологических параметров работ с 
составлением карты операционного контроля при уточнении инженерно-геологических 
условий;
- контрольных работ по оценке качества ограждения котлована после завершения 
проектного объема работ, также приемочного контроля с составлением акта 
освидетельствования скрытых работ.
Оперативный контроль осуществляется систематически и ежесменно произво

дителем работ и выборочно, авторским надзором проектной организации или технической 
инспекцией.

Контролю подлежат:
- правильность расположения (нумерации и разбивки) скважин (грунтоцементных 
свай), очередность процессов бурения, инъекции;
- соответствие технологических режимов инъекции (консистенция цементного 
раствора, расход раствора и давление нагнетания, скорость подъема и вращения 
монитора и др. параметры) проектным рекомендация.м;
- правильность расположения (нумерации и разбивки) буровых свай, очередность 
процессов бурения, бетонирования, установки армирующих элементов;

?  - исправность бурового, смесительного и нагнетательного оборудования и приборов и
соответствие его требованиям производства работ;

S - полнота и достоверность записей в журналах работ и испытаний грунтоцементного
материала, оформление актов на скрытые работы.
Контроль за технологическим процессом устройства грунтоцементных свай 

I  сводится к:
- визуальному контролю «качества» (компактности, непрерывности и дальности

с
С;

тз
О
с:

вылета) струи раствора при периодических пробных пусках на поверхности;
"о - непрерывному наблюдению по контрольным приборам за изменением расхода

раствора и давления нагнетания (при отступлении от заданных параметров 
нагнетании раствора останавливается, монитор извлекается из скважгты и, при 
необходимости, сопла очищаются от засорения);



- определению скорости подъема и вращения (рабочего хода монитора) по приборам,
фиксирующим скорость подъема, при отсутствии или неисправности контроля 

скорости подъема, контроль осуществляется по вертикальной разметке труб монитора.
Соответствие характеристик грунтоцементных свай заданным параметрам 

устанавливается путем отбора и испытания кернов грунтоце.ыентного .материала.
При проведении контрольных испытаний (по завершении всего объема или части 

работ по устройству грунтоцементных свай) производится выбуривание кернов (колонковым 
бурением) для определения физико-механических характеристик материалов свай.

Отбор грунтоцементного материача производится на 7 - 10 сутки пос.че устройства 
сваи, для чего на выбранном для контро.чъного испытания участке производится выемка 
грунта до отметки верха сваи. Отбор керна производится на 0,5 длины сваи.

Количество контрольных свай принимается равны.м 1,0 - 2,0% от общего объема 
выполненных свай.

15. Мероприятия по обеспечению промышленной безопасности в части подъемного 
оборудования и инженерных систем

Объектом экспертизы являются проектные решения по установке травалатора, 
лифтов и платформ подъемных с вертикальным перемещением для МГН.

Проектной документацией предусмотрено применение следующего подъелшо- 
транспортного оборудования:

№ п/п Наименование оборудования
Высота
подъема,

м
Объект Примечание

Ст. Стре.чка

1
Вертикальная платформа VECTOR для 

МГН с вертикальным перемещением 5.400 Сход № 4 1шт.

2
Вертикальная платформа VECTOR для 

МГН с вертикальным перемещением 5.400 Сход № 4а 1шт.

3
Вертикальная платформа VECTOR для 

МГН с вертикальным перемегцением 5.400 Сход № 46 1шт.

4 Наклонный подъемник RPSP для МГН 1.300 переход 1шт.

5 Наклонный подъемник RPSP для МГН 1.560 переход 1шт.

6 Лифт Synergy д.пя МГН 3.480 Вестибюль № 2 1шт.

7 Травачатор OR1NOKO 139,3 м.п ходок 2 ленты■о
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15.1 Траволатор

1 .Эскалаторы и пассажирские конвейеры должны соответствовать требованиям к 
обеспечению безопасности и защитным мерам, изложенным в ГОСТР 54765-2011 
“Эскачаторы и пассажирские конвейеры. Требования безопасности к устройству и 

установке ”.
2.Пассажирский конвейер и его узлы до.пжны обеспечивать установленную прочность и 

надежность, быть безопасны и удобны для пользования, технического обслуживания, ремонта 
и смазки.



З.Травсшаторы должны иметь разрешение на применение, подтвержденные 
Росгостехнадзором России.

Общие требования безопасности эксплуатации травалаторов:
1 .Номинальная скорость движения несущего полотна должна быть не более 0,75м/с.
2. Но.миначьная ширина несущего полотна пассажирских конвейеров должна быть не 

менее 0,58 м и не более 1,10 м.
3.Для обеспечения безопасного входа на несущее пассажирского конвейера и схода с него 

должны быть оборудованы входные площадки с наклонными гребенками.
4.Эскачаторы и пассажирские конвейеры должны иметь тормозную систему, 

посредством которой они могут останавливаться с равномерным замедлением и 
удерживаться в неподвижном состоянии. При применении тормозной системы не должно 
быть преднамеренной задержки.

5. Все механические движущиеся детали эскалатора или пассажирского конвейера 
должны быть полностью ограждены щитами или стенами, не имеющшт отверстий. С 
каждой стороны несущего полотна должна быть установлена прочная, жесткая, гладкая и 
трудносгораемая облицовка - балюстрада.

6. Высота по вертикали от переднего края ступени или поверхности пластины, или 
поверхности ленты до поверхности поручня должна быть не менее 0,90 .м и не более 1,10 м.

7. Машинные помещения должны быть обеспечены стационарным электрическим 
освещением с минимальной освещенностью на уровне пола:

- 200 лк на участках проведения работ по техобслуживанию;
- 50 лк в проходах.

Проектным решением предусмотрено установка траволатора со следующими 
характеристиками:

№
п/п Характеристики Ст. Стрелка

1 Модель травапатора ORINOKO
2 Тип траволатора Пассажирский
3 Фирма изготовитель Thyssen Кгирр
4 Пропускная способность, чел/ч 8200
5 Скорость перемещения в м/с 0,75
6 Высота подъема в сантиметрах 7,7

15.2 Платформы подъемные для инвалидов с вертикальным перемещением

Платформы подъемные марки VECTOR устанавливаются в лестничных сходах для 
людей с ограниченными возможностями.

Проектной документацией предусматривается установка платформ с вертикальным 
перемещением имеющие следующие технические характеристики:
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№ п/п Характерист ики Ст. Стрелка

1 № Платформы Платформа
и

Платформа
и

Платформа
L3

2 Модель VECTOR VECTOR VECTOR

3 Грузоподъемность,
кг 400 400 400

4 Скорость
перемещения,м/с 0,15 0,15 0,15

5 Число остановок 
платформы 2 2 2

6 Высота подъема, мм 5.400 5.400 5.400



со
I:a
aa

CQ

оe

с'О

аЭ

Размеры татформы 
(ширина X длина), мм

Источник питания

1100x1480

Электрич. 
сеть 220V, 

 50Гц

1100x1480

Электрич. 
сеть 220V, 

50Гц

1100x1480

Электрич. 
сеть 220V, 

50Гц

Рабочая часть поручня имеет диаметр не менее 40мм, зазор между поручнем и стенкой 
платформы предусмотрен не менее 40 мм, поручень устанавливается на высоте не менее 900 
мм над уровнем пола платформы.
Предусмотрено постоянное освещение подъемной платформы, обеспечивающее освещенность 
не менее 50 люкс на уровне пола и на устройствах управления. Металлокаркас шахты 
устанавливается на бетонный пол. Направляющая крепится к стене на всю высоту подъема. 
Каркас безопасности вокруг пола платформы.
Кнопка выбранного этажа должна удерживаться на всем протяжении подъема
Machine Directive 98/37/СЕ
Платформа подъемная не оборудована дверями.
Конструкция замка двери шахты не предусматривает возможность его отпирания вручную с 
внутренней стороны
Нижний край смотрового отверстия двери шахты расположен на высоте не выше 390 мм над 
уровнем порога
Платформа ограждена с одной стороны, где расположен пульт управления, при этом высота 
ограждения составляет не менее 1,1м.
Около поста управления на этажных площадках не предусмотрено устройство для остановки 
и блокировки вызовов и приказов.

15.3 Платформы подъемные для инвалидов с наклонным перемещением

№ п/п Характеристики Ст. Стрелка
1 № Платформы Платформа L1 Платформа L2
2 Модель RPSP RPSP
3 Грузоподъе.иность, кг 325 325

4 Скорость
перемещения,м/с 0,15 0,15

5 Число остановок 
платфор.мы 2 2

6 Высота подъема, мм 1.300 1.560

7 Размеры платформы 
(ширина X длина), мм 850x1250 850x1250

8 Источник питания Электрич. сеть 
230V, 50Гц

Электрич. сеть 
230V, 50Гц

1.
2 .

3.

4.

Обоснование применения платформ подъемных на станции Стрелка

Отсутствие отечественных аналогов.
Подъемник механический, т.е. без использования гидравлики.
Подъемники той же компании производителя, что и травалаторы. Как следствие
.монтируются и обслуживаются одним подрядчиком.
Филиал компатш-производителя в Н.Новгороде:
Полный пакет услуг:
- производство
-доставка
-монтаж

Лист

СМВ-5-П0С2 ТЧ 4 3
Изм. Кол.уч Лист №  док. Под п. Дата



-сервисное оослуживание 
-склад запчастей

Безопасная эксплуатация платформ подъемных с вертикальным перемещением 
для инвалидов осуществляется эксплуатирующей организацией в соответствии с 
требованиями ПБ 10-403-01*

15.4 Пассажирский лифт для МГН

1.Лифты должны удовлетворять требованиям " Технического регламента о 
безопасности лифтов” утвержденного от 2 октября 2009г. N782.

2.Лифты должны иметь разрешение на применение, подтвержденные 
Росгостехнадзором России.

Общие требования безопасности эксплуатации лифтов:
Технические характеристики:

не менее 400кг 
2м/с не более 

-  2
проходная(1100 X 1400 х 2000h) не менее.
от +5 с
адаптированная для МГН, антивандальная. 
не менее 0,8 м

1 .Грузоподъемность
2.Скорость
3. Остановок
4.Кабина
5.Режим работы
6.Панелъ управления
7.Ширина дверного проема 
Безопасность:
1 .Приточно-вытяжная вентиляция.
2.Отдельное аварийное освещение.
3. Отделка кабины, портала кабины, потолка из нержавеющей стали.
4. Пол кабины -  износоустойчивое, трудновоспламеняемое покрытие.
5.Двери противопожарные (Е160)
6. Оборудование кабины -  поручень.
Проектным решением предусмотрено установка лифта, имеющего следующие 

характеристики и размеры шахты:

СО
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№
п/п Характеристики Ст. Стрелка

1 № Лифта Лифт L-1
2 Модель лифта Synergy
3 Тип лифта пассажирский
4 Фирма изготовите.пь Thyssen Кгирр
5 Грузоподъемность, кг 630
6 Скорость перемещения в м/с 1.0
7 Количество остановок 2
8 Отметки посадочных этажей +1.100; +4.580
9 Количество дверей шахты 2

10 Высота шахты от верхней этажной 
площадки до перекрытия шахты, мм 3000

11 Высота подъема кабины в метрах 6.600

12 Размеры кабины (ширина, глубина, 
высота, мм) п 00x1400x2200

13 Внутренние размеры шахты (ширина, 
глубина, мм) 1650x2020

14 Глубина приямка, мм 1400
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Тип кабины
Двери кабины и шахты (ширина, 

высота, мм)

Тип дверей

проходная

900x2000

Автоматическая, 2-панелъная 
телескопичекая раздвижная 
дверь, тип «М2Т S11/ECD»

Для установки лифта проектной документацией предусмотрена монолитная 
железобетонная шахта с толщиной стен 200 мм с пределом огнестойкости RE1 150. 
Проектной документацией предусматривается установка лифтов пассажирских 
электрических безредукторных с регулируемым приводом без машинного помещения г/п 630 кг 
модели Synergy Установка лифтов предусматривается в соответствии со строительным 
заданием фирмы Thyssen Кгирр (Германия). Высота шахт лифтов от верхней посадочной 
установки обеспечивает выполнение требований пункта 5.2.10.1 ГОСТР 53780-2010.

Глубина приямка шахты лифта обеспечивает выполнение требований пункта 5.2.11.4 
ГОСТР 53780-2010. Дчя обеспечения безопасности лифта L-1, предназначенного для инвалидов 
и других маломобилъных групп населения, проектной документацией предусмотрено 
выполнение ГОСТ Р 51631-2008 «Лифты пассажирские. Технические требования 
доступности, включая доступность для инвачидов и других мало.мобичъных групп населения». 
Ширина дверного прое.ма кабины и шахты предусмотрена «в свету» не менее 900 .мм.

Двери кабины и шахты лифта предусмотрены автоматические горизонтально- 
раздвижные. Размеры кабины лифта обеспечивают доступность для пользователей в кресле- 
коляске с ручным приводом, а также в кресле-коляске с электричеким приводом классов А и Б. 
в кабине лифтов предусмотрено следующее: одна из боковых сторон кабины оборудована 
поручнем, «приказная панель Synergy» на стенке кабины, с 45 мм голубым ЖК-индикатором 
местоположения и направления движения, фирменной табличкой, аварийной кнопкой со 
встроенной аварийной подсветкой, кнопкой «Дверь-Откр» и кнопкой управления, а также 
оптической и акустической сигнализацией перегрузки, с маркировкой кнопок согласно таблицы 
2 ГОСТ Р 51631-2008. Точность остановки кабины должна быть в пределах 20мм. 
Освещенность кабины лифта предусмотрена не менее 100 люкс на уровне пола кабины и на 
аппаратах управления.
Мероприятия по диспетчеризации (см.графическую часть СМВ-5-ПОС2 л.6) :

Для выполнения требований «Технического регламента о безопасности .чифтов» 
(Постановление Правительства РФ от 02.10.2009 N 782) и ГОСТ Р 53780-2010 «Лифты. 
Общие требования безопасности к устройству и установке» в проекте предусмотрены 
следующие технические мероприятия:

1. Применение диспетчерского комплекса “ОБЬ” (производитель - ООО "Лифт- 
Комплекс ДС").

2. Устройство на станции «Стрелка» выделенных помещений для организации 
дежурства диспетчеров лифтов и видеонаб.чюдения:
• Ст. Стрелка. Вестибюль N2. Помещение диспетчера лифта и видеонаблюдения 

(4) на отм 4.580 (см. черт. СМВ - 4 - АР2 л.9).
Проектом предусмотрено следующее оборудование:
Помещение диспетчерской подъемных механизмов (к. 4, вест. 2) оборудуется следующими 
видами средств связи и диспетчеризации:

1. Телефоны ад.министративно-хозяйственной связи (АТС).
2. Телефоны прямой станционной связи.
3. Пульт типа PS-OPS для прямой связи с платформами, верхними и нижними 

площадками подъемников для МГП на сходах 4, 4а, 46 (вестибюль 2), верхней и нижней 
площадкой лифта.

4. Пульт для связи с кабиной лифта (поставляется ко.мшектно с лифтом).
5. Автоматизированные рабочие места (АРМ) на базе персональных ко.мпьютеров для 

видеонаблюдения и контроля состояния оборудования.
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Верхние и нижние площадки подъемников для МГН на сходах 4, 4а, 46 (вестибюль 2) 
оборудуются устройствами громкоговорящей связи типа D1GL0UD и видеокамерами 
наблюдения.
Платформы подъемников для МГН на сходах 4, 4а, 46 (вестибюль 2) оборудуются 
телефонными аппаратами (подключаются через штатный подвесной кабель платформы). 
Верхняя и нижняя площадка лифта (вестибюль 2) оборудуются устройствами 
громкоговорящей связи типа DIGLOUD.
Кабина лифта оборудована штатным переговорным устройством (поставляется комплектно 
с лифтом).
Помещение оператора травалаторое (к. 15, вест. 2) оборудуется следующими видами 
средств связи и диспетчеризации:

1. Телефоны административно-хозяйственной связи (АТС).
2. Телефоны прямой станционной связи.
3. Пульт (консоль) громкоговорящего оповещения.
4. Автоматизированные рабочие места (АРМ) на базе персональных компьютеров для 

видеонаблюдения и контроля состояния оборудования.
Галерея траволаторов на всем протяжении оборудуется громкоговорителями типа ROXTON 
CN-10T для громкоговорящего оповещения.
Верхние и нижние площадки травалаторов, а также галерея на всем протяжении 
оборудуются видеокамерами наблюдения.
Верхние и нижние площадки подъемников для МГН на сходах 3, 4 (вестибюль 2) оборудуются 
устройствами громкоговорящей связи типа DIGLOUD и видеокамерами наблюдения. 
Платформы подъемников для МГН на сходах 3, 4 (вестибюль 2) оборудуются телефонными 
аппаратами (подключаются через штатный подвесной кабель платформы).
Верхняя и нижняя площадка лифта (вестибюль 2) оборудуются устройствами 
громкоговорящей связи типа DIGLOUD.
Кабина лифта оборудована штатным переговорным устройством (поставляется комплектно 
с лифтом).

Помещение диспетчеров лифтов и видеонаблюдения оборудуются АРМ диспетчера 
лифтов, включенными в локальную сеть станции. АРМы используются для контроля за 
работой лифтов и эскалаторов и отображения изображений от камер видеонаблюдения.

Энергоснабжение оборудования диспетчерского контроля за работой лифтов (АРМы, 
лифтовые блоки комплекса “ОБЬ”) осуществляется независимо от энергоснабжения лифта 
по отдельным питающим линиям. При прекращении энергоснабжения оборудования 
диспетчерского контро.пя обеспечено функционирование двухсторонней связи между кабиной и 
диспетчерским пунктом не менее I часа.

Диспетчерский комплекс “ОБЬ” предназначен для автоматизации процесса 
диспетчерского контроля лифтов и приведения га в соответствие с требованиями 
действующих нормативных документов. В проекте предусмотрено применение лифтового 
блока версии 6 Pro с прямым подключением к сети Ethernet.

Диспетчерский комплекс «ОБЬ» обеспечивает:
• передачу от .пифта к устройству диспетчерского контроля следующей информации:

1. о срабатывании электрических цепей безопасности;
2. о несанкционированном открывании дверей шахты в режгше нормальной 

работы;
3. об открытии двери (крышки), закрывающей устройства, предназначенные для 

проведения эвакуации людей из кабины, а также проведения динамических 
испытаний на лифте без машинного помещения;

• двухстороннюю переговорную связь .между диспетчерским пунктом и кабиной, 
диспетчерскгш пунктом и машинны.и поме1цениел{, а также звуковую сигнализацию о 
вызове диспетчера на связь;

ос



• сигнализацию об открытии дверей шахты при отсутствии кабины на этаже, в том 
числе при отсутствии электропитания на лифте;

• сигнализацию об открытии дверей машинного и блочного помещений или шкафов 
управления, при их расположении вне машинного помещения (для лифтов без машинного 
помещения), в том числе при отсутствии электропитания на лифте;

• сигнализацию о срабатывании цепи безопасности лифта;
• идентификацию поступающей сигнализации (с какого лифта и какой сигнал).
• звуковое и световое подтверждение регистрации вызова диспетчера на переговорную 

связь из кабины лифта и машинного помещения;
• возможность подключения лифтов фирмы Thyssen Кгирр (со станциями управления 

TCI, тем, LS-3) по последовательному интерфейсу;
• прямое подключение к сети Ethernet в качестве среды передачи данных между узловыми 

модулями диспетчерского комплекса;
• резервное питание лифтовых блоков (установка аккумуляторных батарей лифтового 

блока);
• возможность изменения параметров лифтового блока при помощи сервисного прибора;
• контроль за исправностью подключенного оборудования.

Использование персонального компьютера (АРМ диспетчера лифтов) с установленным 
программным обеспечением диспетчерского комплекса "ОБЬ" дополнительно позволяет:

• представлять данные на экране монитора в удобной форме в виде графических 
элементов;

• отображать дополнительные сообщения, формируемые станцией управления лифтом 
(при работе лифтового блока со станцией управления по последовательному каналу);

• отображать работу лифта в динамике (при работе .чифтового блока со станцией 
управления по последовательному каналу);

• отображать статистику работы главного привод и привода дверей лифта;
• обрабатывать, протоколировать и накапливать поступающую информацию;
• протоколировать информацию в журнале событий с учетом кааендарной даты, 

времени и идентификатора лифта;
• производить запись переговоров диспетчера на жесткий диск персонального 

компьютера с возможностью последующего их воспроизведения;
• формировать отчеты;
• выводить на печать отчеты (при начичии принтера);
• экспортировать журнач событий в формат CSV;
• идентифицировать номер сервисного кчюча, установленного в ЛБ.
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Перечень нормативной документации
- СП 120. 13330. 2012 «Метрополитены», (Актуачизироватсая редакция СНиП

32.02.2003) М. 201232.02.2003) М. 2012 
-СП 48. 13330. 2011 «Организация строительства», (Актуализированная редакция 

СНиП 12.01.2004) М. 2011
- СП 20. 13330. 2011 «Нагрузки и воздействш», (Актуализированная редакция СНиП

2.01.07-85*, М., 2011
- СП 22. 13330. 2011 «Основания зданий и сооружений», (Актуализированная

редакция СНиП2.02.01-83*, М. 2011
- СП 24. 13330. 2011 Свайные фундаменты. (Актуачизированная редакция СНиП

2.02.03.85) М.,2011
- СП 63. 13330. 2010 «Бетонные и железобетонные конструкг{ии. Основные

положения», (Актуализированная редакция СНиП 52-01-2003) М.,2012
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- СП 16. 13330. 2011 «Стальные конструкции»), (Актуализированная редакция
СНиП 11-23-81* М. 2011

- СП 45. 13330. 2012 «Земляные сооружения, основания и фунда.менты»
(Актуализированнаяредакция СНиП3.02.01-85), М. 2011

- СП 42. 13330. 2011 «Градостроительство. Планировка и застройка городских и
сельских поселений», (Актуализированнаяредакция СНиП 2.07.01-89*), М. 2011

- СП 18. 13330. 2011 «Генеральные таны про.тыишенных предприятий»,
(Актуализированнаяредакция СНиП 11-89-80*), М. 2011

- СП 62. 13330. 2011 «Газораспределительные систе.иы», (Актуализированная
редакция СНиП 42-01 -2002), М. 2011

- СП 45. 13330. 2001 «Мосты и трубы», (Актуализированная редакция
СНиП2.05.03-84*), М. 2011

- СП 101. 13330. 2012 «Подпорные сооружения, судоходные шлюзы,
рыбопропускные и рыбозащитные сооружения», (Актуачизированная редакция 
СНиП2.06.07-87), М. 2012

- СП 51. 13330. 2011 «Защита от шума и вибрации» (Актуализированная редакция
СНиП 23-03-2003), М. 2011

- СП 52. 13330. 2011 «Естественное и искусственное освещение»
(Актуализированнаяредакция СНиП 23-05-95*), М. 2011

- СНиП 12-03-2001 «Безопасность труда в строительстве. Часть 1. Общие
требования». М., 2004

- СНиП 12-04-2002 «Безопасность труда в строительстве. Часть 2. Строительное
производство». М., 2002

- ПБ 03-428-02 «Правила безопасности при строите.пьстве подземных
- ППБ 01-03 «Правила пожарной безопасности в Российской федерации»

сооружений». М., 2009
- ПБ 10-382-00 «Правила устройства и безопасной эксплуатации грузоподъё.тных

кранов»
- в е н  70-98 «Организационно-технические правша строительства (реконструкции)

объектов в стеснённых условиях существующей городской застройки»
- в е н  506-88 «Проектирование и устройство грунтовых анкеров». М., 1989

- Руководство по проектированию стен сооружений и противофшьтрационных
завес, устраиваемых способом «стена в грунте». М., 1977

- Расчётные нормативы для состав.пения проектов организации строительства.
Часть 1, М., 1973

- Расчётные нормативы для составления проектов организации строительства.
Часть III, М., 1971

- СП 32-106-2004 «Метрополитены. Дополните.чьные сооружения и устройства»
- ПУЭ «Правила устройств электроустановок». Издание 7
- в е н  132-92 «Правша производства и приёмки работ по нагнетанию растворов за

тоннельную обде.пку». М., 1993
- Реко.иеадации по сснурумсетао ограждаюи(их и necvupjx KOiicmpyiaiuii

в грунте с помош/ою леидкостных струй, М.: ВНИПОСИ 
им, /:/. М. Герсеаанова, 1992.

- Рекомендации по струйиой технологии сооружения противофиль/ирси(полных
завес, фундаментов, подготовки оегюваниг! и раеработки мёрзлых грунтов,
М,: ВНИИОСП 1ш. Н. М. Герсеванова, 1989.

%
t§

тэQ
С

=6
Лист



I I 1 ?! I i  1 1 1

«03::э
C3tnQli

a
>§

-§оc

CO

P u c .n  1.1. Строительство котлована для сооружения приемной камеры, КМК, ВС и СУ-1 
(строительная площадка №1). Изополя вертикальных деформаций грунтового массива.

П К 07.Скв.тсз 1.

Диш
Приложение 1 1

Изм. Кол.уч Лист №  док. Подп. Дата
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Puc.ni.2 . Строительство котлована для сооружения приемной камеры, КМК, ВС  и СУ-1 
(строительная площадка №1). Изолинии вертикальных деформаций грунтового массива.

П К  ОУ.Скв.тсз 1.

Лист

Приложение 1 о
Изм. Кол.уч Лист № док. Подп. Мата 2
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Рис.П 1.3.Щитовая проходка тоннелей. Изополя вертикальных деформаций грунтового массива.
ПК 07+43. ООО. Скв.тез 1.

Диш
Приложение 1

Изм. Ко/1.уч Лист №  док. Подп. Дата
J
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P u c .n i.4.Щитовая проходка тоннелей. Изолинии вертикальных деформаций грунтового массива.
ПК07+43.000.Скв.тсз 1.



P uc.n  1.5.Щитовая проходка тоннелей. Изополя вертикальных деформаций грунтового массива.
П К  09.Скв.тсз 4.

Лист

г-Приложение 1
Изм. Кол.уч Лист № док. Подп. Лата 5
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Р и с .т .6.Щитовая проходка тоннелей. Изолинии вертикальных деформаций грунтового массива.
П К  ОЯ.Скв.тсз 4.
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P uc.n i. 7.Щитовая проходка тоннелей. Изополя вертикальных деформаций грунтового массива.
ПК13.Скв.тсз9.

Лист

-Jсо Приложение 1$ Изм. Кол.уч Лист №  док. Подп. Дата 7
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P uc.n  1.8. Щитовая проходка тоннелей. Изолинии вертикальных деформаций грунтового массива.
ПК 13.Скв.тсз 9.
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P u c .n i.9. Строительство котлована для сооружения ВУ-1 (строительная площадка №2). 
Изополя вертикальных деформаций грунтового массива.

П К  13.Скв.тсз 9.

Лист

/-)со Приложение 1
Изм. Кол.уч Лист № док. Подп. Дата 9
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Puc. 17 1.10. Строительство котлована для сооружения ВУ-1 (строительная площадка №2). 
Изолинии вертикальных деформаций грунтового массива.

П К  13.Скв.тсз 9.


