
                                 
         

                                       ОТКРЫТОЕ  АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО 

НИЖЕГОРОДМЕТРОПРОЕКТ 
 

 

Свидетельство №0022.06-2009-5257043968-П-022 от 29августа 2013г. 

         
Заказчик – МКУ «ГУММиД» 

  

«Продление Сормовско-Мещерской линии метрополитена 

в Нижнем Новгороде от ст. «Московская» до ст. «Волга» 
 

1 этап – Продление линии метрополитена от станции 

«Московская» до станции «Стрелка», г.Нижний Новгород 
 

 
Проектная документация 

Экз. №____                                                                     Инв. №____ 

 

 

 

2014 

 

 
Раздел 3 Технологические и конструктивные 

решения линейного объекта. 

Искусственные сооружения 

  

Книга 11.1.1 Система антитеррористической защиты. 

Система охранной сигнализации 

  

  

СМВ-3-ТКР-САЗ.ОС 

 
Том 3.11.1.1 

 



 
 

                                                            ОТКРЫТОЕ  АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО 

НИЖЕГОРОДМЕТРОПРОЕКТ 
 

 

Свидетельство №0022.06-2009-5257043968-П-022 от 29августа 2013г. 

         
Заказчик – МКУ «ГУММиД» 

 

 «Продление Сормовско-Мещерской линии метрополитена 

в Нижнем Новгороде от ст. «Московская» до ст. «Волга» 
 

1 этап – Продление линии метрополитена от станции 

«Московская» до станции «Стрелка», г.Нижний Новгород 
 

 
Проектная документация 

 

Главный инженер                                                                                     А.Е.Чванов 

 
Главный инженер проекта                                                                А. Л. Демьянов 

 

 

 

2014 

 

 

 

 

 

 

Раздел 3 Технологические и конструктивные 

решения линейного объекта. 

Искусственные сооружения 

  

Книга 11.1.1 Система антитеррористической защиты. 

Система охранной сигнализации 

  

  

СМВ-3-ТКР-САЗ.ОС 

 
Том 3.11.1.1 

 

 

 



 

 

   

 
Лист 

1 
Изм. Кол.уч 

16-14 
№ док. 

 

 

Демьянов 

 

 

 

 

ГИП 

 

 

 

Подп. 

 

 

 

 

 

 
Дата 

 

 

 

 

 

СМВ-СП 

ОАО 

Нижегородметропроект 

Стадия 

 

Лист Листов 

4 1 

 

П 
 

Состав проектной 

 И
н
в
. 
№

 п
о
д
л
. 

 

П
о
д
п
. 
И
 д

а
т
а
 

 
 И

н
в
. 
№

 п
о
д
л
. 

документации 

Формат А4 Копировал: 

 

  Р
а
з
р
а
б
о
т
а
л
 

С
о
г
л
а
со

в
а
н
о
    

   

Состав проектной документации 
по объекту: «Продление Сормовско- Мещерской линии метрополитена 
 в Нижнем Новгороде от ст. «Московская» до ст. «Волга»  
 
1 этап –Продление линии метрополитена от станции «Московская» до 
станции   «Стрелка», г. Нижний  Новгород 

 
 

Номер 
тома 

 
Обозначение 

 

 
Наименование 

 
Примечание 

1 2 3 4 
    

1 СМВ-1-ПЗ 
Изм.1       

Раздел 1. Пояснительная записка (ПЗ) 
1 этап 

ОАО НМП 

1.1 СМВ-1-ПЗ1 
Изм.1       

Раздел 1. Пояснительная записка 
Приложения 

ОАО НМП 

2 
ДСП 

625/1сп 

СМВ-2-ППО 
Изм.1       

Раздел 2. Проект полосы отвода  
 1 этап 
 

ОАО НМП 
 

3 СМВ-3-ТКР 
Изм.1       

Раздел 3.Технологические и конструктивные 
решения линейного объекта. Искусственные 
сооружения (ТКР).1 этап 

ОАО НМП 

3.1.1 СМВ- 3-ТКР-ЭСН 1 
Изм.1 

Раздел 3. ТКР 
Книга 1.1 Система электроснабжения. 1этап 

ОАО НМП 

3.2.1 СМВ- 3-ТКР-ЭОБ1 
Изм.1 

Раздел 3. ТКР 
Книга 2.1  Силовое электрооборудование. 1 этап 

ОАО НМП 

3.3.1 СМВ- 3- ТКР-ЭОС1 
Изм.1 

Раздел 3. ТКР 
Книга 3.1Электроосвещение.                    1 этап 

ОАО НМП 

3.4.1 СМВ- 3- ТКР-КАС ДУ 
Изм.1 

Раздел 3. ТКР 
 Книга 4.1 Комплексная автоматизированная 
система диспетчерского управления.1 этап 

ОАО НМП 

3.5.1 СМВ- 3-ТКР-ВВ 
Изм.1       

Раздел 3. ТКР 
Книга 5.1 Система водоснабжения. 1 этап 

ОАО НМП 

3.6.1 СМВ -3- ТКР-ВК 
Изм.1       

Раздел 3. ТКР 
Книга 6.1Система водоотведения1 этап 

ОАО НМП 

3. 
7.1.1 

СМВ -3- ТКР-ОВ ч.1 
Изм.1       

Раздел 3.   ТКР 
Книга 7.1.1 Отопление, вентиляция и 
кондиционирование воздуха, тепловые сети. 
Часть 1   1 этап 

ОАО НМП 
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Лист 

3. 7.1.2 СМВ -3- ТКР-ОВ ч.2 
Изм.1       

Раздел 3.   ТКР 
Книга 7.1.2 Отопление, вентиляция и 
кондиционирование воздуха, тепловые сети. 
Часть 2   1 этап 

ОАО НМП 

3. 
7.1.3 

СМВ -3-ТКР-ЖСО 
Изм.1       

Раздел 3.   ТКР 
Книга 7.1.3  Жидкостные системы обогрева 
лестничных сходов                 1 этап 

ООО ПКП 
«МБК» 

3. 8.1 СМВ -3-ТКР-АТДП 
       

Раздел 3. ТКР 
Книга 8.1 Система автоматики и телемеханики
 1 этап 

Метрогипротр
анс 

3. 9.1 СМВ -3-ТКР-ССС1 
 

Раздел 3. ТКР 
Книга 9.1Система сетей  связи            1 этап 

ОАО НМП 

3.10.1 СМВ -3-ТКР-ТР 
Изм.1       

Раздел 3.      ТКР 
Книга 10.1Технологические решения.  
Путь и контактный рельс  1 этап 

ОАО НМП 

3. 
11.1.1 

СМВ -3-ТКР-САЗ.ОС Раздел 3.         ТКР 
Книга 11.1.1      Система антитеррористической 
защиты.    
Система охранной сигнализации.             1 этап 

Юнидеф-
проект 

 

3. 
11.1.2 

СМВ -3-ТКР-САЗ. ВН1 
Изм.1 

Раздел 3.        ТКР 
Книга 11.1.2     Система антитеррористической 
защиты.   
Видеонаблюдение и контроль доступа.   1 этап 

Центринформ 

3.12.1 СМВ -3-ТКР-ИК 
Изм.1 

 

Раздел 3. ТКР1 этап 
Книга 12.1Дооборудование инженерного корпуса. 
Организация диспетчерских пунктов.       

ОАО НМП 

4 СМВ -4 – ИЛО 
                  Изм.1 

Раздел 4.Здания, строения и сооружения, 
входящие в инфраструктуру линейного объекта 
(ИЛО).                                                          1 этап 
 

ОАО НМП 

4.1 СМВ -4 – КР 1  
Изм.1 

 

Раздел 4. ИЛО  
Книга 1.  Перегонные тоннели от тупиков ст. 
«Московская»  до ст. «Стрелка»               1 этап 

ОАО НМП 

4.2.1 СМВ -4 –АР 2 
Изм.1 

Раздел 4. ИЛО.  
Книга 2.1  Станция «Стрелка».  
Архитектурные решения. 1 этап  

ОАО НМП 

4.2.2 СМВ -4 –КР2 
Изм.1 

Раздел 4. ИЛО.  
Книга 2.2  Станция «Стрелка».  
 Конструктивные решения.  1 этап  

ОАО НМП 

4.3 СМВ-4-ВОР1 
Изм.1 

Раздел 4. ИЛО 
Книга 3Ведомости объемов работ       1 этап 

ОАО НМП 

4.4 СМВ-4-СР 
Изм.1(нов.) 

Раздел 4. ИЛО 
Книга 4 Наземные сооружения              1 этап 

ОАО НМП 

5 СМВ -5-ПОС 
Изм.1       

Раздел 5. Проект организации строительства 
(ПОС). 

1 этап 

ОАО НМП 

5.1.1 СМВ -5-ПОС1 
Изм.1 

Раздел 5.  ПОС 
Книга 1.1   Организация строительства   1 этап 

ОАО НМП 

5.2.1 СМВ -5-ПОС2 
Изм.1 

Раздел 5.  ПОС 
Книга 2.1   Промышленная безопасность  1 этап 

ОАО НМП 
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Лист 

5.3.1 СМВ-5-ПОС 1-ЭСН 
Изм.1(нов.) 

Раздел 5. ПОС 
Книга 3.1  Устройство временных инженерных 
сетей на период строительства линейного 
объекта.                                                       1 этап 
Электроснабжение, электроосвещение, 
телефонизация. 

ОАО НМП, 
 

5.4.1 СМВ-5-ПОС 1-НВК, 
ВП,ТС  

Изм.1(нов.) 

Раздел 5. ПОС 
Книга 4.1  Устройство временных инженерных 
сетей на период строительства линейного 
объекта.                                                   1 этап 
Водоснабжение, водоотведение, водопонижение, 
тепловые сети. 

ОАО НМП  
 

6 СМВ-6-ПОД Раздел 6. Проект организации работ по сносу 
(демонтажу) линейного объекта (ПОД)1,2 этап. 

В подготовке 
территории 

      7 СМВ -7-ООС 
Изм.1 

Раздел 7. Мероприятия по охране окружающей 
среды (ООС).                                               1 этап 

Экопром 
проект 

8 СМВ -8-ПБ 
Изм.1       

Раздел 8. Мероприятия по обеспечению 
пожарной безопасности (ПБ).                  1 этап 

Юнидеф-проект 

8.1.1 СМВ -8-ПБ.1 
Изм.1       

Раздел 8.  ПБ 
Книга 1.1    Установки пожаротушения. 1 этап 

Юнидеф-проект 

8.2.1 СМВ -8-ПБ.2 
Изм.1        

Раздел 8. ПБ 
Книга 2.1  Системы автоматической пожарной 
сигнализации.                                               1 этап 

Юнидеф-
проект 

8.3.1 СМВ -8-ПБ.3 
Изм.1       

Раздел 8. ПБ 
Книга 3.1  Система оповещения и управления 
эвакуацией при пожаре.                             1 этап 

Юнидеф-
проект 

9 СМВ -9.1-СМ 
Состав раздела см.СМВ-

9.1-СМ 

Раздел 9. Смета на строительство. 1 этап 
 
 

 

10 - Раздел 10. Дополнительная документация 
 

 

10.1. 
1.1 

СМВ -10.1-ГОЧС.1 
Изм.1       

Раздел 10. 1       Мероприятия по гражданской 
обороне и предупреждению чрезвычайных 
ситуаций природного и техногенного характера 
(ГОЧС) 
Книга 1.1  Инженерно-технические мероприятия 
гражданской обороны. Проектные решения по 
предупреждению чрезвычайных ситуаций.                                                     
1 этап 

Юнидеф-
проект 

10.1. 
2.1 

ДСП 
627/1сп 

СМВ -10.1-ГОЧС.2 
Изм.1 

Раздел 10.1 ГОЧС 
Книга 2.1   Приспособление метрополитена под 
защитное сооружение гражданской обороны.                                                      
1 этап 

ОАО НМП  
 

10.1. 
3.1 

СМВ -10.1-ГОЧС.3 
Изм.1       

Раздел 10.1 ГОЧС 
Книга 3.1 Структурированная система 
мониторинга и управления инженерными 
системами.                                                 1 этап 

Юнидеф-
проект 
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Лист 

10.2. 
1.1 

СМВ-10.2-ОЗД1 Раздел 10.2   Обследование зданий 
Книга 1.1         Технический отчет         1 этап 

Триада-холдинг 

10.2. 
2.1 

СМВ-10.2-ОЗД2 Раздел 10.2   Обследование зданий 
Книга 2.1         Техническое заключение по 
обследованию зданий                                 1 этап 

Триада-холдинг 

10.2. 
3.1 

СМВ-10.2-ОЗД3 Раздел 10.2   Обследование зданий 
Книга 3.1         Конструктивные чертежи к 
техническим отчетам                      1 этап 

Триада-холдинг 

10.3.1 
СМВ -10.3-ИР1 

 
Раздел 10.3         Результаты геотехнического 
расчета по линии метрополитена 
Книга 1      Оценка влияния строительства линии 
метрополитена на здания городской застройки 
на участке ПК 07+06÷ПК 31+55              1 этап 

Триада-холдинг 

10.3.2 
СМВ -10.3-ИР2 

 
Раздел 10.3          Результаты геотехнического 
расчета по линии метрополитена 
Книга 2   Расчет вибрации                       1 этап 

ОАО НМП 

10.3.3 СМВ -10.3-КР.1 
 

Раздел 10.3          Результаты геотехнического 
расчета по линии метрополитена 
Книга 3 
Усиление здания по ул.Совнаркомовской,д.1 
                                                                          1этап  

Триада-холдинг 

10.4.1 СМВ -10.4-М  1 
 

Раздел 10.4        Проект мониторинга 
Книга 1             Проект наблюдательных станций 
на участке ПК 07+06÷ПК 31+55                 1 этап  

Триада-холдинг 

10.5.1 СМВ -10.5 - БЭ 
 

Раздел 10.5.1 
Требования к обеспечению безопасной 
эксплуатации объекта ( №337-ФЗ от28 ноября 
2011 г.)1 этап 

ОАО НМП 

10.6.1 СМВ-10.6-ОКСИОН Раздел 10.6.1   Система ОКСИОН 
1 этап 

Юнидеф-
проект 

10.7.1 СМВ-10.7-ЭСБ 
Изм.1(нов.) 

Раздел 10.7.1  Мероприятия по 
энергосбережению                                        1 этап 

ОАО НМП 

10.8.1 СМВ-10.8-ОДИ 
Изм.1(нов.) 

Раздел 10.8.1 Мероприятия по обеспечению 
доступа инвалидов                                        1 этап 

ОАО НМП 
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ООО «Юнидеф-Проект» 

 
Пояснительная записка 

СМВ-3-ТКР-САЗ.ОС,ПЗ 
Ли

 
№ докум. Изм. Подп. Дата 
Демидов  Разраб.   
Лаптев Пров.   

Гнездина Конс..   
 Конс..   
 Реценз.   

     
     

 

СОСТАВ ПРОЕКТА 
 

Лист Наименование Обозначение 

1 Титульный лист 
СМВ-3-ТКР-САЗ.ОС 

2 Пояснительная записка СМВ-3-ТКР-САЗ.ОС 

Ведомость рабочих чертежей основного комплекта 
Лист Наименование Обозначение 
3 Схема структурная интерфейса RS 485 СМВ-3-ТКР-САЗ.ОС 
4 План разм. оборуд.  и проводок интерфейса RS485. Вест. №1 отм. 4.500 СМВ-3-ТКР-САЗ.ОС 
5 План разм. оборуд. и проводок интерфейса RS 485. Вест.№1 отм. 1.100 СМВ-3-ТКР-САЗ.ОС 
6 План разм. оборуд. и проводок интерфейса RS 485. Вест. №1 отм. 1.700 СМВ-3-ТКР-САЗ.ОС 
7 План разм. оборуд. и проводок интерфейса RS485. Вест.№2 отм. 4.500 СМВ-3-ТКР-САЗ.ОС 
8 План разм. оборуд. и проводок инт. RS 485. Сход 4,4а,4б СМВ-3-ТКР-САЗ.ОС 
9 План разм. оборуд. и проводок интерфейса RS485. Вест.№2 отм. 1.100 СМВ-3-ТКР-САЗ.ОС 
10 План разм. оборуд. и проводок интер-са RS 485. Вест.№2 отм. 1.700 СМВ-3-ТКР-САЗ.ОС 
11 Схема электрических соединений RS485 СМВ-3-ТКР-САЗ.ОС 
12 Схема структурная ОС СМВ-3-ТКР-САЗ.ОС 
13 План разм. оборуд. и проводок ОС. Вест. №1 отм. 4.500 СМВ-3-ТКР-САЗ.ОС 
14 План разм. оборуд. и проводок ОС. Вест.№1 отм. 1.100 СМВ-3-ТКР-САЗ.ОС 
15 План разм. оборуд. и проводок ОС. Вест. №2 отм. 4.500 СМВ-3-ТКР-САЗ.ОС 
16 План разм. оборуд. и проводок ОС. Сход 4,4а,4б СМВ-3-ТКР-САЗ.ОС 
17 План разм. оборуд. и проводок ОС. Вест. №2 отм. 1.100 СМВ-3-ТКР-САЗ.ОС 
18 Схема электрических соединений ОС СМВ-3-ТКР-САЗ.ОС 
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ВЕДОМОСТЬ ССЫЛОЧНЫХ И ПРИЛАГАЕМЫХ ДОКУМЕНТОВ 
22 июля 2008 г. N 
123-ФЗ 

Технический регламент о требованиях пожарной 
безопасности" 

СП 3.13130.2009 Системы противопожарной защиты. Система оповещения и 
управления эвакуацией людей при пожаре. Требования 
пожарной безопасности 

СП 5.13130.2009 Системы противопожарной защиты. Установки пожарной 
сигнализации и пожаротушения автоматические. Нормы и 
правила проектирования 

СП 6.13130.2009 Системы противопожарной защиты. Электрооборудование. 
Требования пожарной безопасности 

СП 7.13130.2013 Отопление, вентиляция и кондиционирование. 
Противопожарные требования 

СНиП 21-01-97 Пожарная безопасность зданий и сооружений» 
ГОСТ12.1.033-81* «Пожарная безопасность. Термины и определения» 
ПУЭ Правила устройства электроустановок. Издание 7 
РД25.952-90 «Системы автоматические пожаротушения, пожарной, 

охранной и охранно-пожарной сигнализации. Нормы 
проектирования»; 

 
Технические решения, принятые в чертежах, соответствуют 

требованиям экологических, санитарно-технических, противопожарных 
идругих норм,действующих на территории Российской Федерации, и 
обеспечивают безопасную для жизни и здоровья людей эксплуатациюобъекта 
при соблюдении предусмотренных рабочими чертежами мероприятий. 

Проект содержит исходные данные, необходимые для проведения 
монтажных и пусконаладочных работ и обеспечения работоспособности 
системы в течение срока службы при условии соблюдения потребителем 
правил эксплуатации. 

 
 
 

Гл. инженер проекта                     Гнездина Т.И. 
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Общая часть. 
1. Основные  проектные решения. 
1.1. Линия интерфейса RS – 485. 

Настоящий проект предусматривает оснащение станции Нижегородского 
метрополитена «СТРЕЛКА» следующими системами: 

1. Системой охранной сигнализации. 
2. Автоматической установкой пожаротушения. 
3. Системой автоматической пожарной сигнализации и автоматикой 

управления огнезадерживающими клапанами. 
4. Системой оповещения и управления эвакуацией при пожаре. 

Выше перечисленные системы построены на основе интегрированной 
системе охраны «Орион», оборудования ЗАО «НВП Болид» и представляет 
собой совокупность аппаратных и программных средств для организации 
систем охранно-пожарной сигнализации, автоматического пожаротушения, а 
также для создания систем контроля и диспетчеризации объектов. 

Работает данная система под управлением пульта контроля и 
управления «С2000М» (ПКиУ«С2000М») или под управлением компьютера 
«Орион-сервер» с установленным программным обеспечением АРМ «Орион 
Про».  

В системе пульт выполняет функцию центрального контроллера, 
собирающего информацию с подключенных приборов и управляющего ими 
автоматически или по командам оператора. Пульт получает информацию о 
состоянии зон от приборов и отслеживает это изменение. ПкиУ «С2000М» 
располагается в помещении дежурного по станции. 

Для решения задач: 
 1. Опроса и управления приборами систем, подключенными по RS-485 и 

определение состояний контролируемых объектов системы (таких как зона, 
раздел, группа разделов, точка доступа и т.д.); 

2. Взятия/снятия охраняемых зон, а также взятия/снятия разделов и 
групп разделов системы, запуска тактик управления реле; 

3. Отработки сценариев управления при возникновении 
соответствующего события; 

4. Взаимодействия с объектами всех сетевых рабочих мест системы 
(запуск сценариев управления, трансляция команд и т.д.) в помещении 
радиоузла устанавливается сервер с программным обеспечением. 
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Для управления и отображения работы системы применяется 

компьютер, расположенный в помещении дежурного по станции с 
установленным программным обеспечением АРМ «ОрионПро». При отсутствии 
компьютера, либо его неисправности, система работает в автономном 
режиме под управлением ПКиУ «С2000М». Приборы интегрированной системы 
безопасности объединены магистральной шиной промышленного 
интерфейса«RS-485». Приборы располагаются в шкафах пожарной 
сигнализации (ШПС). 

Шина интерфейса RS 485 с гальванической развязкойна базе прибора 
С2000-ПИ предназначена для  удлинения  и  гальванической  развязки  
линии интерфейса RS-485 с  защитой  от  короткого замыкания 
объединяет приборы: 

1. Вестибюль №1 отм 4.500. 
2. Вестибюль №1 отм. 1.100 и отм 0.000.  
3. Вестибюль №2 отм 4.500 
4. Вестибюль №2 отм. 1.100 и отм 0.000  

Всего интерфейс RS 485 включает  89 приборов с сетевыми 
адресами. 

Длина линии связи RS-485 – до3000 м. ПКиУ «С2000М» контролирует 
работоспособность всех приборов, принимает и обрабатывает информацию, 
поступающую по шине интерфейса «RS-485», отображает обработанную 
информацию на жидкокристаллическом индикаторе и обеспечивает передачу 
информации. ПКиУ«С2000М» соединяется с сервером АРМ «Орион Про» с 
помощью  С 2000 ПИ и С 2000 USB.  

Пульт сохраняет сообщения в энергонезависимом буфере событий, из 
которого их можно просматривать на ЖКИ. Буфер событий хранит до 1023 
последних сообщений. 

ПКиУ«С2000М» может работать в 3-х режимах:  
1) Режим работы с принтером;  
2) Режим работы с компьютером;  
3) Режим ПИ.  
Пульт "С2000М" может быть использован в системе с АРМ "Орион" для 

резервного управления приборами при отключении персонального 
компьютера.  

Первый способ резервирования. 
В штатном режиме АРМ "Орион" непосредственно управляет приборами 

и собирает информацию о их состоянии, а пульт находится в резерве. При 
завершении работы АРМ "Орион" пульт автоматически подключается к 



И
нв

. №
 п

од
п 

П
од

п.
 и

 д
ат

а 
В

за
м

. и
нв

. №
 

И
нв

. №
 д

уб
л.

 
П

од
п.

 и
 д

ат
а 

 
 

 
 

 

Лис
 

2.5 СМВ-3-ТКР-САЗ.ОС, ПЗ 

 

 

 

Ли
 

№ докум. Изм. Подп. Дат
 

     
     

 

приборам и перехватывает управление. При восстановлении нормальной 
работы АРМ "Орион" управление возвращается компьютеру.  

Второй способ резервирования. 
Пульт всегда подключен к приборам, управляет ими и собирает 

информацию. Компьютер опрашивает не приборы, а пульт «С2000М». 
Компьютер получает информацию от пульта «С2000М» и выдает 
управляющие сигналы на него.  

Основным способом работы пульта «С2000М» в данном проекте 
является второй способ резервирования.  

 
Система условно состоит из функционально взаимосвязанных приборов 

включенных в линию интерфейса RS-485, а именно:  
1. АРМ  на базе Оперативная задача «Орион Про» представляет 

собой программные модули "Ядро опроса Орион Про" и "Монитор Орион Про" 
и предназначена для: 

1.1. опроса и управления приборами, подключенными по RS-485 к 
данному компьютеру, контроль видеокамер, подключенных к видеосистеме; 

1.2. определения состояний контролируемых объектов системы 
(таких как зона, раздел, группа разделов, точка доступа и т.д.); 

1.3. централизованного управления контролем доступа, 
взятием/снятием охраняемых зон, а также взятием/снятием разделов и 
групп разделов системы, запуск тактик управления реле; 

1.4. отработки сценариев управления при возникновении 
соответствующего события; 

1.5.  взаимодействия с объектами всех сетевых рабочих мест 
системы (запуск сценариев управления, трансляция команд и т.д.); 

1.6 отображения на интерактивных графических планах состояния 
охраняемого объекта, управление логическими объектами  

1.8 регистрации и обработки возникающих в системе тревог - 
указание причины, служебных отметок, архивирование; 

1.9 строгой привязки отображаемых и управляемых объектов 
системы безопасности к правам пароля, под которым дежурный заступил на 
дежурство; 

1.7. отображения протокола событий; 
1.8. установки различных фильтров для отображения протокола 

событий; 
1.9. выборки событий в протоколе по заданным пользователем 

критериям; 
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1.10. предоставление дежурному информации (в виде карточки 
объекта) об объектах системы безопасности, таких как зона, прибор, 
раздел, группа разделов, дверь, зона доступа, видеокамера; 

1.11. запуска сценариев управления, как по "горячей" клавише, так и 
с помощью специальных элементов интерфейса (элементы дерева 
управления); 

1.12. предоставления "принудительного" доступа для сотрудников 
оператором системы. 

Располагается в комнате дежурного и сопрягается с сервером 
посредством локальной вычислительной сети. 

2. Сервер системы "Орион Про" с ключом защиты. Предназначен для 
взаимодействия с базой данных (MS SQL Server 2008, MS SQL Server 2005, 
MS SQL Server 2000), передачи данных по сети на рабочие места. 
Расположен в телекоммуникационном шкафу в помещении ДПС. 

2.1 2000 USB Преобразователь интерфейса USB/RS-485 с 
гальванической развязкой, предназначен для преобразования сигналов 
интерфейса USB в сигналы двухпроводного магистрального интерфейса RS-
485 с гальванической изоляцией. Электропитание ПИ осуществляется от 
USB порта персонального компьютера. Работает в среде ОС Windows 2000, 
2003, XP, Vista, образуя виртуальный COM-порт. Подключен к серверу. 

2.2 2000 ПИ Преобразователь интерфейсов RS-232 - RS-485, 
повторитель интерфейса RS-485, Предназначен для преобразования 
сигналов интерфейса RS-232 в сигналы двухпроводного магистрального 
интерфейса RS-485, для удлинения и гальванической развязки линии 
интерфейса RS-485 с защитой от короткого замыкания. Электропитание ПИ 
от внешнего источника питания. Расположен в телекоммуникационном 
шкафу. 
2.3 Коммутатор 24 P 19 " HP 1700-24 предназначен для трансляции 
состояния ОПС на автоматизированные рабочие места. 

2.4 Блок бесперебойного питания SKAT-UPS 3000 RACK предназначен 
для бесперебойной работы оборудования. 

3. Шкаф управления охранно-пожарной сигнализации (ШУОПС) 
расположен в комнате ДПС предназначен для размещения приборов ОПС. 

3.1 5 Блоков индикации с клавиатурой С2000-БКИ для отображения 
состояния и управления 60 разделами каждый в составе интегрированной 
системы безопасности "Орион". Расположены на передней панели шкафа 
СОПТС. 

3.2. Пульт контроля и управления с двухстрочным ЖКИ индикатором 
С2000-М предназначен для работы в составе систем охранной и пожарной 
сигнализации для контроля состояния и сбора информации с приборов 
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системы, ведения протокола возникающих в системе событий, индикации 
тревог, управления постановкой на охрану, снятием с охраны, управления 
автоматикой. Расположен в шкафу СОПТС. 

3.3. С2000-СП1 Блок релейный предназначен для подачи сигнала 
начала речевого оповещения на стойку Inter-M Блок тревожной 
сигнализации EP-6216. 

Выше перечисленные приборы располагаются в ПЦН помещения 
дежурного по станции. 

2. Система охранной сигнализации. 
Под охраной состоит: 

Вестибюль №1 отм 4500 

№ 
помещения Наименование помещения Тип Марка 

10 СХОД 1 Коридор ИО 102-20Б2М BGB8.3.5 

12 Помещение подсчета монет С2000-СМК Эстет BGB8.11 

12 Помещение подсчета монет ИО 101-2 (КНФ-1) BGK11.4.4 

12 Помещение подсчета монет ИО 101-5/1 ("Черепаха 
1М") BGK11.4.3 

12 Помещение подсчета монет С2000-ИК BGL8.9 

12 Помещение подсчета монет С 2000 АР8 AD8.10 

13 СХОД 1 Кладовая инертных материалов ИО 102-20Б2М BGB8.3.4 

13 Касса С2000-СМК Эстет BGB8.8 

13 Касса ИО 101-2 (КНФ-1) BGK11.4.2 

13 Касса С2000-ИК BGL8.7 

13 Касса ИО 101-5/1 ("Черепаха 
1М") BGK11.4.1 

14 СХОД 1 резервная комната для временных бригад ИО 102-20Б2М BGB8.3.3 

15 Сервер С2000-ИК BGL8.5 

15 Сервер С2000-СМК Эстет BGB8.6 

16 СХОД 1 Котельная ИО 102-20Б2М BGB8.3.1 

16 Релейная АУП С2000-СМК Эстет BGB8.4 

17 ТУРНИКЕТЫ ИО102-2 BGB9.7.8 

17 ТУРНИКЕТЫ ИО102-2 BGB9.6.6 

17 ТУРНИКЕТЫ ИО102-2 BGB9.7.6 

17 ТУРНИКЕТЫ ИО102-2 BGB9.6.1 

17 ТУРНИКЕТЫ ИО102-2 BGB9.6.3 

17 Сход1 кассовый зал  С 2000 АР8 AD8.1 

17 ТУРНИКЕТЫ ИО102-2 BGB9.6.5 

17 СХОД 1 резервная комната для временных бригад ИО 102-20Б2М BGB8.3.2 

17 ТУРНИКЕТЫ ИО102-2 BGB9.6.2 

17 ТУРНИКЕТЫ ИО102-2 BGB9.6.4 

17 ТУРНИКЕТЫ ИО102-2 BGB9.7.5 

17 ТУРНИКЕТЫ ИО102-2 BGB9.6.7 

17 ТУРНИКЕТЫ ИО102-2 

BGB9.6.8 
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17 ТУРНИКЕТЫ С 2000 АР8 AD9.6 

17 ТУРНИКЕТЫ ИО102-2 BGB9.5.1 

17 ТУРНИКЕТЫ ИО102-2 BGB9.5.3 

17 ТУРНИКЕТЫ С 2000 АР8 AD9.7 

17 ТУРНИКЕТЫ ИО102-2 BGB9.7.7 

17 ТУРНИКЕТЫ С 2000 АР8 AD9.5 

17 ТУРНИКЕТЫ ИО102-2 BGB9.7.4 

17 ТУРНИКЕТЫ ИО102-2 BGB9.7.3 

17 ТУРНИКЕТЫ ИО102-2 BGB9.5.2 

17 Кассовый зал сход 2 ИО 102-20Б2М BGB8.13.2 

17 Кассовый зал сход 2 ИО 102-20Б2М BGB8.13.3 

17 Кассовый зал сход 2 ИО 102-20Б2М BGB8.13.4 

17 Кассовый зал сход 2 ИО 102-20Б2М BGB8.13.5 

17 Кассовый зал сход 2 ИО 102-20Б2М BGB8.13.6 

17 Кассовый зал сход 2 ИО 102-20Б2М BGB8.13.7 

17 Сход1 кассовый зал  ИО 102-20Б2М BGB8.1.6 

17 Сход1 кассовый зал  ИО 102-20Б2М BGB8.1.5 

17 Сход1 кассовый зал  ИО 102-20Б2М BGB8.1.4 

17 Сход1 кассовый зал  ИО 102-20Б2М BGB8.1.3 

17 Сход1 кассовый зал  ИО 102-20Б2М BGB8.1.2 

17 Сход1 кассовый зал  ИО 102-20Б2М BGB8.1.1 

17 ТУРНИКЕТЫ ИО102-2 BGB9.7.2 

17 ТУРНИКЕТЫ ИО102-2 BGB9.7.1 

19 Коридор С2000-СМК Эстет BGB9.1 

2 Кроссовая С2000-СМК Эстет BGB8.17 

2 Кроссовая С2000-СМК Эстет BGB8.16 

29 Коридор С2000-СМК Эстет BGB9.2 

3 Радиоузел С2000-СМК Эстет BGB8.18 

3 СХОД 1 ВОУ ИО 102-20Б2М BGB8.3.6 

32 Коридор ИО 102-20Б2М BGB8.13.8 

34 Коридор С2000-СМК Эстет BGB8.2 

4 СХОД 1 Электрощитовая ИО 102-20Б2М BGB8.3.7 

4 Релейная АТДП ВУ С2000-СМК Эстет BGB8.14 

4 Релейная АТДП ВУ С2000-СМК Эстет BGB8.19 

4 Релейная АТДП ВУ С2000-СМК Эстет BGB8.15 

49 Помещение досмотра С2000-СМК Эстет BGB9.9 

5 СХОД 1 КДВ ИО 102-20Б2М BGB8.3.8 

50 Коридор С2000-СМК Эстет BGB9.8 

50 Серверная С2000-СМК Эстет BGB9.4 

54 Коридор С2000-СМК Эстет BGB9.3 

8 Сход 2 коридор ИО 102-20Б2М BGB8.13.1 

9 Коридор С2000-СМК Эстет BGB8.12 
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Вестибюль №1 отм 1100 

№ 
помещения Наименование помещения Тип Марка 

10 Дежурный по ДСП ИО 101-2 (КНФ-1) BGK10.1.4 

10 Дежурный по ДСП ИО 101-5/1 ("Черепаха 
1М") BGK10.1.3 

17 Служебный мостик ИО 102-20Б2М BGB10.1.6 

17 Служебный мостик ИО 102-20Б2М BGB10.1.5 

9 Дежурный по станции ИО 101-2 (КНФ-1) BGK10.1.1 

9 Дежурный по станции ИО 101-5/1 ("Черепаха 
1М") BGK10.1.2 

Вестибюль №1 отм 4500 

№ 
помещения Наименование помещения Тип Марка 

10 СХОД 1 Коридор ИО 102-20Б2М BGB8.3.5 

12 Помещение подсчета монет С2000-СМК Эстет BGB8.11 

12 Помещение подсчета монет ИО 101-2 (КНФ-1) BGK11.4.4 

12 Помещение подсчета монет ИО 101-5/1 ("Черепаха 
1М") BGK11.4.3 

12 Помещение подсчета монет С2000-ИК BGL8.9 

12 Помещение подсчета монет С 2000 АР8 AD8.10 

13 СХОД 1 Кладовая инертных материалов ИО 102-20Б2М BGB8.3.4 

13 Касса С2000-СМК Эстет BGB8.8 

13 Касса ИО 101-2 (КНФ-1) BGK11.4.2 

13 Касса С2000-ИК BGL8.7 

13 Касса ИО 101-5/1 ("Черепаха 
1М") BGK11.4.1 

14 СХОД 1 резервная комната для временных бригад ИО 102-20Б2М BGB8.3.3 

15 Сервер С2000-ИК BGL8.5 

15 Сервер С2000-СМК Эстет BGB8.6 

16 СХОД 1 Котельная ИО 102-20Б2М BGB8.3.1 

16 Релейная АУП С2000-СМК Эстет BGB8.4 

17 ТУРНИКЕТЫ ИО102-2 BGB9.7.8 

17 ТУРНИКЕТЫ ИО102-2 BGB9.6.6 

17 ТУРНИКЕТЫ ИО102-2 BGB9.7.6 

17 ТУРНИКЕТЫ ИО102-2 BGB9.6.1 

17 ТУРНИКЕТЫ ИО102-2 BGB9.6.3 

17 Сход1 кассовый зал  С 2000 АР8 AD8.1 

17 ТУРНИКЕТЫ ИО102-2 BGB9.6.5 

17 СХОД 1 резервная комната для временных бригад ИО 102-20Б2М BGB8.3.2 

17 ТУРНИКЕТЫ ИО102-2 BGB9.6.2 

17 ТУРНИКЕТЫ ИО102-2 BGB9.6.4 

17 ТУРНИКЕТЫ ИО102-2 BGB9.7.5 

17 ТУРНИКЕТЫ ИО102-2 BGB9.6.7 

17 ТУРНИКЕТЫ ИО102-2 BGB9.6.8 

17 ТУРНИКЕТЫ С 2000 АР8 AD9.6 

17 ТУРНИКЕТЫ ИО102-2 BGB9.5.1 

17 ТУРНИКЕТЫ ИО102-2 
BGB9.5.3 
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17 ТУРНИКЕТЫ С 2000 АР8 AD9.7 

17 ТУРНИКЕТЫ ИО102-2 BGB9.7.7 

17 ТУРНИКЕТЫ С 2000 АР8 AD9.5 

17 ТУРНИКЕТЫ ИО102-2 BGB9.7.4 

17 ТУРНИКЕТЫ ИО102-2 BGB9.7.3 

17 ТУРНИКЕТЫ ИО102-2 BGB9.5.2 

17 Кассовый зал сход 2 ИО 102-20Б2М BGB8.13.2 

17 Кассовый зал сход 2 ИО 102-20Б2М BGB8.13.3 

17 Кассовый зал сход 2 ИО 102-20Б2М BGB8.13.4 

17 Кассовый зал сход 2 ИО 102-20Б2М BGB8.13.5 

17 Кассовый зал сход 2 ИО 102-20Б2М BGB8.13.6 

17 Кассовый зал сход 2 ИО 102-20Б2М BGB8.13.7 

17 Сход1 кассовый зал  ИО 102-20Б2М BGB8.1.6 

17 Сход1 кассовый зал  ИО 102-20Б2М BGB8.1.5 

17 Сход1 кассовый зал  ИО 102-20Б2М BGB8.1.4 

17 Сход1 кассовый зал  ИО 102-20Б2М BGB8.1.3 

17 Сход1 кассовый зал  ИО 102-20Б2М BGB8.1.2 

17 Сход1 кассовый зал  ИО 102-20Б2М BGB8.1.1 

17 ТУРНИКЕТЫ ИО102-2 BGB9.7.2 

17 ТУРНИКЕТЫ ИО102-2 BGB9.7.1 

19 Коридор С2000-СМК Эстет BGB9.1 

2 Кроссовая С2000-СМК Эстет BGB8.17 

2 Кроссовая С2000-СМК Эстет BGB8.16 

29 Коридор С2000-СМК Эстет BGB9.2 

3 Радиоузел С2000-СМК Эстет BGB8.18 

3 СХОД 1 ВОУ ИО 102-20Б2М BGB8.3.6 

32 Коридор ИО 102-20Б2М BGB8.13.8 

34 Коридор С2000-СМК Эстет BGB8.2 

4 СХОД 1 Электрощитовая ИО 102-20Б2М BGB8.3.7 

4 Релейная АТДП ВУ С2000-СМК Эстет BGB8.14 

4 Релейная АТДП ВУ С2000-СМК Эстет BGB8.19 

4 Релейная АТДП ВУ С2000-СМК Эстет BGB8.15 

49 Помещение досмотра С2000-СМК Эстет BGB9.9 

5 СХОД 1 КДВ ИО 102-20Б2М BGB8.3.8 

50 Коридор С2000-СМК Эстет BGB9.8 

50 Серверная С2000-СМК Эстет BGB9.4 

54 Коридор С2000-СМК Эстет BGB9.3 

8 Сход 2 коридор ИО 102-20Б2М BGB8.13.1 

9 Коридор С2000-СМК Эстет BGB8.12 

Вестибюль №1 отм 1100 

№ 
помещения Наименование помещения Тип Марка 

10 Дежурный по ДСП ИО 101-2 (КНФ-1) BGK10.1.4 

10 Дежурный по ДСП ИО 101-5/1 ("Черепаха 
1М") 

BGK10.1.3 
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17 Служебный мостик ИО 102-20Б2М BGB10.1.6 

17 Служебный мостик ИО 102-20Б2М BGB10.1.5 

9 Дежурный по станции ИО 101-2 (КНФ-1) BGK10.1.1 

9 Дежурный по станции ИО 101-5/1 ("Черепаха 
1М") BGK10.1.2 

Вестибюль №1 отм 4500 

№ 
помещения Наименование помещения Тип Марка 

2 Служебный мостик ИО 102-20Б2М BGB11.13.1 

3 Служебный мостик ИО 102-20Б2М BGB11.13.2 

 
Система охранной сигнализации построена на основе двухпроводной 

адресной линии приборов С2000-КДЛ. 
С2000-КДЛ Контроллер двухпроводной линии связи предназначен для 

охраны объектов от проникновения путем контроля состояния адресных зон, 
которые могут быть представлены адресными охранными извещателями 
и/или контролируемыми цепями адресных расширителей, управления 
выходами адресных сигнально-пусковых блоков, включенных параллельно в 
двухпроводную линию связи, выдачи тревожных извещений при срабатывании 
извещателей или нарушении КЦ АР на пульт контроля и управления 
«С2000» (версии 1.20 и выше) или компьютер по интерфейсу RS-485, также 
для локального управления собственными адресными зонами и 
централизованным управлением зонами, входящими в состав разделов 
системы. С2000-КДЛ. Расположены в шкафу ШПС. 

Контроль состояния охранных зон осуществляется при помощи 
контроллеров двухпроводной линии «С2000-КДЛ». 

В состав двухпроводной адресной линии входят следующие приборы: 
1. Извещатель магнитоконтактный адресный С2000 СМК «Эстет». 
2. Адресный расширитель "С2000-АР8" исп. 03 - применяется с 

контроллером «С2000-КДЛ» в составе интегрированной системы охраны 
«Орион» и предназначен для подключения не адресных извещателей с 
выходом типа «сухой контакт» в двухпроводную линию связи, с 
возможностью контроля состояния блокировки корпуса.  

3. Извещатель охранный ИО 101-2 (КНФ-1) - предназначен для 
выдачи тревожного извещения на приемно-контрольный прибор или систему 
передачи извещений; предназначен для работы в качестве кнопки тревожной 
сигнализации с фиксацией. При срабатывании кнопки (размыкание 
контактов микропереключателя) на входе ППК происходит разрыв шлейфа 
сигнализации. Возврат в исходное положение возможен только с помощью 
ключа и замка. 
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4. Педаль извещения о нападении ИО 101-5/1 ("Черепаха 1М") -
предназначена для включения средств сигнализации при нападении 
преступников на сотрудников банка, офиса или другого учреждения. Режим 
передачи сигнала «Тревога» сохраняется после нажатия на нажимную 
крышку и ее возврата в первоначальное состояние. Возврат в дежурный 
режим осуществляется путем кратковременного отключения напряжения 
питания на время не более 2 сек. 

5. Извещатель охранный точечный магнитоконтактный ИО 102-
20Б2М - предназначен для блокировки дверных и оконных проемов, других 
строительных, конструктивных элементов зданий и сооружений на 
открывание или смещение, организаций устройств типа «ловушка» на 
любых объектах, как производственных, так и жилых; для поверхностного 
монтажа на металлические конструкции. 

6. Извещатель охранный оптико-электронный адресный С2000-ИК 
(исп.02) ИК-пассивный, адресный, с защитой от животных до 10 кг, 
дальность 10 м, 90 град. питание от С 2000-КДЛ. Предназначен для 
обнаружения проникновения в охраняемое пространство закрытого 
помещения и передачи извещения о тревоге по двухпроводной линии связи 
(ДПЛС) контроллеру «С2000-КДЛ». 

7. Извещатель охранный точечный магнитоконтактный ИО 102-2 
(СМК-1). Предназначен для блокировки дверных и оконных проемов, других 
строительных, конструктивных элементов зданий и сооружений на 
открывание или смещение, организаций устройств типа «ловушка» на 
любых объектах и выдачи сигнала «Тревога» путем размыкания контактов 
геркона на приемно-контрольный прибор или пульт централизованного 
наблюдения. 

8. Блок индикации с клавиатурой С2000-БКИ предназначен для 
отображения состояния и управления 60 разделами в составе 
интегрированной системы безопасности "Орион" 

 
3. Электроснабжение установки. 

Электроснабжение интегрированной системы безопасности 
осуществляется от сети переменного тока AC 220V, 50 Гц. Для 
электроснабжения сервера1 ОПС применяется бесперебойный источник 
питания SKAT-UPS 3000 RACK. Номинальная мощность, 3000 ВА; 

Электроснабжение шкафа управления охранно-пожарной сигнализации 
(ШУОПС1) осуществляется от источника вторичного электропитания 
резервированного SKAT-V.12DC-18 исп.5000 Ток нагрузки (суммарный по 
выходам, максимальный, 18А). Мощность, потребляемая источником от  сети, 
не более 360 ВА 
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Электроснабжение шкафа пожарной сигнализации (ШПС) 
осуществляется от встроенного источника питания "РИП-12 RS". 
Потребляемая мощность шкафа, не более 110 ВА,  Номинальный общий ток 
нагрузки 3 А. 
 

4. Кабельные линии связи. 
Прокладку магистральной шины интерфейса RS 485  и шина 

интерфейса RS 485 с гальванической развязкой осуществить кабелем 
КИПвЭВнг(А)-LS 2×2×0.78. 

Прокладку двухпроводной линии связи от приборов «С2000-КДЛ» 
осуществить кабелем КПСЭнг(A)-FRLS1х2х0,75 в соответствии с проектом.  

Прокладку шлейфов охранной сигнализации от «С2000 АР8», «С2000 
АР2» осуществить кабелем КПСВ 4х0,5 в соответствии с проектом. 

Прокладку линий ЛВС осуществить кабелем UTP кат.5е(LAN).  
 

5. Требования к монтажу и эксплуатации установки. 
При монтаже и эксплуатации установок руководствоваться 

требованиями ГОСТ 12.1.019, ГОСТ12.3.046, ГОСТ12.2.005, СП 5.13130.2009, РД78-
145-93 и пособия к РД 78-145-93, а также технической документацией 
заводов-изготовителей данного оборудования.  

Работы по монтажу технических средств сигнализации должны 
производиться в соответствии с утвержденной проектно-сметной 
документацией, рабочей документацией (проект производства работ, 
техническая документация предприятий-изготовителей, технологические 
карты).  Отступления от проектной документации в процессе монтажа 
технических средств сигнализации не допускаются без согласования с 
Заказчиком, с проектной организацией - разработчиком проекта.  

Монтаж электропроводок технических средств сигнализации должен 
выполняться в соответствии с проектом, типовыми проектными решениями и 
с учетом требований СНиП2.04.09-84, СНиП3.05.06-85, Соединения и 
ответвления проводов и кабелей должны производиться в соединительных 
или распределительных коробках способом пайки или с помощью винтов.  
Прокладка проводов и кабелей по стенам внутри защищаемых помещений 
должна производиться на расстоянии не менее 0,1 м от потолка и, как 
правило, на высоте не менее 2,2 м от пола.  

При прокладке проводов и кабелей на высоте менее 2,2 м. от пола 
должна быть предусмотрена их защита от механических повреждений. Не 
допускается совместная прокладка шлейфов и соединительных линий 
пожарной сигнализации, линий управления автоматическими установками  
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пожаротушения и оповещения с напряжением до 60 В с линиями напряжением 
110 В и более в одном коробе, трубе, жгуте, замкнутом канале 
строительной конструкции или на одном лотке. Совместная прокладка 
указанных  линий допускается  в разных отсеках коробов и лотков, 
имеющих сплошные продольные перегородки с пределом огнестойкости 0,25 ч 
из негорючего материала.  При параллельной открытой прокладке 
расстояние от проводов и кабелей пожарной сигнализации с напряжением до 
60 В до силовых и осветительных кабелей должно быть не менее 0,5 м. 
Допускается прокладка указанных проводов и кабелей на расстоянии менее 
0,5 м oт силовых и осветительных кабелей при условии их экранирования от 
электромагнитных наводок. Допускается уменьшение расстояния до 0,25 м 
от проводов и кабелей шлейфов и соединительных линий пожарной 
сигнализации без защиты от наводок до одиночных осветительных проводов 
и контрольных кабелей.   

При прокладке кабеля в местах поворота под углом 90 град. или 
близких к нему радиус изгиба должен быть не менее семи диаметров 
кабеля, либо удовлетворять требованиям на прокладку данных типов 
кабелей.  Элементы системы сигнализации должны удовлетворять 
требованиям ГОСТ12.2.007.0 по способу защиты человека от поражения 
электрическим током и должны быть заземлены.  Устройства заземления 
(зануления) должны выполняться в соответствии с требованиями СНиП 
3.05.06-85, ПУЭ, технической документации предприятий-изготовителей.  
Приемно-контрольные приборы и сигнально-пусковые устройства по 
окончании монтажно-наладочных работ должны быть промаркированы с 
указанием:  

- для объектовых технических средств сигнализации наименования 
защищаемых помещений и назначения прибора. После приемки технических 
средств сигнализации в эксплуатацию, монтажно-наладочная организация 
должна опломбировать те части приборов, к которым имел доступ ее 
представитель в процессе монтажа и наладки, проверить наличие и 
целостность пломб предприятий-изготовителей на приборах.  Проходы в 
перекрытиях (между этажами) и входы в помещения выполняются в 
специальных кабельных проходках с пределом огнестойкости не ниже 
предела огнестойкости перекрытий и стен помещений.  Монтаж кабеля 
должен быть выполнен в соответствии с требованиями СНиП 3.05.07-85.  

Приборы системы установить в соответствии с проектом, НПБ 88-
2001*, СП 5.13130.2009 и технической документацией изделия.   

При установке объемных ИК извещателей необходимо обеспечить 
защиту от прямой солнечной засветки.  
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Не рекомендуется устанавливать ИК извещатели над мощными 
источниками тепла (радиаторы отопления и т.д.). Крепление извещателей 
следует производить только к несущим строительным конструкциям, для 
избегания влияния вибраций. Установка магнитоконтактных извещателей 
(ИО102-2,) производится на верхнюю часть двери на расстоянии 20 мм от 
створа. Монтаж извещателей и приборов вести согласно их паспортам. В 
местах прохода кабелей через стены зазоры между проводами, трубами, 
коробами и стенным проемом заделать легко удаляемой массой из 
несгораемого материала. Каждый кабель должен быть промаркирован с 
обоих концов. Нарезку проводов и кабелей производить после промера трасс 
прокладки. Остальные требования и указания по монтажу указаны на 
листах рабочего комплекта чертежей. 

 
5. Основные правила  по технике безопасности. 

Монтажные и ремонтные работы на электрических  сетях и 
устройствах (или вблизи них), а также работы по присоединению и 
отсоединению проводов должны производиться при снятом напряжении и 
обеспечении мер безопасности, определенных ПУЭ.  

Электромонтеры, обслуживающие электроустановки, должны быть 
снабжены защитными средствами, прошедшими соответствующие 
лабораторные испытания и иметь допуск к работам на электроустановках 
3 группы до1000 В.  

Все электромонтажные работы, обслуживание электроустановок, 
периодичность и методы испытания защитных средств должны выполняться 
со строгим соблюдением всех организационно-технических мероприятий, 
изложенных в «Правилах технической эксплуатации электроустановок 
потребителей Госэнергонадзора».  

 
6.Требования по техническому  обслуживанию. 

Выполнение работ по техническому обслуживанию и плановому 
техническому ремонту интегрированной системы безопасности 
осуществляется организацией, эксплуатирующей данную установку. 
Периодичность технического обслуживания извещателей определяется 
эксплутационными документами завода-изготовителя. Работы по 
техническому обслуживанию и текущему ремонту выполняют 
электромонтеры не ниже четвертого разряда. 
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Задание на проектирование защитного заземления (зануления). 
 

В системе электроснабжения объекта необходимо предусмотреть 
возможность выполнения заземления (зануления) оборудования в 
соответствии с ПУЭ-07. 
 
 
 
 
 
 
 



 

 



Вестибюль № 2 отм. 00

Платформа

Вестибюль №1 отм. 1100

Вестибюль №1 отм. 4500

Вестибюль №1 отм. 00

Вестибюль № 2 отм.4500

Вестибюль № 2 отм.1100

№3
Радиоузел

№28
Пост милиции

№4
Сход 1

Электрощитовая

№6
Сход 2

Электрощитовая

№7
Электрощитовая
освещения

№8
Венткамера

№ 8
Сход №1

Кладовая покр
материалов

№12
Сход 1

Венткамера

№20
Электрощитовая

№24
Венткамера

№36
Венткамера

№37
Венткамера

№46
Электрощитовая

№53
Венткамера

№61
Венткамера
СУ

№62
Венткамера

№64
Венткамера
аккумуляторной

№6
Электрощитовая №9 ДПС №12

Электрощитовая

№9
Венткамера

№ 2
Венткамера лифта

№7Сход №4Б
Электрощитовая

№ 11 Сход №4
Электрощитовая
травалатора

№ 11
Электрощитовая

№ 16
Калориферная

№ 16 Сход № 4
Электрощитовая

№ 18 Сход № 4 А
Электрощитовая

№ 21 Сход №4
Венткамера

№ 45
Венткамера

№ 42
Венткамера
медпункта

№ 13
Пост полиции

№ 28
Венткамера

№ 44
Венткамера СУ

№ 5
Электрощитовая

№ 6
Венткамера

№ 24
Венткамера

№66
Венткамера

USB

К
K1

S1

APM2

№5
Венткамера

№13
Венткамера

№29
Электрощитовая

№35
Венткамера

ББП1

С 2000М ARK1 BIOPS1
BIOPS2
BIOPS3
BIOPS4
BIOPS5

СП1

ЕТВ1

BIPT3

BIPT1

BIOS3
BIOS4

APM1

№ 46
Электрощитовая

№ 5
Помещение

коммуникационного
канала

№ 2
Помещение

коммуникационного
канала

ARС1

ARС2

ARС3

ARС4ARС5ARС6

№65
Электрощитовая

ARС7

ARС8

ARС9

BIOS1

ARС10

ARС11

№27
Аккумуляторная

ARС12

ARС13

№ 19 Сход № 4
Кладовая ГСМ

ARС14

ARС15

ARС16
ARС17

ARС18

ARС19
ARС20

BIOS2

ARС21

ШПС1

ШПС1
PI1

ШПС2

ШПС2
КПБSC1

КДЛMDL8

ДЛ ОСКДЛMDL14

ДЛ АОЗККДЛMDL1

ДЛ АПС

ШПС3

ШПС3
КПБSC2

КДЛMDL9
ДЛ ОСКДЛMDL15
ДЛ АОЗККДЛMDL2
ДЛ АПС

ШПС4

ШПС4

КДЛMDL10 ДЛ ОС
PI2

ШПС5

ШПС5
КПБSC3

КДЛMDL16
ДЛ АОЗККДЛMDL3

ДЛ АПС
ШПС6

КПБSC4
ШПС6

ШПС7

ШПС7

ARK1
PI3

ШПС8

ШПС8

ARK2
PI4

ШПС9

ШПС9

КПБSC5

КДЛMDL17
ДЛ АОЗККДЛMDL4

ДЛ АПС

ШПС11

ШПС11
КПБSC6

КДЛMDL6
ДЛ АПС

ШПС13

ШПС12

PI7

ШПС13

ШПС12

КПБSC7

КДЛMDL21
ДЛ СОУЭ

КДЛMDL13

ДЛ ОС

КДЛMDL18
ДЛ АОЗК

КДЛMDL5

ДЛ АПС

ШПС14

ШПС14
КПБSC8

КДЛMDL13
ДЛ ОСКДЛMDL19
ДЛ АОЗККДЛMDL7
ДЛ АПС

PI5
BIPT2

SC1

СП1SC2

КДЛMDL20

ДЛ АПС

Магистральная линия
 Интерфейса RS 485

 КИПвЭВ 3х2х0,78

Магистральная линия
 Интерфейса RS 485

 КИПвЭВ 3х2х0,78

Магистральная линия
 Интерфейса RS 485

 КИПвЭВ 3х2х0,78

Интерфейс RS-485
с гальванической развязкой
КИПвЭВ 3х2х0,78

Интерфейс RS-485
с гальванической развязкой
КИПвЭВ 3х2х0,78

Интерфейс RS-485
с гальванической развязкой
КИПвЭВ 3х2х0,78

Интерфейс RS-485
с гальванической развязкой
КИПвЭВ 3х2х0,78

Отключение вентиляции

В стойку Inter M сеть громкоговорящего оповещения

В СКУД

Сигнал инжинерным системам

Сетевые адреса
Сетевой
адрес Марка Тип

устройства Описание

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

%%uUSB

PI1

ARK1

BIOPS1

BIOPS2

BIOPS3

BIOPS4

BIOPS5

BIPT1

BIPT2

BIPT3

BIOS3

BIOS4

PI2

PI3

PI4

PI5

PI6

PI7

ШПС1

С2000-USB

C2000-ПИ

С 2000М

С2000-БКИ

С2000-БКИ

С2000-БКИ

С2000-БКИ

С2000-БКИ

С2000-ПТ

С2000-ПТ

С2000-ПТ

С2000-БКИ

С2000-БКИ

C2000-ПИ

C2000-ПИ

C2000-ПИ

C2000-ПИ

C2000-ПИ

C2000-ПИ

ШПС

Преобразователь интерфейса

Повторитель интерфейса RS-485 с гальванической
развязкой C2000-ПИ

Пульт контроля и управления

Блок индикации с клавиатурой

Блок индикации с клавиатурой

Блок индикации с клавиатурой

Блок индикации с клавиатурой

Блок индикации с клавиатурой

Блок индикации и управления

Блок индикации и управления

Блок индикации и управления

Блок индикации с клавиатурой

Блок индикации с клавиатурой

Повторитель интерфейса RS-485 с гальванической
развязкой C2000-ПИ
Повторитель интерфейса RS-485 с гальванической
развязкой C2000-ПИ
Повторитель интерфейса RS-485 с гальванической
развязкой C2000-ПИ
Повторитель интерфейса RS-485 с гальванической
развязкой C2000-ПИ
Повторитель интерфейса RS-485 с гальванической
развязкой C2000-ПИ
Повторитель интерфейса RS-485 с гальванической
развязкой C2000-ПИ

Шкаф пожарной сигнализации

Сетевые адреса
Сетевой
адрес Марка Тип

устройства Описание

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

33

34

35

36

37

38

39

40

SC1

MDL1

MDL14

MDL8

SC1

ШПС2

ARС2

ARС1

ARС6

BIOS1

ARС3

ARС5

ARС4

ARС9

ARС8

ШПС3

SC2

MDL9

MDL15

MDL2

C 2000 СП1

С2000-КДЛ

С2000-КДЛ

С2000-КДЛ

С2000-КПБ

ШПС

 С2000-АСПТ

 С2000-АСПТ

 С2000-АСПТ

С2000-БКИ

 С2000-АСПТ

 С2000-АСПТ

 С2000-АСПТ

 С2000-АСПТ

 С2000-АСПТ

ШПС

С2000-КПБ

С2000-КДЛ

С2000-КДЛ

С2000-КДЛ

Блок релейный

Контроллер двухпроводной линии связи

Контроллер двухпроводной линии связи

Контроллер двухпроводной линии связи

Блок контрольно-пусковой

Шкаф пожарной сигнализации

Прибор приёмно-контрольный

Прибор приёмно-контрольный

Прибор приёмно-контрольный

Блок индикации с клавиатурой

Прибор приёмно-контрольный

Прибор приёмно-контрольный

Прибор приёмно-контрольный

Прибор приёмно-контрольный

Прибор приёмно-контрольный

Шкаф пожарной сигнализации

Блок контрольно-пусковой

Контроллер двухпроводной линии связи

Контроллер двухпроводной линии связи

Контроллер двухпроводной линии связи

Сетевые адреса
Сетевой
адрес Марка Тип

устройства Описание

41

42

43

44

45

46

47

48

49

50

51

52

53

54

55

56

57

58

59

60

ARС7

ARС10

SC2

MDL10

ШПС4

MDL3

MDL16

SC3

ШПС5

ARС11

ARС12

ARС13

ШПС6

SC4

MDL20

ARK1

ШПС7

ШПС8

ARK2

ШПС9

 С2000-АСПТ

 С2000-АСПТ

C 2000 СП1

С2000-КДЛ

ШПС

С2000-КДЛ

С2000-КДЛ

С2000-КПБ

ШПС

 С2000-АСПТ

 С2000-АСПТ

 С2000-АСПТ

ШПС

С2000-КПБ

С2000-КДЛ

Сигнал 10

ШПС

ШПС

Сигнал 10

ШПС

Прибор приёмно-контрольный

Прибор приёмно-контрольный

Блок релейный

Контроллер двухпроводной линии связи

Шкаф пожарной сигнализации

Контроллер двухпроводной линии связи

Контроллер двухпроводной линии связи

Блок контрольно-пусковой

Шкаф пожарной сигнализации

Прибор приёмно-контрольный

Прибор приёмно-контрольный

Прибор приёмно-контрольный

Шкаф пожарной сигнализации

Блок контрольно-пусковой

Контроллер двухпроводной линии связи

Прибор приемно-контрольный охранно-пожарный

Шкаф пожарной сигнализации

Шкаф пожарной сигнализации

Прибор приемно-контрольный охранно-пожарный

Шкаф пожарной сигнализации

Сетевые адреса
Сетевой
адрес Марка Тип

устройства Описание

61

62

63

64

65

66

67

68

69

70

71

72

73

74

75

76

77

78

79

80

SC5

MDL17

MDL4

ARС21

ШПС10

MDL11

ARС20

ARС17

ARС14

ШПС14

SC8

MDL13

MDL19

MDL7

ARС18

ШПС11

SC6

MDL6

ШПС12

MDL13

С2000-КПБ

С2000-КДЛ

С2000-КДЛ

 С2000-АСПТ

ШПС

С2000-КДЛ

 С2000-АСПТ

 С2000-АСПТ

 С2000-АСПТ

ШПС

С2000-КПБ

С2000-КДЛ

С2000-КДЛ

С2000-КДЛ

 С2000-АСПТ

ШПС

С2000-КПБ

С2000-КДЛ

ШПС

С2000-КДЛ

Блок контрольно-пусковой

Контроллер двухпроводной линии связи

Контроллер двухпроводной линии связи

Прибор приёмно-контрольный

Шкаф пожарной сигнализации

Контроллер двухпроводной линии связи

Прибор приёмно-контрольный

Прибор приёмно-контрольный

Прибор приёмно-контрольный

Шкаф пожарной сигнализации

Блок контрольно-пусковой

Контроллер двухпроводной линии связи

Контроллер двухпроводной линии связи

Контроллер двухпроводной линии связи

Прибор приёмно-контрольный

Шкаф пожарной сигнализации

Блок контрольно-пусковой

Контроллер двухпроводной линии связи

Шкаф пожарной сигнализации

Контроллер двухпроводной линии связи

Сетевые адреса
Сетевой
адрес Марка Тип

устройства Описание

81

82

83

84

85

86

87

88

89

MDL5

BIOS2

MDL21

MDL18

SC7

ШПС13

ARС16

ARС15

ARС19

С2000-КДЛ

С2000-БКИ

С2000-КДЛ

С2000-КДЛ

С2000-КПБ

ШПС

 С2000-АСПТ

 С2000-АСПТ

 С2000-АСПТ

Контроллер двухпроводной линии связи

Блок индикации с клавиатурой

Контроллер двухпроводной линии связи

Контроллер двухпроводной линии связи

Блок контрольно-пусковой

Шкаф пожарной сигнализации

Прибор приёмно-контрольный

Прибор приёмно-контрольный

Прибор приёмно-контрольный

УГО Обозн. Тип Наименование
APM

ARK

ARK

ARС

BIOPS

BIOS

BIPT

K

MDL

PI

S

SC

SC

USB

ББП

ЕТВ

ЕТВ

ШПС

ПЭВМ

С 2000М

Сигнал 10

 С2000-АСПТ

С2000-БКИ

С2000-БКИ

С2000-ПТ

HP 1700-24

С2000-КДЛ

C2000-ПИ

Сервер 19""

C 2000 СП1

С2000-КПБ

С2000-USB

SKAT-UPS 3000 RACK

SKAT-V.12DC-18 исп.5000

РИП-12 (исп.01)

ШПС

Автоматизированное рабочее место

Пульт контроля и управления

Прибор приемно-контрольный охранно-пожарный

Прибор приёмно-контрольный

Блок индикации с клавиатурой

Блок индикации с клавиатурой

Блок индикации и управления

Коммутатор 24 P 19 "

Контроллер двухпроводной линии связи

Повторитель интерфейса RS-485 с гальванической развязкой
C2000-ПИ

Сервер

Блок релейный

Блок контрольно-пусковой

Преобразователь интерфейса

Блок бесперебойного питания

Источник вторичного электропитания резервированный

Резервный источник питания

Шкаф пожарной сигнализации

С 2000М

К
КДЛ

СП1

КПБ

USB



USB

К
K1

S1

PI

APM2

ШПС1 ШПС2

ШПС3

ШПС1
ШПС2

ШПС3

ARС6

ARС5ARС4

ARС3

ARС2

ARС9

ARС7

BIOS1
ЕТВ1

КПБ

КПБ

SC1

SC2

КДЛMDL8

КДЛMDL9
ДЛ ОС

ДЛ ОСКДЛMDL14

КДЛMDL15
ДЛ АОЗК

ДЛ АОЗК

КДЛMDL2

КДЛMDL1

ДЛ АПС

ДЛ АПС

PI1
СП1SC1

Магистральный кабель RS485
на отм.1100

Ось станции

Д.
ш.Д.
ш.

ПК
28
 +
80
.0
00

Д.
ш.

Д.
ш.

Ос
ь 
пе
ре
хо
да

Д.ш. Д.ш.

ПК
29
 +
78
.0
00

ПК
29
+4
8.
80
0

ПК
29
+0
7.
40
0

2.930

КМ
К

тамбур

13/1

ПК
29
+3
0.
80
0

Д.
ш.

1

2

3

4
5

6

7

8

910

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20 21

22

23

2425

2627

28

29

30

31

32

33

34

35

36
37

38

39

40

41

42

43

44 45

46

47
48

49
50

51 52

53 54

55
56

57 58

59 60 61 62

63

64 65 66

67

68

69

70

3

4

5

6

1

2 3

4

5

6

7

8

91011

12131415

16

6 7 8 9 10 11 12 13 22 23 24 25 26 27 28 29 30

10

1771

9

ARС1

КМ
К

13/1

Д.
ш.

18

30

31

32

33

1

2

3

4

5

6

7

8

9

НАИМЕНОВАНИЕ ПЛОЩАДЬ
М2ПОМ.

N

19

20

21

18

11

13

15

14

12

16

17

10

24

26

25

29

30

28

23

22

31

32

27

42

41

39

40

38

36

37

35

34

33

6

5

4

8

9

7

2

3

1

1 2 3

Щитовая СБП
Кроссовая

Радиоузел

Релейная АТДП,АБ,ВУ

ЛАЦ

С.У.

Электрощитовая и щитовая освещения

Венткамера

Релейная  АУП

Тамбур

28.8

 51.1

 34.6

 112.1

44.7Помещение досмотра

15.7Электрощитовая

Помещение коммуникационного канала 5.2

Тепловой пункт  24.8

Венткамера 34.5

8.3

Пост полиции

17.3

Кубовая 6.3

Помещение приема пищи

10.0

Коридор 14.2

23.55

Помещение водомерного узла 49.3

7.6

15.8Лестничная клетка

Помещение персонала бригады
дистанции движения

20.3

 16.6

Персонал околотка пути

Помещение дорожного мастера  9.8

55

56

45

46

48

50

49

53

52

54

51

47

43

44

57

58

59

60

61

69

70

64

63

67

66

68

65

 Участок обслуживания ПОНАБ

Венткамера трансформаторного и 
распределительного залов ТПП

Комната уборщицы  

Мастерская АТДП
КладоваяАТДП

62

 Участок АТДП

14.8

10.3

 5.7

41.8

 10.0
8.0

20.6

15.0Лестничная клетка

Мастерская слесарнаяТПП 
Помещение оперативного персонала ТПП 

Помещение ремонтного персонала ТПП 

Кладовая ТПП 8.0

 18.3

 10.5

15.1

11.3С.У.

Венткамера с.у. 

Венткамера

9.6

16.3

 2.0Тамбур

Венткамера аккумуляторной

Электрощитовая

Венткамера

Лестничная клетка 15.0

13.6Лестничная клетка

 24.6

 18.0

12.8

31.6

 6.3

32.9

Помещ подсчета монет

Касса

Сервер

Гардероб

22.5

 5.2

15.0

Коридор 82.9

13.2

 27.7

896.1

 31.6

12.6

Венткамера распределительного зала ТПП 33.2

Коридор 14.2

Кладовая ремонта и хранения уборочной  
  техники 13.0

персонала станции

Калориферная с форкамерой

Коридор

Венткамера

19.0

Электрощитовая 24.8

Калориферная 25.3

Коридор

Вентшахта

58.8

Коридор

9.8

69.2

2.9

40.0

Форкамера

Кладовая уборочного материала 

Кладовая уборочного инвентаря 

ТПП-30

Венканал

14.2

Венткамера

Вестибюль N1  

Венканал 41.0

 93.1

23.0

и  мешков с ТБО

Венткамера

Серверная 14.2

Щитовая ИБП   АТДП 21.071

Наименование

Обозн. Тип Наименование Кол. Примечания
SC

MDL

SC

ЕТВ

BIOS

ARС

ШПС

PI

K

PI

APM

S

C 2000 СП1

С2000-КДЛ

С2000-КПБ

РИП-12 (исп.01)

С2000-БКИ

 С2000-АСПТ

ШПС

C2000-ПИ

HP 1700-24

С2000-USB

ПЭВМ

Сервер 19""

Блок релейный

Контроллер двухпроводной линии связи

Блок контрольно-пусковой

Резервный источник питания

Блок индикации с клавиатурой

Прибор приёмно-контрольный

Шкаф пожарной сигнализации

Повторитель интерфейса RS-485 с гальванической развязкой
C2000-ПИ

Коммутатор 24 P 19 "

Преобразователь интерфейса

Автоматизированное рабочее место

Сервер

1

6

2

1

1

8

3

1

1

1

1

1

АКБ 4.5Ач (2 шт.)

2 АКБ 17 А/Ч

УГО Обозн. Тип Наименование
APM

ARK

ARK

ARС

BIOPS

BIOS

BIPT

K

MDL

PI

S

SC

SC

USB

ББП

ЕТВ

ЕТВ

ШПС

ПЭВМ

С 2000М

Сигнал 10

 С2000-АСПТ

С2000-БКИ

С2000-БКИ

С2000-ПТ

HP 1700-24

С2000-КДЛ

C2000-ПИ

Сервер 19""

C 2000 СП1

С2000-КПБ

С2000-USB

SKAT-UPS 3000 RACK

SKAT-V.12DC-18 исп.5000

РИП-12 (исп.01)

ШПС

Автоматизированное рабочее место

Пульт контроля и управления

Прибор приемно-контрольный охранно-пожарный

Прибор приёмно-контрольный

Блок индикации с клавиатурой

Блок индикации с клавиатурой

Блок индикации и управления

Коммутатор 24 P 19 "

Контроллер двухпроводной линии связи

Повторитель интерфейса RS-485 с гальванической развязкой
C2000-ПИ

Сервер

Блок релейный

Блок контрольно-пусковой

Преобразователь интерфейса

Блок бесперебойного питания

Источник вторичного электропитания резервированный

Резервный источник питания

Шкаф пожарной сигнализации

С 2000М

К
КДЛ

СП1

КПБ

USB



ББП1

С 2000М ARK1

BIOPS1
BIOPS2
BIOPS3
BIOPS4
BIOPS5

СП1

ЕТВ1

BIPT1
BIPT2

BIOS3
BIOS4

APM1
ШПС4

ШПС6

ШПС5

ШПС4
ШПС5

ARС13
ARС12

ARС11
ARС10

КПБSC3

КПБSC4
ШПС6

КДЛMDL10

ДЛ ОС

PI2
КДЛMDL16

ДЛ АОЗККДЛMDL3

ДЛ АПС
СП1SC2 BIPT3

Магистральный кабель RS485
с отм.4500

Магистральный кабель RS485
на отм.-1.700

КДЛMDL20

Отключение вентиляции

В стойку Inter M сеть громкоговорящего оповещения

В СКУД

Сигнал инжинерным системам

Груз. пл.

План на отм.1100, 0.900,-0.450.

ВОУ Пл
ат
фо
рм
а

Ось съезда

i=0.11

ТПП

План на отм.1100, 0.900,-1.700

Ось первого пути

Ось второго пути

Ось станции Пл
ат
фо
рм
а

Д.
ш.

Д.
ш.

Д.
ш.

Д.
ш.

Ось съезда

i=0.11

ПК
29
 +
78
.0
00

ПК
29
+4
8.
80
0

ПК
29
+0
7.
40
0

ПК
28
 +
80
.0
00

6 7 9 24 25 29 302822151412

i=0.07

i=0.07 i=0.07

12

3

4

5 6 7

8

9 10 11 12 13 14

15

16

17

18

19

20

21
22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

33 34

35

36

37

38

17

НАИМЕНОВАНИЕ
КАТ*
ПОМЕПЛОЩАДЬ

М2 ЩЕ
НИЯ

ПОМ.
N

19

20

21

18

11

13

15

14

12

16

17

6

5

4

8

9

10

7

2

3

1

24

26

25

29

30

28

23

22

31

32

27

36

37

35

34

33

Лестничная клетка

С.У.

Коридор

Венткамера

Электрощитовая

Щитовая СУРСТ

Помещение приема пищи

ДПС

Дежурный поДСП 

Релейная  КПС

Электрощитовая

Венткамера
Помещение для размещения 
поломоечных машин, лестниц, вышек

Грузовая площадка

Служебный мостик

Служебный мостик

Лестничная клетка

Тамбур

Трансформаторный зал ТПП

Распределительный зал ТПП

Лестничная клетка

Коридор

 Аккумуляторная

 Тамбур аккумуляторной

Электрощитовая

Санузел с душевой

Помещ. приема пищи ТПП

Кладовая службы пути 

Служебное помещение

Венткамера

Лестничная клетка

Венткамера  

Служебное помещение

Венткамера

Коридор

Помещение водоподогревателя

Служебное  

ТПП-30

Вестибюль N1.  

Венткамера  

ВОУ

38

УГО Обозн. Тип Наименование
APM

ARK

ARK

ARС

BIOPS

BIOS

BIPT

K

MDL

PI

S

SC

SC

USB

ББП

ЕТВ

ЕТВ

ШПС

ПЭВМ

С 2000М

Сигнал 10

 С2000-АСПТ

С2000-БКИ

С2000-БКИ

С2000-ПТ

HP 1700-24

С2000-КДЛ

C2000-ПИ

Сервер 19""

C 2000 СП1

С2000-КПБ

С2000-USB

SKAT-UPS 3000 RACK

SKAT-V.12DC-18 исп.5000

РИП-12 (исп.01)

ШПС

Автоматизированное рабочее место

Пульт контроля и управления

Прибор приемно-контрольный охранно-пожарный

Прибор приёмно-контрольный

Блок индикации с клавиатурой

Блок индикации с клавиатурой

Блок индикации и управления

Коммутатор 24 P 19 "

Контроллер двухпроводной линии связи

Повторитель интерфейса RS-485 с гальванической развязкой
C2000-ПИ

Сервер

Блок релейный

Блок контрольно-пусковой

Преобразователь интерфейса

Блок бесперебойного питания

Источник вторичного электропитания резервированный

Резервный источник питания

Шкаф пожарной сигнализации

С 2000М

К
КДЛ

СП1

КПБ

USB

Обозн. Тип Наименование Кол. Примечания
MDL

BIPT

SC

SC

ARС

ШПС

PI

APM

BIOS

ЕТВ

BIOPS

ARK

ББП

С2000-КДЛ

С2000-ПТ

C 2000 СП1

С2000-КПБ

 С2000-АСПТ

ШПС

C2000-ПИ

ПЭВМ

С2000-БКИ

SKAT-V.12DC-18 исп.5000

С2000-БКИ

С 2000М

SKAT-UPS 3000 RACK

Контроллер двухпроводной линии связи

Блок индикации и управления

Блок релейный

Блок контрольно-пусковой

Прибор приёмно-контрольный

Шкаф пожарной сигнализации

Повторитель интерфейса RS-485 с гальванической развязкой
C2000-ПИ

Автоматизированное рабочее место

Блок индикации с клавиатурой

Источник вторичного электропитания резервированный

Блок индикации с клавиатурой

Пульт контроля и управления

Блок бесперебойного питания

4

3

2

2

4

3

1

1

2

1

5

1

1

АКБ 4.5Ач (2 шт.)

2 АКБ 17 А/Ч

2 АКБ 40А/ч



ШПС7

ШПС7

ARK1
PI3

Магистральный кабель RS485
с отм.1100

Магистральный кабель RS485
от PI 3 к PI 4

ПК
29
 +
78
.0
00

Д.
ш.Д.
ш.

ПК
29
+4
8.
80
0

План на отм.-1.700

Ось первого пути

Ось второго пути

Л.М

Л.М

Л.М

Кабельный коллектор

25 29 3028

1

3

4

5

8

9

10

5

НАИМЕНОВАНИЕ
КАТ*
ПОМЕПЛОЩАДЬ

М2 ЩЕ
НИЯ

ПОМ.
N

11

6

5

4

8

9

10

7

2

3

1

Лестничная клетка

Венткамера

Насосная

ВОУ

Лестничная клетка

32.4

15.7

Подвал

Кабельный коллектор

Подвал ТПП

4.5

71.8

730.0

6.0

136.4

410.2

Насосная  6.0

15.0Лестничная клетка

 ТПП

Венткамера  

Вестибюль N1.  

Помещение коммуникационного канала

12

26.8

Кабельный коллектор 49.8

УГО Обозн. Тип Наименование
APM

ARK

ARK

ARС

BIOPS

BIOS

BIPT

K

MDL

PI

S

SC

SC

USB

ББП

ЕТВ

ЕТВ

ШПС

ПЭВМ

С 2000М

Сигнал 10

 С2000-АСПТ

С2000-БКИ

С2000-БКИ

С2000-ПТ

HP 1700-24

С2000-КДЛ

C2000-ПИ

Сервер 19""

C 2000 СП1

С2000-КПБ

С2000-USB

SKAT-UPS 3000 RACK

SKAT-V.12DC-18 исп.5000

РИП-12 (исп.01)

ШПС

Автоматизированное рабочее место

Пульт контроля и управления

Прибор приемно-контрольный охранно-пожарный

Прибор приёмно-контрольный

Блок индикации с клавиатурой

Блок индикации с клавиатурой

Блок индикации и управления

Коммутатор 24 P 19 "

Контроллер двухпроводной линии связи

Повторитель интерфейса RS-485 с гальванической развязкой
C2000-ПИ

Сервер

Блок релейный

Блок контрольно-пусковой

Преобразователь интерфейса

Блок бесперебойного питания

Источник вторичного электропитания резервированный

Резервный источник питания

Шкаф пожарной сигнализации

С 2000М

К
КДЛ

СП1

КПБ

USB

Обозн. Тип Наименование Кол. Примечания
ARK

PI

ШПС

Сигнал 10

C2000-ПИ

ШПС

Прибор приемно-контрольный охранно-пожарный

Повторитель интерфейса RS-485 с гальванической развязкой
C2000-ПИ

Шкаф пожарной сигнализации

1

1

1 2 АКБ 17 А/Ч



8

9

12

ШПС14

ШПС11

ШПС11

ШПС14

ARС14

BIOS2
ЕТВ2

КПБSC8

КПБSC6

КДЛMDL13
ДЛ ОСКДЛMDL19
ДЛ АОЗК

КДЛMDL6

КДЛMDL7
ДЛ АПС

ДЛ АПС

Пост полиции

Распределительный зал пешеходного 

Кассовый зал с тамбурами и 

Форкамера

8

7

10

9

12

11

130.3

3.6

Гардеробная

1

4

3

6

5

2

10.0

11.7

Калориферная 38.1

4.6Сервер

14.1Помещение подсчета монет

Билетная и разменная касса 18.6

17

16

19

18

15

20
21

22

23

14

13

24

25

30.0Тепловой пункт

Электрощитовая 17.8

13.0Ремонт и хранение уборочной техники

402.0

Вестибюль N2

Помещение коммуникационного канала 6.3

Венткамера 25.7

Коридор 17.4

перехода

лестничным спуском

Наименование Площадь,
м2

поме-
Номер

щения

Помещение хранения и ремонта  вестибюльных дверей 10.1

Помещение старшего кассира 10.1

Кладовая участка кабельной сети 6.0

Помещение электромеханика 
службы электроснабжения 10.1

Лифт 3.3

и видеонаблюдения
Помещение диспетчера лифта 

9.2

Тамбур для М.Г.Н.

Помещение мастера службы 8.2тоннельных сооружений

4.1

6.7

Помещение коммуникационного канала

Венткамера лифта

10.0

26

27

28

29

30

Венткамера 

18.1

11.3Лестничная клетка

31

Помещение досмотра 39.8

16,5

Венткамера медпункта 17,1

32

33

34

35

36

37

38

39

40

Помещение группы обслуживания 

Кладовая службы сбора доходов 8,7

Кладовая службы тоннельных сооружений 6.0

Кладовая электромеханической службы 6.0

Венткамера

Помещение медпункта

8.2

12.1

17.4Помещение приема пищи и отдыха

С.У.

Помещение начальника станции 13,7

Бригадир службы сбора доходов 8,4
Помещение персонала околотка текущего
содержания тоннельных сооружений 17,0

Кубовая 5,9

Помещение медпункта

подстанций 11,6

Мастерская службы электроснабжения 12.1

15.4Мастерская электромеханической службы41

42

43

44

5.4

Венткамера с.у. 

11.245

Коридор

Электрощитовая

85,7

16.1

49

46

47

участка сантехники
Помещение электромеханика
Кроссовая N2 18.1

17,048

Вестибюль N2
Наименование Площадь,

м2
поме-
Номер

щения

УГО Обозн. Тип Наименование
APM

ARK

ARK

ARС

BIOPS

BIOS

BIPT

K

MDL

PI

S

SC

SC

USB

ББП

ЕТВ

ЕТВ

ШПС

ПЭВМ

С 2000М

Сигнал 10

 С2000-АСПТ

С2000-БКИ

С2000-БКИ

С2000-ПТ

HP 1700-24

С2000-КДЛ

C2000-ПИ

Сервер 19""

C 2000 СП1

С2000-КПБ

С2000-USB

SKAT-UPS 3000 RACK

SKAT-V.12DC-18 исп.5000

РИП-12 (исп.01)

ШПС

Автоматизированное рабочее место

Пульт контроля и управления

Прибор приемно-контрольный охранно-пожарный

Прибор приёмно-контрольный

Блок индикации с клавиатурой

Блок индикации с клавиатурой

Блок индикации и управления

Коммутатор 24 P 19 "

Контроллер двухпроводной линии связи

Повторитель интерфейса RS-485 с гальванической развязкой
C2000-ПИ

Сервер

Блок релейный

Блок контрольно-пусковой

Преобразователь интерфейса

Блок бесперебойного питания

Источник вторичного электропитания резервированный

Резервный источник питания

Шкаф пожарной сигнализации

С 2000М

К
КДЛ

СП1

КПБ

USB

Обозн. Тип Наименование Кол. Примечания
MDL

SC

ШПС

PI

ЕТВ

BIOS

ARС

С2000-КДЛ

С2000-КПБ

ШПС

C2000-ПИ

РИП-12 (исп.01)

С2000-БКИ

 С2000-АСПТ

Контроллер двухпроводной линии связи

Блок контрольно-пусковой

Шкаф пожарной сигнализации

Повторитель интерфейса RS-485 с гальванической развязкой
C2000-ПИ

Резервный источник питания

Блок индикации с клавиатурой

Прибор приёмно-контрольный

9

3

5

2

1

1

7

2 АКБ 17 А/Ч

АКБ 4.5Ач (2 шт.)



План сходаN4 на отм. 71.000, 76.450

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23 24

22

22

1

2

3

4

5

6

7

8
9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20
21

ШПС13

ARС20

ARС19

ARС17

ARС16

ARС15

ШПС12

PI7
ШПС13ШПС12

КПБSC7

КДЛMDL21
ДЛ СОУЭ

КДЛMDL12

ДЛ ОС

КДЛMDL18 ДЛ АОЗК
КДЛMDL5

ДЛ АПС

УГО Обозн. Тип Наименование
APM

ARK

ARK

ARС

BIOPS

BIOS

BIPT

K

MDL

PI

S

SC

SC

USB

ББП

ЕТВ

ЕТВ

ШПС

ПЭВМ

С 2000М

Сигнал 10

 С2000-АСПТ

С2000-БКИ

С2000-БКИ

С2000-ПТ

HP 1700-24

С2000-КДЛ

C2000-ПИ

Сервер 19""

C 2000 СП1

С2000-КПБ

С2000-USB

SKAT-UPS 3000 RACK

SKAT-V.12DC-18 исп.5000

РИП-12 (исп.01)

ШПС

Автоматизированное рабочее место

Пульт контроля и управления

Прибор приемно-контрольный охранно-пожарный

Прибор приёмно-контрольный

Блок индикации с клавиатурой

Блок индикации с клавиатурой

Блок индикации и управления

Коммутатор 24 P 19 "

Контроллер двухпроводной линии связи

Повторитель интерфейса RS-485 с гальванической развязкой
C2000-ПИ

Сервер

Блок релейный

Блок контрольно-пусковой

Преобразователь интерфейса

Блок бесперебойного питания

Источник вторичного электропитания резервированный

Резервный источник питания

Шкаф пожарной сигнализации

С 2000М

К
КДЛ

СП1

КПБ

USB

Обозн. Тип Наименование Кол. Примечания
MDL

SC

ШПС

PI

ЕТВ

BIOS

ARС

С2000-КДЛ

С2000-КПБ

ШПС

C2000-ПИ

РИП-12 (исп.01)

С2000-БКИ

 С2000-АСПТ

Контроллер двухпроводной линии связи

Блок контрольно-пусковой

Шкаф пожарной сигнализации

Повторитель интерфейса RS-485 с гальванической развязкой
C2000-ПИ

Резервный источник питания

Блок индикации с клавиатурой

Прибор приёмно-контрольный

9

3

5

2

1

1

7

2 АКБ 17 А/Ч

АКБ 4.5Ач (2 шт.)



Пл
ат
фо
рм
а

Ось первого пути

Ось второго пути

План на отм. +1,100

2

Ось станции

1 2

3

4
5 6 7

8

9

10
11

12 13 14

15

16

17

18

1920

21

22 23

24

25

26

27

26

ШПС9

ШПС 9

ARС21

КПБSC5

КДЛMDL17
ДЛ АОЗККДЛMDL4

ДЛ АПС

PI5

Магистральный кабель RS485
с отм.-1.700

Магистральный кабель RS485
на отм.4500

Коридор

Электрощитовая

Гардеробная общая женская

Кубовая

Венткамера

21

22

23

17

16

15

14

19

20

18

8

7

10

9

11

С.У. женский

12

13

1

4

3

2

6

5 19.4

82.9

63.5

24.8

Кладовая бригады пути 11.7

Комната для сушки спецодежды

Служебный мостик 25.2

Умывальная женская

Преддушевая женская

Душевая женская

К.Л.Г.Ж.

Гардеробная общая мужская

Умывальная мужская

Преддушевая мужская

Душевая мужская

С.У. мужской

Поплавковая камера 5.3

Вестибюль N2

Наименование Площадь,
м2

поме-
Номер

щения

Венткамера

24

Лифт

Служебный мостик 41.0

3.3

Грузовая площадка 17.9

Помещение водоподогревателя 6.0

11.3Лестничная клетка

Кладовая бригады контактного рельса

25

26

8.0

Служебный мостик27 2.3

УГО Обозн. Тип Наименование
APM

ARK

ARK

ARС

BIOPS

BIOS

BIPT

K

MDL

PI

S

SC

SC

USB

ББП

ЕТВ

ЕТВ

ШПС

ПЭВМ

С 2000М

Сигнал 10

 С2000-АСПТ

С2000-БКИ

С2000-БКИ

С2000-ПТ

HP 1700-24

С2000-КДЛ

C2000-ПИ

Сервер 19""

C 2000 СП1

С2000-КПБ

С2000-USB

SKAT-UPS 3000 RACK

SKAT-V.12DC-18 исп.5000

РИП-12 (исп.01)

ШПС

Автоматизированное рабочее место

Пульт контроля и управления

Прибор приемно-контрольный охранно-пожарный

Прибор приёмно-контрольный

Блок индикации с клавиатурой

Блок индикации с клавиатурой

Блок индикации и управления

Коммутатор 24 P 19 "

Контроллер двухпроводной линии связи

Повторитель интерфейса RS-485 с гальванической развязкой
C2000-ПИ

Сервер

Блок релейный

Блок контрольно-пусковой

Преобразователь интерфейса

Блок бесперебойного питания

Источник вторичного электропитания резервированный

Резервный источник питания

Шкаф пожарной сигнализации

С 2000М

К
КДЛ

СП1

КПБ

USB

Обозн. Тип Наименование Кол. Примечания

PI

MDL

SC

ARС

ШПС

C2000-ПИ

С2000-КДЛ

С2000-КПБ

 С2000-АСПТ

ШПС

Повторитель интерфейса RS-485 с гальванической развязкой
C2000-ПИ

Контроллер двухпроводной линии связи

Блок контрольно-пусковой

Прибор приёмно-контрольный

Шкаф пожарной сигнализации

1

2

1

1

1

АКБ 4.5Ач (2 шт.)

2 АКБ 17 А/Ч



ШПС8

ШПС8

ARK2
PI4

Магистральный кабель RS485
на отм.1100

Ось первого пути

Ось второго пути

План на отм. -1,550

МЛ-1
МЛ-2

Ось станции

Шахта лифта

1

2

3

4

5

УГО Обозн. Тип Наименование
APM

ARK

ARK

ARС

BIOPS

BIOS

BIPT

K

MDL

PI

S

SC

SC

USB

ББП

ЕТВ

ЕТВ

ШПС

ПЭВМ

С 2000М

Сигнал 10

 С2000-АСПТ

С2000-БКИ

С2000-БКИ

С2000-ПТ

HP 1700-24

С2000-КДЛ

C2000-ПИ

Сервер 19""

C 2000 СП1

С2000-КПБ

С2000-USB

SKAT-UPS 3000 RACK

SKAT-V.12DC-18 исп.5000

РИП-12 (исп.01)

ШПС

Автоматизированное рабочее место

Пульт контроля и управления

Прибор приемно-контрольный охранно-пожарный

Прибор приёмно-контрольный

Блок индикации с клавиатурой

Блок индикации с клавиатурой

Блок индикации и управления

Коммутатор 24 P 19 "

Контроллер двухпроводной линии связи

Повторитель интерфейса RS-485 с гальванической развязкой
C2000-ПИ

Сервер

Блок релейный

Блок контрольно-пусковой

Преобразователь интерфейса

Блок бесперебойного питания

Источник вторичного электропитания резервированный

Резервный источник питания

Шкаф пожарной сигнализации

С 2000М

К
КДЛ

СП1

КПБ

USB

Обозн. Тип Наименование Кол. Примечания

PI

ARK

ШПС

C2000-ПИ

Сигнал 10

ШПС

Повторитель интерфейса RS-485 с гальванической развязкой
C2000-ПИ

Прибор приемно-контрольный охранно-пожарный

Шкаф пожарной сигнализации

1

1

1 2 АКБ 17 А/Ч



3
4

5
6DTR

TxD

А
В

7GND

ХТ 1.3

ХТ 1.2

"С2000М"

"С2000-ПИ"

Прибор

RS485  А
RS485  В

RS485  А
RS485  В

0 В

0 В

Прибор

1
2+ Uп

0 В
ХТ 1.1

+ U
0 В

РИП 12(24В)

1
2
3
4

TxD
RxD
+5В

В

ХТ1
+U

GND

GND

GND

А

3
2 В

0В

1 А

ХТ3

ХТ4

ISOLATED ХТ2

3
2
1

R т

жел.

кор.

зел.Компьютер

TxD
GND

СОМ (DB 9М )
2RxD
3
5

Кабель АЦДР.685611.066 для
подключения пульта к компьютеру

Розетка
DB9F

Прибор

RS485  А
RS485  В

RS485  А
RS485  В

0 В

0 В

Прибор

R т

"С2000-ПИ"

1
2
3
4

3
2
1

3
2
1

1
2

TxD
RxD
+5В

В

+U
GND

GND

GND

А

В

0В

А

ХТ1

ХТ3

ХТ4

ХТ2 ISOLATED

Прибор

RS485  А
RS485  В

RS485  А
RS485  В

0 В

0 В

Прибор

R т

1
2

"С2000-ПИ"

Прибор

RS485  А
RS485  В

RS485  А
RS485  В

0 В

0 В

Прибор

1
2
3
4

TxD
RxD
+5В

В

ХТ1
+U

GND

GND

GND

А

3
2 В

0В

1 А

ХТ3

ХТ4

ISOLATED ХТ2

3
2
1

R т

1
2

R т R т

1 - сигнальная линия RS-485 (витая пара);
2 - провод выравнивания потенциалов;
3 - экран (если используется
экранированный кабель).

R
S

48
5 

А
R

S
48

5 
В

Rт

0 
В

Прибор

3

1

2

Прибор Прибор

R
S

48
5 

А
R

S
48

5 
В

0 
В

R
S

48
5 

А
R

S
48

5 
В

0 
В

Rт



Вестибюль № 2 отм. 00

Платформа

Вестибюль №1 отм. 1100

Вестибюль №1 отм. 4500

Вестибюль №1 отм. 00

Вестибюль № 2 отм.4500

Вестибюль № 2 отм.1100

№28
Пост милиции

№7
Электрощитовая
освещения

№9 ДПС

№ 11
Электрощитовая

№ 16 Сход № 4
Электрощитовая

№ 7 Сход № 4 Б
Электрощитовая

№ 13
Пост полиции

№ 46
Электрощитовая

№65
Электрощитовая

№ 16 Сход № 4А

ШПС2

ШПС3

ШПС4

ШПС12

ШПС14

BIOS1

BIOS2

КДЛMDL8

КДЛ MDL9

КДЛMDL10

ДЛ ОС

КДЛMDL12

КДЛMDL13

АР 8
AD8.1 BGB8.2

АР 8
AD8.3 BGL8.5

АР 8
AD8.10

АР 8
AD8.13

BGB8.19

BG
B8

.1.
1

BG
B8

.1.
6

BG
B8

.3
.1

BG
B8

.3
.8

BG
K1

1.4
.1

BG
K1

1.4
.4

BG
B8

.13
.8

BG
B8

.13
.1

BGB9.1
АР 8
AD9.6

АР 8 АР 8
AD9.5AD9.7

BGB9.9

BG
B9

.7
.8

BG
B9

.7
.1

BG
B9

.6
.8

BG
B9

.6
.1

BIOS3
BIOS4

АР 8AD10.1

BGK10.1.1

BGB10.1.6

АР 8
AD11.1

BG
B1

1.1
.1

BG
B1

1.1
.8

АР 8
AD11.2

АР 8
AD11.3BGL11.4

АР 8
AD11.6

АР 8
AD11.13

BGB11.13.1

BGB11.13.2

BGB11.14

АР 8AD12.1

АР 8
AD12.2

АР 8
AD12.3

BG
B1

2.
1.1

BG
B1

2.
1.7

BGB12.2.1
BGB12.3.1

BGB12.3.2

BGB12.3.3

BGB13.1

BG
K1

3.
3.
1

BG
K1

3.
3.
2

BGL13.2
АР 8

AD13.3 BGB13.5

BG
K1

3.
6.
1

АР 8
AD13.6

BG
K1

3.
6.
4

BG
B9

.5
.1

BG
B9

.5
.3

Двухпроводная адресная линия №12
КПСЭнг(A)-FRLS 1x2x0.75

Двухпроводная адресная линия №11
КПСЭнг(A)-FRLS 1x2x0.75

Двухпроводная адресная линия №9
КПСЭнг(A)-FRLS 1x2x0.75

Двухпроводная адресная линия №8
КПСЭнг(A)-FRLS 1x2x0.75

Шлейфы охранной сигнализации
КСПВ 2x0.5

Шлейфы охранной сигнализации
КСПВ 2x0.5

Шлейфы охранной сигнализации
КСПВ 2x0.5

ЕТВ1

ЕТВ2

Приборы двухпроводной адресной линии № 8
Обозн. Тип Наименование Кол. Примечания

AD

BGB

MDL

BGB

BGL

BGK

BGK

С 2000 АР8

ИО 102-20Б2М

С2000-КДЛ

С2000-СМК Эстет

С2000-ИК

ИО 101-5/1 ("Черепаха 1М")

ИО 101-2 (КНФ-1)

Расширитель адресный АР 8

Извещатель охранный точечный магнитоконтактный

Контроллер двухпроводной линии связи

Извещатель охранный магнитоконтактный адресный

Извещатель охранный оптико-электронный адресный

Педаль извещения о нападении

Извещатель охранный ручной точечный электроконтактный

4

22

1

12

3

2

2

Приборы двухпроводной адресной линии № 9
Обозн. Тип Наименование Кол. Примечания

AD

MDL

BGB

BGB

С 2000 АР8

С2000-КДЛ

С2000-СМК Эстет

ИО102-2

Расширитель адресный АР 8

Контроллер двухпроводной линии связи

Извещатель охранный магнитоконтактный адресный

Извещатель магнитоконтактный

3

1

6

19

Приборы двухпроводной адресной линии № 10
Обозн. Тип Наименование Кол. Примечания

AD

MDL

BIOS

BGK

BGK

BGB

С 2000 АР8

С2000-КДЛ

С2000-БКИ

ИО 101-5/1 ("Черепаха 1М")

ИО 101-2 (КНФ-1)

ИО 102-20Б2М

Расширитель адресный АР 8

Контроллер двухпроводной линии связи

Блок индикации с клавиатурой

Педаль извещения о нападении

Извещатель охранный ручной точечный электроконтактный

Извещатель охранный точечный магнитоконтактный

1

1

2

2

2

2

Приборы двухпроводной адресной линии № 11
Обозн. Тип Наименование Кол. Примечания

AD

MDL

BGB

BIOS

BGL

BGK

BGK

BGB

BGB

С 2000 АР8

С2000-КДЛ

С2000-СМК Эстет

С2000-БКИ

С2000-ИК

ИО 101-5/1 ("Черепаха 1М")

ИО 101-2 (КНФ-1)

ИО 102-20Б2М

ИО102-2

Расширитель адресный АР 8

Контроллер двухпроводной линии связи

Извещатель охранный магнитоконтактный адресный

Блок индикации с клавиатурой

Извещатель охранный оптико-электронный адресный

Педаль извещения о нападении

Извещатель охранный ручной точечный электроконтактный

Извещатель охранный точечный магнитоконтактный

Извещатель магнитоконтактный

5

1

6

1

3

2

2

9

8

Приборы двухпроводной адресной линии № 12
Обозн. Тип Наименование Кол. Примечания

AD

BGB

MDL

С 2000 АР8

ИО 102-20Б2М

С2000-КДЛ

Расширитель адресный АР 8

Извещатель охранный точечный магнитоконтактный

Контроллер двухпроводной линии связи

3

11

1

Приборы двухпроводной адресной линии № 13
Обозн. Тип Наименование Кол. Примечания
MDL

AD

BGL

BGK

BGK

BGB

С2000-КДЛ

С 2000 АР8

С2000-ИК

ИО 101-5/1 ("Черепаха 1М")

ИО 101-2 (КНФ-1)

С2000-СМК Эстет

Контроллер двухпроводной линии связи

Расширитель адресный АР 8

Извещатель охранный оптико-электронный адресный

Педаль извещения о нападении

Извещатель охранный ручной точечный электроконтактный

Извещатель охранный магнитоконтактный адресный

1

2

1

3

3

5

УГО Обозн. Тип Наименование
AD

BGB

BGB

BGB

BGK

BGK

BGL

BIOS

MDL

ЕТВ

С 2000 АР8

ИО 102-20Б2М

ИО102-2

С2000-СМК Эстет

ИО 101-2 (КНФ-1)

ИО 101-5/1 ("Черепаха 1М")

С2000-ИК

С2000-БКИ

С2000-КДЛ

РИП-12 (исп.01)

Расширитель адресный АР 8

Извещатель охранный точечный магнитоконтактный

Извещатель магнитоконтактный

Извещатель охранный магнитоконтактный адресный

Извещатель охранный ручной точечный электроконтактный

Педаль извещения о нападении

Извещатель охранный оптико-электронный адресный

Блок индикации с клавиатурой

Контроллер двухпроводной линии связи

Резервный источник питания

АР 8

КДЛ



BGB9.5.2

BGB9.5.3

BGB9.5.1

BGB9.6.8

BGB9.6.7

BGB9.6.6

BGB9.6.5

BGB9.6.4BG
B9

.6
.2

BG
B9

.6
.3

BG
B9

.6
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BG
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.7
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BG
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BG
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BG
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.2
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.7
.1

BGB8.16

BGB8.17

BGB8.18

BGB8.15
BGB8.14

BGB8.19

BG
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1

BG
B8

.1.
2

BG
B8

.1.
3

BG
B8

.1.
4

BG
B8

.1.
5

BG
B8

.1.
6

BGB8.13.7
BGB8.13.6

BGB8.13.5
BGB8.13.4

BGB8.13.3
BGB8.13.2

BGB8.2

BGB8.12

BGB9.4

BGK11.4.2

BGK11.4.1

BGL8.7

BGK11.4.4

АР 8

BGK11.4.3

BGL8.9

BGB8.11 AD8.10

BGB8.4

BGB8.6

BGB8.3.1 BGB8.3.2 BGB8.3.3 BGB8.3.4 BGB8.3.5

BGB8.3.6

BGB8.3.7

BGB8.3.8

BGB8.13.8

BGL8.5

BGB8.8

АР 8AD8.1

АР 8 AD8.3

АР 8

AD8.13

АР 8 AD9.6

ШПС2ШПС2

ШПС3

КДЛMDL8

КДЛMDL9

АР 8

АР 8 AD9.5

AD9.7

BGB9.2

BGB9.3

BGB9.1

BGB9.8BGB9.9

ДЛ8.14

ДЛ8.20

ДЛ8.19

ДЛ
8.
18

ДЛ
8.
17

ДЛ8.16

ДЛ8.1 ДЛ8.2

ДЛ8.4ДЛ8.3

ДЛ8.13
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ДЛ
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8.
10
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ДЛ9.9
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91011

12131415
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1771

9

BGB8.13.7
BGB8.13.6

BGB8.13.5
BGB8.13.4

BGB8.13.3
BGB8.13.2

BGB8.13.8

BGB8.13.1

АР 8

AD8.13

ДЛ8.14

ДЛ8.13

КМ
К

13/1

Д.
ш.

18

30

31

32

33

1

2

3

4

5

6

7

8

9

НАИМЕНОВАНИЕ ПЛОЩАДЬ
М2ПОМ.

N

19

20

21

18

11

13

15

14

12

16

17

10

24

26

25

29

30

28

23

22

31

32

27

42

41

39

40

38

36

37

35

34

33

6

5

4

8

9

7

2

3

1

1 2 3

Щитовая СБП
Кроссовая

Радиоузел

Релейная АТДП,АБ,ВУ

ЛАЦ

С.У.

Электрощитовая и щитовая освещения

Венткамера

Релейная  АУП

Тамбур

28.8

 51.1

 34.6

 112.1

44.7Помещение досмотра

15.7Электрощитовая

Помещение коммуникационного канала 5.2

Тепловой пункт  24.8

Венткамера 34.5

8.3

Пост полиции

17.3

Кубовая 6.3

Помещение приема пищи

10.0

Коридор 14.2

23.55

Помещение водомерного узла 49.3

7.6

15.8Лестничная клетка

Помещение персонала бригады
дистанции движения

20.3

 16.6

Персонал околотка пути

Помещение дорожного мастера  9.8

55

56

45

46

48

50

49

53

52

54

51

47

43

44

57

58

59

60

61

69

70

64

63

67

66

68

65

 Участок обслуживания ПОНАБ

Венткамера трансформаторного и 
распределительного залов ТПП

Комната уборщицы  

Мастерская АТДП
КладоваяАТДП

62

 Участок АТДП

14.8

10.3

 5.7

41.8

 10.0
8.0

20.6

15.0Лестничная клетка

Мастерская слесарнаяТПП 
Помещение оперативного персонала ТПП 

Помещение ремонтного персонала ТПП 

Кладовая ТПП 8.0

 18.3

 10.5

15.1

11.3С.У.

Венткамера с.у. 

Венткамера

9.6

16.3

 2.0Тамбур

Венткамера аккумуляторной

Электрощитовая

Венткамера

Лестничная клетка 15.0

13.6Лестничная клетка

 24.6

 18.0

12.8

31.6

 6.3

32.9

Помещ подсчета монет

Касса

Сервер

Гардероб

22.5

 5.2

15.0

Коридор 82.9

13.2

 27.7

896.1

 31.6

12.6

Венткамера распределительного зала ТПП 33.2

Коридор 14.2

Кладовая ремонта и хранения уборочной  
  техники 13.0

персонала станции

Калориферная с форкамерой

Коридор

Венткамера

19.0

Электрощитовая 24.8

Калориферная 25.3

Коридор

Вентшахта

58.8

Коридор

9.8

69.2

2.9

40.0

Форкамера

Кладовая уборочного материала 

Кладовая уборочного инвентаря 

ТПП-30

Венканал

14.2

Венткамера

Вестибюль N1  

Венканал 41.0

 93.1

23.0

и  мешков с ТБО

Венткамера

Серверная 14.2

Щитовая ИБП   АТДП 21.071

Наименование

Обозн. Тип Наименование Кол. Примечания
AD

MDL

BGB

BGL

BGB

BGK

BGK

BGB

С 2000 АР8

С2000-КДЛ

С2000-СМК Эстет

С2000-ИК

ИО 102-20Б2М

ИО 101-5/1 ("Черепаха 1М")

ИО 101-2 (КНФ-1)

ИО102-2

Расширитель адресный АР 8

Контроллер двухпроводной линии связи

Извещатель охранный магнитоконтактный адресный

Извещатель охранный оптико-электронный адресный

Извещатель охранный точечный магнитоконтактный

Педаль извещения о нападении

Извещатель охранный ручной точечный электроконтактный

Извещатель магнитоконтактный

7

2

18

3

22

2

2

19

УГО Обозн. Тип Наименование
AD

BGB

BGB

BGB

BGK

BGK

BGL

BIOS

MDL

ЕТВ

С 2000 АР8

ИО 102-20Б2М

ИО102-2

С2000-СМК Эстет

ИО 101-2 (КНФ-1)

ИО 101-5/1 ("Черепаха 1М")

С2000-ИК

С2000-БКИ

С2000-КДЛ

РИП-12 (исп.01)

Расширитель адресный АР 8

Извещатель охранный точечный магнитоконтактный

Извещатель магнитоконтактный

Извещатель охранный магнитоконтактный адресный

Извещатель охранный ручной точечный электроконтактный

Педаль извещения о нападении

Извещатель охранный оптико-электронный адресный

Блок индикации с клавиатурой

Контроллер двухпроводной линии связи

Резервный источник питания

АР 8

КДЛ



Груз. пл.

План на отм.1100, 0.900,-0.450.

ВОУ Пл
ат
фо
рм
а

Ось съезда

i=0.11

ТПП

План на отм.1100, 0.900,-1.700

Ось первого пути

Ось второго пути

Ось станции Пл
ат
фо
рм
а

Д.
ш.

Д.
ш.

Д.
ш.

Д.
ш.

Ось съезда

i=0.11

ПК
29
 +
78
.0
00

ПК
29
+4
8.
80
0

ПК
29
+0
7.
40
0

ПК
28
 +
80
.0
00

6 7 9 24 25 29 302822151412

i=0.07

i=0.07 i=0.07

12

3

4

5 6 7

8

9 10 11 12 13 14

15

16

17

18

19

20

21
22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

33 34

35

36

37

38

17
BGB10.1.5

BGB10.1.6

BGK10.1.2
BGK10.1.3

BIOS3
BIOS4

ШПС4

КДЛMDL10
АР 8AD10.1 BGK10.1.1

BGK10.1.4

НАИМЕНОВАНИЕ
КАТ*
ПОМЕПЛОЩАДЬ

М2 ЩЕ
НИЯ

ПОМ.
N

19

20

21

18

11

13

15

14

12

16

17

6

5

4

8

9

10

7

2

3

1

24

26

25

29

30

28

23

22

31

32

27

36

37

35

34

33

Лестничная клетка

С.У.

Коридор

Венткамера

Электрощитовая

Щитовая СУРСТ

Помещение приема пищи

ДПС

Дежурный поДСП 

Релейная  КПС

Электрощитовая

Венткамера
Помещение для размещения 
поломоечных машин, лестниц, вышек

Грузовая площадка

Служебный мостик

Служебный мостик

Лестничная клетка

Тамбур

Трансформаторный зал ТПП

Распределительный зал ТПП

Лестничная клетка

Коридор

 Аккумуляторная

 Тамбур аккумуляторной

Электрощитовая

Санузел с душевой

Помещ. приема пищи ТПП

Кладовая службы пути 

Служебное помещение

Венткамера

Лестничная клетка

Венткамера  

Служебное помещение

Венткамера

Коридор

Помещение водоподогревателя

Служебное  

ТПП-30

Вестибюль N1.  

Венткамера  

ВОУ

38

УГО Обозн. Тип Наименование
AD

BGB

BGB

BGB

BGK

BGK

BGL

BIOS

MDL

ЕТВ

С 2000 АР8

ИО 102-20Б2М

ИО102-2

С2000-СМК Эстет

ИО 101-2 (КНФ-1)

ИО 101-5/1 ("Черепаха 1М")

С2000-ИК

С2000-БКИ

С2000-КДЛ

РИП-12 (исп.01)

Расширитель адресный АР 8

Извещатель охранный точечный магнитоконтактный

Извещатель магнитоконтактный

Извещатель охранный магнитоконтактный адресный

Извещатель охранный ручной точечный электроконтактный

Педаль извещения о нападении

Извещатель охранный оптико-электронный адресный

Блок индикации с клавиатурой

Контроллер двухпроводной линии связи

Резервный источник питания

АР 8

КДЛ

Обозн. Тип Наименование Кол. Примечания
AD

MDL

BIOS

BGK

BGK

BGB

С 2000 АР8

С2000-КДЛ

С2000-БКИ

ИО 101-5/1 ("Черепаха 1М")

ИО 101-2 (КНФ-1)

ИО 102-20Б2М

Расширитель адресный АР 8

Контроллер двухпроводной линии связи

Блок индикации с клавиатурой

Педаль извещения о нападении

Извещатель охранный ручной точечный электроконтактный

Извещатель охранный точечный магнитоконтактный

1

1

2

2

2

2



BGB11.12 BGB11.11

BGK11.6.3
BGK11.6.4

BGL11.7 АР 8

BGL11.4

AD11.6

BGB11.2.4

BGB11.2.3

BGB11.2.2

BGB11.2.1

BGB11.3.2

BGB11.3.4

BGB11.3.5

BGB11.3.3

BGK13.6.4
BGK13.6.3

BGK13.6.2
BGK13.6.1

BGK13.3.1
BGK13.3.2

BGL13.2

BGK11.6.2
BGK11.6.1

BIOS1

BGB12.1.1

АР 8

AD13.3

АР 8

AD13.6

BGB11.14

АР 8AD11.2

АР 8
AD11.1

ШПС10 ШПС14

КДЛMDL11 КДЛMDL13

АР 8AD11.3

АР 8
AD11.13

Кабель КСПВ 2х0.5
на отм.1100

BGB11.8

ДЛ13.1

ДЛ11.15

8

9

12

Пост полиции

Распределительный зал пешеходного 

Кассовый зал с тамбурами и 

Форкамера

8

7

10

9

12

11

130.3

3.6

Гардеробная

1

4

3

6

5

2

10.0

11.7

Калориферная 38.1

4.6Сервер

14.1Помещение подсчета монет

Билетная и разменная касса 18.6

17

16

19

18

15

20
21

22

23

14

13

24

25

30.0Тепловой пункт

Электрощитовая 17.8

13.0Ремонт и хранение уборочной техники

402.0

Вестибюль N2

Помещение коммуникационного канала 6.3

Венткамера 25.7

Коридор 17.4

перехода

лестничным спуском

Наименование Площадь,
м2

поме-
Номер

щения

Помещение хранения и ремонта  вестибюльных дверей 10.1

Помещение старшего кассира 10.1

Кладовая участка кабельной сети 6.0

Помещение электромеханика 
службы электроснабжения 10.1

Лифт 3.3

и видеонаблюдения
Помещение диспетчера лифта 

9.2

Тамбур для М.Г.Н.

Помещение мастера службы 8.2тоннельных сооружений

4.1

6.7

Помещение коммуникационного канала

Венткамера лифта

10.0

26

27

28

29

30

Венткамера 

18.1

11.3Лестничная клетка

31

Помещение досмотра 39.8

16,5

Венткамера медпункта 17,1

32

33

34

35

36

37

38

39

40

Помещение группы обслуживания 

Кладовая службы сбора доходов 8,7

Кладовая службы тоннельных сооружений 6.0

Кладовая электромеханической службы 6.0

Венткамера

Помещение медпункта

8.2

12.1

17.4Помещение приема пищи и отдыха

С.У.

Помещение начальника станции 13,7

Бригадир службы сбора доходов 8,4
Помещение персонала околотка текущего
содержания тоннельных сооружений 17,0

Кубовая 5,9

Помещение медпункта

подстанций 11,6

Мастерская службы электроснабжения 12.1

15.4Мастерская электромеханической службы41

42

43

44

5.4

Венткамера с.у. 

11.245

Коридор

Электрощитовая

85,7

16.1

49

46

47

участка сантехники
Помещение электромеханика
Кроссовая N2 18.1

17,048

Вестибюль N2
Наименование Площадь,

м2
поме-
Номер

щения

УГО Обозн. Тип Наименование
AD

BGB

BGB

BGB

BGK

BGK

BGL

BIOS

MDL

ЕТВ

С 2000 АР8

ИО 102-20Б2М

ИО102-2

С2000-СМК Эстет

ИО 101-2 (КНФ-1)

ИО 101-5/1 ("Черепаха 1М")

С2000-ИК

С2000-БКИ

С2000-КДЛ

РИП-12 (исп.01)

Расширитель адресный АР 8

Извещатель охранный точечный магнитоконтактный

Извещатель магнитоконтактный

Извещатель охранный магнитоконтактный адресный

Извещатель охранный ручной точечный электроконтактный

Педаль извещения о нападении

Извещатель охранный оптико-электронный адресный

Блок индикации с клавиатурой

Контроллер двухпроводной линии связи

Резервный источник питания

АР 8

КДЛ

Обозн. Тип Наименование Кол. Примечания
AD

MDL

BGB

BGB

BIOS

BGL

BGK

BGK

BGB

С 2000 АР8

С2000-КДЛ

С2000-СМК Эстет

ИО 102-20Б2М

С2000-БКИ

С2000-ИК

ИО 101-5/1 ("Черепаха 1М")

ИО 101-2 (КНФ-1)

ИО102-2

Расширитель адресный АР 8

Контроллер двухпроводной линии связи

Извещатель охранный магнитоконтактный адресный

Извещатель охранный точечный магнитоконтактный

Блок индикации с клавиатурой

Извещатель охранный оптико-электронный адресный

Педаль извещения о нападении

Извещатель охранный ручной точечный электроконтактный

Извещатель магнитоконтактный

10

3

11

20

1

4

5

5

8



План сходаN4 на отм. 71.000, 76.450

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23 24

22

22

1

2

3

4

5

6

7

8
9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20
21

BGB12.1.1

BGB12.1.2

BGB12.1.3

BGB12.1.4

BGB12.1.5

BGB12.1.6

BGB12.1.7

BGB12.2.1

BGB12.3.1
BGB12.3.2

BGB12.3.3

АР 8

AD12.3

АР 8

AD12.2

ШПС12

КДЛMDL12
АР 8AD12.1

ДЛ12.3
ДЛ12.1

ДЛ
12.
2

УГО Обозн. Тип Наименование
AD

BGB

BGB

BGB

BGK

BGK

BGL

BIOS

MDL

ЕТВ

С 2000 АР8

ИО 102-20Б2М

ИО102-2

С2000-СМК Эстет

ИО 101-2 (КНФ-1)

ИО 101-5/1 ("Черепаха 1М")

С2000-ИК

С2000-БКИ

С2000-КДЛ

РИП-12 (исп.01)

Расширитель адресный АР 8

Извещатель охранный точечный магнитоконтактный

Извещатель магнитоконтактный

Извещатель охранный магнитоконтактный адресный

Извещатель охранный ручной точечный электроконтактный

Педаль извещения о нападении

Извещатель охранный оптико-электронный адресный

Блок индикации с клавиатурой

Контроллер двухпроводной линии связи

Резервный источник питания

АР 8

КДЛ

Обозн. Тип Наименование Кол. Примечания
AD

MDL

BGB

BGB

BIOS

BGL

BGK

BGK

BGB

С 2000 АР8

С2000-КДЛ

С2000-СМК Эстет

ИО 102-20Б2М

С2000-БКИ

С2000-ИК

ИО 101-5/1 ("Черепаха 1М")

ИО 101-2 (КНФ-1)

ИО102-2

Расширитель адресный АР 8

Контроллер двухпроводной линии связи

Извещатель охранный магнитоконтактный адресный

Извещатель охранный точечный магнитоконтактный

Блок индикации с клавиатурой

Извещатель охранный оптико-электронный адресный

Педаль извещения о нападении

Извещатель охранный ручной точечный электроконтактный

Извещатель магнитоконтактный

10

3

11

20

1

4

5

5

8



BGB11.13.1

BGB11.13.2

Кабель КСПВ 2х0.5
c отм.4500

Пл
ат
фо
рм
а

Ось первого пути

Ось второго пути

План на отм. +1,100

2

Ось станции

1 2

3

4
5 6 7

8

9

10
11

12 13 14

15

16

17

18

1920

21

22 23

24

25

26

27

26

Коридор

Электрощитовая

Гардеробная общая женская

Кубовая

Венткамера

21

22

23

17

16

15

14

19

20

18

8

7

10

9

11

С.У. женский

12

13

1

4

3

2

6

5 19.4

82.9

63.5

24.8

Кладовая бригады пути 11.7

Комната для сушки спецодежды

Служебный мостик 25.2

Умывальная женская

Преддушевая женская

Душевая женская

К.Л.Г.Ж.

Гардеробная общая мужская

Умывальная мужская

Преддушевая мужская

Душевая мужская

С.У. мужской

Поплавковая камера 5.3

Вестибюль N2

Наименование Площадь,
м2

поме-
Номер

щения

Венткамера

24

Лифт

Служебный мостик 41.0

3.3

Грузовая площадка 17.9

Помещение водоподогревателя 6.0

11.3Лестничная клетка

Кладовая бригады контактного рельса

25

26

8.0

Служебный мостик27 2.3

УГО Обозн. Тип Наименование
AD

BGB

BGB

BGB

BGK

BGK

BGL

BIOS

MDL

ЕТВ

С 2000 АР8

ИО 102-20Б2М

ИО102-2

С2000-СМК Эстет

ИО 101-2 (КНФ-1)

ИО 101-5/1 ("Черепаха 1М")

С2000-ИК

С2000-БКИ

С2000-КДЛ

РИП-12 (исп.01)

Расширитель адресный АР 8

Извещатель охранный точечный магнитоконтактный

Извещатель магнитоконтактный

Извещатель охранный магнитоконтактный адресный

Извещатель охранный ручной точечный электроконтактный

Педаль извещения о нападении

Извещатель охранный оптико-электронный адресный

Блок индикации с клавиатурой

Контроллер двухпроводной линии связи

Резервный источник питания

АР 8

КДЛ Обозн. Тип Наименование Кол. Примечания
BGB ИО 102-20Б2М Извещатель охранный точечный магнитоконтактный 2



А1
В1
А2
В2

+12В
-12В

1
2

+12В
-12В

+12В
-12В
+12В
-12В

+12В
-12В
+12В
-12В

К1
К2

А3
В3
А4
В4
А5
В5
А6
В60Вi

Аi
Вi

3
4

1
2

3
4

1
2

3
4

1
2

3
4

1
2

3

5
6

7
8

9
10

11 1213
14

+12В
-12В

1
2

К1
К2
А
В

0Вi

Аi
Вi

1
2

3

АКБ1 -
АКБ2 +
АКБ2 -

АКБ1 +

РИП -
РИП +1

2

ХТ2.1

ХТ1.1

ХТ2.2

1

2
3

4
1

2
3

4

ХТ3.1

Х
Т4.1

ХТ7.1

Х
Т6.1

Х
Т5.1

1

4
2

3
4

1

ХТ1

ХТ2

ХN4
ХN5

ХN1
ХN2
ХN3

N
L

Р

ХТ1

плата
"РИП-12 RS"

ШПС 1 "С2000-АР8"

+КЦ1
-КЦ1

5
6

7
8

9
10

11
12

13
14

+КЦ2
-КЦ2

+КЦ3
-КЦ3

+КЦ4
-КЦ4

+КЦ5
-КЦ5

- ДПЛС
+ ДПЛС

15
16

+КЦ6
-КЦ6

+КЦ7
-КЦ7

+КЦ8
-КЦ8

XT1.1

XT1.2

XT1.3

XT1.4

XT1.5

XT1.6

XT1.7

XT1.8

XT1.9

3
4

1
2

17
18

R1 - оконечный резистор MF 1/4 - 10К +/- 5%;

1
2

NC
COM

R1

КСПВ4х0,5

Rок

И3И4

"С2000-КДЛ"/1

D0

D1

7
8
9

10

5
6

LEDG
LEDR

BEEP

GND

ХТ1.1
1
2 + U1

GND

RS485 A
RS485 B

3
4

11
12

+ U2
GND

ДПЛС2 +
ДПЛС2 -

ДПЛС1 - 2
3
4

ХТ2

ХТ1.2

ДПЛС1+ 1

ХТ1 ХТ2
+ДПЛС
- ДПЛС

+ДПЛС
- ДПЛС

+ДПЛС
- ДПЛС

+ДПЛС
- ДПЛС

"БРИЗ"

КПСЭнг(A)-FRLS 1х2х0,75

"С2000-АР2"

Д
П

ЛС
 -

Д
П

ЛС
 +

Д
П

ЛС
 -

Д
П

ЛС
 +

КЦ
1 

-

КЦ
1 

+

КЦ
2 

+

КЦ
2 

-

XT2

XT1

И3 - охранные извещатели с нормально - замкнутыми контактами ;
И4 - охранные извещатели с нормально - разомкнутыми контактами .

Rок - оконечный резистор 10К;

1
2 ДПЛС +

ДПЛС -
1
2
3
4 ДПЛС +

ДПЛС -

С2000-ИК

ДПЛС +
ДПЛС -

1
2 ДПЛС +

ДПЛС -

ВВГнг-FRLS3x1.5

КИПвЭВнг(А)-LS 2×2×0.78
к С2000 ПИ

КИПвЭВнг(А)-LS 2×2×0.78

к приборам Интерфейса RS-485



 
 
 
 
 
 
 
 
 

      СМВ-3-ТКР-САЗ,СО       
      Продление  Сормовско- Мещерской линии метрополитена в Нижнем Новгороде  

от ст. «Московская» до ст. «Волга».  
1 этап – Продление линии метрополитена от станции «Московская»  

до станции   «Стрелка», г. Нижний  Новгород 
      

Изм. 
 

Кол.уч. Лист 
 

№ док. Подп. Дата 
    Система антитеррористической 

защиты Система охранной 
сигнализации. 

 Интерфейс RS485 

Стадия Лист Листов 
    

П 1 2 ГИП Гнездина   

Разработал Демидов   

Спецификация ООО"Юнидеф-Проект" Проверил Лаптев   
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Позиция Наименование и техническая характеристика 

Тип, марка, обозначение 
документа, опросного листа 

Код 
оборудования, 

изделия, 
материала 

Завод-изготовитель 
Единица 
изме-
рения 

Коли-
чество 

Масса 
единицы, кг Примечание 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

 Программное обеспечение        

         

1.  Сервер ОБД «Орион Про»   Болид компл. 1   

2.  Администратор БД «Орион Про»   Болид компл. 1   

3.  Оперативная задача «Орион Про»исп 1024   Болид компл. 1   

4.  Модуль монитор «Орион Про»   Болид компл. 2   

5.  OPC сервер для АРМ «Орион Про»    компл. 1   

6.  Операционная система Windows 2008 Server  ООО Microsoft компл. 1   

7.  Операционная система Windows  ХР  ООО Microsoft компл. 2   

 Оборудование        

8.  Сервер АОПС HP Proliant DL 380 G7  Hewlett-Packard шт. 1   

9.  Автоматизированное рабочее место ПЭВМ   шт. 2   

10.  Коммутатор 24 P 19 " HP 1700-24  НР шт. 1   

11.  Блок бесперебойного питания SKAT-UPS 3000 RACK  Бастион шт. 1   

12.  Преобразователь интерфейса С 2000 ПИ  Болид шт. 7   

13.  Преобразователь интерфейса C2000-USB  Болид шт. 1   

14.  19" Серверный шкаф TSC TSC-2761-GR-RALXXXX  Hyperline компл. 1   

15.  Металлический кабельный организатор, металлическая 
панель толщиной 1,6 мм 

CM-1U-V3H2-ML  Hyperline компл. 1   

16.  Патч-панель 19", 24 порта RJ–45, категория 5e PP2-19-24-8P8C-C5e-110D  Hyperline компл. 1   

17.  Пульт контроля и управления С 2000М  Болид шт. 1   

18.  Источник вторичного электропитания резервированный SKAT-V.12DC-18 исп.5000  Бастион шт. 1   

19.  Аккумулятор герметичный свинцово-кислотный 12 В, 40 Ач  Аккумуляторы 
(Тайвань) шт. 2   

20.  Блок релейный C 2000 СП1  Болид шт. 2   
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Позиция Наименование и техническая характеристика 

Тип, марка, обозначение 
документа, опросного листа 

Код 
оборудования, 

изделия, 
материала 

Завод-изготовитель 
Единица 
изме-
рения 

Коли-
чество 

Масса 
единицы, кг Примечание 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

21.  Шкаф пожарной сигнализации ШПС-14  Болид шт. 14   

22.  Аккумуляторная батарея АКБ 17 А/Ч   шт. 28   

 Кабель        

23.  Двухпроводная магистраль RS 485 локальной ИСО ОРИОН КИПвЭВнг(А)-LS 2х2х0.78  Спецкабель м. 1274   

 Материалы        

24.  Рукав гибкий металлический оцинкованный Металлорукав-18  Промрукав м 4000   

25.  Скоба для крепления рукава гибкого металлического    Промрукав шт. 4000   

26.  Кабель-канал одноканальный с гибкой крышкой 65 мм DLP 105x50 мм 10429 LegranD м. 40   

27.  Перегородка Разделительная  105 82 LegranD м. 40   

28.  Накладка на стык профиля  106 96 LegranD шт. 12   

29.  Накладка на стык крышек  108 01 LegranD шт. 6   

30.  Угол внутренний, переменный от 80° до 100  106 05 LegranD шт. 3   

31.  Угол плоский 90°  107 86 LegranD шт. 2   

32.  Заглушка торцевая  107 00 LegranD шт. 2   

33.  Отвод с переходом на кабель-канал        

34.  шириной 80 мм  107 39 LegranD шт. 1   

35.  Короб для прокладки кабеля (кабель-канал) 22/1x10 
одноканальный 

 00317 ДКС м. 4000   

36.  Кабельная стяжка (хомут) нейлоновая, неоткрываемая под 
винт 

3,6х150 мм  Rexant упак. 100   

37.  Проходные клеммные зажимы CBC.2/GR  ДКС шт. 600   

38.  Самоклеющиеся маркеры WMB-1  Hyperline шт. 500   

39.  Самоклеющиеся маркеры WMB-2  Hyperline шт. 500   

40.  Самоклеющиеся маркеры WMB-3  Hyperline шт. 500   

41.  Маркеры (клипсы) для кабеля защелкивающиеся MA-67-R  Hyperline упак. 500   

42.  Трубки из терморасширяющейся резины "СтопОгонь" СОН 
16/3 

   шт. 1000   
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 

      СМВ-3-ТКР-САЗ,СО       
      Продление  Сормовско- Мещерской линии метрополитена в Нижнем Новгороде  

от ст. «Московская» до ст. «Волга».  
1 этап – Продление линии метрополитена от станции «Московская»  

до станции   «Стрелка», г. Нижний  Новгород 
      

Изм. 
 

Кол.уч. Лист 
 

№ док. Подп. Дата 
    Система антитеррористической 

защиты Система охранной 
сигнализации 

Стадия Лист Листов 
    

П 1 2 ГИП Гнездина   

Разработал Демидов   

Спецификация ООО"Юнидеф-Проект" Проверил Лаптев   
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Позиция Наименование и техническая характеристика 

Тип, марка, обозначение 
документа, опросного листа 

Код 
оборудования, 

изделия, 
материала 

Завод-изготовитель 
Единица 
изме-
рения 

Коли-
чество 

Масса 
единицы, кг Примечание 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

 Оборудование        

1.  Расширитель адресный АР 8 С 2000 АР8  Болид шт. 18  ЗИП10% 

2.  Контроллер двухпроводной линии связи С2000-КДЛ  Болид шт. 6  ЗИП10% 

3.  Извещатель охранный магнитоконтактный адресный  С2000-СМК Эстет  БОЛИД шт. 29  ЗИП10% 

4.  Извещатель охранный точечный магнитоконтактный ИО 102-20Б2М  КСС шт. 46  ЗИП10% 

5.  Блок индикации с клавиатурой С2000-БКИ  Болид шт. 4  ЗИП10% 

6.  Извещатель охранный оптико-электронный адресный С2000-ИК  Болид шт. 7  ЗИП10% 

7.  Педаль извещения о нападении ИО 101-5/1 ("Черепаха 1М")  Магнито-Контакт шт. 9  ЗИП10% 

8.  Извещатель охранный ручной точечный 
электроконтактный 

ИО 101-2 (КНФ-1)  НИЦ "Охрана" шт. 9 
 ЗИП10% 

9.  Извещатель магнитоконтактный ИО102-2  РЗМКП шт. 27  ЗИП10% 

         

 Кабель        

10.  Кабель для систем ОПС и СОУЭ огнестойкий, не 
поддерживающий горения, экранированный 

КПСЭнг(А)-FRLS 1х2х0,75  Спецкабель м. 1158   

11.  Кабель для монтажа систем сигнализации КСПВ 2х0,5  Паритет м. 1065   

 Материалы        

12.  Рукав гибкий металлический оцинкованный Металлорукав-18  Промрукав м 4000   

13.  Скоба для крепления рукава гибкого металлического    Промрукав шт. 4000   

14.  Кабель-канал одноканальный с гибкой крышкой 65 мм DLP 105x50 мм 10429 LegranD м. 40   

15.  Перегородка Разделительная  105 82 LegranD м. 40   

16.  Накладка на стык профиля  106 96 LegranD шт. 12   

17.  Накладка на стык крышек  108 01 LegranD шт. 6   

18.  Угол внутренний, переменный от 80° до 100  106 05 LegranD шт. 3   
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Позиция Наименование и техническая характеристика 

Тип, марка, обозначение 
документа, опросного листа 

Код 
оборудования, 

изделия, 
материала 

Завод-изготовитель 
Единица 
изме-
рения 

Коли-
чество 

Масса 
единицы, кг Примечание 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

19.  Угол плоский 90°  107 86 LegranD шт. 2   

20.  Заглушка торцевая  107 00 LegranD шт. 2   

21.  Отвод с переходом на кабель-канал        

22.  шириной 80 мм  107 39 LegranD шт. 1   

23.  Короб для прокладки кабеля (кабель-канал) 22/1x10 
одноканальный 

 00317 ДКС м. 4000   

24.  Кабельная стяжка (хомут) нейлоновая, неоткрываемая под 
винт 

3,6х150 мм  Rexant упак. 100   

25.  Проходные клеммные зажимы CBC.2/GR  ДКС шт. 600   

26.  Самоклеющиеся маркеры WMB-1  Hyperline шт. 500   

27.  Самоклеющиеся маркеры WMB-2  Hyperline шт. 500   

28.  Самоклеющиеся маркеры WMB-3  Hyperline шт. 500   

29.  Маркеры (клипсы) для кабеля защелкивающиеся MA-67-R  Hyperline упак. 500   

30.  Трубки из терморасширяющейся резины "СтопОгонь" СОН 
16/3 

   шт. 1000   
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