
ОТКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО

НИЖЕГОРОДМЕТРОПРОЕКТ
Свидетельство №0022.06-2009-5257043968-П-022 от 29августа 2013г. 

Заказчик -  МКУ «ГУММиД»

«Продление Сормовско-Мещерской линии метрополитена 
в Нижнем Новгороде от ст. «Московская» до ст. «Волга»

1 этап -  Продление линии метрополитена от станции 
«Московская» до станции «Стрелка», г.Нижний Новгород

П роект ная докум ент ация

Раздел 3

Книга 2.1

Технологические и конструктивные 
решения линейного объекта. 
Искусственные сооружения

Силовое электрооборудование

Приложение 1 Автоматизированная система оплаты
проезда (АСОП)

СМВ-3-ТКР-ЭОБ1.АСОП

Том 3.2.1

Экз. № Инв. №



1нижег1 iHi)oeiai

ОТКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО

НИЖЕГОРОДМЕТРОПРОЕКТ
Свидетельство №0022.06-2009-5257043968-П-022 от 29августа 2013г. 

Заказчик -  МКУ «ГУММиД»

«Продление Сормовско-Мещерской линии метрополитена 
в Нижнем Новгороде от ст. «Московская» до ст. «Волга»

1 этап -  Продление линии метрополитена от станции 
«Московская» до станции «Стрелка», г.Нижний Новгород

Раздел 3

Книга 2.1

П роект ная докум ент ация

Технологические и конструктивные 
решения линейного объекта. 
Искусственные сооружения

Силовое электрооборудование

Приложение 1 Автоматизированная система оплаты
проезда (АСОП)

СМВ-3-ТКР-ЭОБ1.АСОП

Том 3.2.1

Главный инженер 

Главный инженер проекта

А.Е.Чванов 

А. Л. Демьянов



Содерж ание тома

Обозначение Нагшенование Примечание

СМВ-3-ТКР-ЭОБ1.АСОП
С Содержание тома

Раздел 3. ТКР 
Книга 2.1 Силовое электрооборудование

Приложение 1. Автоматизированная 
система отаты проезда (АСОП)

СМВ-3-ТКР-Э0Б1.АС0П
ТЧ Текстовая часть

Автоматизированная система отаты  
проезда_____________________________
П еречень норм ат ивной  
докум ент ации__________

Графическая часть 1 этап

СМВ-3-ТКР-Э0Б1.АС0П
Л.1

Вестибюль №1. Схема питания турникетов

СМВ-3-ТКР-ЭОБ1.АСОП
л.2

Вестибюль №2. Схема питания турникетов

СМВ-3-ТКР-Э0Б1 .А СОП 
л.З

Вестибюль №1. Схема локальной сети

СМВ-3-ТКР-ЭОБ1.АСОП 
л. 4

Вестибюль №2. Схема локальной сети

СМВ-3-ТКР-Э0Б1 .А СОП 
л.З

Вестибюль №1. План расположения 
оборудования_____________________

СЗ
е

о

о

СМВ-3-ТКР-Э0Б1.АС0П  
л.6

Вестибюль №2. План расположения 
оборудования_____________________

о
С;

СМВ-З-ТКР- 
ЭОБ1.АСОПС1 

л.1.1^1.3

Ведомость оборудования, 
изделий и материалов

СМВ-З-ТКР-
ЭОБ1.АСОП.С2

л.1

Ведомость эксплуатационного 
оборудования

Изм. Кол.уч Лист №док. Подп. Дата

СМВ-3- ТКР-ЗОБ 1. А СОП С

ос:
а. контр. Костюничев (di4 Содержание тома

Нач. отд. Дождеба
гип Демьяноб

Стадия

П

Лист Листов

1
ОАО

Нижегородметропроект

Копировал: Формат А и



й

Введение

Приложение 1 «Автоматизированная система оплаты проезда (АСОП)» к книге 2.1 
«Силовое электрооборудование. 1 этап» по объекту: «Продление Сормовско-Мещерской 
линии метрополитена в Нижнем Новгороде от ст. «Московская» до ст. «Волга» разработан 
ОАО «Нижегородметропроект».

Свидетельство о допуске к определенному виду или видам работ, которые оказывают 
влияние на безопасность объектов капитального строительства№0022.06-2009-5257043968- 
П-022 от 29 августа 2013г.

В соответствии с заданием на разработку проектной документации по объекту: 
«Продление Сормовско-Мещерской линии метрополитена в Нижнем Новгороде от ст. 
«Московская» до ст. «Волга» п. И  проектирование ведется в два этапа.

И. Необходимость выделения 
этапов строительства

1 этап- Продление линии метрополитена от станции 
«Московская» до станции «Стрелка», г. Нижний Новгород
2 этап- Продление линии метрополитена от станции 
«Стрелка» до станции «Волга», г. Нижний Новгород

Справка ГИПа о соответствии проектной документации действующгш нормативньш
документам и исходным данным.

Проект разработан в соответствии с заданием на проектирование, техническгти 
регламентами, действующими нормами, правшами и стандартами, в том числе 
требованиями норм промышленной безопасности опасных производственных объектов, 
пожарной безопасности, экологическими и санитарно-гигиеническими нормами, 
действующими на территории Российской Федерации, а также техническгти условиями и 
требованиями, выданными органами государственного надзора (контроля) и 
заинтересованными организациями.

При эксплуатации объекта проектной документацией предусмотрены мероприятия, 
обеспечивающие его конструктивную надежность, защиту населения, устойчивую работу в 
чрезвычайных ситуациях, защиту окружающей природной среды согласно требованиям 
Градостроительного Кодекса Российской Федерации.

Главный инженер проекта 'А.Л.Демьянов

" Изм. Кол.уч Лист № док. Подп. Дата
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Автоматизированная система оплаты проезда (АСОП)

Нижегородский метрополитен является одним из крупных транспортных перевозчиков 
в г.Нижний Новгород. Внедрение автоматизированной системы оплаты проезда (АСОП) на 
метрополитене позволит существенно расширить ассортимент услуг и полностью 
автоматизировать контроль оплаты проезда. Основная цель внедрения АСОП - повышение 
доходов при улучшении качества работы пассажирского транспорта и снижение темпов 
роста дотаций из регионального бюджета.

Оплата проезда —  ключевой источник доходов метрополитена. Автоматизированная 
система оплаты проезда позволит значительно упростить этот процесс как для пассажира, 
так и для перевозчика. Она представляет собой аппаратно-программный комплекс, 
включающий в себя различные устройства для продажи и валидации проездных документов 
(билетов, жетонов, транспортных карт и т.д.), оборудование для подвижного состава и 
станций (остановок), контрольное и административное оборудование, а также серверную 
часть, позволяющую автоматизировать процесс оплаты проезда во всех видах транспорта.

Аппаратно-программный комплекс включает в себя:

- средства подтверждения оплаты поездки (проездные документы) -  носители информации 
для контроля, учета и проверки фактов оплаты и фактов проезда;

- автоматы оплаты поездок, служащие для продажи и пополнения проездных документов;

- турникеты с валидаторами, предназначенные для контроля входа/выхода потока людей и 
проверки подлинности проездных документов;

- автоматизированные рабочие места (АРМ) системы -  компьютеры с программным 
обеспечением, предназначенным для автоматизации работы обслуживающего систему 
персонала;

- клиринговый центр, выполняющий безналичные расчеты между транспортными 
операторами и другими компаниями (операторами мобильной связи, финансовыми 
структурами и т.п.), участвующими в АСОП;

- сервера системы;

- сетевое оборудование системы: маршрутизаторы, роутеры, коммутаторы.

- программные компоненты (в том числе программные модули АРМ), выполняющие основные 
функции системы.

I

Я

Проектом предусматривается сбор данных по вестибюлям станции Стрелка и 
передача посредством оптоволоконной сети в ситуационный центр Инженерного корпуса. В 
ситуационном центре данная информация обрабатывается и хранится заданный промежуток 
времени.

При создании общегородской системы АСОП программное обеспечение АСОП 
метрополитена должно быть сопряжено с программным обеспечением общегородской 
системы и произведено тестирование взаимодействия всех составляющих системы.

Систему оплаты на станции предполагается организовать с помощью турникетов. 
Они выполняют как функцию приема оплаты, так и контрольную функцию. В проекте

' ■' 1 Изм. Кол.уч Лист № док. Подп. Дата
СМВ-3-ТКР-Э0Б1АС0П ТЧ

Лист



выполнено питание элементов АСОП (турникетные стойки, автоматы продажи жетонов) по 
I категории надежности электроснабжения, а также подключение их к локальной сети. 
Преимуществом такой системы является полная автоматизация процессов оплаты и 
контроля доступа на станцию, возможность уменьшения количества персонала, 
контролирующего процесс оплаты, и значительное ускорение сбора платежей с пассажиров.

ПЕРЕЧЕНЬ Н ОРМ АТИ ВН ОЙ  ДО КУМ ЕН ТАЦ И И

№№ Обозначение Наименование

1
Постановление 

Правительства РФ от 16 
февраля 2008 г. №87

0  составе разделов проектной документации и 
требованиях к их содержанию

2 СНиП 3.05.06-85 Электротехнические устройства.

3 СП 1.13130.2009- 
СП 12.13130.2009

Пожарная безопасность зданий и сооружений

4 СП 120.13330.2012 Метрополитены
5 СП 32-105-2004 Метрополитены
6 ГОСТ 2.701-2008 Схемы. Виды и типы. Общие требования к выполнению.
7 ПУЭ Правила устройств электроустановок. Издание 7

8
Федеральный закон 

Российской Федерации от 
23.11.2009 г. №261-ФЗ

«Об энергосбережении и о повышении энергетической 
эффективности и о внесении изменений в отдельные 
законодательные акты Российской Федерации».

Лист
СМВ-3-ТКР-Э0Б1.АС0П ТЧ

Изм. Кол.уч Лист № док. Подп. Дата 3
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Нижнем Нобгороде от ст. "Москобская" до ст. "Волга"

Разработал
Рцк. гр.
Гп. спец.
Нач. отд
Н. контр
ГИП

Фирсоб
Бцбноб
КосшюничеЬ
Дождеба

гс-'КосшюничеЬ 
Лемьяноб^^!^

'о / /

( Ш ч

^ / Y

1зтап
Ст. Стрелка. Абтоматизирбанная 

система оплаты проезда

Вестибюль N’t План расположения 
оборудобания

Стадия

П

Лист Листоб

ОАО
Нижегородметропроект
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Продление Сормобско - Мещерской линии метрополитена б 
Нижнем Нобгороде от ст. "Москобская" до ст. "Волга"

hkW i ШЖ) гтти Д?̂ Д hUftJIffU^ bhhh
Разработал Фирсоб /0. 1этап

Ст. Стрелка. Абтоматизирбанная 
система оплаты проезда

Стадия Лист Листоб
Рцк. гр. Бцбноб ./i?. Л

П 6
Гп. спец. Костюничеб 1C./и
Нач. отд. Дождеба А^у Вестибюль N'2. План расположения 

оборудобания
ОАО

Нижегородметропроект
Н. контр. Костюничеб ICJH
ГИП / t r y '





Позиция НаименоЬание и технические характеристики
Тип, марка,
обозначение документа, 
опросного листа

Код оборудоЬания, 
изделия,материала Забод-изготобитель

Единица 
измерения

Коли-
честбо

Масса
единицы,
кг

Примечание

2

Кабель симметричный для систем цифробой сбязи, сечением: T0P-5EFTP^PR-0Y-0UT ООО "Небская Кабельная

2.6 ^х2х0,5 Компания" км 1,355

3 Электромонтажные изделия

3.1 Коробка клеммная D9125-20 ООО "Злектро-профи" шт.

4. Материалы

и Труба ВГП 32x3,2 ГОСТ 3262-75 м 60

и Труба ВГП 4-2хЗ,2 ГОСТ 3262-75 м 50

и Труба 40x20x2 ГОСТ 8645-68 м 150

Миниканал ТМС 22x10,1=2 м код 00317 оке шт. 10

II. Вестибюль N"2

11 Шкаф питания АКП (ШП-АКП2) шт.

(по заданию НМП)

2. Кабельные изделия

I
5 :
с з

о а

Кабель силобой с медными жилами, с изоляцией и оболочкой из BBThz(A)-LS ОАО "Кирскабель'

полибинилхлоридного пластиката пониженной пожарной опасности. ТУ 16.К71-310-2001

сечением:

сз
2.1 Зх1,5ок-1,0 км. 0,205

i
2.2 Зх2,5ок-1,0 км. 0,220

О
с :

<cS

2.3 Зх4ок-1,0 км. 0,045

Лист
С М В -3 - ТКР-30Б1.АС0П.С1

Изм. Кояич. /1ист Ч док Подпись Пата 1.2



Позиция НаименоЬание и технические характеристики
Тип,марка,
обозначение документа, 
опросного листа

Код оборудобания, 
изделия,материала Забод-изготодитель

Единица 
измерения

Коли-
честбо

Масса
единицы,
кг

Примечание

2 3 5 8

Кабель симметричный для локальной компьютерной сети (FTP) КВПЗфнг(АиЗ-5е ООО НПП "Спецкабель ‘

категории 5е группобой прокладки с пониженным дымо- ТУ 16.K99-0U-2004-

и газобыделением, сечением:

2.3 1x2x0,52 км о,ио

2А 2x2x0,52 км 0,055

2.5 ^х2х0,52 км 0,120

Кабель симметричный для систем цифробой сбязи, сечением: T0P-5EFTPm -GY-0UT ООО "Небская Кабельная

26 Ш хО ,5 Компания" км 0,380

3 Электромонтажные изделия

3.1 Коробка клеммная D9125-20 ООО "Злектро-профи" шт.

4. Материалы

4.7 Труба ВГП 32x3,2 ГОСТ 3262-75 м 40

L2 Труба ВГП 42x3,2 ГОСТ 3262-75 м 20

<С>

§

0 Q

и Труба 40x20x2 ГОСТ 8645-68 м 60

4.4 Миниканал ТМС 22x10,1=2 м код 00317 DKC шт. 10

I

c S

I
а

■ §

с::

I я

Лист
С М В -3 - ТКР-Э0Б1.АС0П.С1

1.3Изм. Кол.уч Лист NdoK Подпись Цата



Позиция НаименоЬание и техническая характеристика
Тип, марка, 

обозна чение документа, 
опросного листа

Код обору- 
добания, 
изделия, 

материала

За бод-  
изготоЬитель

Еди
ница
изме
рения

Коли-
честбо

Масса
еди
ницы,

кг

Примечание

8
О Б О Р У Д О В А Н И Е

Турникет. Прабая стойка

2 бестибюля: Згруппы+2группы. На группу по 1 шт. 
Кол-бо = 3+2= 5  ___  ________________

Турникет

Прабая

стойка

SM 12019.000.000-01
Забод-изготобитель: 
ООО "Ш ТРИХ-М"
(НТЦ "Измеритель")

шт. 5

2 Турникет. Лебая стойка
2 бестибюля: Згруппы+2группы. На группу по 1 шт.

Кол-бо  -  3+2= 5

Турникет
Лебая
стойка

SM 12019.000.000-02
шт. 5

3
Турникет. Центральная стойка

2 бестибюля: 15+6=21 на бход, 7+4-=11 на бы ход 
Кол-бо = 21+11 = 32

Турникет
Центральная
стойка

шт. 32
SM 12019.000.000

4 Модуль контроля прохода Кол-бо = 17+7 = 24- УКПД-(МШ-613) SM 12019.807000 2 ^

5 Стборка багажного прохода SM 12019.000.005-01 8
Комплект ЗИП SM 12019.7000.000

7 Пульт упрабления турникетами из кабины 
контролера (по одному на кабину)

Пульт упрабления 

турникетами SM  12019.8000.000 шт. 2
иОО"Фарматек"
г.Екатеринбцрг8 Абтомат продажи жетоноб "АПЖ-03'‘ 28

Кабина дежурного по бестибюлю 
(по одной на бестибюль)

Кабина дежурного 
по бестибюлю 000"G ERC0'

г. Нижний Ноб город, 
ул.Премудроба,
д.23,оф.5 250-11-41

шт. 2 Цена 
295 800 руб  

на 25.12.2013г.

МОНТАЖНЫЕ ДЕТАЛИ ДЛЯ ТУРНИКЕТОВ
10 Закладная усиленная СБ Кол-бо = 32+5+5 = 42 SM 9030.510.000 СВ

11 Рамка под оснобание турникета СБ SM 9030.520.000 СБ 4 2

12 Труба 65x2 L = 755 мм Кол-бо = 32x4 = 128 ГОСТ 8734-75 128
13 Труба 65x2 L=950 мм Кол-бо = 4x10 = 40 Г0СТ 8734 -75

< о

: э

а
( П

Q Q

% Гайка М12 Кол-бо = 12х(32+5+5) = 504 DIN 934 5 0 ^

15 Шайба 12 Кол-бо = 6х(32+5+5) = 252 DIN 125 252

с з

е

с з

- Q

Ж

О
с :

< о

I

За бод-изготобитель 
ООО "Ш ТРИХ-М" (НТЦ"Измеритель ") 

115280, Москба, ул. 
Мастеркоба, д.4 
т.(495)787-6090 

ф. (495)787-6099

Оборудобание для бестибюлей N"1 и 1̂ 2 учтены б СМВ-2-ПП0

С М В -3 - ТКР-ЭОБ 1.АС0П. С2

Продление Сормобско -  Мещерской линии метрополитена б 
Нижнем Нобгороде от ст. "Москобская" до ст. "Волга "

Изм. Кол.цч. Лист N док Подпись Пата
1 этап

Ст. Стрелка. Абтоматизирбанная 
система оплаты проезда

Стадия Лист Листоб
Разработал Хамилин ■ т П 1
Гп. спец. ТрехоЬа
Нач. отд К озл об ^ Ведомость эксплуатационного 

оборудобания
ОАО

Нижегородметропроект
И. контр МельникШ
ТИП Демьяноб^


