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Введение

Данный том 3.3.1 «Электроосвещение. 1 этап» по объекту: «Продление Сормовско- 
Мещерской линии метрополитена в Нижнем Новгороде от ст. «Московская» до ст. «Волга» 
разработан ОАО «Нижегородметропроект».

Свидетельство о допуске к определенному виду или видам работ, которые оказывают 
влияние на безопасность объектов капитального строительства №0022.06-2009-5257043968- 
П-022 от 29 августа 2013г.

В соответствии с заданием на разработку проектной документации по объекту: 
«Продление Сормовско-Мещерской линии метрополитена в Нижнем Новгороде от ст. 
«Московская» до ст. «Волга» п. И  проектирование ведется в два этапа.

11. Необходимость выделения 
этапов строительства

1 этап- Продление линии метрополитена от станции 
«Московская» до станции «Стрелка», г. Нижний Новгород
2 этап- Продление линии метрополитена от станции 
«Стрелка» до станции «Волга», г. Нижний Новгород

Изм. 1 -Откорректирован по замечаниям ФА У «Главгосэкспертиза России»

Справка ГИПа о соответствии проектной документации действующим нормативным
документам и исходным данным.

Проект разработан в соответствии с заданием на проектирование, техническими 
регламентами, действующими нормами, правилами и стандартами, в том числе 
требованиями норм промышленной безопасности опасных производственных объектов, 
пожарной безопасности, экологическими и санитарно-гигиеническгши нормами, 
действующими на территории Российской Федерации, а также техническими условиями и 
требованиями, выданными органами государственного надзора (контроля) и 
заинтересованными организациями.

При эксплуатации объекта проектной документацией предусмотрены мероприятия, 
обеспечивающие его конструктивную надежность, защиту населения, устойчивую работу в 
чрезвычайных ситуациях, защиту окружающей природной среды согласно требованиям 
Градостроительного Кодекса Российской Федерации.

Главный инженер проекта .Л.Демъянов

Изм. Кол.уч
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Электроосвещение

Проектируемый участок продления метрополитена включает в себя станцию Стрелка 
и тоннели. Рабочее и аварийное освещение помещений предусматривается исходя из 
функциональных, эстетических, архитектурно-художественных и эксплуатационных условий.

Величина освещенности принята в соответствии с СП 32-105-2004 СП2.5.1337-03 
«Санитарные правша эксплуатации метрополитенов» с изм.№1 (СП2.5.2623-10) и КСЦ  
Метро-2 "Отраслевые нормы искусственного освещения производственных объектов и 
подвижного состава метрополитенов”.

Описание системы рабочего и аварийного освещения.

Рабочее и аварийное освещение предусматривается исходя из функциональных, 
эстетических, архитектурно-художественных и эксплуатационных условий.
Величина освещенности принята в соответствии с СП 52.13330.2011 «Естественное и 
искусственное освещение», СанПиН 2.2.1/2.1.1.1278-03 «Гигиенические требования к 
естественному, искусственному и совмещенному освещению жилых и общественных зданий».

Проектом предусматривается выполнить:
•  освещение платформы станции и вестибюлей - светильниками с 

люминесцентными лампами серийного производства, светодиодными 
светильниками, а также светильниками индивидуального исполнения в 
соответствии с архитектурными требованиями;

• освещение подулпчных перехибов антившЮальными светадиодными 
састильникалт:

•  освещение перегонных тоннелей -  светодиодными светильниками и светильниками 
с люминесцентными лампами серийного производства.

Аварийное освсщсние подразделяется на звакуаиыонкое и резервное. Эбакуа1Шотше 
оеветете: аредуематриваетея на путях эвакуации (три()арах, не лестничных хшршах, 
подулнупых переходах н /н,д.Л На платформе и каееовых залах станции npeOycximnpueaemcxi 
экаку(ненанн)>е (интнгшннчесте н. дежурное освеирнне}. Д ля обеншачения нетей эвакуации 
предусмотрены ссенювъа: указатели.

Н пааещеиня 777/Л ршШгучлих, кроссовых, анпаранаиех, (пнепепннлрских. ВОУ. 
венткалюрах пр>еоусх!атрнвает.ея aecrpHimoe фезервт>е) oceeufenae.

('ветилеьники рабочего oeeeuieuua. в maiuieeaex раснолагаются т  обеим сторонам 
тепенеля в luaxAiarnnoM порядке с luaeoxi 8 м. сштильниаи аварийного dieaHyaiiuOfiHoeoj
оаяарения  по сыланоточнои стороне тоннеля с utaeoM 8 :а в каждой группе. В перегонных
тоннегшх }пак же >2рес)усм.ан!риван)тея световые указатели ноказывануише направление к 
длнжамиасау эвануапионному выходу. Световые нксаатегал всегда находятся в работе и 
-гагннгнлны от сети аварийного отлареиия и в аварийном рееваше авташаннческн 
аереклкхчаттся на тнтлте от elJx

Над вхаНами в апанцню на насиньонах леаннтанлх вхо()ов хетапанлнааюггтя 
свееатьпини с Э-аблемой хттрополутена деимволом. «М»н

1)7унпоные сети рабочего аееенртзя кассовых зачов сннещнн.. гнил}нфорл1ы, 
раааред>елителв!шго и нгрансфорлитирнтго залов ТИП. релейной ATJ1H, ДПС, кроссовой сети. 
раОгыхааа ti побулнчных переходов с павтвоналш подключаются к первой а второй секщасм 
ип!гпа -■ 0.23 кВ с разделенпел! кпстгиат па гикадичм рабочесо oceeipcmai 1ПВО. Дсшное 
решение нозволяет при тнклюиеиии одного из Ш РО затинанного от одтт из секннй 
ooxpimumb в работе 50 овегееилъников, гюдключентых к осннчвитмуея в, рабовт; Ш РО  
занниионтеа от другой секите

Изм. Кол.уч Лист

16м4
№ док. Подп. Дата

СМ В-3-ТКР-Э0С1 тч
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Групповые сети рабочего освещения служебных помещений станции подключаются к 
разным секциям щита ~ 0,23 кВ.

Питание групп рабочего освещения перегонных тоннелей предусмотрено от ТПП 
через реверсивные рубильники от первой и второй секций щита -0,23 кВ. С помощью этих 
реверсивных рубильников сети рабочего освещения перегонных тоннелей могут быть 
переключены при необходимости на любую из двух секций щита ~  0,23 кВ.

Групповые сети аварийного освещения получают питание в нормальном режиме от 
щита ~  0,23 кВ, а при его исчезновении автоматически переключается на питание от щита 
постоянного тока (от аккумуляторной батареи) подстанции через инвертор.

Аварийное освещение в помещениях с постоянным пребыванием пассажиров (в 
кассовых залах и на платформах) нормально отключено и включается автоматически при 
отключении соответствующих групп рабочего освещения.

Свеаений !Ш обеспечению электроэнергией злект рвприёмпикоё е> соответствии с
уст ановленiioii icieceufpum m ieii

эоектрическоп

напряжением 230В, состоягцеы из 104 эл 
н поетояиноео тока ШИТ. Также оля

Г'у '"этой секции шлк.. с 
нзтояпиоеп тока ЩИТ 
этоятин' ттряэнеипе

у зопитпны от сети аварийного 
чаются на оотание оте1Б. 
(игесщсния уатт/омы тп РУ 0,23 кВ,

В части обесисчеоия осс)е,м:оостп эаекгороеи-абмеепия приемникп 
энергии оно г к слеоуюналм ка!него})ням по НУЭ:

OJ с, 'ругта элек/нролриелтихое 1 категории сетз( аиаршного освеплепня;
б}} h  категория ■■ сети раб-'->'' •̂'‘'•̂ ''’щеиия.
Дня питания aeapidmoei ия. лреоусмотреи третий не^кяшсимыи псточиис

питания в виае аккулпяяторно' б 
типа (JroE. Tltunamue от АБ пол
аварийного освтцения в т-'  ̂ 'чие преоусмитривается им 
поОкею'чепием типатт о> секций ipvma. РУ~(б23 кВ и о.
через uuuejimop итпа 1В , ’, 6-232-220-50-УХВ14 преобраз)
■̂■̂ВУОВ оолрчаезте от Щ1ВТв трелфссзиое перемяинос ■■-220В.

В иормилыюм режтме етарийиая. секция nooyuiwm тмиаине от обимй из сетрш щита 
РУ-ОДЗ кВ, а € (UktpuiBuXiS pe,}icuMe ■■■ автоматически перекеоочается на питание сии ЩВРГ через 
иивертор.

Световые ркаистгеии всегда шаойятея а 
асаентиия н о стеаринном ретсиме автоматически f 

ЗВтктроприелтикп II ксипегории: сети ро: 
т-йтктеппого с секцшяиным тлклняштелсм..

Вруокювът сети piukmeeo (нтсилятия поПкточаютея, к ficpcou и второй еек1ат.м uiuma 
■■•■ 0.23 кВ с разбелеиием питания т> -илкафам раб(Учесо оевсщтеия ШРО. . Jlamioe решение 
но'Ш'тяст при откиючеигш одного т  Ш РО запитонного от одной из секгтй сохранить с 
рабнзит 50 свеппиияатов. поатиочсииых к остаешетрся в работе [ПРО'} зсишптииого от 
орргсп! еекитн.

Таким образом откзиочсиие одтзй из секций ВЗ' ОмЗкВ ие пртюбииг к полнознс 
оттиочеппю р(4бачеео осасирч-тя.

Bhimoohie розетте розетка уборочной техники и пр(пилс сизоеые нагрузки заиитаиы 
от ткснВов IIJBP на 3 исипегории пабезтиости.

Сведетш о типе, тшссе оеаетшт.язгиой арлипщ'ры

В сзтяесбиых позтитшзях с пиетозипним преачпитпет персоиола на путях эиакуа!(ин 
иредуез^’онрзепо аварийное Оувгтуан'шзиное} oc(uuoeuiue

Для обозначсиия путей эеакчсщии прнменеиа сеетовые чказазиезт «ВЫХВлДз птпа 
Аро1оЗ!^ 0-260Р и з о  с ииитограюиой кВЫУ(),зр>, 1В42 со сстроенньич сттазуляторолп

Согиоти) еообр прасил (31152.13330.201 i 3nm.lOSj сьиязлнеио аварийное (звакроииоиноеЗ 
осветение нитей эеакетши:

Изм. К о л у ч

ЗаЗ'З
Лист

160-1
т  док. Подп. Дата

СМ В-3-ТКР-Э0С1 тч
Лист
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ujeii лампой, 'корт-с т  апачи. рассеив([тель if'i силикатного cuwK'iii, слиепеиь к/иигты от 
нозосйаивия округнстощеу срсоы 1Р65, ! кгшсс ':нгилиты он/ шурагкетш электрическим 
током.

S. В nepeo(>}uu:>ix 'тоннелях для раоочего 'И аваргиииии? tjeaipumuouHouo) oceeuieuun 
применены светильники:
- ККК !х36 с люмгшесценишй лалтой :орпус и крышка из полиэстра,
усиленного стеклосолокшии Стспет ли воздепствня округклиощеи среды IP65,
и  кгшсс эащннип от поражения злектричсеким иижом.
- свени>()исдтле серии (гЛЛКУГBS-M460-2x4 LED, корт xt tume.ih из
монолитного m)HMKa])6oHcuiia. снинии/ь эииртпл (ни в с ;( хилей ерепы
IF65, ,/ класс заииипы от гюрскнееиия электрическим т

9. В по2...............  '-ерсхо()ах Оля [ыбочеео и аварийного (овстуацнонносо; оевмцения
примеит ники:

- cet н, анишване}еси>иьк (2PH.A2JO .BS-1600-22x1 LED. корпус иа
акри. vmaouencmupouet, / ез гтликар6онапи(, степень :итрити от
еозбенстсин окру::псаюи(гй среды IP65. I  класс 31Ш.рлт.ы от пара,ж:ения электрическим 
токолк
- светооиооный. анншсандатьиый IJIBI М LED max, с заирлтиьсн матовым тегии;риро~ 
еии'ты:н ситкатиым стеклом, етенень лаирзтни от во'Юетлнвня ок:е>ужаю1оей среды 
1Р54,1 класс лаирниы (кт нораыесиия :}:зектрически:и ии)ко:м.

Сведения о системе ynpaeewfitm освещением

В сетях освещения станций и перегонных тоннелей в проекте предусматривается:
•  местное индивидуальное управление группами освещения служебных помещений 

вестибюлей и ТПП станции и перегонных тоннелей;
• дистанционное управление из помещения ДПС группами освещения пассажирских 

помещений станции, перегонных тоннелей;
•  дистанционное управление группами усиленного освещения перегонных тоннелей 

перед татформами станций, у  остряков стрелочных переводов и порталами 
тоннелей;

• ouemamiuoHuoc управление грУгниаки освещения. тюдплсгнДэормсииых емитттциот- 
по-кек>ельн:ых кеииллет, эоны коннюктпого рельса под ко'олрько.н паатформ-ы

• ееисииипии.ннюе управление грунтами оевентния сжиеолов сР1», >илви:п>оиое и 'клд- 
ытчных переходов

В ip::mx рт/ионального нспользоваиня ллсктро'энергии, реенсим работы, освещения на 
enuutuuu Оля оасса:жирскт по:сеще:тй (коссомех за:юв. платфорхт, гюдузтчных переходок с 
ттильоиами и ссетовы.ми-указателя:ии буквы сМ>>: и иерссегтиых тоннелей уситнасзтваентя 
по графике, разрамотаяяым МП «Ниэ«:е::ородское метро» г. Н.Новгорода. Осссшетие детниа 
}ю:чси(сипй лмравлзютея оиспетчсром е нельта 2Д1'1, раскюзюж:ен'ного в тлгеитнии фД1(2 яа
ОН!.'». Р 100 cfuaHuum В проекте д:зя :зтих целей гшед)хзчоиу............ 'ктсиоченис сеетютников
рабочего оевеитиия пасса.пеирских етмсщений и тоннелей ос : ие/жой и етарод секции
luuma --230.8.

Уирав:изние освещеине:м ттРзасзных Лов осещестттет де:журныи по станции с
пуитиа ДРР2 к завиетяоепш от иремеии сеток. В течении есстокого дня екмочастся 50В, 
0саеи{спия с иастугыеиие.и сумерек, осиеитиис нтетчается иолиастыю. При пр :т.ве
гоекряи поРуличных nejmxodoc ио запросу, аелмуриьки еключает тсшоситю енпе
поделичиых iтрехоерке

Аварийное (етипинаническоец оевсщеиис кассовы и псштерор.яы екаючается
a(uuo:uauu.mecKu при мнтиочснии соотвстстсуюших гр_ тчего оечеирятя. Дежурное
освеицкние каееовых эазте н п:и.ипформы вклнзчаетмя в i вре.мя.

Изм. Кол.уч

Нос
Лист

16А4
№ док. Подп. Дата

С М В - 3 - Т К Р - Э 0 С 1  т ч
Лист



I

i
I

I

I
U j

c :>

<

Os

.Co b-3

I

О

s  S ' : :

5„ I I

11
3 ^
C"'
-  S
съ

§



со
3:
:э

:зQ
0Q

а

-g
t®

QС

to

‘liurna  2 2 OB:
i щита -  220B: 
т а  220В:

Шкафы llJPOll-9, lIIfHJfl-10 li IIJAOII-S VLiinmawiueiiiomcH в :)..к'кн1/)<}!цн/110(:ои M:JS 
в по()у:тчпо:и иерехоОе.
Тоннель от ПК30-'-30.000 Оо Г7К0У-0 6 .000:
! т:ть рабочего освещения занипиш от гикафа ШР()-3, 1 с ..
,// путь рабочего осеен(ения запитан от шкафа Ш.РО-4, L 
.Леарийяое освещение зеиштаио от Ш.40~2, aeapiiimon сек 
Шкафы ШРОО~.<. ШРО-4 и Ш .40-2устанак:1иванят-я с \а1£ктриира>ют}1 Oie 12 
в е с ' г ~ ' } на (тем. аО.ЮО 
Тон! ' ’ ПКЗО-г30,00(/ Oh.j IIK38 - 86.ООО:
1 ')чего асв(:н.{ення запип  ̂ . 'Ч)-5, ! еекинн lu tana   220В;
,/ - рабочего 0(:вен1е!П.т запн. ' ' Р0)-6, I! aeiayeu нрета.... 220.В:
.чварннное освеарзнне запитано от лаз(.г-г. аварш нои секции niiima -■ 220В:
Шкафы U.IPCP5, ШР(0-6 и IUA00-3 нстаиаваиваюн/ся н олекп!роир.т}овоО20:5 
веотнбюая 2 на от.ге + 1.100

(2i.i&)enmi о т ипе и классе прсншдст

Групповые сети рабочего освещения выполняются кабелями марки ВВГнг(А)-Ь8, 
ВБВнг(А)-Ь5, аварийного освещения кабелями марки ВВГнг(А)-Р1И8 открыто по стенам, в 
металлических кабельных лотках или в трубах. Данные кабели выполнены с изоляцией из 
поливинилхлоридного пластика пониженной пожарной опасности.

Питающие сети освещения выполняются кабелями с медными жилами марки 
ВБВнг(А)-Ь8. В тоннелях групповые сети освещения прокладываются по полосе заземления 
4x40, причем по левой стороне тоннеля кабели рабочего и аварийного освещения 
прокладываются на разных рожках, разнесенных по высоте не менее чем на 20

ПЕРЕ ЧЕНЬ НОРМА ТИВНОЙ ДОКУМ ЕНТАЦИИ

№№ Обозначение Наименование

1
Постановление 

Правительства РФ от 16 
февраля 2008 г. №87

0  составе разделов проектной документации и 
требованиях к их содержанию

2 СП 52.13330.2011 Естественное и искусственное освещение
3 СНиП 3.05.06-85 Электротехнические устройства.

4 СП 1.13130.2009- 
СП 12.13130.2009

Пожарная безопасность зданий и сооружений

5 СП 120.13330.2012 Метрополитены
6 СП 32-105-2004 Метрополитены

7 СП 59.13330.2012 Доступность зданий и сооружений для маломобильных 
групп населения.

8 ПУЭ Правила устройств электроустановок. Издание 7

9
Рекомендации по проектированию и эксплуатации 
осветительных установок пассажирских помещений 
станций метрополитенов.

10
КСЦ Метро-2 Отраслевые нормы искусственного освещения 

производственных объектов и подвижного состава 
метрополитенов.

11 СП2.5.1337-03 Санитарные правша эксплуатации метрополитенов

12 СП2.5.2623-10 Санитарные правила эксплуатации метрополитенов 
Изменения и дополнения №1 к СП2.5.1337-03

Лист
И оФ : 1 6 В .4 СМВ-3-ТКР-Э0С1 тч

7
Изм. Кол.уч Лист № док. Подп. Дат а



Данные питающей сети
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Обозначение 
Tun Ih, a 
Расцепитель, A

Обозначение 
Напряжение, В 
Уст. мощность, кВт 
Расчетный ток, А

1н, А
Расцепитель 
абтомата 
устабка, А

Пускатель 
(контактор), !н, А

Марка и сечение 
прободника

ШРО-3

ВЬод -220В, 
ст. Стрелка, ТПП-30, щит -220В 

I секция
.ВБВнг(АП5-Зх16‘

L=80m

OS \  63А

-220В

Т У

P1a-QF 

С  16А

:гп

Р1а-КМ

\
P16-QF

16А

zsj:

Ру= 7,70 кВт 
Кс=0,9 
Рр= 6,93 кВт 
1р=20,23А 
С05ф= 0,9

Р16-КМ

\
РЕ

25А

\
P l̂b-QF

16А

гг

Р16-КМ

\
P3a-QF
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т г
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25А \ 2SA
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2SA

РЗб-КМ

P36-QF
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2SA

РЗб-КМ

\

P36-0F

16А

АВ

1-QF 

К  6А
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ВС

2-QF

10А

т г

АС

3-QF 

К  10А

XI-
I

— I 
I

P Q

QQ

I
I
<л

\

I
QQ

О

4-OF 

25A

6

I
II 

' -J

I
I<u
S
C3

t

§
I

i

I

Номер группы Р1а Р1б Р16 РЗа РЗб РЗб

Рн, кВт 0,4 1,8 1,65 0,4 1,8 1,65

!р, А 1,2 7,3 6,5 1,2 7,3 6,5

1
Рабочее осбещение

о Месторасположение
Тоннели от ПК30+30,000 до ПК 07+06,100 

Кпрабый) путь Резерб0

1

группы
Сильноточная

сторона
Слаботочная

сторона

1
IQQ

I
'§

I
a

Оc

I

' - кабель учтен б СМВ-3- ТКР-ЭСН1

С М В -3 -Т К Р -Э 0 С 1

Продление Сормобско -  Мещерской линии метрополитена б 
Нижнем Нобгороде от ст. "Москобская" до ст. "Волга"1 - Зам. 16-% /Р./¥

Изм. Кол.ич. Лист Ч док Подпись Дата
Разработал Крамарь 1 этап

Перегон ст. Москобская -  ст. Стрелка. 
Тоннели от ПК07+06,100 до ПК31+55,500

Стадия Лист Листоб
Рук г р. Бцбноб /л Ю Л П 1.1 6Гл спец. Костюничед Шли
Нач. отд. Дождеба Схемы принципиальные 

распределительной сети 
рабочего и абарийного осбещения

ОАО
Нижегородметропроект

Н. контр. Костюничед
ГИП Демьянобк



Данные питающей сети
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Обозначение 
Тип !н, А 
Расцепитель, А

Обозначение 
Напряжение, В 
Уст. мощность, кВт 
Расчетный ток, А

!н, А
Расцепитель 
абтомата 
устабка, А

Пускатель 
(контактор), 1н, А

Марка и сечение 
прободника

ШРО-4

Вбод '220В, 
ст. Стрелка, ТПП-30, щит -220В 

Исекция
M B h2(A)-LS-3x35'

L=80m

OS \  63А

'220В

IX ~ п ~

P2a-QF 

К  16А

щ:

Р2а-КМ

\
РЕ

P25-QF 

К  16А

ЕС

Ру= 11,7 кВт 
Кс=0,9 
Рр= 10,53 кВт 
1р=30,74А 
С05ф= 0,9

P26-QF

25А

Р25-КМ

\

V  16А)

л х П д

Р26-КМ

\

Pia-QF

16А

о-

0

25А \
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25А

Р^а-КМ
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Номер группы Р2а Р2б Р2б Р4а Р4б Р4б

Рн, кВт 2,4 1,8 1,65 2,4 1,8 1,65

1р, А 7,0 7,3 6,5 7,0 7,3 6,5

1
Рабочее осбещение

1 Месторасположение
Тоннели от ПК30+30,000 до ПК 07+06,100 

11(лебый) путь Резерб
с з

1

группы
Сильноточная

сторона
Слаботочная

сторона

* - кабель учтен б СМВ-3- ТКР-ЭСН1

Лист
1 - Зам. 16-14 /^ ./Г С М В -3 -Т К Р -Э 0 С 1

Изм. Кош Лист док Подпись Цата 1.2
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Данные питающей сети
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Обозначение 
Tun Ih, a 
Расцепитель, A

Обозначение 
Напряжение, В 
Уст. мощность, кВт 
Расчетный ток, А

!н, А
Расцепитель 
абтомата 
устабка, А

Пускатель 
(контактор), 1н, А

Марка и сечение 
прободника

Номер группы

Рн, кВт

1р, А

Месторасположение
группы

ШАО-2

Вбод -220В, 
ст.Стрелка, ТПП-30 

шкаф ШСМ-Юб, аЬарийная секция

BBBh2(A)-FRL5-3x50"
L=87m

OS \  63А

-220В

Г Е

А1а-КМ

\
РЕ

А 1a-QF 

16А

Ру= 13,9 кВт 
Кс= 1
Рр= 13,9кВт 
1р= 40,6 А 
со5ф= 0,9

\
A16-QF

16А

з т I E

А 16-КМ

A2a-QF

16А

1 П _

A25-QF 

К  16А

25А \
-о-

о

25А

А2а-КМ

К

А25-КМ

A10-QF

16А

АЮ-КМ

-о-

I
V*-

\
ь оgI
I
0 Q

О

25А \
о-

I
и

I
1

ч
&

6

25-4 \

\
A10-QF

16А

АЮ-КМ

АВ

1-QF

10А

2SA \
О

I
М

I■5з;
gI

CQ

III

I
I

b o

I
QQ

О

2SA

I
IЙ 5Qq

0

BC

2-QF

10A

AC

3-QF

10A

%
li

I
b o

gI

I
q q

о о

I

Ala

3,1

8,9

A 16

2,6

IS

A2a

2,9

8,i

A25

2,9

8Л

A3

12

3,6

A4

1,2

3,6

Збакуционное осбещение

Тоннели от ПК30+30,000 до ПК 07+06,100

Кпрабый) путь И(лебый) путь
Остряки 

стрелочных 
перебодоб 

I пути

Остряки 
стрелочных 
перебодоб 

II пути

Резерб

- кабель учтен б СМВ-3- ТКР-ЭСН1

Лист
1 - Зам. 16-Н /Л /V С М В - 3 - Т К Р - 3 0 С 1

1.3Изм. Кол.цч. Лист N док Подпись Цата



Данные питающей сети
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Обозначение 
Тип !н, А 
Расцепитель, А

Обозначение 
Напряжение, В 
Уст. мощность, кВт 
Расчетный ток, А

1н, А
Расцепитель 
абтомата 
устаЬка, А

Пускатель 
(контактор), 1н, А

Марка и сечение 
прободника

ШРО-5

Вбод -220В, 
ст.Стрелка, ТПП-30, щит -220В 

I секция
,ВБВнг(АП5-Зх16‘

L=250m

OS \  63А

-220В

з д :

P1a-QF 

К  16А

Р1а-КМ

\

P15-QF

16А

Г Е

Ру= 5,20 кВт 
Кс=0,9 
Рр= 4-,68 кВт 
1р=13,66А 
со5ф= 0,9

Р15-КМ

\
РЕ

2SA

P16-QF

16А

г г

Р16-КМ

\

P3a-QF

16А \

т г

-О

6

25А \

-о-

ч
I

— I I

2 90 Q

6

25А

РЗа-КМ

\
РЗб-КМ

P36-QF

16А
\

P36-QF

16А

I

ч
I
I

29
QQ

О

25А \
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QQ

III — I

I

I
I

I0 Q
CQ

6

2SA

РЗб-КМ

\

АВ

1-QF

6А

-о

III IN

III
I

— I

0Q
0Q

О

2SA

-о-

ВС

2-QF

10А

АС

3-QF 

10А

чN»-

I0QQQ

I
I
I

QQ

i
И

i c

J o

's j -I
— I I

а

QQ

О

^-OF

25А

о о о

Iи §
CJ

I

t o

I

i''4'

III

Номер группы Р1а Р1б Р1б РЗа РЗб РЗб

Рн, кВт 0,^ V V ОА 1,1 Ы

1р, А 1,2 7,3 7,3 и 7,3 7,3

1
Рабочее осбещение

Э'
{ Месторасположение

Тоннели от ПК 30+30,000 до ПК 38+86,000 
Кпрабый) путь

Резерб

1

группы
Сильноточная

сторона
Слаботочная

сторона

3

Шкаф осбещения ШРО-5 и электрооборудобание (сбетильники, кабели 
и т.д.) с ПКЗО+30,000 до ПКЗЬ55,500 учтены б СМВ-3- ТКР-30С1С 
Электрооборудобание (сбетильники, кабели и т.д.) с ПК35+55,500 до 
ПК38+86,000учтены б СМВ-3-ТКР-30С2.С 
* - кабель учтен б СМВ-3- ТКР-ЗСН1

Лист
1 - Зам. 16-и /^ ./9 С М В -3 -Т К Р -Э 0 С 1 иИзм. Кол.цч. Лист док Подпись Пата



Данные питающей сети
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Обозначение 
Тип !н, А 
Расцепитель, А

Обозначение 
Напряжение, В 
Уст. мощность, кВт 
Расчетный ток, А

!н, А
Расцепитель 
абтомата 
устабка, А

Пускатель 
(контактор), 1н, А

Марка и сечение 
прободника

ШРО-6

Вбод -220В, 
ст. Стрелка, ТПП-30, щит -220В 

Исекция
,BBBh2(A)-LS-3x35"

L=255m

OS \  63А

-220В

P2a-QF

^  16АО

~ г г

Р2а-КМ

P26-QF 

К  16А

Е Л

Ру= 9,2 кВт 
Кс=0,9 
Рр= 8,28 кВт 
1р= 24,17 А 
со5ф=0,9

Р25-КМ

\

\
P26-0F

16А

Р26-КМ

РЕ

\
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0

2SA \

P4a-QF

16А
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а
2 9
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25А \

\
Pi5-QF

16А

Р45-КМ

о-

IИ
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I

290Q

О

2SA

\
P46-QF

16А

АВ

1-QF 

К  6А

Р^б-КМ

о

25А \ 2SA

•si-I
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I
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V

I29
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III §

I
I

C o

'ф
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•Nd-

I

29QQ
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I
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I29CQ

0

BC

*

2-QF

10A

AC

3-QF 

К  10A

I
<л

a:CQ
OQ

III

I
I

V o

I29
QQ

О

4-QF

25A

о

III 1
2
СЭ
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l o

I
b o—I

I
III

Номер группы P2a P26 P26 P4a P46 P46

Ph, кВт 2,4 V V 2,4 V V

Ip, A 7,0 7,3 7,3 7,0 7,3 7,3

I
"S0 
a

1

Рабочее осбещение

Месторасположение
группы

Тоннели от ПК 30+30,000 до ПК 38+86,000 
И(лебый) путь Резерб

Сильноточная
сторона

Слаботочная
сторона

1
I

0 Q

с зе

I
а

Iс
I

1 Шкаф осбещения ШРО-5 и электрооборудобание (сбетильники, 
розетки, ЯТП-0,25, ЯАР, кабели и т.д.) с ПКЗО+30,000 до ПК31+55,500 
учтены б СМВ-3- ТКР-30С1.С

2 Электрооборудобание (сбетильники, розетки, ЯТП-0,25, ЯАР, кабели и 
т.д.) с ПК35+55,500 до ПК38+86,000учтены б СМВ-3-ТКР-30С2.С

3 “ -  кабель учтен б СМВ-3- ТКР-ЗСН1
К

1 - Зам. 16-14 /^ /У
Изм. Кол.цч. Лист Ч док Подпись Дата

С М В -3 -Т К Р -Э 0 С 1
Лист

1.5



Данные питающей сети

а

I
0

1
«и

I
I

I
I

СЗ о
с  Sс: «о 

Ч

i i

е

§.

•::d0 «о

1

Обозначение 
Тип 1н, А 
Расцепитель, А

Обозначение 
Напряжение, В 
Чет. мощность, кВт 
Расчетный ток, А

!н, А
Расцепитель 
абтомата 
устабка, А

Пускатель 
(контактор), 1н, А

Марка и сечение 
проЬодника

ШАО-3

Вбод -220В, 
ст.Стрелка, ТПП-30 

шкаф ШСМ-106, абарийная секция

BBBhz(A)-FRLS-3x95*
L=260m

OS \  Ш

-220В

Т Е Т Е

А 1a-0F 

16А

~ п ~

Ру= 9,0 кВт 
Кс=1
Рр= 9,0 кВт 
1р=26,5А 
С05ф= 0,9

А 1а-КМ

\
A15-QF

16А

Г У

А 16-км

\

\
A2a-QF

16А

A25-0F 

К  16А

РЕ

2SA \

А2а-КМ

о-

QQ

О

2SA

А26-КМ

\

\
A10-QF

16А

о-

I
и

I
!

О

2SA

А 10-КМ

A10-QF

16А

А10-КМ

АВ

1-QF

10А

-Q-

2SA \ 25А

О

I

IЧ
I

g\
Й 90 Q

I
и I

CQ

I а

О

ВС

2-QF

10А

I

Ьс0 
х Ьч
1

gI

I5 5
QQ

О

АС

3-QF

10А

о о

III

Номер группы А 1а А 16 А2а А26 АЗ А/,

Рн, кВт 2,0 1,8 и 1,6 1,2 1,2

1р, А 8,0 7,3 и 6,5 3,6 3,6

I

I

ЗЬакуционное осбещение

Месторасположение
группы

Тоннели от ПК30+30,000 до ПК 38+86,000 Резерб

Кпрабый) путь И(лебый) путь
Остряки 

стрелочных 
переЬодоЬ 

1 пути

Остряки 
стрелочных 
перебодоб 

И пути

1
I

QQ

I

I
С

I

t Шка ф осбещения ШРО-5 и злектрооборудобание (сбетильники, 
розетки, ЯТП-0,25, ЯАР, кабели и т.д.) с ПКЗО+30,000 до ПК31+55,500 
учтены 6 СМВ-3- ТКР-Э0С1.С

2 Злектрооборудобание (сбетильники, розетки, ЯТП-0,25, ЯАР, кабели и 
т.д.) с ПК35+55,500 до ПК38+86,000учтены б СМВ-3- ТКР-30С2.С

3 * - кабель учтен б СМВ-3- ТКР-ЗСН1

N

1 - Зам. 16-К M /V
Изм. Кол.цч. Лист док Подпись Цата

С М В -3 -Т К Р -Э 0 С 1
Лист

1.6
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Данные питающей сети

ISS -o
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Обозначение 
Tun !h, a 
Расцепитель, A

Обозначение 
Напряжение, В 
Уст. мощность, кВт 
Расчетный ток, А

!н, А
Расцепитель 
аЬтомата 
устабка, А

Пускатель 
(контактор), 1н, А

Марка и сечение 
прободника

Номер группы

Рн, кВт

1р, А

Местора сположение 
группы

ШР01-3 на отм. +1.100

Вбод -220В, 
ст. Стрелка, ТПП-30 щит -220В 

I секция

ВБВнг(Аи5-Зх16* ША01-2 на отм. +1100

Вбод -220В, 
ст. Стрелка, ТПП-30 

шкаф ШСМ-106, абарийная секция

mBH2(A)-FRLS-3x10‘
L = 1 0 5 m

OS \  32А

-220В

1-QF

Ру=5,0кВт 
Кс=0,9 
Рр= ^,5 кВт 
1р= 13,2 А 
со5ф= 0,9

АВ 2-QF

%16А

ВС 3-QF

РЕ

% 16А

ю; ~ г г

АС i-Q F

о

16А

АВ 5-QF

I

I

I
QQ

6

ВС 6-QF

0

1

CQ

о

\ 16А

ВС 7-QF

-о-

о

а
CQ

ч6А

АС 8-QF

ё

I
— I I

IЙ 9
CQ

о

^ 1 0 А

АВ 9-QF

К ' 10А

ВС 10-QF

0

1
—I

I
QQ

10А

АС 11-QF

%

АВ 12-QF

16А % 16А % 25А

L = 1 0 5 m

QS \  32А

'220В

1-QF

т т

Ру= 2,78 кВт 
Кс- 1,0 
Рр= 2,78 кВт 
!р=8,2А 
со5ф= 0,9

АВ 2-QF

\ 16А

ВС 3-QF

РЕ

16А

Е Е
АС 4-QF

о

<  16А
О

АВ 5-0F

I
I

а
CQ

6

С  16А

ВС 6-QF

-о-

I

I

gI

5
0 Q

16А

АС 7-QF

о о-

I

\
ь о

gI

а
Й Э
QQ

I

I

SI

а
QQ

6

I
I

gI

I
QQ

го

5,1

го

5,1

го

5,1

10

5,1

го

5,1

Рабочее осбещение

Венткамера
Служебные 
помещения 
бестибюля 1 
на отм. +1100

Резерб

0,37

1,9

2

0,^1

2,1

го

5,1

0 , 7

3 , 6

Резербное осбещение

Венткамера
Служебные 
помещения 
бестибюля 1 
на отм. +1.100

0,3

1,6

QJ

II
I I  ^  < )

> Г
10А

АВ 8-QF

К10А

ВС

о

Ч 10А

о о

м

Резерд

' - кабель учтен б СМВ-3- ТКР-ЭСН1

Лист
1 - Зам. 16-и 09.14 С М В - 3 - Т К Р - 3 0 С 1

Изм. Кол.ич. Лист Н док Подпись Дата 2.2



Данные питающей сети

0 «о
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II
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I0
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36
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5
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'§«о

I

Обозначение 
Тип !н, А 
Расцепитель, А

Обозначение 
Напряжение, В 
Уст. мощ ност ь, кВт  
Р а с ч е т н ы й  т о к , А

1н, А
Расцепитель 
абтомата 
устабка, А

Пускатель
(ко н т а кт о р ), 1н, А

Марка и сечение 
прододника

ШРО!-^, на отм. +4-.580

ВЬод -2208, 
ст. Стрелка, ТПП-30 щит -2208 

I секция

BBBh2(A)-LS-3x 16‘

QS

lUPOI-5, на отм. +4.580

Вбод -2208, 
ст. Стрелка, ТПП-30 щит -2208 

// секция

8BBh2(A)-LS-3x 16‘

Вбод -2208, 
ст. Стрелка, ТПП-30 

шкаф ШСМ-106, абарийная секция

L=115m

\

-2208

Ж

Ру= 6,6 кВт 
32А Кс=0,9

Рр= 5,94 кВт 
1р= 17,4 А 
С05ф= 0,9

///

1-QF
АВ

2-QF

16А

ВС
3-QF

РЕ

16А

АС
4-QF

6

V  16А

АВ
5-QF

К 16А

ВС
6-QF

V  16А

АС
7-QF

I
I«О
I

I
QQ

I
Ь о

а
0 Q

о

16А

□п:

8-QF

-гг

АВ
9-QF

ЖI

QQ

о
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ТТ~

ВС
10-QF

I

I
QQ

6

<л

а
Й 9
QQ

О

Г  10А

~гг

АС
11-QF

о

\ 10А

АВ
12-QF

о

\ 16А

ВС

16А

QS

L=120m

\ 32А

-2208 
м

Ру= 5,7 кВт 
Кс= 0,9 
Рр= 5,2 кВт 
1р= 15,2 А 
со5ф= 0,9

1-QF
АВ

2-QF

^  16А 6

ВС
3-QF

РЕ

\ 16А

АС
i-Q F

о-

16А

АВ
5-QF

i c

<л— I I
3

IS'
QQ

О

16А

~ г г

ВС
6-QF

о

II
— I I

I
QQ

О

ч 16А

- Г Г

АВ
7-QF

т г

вс
8-QF

-гг

АС
9-QF

АВ
10-QF

-о-

^ 6 А  Г  10А ^  10А ^

ВС

16А \  16А

-о-

\
—I

\

3

I0Q

'4-
I

I
3

I0Q

6

'«i-
I

I

IЙ9QQ

ША01-3, на отм +4.580 BBBh2(A)-FRLS-3x25"
L=125m

OS ^

-2208  ̂
1--- ---------------------------- г,------------------г.------------------,

Ру= 4,6 кВт 
 ̂ 32А кс=го

Рр= 4,6 кВт 
, !р= 13,5 А

со5ф=0,9

^

1-QF

<■у

_̂___________1.

2-QF
г />

и______ _____ L
ВС

3-QF
г< ✓ у

J ^
АС

4-QF
✓

/

АВ
5-QF

у
/

i у-
ВС

6-QF
у

АС
7-QF

у /> у

i у-
АВ

8-QF
/̂ уJ

1. ____ ______L
ВС

9-QF
уу у у

и____________
АС

10-QF
у у у

J____________L
АВ

11-QF
г' У у

jE_________
ВС

уу

16A

1-KM 

^ \

16A

PE

25A

16A

I
I

gI

IQQ

0

<  16 Aо

I
gI
I99QQ

0

ЧKA

I
S'I

Ioa

0

%A

I
S'I

gI
I99QQ

О

16A

o-

V  16A

ISI<-o
gI

I99CQ

I
gI

I99QQ

О

Ч10A ^  10A КЮА

I
S'I

g
\

QQ

I
S'I

I99CQ

Номер группы 5 2 8

Рн, кВт 0,5 0,5 1,9 1,9 0,9 0,9 0,5 0,5 1,9 1,9 0,9 0,3 0,3 0,8 0,8 0,8 0,8 0,5 0,3

Iэ
O i

0

1

!p, A 2,5 2,5 9,6 9,6 4,5 ^,5 2,5 2,5 9,6 9,6 4,5 1,5 1,5 4,1 4,1 4.1 2,6 1,6

Рабочее осбещение Рабочее осбещение Резербное осбещение

Мес тора с положение 
группы Служебные 

помещения 
схода N1

Служебные 
помещения 
схода N2

В помещениях бестибюля 1 
на отм. +4.580

Резерб Служебные 
помещения 
схода N1

Служебные 
помещения 
схода N2

В помещениях бестибюля 1 
на отм. +4.580

Резерб Служебные 
помещения 
схода N1

Служебные 
помещения 
схода N2

Служебные помещения 
бестибюля 1 на отм. +4.580

Oi

1|=> S i

$'cg Резерб

1 
I

QQ

i

I
С

I

' - кабель учтен б СМВ-3- ТКР-ЗСН1

Лист
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Данные питающей сети
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Обозначение 
Tun !h, a 
Расцепитель, A

Обозначение 
Напряжение, В 
Уст. мощность, кВт 
Расчетный ток, А

1н, А
Расцепитель 
аЬтомата 
устабка, А

Пускатель 
(контактор), 1н, А

Марка и сечение 
прободника

ШР01-6 на отм. +4-.580
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ст. Стрелка, ТПП-30 щит -220В 
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Номер группы 1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4 5 6 1 8 9 10 11 12

Рн, кВт ^,6 4,0 1,5 0,3 0,3 1,5 i,0 4,6 ^,0 1,5 0,3 0,3 15 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,7 0,7 0,1 0,2 0,1

1р, А 16,2 18,5 16,2 6,1 0,87 0,87 7,6 16,2 18,5 16,2 6,1 0,87 0,87 1,6 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 3,5 3,5 0,5 1,0 0,5

Месторасположение
группы

Рабочее осбещение Рабочее осбещение Дежурное осбещение Антипаническое осбещение

Кассобый зал
Лестничный

марш

Распредели
тельный зал 
пешех перехо
да схода N1

Распредели
тельный зал 
пешех перехо
да схода N2

Служебные 
помещения 
бест. 1 на 
отм. +4,580

Резерб Кассобый зал Лестничный
Распредели
тельный зал 
пешех перехо
да схода N1

Распредели
тельный зал 
пешех перехо
да схода N2

Служебные 
помещения 
бест. 2 на 
отм. +4,580

Резерб Кассобый зал Лестничный
Распредели-
fnO/ILUUll УП Л

Распредели
тельный зал 
пешех перехо
да схода N2

В служебных помеще Кассобый зал Резерб

по оси 
прабого пути

средний
зал

по оси 
лебого пути

по оси 
прабого пути

средний
зал

по оси 
лебого пути

марш по оси 
прабого пути

средний
зал

средний
зал

по оси 
лебого пути

марш
lIlC/lDnDl и JU/I
пешех перехо
да схода N1

ниях бестибюля 2 на 
отм. +4.580

по оси 
прабого пути

средний
зал

по оси 
лебого пути
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Данные питающей сети
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Обозначение 
Tun Ih, a 
Расцепите ль, A

Обозначение 
Напряжение, В 
Уст. мощ ность, кВт  
Р а с ч е т н ы й  т ок, /4

!н, А
Расцепитель 
аЬтомата 
устаЬка, А

Пускатель
(ко н т а кт о р ), 1н, А

Марка и сечение 
прободника

ШРОИ-1 на отм. +1.100

Вбод -220В, 
ст. Стрелка, ТПП-30 щит ~220В 

! секция
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Месторасположение
группы

L=2^0m
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на отм. +1.100

Вбод -220В, 
ст. Стрелка, ТПП-30 щит ~220В 

Исекция

Вбод -220В, 
ст. Стрелка, ТПП-30 

шкаф ШСМ-106, абарийная секция
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Данные питающей сети
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Обозначение 
Тип 1н, А 
Расцепитель, А

Обозначение 
Напряжение, В 
Уст. мощность, кВт 
Расчетный ток, А

!н, А
Расцепитель 
аЬтомата 
устадка, А

Пускатель 
(контактор), 1н, А

Марка и сечение 
пробойника

ШРОИ-З на отм. +^.580

Вбод -220В, 
ст.Стрелка, ТПП-30 щит-220В 

I секция
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IЛ1
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Рабочее осбещение Рабочее осбещение Дежурное осбещение Антипаническое осбещение

Местора с положение 
группы Кассобый зал

по оси 
прабого пути

средний
зал

по оси 
лебого пути

Лестничный
марш

Распредели
тельный зал 
пешеходно
го перехода

В служебных помеще
ниях бестибюля 2 на 
отм. +4.580

Резерб Кассобый зал

по оси 
прабого пути

средний
зал

по оси 
лебого пути

Лестничный
марш

Распредели
тельный зал 
пешеходно
го перехода

В служебных помеще
ниях бестибюля 2 на 
отм. +4.580

Резерб Кассобый зал

по оси 
прабого пути

средний
зал

средний
зал

по оси 
лебого пути

Лестничный
марш

Распредели
тельный зал 
пешеходно
го перехода

В служебных помеще
ниях бестибюля 2 на 
отм. +4.580

Кассобый зал

по оси 
прабого пути
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зал
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Данные питающей сети
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Обозначение 
Тип 1н, А 
Расцепитель, А

Обозначение 
Напряжение, В 
Уст. мощность, кВт 
Расчетный ток, А
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Расцепитель 
аЬтомата 
устаЬка, А

Пускатель 
(контактор), 1н, А

Марка и сечение 
проЬодника

Номер группы

Рн, кВт
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IQQ

О

6 А

ВС
7-QF

-о-

АС
8-0F

АВ
9-0F

^ Ю А  ^ 16А

ВС
10-OF

Н

А
\

I

I99CD

I

о о

Ч16А

о б

0 5

ША011-3, на отм. +4.580
L=310m

\ 32А

-220В

1-0F

~ г г

АС
2-0F

Ч 16А

JX

Ру= 4,5 кВт 
Кс=0,9 
Рр= 4,1 кВт 
1р= 12,0 А 
со5ф= 0,9

АВ
3-0F

РЕ

Ч 16А

~ 7 Т ~

ВС
4-0F

о-

о

Ч16А

АС
5-0F

Ьс0

1

I

а
QQ

6

Ч 16А

АВ
6-0F

ВС
7-0F

Ч"4-

<л■—I 
I

IQQ

6

10А

АС
8-QF

10А

АВ
9-0F

К16А

ВС
10-OF

16А V  25А

VJ-

I

IQQ

-'4-

‘Л
I

Й9QCJ

О

05

,BBBh2(A)-FRLS-3x35*
L=315m

w\ 32А

-220В
///

Ру= 3,1 кВт 
Кс= 1,0 
Рр= 3,1 кВт 
!р=9,1А 
со5ф= 0,9

///

1-0F
АС

2-0F

Ч 16А

АВ
3-0F

РЕ

16А

ВС
4-0F

Ч16А

т г

АС
5-0F

о

g
I

IQQ

О

Ч16А

т г

АВ
6-0F

-о-

Ч16А

ВС
7-0F

I

S
I

99QQ

ie

S'
I

g
I

a
99OQ

0

Ч16A

AC
8-OF

o-

I
I<-0

g
I

QQ

0

Ч 10A

TT
AB

9-OF

-o-

I
I

g
1

I99OQ

О

Ч 10A Ч 10A

I
I

g
I

I99QQ

о

JS)

1A

7,0

2

1,2

6,1

0,8

4,0

0,8

^,0

Место группы

Рабочее осбещение

В помещениях бестибюля 2 
на отм. +4.580

Резерб

1,8

9,1

2

1,1

5,5

3

0,8

^,0

0,8

4,0

Рабочее осбещение

В помещениях бестибюля 2 
на отм. +4.580

Резерб

0,4

2,1

2

0,9

4,5

0,9

4,5

0,45

2,3

0,45

2,3

Резербное осбещение

Служебные помещения 
бестибюля 2 на отм. +4.580

0,3

1,6

CU

| |=3 2i

сз
Резерб

' -  кабель учтен б СМВ-3- ТКР-ЗСН1

Лист
1 - Зам. 16-14 09.14 С М В - 3 - Т К Р - Э 0 С 1

Изм. Ко л. у iflucm N док Подпись Пата 4.3



Данные питающей сети

0

1
I
II
i

0 «о

1

3
е

2с  <s с  о

<и ^

Р!2

сз
с а .

Iсэ 
'=> ^г

Обозначение 
Тип 1н, А 
Расцепитель, А

Обозначение 
Напряжение, В 
Уст. мощность, кВт 
Расчетный ток, А

1н, А
Расцепитель 
аЬтомата 
устаЬка, А

Пускатель 
(контактор), !н, А

Марка и сечение 
прободника

ШРО-1, на отм. +1.100

Вбод -220В, 
ст. Стрелка, ТПП-30 щит -220В 

/ секция

, ВБВнг(АН5-Зх16‘

05

ШРО-2, на отм. +1.100

Вбод ~220В,
ст. Стрелка, ТПП-30 щит ~220В 

II секция

, ВБВнг(АН5-Зх16*
L=^Om

\ 32А

-2208

п:

Ру= 6,7 кВт 
Кс=0,9 
Рр= 6,1 кВт 
1р= 10,3 А 
С05ф= 0,9

1-0F 2-QF

\ ISA

АВ
3-0F

1-КМ

К 16А

ВС
^-QF

\  25 А

РЕ о-

6

ISA

АС
5-QF

VJ-чvhI

а
29

о

ч 16А

АВ
6-QF

о-

К 16А

ВС
7-0F

ё
VI-

<л

I99CQ

'ЯI

IЙ9CQ

о

Ч16А

АС
8-QF

II
I

О

ч 16А

АВ
9-QF

о

IS9QQ

О

Ч 16А

ВС
10-QF

о

IЙЭ0Q

О

ч 10А

АС
11-QF

О

ч 6А

АВ
12-QF

ЧWA

ВС
13-QF

Ч 10А

АС
U-OF

Ч 16А

АВ
15-QF

IЙ9QQ

О

ч 16А

ВС

ч 25А

о о

05

ШАО-1, на отм. +1.100

Вбод -220В, 
ст. Стрелка, ТПП-30 

шкаф ШСМ-106, аЬарийная секция

BBBh2(A)-FRL5-3x 16''
L=50m

\ 32 А

-220В

TL

Ру= 7,0 кВт 
Кс=0,9 
Рр= 6,3 кВт 
1р= п о  А 
С05ф= 0,9

1-QF

Ч"

1-КМ

2-0F

16А

АВ
3-0F

Ч16А

ВС
4-0F

25А

РЕ -о

0

ч 16А

АС
5-0F

-о-

290Q

О

ч 16А

АВ
6-0F

I
—I

I

I29QQ

О

ч 16А

ВС
7-0F

о

а
29

О

ч 16А

АС
8-0F

-о-

«Л

ICQ

О

ч 16А

АВ
9-0F

о

I

I

IQQ

О

ч 16А

ВС
10-OF

-о-

I
I

—II

I290Q

О

Ч6А

АС
11-0F

'О

«л

I
CQ

О

ч 10А

АВ
12-0F

Ч10А

ВС
13-0F

I

а
оа

О

Ч10А

АВ
U-OF

о

ч 16А

15-0F

Ч 16А

ВС

ч 25А

05

1=52 м

\ 32А

-2208

1-0F
АВ

2-0F

16А

дг
ВС

3-0F

1-КМ

\

\ г

ч 16А

Ру= 6,6 кВт 
Кс= 1
Рр= 6,6 кВт 
1р= 19,3 А 
С05ф= 0,9

АС
^-OF

25А

РЕ

Ч16А

АВ
5-0F

V *-

g
I

I29QQ

о

ч 16А

ВС
6-0F

-о

0

1

gI

I29QQ

о

ч 16А

АС
7-0F

Ч16А

АВ
8-0F

•оg
i29OQ

О

- О -

ic0
v i-

•Лg1
I29QCi

о

Ч16A

ВС
9-OF

-o

ё
VJ-

bo
g

5
29QQ

0

^  16A

AB
10-OF

ё

to
g

I

29Qa

6

Ч16A

~rr
BC

11-QF

ё

g
I

I29QQ

Ч 16A

AC
12-QF

o-

0

1to
gI

I29QQ

О

Ч16A

AB
13-QF

o

be

I
I

g

a
29QQ

о

Ч16a

BC
U-QF

-o

ё
I0-)

g
I

a
29QQ

6

Ч16A

AC
15-QF

-o-

ё
■Vi-

g
I

I29QQ

0

Ч 16A

AB
16-QF

ё
(I

gI

IQQQq

0

Ч 10A

BC
17-QF

-o-

ic

1to
g

I

a
29QQ

о

10A

AC

I
:й'I

gI

о о

j y

Номер группы 2 8 2 8 8 10 11 12 13 и

Рн, кВт 0,4 0,64 1,2 и 0,3 0,2 1,3 1,2 0,4 0,64 1,3 0,4 0,3 1,3 1,2 1,2 0,2 0,64 0,8 0,54 0,64 0,3 0,2 0,3 1,0 0,3 0,64 0,44 0,3 0,3

%

01?
сз
с:

I

1р, А 1,2 3,3 6,1 7,0 1,8 1,1 6,6 6,1 1,2 3,3 6,5 2,5 1,8 6,5 6,1 6,1 1,0 3,3 3,7 2,6 3,3 1.8 1,1 1,8 5,0 1,8 3,3 2,0 1,6 1,6

Место группы на плане

Рабочее осбещение

Поддал на 
отм. - 1.700

В помещениях СТП 
на отм. +.900, +1100

В помещениях СТП 
на отм. +4.580

Рабочее осбещение

Резерб

Подбал на 
отм. -1.700

В помещениях СТП 
на отм. +. 900, +1100

Резерб

В помещениях СТП 
на отм. +4.580

Резербное осбещение
Збакуционное

осбещение

Поддал на 
отм. -1.700

В помещениях СТП 
на отм. +.900, +1.100

В помещениях СТП 
на отм. +4.580

I
I
QQ

§

I
§

I "N
§ § оа

Резерб

1
2:<3
QQ

' - кабель учтен б СМВ-3- ТКР-ЗСН1
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о
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Продление Сормобско -  Мещерской линии метрополитена б 
Нижнем Нобгороде от ст. "Моекобская" до ст. "Волга"

1 этап 
Ст. Стрелка. ТПП-30

Схемы принципиальные 
распределительной сети 

рабочего и абарийного осбещения

Стадия

П

Лист Листоб

ОАО
Нижегородметропроект



I

I
I
IO)
I

I•o
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Данные питающей сети

IClJ
s
-§

C3

I

c:■ч;
<5<5

Qj

I
<C>cs

I

Обозначение 
Tun Ih, a 
Расцепитель, A

Обозначение 
Напряжение, В 
Уст. мощность, кВт 
Расчетный ток, А

1н, А
Расцепитель 
аЬтомата 
устабка, А

Пускатель 
(контактор), 1н, А

Марка и сечение 
проводника

Номер группы

Рн, кВт

1р, А

Месторасположение
группы

ШРОИО

Вбод -220В, 
ст. Стрелка, ТПП-30 щит -220В 

I секция

BBBh2(A)-LS-3x W ШР01-11

Вбод '220В, 
ст. Стрелка, ТПП-30 щит -220В 

Исекция

ВБВнг(АН5-Зх10-
L=UOm

OS \  25А

-220В

1-QF

ИХ

Ру= ^,2 кВт 
Кс=0,9 
Рр= 3,78 кВт 
!р= ПОЗА 
со 50=0,9

2-QF

%16А

лХ

3-QF

1-КМ

\

16А

4-QF

2-КМ

РЕ

2SA

<  16АО

АВ
5-QF

-о-

25А

-о-

Ш

ВС
6-QF

АС
7-QF

О

16А

I
I<-о
I

I0Q

'ч'Ŝ
I ,Ьо
I

IQQ

I
1
I

IQQ

б

г  25 А

ША01-6

Вбод -220В, 
ст. Стрелка, ТПП-30 

шкаф ШСМ-106, абарийная секция

ВБВнг(АШ15-Зх10‘
L=% 2m

QS \  20А

-220В

Г Е

UQF

Г Е

Ру= 1,9 кВт 
Кс= 0,9 
Рр= 1,71 кВт 
!р= ^,99 А 
С05ф= 0,9

2-QF

Ж

3-QF

1-КМ

%ISA

j j :
АВ

i-Q F

2-КМ

\

6А

ВС
5-QF

DI
АС

6-QF

РЕ

25А \

О

25А

I
'S'

I

I

IQQ

О

10А

I
I

I

Iоэ

о

ч 25А

о о

1=155м

05 \  32А

-220В

/ / /  п-77Г

1-0F

~ г г

Ру= 1,3 кВт 
Кс= 1
Рр= 1,3 кВт 
1р=3,8А 
С05ф= 0,9

2-0F

ZT пт:

3-QF

1-КМ

\ 16А

1 Г Е

АВ
^-QF

п:
АС

5-QF
АВ

6-0F

2-КМ

\

РЕ

25А

> .1 6  А , ^ ЮА

ВС

о

25А

Ж
г —-  

I

g
I

IQQ

О

4
ч
Itog
I

I
oq

0

Ч10A

5
<лg1
fNjIQq

О

w

3,0

2

12

3,6

2,0

5,9

Рабочее осбещение

Подуличный
переход

Пабильон Служебные
помещения

Резерб

го

3,0

0,9

2,6

Рабочее осбещение

Подуличный
переход

Пабильон, 
торшер- 
указатель "М”

Резерб

0,5

1,5

2

0,2

0,6

0,6

1,7

Збакуционное осбещение

Подуличный
переход

Пабильон Служебные
помещения

Резерб

-  кабель учтен б СМВ-3- ТКР-ЭСН1

С М В - 3 - Т К Р - Э 0 С 1

Продление Сормобско -  Мещерской линии метрополитена б 
Нижнем Нобгороде от ст. "Моекобская" до ст. "Волга"1 - Зам. 16-14

wiaim Ш1Ш пишт It iW i Шттмя wiiiin
Разработал Крамарь / ^ / / 1 этап

Ст. Стрелка. Вестибюль N4 
Лестничный сход N4

Стадия Лист Листоб
Рцк. гр Бцбноб /&/(/

П 6
Гп. спец. Костюничеб тч
Нач. отд Дождеба Схемы принципиальные 

распределительной сети 
рабочего и абарийного осбещения

ОАО
Нижегородметропроект

Н. контр Костюничеб ШС{
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IQQ
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I
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Данные питающей сети

| i

Oj

| i
s  ®

I
p
I

Обозначение 
Tun Ih, a 
Расцепитель, A

Обозначение 
Напряжение, В 
Уст. мощность, кВт 
Расчетный ток, А

1н, А
Расцепитель 
абтомата 
устабка, А

Пускатель 
(контактор), 1н, А

Марка и сечение 
прободника

Номер группы

Рн, кВт

1р, А

Месторасположение
группы

ШР01-12

Вбод '220В, 
ст. Стрелка, ТПП-30 щит -220В 

/ секция

BBBh2(A)-L5-3x W ШР01-13

Вбод -220В, 
ст. Стрелка, ТПП-30 щит -220В 

I I  секция

. ВБВнг(Аи5-Зх10'
L=146m

OS \  32А

-220В

in

Ру= 2,9 кВт 
Кс=0,9 
Рр= 2,61 кВт 
1р= 7,61 А 
С05ф= 0,9

1-QF 2-QF

%
Ш

иг

3-QF

С 16А

4-QF

1-КМ

\

2-КМ

16А

АВ
5-QF

РЕ

25А \ '

-0-

0

I

I

IQQ

О

10А

ВС
6-QF

IX
АС

7-QF

-о-

IQQ

О

25А

ч
I

I

IS'QQ

О О О О

ША01-7

Вбод -220В, 
ст. Стрелка, ТПП-30 

шкаф ШСМ-106, абарийная секция

BBBh2(A)-FRL5-3x 10'
L=155m

OS \  20А

-220В

1-QF

Г Е

Ру= 1,9 кВт 
Кс=0,9 
Рр= 1,71 кВт 
1р=199А 
С05ф= 0,9

2-QF

К 16А

3-QF

1-КМ

\
16А

Г Е Н

АВ
4-QF

тг
ВС

5-QF

2-КМ

\

РЕ

25А \

16А

АС
6-QF

25А

о-

v t-
IСо

I29QQ

о

5сI
м -

I

~~J
I

а
0Q

О

16А

о

\ 25А

Ы 5 2 м

QS \  32А

-220В

1-QF

пт

Ру= 1,1 кВт 
Кс=1
Рр= 1,1 кВт 
1р=3,ЗА 
со5ф= 0,9

2-QF

\ 16А

тг ~ г г

3-QF

1-КМ

%

АС
4-0F

16А

АВ
5-QF

in
ВС

6-QF

2-КМ

\
РЕ

25А К

г  16А ^  10А ^ 10А

АС

о

0

2SA

о

ч
I

g(

I29CQ

О

I
X -.'

''1-I

g\

й29QQ

о

(Л
g

I

I29

О

\ 10А

о 6

0,5

1,5

1,2

3,6

3

1,2

3,6

Рабочее осбещение

Подуличный
переход

Пабильон Служебные
помещения

Резерб

1,0

3,0

0,9

2,6

Рабочее осбещение

Подуличный
переход

Пабильон, 
торшер- 
указатель "М"

Резерб

0,5

1,5

0,2

0,6

0,4

1,2

Збакуционное осбещение

Подуличный
переход

Пабильон Служебные
помещения

Резерб

' -  кабель учтен б СМВ-3- ТКР-ЗСН1

С М В - 3 - Т К Р - 3 0 С 1

Продление Сормобско -  Мещерской линии метрополитена б 
Нижнем Нобгороде от ст. "Москобская" до ст. "Волга"1 - Зам. 16-и /уф?'

Изм. Кол.цч. Лист N док Подпись Qama
Разработал Крамарь 1 этап

Ст. Стрелка. Вестибюль N't 
Лестничный сход N“2

Стадия Лист Листоб
Рцк. гр Бцбноб

П 7
Гп. спец. Костюничеб тн
Нач отд. Дождеба Схемы принципиальные 

распределительной сети 
рабочего и абарийного осбещения

ОАО
Нижегородметропроект

Н. контр Костюничеб Шн
ГИП Демьянаё^.
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Данные питающей сети

Обозначение
Тип Ih, a

S  -cs § «с, Расцепитель, A
о

1 Qj Обозначение
оS. * i Напряжение, В

t i Уст. мощность, кВт
0|
§

Расчетный ток, А

1
1 1н, А

1 Расцепитель
Ьс абтоматаQj

§-C3/»i» устабка, А

 ̂i §
l i
3 1 Пускатель
3:: (контактор), !н, А

Марка и сечение 
прободника

ШР011-7

Вбод '220В, 
ст. Стрелка, ТПП-30 щит -220В 

I секция

BBBh2(A)-LS-3x35" ШР011-8

Вбод '220В, 
ст. Стрелка, ТПП-30 щит -2208 

Исекция

ВБВнг(АН5-Зх35’̂
L=275m

QS \  32А

-220В

Ру= 7, % кВт 
Кс=0,9 
Рр= 6,^3 кВт 
1р=18,77А 
С05ф= 0,9

\

~п~

1-КМ

тг

16А V  16А

Т У
* / / /

АВ ВС АС
1-QF

у
у
у

2-QF

у

3-QF
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у

4-QF
/
/  /1 

у

5-QF
у
у
у у 

у

6-QF
/

7-QF
г
^ у 

у

8-QF
у У  

у

у
у
у

\ г N
к - -  - к. у

2-км

К
3-КМ

РЕ

25А \

16А

25А \

-о-

I
VI-

I

— I 
I

ICQ

о

2SA

о

I
м -

I

I

IQQ

О

10А

-о-

■Sh
I

— I

ЙЭQQ

6

16А \  16А

V:•V̂
I

—I

а
S9QQ

О

25А

о о

ШАОИ-4

Вбод -220В, 
ст. Стрелка, ТПП-30 

шкаф ШСМ-106, аЬарийная секция

ВБВнг(АШ15-Зх16"
L=280m

Q5 \  32А

-220В

1-0F

ИГ

2-QF

Ру= 6,92 кВт 
Кс=0,9 
Рр= 6,23 кВт 
1р= 18,18 А 
со5ф= 0,9

3-QF

1-КМ

%16А

4-QF

2-КМ

\

РЕ

2SA \

16А

5-0F

3-КМ

К : 16А'

ВС
6-QF

АС
7-QF

АВ
8-QF

ВС

<>

о

25А К
о

I
- - j

29оэ

6

2SA

I
I

I

99QQ

о

^  10А t  10А ^  16А Г 25А

■i;'
1
-1

I

IS9CQ

О

I
ч•VI-
I

I0Q

о о о

L=280ti

QS \  32А

■220В

# = зх

1-QF

zn

Ру= 1,9 кВт 
Кс=1
Рр= 1,9 кВт 
!р=5,6А 
С05ф= 0,9

2-QF

%

TI

3-QF

16А

1-КМ

К 16А

^-QF

ТЕ

5-QF

2-КМ

К
РЕ

25А \

3-КМ

%16А

АВ
6-QF

о-

0

25А \

ч
1

gI
I99QQ

о

25А

о-

V:

Ч
\

gI
I99CQ

О

10А

ВС
7-QF

ICQ

о

10А

АС

%ЮА

I
ч
Ito

990Q

О

1

1Q

1

Номер группы 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3
ш

Рн, кВт ^,8 1,2 о , и го ^,8 1,2 0,12 0,8 1,2 0,2 0,1 0,^

1р, А %,0 3,8 ол 3,0 и , о 3,8 0,35 2,^ 3,5 0,6 0,3 1,2

Месторасположение
группы

Рабочее осбещение

Резерб

Рабочее осбещение

Резерб

Эбакуционное осбещение

РезербПоду личный 
переход 

схода ЛГ4

Пабильон, 
торшер- 

указатель "М" 
схода /V4

Помещение 
дляМЕН 

(тамбур 4-) 
схода ЛГ4

Служебные 
помещения 
схода 

(пом 5,16,18...2i)

Подуличный 
переход 

схода N"̂

Пабильон, 
торшер- 

указатель "М" 
схода t f i

Помещение 
дляМГН 

(тамбур 
схода /V4

Служебные 
помещения 
схода ЛГ4 

(пом 8... 12,15)

Подуличный 
переход 

схода /V̂

Пабильон 
схода N4

Помещение 
дляМГН 

(тамбур 4) 
схода N"4

Служебные 
помещения 
схода N"4-

- кадет ичтен 6 СМВ-3-ТКР-ЗСН1

С М В - 3 - Т К Р - 3 0 С 1

Продление Сормобско - Мещерской линии метрополитена б 
Нижнем Нобгороде от ст. "Москобская" до ст. "Волга "1 - Зам. 16-%

Изм. Кол.цч. Лист Чдок Подпись Пата
Разработал Сероба м / у 1 этап

Ст. Стрелка. Вестибюль N“2 
Лестничныи сход Щ . Пешеходными 

переход со сходами fr4a, N%6 и ходком

Стадия Лист Листоб
Рцк. гр. Бцбноб /(Р-/‘Г П 81 2Fп. спец. Костюничеб 1.Й1Ч
Нач. отд Дождеба 4 /^ Схемы принципиальные 

распределительной сети 
рабочего и абарийного осбещения

ОАО
Нижегородметропроект

Н. контр. Костюничеб (О.щ

ЕИП ДемьянобА t ^ r



1
s:
с з-2?QQ

I
I
i

Данные питающей сети

■
1 = ОбозначениеСЗ ^  
г*ч ^ Tun !h, a
g ^ Расцепитель, A

1 Qj Обозначение
о

1 i Напряжение, В

i Уст. мощность, кВт

1
Расчетный ток, А

1
1 !н, А

Расцепитель
e абтомата

§ 1 устабка, А
g

«о
P

3 1 Пускатель
3: (контактор), !н, А

Марка и сечение 
прободника

Номер группы

Рн, кВт

!р, А

Месторасположение
группы

ШР011-9

Вбод -220В, 
ст. Стрелка, ТПП-30 щит -220В 

/ секция

ВБВнг(АП5-Зх50* ШР01ИО
L=i50M

Q5 \  32А

'220В

1-QF

Г Е

Ру=5,8кВт 
Кс=0,9 
Рр= 5,22 кВт 
1р= 15,23 А 
С05ф= 0,9

2-QF

п:

3-QF

1-КМ

\

%16А

ЦТ

^-QF

2-КМ

РЕ

25А Я

\
16А

5-QF

3-КМ

о-

6

25А К

\
16А

АВ
6-QF

V:

'Г'

I29QQ

о

25А

I'4-
«Л—J
_ t^

IQa

V  10A

BC
7-QF

I
I

I29CQ

6

16A

AC
8-QF

%
16A С 25A

\

I
Ilo
I

I29qq

-220B
///

1-QF

16A

1-KM

\

PE

25A

-o-

0

ic

vt-
I

I29QQ

m o d  -220B, 
cm. Стрелка, ТПП-30 щит -220B 

Исекция

ВБВнг(Аи5-Зх50* ША011-5
L = i5 0 ti

Вбод -220В, 
ст. Стрелка, ТПП-30 

шкаф ШСМ-106, абарийная секция

QS \  32А

гг

Ру=5,8кВт 
Кс=0,9 
Рр= 5,22 кВт 
!р= 15,23 А 
С05ф= 0,9

2-QF

г~п

3-QF

К  16А

4-QF

2-КМ

%16А

5-QF

3-КМ

\ 25А К

АВ
6-QF

ВС
7-0F

^-КМ

16А

о

6

25А К
е-

I
I

I

29QQ

о

I
I

I

а
29QQ

о

29QQ

6

ч25А

о о

L = ^ M

QS \  32А

-220В

1-QF

Ру= 1,7 кВт 
Кс=1
Рр= 17 кВт 
!р=5,0А 
С05ф= 0,9

2-QF

\ 16А

J3

3-QF

1-КМ

%16А

^-QF

2-КМ

\

16А

АС
5-QF

3-КМ

РЕ

25А \

16А

АВ
6-QF

о

25А Я
о

I
т - , 'ч
I

gI

§

О

25А

о -

■«--С'Ч
'< (-

I

g
I

I290Q

О

10А

ВС
7-QF

-о-

I
ч■N4-
I

g
I

I290Q

6

10А

АС

29QQ

о

Ч10А

6 о

J S

1,2

3,5

2

3,3

9.7

0,3

0.9

1,0

3,0

Рабочее осбещение

Подуличный 
переход 

сходоб tf^a, N'4-б

Пабильоны, 
торшеры-  

указатели "М" 
сходоб та, Ш

Помещения 
дляМГН 

(тамбуры 4, 15) 
сходоб та, т д

Служебные 
помещения 
схода tr^a

Резерб

1,2

3,5

3,3

9.7

0,3

0,9

1,0

3,0

Рабочее осбещение

Подуличный 
переход 

сходоб If^a, N‘4-5

Пабильоны, 
торшеры-  

указатели "М" 
сходоб та, тб

Помещения 
дляМГН 

(тамбуры i, 15) 
сходоб та, т б

Служебные 
помещения 
схода N'4-б

Резерб

0,6

1,8

0,3

0,9

0,2

0,53

0,6

1.8

Збакуционное осбещение

Подуличный 
переход 

сходоб t f ia ,  N‘4-6

Пабильоны, 
сходоб та, тб

Помещения 
дляМГН 

(тамбуры 4, 15) 
сходоб та, тб

Служебные 
помещения 

сходоб N"4-a, N"4-6

Резерб

-  кабель учтен б СМВ-3- ТКР-ЭСН1

I

§

а

ос:

I С М В - 3 - Т К Р - Э 0 С 11 - Зам. 16-14
ШШ ьши\ шш штппш г/ш?

Лист

8.2
1x4
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а
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Э К  СП Л И К  А Ц И Я  ПОМЕЩЕНИЙ

N
ПОМ. НАИМЕНОВАНИЕ ПЛОЩАДЬ

М2

КАТ*
ПОМЕ

% я

Вестибюль N1

1 Щитобая СБП 28.8 В4

2 Кроссобая 51.1 В2

3 Радиоузел 34.6 В2

4 Релейная А ТДП,АБ,ВУ 1i 112.1 В2

5 ЛАЦ 31.6 В2

6 СУ. 63 Д

7 Злектрощитобая и щитобая осбещ^ния 31.6 В4

8 Венткамера 32.9 В2

9 Коридор 82.9 В2

10 Тамбур 13.2 Д

11 Лестничная клетка 13.6 Д

12 Помещ подсчета монет 15.0 В4

13 Касса 22.5 В4

14 Гардероб 1
12.6 В2

15 Сербер 5.2 В2

16 Релейная АУП 27.7 В2

17 Кассобыи зал с тамбурами и лестничный спуском 896.1 В4

18 Помещение персонала бригады 
дистанции дбижения 23.0 В2

19 Коридор 14.2 Д

20 Злектрощитобая 15.7 В4

21 Кладобая ремонта и хранения уборочной 
техники 13.0 В2

22 Помещение коммуникационного ка^^ла 5.2 В4

23 Теплобой пункт 1 24.8 Д

24 Венткамера 345 В2

25 Кладобая средстб индибидуальной защиты 
персонала станции 83 В2

26 Помещение приема пищи 173 В2

27 Кубобая 63 Д

28 Пост полиции 10.0 В4

29 Коридор 14.2 В2

30 Калориферная с форкамерой \ 23.55 В4

31 Помещение бодомерного узла ' 493 Д

32 Коридор 7.6 Д

33 Кладобая уборочного материала 
и мешкобсТБО 9.8 В2

34 Коридор 69.2 Д

35 Лестничная клетка 15.8 Д

36 Венткамера 203 В2

37 Венткамера I 16.6 В2

38 Помещение дорожного мастера 9.8 В2

39 Участок обслужибания ПОНАБ 14.8 В2

40 Комната уборщицы 103 В2

41 Кладобая уборочного инбентаря 5.7 В 2

42 Персонал околотка пути i 19.0 В2

43 Участок А ТДП 20.6 В2

44 Кладобая А ТДП 8.0 В2

45 Мастерская А ТДП 10.0 В2

46 Злектрощитобая 24.8 В4

47 Калориферная 253 Д

48 Форкамера 2.9 д
49 Помещение досмотра 44.7 В2

50 Серберная 14.2 В2

71 Щитобая ИБП А ТДП 21.0 В4

1 Woft

/Окончание/

1 1 3 4
ТПП

51 Венткамера трансформаторного зала ТПП 40.0 В4

52 Венткамера трансформаторного и 
распределительного залоб ТПП 41.8 В4

53 Венткамера распределительного зала ТПП 33.2 В4

54 Коридор 58.8 Д

55 Лестничная клетка 15.0 Д

56 Мастерская слесарная ТПП 18.3 В2

57 Помещение оператибного персонала ТПП 10.5 В2

58 Помещение ремонтного персонала ТПП 15.1 В2

59 Кладобая ТПП 8.0 В2

60 СУ 11.3 Д

61 Венткамера с у 9.6 Д

62 Венткамера 16.3 В2

63 Тамбур 2.0 В4

64 Венткамера аккумуляторной 24.6 А

65 Злектрощитобая 18.0 В4

66 Венткамера 12.8 В2

67 Лестничная клетка 15.0 Д

Венткамера

68 Вентшахта 14.2 В4

69 Венканал 93.1 В4

70 Венканал 41.0 В4

План расположения электрооборудоЬания, сбетильникоб 
и розеток 6 помещениях 35,51...67 (ТПП) 
см. черт. СМВ-3- ТКР-Э0С1 л  12.1

3 6
- розетки для подключения электрических часоЬ, 

см СМВ-3-ТКР-ССС1

-  розетки для подключения компьютероб

16-14 '
У Д  ш/Ш) 1>ЛШ WlitTi ff/wWw РШГ
Разработал
Рик. гр.
Гп. спец.
Нач. отд.
Н. контр.
ГИП

Крамарь
Бибноб
Костюничеб
Дождеба
Костюничеб
Демьяна

09. и  
йата

С М В - 3 - Т К Р - Э 0 С 1

to 14

Продление Сормобско -  Мещерской линии метрополитена 6 
Нижнем Нобгороде от ст. "Москобская" до ст. "Волга"

1 этап '■
Ст. Стрелка. Вестибюль №1

Венткамера______
(1ланы расположения 

электрооборддобания, 
сбетильникоб и розеток

Стадия

П

Лист

9.1

Листоб

ОАО
Нижегородметропроект

Формат А 2x4
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C3«Ci

План-схема подбесного потолка кассобого зала

лш дм

3000

Д м

г
6000

Ось Ьторого пути

Q

Q

Q

Q

Q

Q

Q

Q

BPhilips Color Kinetics SkvRibbon - 1x66.

Ось перШо пути

11050 : 3150

I
O n

8

ДМ

6NitorRV-OL LED Ш -lxU
:(/етильники устанобить под овнткамерои на потолке

3 f

а
I
+0\
8

 ̂ -  о5орддо6ание учтено на архитектурных чертежах, см. раздел АР.

Лист
1 - Hob. 16-% 09. и С М В -3 -Т К Р -Э 0 С 1

Изм. Кол.цч. Лист Мдок Подпись Дата 9.2

Формат А 1
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План на от. 1100, О 900, - 1700
Э К С П Л И К А Ц И Я  ПОМЕЩЕНИИ

N
ПОМ. НАИМЕНОВАНИЕ ПЛОЩАДЬ

М2

К А Г
ПОМЕ

% я

Вестибюль N1

1 Лестничная клетка 13.6 Д

2 Венткамера 8.4 д

3 СУ. 5.4 д

4 Коридор 82.5 д

5 Венткамера 22.3 В2

6 ЗлектрощитоЬая 27.9 В4.

7 ЩитоЬая СУРСТ 28.0 В4.

8 Помещение приема пищи 10.2 В2

9 ДПС 60.0 В2

10 Дежурный по ДСП 15.0 В2

11 Релейная КПС 39.0 В2

12 ЗлектрощитоЬая 19.5 В4

13 Венткамера 22.3 В2

и Помещение для размещения  ̂
поломоечных машин, лестниц, Ьышек 8.7 В2

15 Кладобая службы пути 7.1 В2

16 Гоузобая площадка 21.3 Д

17 Служебный мостик 39.0 Д

18 ВОУ 71.8 Д

19 Служебный мостик 2.6 Д

Венткамера

37 Венткамера 122.3 В4

38 Служебное 17.5 В2

|Ж
- розетки для подключения электрических часоб, 

см. СМВ-3-ТКР-ССС1

-  розетки для подключения компьютероЬ

-  оборудобание учтено на черт. СМВ-3-ТКР-Э0С1, л. 16

Лист
1 - Ноб. 16-14 09.14 С М В - 3 - Т К Р - Э 0 С 1

9.3Изм. Кол.ич. Лист док Подпись Цате



План HQ отм-1.700
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ЭКСПЛИКАЦИЯ ПОМЕЩЕНИЙ

N
ПОМ. НАИМЕНОВАНИЕ ПЛОЩАДЬ

М2

КАТ*
ПОМЕ

%я

Вестибюль N1

1 Поддал Ш 2 В2

2 Насосная 6.0 В4-

3 Кабельный коллектор 32.4 В2

ВОУ 71.8 й

5 Помещение коммуникационного канала 26.8 й

ТПП

6 Лестничная клетка 15.7 й

7 Поддал ТПП 730.0 В2

8 Лестничная клетка 4.5 й

9 Насосная 6.0 В4

10 Лестничная клетка 15.0 й
Венткамера

11 Венткамера 136.4 В4

12 Кабельный коллектор 49.8 В2

План расположения электрооборудоЬания, сбетильникоб 
и розеток б помещениях 3,6... 10,12 см. черт. СМВ-3- ТКР-Э0С1, л. 12.3.

С М В - 3 - Т К Р - Э 0 С 1
Лист

1 - Hob. 16-14 09.14
9.4Изм. Кол.ич. Лист Чдок Подпись Дате
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Ось Ьторого пцти

ОА О  О  \ О А  О  О ОЛ О О С)>̂  О О О А ОА О О \А О  О  О А ОА О О О А  О  О О Х

6 Ш 0  3000-1x32

ОА О  О С|>̂  О О О/̂ ОИ О О ОИ О О 0/4 0/4 0  О Ьи О о

ш  о  о  О/̂  о   о 0 /4  0  о  0/4 0  О ОИ 0/4 0  0  0/4 0  О ~ 0 ^ 0 4  О О Ш  о  о  0 4 0 / 1  о  о  О^ Q о  Q A
\б1МЮ 0 3000-1x32^

0/1 О О 0/1 О _ о  О/̂ 0/4 0  О ф/  ̂ О О 0/4 0 / ^ 0  О 0/4 0  О 0/4 0/4 0  О ОА О О

Ось перЬого пути

Ш О 6000

I
^ ?s
^ с̂; 

8

6000 6000 6000 6000 6000 6000 6000

10̂

6000

100

6000 6000 6000 6000 6000 6000 6000 Ш О

2 I

I
3
'=4

I
QO

I

I

Разрез 1-1

ПодЬесной потолок

чз

600

СЕРП 716 НН-1хЗЗ 
N1003000-1x32^

g ф а— ^

0,000
\

К'пояс"ВЕ6А 2434-1x58

СЕРП 677-(210м хЮВт)

+ 7,600

МЮО 3000-1x32

СЕРП 71: НН-1x33̂

V- *v, •' /  T V '  '*

-1.550 '• ■ •• ■.

17360

\I7
~̂ 6 . 9 0 0

~y \ \ 6 . 100

600

Разрез 2 -2

ПодЬесной потолок

600

МЮО 3000-1x32

СЕРП 716 НН-1x33
"пояс" BEG А 2434-1x5^/

МЮО 3000-1x32'

ХЕРП 716 НН-1хЗЗ^

СЕРП 677-(210м хЮВтГ

0,000
\ /

-1,550
AlZ-

1 1
:;Я;;‘Лл-л

17360

+ 7,600

~7 [\6 .9 0 0

~У\ \ 6 , 100

600

^ -  оборудобание учтено на архитектурных чертежах, см. раздел АР.

С М В - 3 - Т К Р - 3 0 С 1

Продление Сормобско -  Мещерской линии метрополитена б 
Нижнем Нобгороде от ст. "Москобская" до ст. "Волга"1 - Hob. 16-14 09.14

Изм. Коп.цч. Лист док Подпись Цате
Разработал Крамарь /^ // 1 этап

Ст. Стрелка. Платформа.

Стадия Лист Листоб
Рцк. гр. Вцбноб П 10.1 2
Гп. спец. Костюничед 1014
Нач. отд. ДождеЬа А/^ Планы расположения 

злектрооборудобания, 
сбетильникоб и розеток
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План на отметке -1,550
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Экспликация помещений /Начало/ Экспликация помещений /Окончание/

План на отм. +4-,580 Номер
поме
щения

Наименобание Площадь,
м2

Кат.
поме
ще-
ния

1 2 3 4

Вестибюль Ш

1 Лифт 33 В2

2 Венткамера лифта 9.2 В2

3 Помещение коммуникационного канала 6.3 В4

Помещение диспетчера лифта 
и бидионаблюдения ' 10.0 В2

5. Гардеробная 10.0 В2

6 Помещение подсчета j^onem U.1 В4

7 Сербер ' 4.6 В2

8 Билетная и разменная касса 18.6 В4

9 Венткамера 25.7 В2

10 Теплобой пункт 30.0 й

11 Злектрощитобая 17.8 В4

12 Ремонт и хранение уборочной техники 13.0 В2

13 Пост полиции 11.7 В4

% Коридор 17.4- Д

15 Кассобыи зал с тамбурами и 
лестничным спуском 402.0 В4

16 Калориферная 38.1 й

17 Тамбур для М.Г.Н. 6.7 й

18 Форкамера 3.6 й

19 Распределительный зал пешеходного 
перехода 130.3 й

20 10.1 В2

21 Помещение коммуникационного канала 4.1 й

22 Помещение старшего кассира 10.1 В2

23 Помещение электромеханика 
службы электроснабжения 10.1 В2

2^ Помещение мастера службы 
тоннельных соорцжении 8.2 В2

25 Кладобая участка кабельной сети 6.0 В2

\ *

I

1 2 3

26 Кладобая службы тоннельных сооружений 6.0 В2

27 Кладобая электромеханической службы 6.0 В2

28 Венткамера 16,5 В2

29 С. У. 5.4 Д

30 Кубобая 5,9 Д

31 Помещение медпункта 12.1 В2

32 Помещение медпункта 8.2 В2

33 Помещение приема пищи и отдыха 17.4 В2

34 Помещение начальника станции 13,7 В2

35 Бригадир службы сбора доходоб 8,4 В2

36
Помещение персонала околотка текущего 
содержания тоннельных сооружений 17,0 В2

37 Кладобая службы сбора доходоб 8,7 В2

38 Лестничная клетка 113 Д

39
Помещение группы обслужибания 
подстанций 11,6 В2

40 Мастерская службы электроснабжения 12.1 В2

41 Мастерская электромеханической службы 154 В2

42 Венткамера медпункта 17,1 В2

43 Помещение досмотра 39.8 В2

44 Венткамера с.у 18.1 В2

45 Венткамера 11.2 В2

46 Злектрощитобая 16.1 В4

47 Кроссобая N2 18.1 В2

48
Помещение электромеханика 
участка сантехники 17,0 В2

49 Коридор 85,7 Д

-  розетки для подключения электрических часоб, 
см. СМВ-3- ТКР-ССС1

-  розетки для подключения компьютероб

С М В - 3 - Т К Р - Э 0 С 1

Продление Сормобско -  Мещерской линии метрополитена б 
Нижнем Новгороде от ст. "Москобская" до ст. "Волга "1 - Ноб 16-14 09.14

Изм. Коп-цч. Лист N док Подпись Дата
Разработал Крамарь /f./y 1 этап

Ст. Стрелка. Вестибюль N"2

Стадия Лист Листоб
Рук. гр Бубноб П 11.1 4
Гл. спец. Костюничеб
Нач отд Дождеба Планы расположения 

электрооборудобания, 
сбетильникоб и розеток

ОАО
НижегородметропроектН. контр Косшюничвб

ГИП Демьянов
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^  -  оборудобание учтено на архитектурных чертежах, см. раздел АР.

1 - Hob. 16-14 09. и
Изм. Кол.цч. Лист Чдок Подпись Пата

С М В - 3 - Т К Р - 3 0 С 1
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План на отм. +1,100

Экспликация помещений

Номер
поме
щения

Наименобание Площадь,
м2

Кат. 
поме ■ 
ще- 
ния

Вестибюль N2

1 Лифт 33 В2

2 Служебный мостик Ш Д

3 Служебный мостик 252 Д

4 Гоузобая площадка 17.9 Д

5 Злектрощитобая Ш В4

6 Венткамера 2 U В2

7 Кладобая бригады пути 11.7 В2

8 Гардеробная общая женская 635 В2

9 Умы бальная женская 6.9 Д

10 Преддушебая женская 8.5 Д

11 Душебая женская и. 9 Д

12 Кубобая < л Д

13 Водоподогребатёль 6.0 Д

% Поплабкобая камера 5.3 Д

15 СУ. женский jt 8.6 Д

16 к.л.г.ж. 9.0 В4.

17 СУ мужской 10.6 Д

18 Умы бальная мужская 6.6 Д

19 Преддушебая мужская 12.1 Д

20 Душебая мужская 9.5 Д

21 Гардеробная общая мужская 53.3 В2

22 Комната для сушки спецодежды 5.9 В2

23 Кладобая бригады контактного рельса 8.0 В2

2 i Венткамера 19.0 В2

25 Лестничная клетка 11.3 Д

26 Коридор 82.9 Д

27 Служебный мостик 2.3 Д

i i i  - розетки для подключения электрических часоб, 
см. СМВ-3-ТКР-ССС1

' - оборудобание учтено на черт. СМВ-3- ТКР-Э0С1, л. 16.1

Лист

11.3
1 - Ноб. 16-% 09. и С М В - 3 - Т К Р - 3 0 С 1

Изм. Кош Лист Чдок Подпись Цата
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План на отм. -1,550

Экспликация помещений

Номер
поме
щения

Наименобание Площадь,
м2

Кат.
поме
ще
ния

1 ВОУ 76А Л

2 Коммуникационный канал 26.2

3 Коммуникационный канал 12.9

4 Подбал т .о

5 Фекальный бак 24.4-

i f f

Лист

11.4
1 - Ноб. 16-14 09.14 С М В - 3 - Т К Р - Э 0 С 1

Изм. Кол.1̂ч. Лист док Подпись Пата
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Л ЛЯ поключения сушилки

£

I
-  розетки для подключения электрических часоЬ, 

см. СМВ-3- ТКР-ССС1

-  розетки для подключения компьютероб

Э К С П Л И К А Ц И Я  ПОМЕЩЕНИЙ

N
пом. НАИМЕНОВАНИЕ ПЛОЩАЛЬ

М2

КАТ"
ПОМЕ

% я

Вестибюль N1

35 Лестничная клетка 15.8 Л

ТПП

51 Венткамера трансформаторного зала ТПП ШО В4

52 Венткамера трансформаторного и 
распределительного залоб ТПП Ш В4

53 Венткамера распределительного зала ТПП 332 В4

54- Коридор 58.8 Л

55 Лестничная клетка 150 Л

56 Мастерская слесарная ТПП 18.3 В2

57 Помещение оператибного персонала ТПП 10.5 В2

58 Помещение ремонтного персонала ТПП 15.1 В2

59 Кладобая ТПП 8.0 В2

60 СУ. 11.3 Л

61 Венткамера су. 9.6 Л

62 Венткамера 16.3 В2

63 Тамбур 2.0 В4.

64 Венткамера аккумуляторной 24.6 А

65 Злектрощитобая 18.0 В4.

66 Венткамера 12.8 В2

67 /1естничная клетка 15.0 Л

План расположения злектрооборудобания, сбетильникоб 
и розеток б помещениях 34-,36...50 бестибюля N1 
см. черт. С М В-З-ТКР-ЭО а л.9.1.

1
Изм. Коп.цч
Разработал
Рцк. г р.
Гп. спец.
Нач. отд.
Н. контр
ГИП

Hob. 16-и
Лист Ч док
Крамарь
Бцбноб
КостничеЬ
Дождеба
Костничед

Подпись

т
Л е м ь я н о ^^^2 ^Л /г /У

09. и
Лата

M / i
ШМ

iS.Ui

С М В - 3 - Т К Р - Э 0 С 1

Продление Сормобско -  Мещерской линии метрополитена б 
Нижнем Нобгороде от ст. "Москобская" до ст. "Волга "

1 этап 
Ст. Стрелка. ТПП-30

Планы расположения 
злектрооборудобания, 

сбетильникоб и розеток

Стадия

П

Лист

12.1

Листов

ОАО
Нижегородметропроект
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План на отм. 1100, О 900, -1700

ЭКСПЛИКАЦИЯ ПОМЕЩЕНИЙ

N
ПОМ. НАИМЕНОВАНИЕ ПЛОЩАДЬ

М2

КАТ^'
ПОМЕ

Вестибюль N1

20 Лестничная клетка 15.7 л
ТПП

21 Тамбур 2.2 д
22 Коридор 1.6 д
23 Трансформаторный зал ТПП 190.8 В2

24- Распределительный зал ТПП 29U.2 В2

25 Лестничная клетка 15.0 Д

26 Коридор 51.3 Д

27 Аккумуляторная 65.5 >4
28 Тамбур аккумуляторной 4.̂ В4

29 Электрощитобая 27.8 В4

30 Санузел с душебой 7.2 Д

31 Помещение бодоподогребателя 8.2 Д

32 Листиляторная 6.2 Д

33 Помещ. приема пищи ТПП 11.5 В2

34. Служебное помещение 11.8 В2

35 Венткамера 12.0 В2

36 Лестничная клетка 15.0 Д

39 Кислотная 10.0 А

.к

-  розетки для подключения электрических часоб, 
см. СМВ-3- ТКР-ССС1

Ж  -  розетки для подключения компьютероб

1 Ноб 16-14 09.14 С М В - 3 - Т К Р - 3 0 С 1
Лист

12.2
( f i n n t j i n  т  Л / V/C



ЭКСПЛИКАЦИЯ ПОМЕЩЕНИЙ

N
ПОМ. НАИМЕНОВАНИЕ ПЛОЩАДЬ

М2

КАТ*
ПОМЕ

%я
Вестибюль N1

1 Поддал Ш 2 В2

2 Насосная 6.0 й

3 Кабельный коллектор 32.4 В2

ВОУ 71.8 й

5 Помещение коммуникационного канала 26.8 Л

ТПП

6 Лестничная клетка 15.7 й

7 Поддал ТПП 730.0 В2

8 Лестничная клетка 4.5 й

9 Насосная 6.0 Л

10 Лестничная клетка 15.0 Л

Венткамера

11 Венткамера 136.4 В4

12 Кабельный коллектор 49.8 В2

План расположения злектроодорудобания, сбетильникоб 
и розеток б помещениях 1,2А ,5,11 бестибюля N1 и бенткамеры 
см. черт. СМВ-3-ТКР-Э0С1, л  9.3.

Лист

12.3
1 - Нод 16-14 09.14 С М В - 3 - Т К Р - Э 0 С 1

Изм. Кол.цч. Лист ^ док Подпись Цата



План схода на отм. 71М 0. 76.4-50
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Сбетильники устанобить на парапете схода
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ЭКС П Ж А ПИЯ ПОМЕЩЕНИЙ

N
ПОМ. НАИМЕНОВАНИЕ ПЛОЩАДЬ

М2

К А Г
ПОМЕ
ЩЕ
НИЯ

1 Лестничный спуск с площадками схода N1 117.6 Д

2 Подземный переход 217.8 Д

3 ВОУ 32.9 Д

4 Электрощитобая 28.1 В4-

5 КДВ 28.0 Д

6 КМК и. 4 д

7 КРУ 3,0 д

8 Ктдобая смазочных и покрасочных материалоб 
с разделяющими сетчатыми перегородками 21,7 А

9 Тамбур кладоЬой смазочных и покрасочных 
материалоб 3,0 84

10 Коридор 3,8 84

11 Тамбур 3,0 84

12 Венткамера 17,6 А

13 Кладобая инертных материалоб 18,0 82

и Резербная комната для бременных бригад служб 25,2 82

15 Резербная комната для бременных бригад служб 21,6 82

16 Котельная 7,0 84

£ - розетки для подключения электрических час об, 
см. СМВ-3- ТКР-ССС1

М М

С М В -3 -Т К Р -Э 0 С 1

Продление Сормобско -  Мещерской линии метрополитена б 
Нижнем Нобгороде от ст. "Москобская" до ст. "Волга"1 - Ноб. 16-14 09.14

Изм. Кол.ич. Лист Чдок Подпись Цата
Разработал Крамарь 1зтап

Ст. Стрелка. Вестибюль N4 
Лестничный сход t/1

Стадия Лист Листоб
Рук гр. Бцбноб П 13
Гл. спец. Костюничеб ■С\Ч
Нач отд Дождеба Планы расположения 

электрооборудобания, 
сбетильникоб и розеток

ОАО
НижегородметропроектН. контр. Костюничеб 1С,1>л

ГИП Демьяноб^
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Вестибюль N1 
Водомерный узел
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200лк
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п ш

Вестибюль N 1. сход N2. 

План на ошм. 1Ш0. 76.500
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ША01-7
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© 150ЛК

А I 3 0 л к \
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111
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Ось пешеходного перехода 

Ш -  75лк

71.820

34- TORNADO/ТОРНАДО BS-1600-22X1

73380

1 1. I .1 1.

250 2000 2300

350
■ Д .Ш

360x12=4320 1500 360x12=4320

17460

©
ГГ

ЗКСП л и к  А ПИЯ ПОМЕЩЕНИЙ

1500 360x12=4320

N
ПОМ. НАИМЕНОВАНИЕ ПЛОЩАДЬ

М2

К А Г
ПОМЕ
ЩЕ
НИЯ

1 Лестничный спуск с площадками схода N2 117.7 Д

2 Подземный переход 173.5 Д

3 КРУ 3.0 Д

4 КМК и. 4. Д

5 ВОУ 29.1 Д

6 Электрощитобая 27.4 В4

7 Котельная 7.0 В4

8 Коридор 7.6 Д

1500

ПаЬильон схода N 2

Н tornado/ торнадо
BS-1600-22X1

4-Олк
5LB/R М LED max й 
■ ' ' '_LL'

Г П

360x12=4320 1500 360x12=4320

*

1500

hOM.

Сбетильники устанобить на парапет схода

1

С М В -3 -Т К Р -Э 0 С 1

Ш Ь к ШШ1Ы Ш  hhhM

Продление Сормобско -  Мещерской линии метрополитена б 
Нижнем Нобгороде от ст. "Москобская"до ст. "Волга"

Разработал
Рук. гр
Гп. спец.
Нач. отд.
Н контр.
ГИП

Крамарь
Бубноб
Костничеб
Дождеба
Костничеб

1 этап
Ст. Стрелка. Вестибюль N4. 

Лестничный сход tf2

Планы расположения 
злектрооборудобания, 

сбетильникоб и розеток

Стадия

П

Лист

%

Листоб

ОАО
Нижегородметропроект



Экспликация помещении
Нщ>
ПО!̂ -
щеш

Наиненобание
Площадь,

м2
Кош
поме
ще
ния

1 /ксшчный спуск с пщадкани схода N4 132,8 й

2 Коридор 19.6 И

3 Вертикмышйподьент "VECTOR" 2,5 В2

Гам р̂-шшз 23,2 й

5 Котельная 13 В4

6 Подземный переход 156.2 И

7 КРУ 3.0 Д

8 (фанерок 2,3 Л

9 КМК 1U Л

10 ВОУ 28.0 Д

11 Зштрощитобаятрабаттора 22.3 В4

12 Кмдодая запасных детттрабаштора 10.7 В2

13 Коридор 6.1 И

и Коридор 5.7 И

15 Потение оператора щшбамтра 10.i В2

16 Зтюртиткя 27.0 Bi

17 ВеншанераГСМ 8.2 Bi

18 Таф 2.̂ В4

19 Кладобая ГСМ 6.3 В1

20 Тамдур 2.3 В4

21 Вентанера 8.0 В2

22 Коридор 8.1 а
23 Кмдобая поручней и агрегата буш низации 8.2 В2

2^ Мастерская 16.0 В2

С М В - 3 - Т К Р - Э 0 С 1

Продление Сормодско -  Мещерской линии метрополитена б 
Нижнем Нобгороде от ст. "Москобская" до ст. "Волга"1 - Hob. 16-% 09.%
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Обозначение 
Тип !н, А 
Расцепитель, А

Обозначение 
Напряжение, В 
Уст. мощность, кВт 
Расчетный ток, А

1н, А
Расцепитель 
абтомата 
устабка, А

Пускатель 
(контактор), 1н, А

Марка и сечение 
проЬодника

Номер группы

Рн, кВт

1р, А

Месторасположение
группы

ШБР-2 ВВГнг(Аи5-Зх6 ШБР-3

L=5m

OS \  63А

-220В

тт

Ру= 10,0 кВт 
Кс= 0,4- 
Рр= 4,0 кВт 
1р= 10,5 А 
С05ф= 1,0

\
1-QF

2SA

РЕ

\
2-QF

2SA

и

АС

3-QF

о

^ 1 6 А

4-QF

25А

I
I
I

IQQ

I
<N

К

IЧМ-
IЬо
I

йэQQ

ВВГнг(АНЗ-Зх6
L=5m

OS \  63А

'220В
/ / /

Ру= 10,0 кВт 
Кс=0,4 
Рр= 4,0 кВт 
1р= 10,5 А 
С05ф= 1,0

1-QF

25А

L1  I

РЕ

\
2-QF

25А

Ж
АС

%
3-QF

16А

4-QF 

К  25А

I
I

I

&
S90Q

о

I
I
V *.
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I

5,0

13,14

5,0

13,14

Тоннели от ПК 07+06,100 до ПК 30+30,000

I (пробы й) путь

Ящики Я АР

II (прабый) путь

Ящики Я АР

Резерб

5,0

13,14

5,0

13,14

Тоннели от ПК30+30,000 до ПК38+86,000

I (прабый) путь

Ящики Я АР

II (прабый) путь

Ящики ЯАР

Резерб

1 Злектрооборудобание (розетки, ЯТП-0,25, ЯАР, кабели и т.д.) с 
ПКЗО+30,000 до ПК31+55,500 учтены б СМВ-3- ТКР-30С1С 

2. Злектрооборудобание (розетки, ЯТП-0,25, ЯАР, кабели и т.д.) с 
ПК35+55,500 до ПК38+86,000учтены б СМВ-3- ТКР-30С2С

1
Изм. у<ол.цч.
Разработал
Рук гр
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розеточной сети

Стадия
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ОАО
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Вбод -220В

от ШС1

Вбод -220В 
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Данные питающей сети
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Обозначение 
Тип 1н, А 
Расцепитель, А

Обозначение 
Напряжение, В 
Уст. мощность, кВт  
Р а с ч е т н ы й  т о к , А

1н, А
Расцепитель 
абтомата 
устабка, А

Пускатель
(ко н т а кт о р ), 1н, А

Марка и сечение 
прободника

Номер группы

Рн, кВт

1р, А

Месторасположение
группы

ШБР1-2, на отм. +^.580

-220В

1-QF

Ру= 15,78 кВт 
Кс=0,^
Рр= 6,31 кВт 
!р= 16,58А 
С05ф= 1

...............  зд =

ВБВнг(АиЗ-Зх10
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Розетки -220В

В помещениях бестибюля 1 
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Розетки 3 -х  фаз
ные для подклю 
чения убор, т ех
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Обозначение 
Тип Ih, a 
Расцепитель, A

Обозначение 
Напряжение, В 
Уст. мощность, кВт 
Расчетный ток, А

!н, А
Расцепитель 
абтомата 
устабка, А

Пускатель 
(контактор), 1н, А

Марка и сечение 
прободника

I

I
i

Номер группы

Рн, кВт

1р, А

Месторасположение
группы

ШБР1-Зна отм. +4.580 BBBh2(A)-LS-3x6
L=30m
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Розетки -220B

В служебных помеще
ниях бестибюля 1 на 
отм. +4.580
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Розетки 3 -x  фазные -220B 
для подключения уборочной 
техники кассобого зала
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Данные питающей сети
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Обозначение 
Тип 1н, А 
Расцепитепь, А

Обозначение 
Напряжение, В 
Уст. мощ ност ь, кВт  
Р а с ч е т н ы й  т о к , А

1н, А
Расцепитель 
адтомата 
устаЬка, А

Пускатель
(конт акт ор), 1н, А

Марка и сечение 
проЬодника

Номер группы

Рн, кВт

!р, А

Me с тор а с положение 
группы
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BBBh2(A)-LS-3x 10 ШБР11-3, на отм. +4.580

L=35 m
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

2,5 2,5 2,5 2,5 2,5 10,0 3,2 0,2 0,2 2,656

6,6 11,4 11,4 11,4 11,4 26,3 8,42 0,91 0,91 11

Розетки 3 - х  
фазные для 
подключения 
уборочной 
техники 
Ьестибюля 2 
на отм. +1100
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В служебных помеще
ниях Ьестибюля 2 на 
отм. +4.580
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Наименобание и техническая характеристика Тип, марка, обозначение 
документа, опросного 

листа

Код
оборудобания,

изделия,
материала

За бод-  
изготобитель

Единица
измере

ния

Коли-
честбо

Масса
единицы

кг

Примечание

2 3 8

1.8 Сбетильник настенный сЬетодиодный серии САЛЮТ, 5601т, BS-U60-2XUED ООО "Белый сбет 2000 шт. 1750

LED2x4Bm, 220В, исп. IP65 г.Москба

1.9 Лампа люминесцентнаяPHLIPS TL-DStandart Colours, 36Вт, 220В TL-D36W/54 87279008158/^9 00 PHILIPS шт. 251

2.Электроцстанобочные изделия.

2.1 Розетка штепсельная двухполюсная с заземляющим EFAPEL 48131С ООО "ВОЛМАРГ' шт. 1900

контактом для открытой устанобки 250В, 16А, исп IP65 г. Н. НоЬгород

2.2 Вилка штепсельная дбухполюсная с заземляющим ВШ-ц-20-01-16/250 шт. 1900
контактом 16А, 250В, исп. IP43

З.Кабельные изделия

Кабель силобой с медными жилами. ВВГнг(АН5 ОАО "Кирскабель"

с изоляцией и оболочкой из полибинилхлоридного пластиката ТУ 16.К71-310-2001
пониженной пожарной опасности.

3.1 Зх15ок-1,0 км 1,80

3.2 Зх2,5ок-г0 км 0,70
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3.3 Зх4-ок-1,0 км 0,61

3.4 4х25ок-1,0 км 6,50

3.5 4х35ок-1,0 км 6,00

3.6 4х120ок-1,0 км 6,00

Лист
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Наименобание и техническая характеристика Тип, марка, обозначение 
документа, опросного 

листа

Код
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изготобитель
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Масса
единицы

кг

Примечание

3 8

Кабель силобой с медными жилами. ВБВнг(АН5 ОАО "Иркутсккабель

с изоляцией и оболочкой из полибинилхлоридного пластиката ТУ 16.К71-090-2002
пониженной пожарной опасности, брониробанный

3.7 4х35ок-г0 км 6,00

Кабель силобой с медными жилами. BBrHz(A)-FRLS ОАО "Кирскабель'

с термическим барьером из слюдосодержащих лент, ТУ 16.К71-337-2004
с изоляцией и оболочкой из полибинилхлоридного пластиката
пониженной пожарной опасности.

3.8 Зх1,5ок-1,0 км 0,80
3.9 Ш ок-1,0 км 0,80
3.10 ix35oK-1,0 км 3,50
3.11 4х50ок-1,0 км 6,00

Кабель контрольный с медными жилами. К В В Гн г(А Ш ОАО "Кирскабель'

с пластмассобой изоляцией. ТУ 16.К71-310-2001
не распространяющий горение, с низким дыма- и газобы делением.

3.12 14x1 км 0,02
3.13 19x1 км 0,015
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Кабель контрольный с медными жилами, КВБВнг(АК5 ОАО "Иркутсккабель"

с пластмассобой изоляцией, брониробанный дбумя стальными лентами. ТУ 16.К71-090-2002
не распространяющий горение, с низким дымо- и газобы делением.

3.14 4x1,5 км 1,65

Лист
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НаименоЬание и техническая характеристика Тип, марка, обозначение 
документа, опросного 
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3 5 8

Кабель для сигнализации и блокироЬки с медными жилами, СБПБбШЬ
с полиэтиленобой изоляцией, 6 оболочке из полиэтилена, ГОСТ Р  51312-99
с броней из дбух стальных лент.
6 шланге из полибинилхлоридного пластиката.

3.15 37x1 км 1,20

Пробод МГ
3.16 М ГОСТ 20685-75 км 0,003
3.17 1x6 км 0,010

3.18 Концебая термоусажибаемая муфта для концебых ККТ-1УЗ ЗАО "МЗЭИ" шт 50
разделок контрольных кабелей, диаметром 10- 14мм

3.19 Муфта концебая для кабелей с пластмассобой WKBmHZ-LS-16/25 ЗАО "ПЗЗМИ"г.Подольск компл. 40
изоляцией сечением 16...25 кб.мм. Москобская область

3.20 Муфта концебая для кабелей брониробанных стальными лентами 4ПКВтБнг-15-35/50 ЗАО "ПЗЗМИ"г.Подольск компл
сечением 35...50 кб.мм. Москобская область

3.21 Муфта концебая для кабелей с пластмассобой 4ПКВтнг-15-35/50 ЗАО "ПЗЗМИ"г.Подольск компл. 20

изоляцией сечением 35...50 кб.мм. Москобская область
3.22 Муфта концебая для кабелей с пластмассобой 4ПКВтнг-ЬВ-70/120 ЗАО "ПЗЗМИ"г.Подольск компл.

изоляцией сечением 70... 120 кб.мм. Москобская область
О
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3.23 Муфта концебая для кабелей с пластмассобой огнестойкой 4ПКВтнг1-НГ-4 ТД "ВНИИКП'- шт 12

изоляцией сечением 4 кб.мм.
3.24 Муфта концебая для кабелей с пластмассобой огнестойкой 4ПКВтнг1-НГ-35 ТД "ВНИИКП" шт

изоляцией сечением 35 кб.мм.
3.25 Муфта концебая для кабелей с пластмассобой огнестойкой 4ПКВтнг1-НГ~50 ТД "ВНИИКП" шт

изоляцией сечением 50 кб.мм.

Лист
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Примечание

3 5

3.26 Муфта соединительная для кабелей с пластмассо- P0LJ-01/4X4-16 RA УСНЕМ шт.
бой изоляцией сечением 4... 16 кб.мм.

3.27 Муфта соединительная для кабелей с пластмассо- 4ПСтнг-15-16/25 ЗАО "ПЗЗМИ"г.Подольск шт. 30
бой изоляцией сечением 16...25 кб.мм. Москобская область

3.28 Муфта соединительная для кабелей с пластмассо- 4ПСтнг-Ь5-35/50 ЗАО "ПЗЭМИ"г.Подольск шт. 50
бой изоляцией сечением 35...50 кб.мм. Москобская область

3.29 Муфта соединительная для кабелей с пластмассо- 4ПСтнг-15-120/150 ЗАО "ПЗЭМИ"г.Подольск шт. 20

бой изоляцией сечением 120... 150 кб.мм. Москобская область
3.30 Муфта соединительная для кабелей брониробанных стальными 4ПСтБнг-15-35/50 ЗАО "ПЗЭМИ" г.Подольск шт. 20

лентами сечением 35.50 кб.мм. Москобская область
3.31 Муфта соединительная для кабелей с пластмассобой 4nCmHZ-FRLS-35/50 ЗАО "ПЗЭМИ" г.Подольск шт. 30

огнестойкой изоляцией сечением 35...50 кб.мм. Москобская область

4. Материалы

4.1 Сталь полосабая 4х40мм ЕОСТ 103-76 • м 700

4.2 ШбеллерМВ, L=2m ЕОСТ 8240-89 шт. 2

Труба электросбарная прямошобная с полностью сплющенным гратом ЕОСТ 10704-91
4.3 Т25х1,6 км 0,20

т 0,0184
4.4 Т32х1,6 км 0,24

О
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0,03
Труба гибкая армиробанная из нераспространяющего горение ПВХ

(для проклаки кабелей для подключения ящикоб ЯАР и ЯТП-0,25)
с бнутренним диаметром:

4.5 22 мм код 57022 ЗАО "ДКС", г.Москба м 700
4.6 Держатель с защелкой, диаметром 20-32 мм код 51232 шт. 760

Лист
С М В -3 -Т К Р -Э 0 С 1 .С

Изм. Кояцч. Лист N док Подпись Пата 1.5
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2 5 [ф

В.Электромонтажные изделия.

5.1 Коробка отЬетЬительная К0СЗУ2 „ ОАО "ПЗМИ" 
г. РостоЬ-на-Дони шт. 2000

5.2 Коробка отбетбительная У409-4У1 шт. 10
ГК "Электра-Профи' 
 г.Н.Нобгород5.3 Коробка клеммная (1КЯ, 2КЯ) Mi93-01-90-5 шт.

Профиль, L=1m К108/1У2 шт. 2000

5.5 Закладная гайка К610УХЛ2 шт. 8000

5.6 Дюбель У663УЗ шт. 800

5.7 Перемычка ПГС25-560У2,5 шт. Ш

5.8 Ящик кабельный ЯКЗК.400.200.150 ТУ 3430-001-2567U97-2003 шт. 200

5.9 Зажим отбетбительный ОР-6 ЗА0"МЗВА‘ шт. 600

6. Система "Стоп огонь"
ООО"Про Знерго" 
 г. Москба6.1 Трубка бандажная СОН 12/3 шт. ^0

6.2 Трубка бандажная СОН Ш шт. 70
6.3 Полимерный уплотнитель (герметик) картридж 12, i
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Наименобание и техническая характеристика Тип, марка, обозначение 
документа, опросного 

листа

Код
оборудобания,

изделия,
материала
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изготобитель
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единицы

кг

Примечание

5

Тоннель от П К 30+30,000 до П К 31+55,500 '
1 Электрооборудобание

1.1 Шкаф рабочего осбещения ШРО-5 ОАО "Верхнеболго- 
электромонтаж-НН" шт.

( по заданию НМП) г.Н.Нобгород
Ш -6 9 -6 1

1.1а Шкаф бытобыхрозеток ШБР-3 шт.
{по заданию НМП)

1.2 Шкаф рабочего осбещения ШРО-6 шт.
( по заданию НМП)

13 Шкаф аЬарийного осбещения ШАО-3 шт.
( по заданию НМП)

и Сбетодиодный указатель сбетобой подбесной дбухсторонний А ТМП 13.2.2 ОООНПП "АЛЬФА ТАЙМ‘ шт. 2

г. Н. Нобгород

1.5 Ящик с абтоматическим быключателями, 1н=16А,32А, тип С ЯАР ГК "Электро-Профи" шт. 2

и дбумя розетками, IP54, пластикобый корпус арт. Mill- 17MEN г.Н.Нобгород

1.6 Ящик с понижающим трансформатором 220/12В и ЯТП-0,25 ГК "Электро-Профи' шт. 2

розеткой, IP54, пластикобый корпус арт МП1-17Т250 г.Н.Нобгород
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1.7 Сбетильник потолочный с одной люминесцентной KRK 136 'Сбетобые технологии" шт. 80
лампой 36Вт, 220В, с ЭПРА, исп IP65 г.Москба

1.8 Сбетильник настенный сбетодиодный серии САЛЮТ, 5601т, BS-U60-2XUED ООО "Белый сбет 2000" шт. 60
LED2x4Bm, 220В, исп IP65 г.Москба

1.9 Лампа люминесцентнаяPHLIPS TL-DStandart Colours, 36Вт, 220В TL-D36W/54 8727900 815849 00 PHILIPS шт. 81

*  -оборудобание, изделия и материалы от ПК31+55,500 до П К 38+86,000 учтены см. СМВ-3- ТКР-Э0С2, л20

Лист
1 Зам. 16-% ja / f С М В -3 -Т К Р -Э 0 С 1 .С

Изм. Кояцч. Лист N док Подпись йата 1.7



НаименоЬание и техническая характеристика Тип, марка, обозначение 
документа, опросного 

листа

Код
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кг

Примечание

2 3 5

2.1

2ЭлектроистаноЬочные изделия.

Розетка штепсельная дЬцхполюсная с заземляющим EFAPEL 48131С ООО "ВОЛМАРГ шт. 150
контактом для открытой устаноЬки 250В, 16А, исп.1Р65 г. Н. Нобгород

2.2 Вилка штепсельная двухполюсная с заземляющим ВШ-ц-20-01-16/250 шт. 150
контактом 16А, 250В, исп. IP43

З.Кабельные изделия

Кабель силобой с медными жилами. ВВГнг(АН5 ОАО "Кирскабель"

с изоляцией и оболочкой из полибинилхлоридного пластиката ТУ 16.К71-310-2001
пониженной пожарной опасности.

3.1 Зх1,5ок-1,0 км 0,17
3.2 Зх2,5ок-г0 км 0,02

3.3 4х4-ок-10 км 0,306
3.4 4х16ок-1,0 км 0,36
3.5 4х25ок-г0 км 0,36
3.6 4х50ок-1,0 км 0,18

Кабель силобой с медными жилами. B5Bh z(A)-LS ОАО "Иркутсккабель"

с изоляцией и оболочкой из полибинилхлоридного пластиката ТУ 16.К71-090-2002

§
СЗ'’IOQ
ае
а

е

ос

пониженной пожарной опасности, брониробанный
3.7 4х25ок-1,0 км 0,36

Лист
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НаименоЬание и техническая характеристика Тип, марка, обозначение 
документа, опросного 

листа
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материала
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кг

Примечание

2 3 8

Кабель силобой с медными жилами, ВВГнг(А)-ЕЙ15 ОАО "Кирскабель"

с термическим барьером из слюдосодержащих лент. ТУ 16.К71-337-2004

с изоляцией и оболочкой из полибинилхлоридного пластиката

пониженной пожарной опасности.

3.8 Зх15ок-1,0 км 0,03

3.9 4х4ок-1,0 км 0,18

3.10 4 X Шок-1,0 км 0,18

3.11 4х25ок-1,0 км 0,18

Кабель контрольный с медными жилами, KBBFhz(A)-LS ОАО "Кирскабель'

с пластмассобой изоляцией. ТУ 16.К71-310-2001

не распространяющий горение, с низким дымо- и газобыделением.

3.12 14x1 км 0,01

3.13 19x1 км 0,01

Кабель контрольный с медными жилами. КВБВнг(АИ5 ОАО "Иркутсккабель'

с пластмассобой изоляцией, брониробанный дбумя стальными лентами. ТУ 16.К71-090-2002

не распространяющий горение, с низким дымо- и газобы делением.

3.14 4x1,5 км 0,65

1
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Кабель для сигнализации и блокиробки с медными жилами. СБПБбШб

с полиэтиленобой изоляцией, б оболочке из полиэтилена. ГОСТ Р 51312-99

с броней из дбух стальных лент.

б шланге из полибинилхлоридного пластиката.

3.15 37x1 км 0,50

Лист
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НаименоЬание и техническая характеристика Тип, марка, обозначение 
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Примечание

2 3 8

Пробод МГ

3.16 1x4 ГОСТ 20685-75 км 0,001

3.17 1x6 км 0,003

3.18 КонцеЬая термоусажиЬаемая муфта для концеЬых ККТ-1УЗ ЗАО "МЗЭИ" шт 22

разделок контрольных кабелей, диаметром 10- 14мм

3.19 Муфта концеЬая для кабелей с пластмассобой 4ПКВтнг-15-1б/25 ЗАО "ПЗЭМИ"г.Подольск компл 20

изоляцией сечением 16. 25кб.мм. Москобская область

3.20 Муфта концеЬая для кабелей брониробанных стальными лентами 4ПКВтБнг-15-16/25 ЗАО "ПЗЭМИ" г.Подольск компл.

сечением 16...25 кб.мм. Москобская область

3.21 Муфта концебая для кабелей с пластмассобой 4ПКВтнг-13-35/50 ЗАО "ПЗЭМИ"г.Подольск компл.

изоляцией сечением 35...50 кб.мм. Москобская область

3.23 Муфта концебая для кабелей с пластмассобой огнестойкой 4ПКВтнг1-НГ-4 ТМ "ВНИИКП" шт 12

изоляцией сечением 4 кб.мм.

3.24 Муфта концебая для кабелей с пластмассобой огнестойкой 4ПКВтнг1-НР-16 ТД "ВНИИКП" шт

изоляцией сечением 16 кб.мм.

3.25 Муфта концебая для кабелей с пластмассобой огнестойкой 4ПКВтнг1-НР-25 ТД "ВНИИКП" шт

изоляцией сечением 25 кб.мм.

3.26 Муфта соединительная для кабелей с пластмассо- P0LJ-01/4X4-16 RA УСНЕМ шт.
бой изоляцией сечением 4... 16 кб.мм.
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3.27 Муфта соединительная для кабелей с пластмассо- 4ПСтнг-15-16/25 ЗАО "ПЗЭМИ"г.Подольск шт. 8

бой изоляцией сечением 16...25 кб.мм. Москобская область

3.28 Муфта соединительная для кабелей с пластмассо- 4ПСтнг-[5-35/50 ЗАО "ПЗЭМИ"г.Подольск шт. 2

бой изоляцией сечением 35...50 кб.мм. Москобская область

3.29 Муфта соединительная для кабелей брониробанных стальными 4ПСтБнг-15-16/25 ЗАО "ПЗЭМИ"г.Подольск шт.

лентами сечением 16...25 кб.мм. Москобская область

Лист
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Наимвнобание и техническая характеристика Тип, марка, обозначение 
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Примечание

1 2 3 4 5 6 7 8 9

330 Муфта соединительная для кабелей с пластмассоЬой Штнг-ТЙ15-16/25 ЗАО "ПЗЗМИ"г.Подольск шт. 4

огнестойкой изоляцией сечением 16...25 кб.мм. Москобская область

4. Материалы

4,/ Сталь полособая 4x40мм ГОСТ 103-76* м 10

и ШбеллерМ8, L=2m ГОСТ 8240-89 шт. 2

Труба электросбарная прямошобная с полностью сплющенным гратом ГОСТ 10704-91

и Т25x16 км 0,10

т 0,0092

4Л Т32х 1,6 км 0,12

т 0,015

Труба гибкая армиробанная из нераспространяющего горение ПВХ

(для проклаки кабелей для подключения ящикоб ЯАР и ЯТП-0,25)

с бнутренним диаметром:

45 22 мм код 57022 ЗАО "ДКС", г.Москба м 14

16 Держатель с защелкой, диаметром 20-32 мм код 51232 шт. 8

5.3лектромонтажные изделия

5.1 Коробка отбетбительная К0СЗУ2 ОАО "ПЗМИ" 
г. Ростоб-на-Дони шт. 150

5.2 Коробка отбетбительная У409-4У1 шт. 10

5.3 Коробка клеммная (ЗКЯ) Mi93-01-90-5 ГК "Электро-Профи" 
г ННпбгпрпд шт. 1

5,4 Т1рофиль, L=1m К108/1У2 шт. 100

5.5 Закладная гайка К610УХЛ2 шт. 24

5.6 Дюбель У663УЗ шт. 24

5.7 Перемычка ПГС25-560У2,5 шт. 7
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НаимвноЬание и техническая характеристика Тип, марка, обозначение 
документа, опросного 

листа

Код
одорудобания,

изделия,
материала

ЗаЬод-
изготобитель

Единица
измере

ния

Коли-
честбо

Масса
единицы

кг

Примечание

2 3 5 8

5.8 Ящик кабельный ЯКЭКЛ00.200.150 ТУ 3^30-001-2567497-2003 шт.

5.9 Сжим отбетЬительный У859МУЗ шт. 12

6. Система "Стоп огонь"

6.1 Трубка бандажная СОН 12/3 000"Про Энерго' 
г. Москба шт.

6.2 Трубка бандажная СОН 19А шт. 70

6.3 Полимерный уплотнитель (герметик) картридж 12,i

7. Прочее

7.1 Кронштейн If1 (для круглого тоннеля) б состабе: Ш Т Г компл. 156

1 Профиль монтажный D ЗМ,L =220 мм MQ-21 арт.369601 Ш  ТГ шт.

2. Профиль монтажный D ЗМ ,L =300 мм МО-21 арт.369601 Ш  ТГ шт.

3 Соединитель MQV-3/3D арт.36964-1 "HIL ТГ шт.

Уголок монтажный, 2 отберстия MQW-P2 арт.369661 Ш  ТГ шт.

5. Соединитель MQP-45 арт.369649 Ш  ТГ шт.

6. Соединительный элемент для профилей MQN арт.369623 Ш  ТГ шт.

7. Монтажная гайка МО А-Мб арт.369628 Ш  ТГ шт.

8. Болт М6х25 арт.21644^ Ш  ТГ шт.

9. Шпилька анкерная HiT-Z N10x95 арт.2018367 "HIL ТГ шт.
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10 Химический анкер HIT-NY-200-A У=0,03л арт.2022697 "HIL ТГ шт.

11 Профиль монтажный D ЗМ,L =630 мм МО-21 арт.369601 Ш  ТГ шт.

12 Цинкобый спрей MZN- Ш арт.2048192 "HIL ТГ шт.

Лист
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Пози
ция

Наименобание и техническая характеристика Тип, марка, обозначение 
документа, опросного 

листа

Код
оборудобания,

изделия,
материала

За бод-  
изготобитель

Единица
измере

ния

Коли-
честбо

Масса
единицы

кг

Примечание

1 2 3 4 5 6 7 8 9

1 Электрооборудобание

1.1 Трансформатор трехфазный, 2,5кВА, 220/230В ТСВМ-2,5-74.0М5 ОАО “Натетрансформаторы" шт. 3

г. Москба

1.2 Распределительный бокс с абтоматическим быключателем KV91-06C10A ГК "Электро-Профи" шт. 1

АВВ S203 СЮ, 380В, 50Гц, 1н=10А, исп. IP65 г.Н.Нобгород

Ш Шкаф бытобых розеток ШБР1-1 ( по заданию НМП) шт. 1

1.25 Шкаф бытобых розеток ШБР1-2 ( по заданию НМП) шт. 1

1.26 Шкаф бытбыхрозеток ШБР1-3 (по заданию НМП) шт. 1

1.2г Шкаф силобой ШС 1 ( по заданию НМП) шт. 1

1.3 Розетка 4 -х  полюсная, с бнешним креплением, 16А, 400В, арт. 1196 MEN ГК "Электро-Профи" шт. 7

исп. IP67, MENNEKES г.Н.Нобгород

и Вилка кабельная серии Pro ТОР, 16А, 400В, исп.. IP44 арт 152AMEN ГК "Электро-Профи" шт. 7

MENNEKES г.Н.Нобгород

1.5 Пост упрабления кнопочный ПКУ1-У2 ОАО "ЧЭАЗ" шт. 2

N1- "КУЮ ПОГ: "1з", "ч", "Пуск" ТУ 16-93 БКЖИ. г. Чебоксары

642245.001ТУ

1.6 Збонок электрический -220В шт. 2

1.7 Шкаф компьютерных розеток ШКР ОАО "Верхнеболго- 
злектоомонтаж-НН" шт. 3

( по заданию НМП) г.Н.Нобгород
428-69-61

1.8 Пульт ДПС ( по заданию НМП) It шт. 1
§
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Продление Сармобско - Мещерской линии метрополитена б 
Нижнем Нобгороде от ст. "Москобская" до ст. "Волга "1 16-14 /f./f
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НаименоЬание и техническая характеристика Тип, марка, обозначение 
документа, опросного 

листа

Код
оборудобания,

изделия,
материала

Забод-
изготобитель

Единица
измере

ния

Коли-
честбо

Масса
единицы

кг

Примечание

3 5 8
ОАО "ВврхнеШго- 
злектромонтаж-НН"1.9 Шкаф рабочего осбещения ШРО/-1 шт.

г.Н.НоЬгород
428-69-61( по заданию НМП)

1.10 Шкаф рабочего осбещения ШР01-2 шт.

( по заданию НМП)

1.11 Шкаф рабочего осбещения ШР01-3 шт.

( по заданию НМП)

112 Шкаф рабочего осбещения ШР01-4- шт.

( по заданию НМП )

1.13 Шкаф рабочего осбещения ШР01-5 шт.

( по заданию НМП )

1.U Шкаф рабочего осбещения ШР01-6 шт.

( по заданию НМП)

1.15 Шкаф рабочего осбещения ШРО/- 7 шт.

( по заданию НМП)

1.16 Шкаф абарийного осбещения ША01-1 шт.

( по заданию НМП)

1.17 Шкаф абарийного осбещения ША01-2 шт.

( по заданию НМП)

1.18 Шкаф абарийного осбещения ША01-3 шт.

( по заданию НМП)
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1.19 Шкаф абарийного осбещения ША01-4- шт.

( по заданию НМП)

120 СЬетильник абарийный пристраиЬаемый сбвтодиодный. Аро1оЗР62бОР LED 1001047 'WRTHCLIFFE" шт. (0 7 8 \ A V

абарийный режим 3 часа, IP42, с пиктограммой "ВЫХОД' г.Н. Набгород

1.21 Сбвтодиодный указатель сбетобой настенный односторонний А ТМИ 13.21 ОООНПП "АЛЬФА ТАЙМ' шт.

г. Н. Нобгород

Лист
1 Зам. 16-и С М В -3 -Т К Р -3 0 С 1 .С

Изм. Кол.ич. Лист N док Подпись Дата 2.2



Наименобание и техническая характеристика Тип, марка, обозначение 
документа, опросного 

листа

Код
оборудоЬания,

изделия,
материала

ЗаЬод-
изготобитель

Единица 
измере

ния

Коли-
честбо

Масса
единицы

кг

Примечание

122 Сбетодиодный указатель сбетобой подбесной дбухсторонний А ТМП 13.2.2 ОООНПП "АЛЬФА ТАЙМ" шт.

г. Н. Hob город

1.22а Сбетодиодный сбетильник Ьстроенный 6 подбесной потолок, Nif'orRV-OL LED 1200 apm.UB41412000 infra Lighting шт. HI

UBm, Ш О К  EB, !P65, ~ г. Москба

1.225 Сбетодиодный сбетильник бстроенный 6 подбесной потолок, СЕРП 719НН36xLED-K2~R00/NW ПРАТО шт. 90

50Вт, 4 ООО К, IP65, -220В. г. Москба

1.226 Сбетодиодный сбетильник бстроенный б подбесной потолок. СЕРП 122 НН 48XLED-K2-R00/NW ПРАТО шт. 324

66,1 Вт, 4000К, tP65, -220В. г. Москба

1.22г Сбетодиодный сбетильник для подсбетки па но. Philips Color Kinetics S!<yRibbon Philips шт. 5

6 7Вт, 4000K IP65, -220B. г. Москба

1.22д Сбетодиодная сбетобая линия бстроенная 6 подбесной потолок, B S -1600 LED Bely syet шт. 11

4 00О К, 1Р65, ~220В. г. Москба

1.23 Сбетильник антибандальный серии "Витязь " с компактной ЛБ027-24-005 ОООЭЛиПС-0 шт. 15

люминесцентной лампой 24Вт, 220В, с ЭПРА, IP4-0 г. Москба

1.24 Сбетильник подбесной с 2-мя люминесцентными лампами Типе! 236 R18 1003412 "NORTHCUFFE" шт. 220

36Вт, 2208, исп. IP65, НЕ, с закаленным прозрачным стеклом г.Н Нобгород
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1.25 Сбетильник пристраибаемый с 2-мя люминесцентными лампами Вага 1236 1004556 "NORTHCLIEFE" шт. 80

36Вт, 220В, сЗПРА, исп. /Р66,117, РС/РС, PAR, НЕ, 1C, ЗИМ-2шт г.Н. Нобгород

1.26 Сбетильник пристраибаемый с 1-ой люминесцентной лампой Ваг a t 136 1004555 "NORTHCLIEFE" шт. 50

36Вт, 220В, с ЗПРА, исп IP66,117, РС/РС, PAR, НЕ 1C, ЗиМ-2шт г.Н. Нобгород

Лист
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Изм. Кол.ич. ЛистМ док Подпись Дата 2.3



Пози
ция

НаименоЬание и техническая характеристика Тип, марка, о доз на чение 
документа, опросного 

листа

Код
оборудоЬания,

изделия,
материала

ЗаЬод-
изготоЬитель

Единица
измере

ния

Коли-
честЬо

Масса
единицы

кг

Примечание

1 2 3 4 5 6 7 в 9

1.27 СЬетильник пристраиЬаемый сЬвтодиодный, В10̂ , 2х25001т, Т857, Ваra t LED 1002925 WRTHCLIFFE" шт. 91

ОР, 51 Вт, 220В, исп. IP66, с плафоном PC. г.Н. Нобгород

1.28 СЬетильник подбесной с энергосберегающей лампой SP23Bm, НСП 17-100-102 ОАО "АСТЗ" р.п. Тургенебо, 
Ардатобский р-он. 

Республика Мордобия

шт. 14

220В, исп. 5'0

1.29 СЬетильник настенный с энергосберегающей лампой SP23Bm, ФППОЗ-20-003 шт. 65

220В, исп. /Р65

1.30 Лампа люминесцентная компактная 24Вт, 220В МА S TER PL -L 4 штыря, 24 W/830 шт. 16

1.31 Лампа люминесцентнаяPHLIPS TL-DStandart Colours, 36Вт, 220В TL-D 36V!/54 8727900815849 00 PHILIPS шт. 650

1.32 Энергосберегающая лампа с цоколем Е27 5P23W ООО "РОСЗЛ", шт. 80

23Вт, 220В, 4200К, А6023 г.Санкт-Петербург

1.33 Ящик с понижающим трансформатором 220/12В и розеткой. ЯТП-0,25 ГК "Электро-Профи" шт. 35

степень защиты IP54-, пластикоЬый корпус. арт. Mi11-17T250 г.Н. Hob город

2.ЭлектроистноЬочные изделия.

2.1 ОдноклаЬишный Ьыключатель дбухполюсный ЮЛ, 250В, EFAPEL ООО "ВОЛМАРТ" шт. 130

для открытой устаноЬки, IP65 код, 48021 СВР г. Н. Нобгород
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Наименобание и техническая характеристика Тип, марка, обозначение 
документа, опросного 

листа

Код
оборудобания,

изделия,
материала

Забод-
изготобитель

Единица 
измере

ния

Коли-
честбо

Масса
единицы

кг

Примечание

2 3 5

2.2 Переключатель дбухполюсный 16А, 220В, б пластмассобом Ш О -55 -RK-ROU ЗА0"АПАТ0Р-3/1ЕКГР0" шт. 96

корпусе, исп. /Р55 г. Москба

2.3 Розетка штепсельная дбцхполюсная с заземляющим контак- EFAPEL W31C ООО "ВОЛМАРГ шт. %0

том для открытой устанобки 250В, 16А, исп. IP65 г. Н. НоЬгород

2Л Розетка штепсельная дбухполюсная с плоскими контактами РШ-П-2-1Р43-01-10Л2 шт. 20

для открытой устанобки 4-2В, 10А, исп. !Р^З

2.5 Вилка штепсельная дбухполюсная 42В, 10А ВШ-П-2-01-10Л2 шт. 20

2.6 Розетка штепсельная дбухполюсная с заземляющим контак- EFAPEL 48131С ООО "ВОЛМАРГ шт. 10

том для открытой устанобки 250В, 16А, исп. IP65 г. Н. НоЬгород

(компьютерная)

З.Кадельные изделия.

Кабель силобой с медными жилами. ВВГнг(АИ5 ОАО "Кирскабель"

с изоляцией и оболочкой из полибинилхлоридного пластиката ТУ 16.К71-310-2001

пониженной пожарной опасности.

3.1 Зх1,5ок-1,0 км 0,73
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3.2 4х1,5ок-1,0 км 0,40

3.3 Зх2,5ок-1,0 км A J 7

3.4 4х2,5ок-1,0 км 0,30

3.5 Зх4ок-1,0 км 4,90

3.6 4х4ок-1,0 км 1,80

3.7 5х4ок-1,0 км 6,50

3.8 Зхбок-1,0 км Ш  1,405

Лист
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НаименоЬание и техническая характеристика Тип, марка, обозначение 
документа, опросного 

листа

Код
оборудобания,

изделия,
материала

Забод-
изготобитель

Единица
измере

ния

Коли-
честбо

Масса
единицы

кг

Примечание

1 2 3 4 5 6 7 8 9

3.9 ПроЬод с медными жилами ПВ1

1x2.5-380 ГОСТ 6323-79 км 0,10

Кабель силобой с медными жилами, с термическим барьером из слюдо BBrHz(A)-FRLS ОАО "Кирекабель"

содержащих лент, с изоляцией и оболочкой из полибинилхлоридного ТУ 16.К71-337-2004

пластиката пониженной пожарной опасности

3.10 Зх1,5ок-1,0 км 0,4

311 Зх2,5ок-г0 км 4,11

Кабель контрольный с медными жилами,с пластмассобой изоляцией, КВВГнг(АН5 ОАО "Кирскабель"

не распространяющий горение, с низким дымо- и газобыделением. ТУ 16.К71-310-2001

3.12 Пх1 км 0,10

Кабель для сигнализации и блокиробки с медными жилами, с полиэти- СБПБбШб

ленобой изоляцией, б оболочке из полиэтилена, с броней из дбух сталь ГОСТ Р 51312-99

ных лент, б шланге из полибинилхлоридного пластиката

3.13 19x2x1 км 0,10

Кабель силобой с медными жилами, с изоляцией и оболочкой из полибинил ВБВнг(АИ5 ОАО "Иркутсккабвль"

хлоридного пластиката пониженной пожарной опасности, бронироЬанный ТУ 16.К7Р090-2002

3.% Зхбок-1,0 км 0,03

3.15 Зх10ок-1,0 км 0,29

3.16 Зх16ок-1,0 км 0,045

^.Материалы

4.1 Шбеллер N8, L=2m ГОСТ 8240-89 шт. 20

Труба стальная бодогазопрободная обыкнобенная с полностью

сплющенным гратом, диаметром. ГОСТ 3262-75"

и Т32х3,2мм м/кг 60,0/185,4

и Т50хЗ,5мм м/кг 400/1952

и Сталь круглая ф 6мм ГОСТ 2590-88 кг
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Наимвнобание и техническая характеристика Тип, марка, обозначение 
документа, опросного 

листа

Код
оборудобания,

изделия,
материала

Забод-
изготобитель

Единица
измере

ния

Коли-
честбо

Масса
единицы

кг

Примечание

2 3 5

4.5 Рама для крепления коробок б состабе: компл.

1. Профиль монтажный MQ-41D-F, 1=1800 мм - 2 шт. 304111 HILTI

2 Профиль монтажный MQ-21-F, 1=4800 мм - 1шт. 304098 Н1П

3 Консоль углобая MQW-S/2-F -  4 шт. 304181 Н1П

4. Шпилька M10-F, 1=120 мм - 8 шт. 304773 HiLH

5. Соединительный элемент для профилей MQN-F -  8 шт. 387779 нал
в. Fайка монтажная MQA -M10-F -  1 шт. 304139 HILH

7. Болт M10x25-F -  1шт. 304788 Н1П

8. Fайка монтажная MQM-M6-F - 15 шт. 304762 НИП

9 ДекоратиЬная крышка MQZ-E41- 4 шт. 369685 нап
10. Анкер-шпилька HAS-E-F М12-110 - 4 шт. 333148 Н1П

11. Капсула HVUM12-110 -  4 шт 256693 нал
12 Fайка M10-F - 16 шт. 304765 HILH

13. ЦекоратиЬная крышка MQZ-E21 -  8 шт. 370598 Н1П

14. Шайба MQZ-L11-F - 8 шт. 304197 нал
15 Шайба А10,5-Е - 1шт 304770 НИЛ

16 Винт Мб - 15 шт.

17. Шайба гробернаяМЮ - 1шт.

4.6 Рама для крепления настенного шкафа б состабе: компл 15

t Профиль монтажный MQ-210 3 м, 1= 1500 мм-2  шт. 369601 НИЛ
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2. Профиль монтажный MQ-2 ID 3 м, 1=960 мм - 2 шт. 369601 НИЛ

3 Профиль монтажный MQ-21D3 м, 1=1260 мм-2  шт. 369601 НИЛ

4. Уголок монтажный MQW-4, 4 отберстия, 90° -  8 шт. 369658 НИЛ

5. Гайка монтажная MQN - 48 шт. 369623 НИЛ

6. Плита опорная MQG-2-M16 - 4 шт. 369682 НИЛ

7. Анкерная шпилька HIT- V-5.8, М16х300 - 4 шт. 387066 НИЛ

8 Иньециробанныйрастбор HIT-RE 500/330/1 ЕЕ - 1шт. 426676 НИЛ
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Наименобание и техническая характеристика Тип, марка, обозначение 
документа, опросного 

листа

Код
оборудобания,

изделия,
материала

За бод- 
изготобитель

Единица 
измере

ния

Коли-
честбо

Масса
единицы

кг

Примечание

3 5 8

Б.Электромонтажные изделия.
ГК "Электро-Профи" 

г.ННобгород5.1 Коробка отбетбительная для открытой прободки HENSEL D9040-4- шт. 1Ш

5.2 Коробка отбетбительная для открытой прободки шт. 100

5.3 Сжим У739МУЗ шт. 5000

5.4 Короб для подбески сбетильникоб, L=2m КЛ-1УЗ шт. 100

5.5 Короб для подбески сбетильникоб, L=2m КЛ-2УЗ шт. 240

5.6 Заглушка КЛ-ЗУЗ шт. 300

5.7 Скоба КЛ-СПУЗ шт. 680

5.8 Перемы чка ПГС25-560У2,5 шт. 80

5.9 Шбеллер, L=2m К 2 Ш 2 шт. 50

5.10 Коробка к л ем на я N193-01-90-5 ГК "Электро-Профи" 
г.ННобгород шт. 2

5.11 Латунный разрезной анкер, N10 CN411034. ЗАО ШС", г.МоскЬа шт. 1000

5.12 Шпилька резьбобая, оцинкобанная, DiN 975/976, N10x1000 CN201001 ЗАО "DKC: г.Москба шт. 1000

5.13 Шбеллер, L=2m К347У2 шт. 200

5.14 Соединительная клемма 3 -х прободная WA60, арт. 222-413 шт. 4800

5.15 Nuнuкaнaл TNC 22x10 для электропрободки, L=2m. 00317 ЗАО ШС" г.Москба шт. 20

516 Лоток перфориробанный 400x50, L=3m, с крышкой 35266HDZ, 35526HDZ ЗАО "DKC", г.Москба шт. 100

5.17 Труба гибкая армиробанная из не распространяющего 57025 ЗАО "DKC", г.Москба км. 1,30

горения ПВХ, диаметром 25 мм, IP65
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6. Система "Стоп огонь ’
000"Про Энерго' 

г. МоскЬа6.1 Трубка бандажная СОН 12/3 шт. 2000

6.2 Трубка бандажная СОН 19/4 шт. 2960

6.3 Полимерный уплотнитель (герметик) картридж 570

7. Прочие

7.1 Крышка декоратибная 1, 220x860мм (по чертежам HNW ГПП-4-24-АР шт.

7.2 Крышка декоратибная 2, 220x360мм (по чертежам НМП) ГПП-4-25-АР шт. 19
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кг

Примечание

1 2 3 4 5 6 7 8 9

// СТАНЦИОННАЯ ВЕНТКАМЕРА.

1 Злектооодоридобание

1.1 Сбетильник настенный с лампой SON-H Pro 110Вт РБУ02-125-002 3-д  "Сбетотехника " шт. 10

220В, исп. IP54 г.Лихослабль

1.2 Сбетильник подбесной с лампой SON-H Pro 110Вт РСП05-125-7А2 ОАО "АСТЗ", р.п. Тургенебо, 
Ардатобский р-он. 

Республика Мордобия

шт. 20

220В, исп 5'3

1.3 Сбетильник настенный с энергосберегающей лампой ФППОЗ-20-003 ft шт. 5

SP 23Вт, 220В, исп. IP65

и Сбетильник пристраибаемый с 1-ой люминесцентной лампой Barat 136 1001968 WRTHCLIFFE" шт. 6

36Вт, 2208, сЗПРА, исп IP66, П7, РС/РС, HF, 1C, Ех, 3LIN-2wm г.Н. Нобгород

1.5 Энергосберегающая лампа с цоколем Е27 SP23W ООО "РОСЭЛ", шт. 6

23Вт, 220В, Ш ОК, А6023 г.Санкт-Петербург

1.6 Лампа натриебая 110Вт. 220В SON-H P ro -110 W шт. 31

1.7 Лампа люминесцентнаяPHLIPS TL-DSfandart Colours, 36Вт, 2208 TL-D36W/54 8727900815849 00 PHILIPS шт. 7

1.8 Ящик с понижающим трансформатором 220/12В и розеткой. ЯТП-0,25 ГК "Электро-Т1рофи" шт. 8

степень защиты IP54-, пластикобый корпус. арт Mi 11-17 Т250 г.Н.Нобгород

2.Электроцстанобочные изделия.

2.1 Одноклабишный быключатель дбухполюсный ЮЛ, 250В, EFAPEL ООО "ВОЛМАРТ" шт. 4
для открытой устанобки, IP65 код, 48021 СВР г. Н. Нобгород
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НаименоЬание и техническая характеристика Тип, марка, обозначение 
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единицы

кг

Примечание

3 5

2.2 Переключатель дбухполюсный 16А, 220В, б пластмассобом Ш О -55 -RK-ROU ЗАО'ШТОР-ЗШТРО' шт. 10

корпусе, исп. /Р55 г. МоскЬа

2.3 Розетка штепсельная дбухполюсная с заземляющим контак- EFAPEL 48131С ООО "ВОЛМАРТ" шт.

том для открытой цстанобки 250В, 16А, исп. IP65 г. Н. НоЬгород

3. Кабельные изделия.

Кабель силобой с медными жилами. ВВГнг(АН5 ОАО "Кирскабель"

с изоляцией и оболочкой из полибинилхлоридного пластиката ТУ 16.К71-310-2001

пониженной пожарной опасности.

3.1 Зх1.5ок-1,0 км 0,80

3.2 Ш5ок-1,0 км 0,65

3.3 Зх2.5ок-1,0 км ио
Кабель силобой с медными жилами. ВВГнг(А)-ЕР15 ОАО "Кирскабель"

с термическим барьером из слюдосодержащих лент, ТУ 16.К71-337-2004

с изоляцией и оболочкой из полибинилхлоридного пластиката

пониженной пожарной опасности.

34 Зх1,5ок-1,0 км 0,4

3.5 Зх2,5ок-1,0 км 1,11

о
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4. Электромонтажные изделия.
ГК "Электро-Профи' 

г.Н.Нобгород4.1 Коробка отбетбительная для открытой прободки HENSEL 09040-4 шт. 100

4.2 Соединительная клемма 3-х прободная WA60, арт. 222-413 шт. 300

43 Лоток, L=2m НЛ10-П1,87УТ2,5 шт. 28

4.4 Стойка К1150цУ1,5 шт. 10

45 Полка К11б1цУ1,5 шт. 20

4.6 Скоба К1157цУТ1,5 шт. 20
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НаименоЬание и техническая характеристика Тип, марка, обозначение 
документа, опросного 

листа

Код
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материала
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изготобитель
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единицы

кг

Примечание

2 3 5 8

5. Система "Стоп огонь'
ОООТро Энерго" 

г. Москба5.1 Трубка бандажная СОН 12/3 шт. 40

5.2 Трубка бандажная СОН 19/4 шт. 70

5.3 Полимерный уплотнитель (герметик) картридж 13
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Наименобание и техническая характеристика Тип, марка, обозначение 
документа, опросного 

листа

Код
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ния

Коли-
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кг

Примечание

1 2 3 4 5 6 7 в 9

1 Электрооборудование

1.1 Трансформатор трехфазный, 2,5кВА, 220/230В ТСВМ-2,5-74.0М5 ОАО "Маметрансформаторы" шт. 1

г. МоскЬа

12 Розетка ^~х полюсная, с бнешним креплением, 16А, 400В, арт. 1196 MEN ГК "Электро-Профи" шт. 5

исп. IP67, MENNEKES г.Н.Нобгород

13 Вилка кабельная серии Pro ТОР, 16А, 400В, исп.. IP4-4 арт 152AMEN ГК "Электро-Профи" шт. 5

MENNEKES г.Н.Нобгород

и Шкаф рабочего осбещения IUP0I-8 ОАО "Верхнеболго- 
электоомонтаж-НН" шт. 1

( по заданию НМП) г.Н.Нобгород
428-69-61

15 Шкаф рабочего осбещения ШР01-9 шт. 1

( по заданию НМТ1)

16 Шкаф абарийного осбещения ША01-5 шт. 1

(по заданию НМП)

17 Сбетильник настенный с энергосберегающей лампой ФППОЗ-20-003 ОАО "АСТЗ" р.п. Тургенебо, шт. 80

SP 2ЗВт, 220В, исп IP65
Ароатооскии р-он. 

Республика Мордобия
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3 5 8

1.8 Энергосберегающая лампа с цоколем Е27 SP23W ООО "РОСЭЛ", шт. 82

23Вт, 220В, 4200К, А6023 г.Санкт-Петербург

1.9 Сбетодиодный указатель сЬетоЬой подбесной дбухсторонний А ТМП 15.5.2 ОООНПП "АЛЬФА ТАЙМ" шт. 12

г. Н. Нобгород

1.9а Сбетодиодный сбетильник на колоннах. ВЕ6А 2434 арт.2434 ВЕСА шт. 153

58Вт, 4000К, Р65, -2208. г. Москба

1.95 СЬетодиодныи сбетильник бстроенный б подбесной потолок. MIDODLM3000 арт.9.3533.4001: Infra Lighting шт.

41Вт/84, 4О00К, IP43, ~220В. г. Москба

1.96 Сбетодиодный сбетильник бстроенный б подбесной потолок, СЕРП 716 НН 24xLED-K2-R00/NW 60 Intra Lighting шт. 388

ЗЗВп), 4000К, IP65, ~220В. г. Москба

19г Сбетодиодный полоса б полу платформы. СЕРП 677 ПРАТО м. 210

10Вт, 400ОК, IP66, -220В. г. Москба

1.10 Ящик с понижающим трансформатором 220/12В и ЯТП-0,25 ГК "Электро-Профи' шт.

розеткой, IP54, пластикобый корпус. арт. МП1-17Т250 г.Н.Нобгород
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1.11 Трансформатор трехфазный, 0,25кВА, 220/220В ТСМ-0,25 УХЛЗ 220/220 ОАО “Малые трансформаторы шт.

ТУ 16-93 ВИЕЛ 671132.001 ТЧ. г. Москба

2.Электроцстанобочные изделия.

2.1 Розетка штепсельная дбухполюсная с заземляющим EEAPEL 48131С ООО "ВОЛМАРТ" шт. 50

контактом для открытой устанобки 250В, 16А, исп. IP65 г. И. Нобгород
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НаименоЬание и техническая характеристика Тип, марка, обозначение 
документа, опросного 

листа

Код
оборудобания,
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единицы

кг

Примечание

2 3 5 8

З.Кабельные изделия.

Кабель силоЬой с медными жилами, ВВГнг(АН5 ОАО "Кирскабель'

с изоляцией и оболочкой из полибинилхлоридного пластиката ТУ 16.К71-310-2001

пониженной пожарной опасности.

3.1 Зх1,5ок-1,0 км 0.900

3.2 Зх2,5ок-1,0 км Р Ш  0,450

3.3 4х4ок-1,0 км 1,200

3.4 4х10ок-1,0 км 2,100

Кабель силобой с медными жилами. BBrHz(A)-FRLS ОАО "Кирскабель"

с термическим барьером из слюдосодержащих лент. ТУ 16.К71-337-2004

с изоляцией и оболочкой из полибинилхлоридного пластиката

пониженной пожарной опасности.

35 Зх1,5ок-1,0 км 0,200

3.6 Зх4ок-1,0 км 0,160

3.7 4х10ок-1,0 км 0,700

Кабель контрольный с медными жилами. КВВГнг(АИ5 ОАО "Кирскабель"

с пластмассобой изоляцией. ТУ 16.К71-310-2001

не распространяющий горение, с низким дымо- и газобыделением.
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3.8 14x1 км 0,200

Кабель для сигнализации и блокиробки с медными жилами. СБПБбШб

с полиэтиленобой изоляцией, б оболочке из полиэтилена. ГОСТ Р 51312-99

с броней из дбух стальных лент.

6 шланге из полибинилхлоридного пластиката.

3.9 19x2x1 км 0,200
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Наимвнобание и техническая характеристика Тип, марка, обозначение 
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Примечание

2 3 5

.̂Материалы

а ШЬеллер N8, L=2m ГОСТ 8240-89 шт. 20

Труба стальная Ьодогазопрободная обыкнобенная ГОСТ 10704-91

4.2 Т50х1,б м 100,0

кг 191

В.Электромонтажные изделия.

5.1 Коробка отбетбительная для открытой прободки HENSEL D9040-4 ГК "Электро-Профи'' 
г.Н.Нобгород шт. 800

5.2 Коробка отбетбительная для открытой прободки У996У2 шт. 100

5.3 Коробка отбетбительная для открытой прободки 53700 ЗАО Ш С : г.Москба шт. 500

5.4 Соединительная клемма 3-х прободная WA60, арт 222-413 шт. 2000

5.5 Сжим У739МУЗ шт. 3200

5.6 Сжим У733МУЗ шт. 400

5.7 Сжим Скотчлок 316IR шт. 400

5.8 Перемычка ПГС25-560У2,5 шт. 10

5.9 Коробка клемная (ЗКЯ) N193-01-90-5 ГК
г. шт.

5.10 Латунный разрезной анкер, N10 СМ411034 ЗАО "DKC", г.Москба шт. 1000

5.11 Шпилька резьбобая, оцинкобанная, DIN 975/976, МЮхЮОО СМ201001 ЗАО "DKC", г.Москба шт. 1000
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5.12 Шбеллер, L=2m К347У2 шт. 200

5.13 Шбеллер, L=2m К240У2 шт. 240

5.14 Полоса монтажная L=2m. К106У2 шт. 108

5.15 /1оток металлический 100x50, неперфориробанныйL=2m. 35012 ЗАО "DKC", г.Москба шт. 312

5.16 Крышка металлическая для лотка L=2m. 35512 ЗАО "DKC" г.Москба шт. 312
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1 2 3 4 5 6 7 8 9

6. Система "Стоп огонь"

6.1 Трубка бандажная СОН 12/3 000"Про Знерго" шт. 184

г. Москба

6.2 Трубка бандажная СОН 1Ш шт. 252

6.3 Полимерный уплотнитель(герметик) картридж 48
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Наименобание и техническая характеристика Тип, марка, обозначение 
документа, опросного 

листа

Код
оборудобания,

изделия,
материала

Забод-
изготобитель

Единица
измере

ния

Коли-
честбо

Масса
единицы

кг

Примечание

1 2 3 4 5 6 7 8 9

118 СЬетодиодный указатель сбетобой настенный односторонний А ТМН 13.21 ОООНПП "АЛЬФА ТАЙМ" шт. 1

г. Н. Нобгород

119 Сбетодиодный указатель сбетобой подбесной дбухсторонний А ТМП 13.2.2 шт. 1

1.19а СЬетодиодный сбетильник бстроенный 6 подбесной потолок. N ito r RV-OL LED 1200 apm .im n i2000 intra Lighting шт. 95

иВт, Ш О К  ЕВ, IP65, -2208. г. Москба

1.195 СЬетодиодный сбетильник Ьстроенный 6 подбесной потолок. СЕРП 719НН36XLED-K2-R00/NW ПРАТО шт. 86

50Вт, Ш О К , IP65, -220В. г. Москба

1.т СЬетодиодный сбетильник бстроенный б подбесной потолок. СЕРП 722 НН 48xLED-K2-R00/MW ПРАТО шт. 65

66,1 Вт, Ш О К , Р65, -220В. г. Москба

1.19г СЬетодиодный сбетильник для подсбетки па но, Philips Color Kinetics Sl̂ yRibbon PhiHps шт. 6

67Вт, Ш О К , IP65, -220В. г. Москба

1.19д СЬетодиодная сбетобая линия бстроенная б подбесной потолок. BS -1600 LED Bely syet шт. 12

Ш О К , IP65, -220В. г. Москба

1.20 Сбетильник подбесной с 2-мя люминесцентными лампами Tunel 236 RIB 1003412 "N0RTHCLIFFE" шт. 125

36Вт, 2208, исп. IP65, HF, с закаленным прозрачным стеклом г.Н. Нобгарод

1.21 Сбетильник пристраибаемый с 2-мя люминесцентными лампами Bara 1236 1004556 "NORTHCUFFE" шт. 10

36Вт, 220В, сЗПРА, исп. IP66,117, РС/РС, PAR, HF, 1C, 3UN-2ujm г.Н. Нобгарод

1.22 Сбетильник пристраибаемый с 1-ой люминесцентной лампой Baraf 136 1004555 "NORTHCUFFE" шт. 30

36Вт, 220В, сЗПРА, исп IP66,117, РС/РС, PAR, HF, 1C, 3LIN-2wm г.Н Нобгарод

1.23 Сбетильник пристраибаемый сбетодиодный, В104, 2х2500(т, Т857, Barat LED 1002925 "NORTHCUFFE" шт. 85

ОР, 51 Вт, 220В, исп IP66, с плафоном PC г.Н. Нобгарод

т Сбетильник подбесной с энергосберегающей лампой SP23Bm, НСП 17-100-102 ОАО "ACTS", р.п. Тургенебо,
п  л  л  ГТ\ л  А I I I  г\ л  < »

шт. 20

220В, исп. 5'0
дроатооскии р он. 

Республика Мордобия

125 Сбетильник настенный с энергосберегающей лампой SP23Bm, ФПП03-20-003 // шт. 90

220В, исп. IP65
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Наимвнобание и техническая характеристика Тип, марка, обозначение 
документа, опросного 

листа

Код
оборудобания,

изделия,
материала

За бод-  
изготобитель

Единица
измере

ния

Коли-
честбо

Масса
единицы

кг

Примечание

2 3 5 8

1.26 Лампа люминесцентная PHUPS TL-D Sfandart Colours, 36Вт, 220В TL-D36W/5^ 872790081584900 PHILIPS шт. 301

1.27 Энергосберегающая лампа с цоколем Е27 SP23W ООО "РОСЗЛ", шт. 111

23Вт, 220В, 4200К, А 6023 г.Санкт-Петербург

1.28 Ящик с понижающим трансформатором 220/12В и розеткой, ЯТП-0,25 ГК "Электро-Профи" шт. 30

степень защиты IP54-, пластикобый корпус. арт. МП1-17Т250 г.Н.Нобгород

2.ЭлектроцстаноЬочные изделия

2.1 Одноклабишный быключатель дбухполюсный 10А, 250В, EFAPEL ООО "ВОЛМАРГ шт. 130

для открытой устанобки, IP65 код, 48021 СВР г. Н. Нобгород

2.2 Переключатель дбухполюсный 16А, 220В, б пластмассобом Ш О -55 -RK-ROU ЗАО “АПАТОР-ЗШТРО'' шт. 50

корпусе, исп. IP55 г. Москбй

2.3 Розетка штепсельная дбухполюсная с заземляющим контак- EFAPEL 48131С ООО "ВОЛМАРГ шт. 100

том для открытой устанобки 250В, 16А, исп. IP65 г. Н. НоЬгород

2.4 Розетка штепсельная дбухполюсная с плоскими контактами РШ-П-2-1Р43-01-10/42 шт. 20
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для открытой устанобки 42В, 10А, исп. IP43

2.5 Вилка штепсельная дбухполюсная 42В, 10А ВШ-п-2-01-10/42 шт. 20

2.6 Розетка штепсельная дбухполюсная с заземляющим контак- EFAPEL 48131С ООО "ВОЛМАРГ шт. 20

том для открытой устанобки 250В, 1бА, исп. IP65 г. Н. Нобгород

(компьютерная)

Лист
/ - Зам. 16-п /^./9 С М В -3 -Т К Р -Э 0 С 1 .С

Нзм. /(0Л1/Ч. ЛистЧдок Подпись Цат 4.4



Наименобание и техническая характеристика Тип, марка, обозначение 
документа, опросного 

листа

Код
оборудобания,

изделия,
материала

Забод-
изготобитель

Единица 
измере

ния

Коли-
честбо

Масса
единицы

кг

Примечание

2 3 5 8

З.Кабельные изделия.

Кабель силобой с медными жилами, с изоляцией и оболочкой из поли- ВВГнг(АН5 ОАО "Кирскабель'

бииилхлоридного пластиката пониженной пожарной опасности ТУ 16.К71-310-2001

3.1 Зх1,5ок-1,0 км 0,73

3.2 4х1,5ок-1,0 км 0,40

3.3 Зх2,5ок-1,0 км 0,35

3.4 4х2,5ок-1,0 км 0,30

3.5 Зх4ок-1,0 км 4,90

3.6 4х4ок-1,0 км 1,80

3.7 5x4 ок-1,0 км 6,50

3.8 Зхбок-1,0 км 1405

3.9 ЗхЮок-1,0 км 0,01

Кабель силобой с медными жилами, с термическим барьером из слюдо- BBFhb(A)-FRLS ОАО "Кирскабель'

содержащих лент, с изоляцией и оболочкой из полиЬинилхлоридного ТУ 16.К71-337-2004

пластиката пониженной пожарной опасности

3.10 Зх1,5ок-1,0 км 0,40

3.11 Зх2,5ок-1,0 км 4,20

3.12 5х4ок-1,0 3,40

Кабель силодои с медными жилами, с изоляцией и оболочкой из полиЬинил- ВБВнг(АИ 5 ОАО "Иркушсккабель'

хлоридного пластиката пониженной пожарной опасности, бронироЬанный ТУ 16.К7Р090-2002
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313 ЗхЮок-Ю км 0,23

314 Зх Кок-1,0 км 0,07

3.15 Пробод с медными жилами ПВ1

1x2.5-380 ГОСТ 6323-79 км 0,10

Кабель контрольный с медными жиламцс пластмассобой изоляцией. КВВГнг(А)-15 ОАО "Кирскабель"

не распространяющий горение, с низким дыма- и газобыделением. ТУ 16.К71-310-2001

316 14x1 км 0,50
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Наименобание и техническая характеристика Тип, марка, обозначение 
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кг
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1 2 3 4 5 6 7 8 9

Кадель для сигнализации и блокироЬки с медными жилами. СБПБбШб

с полиэтиленобой изоляцией, б оболочке из полиэтилена, ГОСТ Р 51312-99

с броней из дбух стальных лент.

б шланге из полибинилхлоридного пластиката.

з.и 19x2x1 км 0,60

^-.Материалы

4,7 ШЬеллер N8, L=2m ГОСТ 8240-89 шт. 20

Труба стальная бодогазопрободная обыкнобенная с полностью

сплющенным гратом, диаметром: ГОСТ 3262-75"

4.2 Т32х3,2мм м/кг 60,0/185,4

4.3 Т50хЗ,5мм м/кг 400/1952

4.4 Сталь круглая ф 6мм ГОСТ 2590-88 кг 1

4.5 Рама для крепления коробок б состабе: компл 3

1 Профиль монтажный MQ-41D-F, 1=1800 мм - 2 шт. 304111 HILH

2. Профиль монтажный MQ-21-F, 1=4800 мм - 1шт. 304098 НИЛ

3. Консоль у г лабая MQW-S/2-F - 4 шт. 304181 HILH

4. Шпилька M10-F, 1=120 мм - 8 шт. 304773 HILH

5. Соединительный элемент для профилей MQN-F - 8 шт. 387779 MIL Л

6. Гайка монтажная MQA-M10-F - 1 шт. 304139 нал
7. Болт M10x25-F - 1шт. 304788 HILH

8. Гайка монтажная MQM-M6-F - 15 шт. 304762 MIL Л

9. Декоратибная крышка MQZ-E41 - 4шт. 369685 нал
10 Анкер-шпилька HAS-E-FМ12-110 - 4 шт. 333148 НИЛ

и Капсула HVUM12-110 - 4 шт. 256693 НИЛ
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НаименоЬание и техническая характеристика Тип, марка, обозначение 
документа, опросного 

листа

Код
оборудобания,

изделия,
материала

ЗаЬод-
изготобитель

Единица 
измере

ния
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Масса
единицы

кг

Примечание

8

12. Гайка M10-F - 16 шт. 304765 HILTI

13. ЛекоратиЬиая крышка MQZ-E21 -  8 шт. 370598 HILTI

К. Шайба MQZ-L 11-Г-8шт 304197 HILTI

15 Шайба A10,5-F - 1шт. 304770 HILTI

16. Винт Мб - 15 шт.

17. Шайба гроберная М10 - 1шт.

4.6 Рама для крепления настенного шкафа б состабе: компл. 10

1 Профиль монтажныйMQ-210Зм,(= 1500мм- 2 шт. 369601 Н1П

2. Профиль монтажныйMQ-21D3 м, 1=960мм- 2 шт. 369601 HILH

3. Профиль монтажный MQ-21D 3 м, 1=1260 мм - 2 шт. 369601 НИП

4. Уголок монтажный MQW-4, 4 отберстия, 90° -  8 шт. 369658 HILH

5 Гайка монтажная MQN - 48 шт. 369623 нал
6. Плита опорная MQG-2-M16 - 4 шт. 369682 HILH

7. Анкерная шпилька HIT- V-5.8, М16х300 - 4 шт. 387066 HILH

8. Иньециробанныйрастбор HIT-RE 500/330/1 ЕЕ -  1шт. 426676 НИП

Б.Электромонтажные изделия.
ГК "Электро-Профи'' 

г.Н.Нобгород5.1 Коробка отбетбительная для открытой прободки HENSEL D9040-4 шт. 1100

5.2 Коробка отбетбительная для открытой прободки У409-4 У1 шт. 100

5.3 Сжим У739МУЗ шт. 3300
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5.4 Короб для подбески сбетильникоб, L=2m КЛ-1УЗ шт. 100

5.5 Короб для подбески сбетильникоб, L =2м КЛ-2УЗ шт. 240

56 Заглушка КЛ-ЗУЗ шт. 300

5.7 Скоба КЛ-СПУЗ шт. 680

5.8 Перемы чка ПГС25-560У2,5 шт. 80

5.9 Шбеллер, L=2m К240У2 шт. 50

5.10 Коробка клемная N193-01-90-5 ГК "Электро-Профи' 
г.Н.Нобгород шт.
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5.11 Латунный разрезной анкер, М10 СМ411034 ЗАО ЖГ: г.МоскЬа шт. 1000

5.12 Шпилька резьбоЬая, оцинкоЬанная, DIN 975/976, МЮхЮОО СМ201001 ЗАО Ш С : г.МоскЬа шт. 1000

5.13 ШЬеллер, L=2m К347У2 шт. 200

514 Соединительная клемма 3 -х  прободная WA60, арт 222-413 шт. 4800

5.15 Миниканал ТМС 22x10 для электропрободки, L=2m. 00317 ЗАО ж е :  г.Москба шт. 20

5.16 Консоль BBL-40, В=100мм, облегченная ML BBL4010 ЗАО ШС", г.Москба шт. 2

5.17 Лоток перфориробанный 4-00x50, L=3m, с крышкой 35266HDZ, 35526HDZ ЗАО ж е :  г.Москба шт. 100

5.18 Труба гибкая армиробанная из не распространяющего 57025 ЗАО ж е :  г.Москба км. 1,30

горения ПВХ, диаметром 25 мм, IP65

6. Система "Стоп огонь "

6.1 Трубка бандажная СОН 12/3 ....ООО'̂ Про Знерга"
г. Москба шт. 2000

6.2 Трубка бандажная СОН 19/4 шт. 2960

6.3 Полимерный уплотнитель (герметик) // картридж 570

7. Прочие

7.1 Крышка декоратибная 1, 220x860мм (по чертежам НМП) ГПП-4-24-АР шт. 2

7.2 Крышка декоратибная 2, 220x360мм (по чертежам НМП) ГПП-4-25-АР шт. 19
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1.7 СЬетильник пристраибаемый с 2-мя люминесцентными лампами Вага 1236 1004556 "NORTHCUFFE" шт. 140

36Вт, 220В, сЭПРА, исп. Р66,117, РС/РС, PAR, HF, 1C, 3L/N-2wm г.Н. НоЬгород

1.8 СЬетильник пристраибаемый с 1-ой люминесцентной лампой Barat 136 1004555 "NORTHCUFFE" шт. 30

36Вт, 220В, с ЭПРА, исп /Р66,117, РС/РС, PAR, HF, /С 3LIN-2ujm г.Н. НоЬгород

1.9 СЬетильник пристраибаемый сбетодиодный, В104, 2x25001т, Т857, Вага t  LED 1002925 "NORTHCUFFE" шт. 95

ОР, 51 Вт, 220В, исп. IP66, с плафоном PC. г.Н. НоЬгород

1.10 Сбетильник подбесной с энергосберегающей лампой НСП17-100-102 ОАО "ACTS", р.п. Тургенвбо, 
Ардатобский р-он. 

Республика Мордобия

шт. 10

SP23Bm, 220В, исп. 5'0

1.11 СЬетильник настенный с энергосберегающей лампой ФППОЗ-20-003 // шт. 80

SP 23Вт, 220В, исп IP65

1.12 СЬетильник подбесной ЬзрыЬозащищенный (1Ехд//ВТ4-) НСП 57 (ВЗГ200) ПроизЬод. Комп. "Старлайш" шт. 50

с энергосберегающей лампой 23Вт, 220В, с излом г. Клинцы, Брянская обл.

крепления на крюк, степень защиты IP65

1.13 СЬетильник абарийный пристраибаемый сбетодиодный. Apolo ЗР 626 ОР LED 1001047 "NORTHCUFFE" шт. ( ? б 8 \ / Ц 7

абарийныйрежим 3 часа, IP42, с пиктограммой "ВЫХОД" г.Н. Нобгород

1% Сбетильник подЬесной с 2-мя люминесцентными лампами Tunel 236 R18 1003412 "NORTHCUFFE" шт. 25
36Вт, 220В, исп IP65, HF, с закаленным прозрачным стеклом г.Н. Нобгород
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Наименобание и техническая характеристика Тип, марка, обозначение 
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Примечание

2 3 5 8

1.15 Лампа люминесцентнаяPHLIPS TL-D Standarf Colours, 36Вт, 220В TL-D36W/54 8727900 8 Ш 9  00 PHILIPS шт. 365

1.16 Энергосберегающая лампа с цоколем Е27 SP23W ООО "РОСЭ/1", шт. U2

23Вт, 220В, ШОК, А6023 г.Санкт-Петербург

2.Электроистанобочные изделия.

2.1 Одноклабишный Ьыключатель дбухполюсный 10А, 250В, EFAPEL ООО "ВОЛМАРТ'' шт. 125

для открытой устанобки, IP65 код, 48021 СВР г. Н. Нобгород

2.2 Переключатель дбухполюсный 16А, 220В, б пластмас- Ш О-55-RK-ROU ЗАО'ШТОР-ЗШТРО" шт. 90

собом корпусе, исп IP55 г. МоскЬа

2.3 Розетка штепсельная дбухполюсная с заземляющим EFAPEL 48131С ООО "ВОЛМАРГ шт. 100

контактом для открытой устанобки 250В, 16А, исп IP65 г. Н. Нобгород

2.4 Розетка штепсельная дбухполюсная с заземляющим EFAPEL 48131С ООО "ВОЛМАРГ шт. 10

контактом для открытой устанобки 250В, 16А, исп. IP65 г. Н. Нобгород

(компьютерная)

З.Кабельные изделия.

Кабель силобой с медными жилами, ВВГнг(А)-15 ОАО "Кирскабель"

с изоляцией и оболочкой из полибинилхлоридного пластиката ТУ 16.К71-310-2001

пониженной пожарной опасности.

3.1 Зх1,5ок-1,0 км 0,35
to
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3.2 4х1,5ок-1,0 км 0,11

3.3 Зх2,5ок-Ю км о м  0,60

3.4 Зх4ок-1,0 км 1,50

3.5 4х4ок-1,0 км 0,50

3.6 5x4 ок-1,0 км 5,00

3.7 Зхбок-1,0 км 3,10

3.8 Зх16ок-1,0 км 3,20
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Наименобание и техническая характеристика Тип, марка, обозначение 
документа, опросного 

листа

Код
оборудобания,

изделия,
материала

За бод- 
изготобитель

Единица 
измере

ния

Коли-
честбо

Масса
единицы

кг

Примечание

3 5 8

Кабель силобой с медными жилами. ВВГнг(АИЙ15 ОАО "Кирскабель"

с термическим барьером из слюдосодержащих лент, ТУ 16.К71-337-2004

с изоляцией и оболочкой из полибинилхлоридного пластиката

пониженной пожарной опасности.

3.9 Зх1,5ок-1,0 км 0,15

3.10 Зх4^ок-1,0 км 2,70

3.11 4-х4ок-1,0 км 0,18

3.12 5х4ок-1,0 км 5,00

3.13 Зхбок-1,0 км 0,60

^.Материалы

4.1 Шбеллер N8, L=2m ГОСТ 8240-89 шт. 20

4.2 Рама для крепления коробок б состабе: компл. 3

1 Профиль монтажныйMQ-41D-F, 1= 1800мм- 2 шт. 304111 Н1П

2 Профиль монтажный MQ-21-F, 1=4800 мм - 1шт. 304098 HILTI

3 Консоль углобая MQW-S/2-F -  4 шт. 304181 HILTI

4. Шпилька M10-F, 1=120 мм -  8 шт. 304 773 HILTI

5. Соединительный элемент для профилей MQN-F -  8 шт. 387779 HILTI

6. Гайка монтажная MQA-M10-F -  1 шт. 304139 HILTI

7. Болт M10x25-F -  1 шт. 304788 HILTI
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8. Гайка монтажная MQM-M6-F -  15 шт. 304762 HILTI

9. Декоратибная крышка MQZ-E41- 4 шт. 369685 HILTI

10. Анкер-шпилька HAS-E-F М12-110 - 4 шт. 333148 HILTI

11 Капсула HVUM12-110 -  4 шт 256693 HILTI

12 Fайка M10-F -  16 шт. 304765 HILTI

13 Декоратибная крышка MQZ-E21 -  8 шт. 370598 НИ Л

14. Шайба MQZ-L11-F -  8 шт 304197 HILTI

Лист
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Наименобание и техническая характеристика Тип, марка, обозначение 
документа, опросного 

листа

Код
оборудобания,

изделия,
материала

За бод-  
изготобитель

Единица 
измере

ния

Коли-
честбо

Масса
единицы

кг

Примечание

2 3 5 8

15. Шайба А 10,5-F - 1 шт. 304770 НИИ

16. Винт Мб - 15 шт.

17. Шайба гроЬернаяМЮ - 1шт.

и Рама для крепления настенного шкафа б состабе: компл 10

1 Профиль монтажный MQ-21D3 м, 1= 1500 мм -  2 шт. 369601 НИИ

2. Профиль монтажный MQ-21D3 м, 1=960 мм -  2 шт. 369601 НИП

3 Профиль монтажный MQ-21D 3 м, 1= 1260 мм - 2 шт. 369601 НИП

4. Уголок монтажный MQW-4, 4 отберстия, 90° -  8 шт. 369658 HILH

5. Гайка монтажная MQN - 48 шт. 369623 Н1П

6. Плита опорная MQ6-2-M16 - 4 шт. 369682 НИП

7. Анкерная шпилька HIT- V-5.8, М16х300 -  4 шт. 387066 НИП

8 Иньециробанный растбор HIT-RE 500/330/1 ЕЕ -  1шт. 426676 НИП

5Электромонтажные изделия.

5.1 Коробка отбетбительная для открытой прободки HENSEL D9040-4 ГК "Электро-Профи" 
г.Н.Нобгород шт. 750

5.2 Коробка отбетбительная для открытой прободки У409-4 У1 шт. 40

5.3 Сжим У739МУЗ шт. 2250

5.4 Короб для подбески сбетильникоб, L=2m КЛ-1УЗ шт. 100

5.5 Короб для подбески сбетильникоб, L=2m КЛ-2УЗ шт. 40

5.6 Заглушка КЛ-ЗУЗ шт. 70
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5.7 Скоба КЛ-СПУЗ шт. 300

5.8 Перемычка ПГС25-560У2,5 шт. 35

5.9 Шбеллер, L=2m К240У2 шт. 60

5.10 Латунный разрезной анкер, М10 СМ411034 ЗАО Ш :  г.Москба шт. 200

5.11 Шпилька резьбобая, оцинкобанная, DIN 975/976, МЮхЮОО СМ201001 ЗАО "DKC", г.Москба шт. 200

5.12 Шбеллер, L=2m К347У2 шт. 100

5.13 Соединительная клемма 3-х прободная WAG0, арт 222-413 шт. 600
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НаименоЬание и техническая характеристика Тип, марка, обозначение 
документа, опросного 

листа

Код
одорудобания,

изделия,
материала

Забод-
изготобитель

Единица 
измере

ния

Коли-
честбо

Масса
единицы

кг

Примечание

2 3 8

5.14 Консоль BBL-W, В=100мм, облегченная ML BBU010 ЗАО Ш С : г.Москба шт. 5

5.15 Лоток перфориробанный 400x50, L=3m, с крышкой 35266HDZ, 35526HDZ ЗАО "DKC", г.Москба шт. 85

5.16 Труба гибкая армиробанная из не распространяющего 57025 ЗАО "DKC: г.Москба км. 1,30

горения ПВХ, диаметром 25 мм, IP65

6. Система "Стоп огонь ‘

6.1 Трубка бандажная СОН 12/3 000"Про Знерго' 
г Мпскба___ шт. 190

6.2 Трубка бандажная СОН 19/4 шт. 335

6.3 Полимерный уплотнитель(герметик) картридж 62
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Пози
ция

НаименоЬание и техническая характеристика Тип, марка, обозначение 
документа, опросного 

листа

Код
оборудобания,

изделия,
материала

Забод-
изготобитель

Единица
измере

ния

Коли-
честбо

Масса
единицы

кг

Примечание

1 2 3 4 5 6 7 8 9

1.8 Сбетильник ЬстраиЬаемый б ниши со сбетодиодами мощностью LB/RMLEDmax ООО "СЬетобые технологии" шт. 5

237 Вт, 220 В, с защитным матобым темпвриробанным силикатным г. Москба

стеклом, IP54-

1.9 Сбетильник пристраибаемый с 1-ой люминесцентной лампой Barat 136 1001968 "NORTHCUFFE" шт. 4

36Вт, 220В, сЭПРА, исп. Р66,117, РС/РС, HF, 1C, Ех, ЗиН-2шт г.Н. Нобгород

1.10 Сбетильник подбесной с 2-мя люминесцентными лампами Tunel 236 R18 1003412 "NORTHCLIFFE" шт. 21

ЗбВт, 220В, исп. IP65, HF, с закаленным прозрачным стеклом г.Н. Нобгород

1.11 Сбетильник подбесной с 1-ой люминесцентной лампой Tunel 136 R18 1003409 "NORTHCUFFE" шт. 3

ЗбВт, 220В, исп. /Р65, HF, с закаленным прозрачным стеклом г.Н. Нобгород

1.12 Сбетильник настенный с энергосберегающей лампой SP23Bm, ФППОЗ-20-003 ОАО “АСТЗ", р.п. ТургенеЬо, 
Ардатобский р-он. 

Республика Мордобия

шт. 2

2208, исп. IP65

1.13 Сбетильник подбесной бзрыбозащищенный (1Ехд//ВТ4) НСП 57 (83Г200) Произбод. Комп. 'Старлайт" шт. 9

с энергосберегающей лампой 23Вт, 2208, с цзлом крепления на г. Клинцы, Брянская обл

крюк, степень защиты IP65

1.U Энергосберегающая лампа с цоколем Е27 SP23W ООО "РОСЗЛ", шт. 12

238т, 2208, 4200К, А6023 г.Санкт-Петербург

1.15 Лампа люминесцентнаяPHLIPS TL-D Standarf Colours, 368т, 220В TL-D36W/54 8727900 81584900 PHILIPS шт. 50

1.16 Ящик с понижающим трансформатором 220/128 и розеткой. ЯТП-0,25 ГК "Электро-Профи" шт. 3

степень защиты IP54, пластикобый корпус. арт. M il l - 17 Т250 г.Н.Нобгород
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НаименоЬание и техническая характеристика Тип, марка, обозначение 
документа, опросного 

листа

Код
оборудобания,

изделия,
материала

Забод-
изготобитель

Единица
измере

ния

Коли-
честбо

Масса
единицы

кг

Примечание

1 2 3 4 5 6 7 8 9

1.17 Корпус ЬстраиЬаемого щитка с дберью, с замком, ЩРб-123-136 УХ/13 ИЭК РОССИЯ шт. 2

размером 275(h)x320x120MM, IP31 г. Москба

(МЧ-для устанобки 6 щитке штеп. розетки PSR11-016-3)

(N'2-для устанобки б щитке штеп. розетки PSR12-032-5)

\
f  118 Сбетильник абарийныи пристраиЬаемыи сЬетодиодный, АрЫо ЗР 626 ОР LED 1001047 "NORTHCUFFE" шт. 4

\ абарийныйрежим 3 часа, IP4-2, с пиктограммой "ВЫХОД" г.Н Нобгород 1 /1 1 7

\ ___ /

2.Электроцстанобочные изделия.

2.1 Одноклабишный быключатель дбухполюсный 10А, 250В, EFAPEL ООО "ВОЛМАРТ" шт. 16

для открытой устанобки, /Р65 код, 48021CBR * г. Н. Нобгород

2.2 Переключатель дбухполюсный 16А, 220В, б пластмассобом ШО-55-RK-ROU ЗАО "АПАТОР-3/IEKTPO" шт. 4
корпусе, исп. IP55 г. Москба

2.3 Розетка штепсельная дбцхполюсная с заземляющим контак EFAPEL 48131С ООО “ВОЛМАРТ" шт. 8

том для открытой истанобки 250В, 16А, исп. IP65 г. Н. Нобгород

2.i Розетка штепсельная дбухполюсная с заземляющим контактом артикул PSR11-016-3 ИЗ К РОССИЯ шт. 1

2Р+РЕ, для открытой устанобки 16 А, 2508, исп. 1Р44̂ , ССИ-113 г. Москба

( для устанобки б щитке ЩРб- 12з-М'1)

2.S Розетка штепсельная трехполюсная с заземляющим контактом артикул PSR12-032-5 ИЭК РОССИЯ шт. 1

3P+PE+N, для открытой устанобки 32А, 380 В, исп. IPU, ССИ-125 г. Моек б а

( для устанобки б щитке ЩРб- 12з-М'2)
.... .....................
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Наименобание и техническая характеристика

2

Тип, марка, обозначение 
документа, опросного 

листа

Код
оборудобания,

изделия,
материала

Забод-
изготобитель

Единица
измере

ния

Коли-
честбо

Масса
единицы

кг

8

Примечание

3. Кабельные изделия

Кабель силобой с медными жилами, ВВГнг(АН$ ОАО "Кирскабель"

с изоляцией и оболочкой из полибинилхлоридного пластиката ТУ 16.К71-310-2001

пониженной пожарной опасности.

3.1 Зх1,5ок-1,0 км. 0,18

3.2 4х1,5ок-1,0 км. 0,18

3.3 5x1, Бок-1,0 км. 0,05

3.4 4х2,5ок-г0 км. 0,20

3.5 Ш о к - 1,0 км. 0,30

3.6 Ш о к -1,0 км. 0,23

Кабель силобой с медными жилами. ВВГнг(АШ15 ОАО "Кирскабель"

с термическим барьером из слюдосодержащих лент. ТУ 16.К71-337-2004

с изоляцией и оболочкой из полибинилхлоридного пластиката

пониженной пожарной опасности.

3.7 Зх1,5ок-1,0 км 0,15

3.8 М ,5ок-г0 км 0,20

3.9 5х1,5ок-1,0 км 0,05

Кабель контрольный с медными жилами. КВВГнг(А)-15 ОАО "Кирскабель"

%
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С пластмассобой изоляцией. ТУ 16.К71-310-2001

не распространяющий горение, с низким дымо- и газобыделением.

3.10 км. 0,010

3.11 14x1 км. 0,0%
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Наименобание и техническая характеристика Тип, марка, обозначение 
документа, опросного 

листа

Код
оборудоЬания,

изделия,
материала

ЗаЬод-
изготоЬитель

Единица
измере

ния

Коли-
честбо

Масса
единицы

кг

Примечание

2 3 5 8

Кабель для сигнализации и блокиробки с медными жилами. СБПБбШб

с полиэтиленобой изоляцией, б оболочке из полиэтилена. ГОСТ Р 51312-99

с броней из дбух стальных лент.

б шланге из полибинилхлоридного пластиката.

3.12 9x1 км. 0,10

3.13 2 М км. 0,10

Пробод, сечением: МГ

з.и 1x4-0,66 ТУ 16.К71-117-90 км. 0,003

3.15 Муфта концебая термоусажибаемая для контрольных ККТ-1УЗ ЗАО "М3ЭИ" шт.

кабелей диаметром 10... % мм ТУ 36-2043-82

3.16 Муфта концебая термоусажибаемая для контрольных ККТ-2УЗ ЗАО "М3ЭИ" шт. 2

кабелей диаметром 14...26 мм ТУ 36-2043-82

4. Материалы

'руба стальная бодогазопрободная с полностью ГОСТ 3262-75’

сплющенным гратом, диаметром:

4.1 32x3,2 мм км. 1,005

4.2 'таль круглая ф 6мм ГОСТ 2590-88 кг 0,002
d
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4.3 Шбеллер М’40П ГОСТ 8240-89 км. 0,001

Труба гибкая гофриробанная из самозатухающего ПВХ-пластиката

(для проклаки кабелей за подбесным потолком пабильоноб сходоб)

с наружным диаметром.

4.4 25 мм код 91925 ЗАО "МКС" г.Москба м 250

4.5 40 мм код 91940 м 140
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Наименобание и техническая характеристика Тип, марка, обозначение 
документа, опросного 

листа

Код
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материала
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Единица
измере

ния

Коли-
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Масса
единицы

кг

Примечание

1 2 3 4 5 6 7 8 9

L6 Держатель с защелкой, диаметром 25 мм код 51025 ЗАО "ДКС", г.Москба шт. 500

и Держатель с защелкой, диаметром 4-0 мм код 51040 шт. 280

5 Электромонтажные изделия

5.1 Коро5ка клеммная с сальниками: Mi93-01-90-5 ГК "Электро-Профи" 
г.Н.Нобгород шт. 1

(1КЯ)

5.2 Коробка протяжная У996У2 шт. 19

ТУ 36.18.00.01-56-89

5.3 Коробка отбетбительная для открытой прободки HENSEL D9040-4
ГК "Электро-Профи" 

г.Н.Нобгооод шт. 190

5.4 Коробка отбетбительная У409У1 шт. 10

ГОСТ 14254-96

55 Сжим отбетбительный У739МУЗ шт. 700

ТУ 36-2780-86

5.6 Короб, L=2m КЛ-1УЗ шт. 36

ТУ 36-2780-86

5.7 Заглушка К/1-ЗУЗ шт. 18

ТУ 36-2780-86

5.8 Скоба КЛ-СПУЗ шт. 72

ТУ 36-2780-86
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НаименоЬание и техническая характеристика Тип, марка, обозначение 
документа, опросного 

листа

Код
оборудобания,

изделия,
материала

За бод- 
изготобитель

Единица
измере

ния

Коли-
честбо

Масса
единицы

кг

Примечание

2 5 8

5.9 Сальник У260 У2 шт. 12

ТУ 36-1952-81

5.10 Вбод гибкий К1085УЗ шт.

ТУ 36-1684-85

5.11 Перемычка ПГС25-560У2,5 шт.

5.12 Шбеллер, L =2м К240У2 шт. 8

5.13 Консоль BBL-40, В= 100мм, облегченная ML BBL4010 ЗАО "DKC", г.Москба шт.

б.Прочие

6.1 Крышка декоратибная 1 (по чертежам НМП) ГПП-4-24-АР шт. 11

6.2 Крышка декоратибная 2 (по чертежам НМП) ГПП-4-25-АР шт. 27

7. Система "Стоп-огонь"

7.1 Трубка бандажная СОН 12/3 шт. 100

7.2 Трубка бандажная СОН 19/4 шт. 130

7.3 Полимерный уплотнитель (герметик) ЭП71 шт. 30
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Пози
ция

НаимвиоЬание и техническая характеристика Тип, марка, обозначение 
документа, опросного 

листа

Код
оборудобания,

изделия,
материала

За бод-  
изготобитель

Единица
измере

ния

Коли-
честбо

Масса
единицы

кг

примечание

1 2 3 4 5 6 7 8 9

1.8 Сбетильник Ьстраибаемый 6 ниши со сбвтодиодами мощностью LB/RMLEDmax ООО “Сбетобые технологии" шт. 5

237 Вт, 220 В, с защитным матобым темпериробанным силикатным г. Москба

стеклом, IP54

1.9 Сбетильник пристраибаемый с 1-ой люминесцентной лампой Barat 136 1001968 "NORTHCUFFE" шт. 6

36Вт, 220В, с ЭПРА, исп. IP66, П7, РС/РС, HF, !С, Ех, ЗиН-2шт г.Н Нобгород

1.10 Сбетильник подбесной с 2-мя люминесцентными лампами Tunel236R18 1003412 "NORTHCUFFE" шт. 6

36Вт, 220В, исп. IP65, HF, с закаленным прозрачным стеклом г.Н. Нобгород

1.11 Сбетильник подбесной с 1-ой люминесцентной лампой Tunel 136 RIB 1003409 "NORTHCUFFE" шт. 3

36Вт, 220В, исп. IP65, HF, с закаленным прозрачным стеклом г.Н. Нобгород

1.12 Лампа люминесцентная PHLIPS TL-DStandart Colours, 36Вт, 220В TL-D36W/54 872790081584900 PHIUPS шт. 22

1.13 Ящик с понижающим трансформатором 220/12В и розеткой. ЯТП-0,25 ГК "Электро-Профи" шт. 2

степень защиты /Р54, пластикобый корпус a pm. Mi 11-17 T250 г.Н.Нобгород

114 Корпус бстраибаемого щитка с дберью, с замком. ЩР6-123-136 УХ/13 ИЭК РОССИЯ шт. 2

размером 275(Ь)х320х120мм, !Р31 г. Москба

(N'1-для устанобки б щитке штеп. розетки PSR11-016-3)

(М‘2-для устанобки б щитке штеп. розетки P5R12-032-5)

\/
( т Сбетильник абарийный пристраибаемый сбетодиодный, Apolo 3P 626 OP LED 1001047 "NORTHCUFFE" шт. 3 \

\ абарийный режим 3 часа, IP42, с пиктограммой "ВЫХОД" г.Н. Нобгород l / t J 7

\ ___ 7 .........
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Наименобание и техническая характеристика Тип, марка, обозначение 
документа, опросного 

листа

Код
оборудоЬания,

изделия,
материала

За bad- 
изготобитель

Единица
измере

ния

Коли-
честбо

Масса
единицы

кг

Примечание

2 3 5

2.3лектроцстанобочные изделия

2.1 Одноклабишный быключатель дбухполюсный 10А, 250В, EFAPEL ООО "ВОЛМАРГ шт. 8

для открытой устанобки, IP65 код, 48021CBR г. Н. Нобгород

2.2 Переключатель дбухполюсный 16А, 2208, б пластмассобом Ш О-55-RK-ROK ЗАО'ШТОР-ЗШГРО" шт.

корпусе, исп IP55 г. МоскЬа

2.3 Розетка штепсельная дбухполюсная с заземляющим контак- EFAPEL 48131С ООО "ВОЛМАРГ шт. 2

том для открытой устанобки 2508, 16А, исп. IP65 г. Н. Нобгород

2.4 Розетка штепсельная дбухполюсная с заземляющим контактом артикул PSR11-016-3 ИЗК РОССИЯ шт.

2Р+РЕ, для открытой устанобки 16 А, 2508, исп. IP44, ССИ-113 г.Москба

( для устанобки б щитке ЩРб- 123-lf1)

2.5 Розетка штепсельная трехполюсная с заземляющим контактом артикул PSR12-032-5 ИЗК РОССИЯ шт.

3P+PE+N, для открытой устанобки 32А, 380 В, исп. IP44, ССИ-125 г.Москба

( для устанобки б щитке ЩРб- 12з-М"2)
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НаименоЬание и техническая характеристика Тип, марка, обозначение 
документа, опросного 

листа

Код
оборудобания,

изделия,
материала

За бод- 
изготоЬитель

Единица
измере

ния

Коли-
честбо

Масса
единицы

кг

Примечание

2 3 5

3. Кабельные изделия

Кабель силоЬой с медными жилами. ВВГнг(АН5 ОАО "Кирскабель"

с изоляцией и оболочкой из полибинилхлоридного пластиката ТУ 16.К71-310-2001

пониженной пожарной опасности.

3.1 Зх1,5ок-Ю км. 0,08

3.2 т 5ок-1,0 км. 0,06

3.3 5х1,5ок-1,0 км. 0,02

3.4- 4-х2,5ок-1,0 км. 0,15

3.5 М о к -1,0 км. 0,08

3.6 4хбок-1,0 км. 0,20

Кабель силобой с медными жилами, ВВГнг(АШЬ5 ОАО "Кирскабель"

с термическим барьером из слюдосодержащих лент. ТУ 16.К71-337-2004

с изоляцией и оболочкой из полибинилхлоридного пластиката

пониженной пожарной опасности.

3.7 Зх1,5ок-1,0 км 0,08

3.8 4х1,5ок-1,0 км 0,15

3.9 5х1,5ок-1,0 км 0,02

Кабель контрольный с медными жилами. КВВГнг(А)-15 ОАО "Кирскабель"
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С пластмассобой изоляцией. ТУ 16.К71-310~2001

не распространяющий горение, с низким дымо- и газобыделением.

3.10 4x1 км. 0,010

3.11 14x1 км. 0,014
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Пози
ция

НаименоЬание и техническая характеристика Тип, марка, обозначение 
документа, опросного 

листа

Код
оборудобания,

изделия,
материала

Забод-
изготобитель

Единица
измере

ния

Коли-
честбо

Масса
единицы

кг

Примечание

1 2 3 4 5 6 7 8 9

Кабель для сигнализации и блокиродки с медными жилами. СБПБбШб

с полизтиленобой изоляцией, 6 оболочке из полиэтилена. ГОСТ Р 51312-99

с броней из дбух стальных лент.

6 шланге из полибинилхлоридного пластиката.

3.12 9x1 км. 0,10

3.13 24x1 км. 0,10

Пробод, сечением: МГ

з.и 1x4-0,66 ТУ 16.К71-117-90 км. 0,003

3.15 Муфта концебая термоусажибаемая для контрольных ККТ-1УЗ ЗАО "МЗЗИ" шт. 6

кабелей диаметром 10... 14 мм ТУ 36-2043-82

3.16 Муфта концебая термоусажибаемая для контрольных ККТ-2УЗ ЗАО "МЗЗИ" шт. 2

кабелей диаметром 14...26 мм ТУ 36-2043-82

4. Материалы

Труба стальная бодогазопрободная с полностью ГОСТ 3262-75“

сплющенным гратом, диаметром:

4.1 Т32х3,2мм км. 1,005

4.2 Сталь круглая ф 6мм ГОСТ 2590-88 кг 0,002

4.3 Шбеллер N'40n ГОСТ 8240-89 км. 0,001

§
5:Q

OQ

C3

:э
§

QC:
<ci

Лист
С М В - 3 - Т К Р - Э 0 С 1 С

Изм. \0Л.Ц' Лист М док Подпись Цата 7.5



НаименоЬание и техническая характеристика Тип, марка, обозначение 
документа, опросного 

листа

Код
оборудобания,

изделия,
материала

За бод- 
изготобитель

Единица
измере

ния

Коли-
честбо

Масса
единицы

кг

Примечание

2 3 5 8

Труба гибкая гофриробанная из самозатухающего ПВХ-пластиката

(для проклаки кабелей за подбесным потолком пабильоноб сходоб)

с наружным диаметром ■■

25 мм код 91925 ЗАО ж е :  г.Москба м 250

15 40 мм код 9Ш 0 ЗАО "йКС", г.Москба м 140

4.6 Держатель с защелкой, диаметром 25 мм код 51025 ЗАО "ДКС: г.Москба шт. 500

4.1 Держатель с защелкой, диаметром 40 мм код 51040 ЗАО "ДКС", г.Москба шт. 280

5 Электромонтажные изделия

5.1 Коробка клеммная с сальниками: MI93-01-90-5 ГК "Электро-Профи" 
г.Н.Нобгород шт.

(2КЯ)

5.2 Коробка протяжная У996У2 шт. 20

ТУ 36.18.00.01-56-89

53 Коробка отбетбительная для открытой прободки HENSEL D9040-4 ГК "Электро-Профи" 
г.Н.Нобгород шт. 100
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5.4 Коробка отбетбительная У409У1 шт. 10

ГОСТ 14254-96

5.5 Сжим отбетбительный У739МУЗ шт. 390

ТУ 36-2780-86

5.6 Короб, L=2m КЛ-1УЗ шт. 15

ТУ 36-2780-86
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НаимвноЬание и техническая характеристика Тип, марка, обозначение 
документа, опросного 

листа

Код
оборудоЬания,

изделия,
материала

За бод- 
изготобитель

Единица
измере

ния

Коли-
честбо

Масса
единицы

кг

Примечание

1 2 3 4 5 6 7 8 9

5.7 Заглушка КЛ-ЗУЗ шт. 10

ТУ 36-2780-86

5.8 Скоба КЛ-СПУЗ шт. 30

ТУ 36-2780-86

5.9 Сальник 4260 У2 шт. 12

ТУ 36-1952-81

5.10 Вбод гибкий К1085УЗ шт. 9

ТУ 36-1684-85

5.11 Перемы чка ПГС25-560У2,5 шт. 5

5.12 Шбеллер, L =2м К240У2 шт. 8

б.Прочие

6.1 Крышка декоративная 1 (по чертежам НМП) ГПП-4-24-АР шт. 2

6.2 Крышка декоратиЬная 2 (по чертежам НМП) ГПП-4-25-АР шт. 6

7. Система "Стоп-огонь"

7.1 Трубка бандажная СОН 12/3 шт. 100

7.2 Трубка бандажная СОН 19/4 шт. 130

7.3 Полимерный уплотнитель (герметик) ЭП71 шт. 30

С М В -3 -  ТКР -Э 0С 1.С
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НаименоЬание и техническая характеристика Тип, марка, обозначение 
документа, опросного 

листа

Код
оборудобания,

изделия,
материала

За бод- 
изготобитель

Единица
измере

ния

Коли-
честбо

Масса
единицы

кг

Примечание

1 2 3 4 5 6 7 8 9

18 Шкаф абарийного осЬещения ШАОИ-4-
ОАО "Верхнеболго- 
электромонтаж-НН" шт. 1

( по заданию НМП) г.Н.Нобгород
428-69-61

1.9 Шкаф абарийного осбещения ША011-5 // шт. 1

{ по заданию НМП)

1.10 Сбетильник антибаидальный с 22 сбетодиодами мощностью 1Вт, TORNADO/ТОРНАДО Точка опоры шт. 580

220В, с матобым рассвибателем, IP65, 85-1600-22x1 LED г. Санкт-Петербург

1.11 Сбетильник бстраибаемый б ниши со сбетодиодами мощностью LB/R МLED max ООО "Сбетобые технологии" шт. 24

237 Вт, 220 В, с защитным матобым темпериробанным силикатным г. Москба

стеклом, IP54

1.12 Сбетильник пристраибаемый с Рой люминесцентной лампой Barat 136 1001968 "NORTHCLIEEE" шт. 27

36Вт, 220В, сЗПРА, исп. Р66,117, РС/РС, HF, !С, Ех, 3UN-2ium г.Н. Нобгород

1.13 Сбетильник подбесной с 2-мя люминесцентными лампами Tunel236R18 1003412 "NORTHCLIEEE" шт. 33

36Вт, 220В, исп IP65, НЕ, с закаленным прозрачным стеклом г.Н. Нобгород

114 Сбетильник подбесной с 1-ой люминесцентной лампой Тип el 136 RIB ЮОЗШ "NORTHCLIEEE" шт. 15

36Вт, 220В, исп IP65, НЕ, с закаленным прозрачным стеклом г.Н. Нобгород

1.15 Сбетильник настенный с энергосберегающей лампой 5Р23Вт, ФППОЗ-20-003 ОАО "АСТЗ", р.п. Тургенебо,
А /1 Г Г ) ^ U'! и ! О /О /_/

шт. 8

220В, исп. IP65
мроишооскии р он, 

Республика Мордобия
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НаименоЬание и техническая характеристика Тип, марка, обозначение 
документа, опросного 

листа

Код
оборудобания,

изделия,
материала

Забод-
изготобитель

Единица
измере

ния

Коли-
честбо

Масса
единицы

кг

Примечание

1 2 3 4 5 6 7 8 9

1.16 Сбетодиодный указатель сбетобой настенный односторонний АТМН 13.2.1 ОООНПП "АЛЬФА ТАЙМ" шт. 1

г. И. Нобгород

1.17 Сбетодиодный указатель сбетобой подбесной дбухсторонний А ТМП 13.2.2 // шт. 1

118 Энергосберегающая лампа с цоколем Е27 SP23W ООО "РОСЭЛ" шт. 10

23Вт, 220В, ШОК, А6023 г.Санкт-Петербург

1.19 Лампа люминесцентнаяPHLIPS TL-D Standart Colours, 36Вт, 220В TL-D36W/54 8727900 8 Ш 9  00 PHILIPS шт. 111

1.20 Ящик с понижающим трансформатором 220/12В и розеткой. ЯТП-0,25 ЕК "Электро-Профи" шт. 17

степень защиты IP54, пластикобый корпус арт МП1-17Т250 г.ННобгород

1.21 Корпус Ьстраибаемого щитка с дберью, с замком. ЩРб-123-136 УХЛЗ ИЭК РОССИЯ шт. 3

размером 275(Ь)х320х120мм, IP31 г. Москба

(М‘1-для устанобки б щитке штеп. розетки PSR11-016-3)

Ш -для  устанобки б щитке штеп. розетки PSR12-032-5)

\/

( l2 2 Сбетильник аЬарийный пристраидаемый сбетодиодный, Apolo ЗР 626 ОР LED 1001047 WRTHCLIFFE" шт. 33 \

\ аварийныйрежим 3 часа, IP42, с пиктограммой "ВЫХОД" г.Н Нобгород 1 / W

/

2.3лектроцстанобочные изделия

2.1 Одноклабишный быключатель дбухполюсный 10А, 250В, EFAPEL ООО "ВОЛМАРТ" шт. 51

для открытой устанобки, IP65 код 48021 СВР г. Н. Нобгород
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НаименоЬание и техническая характеристика Тип, марка, обозначение 
документа, опросного 

листа

Код
одорудобания,

изделия,
материала

Забод-
изготобитель

Единица
измере

ния

Коли-
честбо

Масса
единицы

кг

Примечание

2 3 8

2.2 Переключатель дбухполюсный 16А, 220В, б пластмассобом Ш О-55-RK-ROU ЗАО "АПАТОР-ЗШТРО" шт. 2
корпусе, исп. IP55 г. Москба

2.3 Розетка штепсельная дбухполюсная с заземляющим контак- EFAPEL ООО "ВОЛМАРГ шт. 27

том для открытой устанобки 250В, 16А, исп. IP65 код Ш31С г. Н. Нодгород

24- Розетка штепсельная дбухполюсная с заземляющим контактом артикул PSR11-016-3 ИЗК РОССИЯ шт. 3

2Р+РЕ, для открытой устанобки 16 А, 2508, исп. IPU, ССИ-113 г.Москба

( для устанобки б щитке ЩРб- 123-fflJ

25 Розетка штепсельная трехполюсная с заземляющим контактом артикул PSR12-032-5 ИЗК РОССИЯ шт. 3

3P+PE+N, для открытой устанобки 32А, 380 В, исп IPU, ССИ-125 г.Москба

( для устанобки б щитке ЩРб- 12з-И2)

3 Кйбельные изделия

Кабель силобой с медными жилами, с изоляцией и оболочкой из поли- ВВГнг(АИ5 ОАО "Кирека бель"

бинилхлоридного пластиката пониженной пожарной опасности ТУ 16.К71-310-2001

3.1 Зх1,5ок-1,0 км. 0,68

3.2 4х1,5ок-1,0 км. 0,31
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3.3 4х2,5ок-1,0 км. 0,36

3.4 Зх4ок-1,0 км. 0,10

3.5 4х4ок-1,0 км. 0,53

3.6 4х6ок-1,0 км. 0,89

3.7 4х16ок-1,0 км. 0,50
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НаименоЬание и техническая характеристика Тип, марка, обозначение 
документа, опросного 

листа

Код
одорудобания,

изделия,
материала

За бод- 
изготобитель

Единица
измере

ния

Коли-
честбо

Масса
единицы

кг

Примечание

2 3 8

Кабель силобой с медными жилами, с термическим барьером из слюдо- BBrHz(A)-FRLS ОАО "Кирека бель'

содержащих лент, с изоляцией и оболочкой из полибинилхлоридного ТУ 16.К71-337-2004

пластиката пониженной пожарной опасности

3.8 Зх15ок-1,0 км 0,14

3.9 4х1,5ок-1,0 км 0,90

3.10 4х4ок-1,0 км 0,25

Кабель контрольный с медными жилами, с пластмассобой изоляцией. КВВГнг(АН5 ОАО "Кирскабель"

не распространяющий горение, с низким дымо- и газобыделением. ТУ 16.К71-310-2001

3.11 7x1 км. 0,02

3.12 19x1 км. 0,03

Кабель для сигнализации и блокиробки с медными жилами, с полизти- СБПБбШб

ленобой изоляцией, б оболочке из полиэтилена, с броней из дбух сталь ■ ГОСТ Р 51312-99

ных лент, б шланге из полибинилхлоридного пластиката.

3.13 12x1 км. 0,86

3.14 33x1 км. 0,86

Пробод, сечением: МГ

3.15 1x4-0,66 ТУ 16.К71-117-90 км. 0,003
О
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3.16 Муфта концебая термоусажибаемая для контрольных ККТ-1УЗ ЗАО "МЗЭИ" шт. 10

кабелей диаметром 10... 14 мм ТУ 36-2043-82

3.17 Муфта концебая термоусажибаемая для контрольных ККТ-2УЗ ЗАО "МЗЭИ" шт. 20

кабелей диаметром 14...26 мм
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Наименобание и техническая характеристика Тип, марка, обозначение 
документа, опросного 

листа

Код
оборудоЬания,

изделия,
материала

Забод-
изготобитель

Единица
измере

ния

Коли-
честбо

Масса
единицы

кг

Примечание

2 3 8

4, Материалы

и Сталь круглая ^  6мм ГОСТ 2590-88 т 0,01

и ШЬеллер tf^On ГОСТ 82^0-89 км. 0,005

4.3 Труба гибкая гофриробанная из самозатухающего ПВХ-пластиката код 9Ш 0 ЗАО "ЛКС: г.Москба м 870

(для проклаки кабелей за подбесным потолком пабильоноб сходоб

и пешеходного ходка) с наружным диаметром 40 мм

Держатель с защелкой, диаметром 40 мм код 51040 ЗАО "йКС", г.Москба шт. 870

4.5 Гибкая дбустенная гофриробанная труба с наружным диаметром 50 мм код 121950 ЗАО "ДКС", г.Москба м 2180

(для прокладки кабелей б монолите подземных переходоб)

5. Электромонтажные изделия

5.1 Коробка клеммная с сальниками (ЗКЯ) MI93-01-90-5 ГК "Электро-Профи' 
г.Н.Нобгород шт.

5.2 Коробка отЬетЬительная для открытой прободки HENSEL D9040-4
ГК "Электро-Профи" 

г.Н.Нобгород шт. 150

ГОСТ 14254-96

5.3 Сжим отбетбительный У739МУЗ шт. 450

3::=!
5:
сз
QQ
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ТУ 36-2780-86

5.4 Короб, L=2m КЛ-1УЗ шт. 90

ТУ 36-2780-86

5.5 Заглушка КЛ-ЗУЗ шт. 70

ТУ 36-2780-86

Лист
С М В -3 -Т К Р -Э 0 С 1 .С

Изм. (oл.ц̂ .ЛистЧ док Подпись йата 8.6



Наименодание и техническая характеристика Тип, марка, обозначение 
документ, опросного 

листа

Код
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материала

ЗаЬод-
изготобитель

Единица
измере

ния

Коли-
честЬо

Масса
единицы

кг

Примечание

3 5

5.6 Скоба КЛ-СПУЗ шт. 170

ТУ 36-2780-86

5.7 Перемы чка ПГС25-560У2,5 шт. 10

5.8 Проболочный лоток 200x50(h) мм, L=3 м код РС5020 ЗАО "ЛКГг.Москба шт. 100

5.9 Проболочный лоток 50x30(h) мм, L=3 м код РС3005 ЗАО "ДКС" г.Москба шт. 160

6.Прочие

6.1 Крышка декоратибная 1 (по чертежам НМП) ГПП-4-24-АР шт. 20

6.2 Крышка декоратибная 2 (по чертежам НМП) ГПП-4-25-АР шт. 230

7. Система "Стоп-огонь'

7.1 Трубка бандажная СОН 12/3 шт. 200

7.2 Трубка бандажная СОН 19А шт. 260

7.3 Полимерный уплотнитель (герметик) ЭП71 шт. 60
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